
 

 

 

 

 

 

 

București, 24 aprilie 2020 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

În cadrul unor manevre efectuate vineri, 24 aprilie 2020, în rețeaua electrică din zona 

municipiului București, impuse de necesitatea efectuării unor lucrări programate în Stația 

Electrică 400/220/110 kV București Sud, aparținând CNTEE Transelectrica SA, în jurul orei 

9.13 a apărut o disfuncționalitate la un echipament din Stația Electrică Grozăvești, aparținând 

Electrocentrale București. Această avarie a condus la nealimentarea consumatorilor alimentați 

din Stațiile Electrice Cotroceni, Radu Zane și Răzoare și parțial Filaret (aparținând operatorului 

de distribuție a energiei electrice E-Distribuție Muntenia). Toți consumatorii afectați precum și 

zona de rețea aferentă au fost realimentați până la ora 9.49. 
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