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Prescurtări  
 

AGC 
AF 
AIF 

Automatic Generation Control (control automat al generării) 
Ansamblu Funcțional 
Timpul mediu de întrerupere la utilizatori/timpul mediu de întrerupere în 
centrale 

ANRE Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul Energiei 

AT Autotransformator 

ATR Aviz Tehnic de Racordare 

BAR Baza reglementată a activelor 

BC Bobină de Compensare 

CBA 
CCCC 

Metodologie ENTSO-E de analiza cost beneficiu 
Centrală electrică în Cogenerare cu Ciclu Combinat 

CEE Centrală Electrică Eoliană 

CEF Centrală Electrică Fotovoltaică  

CET Centrală Electrică și de Termoficare 

CHE Centrală Hidroelectrică 

CHEAP Centrală Hidroelectrică cu Acumulare prin Pompare 

CNE Centrală Nuclearoelectrică 

CPT Consum Propriu Tehnologic (pierderi Joule și Corona, consumuri servicii 
interne) 

CTE Centrală Termoelectrică 

CV Certificate Verzi 

DE 
DED 
DEN 

Scenariul Distributed Energy  
Durată eliminare defect 
Dispecerul Energetic Național 

DET Dispecer Energetic Teritorial 

DRRI 
EENS 

Dispozitiv de rezervă la refuz de întrerupător 
Indicatorul energia așteptatată a nu fi livrată (Expected Energy Not 
Supplied) 

EMS/SCADA Sistem de management a energiei/ Sistem de comandă, supraveghere și 
achiziție date 

ENTSO-E European Network of Transmission System Operators for Electricity 
(Rețeaua europeană a operatorilor rețelelor de transport pentru 
electricitate) 

ENS 
GNV 

Indicatoril energie nelivrată / neprodusă 
Gol de Noapte Vară 

GTC 
 
GA 
GT 

Capacitate transfrontalieră/ Capacitatea de transfer a rețelei/ abilitatea 
rețelei de a transporta energie peste o graniță sau secțiune de rețea 
Scenariul Global Ambition  
Scenariul Distributed Generation  
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LEA 
LST 
LSS 

Linie Electrică Aeriană 
Lucru Sub Tensiune 
Limite de Stabilitate Statică 

INDLIN 
INDTRA 
IS 
LOLE 
MT 

Indicatorul indisponibilitatea liniei  
Indicatorul Indisponibilitatea AT/trafo  
Indicatorilor de severitate  
Indicator durata așteptată a pierderii sarcinii (Loss of Load Expectation) 
Medie Tensiune 

MS 
NT 
NTC 
 
 
OMEPA 

Indicator minutelor sistem  
scenariu modelat - National Trends  
Capacitatea netă de transfer/ abilitatea reţelei de a acomoda un schimb 
de putere  între două zone vecine de  licitaţie/ capacitatea reţelei de a 
permite schimburile comerciale pe piaţa de energie. 
Operatorul pentru măsurarea energiei electrice tranzitate pe piața angro  

OPCOM S.C. OPCOM S.A. - Operatorul pieței de energie electrică din România  

OTS Operator de Transport și de Sistem 

OUG Ordonanță de Urgență a Guvernului 

PAM 
PAR  

Programul de Asigurare a Mentenanței 
Programul Anual de Retrageri 

PCI 
PDB 

Proiect de Interes Comun (Project of Common Interest) 
Protecție Diferențială de Bară 

Pi Putere instalată 

PMU Phase Measurement Unit (unitate de măsurare a fazei) 

PNAER Planul Național de Acțiune în domeniul Energiei din Surse Regenerabile 

POS-CCE Program Operațional Sectorial - Creșterea competitivității economice 

PRE 
PSS 

Părți Responsabile cu Echilibrarea 
Stabilizator de oscilații de putere 

RAR Reanclanșare Automată Rapidă 

RD Regim de Dimensionare 

RED Rețea Electrică de Distribuție 

RES Surse regenerabile de energie  

RET Rețea Electrică de Transport 

RK Reparație capitală 

RMB 
RS 

Regim Mediu de Bază 
Rezervă de stabilitate 

RTU Remote Terminal Unit 

SCC Sistem Comandă Control 

SECI  Southeast European Cooperative Initiative (Inițiativa de cooperare sud-est 
europeană) 

SoS 
 

Indicatorul îmbunătățirea siguranței în alimentarea cu energie electrică 
(Security of Supply) 
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Sn Putere aparentă nominală 

ST 
T 

Scenariul Sustainable Transition 
Transformator 

TC Transformator de Curent 

TCED 
TM 

Timp critic eliminare defect 
Termen mediu (5 - 10 ani) 

TMI 
 
TL 

Timpul mediu de întrerupere la utilizatori/timpul mediu de întrerupere în 
centrale 
Termen lung (peste 10 ani) 

Transelectrica C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. 

TYNDP 
UD 

Plan european de dezvoltare pe 10 ani 
Unități Dispecerizabile 

VDV Vârf de Dimineață Vară  

VOLL 
VSI 

Indicatorul valoarea energiei nelivrate (Value of Lost Load) 
Vârf de Seară Iarnă  
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1. Scopul şi obiectivele Planului național de dezvoltare a RET pe zece 
ani 

Conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin Legea energiei electrice şi a gazelor naturale 

nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare şi Condiţiilor specifice asociate Licenţei nr. 

161 pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de 

sistem și pentru administrarea pieței de echilibrare, Compania Naţională de Transport al Energiei 

Electrice „Transelectrica” S.A. (CNTEE Transelectrica SA) planifică dezvoltarea RET, ţinând seama 

de stadiul actual şi evoluția prognozată a consumului, parcului de producţie şi schimburilor de 

energie electrică şi elaborează la fiecare 2 ani un Plan de dezvoltare pentru următorii 10 ani 

succesivi, supus aprobării ANRE şi proprietarului reţelei. 

La baza elaborării Planului de dezvoltare au stat Strategiile și Politicile Guvernului României, 

obiectivele noii politici a Uniunii Europene pentru o Energie Competitivă și Sigură, studii asigurate 

de CNTEE Transelectrica SA. 

 
Planificarea dezvoltării RET urmăreşte următoarele obiective: 
a. Funcţionarea în siguranţă a SEN şi transportul energiei electrice la niveluri de calitate 

corespunzătoare condiţiilor normate de Codul tehnic al RET şi Standardul de performanţă 

pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem; 

b. Dezvoltarea RET astfel încât aceasta să fie corespunzător dimensionată pentru transportul 

energiei electrice prognozate a fi produsă, consumată, importată, exportată şi tranzitată; 

c. Creșterea capacității de interconexiune a reţelelelor energetice;  

d. Sustenabilitatea prin integrarea energiei din surse regenerabile în rețea și prin transportul 

energiei generate din surse regenerabile până la principalele centre de consum; 

e. Cuplarea cu piața europeană unică pe toate segmentele acesteia; 

f. Asigurarea accesului nediscriminatoriu al solicitanţilor la reţeaua de interes public, în 

condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare; 

g. Minimizarea cheltuielilor de investiţii la alegerea soluţiilor de dezvoltare RET. 

Obiectivele principale ale Planului de dezvoltare a RET  

Planul de dezvoltare a RET este un document public în care sunt prezentate aspectele 

principale referitoare la situaţia actuală şi dezvoltarea preconizată a RET în contextul SEN pentru 

următorii zece ani. Acest document este pus de CNTEE Transelectrica SA la dispoziţia tuturor 

părţilor interesate pentru a facilita: 

– informarea asupra capabilităţii, actuale şi în perspectivă, a reţelei de transport, de a 

răspunde cerinţelor utilizatorilor şi interesului public, având în vedere obiectivele Strategiei şi 

Politicii Energetice Naţionale şi legislaţia în vigoare; 

– crearea condiţiilor pentru corelarea, între OTS şi participanţii la piaţă, pe termen mediu şi 

lung, a acţiunilor/investiţiilor care pot avea impact asupra indicatorilor de performanţă ai 

serviciului și a siguranţei SEN; 
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– creșterea capacităților transfrontaliere; 

– informarea asupra oportunităţilor zonale pentru racordarea la RET şi utilizarea RET, în 

funcţie de prognozele de evoluţie a cererii de consum şi disponibilitatea capacităţilor de 

producţie; 

– informarea asupra evoluţiei capacităţilor de schimb de energie cu sistemele vecine în 

contextul cerințelor impuse de actele normative în vigoare privind piaţa internă europeană de 

energie electrică; 

– nivelul de rezervă în SEN pentru asigurarea acoperirii cererii de consum cu producţie şi 

transportul energiei electrice la vârf de consum;  

– necesarul de resurse pentru dezvoltarea RET şi sursa acestora. 
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2.  Integrarea europeană a planificării rețelei electrice de transport 

2.1 Corelarea Planului European de dezvoltare a rețelei de transport al energiei 

electrice pe zece ani – “Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) cu Planul 

național de dezvoltare a rețelei de transport al energiei electrice pe zece ani 

Constituirea ENTSO-E ca grup de cooperare al OTS europeni are ca scop promovarea finalizării 

și funcţionării pieţei interne de energie electrică și a comerţului transfrontalier, precum și asigurarea 

unei gestionări optime, a unei exploatări coordonate și a unei evoluţii tehnice sănătoase a reţelei 

europene de transport al energiei electrice. În conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 

943/2019 în cadrul ENTSO-E se elaborează și se adoptă „Ten-Year Network Development Plan” – 

TYNDP. Acest plan se actualizează şi se publică, la fiecare doi ani, fiind un plan neobligatoriu la 

nivel comunitar, de dezvoltare a reţelei pe zece ani, cuprinzând și o evaluare cu privire la adecvanța 

sistemului electroenergetic pan-european. 

Planul european TYNDP trebuie să aibă în vedere modelul integrat al reţelei europene, 

elaborarea de scenarii privind evoluția cererii de consum și a parcului de capacități de producere 

disponibil şi să evalueze rezilienţa sistemului.  

Evaluarea cu privire la sursele de producere acoperă capacitatea generală a sistemului de 

energie electrică de a satisface cererea de consum de energie electrică existentă şi prognozată 

pentru următoarea perioadă de cinci ani, precum şi pentru o perioadă cuprinsă între cinci şi 

cincisprezece ani de la data la care a fost realizată respectiva evaluare. Evaluarea europeană se 

realizează pe baza evaluărilor naţionale, pregătite de fiecare operator de transport şi de sistem la 

nivel național.  

În cadrul ENTSO-E au fost create şase grupuri regionale (fig. 2.1) în cadrul cărora se analizează 

şi se definitivează planul european de dezvoltare a rețelei. 

 
Fig. 2.1– Regiunile ENTSO-E (sursa: ENTSO-E) 
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CNTEE Transelectrica SA face parte din Grupurile Regionale: Continental Central Est şi 

Continental Sud Est. 

Scenariile analizate în cadrul TYNDP 2018 [30], s-au bazat pe politicile naționale și pe 

îndeplinirea țintelor energetice ale Uniunii Europene pentru 2020/2030/2050: 

➢ pentru orizontul de timp 2020 și 2025  

❖ ”Best Estimate Scenario” – construit pe baza datelor furnizate de OTS. 

➢ pentru orizontul de timp 2030: 

❖ „Sustainable Transition (ST)” – construit pe baza datelor furnizate de OTS. 

❖ „Distributed Generation (GT)” construit pe baza ipotezei îndeplinirii politicilor 

energetice ale Uniunii Europene. 

❖ „EUCO 30 – External Scenario” construit pe baza unui scenariu de la Comisia 

Europeană care urmărește îndeplinirea țintelor mai vechi pentru 2030 stabilite de 

Consiliul European în 2014 dar include ținta de eficiență de 30%. 

➢ pentru orizontul de timp 2040 (pentru a face tranziția către 2050): 

❖ „Sustainable Transition (ST)” – construit pe baza scenariului „Sustainable Transition 

(ST)” 2030. 

❖ „Distributed Generation (GT)” - construit pe baza scenariului „Distributed Generation 

(GT)” 2030. 

❖  „Global Climate Action (GCA)” construit pe baza scenariului „Sustainable Transition 

(ST)” 2030. 

Scenariile pentru 2040 au fost utilizate pentru identificarea de noi proiecte de dezvoltare a 

rețelei de transport europene iar scenariile pentru 2025 și 2030 pentru estimarea beneficiilor aduse 

de proiectele introduse în TYNDP 2018. 

În contextul integrării piețelor europene, beneficiile aduse de proiectele de interes european au 

fost evaluate în cadrul ENTSO-E pe baza unor studii de piață de energie electrică, utilizându-se 

date de intrare furnizate de toți membrii (consum orar prognozat, evoluția parcului de centrale 

electrice, costuri standard de producție pe tipuri de centrale, date meteo prognozate etc.), cât și pe 

baza unor analize de circulații de fluxuri de puteri prin care se estimează creșterea capacității de 

interconexiune care se poate obține prin realizarea acestor proiecte. 

Pentru fiecare scenariu, s-a elaborat o simulare, care a permis identificarea direcțiilor pe care 

apar cele mai mari diferențe de costuri marginale ale energiei electrice, obținându-se astfel estimări 

privind direcțiile predominante ale fluxurilor viitoare între țări. Acolo unde capacitatea rețelei 

existente este insuficientă, este recomandată dezvoltarea rețelei. 

Metodologia “ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects” [22], 

stabilește criteriile de selecţie a Proiectelor de Interes Comun (PCI) la nivel european, criteriile de 

evaluare a costurilor şi beneficiilor proiectelor/investițiilor, în scopul elaborării Planurilor Regionale 

de Investiţii şi a Planului de dezvoltare pe zece ani al ENTSO-E, criterii ce au la bază obiectivele 

energetice strategice ale Uniunii Europene: asigurarea competivităţii economiei UE, asigurarea 

dezvoltării durabile a sectorului electroenergetic, creşterea siguranței în alimentarea cu energie: 
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► Beneficii: 

GTC – Creșterea capacității transfrontaliere (MW) 

B1. Bunăstare socială şi economică (€) datorată integrării pieței de energie electrică 

B2. Reducerea emisiilor de CO2 (kt) 

B3. Integrare producției din surse regenerabile de energie (RES) (MWh) 

B4. Bunăstare socială datorată reducerii emisiilor de CO2 și a integrării RES  

B5. Reducerea pierderilor de energie electrică (€) 

B6. Siguranţa în alimentare: Adecvanța sistemului (Energie nelivrată MWh/an) 

B7. Siguranţa în alimentare: Flexibilitatea sistemului (% of MW) reprezintă impactul 

proiectului asupra capacităţii sistemului de a acomoda schimburi rapide şi mari ale consumului 

net în contextului integrării producţiei din surse nedispecerizabile (raportul dintre creșterea de 

GTC adusă de proiect și creșterea de GTC care ar fi necesară pentru  a face față unei variații 

orare maxime a consumului ținând seama de producția de RES) 

B8. Stabilitatea sistemului (++/--) 

 ► Costuri: 

C1. Costuri de capital CAPEX (€) 

C2. Costuri operaționale OPEX (€) 

► Impact asupra mediului și asupra societății 

S.1. Impact asupra mediului (km) 

S.2. Impact social (km) 

Conform procedurilor şi criteriilor ENTSO-E, în Planul European pe zece ani de dezvoltare a 

rețelei de transport al energiei electrice – “Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2018”, 

elaborat de ENTSO-E conform Regulamentului Comisiei Europene nr.943/2019 au fost incluse, ca 

și Proiecte de Interes Comun, următoarele clustere de investiţii, care se regăsesc şi în ediția 

curentă a Planului de dezvoltare – perioada 2020-2029: 

Proiectul 138 „Black Sea Corridor”  

▪ LEA 400 kV d.c. Smârdan – Gutinaş; 

▪ LEA 400 kV d.c. Cernavodă - Stâlpu, cu un circuit intrare/ieşire în Gura Ialomiţei; 

Proiectul 144 „Mid Continental East Corridor” 

▪ LEA 400 kV d.c. Reşiţa (RO) – Pancevo (Serbia); 

▪ LEA 400 kV Porţile de Fier – Reşiţa şi extinderea staţiei 220/110 kV Reşiţa prin 

construcţia staţiei noi de 400 kV; 

▪ trecere la 400 kV a LEA 220 kV d.c. Reşiţa – Timişoara – Săcălaz – Arad, inclusiv 

construirea staţiilor de 400 kV Timişoara şi Săcălaz.   

Proiectele menționate mai sus se integrează în efortul armonizat, al tuturor Operatorilor de 

Transport şi de Sistem (OTS) europeni, de a dezvolta reţelele transeuropene şi de a asigura 

interoperabilitatea acestora. 
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Scenariile interne analizate în cadrul Planului național de dezvoltare a RET au fost corelate cu 

scenariile dezvoltate la nivel european şi regional în cadrul ENTSO-E, în contextul elaborării 

Planului european de dezvoltare a reţelei pe 10 ani. Planul european ENTSO-E cuprinde proiectele 

de interes european, dintre care unele au statutul de PCI, cu impact mai mare asupra sistemului, 

planurile regionale includ şi proiecte al căror interes este doar regional, iar planurile naţionale 

cuprind şi proiecte cu impact mai mic asupra celorlalte sisteme, dar necesare pe plan naţional. Prin 

modul de lucru, cele trei niveluri de planificare sunt coordonate, iar planurile rezultate sunt coerente. 

2.2. Priorități în domeniul infrastructurii energetice - Proiecte de Interes Comun (PCI) 

Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind liniile 

directoare pentru infrastructura energetică transeuropeană, propune un set de măsuri pentru 

atingerea obiectivelor UE în domeniu: integrarea şi funcţionarea pieţei interne de energie electrică, 

asigurarea securităţii energetice a UE, promovarea şi dezvoltarea eficienţei energetice şi a energiei 

din surse regenerabile şi promovarea interconectării reţelelelor energetice.  

Regulamentul (UE) nr. 347/2013 a identificat, pentru perioada 2020 şi după, un număr de 12 

coridoare şi domenii transeuropene prioritare care acoperă reţelele de energie electrică şi de gaze 

naturale, precum şi infrastructura de transport a petrolului şi dioxidului de carbon.  

România face parte din coridorul prioritar nr. 3 privind energia electrică: “Interconexiuni nord-

sud privind energia electrică din Europa Centrală şi din Europa de Sud-Est”(„NSI East 

Electricity”): interconexiuni şi linii interne în direcţiile nord-sud şi est-vest pentru finalizarea pieţei 

interne şi pentru integrarea producţiei provenite din surse regenerabile. State membre implicate: 

Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Grecia, Croaţia, Italia, Cipru, Ungaria, Austria, Polonia, 

România, Slovenia, Slovacia. 

În Regulamentul (UE) nr. 347/2013 sunt definite criteriile de selectare și evaluare a  PCI-urilor 

pentru a fi eligibile pentru includerea de către Comisia Europeană pe listele următoare ale Uniunii; 

propunerile de proiecte privind transportul şi depozitarea energiei electrice trebuie să facă parte din 

cel mai recent plan decenal de dezvoltare a reţelei pentru energia electrică, elaborat de ENTSO-E.  

Valoarea de 7% a capacităţii de interconexiune prezentată în Raportul de ţară al României, 

Semestrul european 2017, a fost calculată de către grupul de experți stabilit de către Comisia 

Europeană cu referire la țintele de interconectare în domeniul energiei electrice (interconnection 

target group), utilizând datele transmise de către CNTEE Transelectrica SA pentru raportul de 

adecvanţă semestrială Winter outlook 2016-2017. Valoarea de 7% a rezultat din împărţirea valorii 

NTC de import 1,4 GW la valoarea capacităţii nete de generare (NGC – Net Generation Capacity) 

de 20,23 GW, valori considerate pentru ziua de 11 ianuarie 2017, la ora 19:00 CET. 

În prezent, acest indicator a crescut la valoarea de 10-11%. Acest fapt se datorează, pe de o 

parte, actualizării puterilor instalate în SEN doar cu grupurile care au licență de exploatare 

comercială (la solicitarea ANRE) și, pe de altă parte, creșterii valorilor NTC pe granița cu Bulgaria 

de la valori de 250-300 MW la 900 MW (datorită eliminării unor congestii interne în rețeaua de 

transport a ESO-EAD). 
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În ce priveşte atingerea obiectivului de interconectare de 15% pentru anul 2030, se 

intenționează ca acest obiectiv să fie îndeplinit în principal prin implementarea PCI-urilor şi respectiv 

prin realizarea celorlalte proiecte de dezvoltare a RET incluse în Planul de dezvoltare a RET 

perioada 2020-2029.  

În Anexa F5 este prezentată lista proiectelor de investiții de interconexiune, cu specificarea 

contribuției fiecăruia la realizarea obiectivului de creștere a gradului de interconectare la 15% din 

capacitatea totală instalată până în anul 2030. 

Având în vedere contribuţia la implementarea priorităţilor strategice ale Uniunii Europene privind 

infrastructura energetică transeuropeană, Proiectul 138 “Black Sea Corridor” şi Proiectul 144 

“Mid Continental East Corridor” au fost incluse de Comisia Europeană în cea de a patra listă 

Europeană de Proiecte de Interes Comun (PCI), în coridorul prioritar nr. 3 privind energia electrică: 

“Interconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală şi din Europa de Sud-

Est”(„NSI East Electricity”): interconexiuni şi linii interne în direcţiile nord-sud şi est-vest pentru 

finalizarea pieţei interne şi pentru integrarea producţiei provenite din surse regenerabile. 

Lista de Proiecte de Interes Comun a fost aprobată prin Regulamentul Delegat al 

Comisiei Europene nr. 7772/2019. 2.3  Prezentarea beneficiilor proiectelor de 
dezvoltare RET incluse în TYNDP 2018 

Proiectul 138 „Black Sea Corridor”  

Proiectul “Black Sea Corridor” face parte din coridorul prioritar privind energia electrică: 

“Interconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală şi din Europa de Sud-Est 

(„NSI East Electricity”) și are rolul de a consolida coridorul de transport al energiei electrice de-a 

lungul coastei Mării Negre (România-Bulgaria) și între coastă și restul Europei.  

Acest proiect contribuie semnificativ, prin creşterea capacităţii de interconexiune dintre România 

și Bulgaria şi prin întărirea infrastructurii care va susţine transportul fluxurilor de putere între coasta 

Mării Negre şi coasta Mării Nordului/Oceanului Atlantic, la implementarea priorităţilor strategice ale 

Uniunii Europene privind infrastructura energetică transeuropeană, condiţie obligatorie pentru 

realizarea obiectivelor politicii în domeniul energiei şi climei.  

De asemenea, prin intermediul implementării acestui proiect se va realiza consolidarea integrării 

pieței regionale și europene de energie, lucru ce va permite creșterea schimburilor din zonă. 

Dezvoltarea surselor regenerabile de energie cu caracter intermitent va fi posibilă prin capacitatea 

rețelei de a transporta energia produsă din surse regenerabile din sud-estul Europei până la 

principalele centre de consum și situri de depozitare localizate în centrul Europei și respectiv nordul 

Europei. 

Rezultatele analizei cost/beneficiu realizate pentru Proiectul 138, conform Metodologiei CBA 

ENTSO-E [22], în cadrul TYNDP 2018 sunt prezentate în tabelul 2.3.1*): 

                                                                      Tabelul 2.3.1*) (sursa TYNDP 2018 [30]) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Nr. investiție 
(TYNDP 

2018) 
Stația 1 Stația 2 Descrierea proiectului 

273 Cernavodă Stâlpu 
LEA nouă 400 kV d.c. între stațiile existente Cernavodă și 
Stâlpu cu un circuit intrare/ieșire în stația 400 kV Gura 
Ialomiței; lungime: 159 km. 

275 Smârdan Gutinaș 
LEA nouă 400 kV d.c. (cu un circuit echipat) între stațiile 
existente Smârdan și Gutinaș; lungime: 140 km. 

715 Stâlpu - 
Extinderea stației 220/110 kV Stâlpu prin construirea stației 
400/110 kV, 1x250MVA. 

800 
Varna 
(BG) 

Burgas(BG) 
LEA nouă 400 kV s.c. între stațiile existente Varna și Burgas; 
lungime 110km 

                                                                                               

Scenariu 

∆GTC 
Direcția 
RO→BG 

(MW) 

∆GTC 
Direcția 
BG→RO 

(MW) 

S1 
Impact asupra mediului (km) 

S2 
Impact social (km) 

2025 600 600 131km 155km 

 

Scenariu 
B1  

SEW (M€ 
/an) 

B2  
Emisii CO2 

(t/an) 

B3  
RES 

(MWh/an) 

B5  
Pierderi 

(GWh/an) 

B5  
Pierderi 
(M€/an) 

B6  
SoS 

(MWh/an) 

B7 
Flexibility 

(%) 

2025 Best 
Estimate 

9  185.400 7.640 339 14 <50 73 

2030 
Sustainable 
Transition 

9 -174.000 15.370 160 12 <50 66 

2030 Distributed 
Generation  

27 -371.500 178.810 -89 -10 <50 27 

2030 EUCO 6 113.900 7.670 -210 -11 <50 53 

*) Informațiile prezentate în tabel au fost aprobate de Comisia Europeană și ACER 

Indicatorii prezentați în tabelul de mai sus arată că datorită creșterii capacității de transport 

apare creșterea flexibilității sistemului precum și integrarea unor surse de producere cu costuri mai 

mici și deci o creștere a bunăstării sociale. În scenariile 2030 Sustainable Transition și Distributed 

Generation este integrată o cantitate mare de energie produsă din surse regenerabile, ceea ce 

duce la scăderea emisiilor de CO2. Influența proiectului asupra adecvanței sistemului nu este 

semnificativă. În anumite scenarii pierderile de energie scad iar în altele cresc, ceea ce arată că 

pierderile depind în mare măsură de repartiția producției în sistem.    

Proiectul 144 „Mid Continental East Corridor”  

Proiectul “Mid Continental East Corridor” face parte din coridorul prioritar privind energia 

electrică: “Interconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală şi din Europa de 

Sud-Est („NSI East Electricity”) și conduce la creșterea capacității de schimb pe granițele dintre 

România - Ungaria - Serbia; intensifică coridorul european nord-sud dinspre nord-estul Europei spre 
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sud-estul Europei prin România, permiţând integrarea mai puternică a pieţelor şi creşterea 

securităţii alimentării pentru asigurarea cererii de consum în zona de sud-est a Europei. 

Rezultatele analizei cost/beneficiu realizate pentru Proiectul 144, conform Metodologiei CBA 

ENTSO-E [22], în cadrul TYNDP 2018 sunt prezentate în tabelul 2.3.2*): 

                                                                       Tabelul 2.3.2*) (sursa TYNDP 2018 [30]) 
Nr. 

investiție 
(TYNDP 

2018) 

Stația 1 Stația 2 Descrierea proiectului 

238 
Pancevo 

(RS) 
Reșița            
(RO) 

LEA nouă 400 kV d.c. între stațiile existente Reșița (România) 
și Pancevo (Serbia); lungime: 131 km (63 km în RO și 68 km 
în RS). 

269 
Porțile de 

Fier 
Reșița 

LEA nouă 400 kV s.c. stația existentă 400 kV Porțile de Fier și 
noua stație 400 kV Reșița; lungime: 116 km. 

270 Reșița 
Timișoara
-Săcălaz-

Arad 

Trecerea la 400 kV a LEA 220 kV d.c. Reșița-Timișoara-
Săcălaz-Arad 

701 Reșița - 
Extinderea stației 220/110 kV Reșița prin construirea stației 
noi 400/220/110 kV Reșița, 1x250MVA+1x400 MVA. 

705 Timișoara - 
Înlocuirea stației 220/110 kV Timișoara prin construirea stației 
noi 400/220/110 kV, 2x250MVA+1x400MVA. 

                                                                                              

Scenariu 

∆GTC 
direcția 

RO→RS, 
RO→HU 

(MW) 

∆GTC 
direcția 

RS→RO, 
 HU→RO 

(MW) 

S1 
Impact asupra mediului (km) 

S2 
Impact social (km) 

2030 844 600 
63 7 

 335 617 

 

Scenariu 
B1  

SEW (M€ 
/an) 

B2  
Emisii CO2 

(t/an) 

B3  
RES 

(MWh/an) 

B5  
Pierderi 

(GWh/an) 

B5  
Pierderi 
(M€/an) 

B6  
SoS 

(MWh/an) 

B7 
Flexibility 

(%) 

2025 Best 
Estimate 

7  381.300 1.270 -73 
-1 

<50 
>200 

2030 
Sustainable 
Transition 

8 -240.100 15. 070 237 
22 

<50 
>200 

2030 
Distributed 
Generation  

57 
 

-64.300 
330.760 201 

6 
<50 

48-54 

2030 EUCO 18 576.800 19. 130 65 6 0 135-197 

 
*) Informațiile prezentate în tabel au fost aprobate de Comisia Europeană și ACER 

Indicatorii prezentați în tabelul de mai sus arată că datorită creșterii capacității de transport 

apare creșterea flexibilității sistemului precum și integrarea unor surse de producere cu costuri mai 

mici și deci o creștere a bunăstării sociale. În scenariile 2030 Sustainable Transition și Distributed 
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Generation este integrată o cantitate mare de energie produsă din surse regenerabile, ceea ce 

duce la scăderea emisiilor de CO2. Influența proiectului asupra adecvanței sistemului nu este 

semnificativă. În anumite scenarii pierderile de energie scad iar în altele cresc, ceea ce arată că 

pierderile depind în mare măsură de repartiția producției în sistem.    

 

Informațiile și datele prezentate mai sus, pentru Proiectele 138 și 144, fac parte din ultima ediție 

a planului de dezvoltare a rețelei pentru zece ani pentru energie electrică TYNDP 2018 – ediție 

aprobată, elaborat de ENTSO-E în temeiul articolului 30 din Regulamentul (CE) nr.943/2019. 

La data actualizării Planului de dezvoltare a RET – perioada 2020-2029 elaborat de CNTEE 

Transelectrica SA, este în curs de realizare  ediția viitoare a ENTSO-E TYNDP 2020.  

2.4. Necesități de dezvoltare a RET identificate în cadrul ENTSO-E, proiecte pe 
termen lung 

În urma analizelor efectuate în cadrul ENTSO-E pentru identificarea necesităților de dezvoltare 

a RET pe termen lung (2030-2040), a rezultat oportună creșterea capacității de transport pe granița 

cu Ungaria și pe granița cu Serbia. 

Astfel, în TYNDP 2016 si TYNDP 2018 au fost introduse următoarele proiecte pentru orizontul 

2030: 

Proiectul nr. 259 HU-RO care cuprinde:  

- o nouă linie 400 kV simplu circuit de interconexiune între România și Ungaria în 

lungime de 120 km, între stațiile Oradea și Józsa, 

- un nou autotransformator 400/220 kV în stația Roșiori, 

- reconductorarea axului 220 kV Urechești-Tg. Jiu Nord-Paroșeni-Baru Mare-Hașdat,  

- un nou autotransformator 400/220 kV în stația Reșita. 

Proiectul 341 North CSE Corridor care cuprinde: 

- al doilea circuit pentru LEA 400 kV Portile de Fier-Djerdap, 

- stația 400/110 kV Belgrad Vest,  

- LEA 400 kV Belgrad Vest-CEE Cibuk. 

 

Beneficiile calculate pentru proiectul nr. 259 sunt prezentate în tabelul următor:                                                                                              

Scenariu 

∆GTC 
Direcția 
RO→HU 

(MW) 

∆GTC 
Direcția 
HU→RO 

(MW) 

2030 1117 685 

 

Scenariu 

B1  
SEW 
(M€ 
/an) 

B2  
Emisii CO2 

(t/an) 

B3  
RES 

(MWh/an) 

B5  
Pierderi 

(GWh/an) 

B6  
SoS 

(MWh/an) 

B7 
Flexibility 

(%) 

2025 Best Estimate 2  71.200 4.230 58 <50 >200 

2030 Sustainable 7 -78.700 11.040 107 <50 >200 
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Scenariu 

B1  
SEW 
(M€ 
/an) 

B2  
Emisii CO2 

(t/an) 

B3  
RES 

(MWh/an) 

B5  
Pierderi 

(GWh/an) 

B6  
SoS 

(MWh/an) 

B7 
Flexibility 

(%) 

Transition 

2030 Distributed 
Generation  

43 790.100 75.060 393 <50 44 

2030 EUCO 16 600.700 12.760 318 <50 160 

Indicatorii prezentați în tabelul de mai sus arată că datorită creșterii capacității de transport 

apare creșterea flexibilității sistemului precum și integrarea unor surse de producere cu costuri mai 

mici și deci o creștere a bunăstării sociale. Influența proiectului asupra adecvanței sistemului nu 

este semnificativă.   

 

Beneficiile calculate pentru proiectul nr. 341 sunt prezentate în tabelul următor:    

                                                                                           

Scenariu 

∆GTC 
Direcția 
RO→RS 

(MW) 

∆GTC 
Direcția 
RS→RO 

(MW) 

2030 622 347 

 

Scenariu 
B1  

SEW (M€ 
/an) 

B2  
Emisii CO2 

(t/an) 

B3  
RES 

(MWh/an) 

B5  
Pierderi 

(GWh/an) 

B6  
SoS 

(MWh/an) 

B7 
Flexibility 

(%) 

2025 Best Estimate 1 30.200 2.400 -10 <50 108 

2030 Sustainable 
Transition 

1 -2.600 1.630 8 <50 84 

2030 Distributed 
Generation  

8 1.100 102.140 3 <50 20 

2030 EUCO 2 -15.600 2.100 -28 <50 55 

Indicatorii prezentați în tabelul de mai sus arată că datorită creșterii capacității de transport 

apare creșterea flexibilității sistemului precum și integrarea unor surse de producere cu costuri mai 

mici și deci o creștere a bunăstării sociale. Influența proiectului asupra adecvanței sistemului nu 

este semnificativă. În anumite scenarii pierderile de energie scad iar în altele cresc, ceea ce arată 

că pierderile depind în mare măsură de repartiția producției în sistem.    

Din analiza beneficiilor aduse de aceste proiecte rezultă că sunt eficiente în scenariile cu putere 

mare instalată în RES (Distributed Generation). Proiectele vor fi analizate în continuare și se va 

decide realizarea dacă pe viitor se va confirma necesitatea și eficiența lor.  
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3. Cadrul de reglementare 

3.1 Legislaţia primară  

Principalele acte normative care reglementează domeniul energiei în România şi care au un 

impact major asupra dezvoltării RET sunt: 

− Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările 

ulterioare ; 

− Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

− Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării 

unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare; 

− Legea 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare; 

− Hotărârea de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

În ceea ce priveşte dezvoltarea reţelei de transport, Legea energiei electrice şi a gazelor 

naturale nr. 123/2012 prevede următoarele: 

 

„Art. 35 Planuri de dezvoltare 

(1) Operatorul de transport şi de sistem are obligaţia de a elabora planuri de investiţii şi de 

dezvoltare a reţelei de transport pe 10 ani, în concordanţă cu stadiul actual şi evoluţia viitoare a 

consumului de energie şi a surselor, inclusiv importurile şi exporturile de energie. 

(2) Planurile de dezvoltare prevăzute la alin. (1) conţin modalităţile de finanţare şi realizare a 

investiţiilor privind reţelele de transport, cu luarea în considerare şi a planurilor de amenajare şi 

sistematizare a teritoriului străbătut de acestea, în condiţiile respectării normelor de protecţie a 

mediului. 

(3) Planurile prevăzute la alin. (1) se aprobă de către ANRE. 

............. 

Art. 36 Obligaţiile operatorului de transport şi de sistem 

... 

(7) Operatorul de transport şi de sistem desfăşoară, în principal, următoarele activităţi: 

a) asigură capacitatea pe termen lung a reţelei de transport de a satisface cererile 

rezonabile de transport de energie electrică şi exploatează, întreţine, reabilitează şi dezvoltă 

în condiţii economice reţeaua de transport pentru a-i asigura siguranţa, fiabilitatea şi 

eficienţa, cu respectarea normelor privind protecţia mediului; 

b) garantează mijloacele adecvate pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public; 

c) contribuie la realizarea siguranţei în alimentarea cu energie electrică, prin asigurarea unor 

capacităţi de transport adecvate şi prin menţinerea fiabilităţii acestora; 

........ 
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 (11) Cheltuielile pentru modificarea instalaţiilor de transport al energiei electrice, ca urmare a 

racordării de noi utilizatori sau a schimbării caracteristicilor energetice iniţiale ale utilizatorilor 

existenţi, inclusiv pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate conform reglementărilor în 

vigoare. 

....... 

Art. 37 Atribuţiile proprietarului reţelei de transport în cazul operatorilor de transport şi de sistem 

care gestionează o reţea electrică de transport: 

(1) În cazul operatorilor de transport şi de sistem care gestionează o reţea electrică de transport, 

proprietarul reţelei de transport: 

a) cooperează cu operatorul de transport şi de sistem în vederea îndeplinirii atribuţiilor 

acestuia, furnizând toate informaţiile relevante atât acestuia, precum şi către ANRE, care 

monitorizează schimbul de informaţii dintre operatorul de transport şi sistem şi proprietar; 

    b) finanţează şi/sau îşi dă acordul asupra modalităţii de finanţare a investiţiilor în reţeaua 

electrică de transport, stabilite de operatorul de transport şi de sistem şi aprobate în prealabil 

de ANRE, care are obligaţia să efectueze consultări atât cu acesta, cât şi cu celelalte părţi 

interesate; 

    c) deţine răspunderea privind activele reţelei de transport, cu excepţia răspunderii privind 

atribuţiile operatorului de transport şi de sistem; 

    d) oferă garanţii privind facilitarea finanţării eventualelor extinderi ale reţelei, cu excepţia 

investiţiilor pentru care şi-a dat acordul să fie finanţate de către orice parte interesată, 

inclusiv de către operatorul de transport şi de sistem, potrivit prevederilor lit. b).” 

Cadrul legislativ care reglementează domeniul energiei în România a parcurs modificări 

semnificative pe măsura desfăşurării procesului de reformă a sectorului. De la 1 ianuarie 2007, 

România a fost admisă ca membră a Uniunii Europene, iar legislaţia şi reglementările UE în 

domeniu sunt asimilate în legislaţia românească.  

Principalele reglementări europene cu impact asupra activităţii OTS de planificare a RET sunt: 

− DIRECTIVA 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind 

normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 

2003/54/CE; 

− DIRECTIVA (UE) 2019/944 a Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind 

normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 

2012/27/UE; 

− REGULAMENTUL (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 

privind piața internă de energie electrică ; 

− REGULAMENTUL (UE) 2019/941 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 

privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 

2005/89/CE; 

− REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 617/2010 al Consiliului din 24 iunie 2010 privind 

informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul 

Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

−  REGULAMENTUL de punere în aplicare (UE) nr. 1113/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014 

de stabilire a formei și a detaliilor tehnice pentru notificarea menționată la articolele 3 și 5 din 

Regulamentul (UE) nr. 256/2014 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a 

Regulamentelor (CE) nr. 2386/96 și (UE, Euratom) nr. 833/2010 ale Comisiei; 

− REGULAMENTUL (UE) NR. 347/2013 AL Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 

2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a 

Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 

714/2009 și (CE) nr. 715/2009; 

DIRECTIVA 2009/72/CE,  REGULAMENTUL (UE) 2019/942 şi REGULAMENTUL (UE) 

2019/943  prevăd cerinţe de cooperare europeană în domeniul energetic, în scopul dezvoltării 

infrastructurii şi schimburilor transfrontaliere. 

Articolele 28 și 29  ale  REGULAMENTULUI (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică prevăd constituirea ENTSO-E 

ca grup de cooperare al OTS europeni, în scopul promovării finalizării și funcţionării pieţei interne a 

energiei electrice și a comerţului transfrontalier, precum și în scopul asigurării unei gestionări 

optime, a unei exploatări coordonate și a unei evoluţii tehnice sănătoase a reţelei europene de 

transport de energie electrică.  Conform  art. 28 alin. (2) din REGULAMENTULUI (UE) 2019/943, 

,,în îndeplinirea funcțiilor sale în temeiul dreptului Uniunii, ENTSO pentru energie electrică 

acționează în vederea instituirii unei piețe interne de energie electrică funcționale și integrate și 

contribuie la realizarea eficientă și durabilă a obiectivelor stabilite prin cadrul de politici privind clima 

și energia care acoperă perioada 2020-2030, în special contribuind la integrarea eficientă a energiei 

electrice produse din surse regenerabile de energie și la sporirea eficienței energetice, menținând în 

același timp siguranța sistemului. ENTSO pentru energie electrică dispune de resurse umane și 

financiare adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor sale”. 

Art. 30 alin. (1) litera b) prevede că ENTSO-E adoptă și publică un plan la nivelul Uniunii de 

dezvoltare a rețelei pe 10 ani fără caracter obligatoriu (denumit în continuare „planul la nivelul 

Uniunii de dezvoltare a rețelei”), la fiecare doi ani. Planul la nivel Uniunii de dezvoltare a reţelei, 

conform prevederilor art. 48 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/943 , cuprinde modelarea reţelei 

integrate, scenariul de dezvoltare și evaluarea rezilienței sistemului.  

„În special, planul la nivelul Uniunii de dezvoltare a rețelei: 

(a)  se bazează pe planuri naționale de investiții, luând în considerare planurile regionale de investiții 

menționate la articolul 34 alineatul (1) Regulamentul (UE) 2019/943  și, dacă este cazul, 

aspectele la nivelul Uniunii legate de planificarea rețelei, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 

347/2013; acesta face obiectul unei analize cost-beneficiu utilizând metodologia stabilită în 

conformitate cu articolul 11 din regulamentul respectiv; 

(b)  în ceea ce privește interconectările transfrontaliere, se bazează, de asemenea, pe nevoile 

rezonabile ale diferiților utilizatori de sisteme și integrează angajamentele pe termen lung ale 

investitorilor menționați la articolele 44 și 51 din Directiva (UE) 2019/944; și 

(c)  identifică deficiențele investiționale, în special în ceea ce privește capacitățile transfrontaliere. 
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În ceea ce privește litera (c), planul la nivelul Uniunii de dezvoltare a rețelei poate fi însoțit de o 

analiză a obstacolelor în calea creșterii capacității transfrontaliere a rețelei, generate de diferențele 

existente la nivelul procedurilor sau al practicilor de aprobare”. 

Planul european trebuie să aibă în vedere modelul integrat al reţelei europene, elaborarea de 

scenarii şi să evalueze rezilienţa sistemului.  

O prioritate actuală a Uniunii Europene este reducerea emisiilor de carbon şi încurajarea 

consumului de energie electrică din surse regenerabile. Pachetul legislativ privind schimbările 

climatice şi energiile din surse regenerabile, apărut în 23.01.2008, îşi propune ca 20% din consumul 

comunitar să fie acoperit din surse regenerabile până în anul 2020.  

În decembrie 2018, noua Directivă privind energia din surse regenerabile [Directiva (UE) 

2018/2001] a stabilit obiectivul global obligatoriu al UE privind energia din surse regenerabile pentru 

2030 la cel puțin 32%. În acest context au apărut Comunicarea Comisiei ”Energie curată pentru toți 

europenii” – COM (2016)860 și principiile politicii energetice la nivelul UE dezvoltate în 

Regulamentul 1999/2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice. 

În România, Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 

din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte, 

printre alte măsuri de promovare a energiei din surse regenerabile, prioritatea acestor producători 

din punctul de vedere al accesului la reţelele de interes public şi al transportului: 

„Art. 9 (1) Operatorul de transport și sistem și operatorii de distribuție sunt obligați să garanteze 

transportul, respectiv distribuția energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, 

asigurând fiabilitatea și siguranța rețelelor de energie electrică.  

(2) Racordarea producătorilor de energie electrică din surse regenerabile la reţelele de energie 

electrică se realizează în baza Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice 

de interes public, emis cu respectarea prevederilor legale incidente în materie. 

(3) Investițiile realizate de operatorii de transport și/sau distribuție în baza prevederilor alin. (2) se 

consideră active reglementate, recunoscute în acest sens de către ANRE. 

........”  

Legea nr. 220/2008 a fost modificată şi completată cu prevederile OUG nr. 24/2017, vizând 

modificarea regulilor de funcționare ale schemei de sprijin cu certificate verzi. Cele mai 

semnificative modificări sunt: 

- Modificarea formulei de calcul a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate 

verzi: 

- Pentru a asigura cererea pentru întregul număr de certificate verzi emise 

producătorilor de energie electrică din surse regenerabile, se calculează cantitatea 

statică anuală de certificate verzi. Cantitatea statică este un număr fix, care va fi 

revizuit o dată la doi ani, începând cu 2018. Cota anuală obligatorie de achiziție de 

certificate verzi se stabilește de către ANRE ținând cont de cantitatea statică de 

certificate verzi și consumul final de energie electrică estimat pentru anul următor, 

fără a depăși impactul mediu în factura consumatorului final de energie electrică de 

maximum 11,7 euro/MWh în 2018, de 12,5 euro/MWh în anul 2019, de 13 euro/MWh 
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în anii 2020 și 2021 și de 14,5 euro/MWh începând cu anul 2022 (conform Legii nr. 

184 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și 

pentru modificarea unor acte normative). Prin Ordinul ANRE nr. 27/2017 privind 

stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi, pentru perioada 1 

aprilie - 31 decembrie 2017 a fost fixată la 0,358 certificate verzi/MWh. 

- Extinderea duratei de valabilitate a certificatelor verzi de la 12 luni până la data de 31 

martie 2032; 

- Tranzacționarea certificatelor verzi: 

- Începând cu data de 1 septembrie 2017, certificatele verzi vor putea fi 

tranzacționate fie pe piețele centralizate anonime de certificate verzi (de tip spot sau 

la termen) fie pe piața centralizată pentru energia electrică susținută prin schema de 

ajutor de stat, piața pe care energia electrică este vândută în mod asociat cu 

certificatele verzi asociate cantității de energie electrică tranzacționate. 

- De la data intrării în vigoare a OUG nr. 24/2017 până la 31 martie 2032 valoarea 

de tranzacționare a certificatelor verzi se modifică și se încadrează între: 

▪ O valoare minimă de tranzacționare de 29,4 euro/certificat și 

▪ O valoare maximă de tranzacționare de 35 euro/certificat. 

Reţeaua electrică de transport este considerată, conform Legii nr. 123/2012 (art. 3 - 66), de 

interes naţional şi strategic şi ca atare o mare parte a activelor aflate în componenţa sa se află în 

proprietatea publică a statului. Cadrul legal care reglementează statutul patrimoniului public şi 

condiţiile de concesionare a acestuia este reprezentat de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul acesteia - cu modificările ulterioare - şi respectiv OUG 54/2006 privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică. 

În contextul importanţei securităţii energetice pentru securitatea naţională, CNTEE 

Transelectrica SA acordă toată atenţia implementării legislaţiei aferente sistemelor integrate de 

securitate, a protecţiei informaţiilor clasificate şi a protecţiei infrastructurii critice:  

1. Ordinul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri nr. 1178 din 6 iunie 
2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente sectorului ICN/E - 
infrastructură critică naţională/europeană - „Energetic"; 
1. 2. 

Legea nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

3. Hotărârea de Guvern nr. 301 din 11 aprilie 2012 (pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor); 

4.. Hotărârea de Guvern nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu; 

5.. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002, privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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6. Hotărârea de Guvern nr. 585 din 13 iunie 2002, pentru aprobarea Standardelor naţionale de 

protecţie a informaţiilor clasificate în România; 

7. Ordonanța de urgență nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor 

critice, cu modificările și completările ulterioare; 

7.. Ordonanţa de urgenţă nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia 

infrastructurilor critice; 

8. Legea nr. 18 din 11 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice; 

9. Hotărârea nr. 718 din 13 iulie 2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia 

infrastructurilor critice; 

10. Hotărârea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

11. Decizia Prim-ministrului nr. 43 din 22 februarie 2012 privind aprobarea Planului de acţiune 

pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea obiectivelor Strategiei naţionale privind 

protecţia infrastructurilor critice; 

12. Hotărârea nr. 1198 din 4 decembrie 2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale; 

13.  

14. Decizia Prim-ministrului nr. 166 din 19 martie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru realizarea/ echivalarea/revizuirea planurilor de securitate ale proprietarilor /operatorilor/ 

administratorilor de infrastructură critică naţională/ europeană, a structurii-cadru a planului de 

securitate al proprietarului/ operatorului/ administratorului deţinător de infrastructură critică 

naţională/ europeană şi a atribuţiilor ofiţerului de legătură pentru securitate din cadrul 

compartimentului specializat desemnat la nivelul autorităţilor publice responsabile şi la nivelul 

proprietarului/ operatorului/ administratorului de infrastructură critică naţională/ europeană; 

15. Decizia Prim-ministrului nr. 105 din 2017 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi 

pe anul 2017 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice; 

16. Codul administrativ 2019; 

17. Ordinul nr. 238/2019 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi, 

aferentă anului 2020. 

La nivelul UE au fost adoptate opt Regulamente, coduri de rețea,  astfel: 

– Regulamentul (UE) nr. 1222/2015 al Comisiei din 24 Iulie 2015 de stabilirea unor linii 

directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor; 

– Regulamentul (UE) nr. 1719/2016 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilirea unei 

orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung (FCA); 

– Regulamentul (UE) nr. 631/2016 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituirea unui cod de 

rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare (RfG); 

– Regulamentul (UE) nr. 1388/2016 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilirea unui cod de 

rețea privind racordarea consumatorilor (DCC); 
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– Regulamentul (UE) nr. 1447/2016 al Comisiei din 26 august 2016 de instituirea unui cod de 

rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a sistemelor de înaltă tensiune în curent 

continuu și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu (HVDC); 

– Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilirea unei linii 

directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice (OS); 

– Regulamentul (UE) nr. 2195/2017 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii 

directoare privind echilibrarea sistemului de energia electrică; 

– Regulamentul (UE) nr. 2196/2017 al Comisiei din 24 noiembrie 2017 de stabilire a unui cod 

de rețea privind starea de urgență și restaurarea sistemului electroenergetic. 

3.2 Legislaţia secundară 

Legislaţia secundară în domeniu cuprinde acele instrumente de reglementare obligatorii pentru 

participanţii la sectorul energetic, pentru ca acesta să funcţioneze coordonat şi sincronizat. 

Următoarele reglementări reprezintă legislaţie secundară cu impact asupra dezvoltării şi utilizării 

RET: 

– PE 026-92 “Normativ pentru proiectarea Sistemului Energetic Național”; 

– PE 134/1995 “Normativ privind metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit în reţelele 

electrice cu tensiunea peste 1 kV”; 

– Licenţe şi Autorizaţii: activitatea CNTEE Transelectrica S.A. se desfăşoară în baza 

Condiţiilor specifice asociate Licenţei nr.161/2000 pentru prestarea serviciului de transport al 

energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieței de 

echilibrare, modificată prin Decizia ANRE nr. 998 din 30.05.2019; 

– Hotărârea Guvernului nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția 

informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare; 

– Codul Tehnic al RET– Revizia I, aprobat prin Ordin ANRE nr. 20/2004, modificat și 

completat prin Ordin ANRE nr. 35/2004; 

– Codul Comercial al pieţei angro de energie electrică, aprobat prin Ordin ANRE nr. 25/2004; 

Anexa nr.11 din Ordinul nr. 25/2004 a fost abrogată prin art.4 din Ordinul nr. 93/2018 pentru 

aprobarea regulilor comerciale privind colectarea, agregarea și transmiterea valorilor 

măsurate de energie electrică;  

– Decizia președintelui ANRE nr. 1424 din 21.10.2006 pentru aprobarea “Normativului privind 

metodele și elementele de calcul al siguranței în funcționare a instalațiilor energetice” cod: 

NTE 005/06/00; 

– Codul Tehnic al Rețelelor Electrice de Distribuție - aprobat prin Ordinul ANRE nr. 128/2008; 

– Procedura operaţională “Mecanismul de compensare a efectelor  utilizării  reţelelor electrice 

de transport pentru tranzite de  energie electrică între operatorii de transport şi de sistem“ 

aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 6/2010; 

– Norma tehnică ,,Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru 

centralele electrice eoliene” aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 51/2010, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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– Ordinul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri nr. 1178/2011 pentru 

stabilirea criteriilor sectoriale și a pragurilor critice aferente sectorului ICN/E infrastructură 

critică națională/europeană – „Energetic”; 

– Norma tehnică „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru 

centralele electrice fotovoltaice” aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 30/2013; 

– Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili 

aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 32/2013 în vigoare de la 01 iulie 2013 – 31 

august 2020;  

–  

– Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat 

prin Ordinul președintelui ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

– Metodologie de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes 

public aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 11/2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

– Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 175/12.02.2015 pentru 

aprobarea „Instrucțiunilor privind accesul cetãțenilor români și/sau strãini în obiectivele, 

sectoarele și locurile care prezintã importanțã deosebitã pentru protecția informațiilor secrete 

de stat/sectoarele speciale ale operatorilor economici aflați în subordinea, sub autoritatea 

sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului.”   

– Codul de măsurare a energiei electrice - aprobat prin Ordin ANRE nr. 103/01.07.2015;  

– Regulamentul privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de 

interes public, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 102/2015 cu modificările și 

completările ulterioare (Ordinul președintelui ANRE nr. 184/2019); 

– Standardul de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru 

serviciul de sistem, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 12/30.03.2016;  

– Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energie electrice, aprobat prin 

Ordinul președintelui ANRE nr. 11/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

– Regulament de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă - aprobat prin Ordinul 

președintelui ANRE nr. 96/18.10.2017; 

– Metodologie de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem aprobată prin Ordinul 

președintelui ANRE nr. 45/2017, cu modificările și completările ulterioare; 

– Ordinul președintelui ANRE nr. 31/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcționare și 

de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a 

dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, precum și pentru modificarea, 

completarea și abrogarea unor dispoziții din sectorul energiei electrice, valabil de la 22 

februarie 2018 până la 31 august 2020; 

– Metodologie de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice aprobată 

prin Ordinul președintelui ANRE nr. 171/2019; 
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– Procedura privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale 

operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice 

aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 204/14.11.2019; 

– Ordinul nr. 61/2020 pentru aprobarea Regulamentului de programare a unităților de 

producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare 

dispecerizabile, a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a 

Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu 

echilibrarea, în vigoare de la 01 septembrie 2020; 

– . 
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4.  Principii şi metodologii utilizate la elaborarea Planului de 
dezvoltare a RET 

4.1 Principii aplicate la elaborarea Planului de dezvoltare a RET  

Planificarea RET urmăreşte menţinerea, în condiţii de eficienţă economică, a calităţii serviciului 

de transport şi de sistem şi a siguranţei în funcţionare a sistemului electroenergetic naţional, în 

conformitate cu reglementările în vigoare şi cu standardele asumate în comun, la nivel european, 

de OTS asociaţi în cadrul ENTSO-E. 

CNTEE Transelectrica SA dezvoltă şi modernizează în condiţii economice reţeaua electrică de 

transport pentru a asigura adecvarea acesteia la necesităţi rezultate din evoluţia SEN: 

– evoluţia consumului; 

– apariţia unor noi grupuri producătoare; 

– evoluţia cererii pentru schimburile de energie electrică transfrontaliere; 

– uzura fizică şi morală a echipamentelor de transport; 

– retragerea din exploatare a unor capacităţi de producţie; 

– modificări ale fluxurilor dominante de putere în reţea. 

În cazul identificării unei necesităţi de dezvoltare a RET, selectarea soluţiilor se face în urma 

unei analize cost/beneficiu bazate pe evaluarea unor indicatori tehnici şi economici specifici.  

Din punct de vedere tehnic, având în vedere incertitudinile privind evoluţia sistemului şi a 

cadrului economic, se caută soluţii robuste şi flexibile, care să facă faţă mai multor scenarii posibile, 

diminuând astfel riscurile.   

Pentru fiecare proiect, se are în vedere reducerea impactului asupra mediului înconjurător, în 

funcţie de ultimele performanţe tehnologice accesibile şi prevederile actelor normative în vigoare. 

Sunt de asemenea urmărite câteva direcţii strategice care au drept scop creşterea eficacităţii şi 

eficienţei serviciului prestat: 

− reducerea congestiilor în RET; 

− realizarea mentenanţei bazate  pe condiția tehnică; 

− implementarea standardelor Smart Grid și management al activelor; 

− continuarea implementării teleconducerii instalaţiilor din staţiile Transelectrica; 

− asigurarea infrastructurii adecvate în concordanţă cu nivelul de dezvoltare a pieţei de 

energie electrică; 

− creșterea eficienței energetice la nivelul Companiei și promovarea soluţiilor care conduc la 

reducerea pierderilor în RET; 

− definirea și implementarea proiectelor pilot cu mare încărcătură de inovare; 

− introducerea digitalizării în acord cu strategiile și politicile Companiei. 

Dezvoltarea RET se face în conformitate cu cerinţele şi priorităţile prevăzute în Strategia şi 

Politica energetică naţională [2], [4]. Acestea constituie referinţe determinante pentru identificarea 

direcţiilor prioritare şi prognoza tendinţelor de evoluţie a sectorului energiei avute în vedere la 

planificare. 
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4.2  Metodologii/analize utilizate la elaborarea Planului de dezvoltare a RET 

Elaborarea Planului de dezvoltare a RET presupune parcurgerea următoarelor etape de analiză: 

➢ Prognoza cererii de consum energie electrică pe ansamblul SEN pentru perioada analizată; 

➢ Prognoza consumului de energie şi a nivelului de putere electrică (activă şi reactivă) pe 

paliere caracteristice ale curbei de sarcină (vârf şi gol de sarcină în sezoanele de iarnă şi 

vară), în profil teritorial şi pentru fiecare staţie; 

➢ Prognoze de import/export/tranzit de energie şi putere electrică; 

➢ Estimarea evoluției capacităţilor de producere în perioada analizată, considerând 

programele de casări, reabilitări şi instalare de grupuri noi; 

➢ Elaborarea balanţelor de puteri active şi reactive pe noduri ale RET şi zone energetice ale 

SEN, la palierele caracteristice ale curbei de sarcină; 

➢ Analiza regimurilor de funcţionare a RET în perioada de referinţă: 

o circulaţiile de putere la palierele caracteristice ale curbei de sarcină, în regimuri medii şi 

extreme; 

o pierderile de putere în RET; 

o asigurarea stabilităţii tensiunii şi a încadrării între limitele minime şi maxime  admisibile în 

nodurile RET prin posibilităţile şi mijloacele de reglaj existente şi prin dezvoltarea 

acestora; 

o limitele şi valorile curenţilor şi puterilor de scurtcircuit în nodurile RET; 

o analiza şi asigurarea rezervelor de stabilitate statică şi a stabilităţii tranzitorii în 

funcţionarea  SEN; 

➢ Evaluarea stării tehnice a instalaţiilor din reţeaua de transport al energiei electrice; 

➢ Evaluarea importanţei staţiilor de transport; 

➢ Calculul indicatorilor de fiabilitate pentru nodurile RET; 

➢ Stabilirea acţiunilor şi întăririlor (proiectelor noi) necesare pentru a asigura adecvarea 

reţelei şi satisfacerea performanţelor normate ale serviciului de transport; 

➢ Stabilirea soluţiilor de modernizare şi dezvoltare a RET optime din punct de vedere 

tehnico-economic şi a măsurilor de reducere a impactului asupra mediului; 

➢ Stabilirea priorităţilor şi a programelor de realizare a modernizării/dezvoltării RET  şi a 

infrastructurii asociate; 

➢ Identificarea surselor posibile de finanţare pentru investiţiile din Planul de dezvoltare a 

RET. 

Metodologia de construire a cazurilor şi de analiză a regimurilor de funcţionare în vederea 

dimensionării RET este prezentată în Anexa A.  

Conform art. 10 din Procedura privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de 

investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei 

electrice aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 204/2019: 

(1) OTS realizează următoarele analize de perspectivă a RET, pe termen scurt – pentru 

următorii 5 ani, respectiv pe termen lung – pentru următorii 10 ani, care stau la baza fundamentării 

planului de dezvoltare: 
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a) stadiul actual și evoluția viitoare a consumului de energie electrică, a structurii și 

capacității surselor de producere, inclusiv importurile și exporturile de energie electrică, luând în 

considerare prognozele de dezvoltare a capacităților de schimb transfrontalier - Capitolul 9; 

b) analiza RET în funcție de vechimea și starea tehnică a elementelor acesteia, cu 

detalierea pe zone geografice, niveluri de tensiune și elemente de rețea - Capitolul 8, Anexa E3; 

c) evaluarea gradului de încărcare al elementelor rețelei și comportarea rețelei în condițiile 

în care sunt satisfăcute: criteriul de siguranţă (N-1), criteriul de stabilitate statică și condițiile de 

stabilitate tranzitorie,  în scopul identificării zonelor critice ale rețelei și a lucrărilor necesare 

pentru creșterea siguranței în exploatare, optimizarea și eficientizarea acesteia – Capitolul 5.4, 

Capitolul 10; 

d) analiza nivelului pierderilor de putere la palierele caracteristice ale curbei de sarcină, 

identificarea zonelor și a elementelor critice și stabilirea măsurilor necesare pentru reducerea 

acestora – Capitolele 5.6,  10.4,  14.3.3;  

e) evaluarea potenţialului de creştere a eficienţei energetice a RET, identificarea măsurilor 

pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a acesteia, stabilirea calendarului de implementare a 

măsurilor - Capitolul 12; 

f) analiza nivelului de performanță a serviciului conform indicatorilor prevăzuți în 

reglementările specifice în vigoare, identificarea factorilor care au o influență semnificativă 

asupra acesteia, stabilirea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea performanței serviciului și 

pentru asigurarea controlului asupra factorilor principali de influență –Capitolele 5.5, 5.9, 8, 11, 

14 ;  

g) analiza adecvanței sistemului la vârf de sarcină pe termen scurt, mediu și lung prin 

metode care să țină seama de structura capacităților de producere și de gradul de incertitudine 

indus de ponderea puterii disponibile a capacităților de producere din surse regenerabile în total 

putere disponibilă la nivelul SEN – Capitolul 9; 

h) analiza privind evaluarea flexibilității RET Capitolele 5.8, 10.6, 10.9 ; 

i) identificarea zonelor și a elementelor RET pentru care este necesară realizarea de 

investiții constând în modernizări sau retehnologizări – Capitolele 8, 11, 14; 

j) identificarea zonelor de rețea în care sunt necesare lucrări de dezvoltare și extindere 

Capitolele 10, 14; 

k) prezentarea modului de prioritizare a investițiilor prin detalierea criteriilor de prioritizare și 

a tipului de analize care au stat la baza întocmirii cronologiei desfășurării lucrărilor de investiții 

prognozate – Capitolele 8, 10, 14;  

l) evaluarea valorii totale a lucrărilor de investiții și a nivelului cheltuielilor anuale de 

investiții, precum și identificarea surselor de finanțare (din fonduri proprii, surse împrumutate, 

contribuții financiare, venituri din alocarea capacităților de interconexiune transfrontalieră) -  

Capitolele 14, 15, 16; 

m) identificarea, fundamentarea și estimarea valorică a beneficiilor urmărite prin realizarea 

investițiilor cuprinse în plan (ex. îmbunătățirea indicatorilor privind siguranța în funcționare a 

RET, a indicatorilor de performanță, reducerea cheltuielilor de operare și mentenanță, reducerea 
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CPT, racordarea de noi utilizatori, îndeplinirea unor obligații legale, etc.) - Capitolele 2, 14.5, 

studii de fezabilitate;  

n) actualizarea stadiului proiectelor de interconexiune în corelare cu lista europeană a 

proiectelor de interes comun și cu țintele asumate la nivel național privind gradul de 

interconectare la nivelul Uniunii Europene - Capitolele 2, 14, Anexa F3;  

o) evaluarea impactului cheltuielilor cu realizarea investițiilor cuprinse în plan asupra tarifelor 

reglementate; 

p) modul de corelare a planului de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani cu 

planuri similare ale rețelelor de transport al energiei electrice din țările vecine, rezultat în urma 

colaborării cu OTS vecini, cu evidențierea obligațiilor care revin OTS și a pozițiilor din planul de 

dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani implicate în aceste corelări/colaborări – 

Capitolele 2, 14; 

q) situația comparativă din care să rezulte modificările față de ediția anterioară a planului 

aprobat de ANRE, cu justificarea documentată a fiecărui obiectiv modificat – Capitolul 14, Anexa 

F3; 

r) raportul de monitorizare a realizării investițiilor cuprinse în planul de dezvoltare a rețelei 

electrice de transport pe 10 ani aprobat de ANRE, cu prezentarea unei estimări valorice a 

impactului întârzierilor sau nerealizării investițiilor cuprinse în ediția precedentă a planului de 

dezvoltare – Anexa F3, Capitolul 10.1.9. ; 

s) planul lucrărilor de mentenanță necesare pentru asigurarea siguranței în funcționare a 

RET sau respectarea obligațiilor legale (legi, condiții de licență, norme tehnice), cu detalierea 

modului de realizare (cu forțe proprii sau cu terți), a estimării costurilor lucrărilor de mentenanță 

și a programului de asigurare a mentenanţei rețelei, întocmit în conformitate cu prevederile 

regulamentului de mentenanţă – Capitolul 11; 

t) analiza privind măsurile și programele destinate asigurării securității cibernetice a 

sistemelor informatice – Capitolul 14.3.5 

(2) Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani cuprinde lucrările de 

investiții care rezultă necesare în RET în cursul perioadei de perspectivă de 10 ani, în urma 

analizelor prevăzute la alin. (1); planul conține estimarea perioadei de realizare, a valorii totale și 

a cheltuielilor investiționale anuale pentru fiecare proiect de investiții. 
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5. Analiza situaţiei actuale a RET şi a infrastructurii asociate – 
perioada 2018-2019 

5.1 Capacităţi de producere a energiei electrice 

În SEN sunt în funcţiune, din punct de vedere al sursei primare de energie, următoarele tipuri de 

grupuri generatoare: hidroelectrice, termoelectrice clasice (cu şi fără producere combinată de 

energie electrică şi termică) bazate pe cărbuni sau gaze, nuclearelectrice, eoliene, fotovoltaice si 

termoelectrice bazate pe biomasa. Astfel: 

- cele mai mari grupuri din sistem sunt unităţile nucleare de 707 MW de la Cernavodă (a doua 

unitate a fost pusă în funcţiune în august 2007); 

- puterea instalată a grupurilor hidroelectrice variază de la valori mai mici de 1 MW, până la 

194,4MW (puterea instalată după reabilitare a grupurilor din CHE Porţile de Fier I); 

- grupurile termoelectrice clasice au  un domeniu larg de variaţie a puterii unitare instalate: de la 

câţiva MW pentru unele grupuri ale autoproducătorilor, până la 330 MW puterea unitară a 

grupurilor de condensaţie pe lignit din centralele Rovinari şi Turceni; 

- au fost instalate grupuri eoliene cu puteri unitare mai mici de 1 ÷ 3 MW, însă prin agregarea 

unui număr mare de astfel de grupuri rezultă centrale electrice eoliene (CEE) care pot ajunge 

la sute de MW. În staţia de 400 kV Tariverde este racordată şi funcţionează o centrală eoliană 

cu o putere instalată de 600 MW, clasată drept cea mai mare centrală eoliană terestră din 

Europa la momentul finalizării. 

- La sfârșitul anului 2019, Pi totală în CEE 2019  totaliza 3024 MW, iar Pi în CEF însuma 1392 

MW;; 

- tot la sfârșitul anului 2019 centralele pe biomasă totalizau 137 MW; 

- Capacitatea electrică de înaltă eficiență totală, cu acreditare finală, în data de 29.05.2017 a 

fost de 1528 MW din care eligibilă pentru schema de sprijin pentru cogenerare a fost de 1501 

MW. 

 

În tabelul 5.1.1 sunt prezentate informații privitoare la structura producției de energie electrică 

pe tipuri de combustibil și puterile instalate în centralele electrice. 

Puterea instalată în SEN la data de 01.01.2020, în conformitate cu licențele acordate de ANRE, 

totaliza 20696 MW. 

Puterea instalată la nivelul Sistemului Electroenergetic Național de aproximativ 24600 MW (așa 

cum se determina pâna la data de 01.01.2020, însumând cifrele indicate de producător  pe 

plăcuțele gereneratoarelor racordate la SEN) nu reflectau  puterea reală care ar fi putut fi activată, 

întrucât în multe centrale electrice existau grupuri indisponibile, aflate în imposibilitatea de a mai 

funcționa din diverse motive, precum: uzura tehnică ridicată, nerespectarea cerințelor de mediu, 

eficiența redusă, costuri de producție ridicate, respectiv dificultăți financiare ale entităților care le 

dețin. 
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În condițiile în care în ultimii ani, acoperirea consumului de energie electrica la nivelul sistemului 

se dovedește a fi din ce în ce mai dificil de realizat din resurse energetice proprii, în condiții 

defavorabile de funcționare, atat in sezonul de vară când sistemul se poate confrunta cu secetă 

extremă şi temperaturi foarte  ridicate pe o perioada îndelungată (30 de zile consecutive), cât și în 

sezonul de iarnă, când pot se pot întâlni temperaturi foarte scazute (sub -20 °C) pe o perioadă de 

cel puțin 10 zile consecutive, pentru a da o imagine corecta asupra funcționarii  Sistemului 

Electroenergetic Național, dar și pentru atragerea de investitori noi în zona de producere a energiei 

electrice, Ministerul de resort și ANRE au decis scoaterea din evidențe a tuturor grupurilor a căror 

licență a fost retrasă/modificată, valoarea puterii instalate în Sistemul Electroenergetic Național fiind 

identică cu valoarea puterilor instalate ale tuturor grupurilor incluse în licențele producătorilor. Prin 

această actualizare, valoarea puterii totale instalate în Sistemului Electroenergetic Național s-a 

redus cu aproximativ 4000 MW, respectiv de la aproximativ 24600 MW, la o valoare în jur de 20700 

MW.  

Tabelul 5.1.1 

Tip centrală 
Putere instalată 

[MW] 

01.01.2017* 01.01.2018* 01.01.2019* 01.01.2020** 

TOTAL din care: 24714 24738 24606 20696 

Cărbune 6240 6240 6232 4787 

Hidrocarburi 5792 5789 5656 3239 

Nucleară 1413 1413 1413 1413 

Hidro 6744 6761 6759 6704 

Eoliană 3025 3030 3032 3024 

Fotovoltaică 1371 1375 1382 1392 

Biomasă 129 130 132 137 

* Nu sunt incluse grupurile aflate în conservare și grupurile retrase din exploatare pentru o perioadă mai mare 
de un an care se află în reabilitare. Sunt incluse și grupurile aflate în probe tehnologice în vederea  punerii în 
funcțiune. 
**  Putere instalată în capacitățile de producere a energiei electrice aflate în exploatare comercială (licențe 
valabile, în conformitate cu  site-ul www.anre.ro)  

5.2 Adecvanţa sistemului la vârful de sarcină  

În conformitate cu observațiile AEM - Agenției Europene de Mediu (www.eea.europa.eu) 

referitoare la schimbările climatice, în decursul ultimilor 150 de ani, temperatura medie la nivel 

global a crescut cu aproape 0,8 ºC şi cu aproximativ 1 ºC în Europa. Impactul acestor schimbări 

climatice se poate deja observa şi de asemenea, se estimează că va deveni mai pronunţat în 

viitorul apropiat. Evenimentele climatice extreme, cum ar fi valurile de căldură, perioadele de secetă 

şi de inundaţii din timpul verii, precum și perioadele cu ger extrem în perioada de iarnă sunt 

preconizate a deveni mai frecvente şi mai intense. Aceste modificări climatice care se manifestă și 

la nivelul tării noastre, induc factori de stres în ceea ce privește funcționarea SEN.  

http://www.anre.ro/
http://reports.eea.europa.eu/climate_report_2_2004/en
http://reports.eea.europa.eu/climate_report_2_2004/en
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 Iarna 2015 – 2016 a fost caracterizată prin temperaturi medii mai ridicate decât media 

multianuală (cu excepția lunii ianuarie), fiind o iarnă mai caldă în ansamblu, aspect care a condus la 

o scădere a consumului din trimestrul IV 2015 cu 2,12% comparativ cu trimestrul IV 2014, respectiv 

la o situație cvasi-staționară în trimestrul I 2016 comparativ cu trimestrul I al anului 2015 (o creștere 

foarte mică de 0,07%). În aceste condiții, cumulat cu scăderea soldului net al SEN (export) s-a 

înregistrat o scădere a producției din trimestrul IV 2015 cu 2,54% comparativ cu trimestrul IV din 

2014, respectiv o scădere a producției din trimestrul I 2016 cu 4,93% comparativ cu trimestrul I 

2015. 

S-au înregistrat însă două perioade extreme în care funcționarea SEN a ajuns relativ aproape 

de condițiile limită specifice perioadelor de iarnă, fără a se ajunge însă la epuizarea completă a 

rezervelor de sistem. Aceste perioade s-au înregistrat în luna ianuarie 2016, între 03 – 08.01.2016, 

respectiv 15 – 25.01.2016.  În această perioadă, peste condițiile meteo extreme ( condiții de ger, 

când la nivelul țării s-au înregistrat cele mai scăzute valori minime lunare), s-a înregistrat și o 

valoare scăzută a energiei echivalente în marile lacuri de acumulare ca urmare  a verii foarte 

secetoase  din anul 2015.  Drept urmare, în fiecare dintre cele două perioade s-a ajuns la 

necesitatea de a fi  utilizate grupuri furnizoare de rezervă terțiară lentă pe combustibil alternativ 

(păcură), așa cum au fost prevăzute în HG 1019/2015. 

Iarna 2016 – 2017 a fost o iarnă autentică în lunile ianuarie și februarie (în luna ianuarie 2017 

temperatura medie a fost de -6 oC, cu 3,9 oC mai mică decât temperatura medie multianuală), iar în 

lunile octombrie – decembrie 2016 și martie 2017 temperaturile au fost mai mari decât temperaturile 

medii multianuale. Temperaturile în perioada noiembrie 2016 – februarie 2017 au fost mai mici 

decât temperaturile din perioada octombrie 2015 – februarie 2016, în schimb temperaturile din luna 

martie 2017 au fost mai mari decât cele din luna martie 2016. 

În condițiile scăderii, pe ansamblu, a temperaturilor înregistrate în iarna 2016 – 2017 față de 

iarna 2015 – 2016, consumul de energie electrică a înregistrat o creștere în trimestrul IV 2016 cu 

4,80% comparativ cu trimestrul IV 2015, respectiv o creștere în trimestrul I 2017 cu 3,48% 

comparativ cu trimestrul I 2016. 

Iarna 2017 – 2018 a fost o iarnă blândă, cu temperaturi medii lunare peste mediile multianuale, 

cu excepția lunii martie, când temperatura medie înregistrată a fost de 2,4 C, cu 1,1 C sub norma 

multianuală. 

În condițiile creșterii, pe ansamblu, a temperaturilor înregistrate în iarna 2017 – 2018 față de 

iarna 2016 – 2017, consumul de energie electrică a înregistrat o scădere în trimestrul IV 2017 cu 

0,38% comparativ cu trimestrul IV 2016, respectiv o creștere în trimestrul I 2018 cu 2,93% 

comparativ cu trimestrul I 2017. 

Iarna 2018 – 2019 a fost o iarnă caracterizată prin două perioade meteorologice diferite: 

perioada de început și sfârșit (lunile octombrie 2018, februarie și martie 2019) – cu caracteristică de 

iarnă blândă, cu temperaturi medii lunare peste mediile multianuale, și perioada de mijloc 

(noiembrie 2018 – ianuarie 2019) – reprezentând o perioadă de iarnă normală, când temperaturile 

medii înregistrate au fost egale cu normele multianuale sau ușor mai scăzute. 
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În condițiile scăderii temperaturilor în lunile noiembrie și decembrie 2018, față de lunile similare 

din anul 2017, respectiv ca urmare a creșterii temperaturilor înregistrate în lunile februarie 2019 și 

mai ales martie 2019 față de perioada similară din 2018, consumul de energie electrică a înregistrat 

o creștere în trimestrul IV 2018 cu 1,61% comparativ cu trimestrul IV 2017, respectiv o scădere în 

trimestrul I 2019 cu 3,08% comparativ cu trimestrul I 2018. 

Iarna 2019 – 2020 a fost o iarnă blândă, cu temperaturi medii lunare peste mediile multianuale. 

În aceste condiții, consumul a înregistrat scăderi cu valori cuprinse între -6% în luna decembrie 

2019 si -0,5% în luna februarie 2020.  

În fig. 5.2.1 este prezentată evoluţia consumului mediu brut, pe baza datelor primite de la 

producători. Aceste valori se regăsesc în rapoartele lunare și anuale elaborate de CNTEE 

Transelectrica SA. Unele date stocate pe site-ul www.transelectrica.ro sunt date operative, spre 

deosebire de cele din rapoarte, care conțin declarațiile producătorilor. 

 

 
Fig. 5.2.1 

Valoarea maximă brută a consumului în anul 2019 a fost cu 247 MW mai mică decât valoarea 
maximă înregistrată în 2018 și cu 376 MW mai mică decât vârful de consum al anului 2017. Astfel, 
consumul maxim brut a fost 9555 MWh/h și s-a înregistrat în ziua de 08 ianuarie 2019, în intervalul 
18. Valoarea minimă brută a consumului (4445 MWh/h) s-a înregistrat în data de 29 aprilie 2019, în 
intervalul 5 (Paștele ortodox). (Fig. 5.2.2 – Valori instantanee stocate pe site-ul 
www.transelectrica.ro, Secțiunea Consum – Producție - Sold). 
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Fig. 5.2.2  
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Fig. 5.2.3 Evoluția consumului net anual în perioada 2010-2019 
 
Din evoluția consumului net pentru perioada 2010 – 2019,  ilustrată în Fig. 5.2.3, se constată că  

între anii 2010 şi 2011 consumul net a crescut cu 1554 GWh iar între anii 2012 şi 2013 a scăzut cu 
2133 GWh. Ȋntre anii 2014 – 2018 se remarcă o creştere de la 53290 GWh în anul 2014 la 57935 
GWh în 2018. În anul 2019 are loc o scădere a consumului până la valoarea de 57325 GWh, cu 
aproximativ 1,05% fata de valoarea din anul 2018. 

Schimburile fizice de energie electrică cu sistemele vecine (ore CET) sunt în fiecare moment un 
rezultat al sumei între exporturile şi importurile realizate în baza contractelor între participanţii la 
piaţa de energie electrică, la care se adaugă schimburile tehnice datorate circulaţiilor în buclă între 
sistemele interconectate şi schimburilor pentru reglajul frecvenţei (Fig. 5.2.4 şi 5.2.5).  
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Fig. 5.2.4 – Schimburile de energie realizate pe granițe în anul 2019  
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Fig. 5.2.5  
Soldul schimburilor SEN s-a menţinut în fiecare an pe export, cu excepţia anului 2019, când 

exportul de energie electrică a fost mai mic decât importul, rezultând import net. Anul 2019 s-a 

încheiat cu un import net de 173 MWh/h.  

Producţia grupurilor generatoare din sistem trebuie să acopere în fiecare moment consumul şi 

soldul import/export. 

În anul 2015, consumul brut intern a crescut în medie cu 2,0% comparativ cu anul 2014. 

Referitor la mixul de resurse, acesta nu a înregistrat diferențe semnificative comparativ cu anul 

2014, astfel: producția nucleară a înregistrat o ușoară scădere (0,26%), respectiv cea hidroelectrică 

(3,88%), creșterile înregistrându-se la cărbune (0,02%) și biomasă (0,02%), fotovoltaic (0,53%), 

eolian (1,21%), respectiv hidrocarburi (2,37%). Scăderea producției hidroelectrice a fost influențată 

și de debitul fluviului Dunărea, acesta înregistrând o valoare medie de 4905 mc/s în anul 2015, 

comparativ cu 6024 mc/s în anul 2014. 

În anul 2016, consumul brut intern a crescut în valori medii cu 0,7% comparativ cu anul 2015. 

Referitor la mixul de resurse, acesta nu a înregistrat diferențe semnificative comparativ cu anul 

2015, comparând ponderea fiecarui tip de resursă, astfel: producția nucleară a înregistrat o ușoară 

scădere (0,24%), cărbune (3,01%), eoliană (0,54%), biomasă (0,10%), fotovoltaică (0,23%), ușoare 

creșteri înregistrându-se la producția hidro (3,00%) și respectiv hidrocarburi (1,12%). Creșterea 

producției pe hidrocarburi a fost influențată de intrarea în vigoare a „Codului rețelei pentru Sistemul 

Național de Transport al gazelor naturale", prin care utilizatorii rețelei de gaze naturale sunt obligați 

să nominalizeze cantitatea de gaz introdusă/extrasă în/din rețeaua de transport, ceea ce a condus 

la asigurarea cantităților de gaz necesare functionării centralelor pe hidrocarburi. Pe de altă parte, 

producția hidroelectrică a înregistrat creșteri și ca urmare a mobilizărilor de rezervă terțiară din Piața 

de Echilibrare, în vederea asigurării echilibrului producție - consum - putere de schimb, ca urmare a 

serviciului de sistem. 

În anul 2017, comparativ cu anul 2016, variația producției pe tipuri de resurse a înregistrat 

creșteri cu valori cuprinse între 0,11% (pentru energia din surse fotovoltaice), respectiv 1,95% 

(pentru energia din combustibili fosili – cărbune). Creșteri semnificative s-au înregistrat și în ceea ce 

privește producția pe hidrocarburi (1,5%), precum și cea eoliană (1,39%), respectiv producția 

nucleară (0,54%). S-au înregistrat în schimb scăderi ale producției pe biomasă (0,11%), respectiv 

hidroelectrică (5,42%). Scăderea importantă a energiei din surse hidroelectrice a fost generată de 

hidraulicitatea energetică mai scazută înregistrata în anul 2017, atât pe râurile interioare, cât și pe 

fluviul Dunărea, anul 2017 fiind un an secetos, spre deosebire de anul 2016 care a fost un an 

normal. 

În anul 2018, comparativ cu 2017, variația producției pe tipuri de resurse a înregistrat scăderi pe 

majoritatea tipurilor de resurse, cu valori cuprinse intre 1,15% pentru producția nucleară, respectiv 

22,19% pentru producția pe biomasă. Alte scăderi s-au înregistrat la producția fotovoltaică (5,29%), 

pe carbune (7,49%) și eoliană (14,60%). S-au înregistrat în schimb creșteri procentuale la producția 

pe hidrocarburi (1,28%) și hidroelectrică (21,73%). Creșterea semnificativă a producției hidro a fost 

generată de hidraulicitatea anului 2018, care a fost caraterizat ca și an normal, atât pentru râurile 
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interioare cât și pentru fluviul Dunarea, spre deosebire de anul 2017, care a fost caracterizat ca 

secetos pe râurile interioare și subnormal pe fluviul Dunarea. 

În anul 2019, comparativ cu 2018, variația producției pe tipuri de resurse a înregistrat scăderi pe 

majoritatea surselor primare, cu valori cuprinse între 0,94% pentru producția nucleară, respectiv 

13,56% pentru producția pe hidrocarburi.  S-au înregistrat în schimb creșteri procentuale la 

producția din surse regenerabile, respectiv eolian (7,14%) , biomasă (27,56) si fotovoltaică (0,34%). 

Producția hidroelectrica a scăzut cu 10,28% comparativ cu anul precedent. Acest lucru a fost 

generat de scăderea hidraulicității pe râurile interioare, de la 97% in 2018 - an normal, la 85% în 

anul  2019 - an subnormal. Aceeași caracteristică a înregistrat și fluviul Dunarea, hidraulicitatea 

anului 2019 fiind de 87% - an subnormal, față de 92% in anul 2018 - an normal. 

Având în vedere faptul că producția din surse regenerabile este foarte volatilă (poate prezenta 

variații mari de producție de la un interval la altul de dispecerizare - de peste 1000 MW -, sau chiar 

în cadrul aceluiasi interval) integrarea în SEN a centralelor electrice eoliene a fost  înlesnită, în 

mare măsură, de structura de producţie existentă în România,  în special a producției în centralele 

hidroelectrice, deoarece acestea au viteză mare de încărcare și permit preluarea cu succes a 

variațiilor de producție induse de centralele electrice eoliene. 

Structura producţiei este prezentată în Tabelul 5.2.1. şi figura 5.2.6. 

                                                                                                                           Tabelul 5.2.1 

 

Tabel 5.2.1 - Structura anuală a producției în perioada 2015 - 2019 E[GWh] 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Nuclear 11638 11286 11509 11377 11270

Carbune 18345 16091 17154 15869 13886

Hidrocarburi 9399 9960 10803 10941 9459

Ape 16622 18272 14608 17783 15955

Eoliene 7062 6590 7403 6322 6773

Biomasa 529 453 401 312 398

Fotovoltaica 2003 1820 1870 1771 1777

Total Productie 65598 64472 63748 64375 59518
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Fig. 5.2.6. - Structura anuală a producției în anii 2015 - 2019 
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Fig. 5.2.6 
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Fig. 5.2.7 Evoluția producției nete anuale 2010-2019 

Din evoluția producției nete pentru perioada 2010 – 2019, ilustrată în Fig. 5.2.7, se constată  că  

energia produsă de CNE Cernavodă a fost aproape constantă în decursul acestei perioade. 

Ȋncepând din anul 2014 energia produsă de sursele regenerabile a depăşit energia produsă de 

centralele ce funcţionează cu combustibili fosili cu excepția anului 2017.  

Din Tabelul 5.2.2 se observă că, din punct de vedere al adecvanţei sistemului, estimată conform 

metodologiei ENTSO-E, capacitatea disponibilă netă în SEN a fost suficientă pentru acoperirea 

vârfului din luna decembrie 2019 în condiții de siguranță în funcționare a SEN. Valoarea capacității 

rămase disponibile în luna decembrie 2019 a reprezentat cca. 28% din puterea disponibilă netă în 

SEN.   

                                                                                                                        Tabelul 5.2.2 

Nr. 
crt. 

Putere disponibilă netă în  SEN – 
a 3-a miercuri a lunii decembrie 2019 - ora 12 RO (ora 11 CET) 

[MW] 

1 centrale hidroelectrice 6318 

2 centrale nucleare 1300 

3 centrale termoelectrice convenţionale 7079 

4 resurse energetice regenerabile (eolian, fotovoltaic, biomasă) 4397 

5 alte centrale 0 
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Nr. 
crt. 

Putere disponibilă netă în  SEN – 
a 3-a miercuri a lunii decembrie 2019 - ora 12 RO (ora 11 CET) 

[MW] 

6 Capacitatea de producţie netă [6=1+2+3+4+5] 19094 

7 Putere indisponibilă (Reduceri temporare+conservări)  3134 

8 Putere în reparaţie planificată 1240 

9 Putere în reparaţie accidentală 663 

10 Rezerva de putere pentru servicii de sistem  1035 

11 Puterea disponibilă netă asigurată [11=6-(7+8+9+10)] 13022 

12 Consum intern  7575 

13 Abatere consum faţă de consumul maxim al lunii 906 

14 
Capacitate rămasă ( fără considerarea schimburilor  cu alte sisteme) 

[14=11-12] 
5447 

  Schimbul de putere cu alte sisteme  

15 Import 1118 

16 Export 425 

17 Sold Import-Export [17 = 15 - 16] 693 

18 
Capacitate rămasă (cu considerarea schimburilor cu alte sisteme) 
[18 = 14 + 17] 

6140 

5.3. Capacităţi interne de transport al energiei electrice şi interconexiuni cu alte 
sisteme 

Reţeaua electrică este ansamblul de linii, staţii electrice şi alte echipamente electroenergetice 

conectate între ele, inclusiv elementele de susţinere, control şi protecţie a acestora. 

Conform Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările 

ulterioare, reţeaua electrică de transport (RET) este reţeaua electrică de interes naţional şi strategic 

cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV. RET realizează interconectarea între 

producători, reţelele de distribuţie, consumatorii mari şi sistemele electroenergetice învecinate. 

Reţeaua de transport este instrumentul care permite OTS asigurarea din punct de vedere tehnic 

a serviciilor cuprinse în obiectul de activitate al CNTEE Transelectrica SA, conform prevederilor 

Codului tehnic al RET şi condiţiilor asociate licenţei pentru prestarea serviciului de transport al 

energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieței de 

echilibrare. 
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Fig. 5.3 Reţeaua Electrică de Transport – octombrie 2017 

LEGENDĂ:  

      -    LEA 110 kV :  

- LEA 220 kV :                                     

- LEA 400 kV :                (             : funcţionează la 220 kV 

        : LEA 400 kV Nădab – Oradea în curs de finalizare) 

- LEA 750 kV:                  (funcționează la 400 kV) 

În  Tabelul 5.3.1 este prezentată sintetic componenţa RET conform Deciziei președintelui ANRE 
nr. 802/2016 pentru modificarea Licenţei nr. 161 pentru prestarea serviciului de transport al energiei 
electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieței de echilibrare, iar în 
Anexa B-2 (Linii, Stații, Bobine) sunt prezentate în detaliu elementele RET: linii, transformatoare, 
bobine pe care CNTEE Transelectrica SA le exploatează în calitate de concesionar, proprietar sau 
în baza altui temei legal, conform Licenţei.  

CNTEE Transelectrica SA exploatează toate liniile de interconexiune, inclusiv cele de  110 kV. 
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Sistemul de transport al energiei electrice cuprinde: linii electrice aeriene (LEA) cu tensiunea 
nominală de 400 kV, 220 kV, 110 kV şi staţii electrice având tensiunea superioară celei de 400 kV şi 
220 kV, conform tabelului 5.3.1. 

                                                                                      Tabelul 5.3.1  Instalaţiile RET 

Tensiunea  
[kV] 

STAŢII 

LEA 
[km] 

Staţii  
[nr.] 

Unităţi de 
transformare  
>=100 MVA 

T/AT 
[nr.] 

Putere 
nominală 
aparentă 

T/AT 
[MVA] 

     

400 38 
2 
20   
31   

500 
400 
250 

 
4.971,70

* 

220 42 
2 
81 
1 

400 
200 
100 

3875,64 

110 0 0 0 40,42 

TOTAL 
80 137 34850 

 
8890,87 

*) În valoarea totală a LEA 400 kV în anul 2016 a fost inclusă LEA Oradea Sud-Nădab-59,2 km 
Notă: lungimea liniilor este defalcată în funcție de tensiunea constructivă 

 
Lungimea totală a rețelei electrice de transport este de  8.890,87 km, din care liniile de 

interconexiune au lungimea de  489,04 km. 

Liniile şi staţiile electrice care alcătuiesc sistemul naţional de transport au fost construite, în 

majoritate, în perioada anilor 1960-1980, la nivelul tehnologic al acelei perioade.  

A început și continuă un amplu program de retehnologizare și modernizare în stațiile electrice 

de transport, fiind deja retehnologizate circa 56% (45 de stații) din totalul de 81 de stații. 

Au continuat lucrările de retehnologizare, în vederea creșterii performanței serviciului și 

încadrării în normele în vigoare în stații importante din RET; lucrări de implementare a sistemului de 

comandă – control – protecții în unele stații, lucrări de modernizare a protecțiilor, după cum 

urmează: 

- în anul 2015: stația 400/110/20 kV Tulcea Vest, extindere stație 400 kV Cernavodă - etapa 1 - 

înlocuire bobine de compensare, înlocuire transformator 25 MVA 110/10 kV cu transformator 40 

MVA în stația 220/110 kV Fundeni și modernizare sistem control - protecție în stația 220/110/20 kV 

Tihău; 

- în anul 2016 au fost realizate următoarele lucrări (de investiții):  

• Stația București Sud: Trafo 1 – 63 MVA, 110/10 kV nou 

• Stația Fundeni: Trafo 3 – 40 MVA, 110/10 kV nou 
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• Stația Gheorgheni: Trafo 1 – 25 MVA, 110/20 kV nou 

• Stația Grădiște: Trafo 2 – 25 MVA, 110/20 kV nou 

• Stația Râureni: AT 200 MVA, 220/110 kV nou 

• Stația Ungheni: AT 2 – 200 MVA, 220/110 kV nou 

• Stația Vetiș: modernizare sistem control-protecție  

• LEA 220 kV Ișalnița – Craiova Nord circ. 1, înlocuirea conductoarelor active, cu 

conductor activ cu capacitate de transport mărită (tip ACSS, S = 558 mm2, Ol/Al, 

fabricație Iproeb)  

- în anul 2017 au fost realizate lucrări de retehnologizare în stația 220/110/20 kV Câmpia Turzii 

și în stația 220/110 kV Tihău - echipament primar, au fost înlocuite AT 200 MVA în stațiile 220/110 

kV Craiova Nord, AT 2 – 200 MVA, 220/110 kV Arefu și 220/110 kV Pestiș, au fost înlocuite 

transformatoarele T1 și T2 2x16 MVA în stația 220/110/20 kV Vetiș, Modernizare sistem SCADA 

stația Constanța Nord. 

În anul 2019, s-au derulat lucrări de mentenanță majoră și s-au analizat, verificat și avizat 

Temele de proiectare, Expertizele tehnice, Caietele de sarcini de proiectare şi execuție, 

Documentațiile de aprobare a lucrărilor de intervenție (DALI) și Studiile de fezabilitate aferente 

componentei de investiții (SF), Documentațiile de licitație (DL) pentru proiectele de mentenanță 

majoră cuprinse în Programele anuale de mentenanță RET. Aceste activități au avut ca obiect 

proiecte aflate în fazele de proiectare/demarare proceduri achiziție respectiv derulare contracte, 

după cum urmează:  

➢ Stații/Transformatoare - Analiza stării echipamentelor din RET cu durata normală de 

funcționare depășită (unităţi de transformatoare 16 MVA -250 MVA  şi întreruptoare 110-

400 kV). 

➢ LEA - documentații de proiectare: „RC - LEA 400kV d.c. Ţânţăreni-Kozlodui 1+2”, „RC - 

LEA 400kV Porţile de Fier-Slatina”, “Mentenanţa majoră LEA 220 kV Cluj Floresti-Alba 

Iulia şi stâlp antenă”, “RC LEA 400kV Mintia – Arad”. 

➢ LEA – Au continuat lucrările la: „RK LEA 400 kV Roman Nord – Suceava”; „Consolidare 

LEA 110 kV Tutora - Ungheni (execuție)”, „RK LEA 400 kV București Sud – Pelicanu”, 

„RC - LEA 400 kV d.c. Tânțăreni - Turceni G1+2, G3+4”,, „RC LEA 400 kV CNE-

Constanța Nord st. 1-66”, „RC LEA 400 kV CNE Cernavodă-Gura Ialomiței circ.1 st. 1-

64”, „Mentenanță majoră LEA 220 kV d.c.  Cluj Florești - Alba Iulia: Cluj Florești - 

Câmpia Turzii: Iernut - Câmpia Turzii”, „Mentenanța majoră LEA 220 kV Alba - Sugag - 

Gâlceag”, „Mentenanță majoră LEA 400(220) kV Retezat – Hășdat”. 

      Au început lucrări de reparaţii LEA : „RC LEA 220kV Mintia - Timisoara protectie 

anticoroziva stalpi” şi s-a remediat stâlpul nr. 120 de pe LEA 220kV Fântanele-Gheorgheni, la care 

a fost deteriorat vârfarul în  condiții meteorologice extreme (viscol, ninsoare cu vânt puternic și 

chiciură). 
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Investiţiile efectuate până în prezent au permis menţinerea la un nivel corespunzător a  

infrastructurii de conducere prin dispecer şi a infrastructurii necesare funcţionării pieţelor de 

electricitate: reţea naţională de fibră optică, sistem de monitorizare şi conducere EMS-SCADA, 

sistem de măsurare a cantităţilor de energie electrică tranzacţionate pe piaţa angro, platforme IT de 

tranzacţionare şi decontare. Este în curs de desfăşurare programul de modernizare a întregii reţele 

la nivelul celor mai înalte standarde europene cu lucrări de modernizare şi retehnologizare a staţiilor 

electrice cele mai importante din RET, precum şi de dezvoltare a capacităţii de transport pe linii de 

interconexiune.  

       Lucrările de modernizare/retehnologizare efectuate în reţea au urmărit în permanenţă 

adoptarea de echipamente la nivelul tehnic al perioadei respective, ceea ce a permis şi alegerea 

unor scheme de conexiuni simplificate pentru staţiile electrice. Transformatoarele şi 

autotransformatoarele noi instalate în staţiile retehnologizate se caracterizează prin parametri de 

funcţionare îmbunătăţiţi şi soluţii constructive fără unităţi de reglaj sau unităţi monofazate, mărind 

siguranţa în funcţionare şi reducând semnificativ costurile de mentenanţă, impactul negativ asupra 

mediului şi pierderile de energie electrică în reţea.  

5. 4 Gradul de încărcare a elementelor RET 

Analiza gradului de încărcare a echipamentelor din RET este efectuată pe regimurile de 

referință din perioadă studiată: sezonul de iarnă 2019-2020 și sezonul de vară 2020. Regimurile 

sunt caracterizate prin acoperirea consumului și soldului import-export cu o structură de producție 

probabilă și au fost calculate pentru o topologie de rețea în conformitate cu Programul Anual de 

Retragere (PAR) din exploatare a echipamentelor pentru desfășurarea lucrărilor de investiții și 

mentenanță din RET. De asemenea, au fost considerate și indisponibilitățile unor unități de 

transformare din RET ca urmare a retragerii din exploatare. În calculele de regimuri se iau în 

considerare consumurile în stațiile electrice citite la palierul caracteristic de consum VSI (Vârf Seară 

Iarna), respectiv VDV (Vârf Dimineață Vara).  

Trebuie menționat că în exploatare încărcările elementelor de rețea variază datorită modificării 

permanente a nivelului și structurii consumului și producției, precum și datorită retragerilor din 

exploatare pentru reparații planificate și accidentale. Aceste aspecte pot conduce la încărcări mult 

diferite pe elementele rețelei. 

Rezultatele analizelor ce sunt prezentate în continuare sunt preluate din studiile semestriale de 

planificare operaţională a funcţionării SEN pentru perioadele de iarnă 2019-2020 și vară 2020. 

5.4.1 Sezonul de vară 2020 

 Analiza gradului de încărcare a echipamentelor din RET pentru perioada de vară 2020 este 

realizată pe un regim VDV cu producţie de 2790 MW în CEE, 700 MW în CEF, sold de export de 

1000 MW și o rețea corespunzătoare unei scheme de calcul având următoarele caracteristici 

principale: 

DET 1:  
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• LEA 220 kV Gutinaș - Stejaru derivație AT1 Dumbrava provizorat în funcțiune 

(retehnologizarea stației 220/110 kV Dumbrava); 

• AT 220/110 kV Stejaru în funcțiune, CT 110 kV Stejaru deconectată (retehnologizarea stației 

220/110 kV Stejaru este considerată finalizată); 

• LEA 220 kV Gutinaș - FAI provizorat în funcțiune, fără injecție prin AT 220/110 kV Munteni 

(retehnologizarea stației 220/110 kV Munteni). Se conectează cel de-al doilea AT 220/110 

kV FAI; 

• LEA 400 kV Smârdan - Isaccea circ. 2 este considerată retrasă din exploatare 

(retehnologizarea stației 400/110 kV Smârdan);   

• LEA 110 kV Cudalbi-Tecuci în funcțiune; 

• LEA 110 kV Războieni - Roman Nord, LEA 110 kV Vatra - Târgu Frumos și LEA 110 kV 

Bârlad - Glăvănești în funcțiune. 

DET 2:  

• T1 400/110 kV Medgidia Sud retras din exploatare; LEA 400 kV Cernavodă - Medgidia Sud 

funcționează în schemă provizorat bloc cu T2 400/110 kV printr-un cablu de 400 kV 

(retehnologizarea stației 400/110 kV Medgidia Sud); 

• Bobina de compensare nouă din stația 400 kV București Sud este în funcțiune; 

• LEA 110 kV Basarabi - Băltăgești este deconectată; 

• LEA 110 kV Hârșova - Topolog cu derivație Cișmeaua Nouă, LEA 110 kV Baia – Mihai 

Viteazu cu derivație Fântânele și LEA 110 kV Stejaru-Mihai Viteazu sunt deconectate. 

DET 3:  

• LEA 110 kV Argeș Sud-Jiblea, Valea Danului-Cornetu cu derivație Gura Lotrului se mențin în 

funcțiune; 

• LEA 220 kV Ișalnița-Sărdănești provizorat în funcțiune prin realizarea unui șunt între LEA 

220 kV Sărdănești-Craiova Nord și LEA 220 kV Craiova Nord-Ișalnița circ. 1; LEA 220 kV 

Craiova Nord–Ișalnița circ. 2 în funcțiune în Craiova Nord printr-o celulă mobilă. Celula și 

AT1 220/110 kV Craiova Nord, celula AT2 220/110 kV Craiova Nord retrase din exploatare; 

AT 2 220/110 kV Craiova Nord în funcțiune pe CTf 220 kV (retehnologizarea stației 220/110 

kV Craiova Nord);  

• Bobina de compensare din semistația A Țânțăreni a fost relocată în stația 400 kV Sibiu Sud; 

DET 4:   

• CT 110 kV Vașcău și LEA 110 kV Șalonta-Chișinău Criș sunt în funcțiune;  LEA 110 kV 

Beiuș și Brad în funcțiune pe B1-110 kV; LEA 110 kV Sudrigiu și Vîrfurile în funcțiune pe B2-

110 kV; 

• LEA 220 kV Mintia-Retezat provizorat în funcțiune; LEA 220 kV Baru Mare-Pestiș derivație 

Oțelărie Hunedoara provizorat în funcțiune; Pentru a asigura alimentarea consumatorilor 

stației Hășdat din 110 kV sunt realizate provizoratele LEA 110 kV Laminoare-Hunedoara 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

oraș T2-CFR Pui, LEA 110 kV Laminoare-Hunedoara oraș T1-Hațeg, LEA 110 kV Călan-

Ghelar, LEA 110 kV Pestiș–Teliuc (retehnologizarea stației 220/110 kV Hășdat);  

• În stația Laminoare se menține deconectată CT 110 kV. Se mențin în funcțiune LEA 110 kV 

Pestiș circ. 1, 2. Zonele Hațeg, Pestiș și Mintia funcționează buclat. LEA 110 kV Simeria-

Călan rămâne conectată în Călan; 

• LEA 220 kV Reșița-Iaz circ. 2 este dezlegată în stația Reșița. Celula 220 kV AT2 220/110 kV 

Reșița (retras definitiv din exploatare) funcționează ca CT 400 kV provizorat 

(retehnologizarea stației 220/110 kV Reșița); 

• LEA 220 kV Reșița–Iaz circ. 1–racord AT1-AT2 provizorat în funcțiune (retehnologizarea 

stației 220/110 kV Iaz); AT2 în funcțiune, acesta funcționând în schemă de tip racord adânc, 

alimentat din LEA 220 kV Reșița circ. 1 având întreruptorul pe partea de 220 kV în stația 

Reșița aferent LEA 220 kV Iaz circ. 1. AT1 este în stare nenominalizabilă cu separator de 

borne 220 kV deschis, întreruptor 110 kV deconectat, separator borne 110 kV închis, 

separator bară 1A-110 kV închis, separator bară 1B-110 kV închis și separator bară 2–110 

kV deschis; 

• Bobina de compensare nouă din stația 400 kV Arad este disponibilă. 

DET 5:  

• AT1 220/110 kV Ungheni retras din exploatare în vederea înlocuirii; 

• Bobina de compensare în stația 400 kV Sibiu Sud în funcțiune. 

În regim staționar de funcționare circulațiile de putere prin elementele RET (LEA 400 kV și LEA 

220 kV, AT 400/220 kV, T 400/110 kV, AT 220/110 kV) se situează sub valorile maxime ale 

curenților admisibili pentru LEA 400 kV și 220 kV, respectiv sub puterea nominală pentru unitățile de 

transformare. Acestea sunt prezentate în Anexa B-3, Tabelele 1-5, Diagramele 1-5.  

Din punct de vedere al încărcării liniilor față de puterea naturală se constată că, în regimul 

analizat, LEA 400 kV sunt încărcate sub puterea naturală (Pnat  450 MW) în proporție de cca. 85% 

din total liniilor. Liniile de 400 kV încărcate peste puterea naturală sunt:  

• LEA 400 kV Tulcea Vest - Isaccea (cca. 897 MW); 

• LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș (cca. 680 MW); 

• LEA 400 kV Cernavodă - Pelicanu (cca. 615 MW); 

• LEA 400 kV Gura Ialomiței - București Sud (cca. 585 MW). 

În regimul analizat LEA de 220 kV sunt încărcate sub puterea naturală (Pnat 140 MW) în 

proporție de cca. 84% din totalul liniilor de 220 kV. Liniile de 220 kV încărcate peste puterea 

naturală sunt:   

• LEA 220 kV București Sud - Fundeni circ. 1, 2 (cca. 196 MW); 

• LEA 220 kV Urechești - Târgu Jiu Nord (cca. 181 MW); 

• LEA 220 kV Porțile de Fier - Reșița circ 1, 2 (cca. 180 MW); 

• LEA 220 kV Târgu Jiu Nord - Paroșeni (cca. 180 MW). 
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Încărcarea unităților de transformare (%Sn) este prezentată sintetic în Tabelul 5.4.1, iar 

încărcarea liniilor de 400 kV şi 220 kV (%Iadm) este prezentată sintetic în Tabelul 5.4.2. Numărul de 

unități de transformare necesare a fi în funcțiune s-a determinat în baza calculelor de verificare a 

criteriului (N-1) şi din considerente de reducere a CPT. 

Tabelul 5.4.1  

 

Tabelul 5.4.2  

5.4.2  Sezonul de iarnă 2019-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Analiza gradului de încărcare a echipamentelor din RET pentru perioada de iarnă 2019 - 2020 

este realizată pe un regim VSI cu producţie de 2840 MW în CEE, sold de export de 800 MW și o 

rețea corespunzătoare unei scheme de calcul având următoarele caracteristici principale: 

DET 1:  

• LEA 220 kV Gutinaș – Gheorgheni derivație AT1 Dumbrava provizorat în funcțiune 

(retehnologizarea stațiilor 220/110 kV Dumbrava și Stejaru); 

• Stația 220 kV Focșani Vest în funcţiune la schema normală după retehnologizare; AT 

220/110 kV Focșani Vest în funcţiune prin provizorat în cablu 110 kV şi celulă mobilă 110 kV 

legată rigid la Bara 2-110 kV (retehnologizarea stației 220/110 kV Focșani Vest); 

• LEA 110 kV Războieni-Roman Nord, LEA 110 kV Vatra-Târgu Frumos și LEA 110 kV 

Bârlad-Glăvănești în funcțiune. 

DET 2:  

• T1 400/110 kV Medgidia Sud retras din exploatare; LEA 400 kV Cernavodă- Medgidia Sud 

funcționează în schemă provizorat bloc cu T2 400/110 kV printr-un cablu de 400 kV 

(retehnologizarea stației 400/110 kV Medgidia Sud); 

• BC 400 kV București Sud indisponibilă; 

• BC1 și BC2 400 kV Isaccea în funcțiune după finalizarea etapei 1 de retehnologizare a 

stației 400 kV Isaccea; 

• LEA 110 kV Basarabi-Băltăgești este deconectată; 

 

Regim 

Încărcare AT 400/220 kV 

(%Sn) 

Încărcare AT 220/110 kV 

(%Sn) 

Încărcare T 

400/110 kV (%Sn) 

 maximă medie maximă medie maximă medie 

VDV 2020 73 39 52 24 84 40 

Regim 
LEA 400 kV (%Iadm) LEA 220 kV (%Iadm) 

maximă medie maximă medie 

VDV 2020 80 25 58 22 
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• LEA 110 kV Hârșova-Topolog cu derivație Cișmeaua Nouă, LEA 110 kV Baia-Mihai Viteazu 

cu derivație Fântânele și LEA 110 kV Stejaru-Mihai Viteazu sunt deconectate; 

DET 3:  

• LEA 110 kV Argeș Sud-Jiblea, Valea Danului-Cornetu cu derivație Gura Lotrului se mențin în 

funcțiune; 

• Retehnologizarea stației 220/110 kV Turnu Severin Est este considerată finalizată; 

• LEA 220 kV Ișalnița-Sărdănești provizorat în funcțiune prin realizarea unui șunt între LEA 

220 kV Sărdănești-Craiova Nord și LEA 220 kV Craiova Nord-Ișalnița circ. 1; LEA 220 kV 

Craiova Nord–Ișalnița circ. 2 în funcțiune în Craiova Nord printr-o celula mobilă. AT 2 

220/110 kV Craiova Nord în funcțiune pe CTf 220 kV (retehnologizarea stației 220/110 kV 

Craiova Nord);  

DET 4:   

• CT 110 kV Vașcău și LEA 110 kV Șalonta–Chișinău Criș sunt în funcțiune; LEA 110 kV 

Beiuș și Brad în funcțiune pe B1-110 kV; LEA 110 kV Sudrigiu și Vîrfurile în funcțiune pe B2-

110 kV; 

• LEA 220 kV Mintia-Retezat provizorat în funcțiune; LEA 220 kV Baru Mare-Pestiș derivație 

Oțelărie Hunedoara provizorat în funcțiune; Pentru a asigura alimentarea consumatorilor 

stației Hășdat din 110 kV sunt realizate provizoratele LEA 110 kV Laminoare-Hunedoara 

oraș T2-CFR Pui, LEA 110 kV Laminoare-Hunedoara oraș T1-Hațeg, LEA 110 kV Călan-

Ghelar, LEA 110 kV Pestiș–Teliuc (retehnologizarea stației 220/110 kV Hășdat);  

• În stația Laminoare se menține deconectată CT 110 kV. Se mențin în funcțiune LEA 110 kV 

Pestiș circ. 1, 2. Zonele Hațeg, Pestiș și Mintia funcționează buclat. LEA 110 kV Simeria-

Călan rămâne conectată în Călan; 

• LEA 220 kV Reșița-Iaz circ. 2 este dezlegată în stația Reșița. Celula 220 kV AT2 220/110 kV 

Reșița (retras definitiv din exploatare) funcționează ca CT 400 kV provizorat 

(retehnologizarea stației 220/110 kV Reșița); 

DET 5:   

• Zona 110 kV Câmpia Turzii funcționează debuclat de zona Alba Iulia (LEA 110 kV Câmpia 

Turzii-Aiud derivație IMA și CL 110 kV Ocna Mureș deconectate); 

• Ambele AT 220/110 kV Alba Iulia în funcțiune; CT 110 kV Alba Iulia deconectată; 

• AT1 220/110 kV Ungheni retras din exploatare în vederea înlocuirii; 

În regim staţionar de funcționare circulațiile de putere prin elementele RET (LEA 400 kV, LEA 

220 kV, AT 400/220 kV, T 400/110 kV, AT 220/110 kV) se situează sub valorile maxime ale 

curenților admisibili pentru LEA 400 kV și 220 kV, respectiv sub puterea nominală pentru unitățile de 

transformare. Acestea sunt prezentate în Anexa B-4, Tabelele 1-5, Diagramele 1-5.  

file:///C:/Users/Silvia.Bricman/AppData/Users/Dana/Documents%20and%20Settings/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temp/Anexe/Anexa%20B%20Tabele%20Diagrame.xls
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Din punct de vedere al încărcării liniilor față de puterea naturală se constată că, în regimul 

analizat, LEA 400 kV sunt încărcate sub puterea naturală (Pnat  450 MW) în proporție de cca. 82% 

din total liniilor. Liniile de 400 kV încărcate peste puterea naturală sunt : 

• LEA 400 kV Tulcea Vest – Isaccea (cca. 883 MW); 

• LEA 400 kV Gutinaș – Smârdan (cca. 697 MW); 

• LEA 400 kV Pelicanu – Cernavodă (cca. 628 MW); 

• LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței (cca. 602 MW); 

• LEA 400 kV Iernut – Sibiu Sud (cca. 569 MW); 

• LEA 400 kV București Sud – Pelicanu (cca. 505 MW). 

În regimul analizat LEA de 220 kV sunt încărcate sub puterea naturală (Pnat 140 MW) în 

proporție de cca. 84% din totalul liniilor de 220 kV. Liniile de 220 kV încărcate peste puterea 

naturală sunt : 

• LEA 220 kV Urechești – Târgu Jiu Nord (cca. 242 MW); 

• LEA 220 kV Porțile de Fier – Reșița circ. 1, 2 (cca. 236 MW); 

• LEA 220 kV Paroșeni – Baru Mare (cca. 188 MW); 

• LEA 220 kV Reșiţa – Timișoara circ. 1, 2 (cca. 168 MW); 

• LEA 220 kV București Sud – Fundeni circ. 1, 2 (cca. 153 MW); 

• LEA 220 kV Lacu Sărat – Filești (cca. 140 MW). 

 

Încărcarea unităților de transformare (%Sn) este prezentată sintetic în Tabelul 5.4.3, iar 

încărcarea liniilor de 400 kV şi 220 kV (%Iadm) este prezentată sintetic în Tabelul 5.4.4. Numărul de 

unități de transformare necesare a fi în funcțiune s-a determinat în baza calculelor de verificare a 

criteriului (N-1) şi din considerente de reducere a CPT. 

Tabelul 5.4.3  

 

Tabelul 5.4.4  

 

 

 

 

 

 5.4.3 Concluzii privind încărcarea rețelei interne  

Conform regimurilor de referință din studiile semestriale de planificare a funcționării SEN cele 

mai încărcate LEA de 400 kV sunt: Tulcea Vest – Isaccea, Gutinaș – Smârdan, Pelicanu – 

Regim 

Încărcare AT 400/220 

kV (%Sn) 

Încărcare AT 220/110 

kV (%Sn) 

Încărcare T 400/110 

kV (%Sn) 

maximă medie maximă medie maximă medie 

VSI  

2019-2020 
71 41 63 30 85 42 

Regim 
LEA 400 kV (%Iadm) LEA 220 kV (%Iadm) 

maximă medie maximă medie 

VSI  

2019-2020 
78 26 68 22 
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Cernavodă, 400 kV București Sud – Gura Ialomiței, Iernut – Sibiu Sud, București Sud – Pelicanu.  

Cele mai încărcate LEA 220 kV sunt: Urechești – Târgu Jiu Nord, Paroșeni – Baru Mare, Porțile de 

Fier – Reșița circ. 1, 2, Reșiţa – Timișoara circ. 1, 2, București Sud – Fundeni circ. 1, 2, Lacu Sărat 

– Filești. 

Regimurile pe baza cărora s-au furnizat rezultatele de mai sus (VDV 2020 și VSI 2019-2020) 

prezintă situații valabile pentru ipotezele considerate din punct de vedere al balanței propuse, 

palierului de consum considerat, producției CEE la valoarea maxim admisibilă determinată de 

condițiile respectării criteriului (N-1) în RET și RED pentru schema completă.  

Gradul de încărcare al RET în schema completă este scăzut în raport cu valoarea capacității de 

transport a liniilor sau cu puterea aparentă nominală a unităților de transformare. Acesta nu este un 

indicator al nivelului de siguranță în funcționare a SEN, starea sigură de funcționare a SEN 

(conform definițiilor din Codul tehnic al RET) este starea de funcţionare în care sunt satisfăcute: 

criteriul de siguranţă (N-1), criteriul de stabilitate statică și condițiile de stabilitate tranzitorie. 

5.4.4 Capacităţile de transfer pe graniţe 

5.4.4.1 Tipuri de capacităţi nete de schimb  

În cadrul calculului capacităților transfrontaliere, CNTEE Transelectrica SA aplică prevederi din 

legislaţia natională, proceduri operaţionale şi convenţii internaţionale cu OTS vecine MAVIR, EMS, 

ESO EAD: 

- Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările 

ulterioare;  

- Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 

20/27.08.2004 şi completat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 35/ 06.12.2004; 

- Documentul ”Synchronous Area Framework Agreement (SAFA) for Regional Group 

Continental Europe”, care înlocuiește Politica nr. 4 a Manualului de Operare al asociaţiei 

ENTSO – E;  

- Metodologia pentru determinarea şi armonizarea capacităţilor nete de interconexiune (NTC), 

avizată cu Aviz ANRE nr. 16 din 29.07.2010; 

- Convenţiile de exploatare ale liniilor de interconexiune încheiate cu OTS vecine; 

- Convenţiile bilaterale de alocare a NTC pe graniţe încheiate cu OTS vecine. 

Obligaţiile CNTEE Transelectrica SA sunt: determinarea valorilor capacităților nete de 

interconexiune (NTC), convenirea cu OTS vecine şi furnizarea către piaţa de capacităţi în vederea 

alocării la nivel anual, lunar, zilnic şi intrazilnic. CNTEE Transelectrica SA în calitate de OTS 

calculează următoarele tipuri de capacităţi nete de interconexiune având în vedere obiectivul 

principal de a optimiza valorile NTC, ţinând cont de programele de retrageri din exploatare, cu 

respectarea criteriului de siguranţă (N-1): 

a) Valori NTC indicative maxime negarantate având următoarele caracteristici: 

➢ Se calculează sezonier valorile NTC maxime negarantate în interfaţa de interconexiune 

sincronă a SEN pentru sezonul următor; 
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➢ Calculele se fac pentru topologie normală, luând în considerare şi punerile în funcţiune 

semnificative pentru valoarea NTC care vor avea loc în perioada respectivă; 

➢ Se consideră diferite variante de producție, cele mai favorabile scenarii de schimb,  urmărind 

atingerea simultană a mai multor limitări pe toate direcțiile și maximizarea schimburilor în 

interfața de interconexiune a SEN; 

➢ Se calculează capacităţi de schimb totale între România şi reţeaua europeană interconectată și 

se distribuie pe granițe în funcție de scenariile de schimb considerate; 

➢ Se verifică criteriul (N-1) şi se determină limitele impuse de echipamente şi de reglajele 

protecţiilor/automaticilor în funcţiune, considerând și măsuri preventive/postavarie; 

➢ Se menţine o rezervă de fiabilitate TRM (Transmission Reliability Margin) pe interconexiuni, 

pentru a permite întrajutorarea sistemelor la nivel european prin acţionarea reglajului primar în 

caz de incident şi pentru acomodarea abaterilor regimurilor faţă de regimurile medii modelate. 

Valoarea TRM este stabilită la 100 MW pe fiecare graniță, ceea ce conduce la valorile 300/400 

MW pe interfaţa României la export/import; 

➢ Valorile NTC maxime sunt indicative, negarantate și nu sunt furnizate către piață de capacități. 

Acestea sunt utilizate pentru estimarea volumului maxim de schimb posibil.  

b) Valori NTC anuale şi lunare ferme având următoarele caracteristici: 

➢ Conform acordurilor bilaterale încheiate cu OTC vecine, CNTEE Transelectrica SA furnizează 

pentru utilizare comercială valorile NTC bilaterale ferme care pot fi utilizate simultan în aceeaşi 

direcţie export/import, cu rezervele de fiabilitate convenite în convenţiile bilaterale, fără a pune 

în pericol siguranța sistemului: 

- Valori NTC anuale garantate pentru toate programele de reparaţii anuale convenite în SEN 

şi interconexiune; 

- Valori NTC lunare garantate pentru programele de reparaţii planificate lunare în SEN şi 

interconexiune; 

➢ Valorile NTC anuale ferme se estimează luând în considerare experienţa anului curent şi 

anterior privind programele simultane de reparaţii în interconexiune şi a posibilităţilor de 

schimb: cele mai mici valori NTC lunare ferme obţinute; 

➢ Valori NTC lunare ferme pe graniţe se calculează lunar cu metodologia de calcul dezvoltată în 

cadrul UNO–DEN pe baza recomandărilor ENTSO-E privind schimburile interdependente în 

reţele buclate: valorile NTC bilaterale se determină coordonat prin calculul unor valori NTC 

compozite în interfaţa de interconexiune a SEN şi alte interfeţe utilizate în comun cu sistemele 

vecine. Pentru fiecare lună sunt calculate valori NTC ferme pe graniţe, utilizabile simultan în 

întreaga interfaţă de interconexiune a SEN în condiţii de siguranţă, luând în considerare: 

- Schimburile prognozate, valorile NTC anuale ferme, incertitudinea sursa/destinaţia şi 

posibilitatea realocărilor succesive, eliminarea soldării, utilizarea comună a interfeţelor; 

- Programele de reparaţii pentru luna respectivă;  

- Prognoza de producţie şi consum; 

- Starea automaticilor, măsurile operative preventive sau postavarie; 
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Calculul valorilor NTC la nivel lunar se face pe subperioade cu rezoluţie până la săptămână şi 

zi, funcţie de programele de retrageri din luna respectivă. Având în vedere acest aspect, 

valorile NTC obţinute la nivel lunar sunt adecvate şi pentru alocare zilnică şi intrazilnică. 

➢ Rapoartele anuale privind congestiile comerciale generate de schimburile transfrontaliere de 

energie electrica se află pe pagina de internet a CNTEE Transelectrica SA la adresa 

http://www.transelectrica.ro/web/tel/355. 

5.4.4.2 Capacităţi nete de schimb maxime negarantate 

Calculul valorilor NTC maxime negarantate se realizează în studiile semestriale de planificare 

operațională a funcționării SEN. În perioada 2019-2020 s-au calculat aceste valori considerând 

diferite structuri de creștere a schimbului simultan în mai multe direcții, conform scenariilor de mai 

jos: 

Scenarii 

export 
RO->HU RO->RS RO->BG RO->UA 

export 1 30% 30% 30% 10% 

export 2 30% 15% 45% 10% 

export 3 45% 15% 30% 10% 

export 4 30% 40% 20% 10% 

export 5 40% 30% 20% 10% 

Scenarii 

import 
RO<-HU RO<-RS RO<-BG RO<-UA 

import 1 30% 30% 30% 10% 

import 2 30% 15% 45% 10% 

import 3 45% 15% 30% 10% 

import 4 30% 40% 20% 10% 

import 5 40% 30% 20% 10% 

 Valorile NTC maxime indicative negarantate în interfața de interconexiune a SEN pentru 

vara 2020 sunt prezentate în tabelul următor: 

Scenarii  
export1/ 

import1 

export2/ 

import2 

export3/ 

import3 

export4/ 

import4 

export5/ 

import5 

Export RO 2400 2450 2500 2400 2450 

Import RO 2650 2700 2750 2600 2650 

      

RO->HU 700 700 700 700 700 

HU->RO 700 700 700 700 700 

       

RO->RS 600 600 600 600 600 

http://www.transelectrica.ro/web/tel/355
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Scenarii  
export1/ 

import1 

export2/ 

import2 

export3/ 

import3 

export4/ 

import4 

export5/ 

import5 

RS->RO 600 600 600 600 600 

       

RO->BG 1000 1000 1000 1000 1000 

BG->RO 1000 1000 1000 1000 1000 

       

RO->UA 100 150 200 100 150 

UA->RO 350 400 450 300 350 

Sursa: https://www.transelectrica.ro/web/tel/380 

5.4.4.3 Capacităţi nete de schimb lunare 

În tabelul următor sunt prezentate valorile maxime ale profilelor NTC ferme din perioada 2010 – 

2019. 

  

 
Valori maxime NTC ferme [MW] 

2010 201

1 

201

2 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

RO 

export 
1400 

157

5 

155

0 
1550 1650 1650 1700 1700 1550 1900 

RO 

import 

1300 165

0 

150

0 

1500 1700 2100 2150 2450 2200 2650 

RO->HU 500 550 450 650 700 700 700 700 600 650 

HU->RO 600 700 600 650 700 700 700 700 700 800 

RO->RS 550 650 700 

 

600 700 700 700 700 600 600 

RS->RO 300 300 350 500 600 800 800 800 800 800 

RO->BG 300 325 350 200 200 400 300 300 300 550 

BG->RO 200 300 350 250 300 400 300 300 400 550 

RO->UA 50 50 50 100 50 100 100 300 50 100 

UA->RO 200 

 

350 200 100 100 200 550 650 300 500 

 Sursa: http://transelectrica.ro/web/tel/prognoza-capacitati 

5.4.4.4 Factori ce influențează valorile capacităţilor maxime negarantate şi ale 

capacităţilor de schimb ferme anuale şi lunare 

Analiza referitoare la factorii cu influenţă asupra valorilor NTC maxime negarantate, se bazează 

pe rezultate şi concluzii care provin din studiile sezoniere de planificare operaţională a funcţionării 

SEN. Factorii cu influenţă asupra valorilor NTC ferme, anuale şi lunare, sunt determinați pe baza 

calculelor de NTC oferite către piaţă. Următorii factori au influenţat semnificativ valorile capacităţilor 

maxime negarantate şi ale capacităţilor de schimb ferme anuale şi lunare în perioada 2018-2019: 

https://www.transelectrica.ro/web/tel/380
http://transelectrica.ro/web/tel/prognoza-capacitati
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• Limita de curent sezonieră pe LEA 400 kV Porţile de Fier-Djerdap. Reducerea limitei de 

curent admisibile pe liniile de evacuare din CHE Djerdap pe timpul sezonului de vară la 

1300 A are efect negativ asupra capacităţii de export în perioada de vară; 

• Modificarea structurii soldurilor în interconexiune (sold de import mare în Ungaria) 

conduce la o utilizare mai mare a capacității de interconexiune România-Ungaria, cu 

efect pozitiv asupra valorilor NTC de export; 

• Punerea în funcţiune a CEE în sud-estul țării a mărit contribuţia axelor 400 kV Isaccea – 

Rahman – Dobrudja şi Isaccea – Stupina – Varna la realizarea exportului, cu efect 

pozitiv asupra capacităţii de export. Valoarea NTC de export pe interfaţa României este 

cu atât mai mare cu cât este mai mare producţia în CEE din zona Dobrogea. Această 

concluzie se bazează pe analiza comparativă a unor regimuri cu producţii diferite în 

CEE, regimuri care au fost efectuate în cadrul Studiilor semestriale de planificare 

operaţională a funcţionării SEN;  

• Funcţionarea cu deficit redus în zona de nord (secțiunea S4) determină creşterea 

valorilor NTC de import. 

Valorile NTC lunare ferme sunt mai mici decât valorile maxime indicative din mai multe motive: 

• Considerarea unor scenarii cu schimburi simultane între mai mulţi parteneri prin interfeţe 

multilaterale comune şi alocări succesive pe mai multe graniţe, determinând solicitarea 

preferenţială a unor graniţe ale SEN, conform metodologiei de calcul a valorilor NTC 

lunare față de cea pentru valorile NTC maxime negarantate; 

• Desfăşurarea unor programe de lucrări în RET care au necesitat retrageri din exploatare 

a unor linii cu impact asupra capacităților transfrontaliere; 

• Nivel de producție considerat în CEE de 1000-1500 MW din puterea instalată, diferit de 

valorile considerate în calculul NTC sezoniere maxime; 

• Variaţia structurii schimburilor cu partenerii de interconexiune având în vedere modelul 

de rețea comun pe care se realizează calculele pentru valorile NTC sezoniere maxime 

și NTC lunar. 

  

Valorile NTC în interfaţa României pot varia pe parcursul anului sub influenţa următorilor factori: 

• Considerarea retragerilor din exploatare a unor linii de interconexiune şi linii interne cu 

impact asupra valorilor NTC;  

• Diferenţa de temperatură sezonieră: 

- trecerea la reglaje de vară reduse pentru unele protecţii de suprasarcină în Serbia 

în perioada aprilie/mai – septembrie/octombrie, cu efect negativ asupra NTC de 

export; 

- curenţi limită termică admisibili mai mari pe diferite linii din SEN şi reţeaua 

externă, care influenţează pozitiv valorile NTC de import şi export în perioada 

lunilor de iarna; 

• Producţia în centrale a căror încadrare în rețea are impact asupra valorilor NTC: CHE 

Porţile de Fier şi Djerdap; 
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• Nivelul de coordonare diferit pe parcursul lunilor anului a programelor de retrageri 

semnificative din exploatare (în paragraful 5.4.4.5. sunt precizate liniile cu influenta 

asupra NTC) între partenerii de interconexiune. Astfel, unele echipamente cu influenţă 

în interconexiune se retrag din exploatare de mai multe ori într-un an, deoarece nu se 

execută toate lucrările într-o singură perioadă de retragere din exploatare. 

Din calculele valorilor NTC realizate pentru perioada 2018-2019 se pot observa următoarele 

aspecte: 

• structura exportului cu cote mari spre Ungaria și Bulgaria determină creșterea valorilor 

NTC; 

• creșterea exportului spre Serbia determina reducerea valorilor NTC în funcție și de 

producția inițială din CHE Porțile de Fier I. 

• o structura a importului cu cote mai mari dinspre Bulgaria determină creșterea valorii 

NTC total în interfața SEN; 

• structura importului cu cote mărite dinspre Ungaria și Bulgaria determină creșterea 

valorilor NTC în comparație cu o creștere a importului pe direcția Ungaria și Serbia; 

• limitarea deficitului în zona de nord a SEN are ca efect obținerea unor valori NTC mai 

mari la import. 

5.4.4.5 Reprezentarea grafică a influențelor asupra NTC ferme din perioada 

2018-2019 

Reprezentarea profilului valorilor NTC din Figurile 5.4.4.1 și 5.4.4.2 indică echipamentele a căror 

retragere din exploatare influenţează valorile NTC pe interfaţa României pentru perioada 2018 – 

2019. Se constată că reducerea valorilor NTC este cauzată nu numai de retragerile din exploatare 

ale unor linii de interconexiune ale României sau elemente interne din RET, dar şi din cauza unor 

elemente interne ale OTS din interconexiune.  
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Fig. 5.4.4.1. Valori NTC ferme pentru import și export în anul 2018 
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Fig. 5.4.4.2. Valori NTC ferme pentru import și export în anul 2019 

5.4.4.6 Reprezentarea grafică a profilelor NTC și programelor de schimb 

În Figurile 5.4.4.3 și 5.4.4.4 se pot observa profilele valorilor NTC în interfaţa SEN şi programele 

de schimb (schimburi comerciale programate) în anii 2018-2019 (gol de noapte, ora 3:00 CET şi 

vârf de dimineaţă, ora 11:00 CET). Se obțin 4 curbe care explicitează gradul de utilizare a NTC la 

aceste momente reprezentative ale zilei. Rezultatul soldării programelor de schimb (între 

schimburile comerciale programate de export și de import) se încadrează în valorile NTC. Acesta 

concluzie e valabila pentru orice palier analizat, adică atât la gol de noapte, cât și la vârf de 

dimineaţă. Pe baza soldului de la orele indicate mai sus se constată ca soldul SEN a fost 

predominant de export în anul 2018 și predominant de import în anul 2019.  
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Fig. 5.4.4.3. Valori NTC ferme și programe de schimb în anul 2018 

 

 
 

Fig. 5.4.4.4 Valori NTC ferme și programe de schimb în anul 2019  
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5.5 Nivelul admisibil de tensiune, reglajul tensiunii în nodurile RET, compensarea puterii 

reactive, calitatea tensiunii 

Nivelul de tensiune din SEN pentru un anumit palier de consum este reglat cu următoarele 

mijloace de compensare a puterii reactive:   

• Generatoarele sincrone, prin reglarea tensiunii la borne cu utilizarea benzii de putere 

reactivă (primară sau secundară) din diagrama P-Q; 

• Hidroagregate în regim de compensator sincron; 

• Instalațiile de reglaj automat U-Q din noduri 400 kV din RET, cu utilizarea benzii de putere 

reactivă din diagrama P-Q a unor centrale electrice clasice sau bazate pe surse 

regenerabile; 

• Bobine de compensare;  

• Ploturile de funcționare ale unităților de transformare de sistem și bloc; 

• Baterii de condensatoare. 

Reglajul secundar automat de tensiune este implementat în RET pe barele stațiilor de 400 kV 

Stupina, Rahman, Tariverde, Brazi Vest, Gura Ialomiței și pe barele stațiilor de 220 kV Brazi Vest și 

Lotru.  

Ca ultimă măsură pentru menținerea tensiunilor în limitele admisibile, în unele situații de gol de 

sarcină, se aduc în rezervă caldă anumite LEA de 400 kV sau 220 kV, după ce în prealabil s-a 

verificat că prin deconectarea lor nu este afectată siguranța SEN (respectarea criteriul N-1).  

Pentru analizele de regim permanent s-a considerat banda primară de putere reactivă la 

generatoarele modelate la borne (banda secundară este luată în considerare numai pentru 

analizele de stabilitate statică).  

În Anexele B-5 și B-6 sunt prezentate valorile tensiunilor calculate pentru nodurile RET din 

regimurile de vara 2020 și iarnă 2019–2020 descrise în capitolul 5.4.  În aceste regimuri necesitatea 

menținerii în funcțiune a unor bobine de compensare s-a determinat prin calcule. În regimul VDV 

2020 s-au menținut funcțiune bobinele de compensare din stațiile 400 kV Cernavodă (o BC), 

Țânțăreni, Urechești și Roșiori, iar în regimul VSI 2019-2020 s-au menținut în funcțiune bobinele de 

compensare din stațiile 400 kV Cernavodă (o BC), Țânțăreni (o BC), Urechești și Roșiori.   

În regimurile de gol de sarcină s-a determinat prin calcule necesitatea aducerii în funcțiune a 

tuturor bobinelor de compensare disponibile din RET și RED 110 kV. De asemenea, la reglajul 

tensiunii a fost necesară utilizarea și a altor mijloace de reglaj: modificarea ploturilor la unitățile de 

transformare, funcționarea unor generatoare sincrone în regim capacitiv.  

În Tabelul 5.5.1. se prezintă valorile puterii active (soldate) tranzitate între RET și RED, 

determinate pe bara de 110 kV a autotransformatoarelor 220/110 kV și a transformatoarelor 

400/110 kV.        
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Tabelul 5.5.1 

Regim 

Tranzit soldat 

RET–>RED 

P [MW] 

Iarna 

2019/2020 
VSI  4608 

Vara 2020 VDV 3341 

Consumul alimentat din RED reprezintă cca. 91,21% din consumul total de putere activă la 

palierul de VDV 2020 și 92,18% din consumul total de putere activă la palierul de VSI 2019-2020. 

 

Mijloacele de reglaj al tensiunii în RET - modificări în ultimii 5 ani 

În prezent în RET se face reglaj secundar automat de tensiune pe barele stațiilor de 400 kV 

Stupina, Rahman, Tariverde, Brazi Vest, Gura Ialomiței și pe barele stațiilor de 220 kV Brazi Vest și 

Lotru.  

Bobinele de compensare monofazate de 180 (3x60) MVAr din stația 400 kV Cernavodă au fost 

înlocuite cu bobine noi trifazate de 100 MVAr, punerea lor în funcțiune a fost pentru BC 1 în data de 

07.05.2015 și pentru BC 2 în data de 20.08.2015. 

Bobinele de compensare monofazate de 330 (3x110) MVAr, 750 kV care au funcționat la 400 

kV în stația Isaccea au fost înlocuite cu bobine noi trifazate de 100 MVAr, 400 kV, punerea lor în 

funcțiune a fost pentru BC 2 în data de 19.06.2019 și pentru BC 1 în data de 03.07.2019. În stația 

400 kV Sibiu Sud a fost pusă în funcțiune o bobină de compensare relocată din stația 400 kV 

Țânțăreni (fosta BC A – 100 MVAr) în data de 12.12.2019. În stația 400 kV București Sud s-a pus în 

functiune în data de 30.01.2020 o bobină de compensare de 100 MVAr nouă. Bobina de 

compensare 100 MVAr veche care s-a defectat în data de 22.01.2018 după reparație va fi pusă în 

funcțiune în stația 400 kV Țânțăreni în locul BC A relocată în stația 400 kV Sibiu Sud. În stația 400 

kV Arad s-a pus în functiune în data de 06.03.2020 o bobină de compensare de 100 MVAr nouă, 

înlocuind bobina de compensare 100 MVAr veche care era indisponibilă din data de 06.03.2020. 

Bobina de compensare achiziționată în vederea punerii în funcțiune în stația 400 kV Smârdan 

va fi relocată temporar pentru a fi pusă în funcțiune în stația 400 kV Bradu în decursul anului 2020. 

După instalarea mijlocului modern de compensare a puterii reactive în stația Bradu bobina de 

compensare va fi pusă în funcțiune în stația Smârdan, având în vedere că bobina de compensare 

100 MVAr din stația 400 kV Smârdan este indisponibilă din data de 09.01.2017. 

Calitatea tensiunii în RET 

În data de 30.03.2016 a intrat în vigoare „Standardul de performanţă pentru serviciul de 

transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem” elaborat de ANRE. 
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Actualele reglementări din România (Standardul de performanţă şi Codul RET) impun 

Operatorului de Transport şi Sistem să monitorizeze şi să raporteze respectarea calităţii energiei 

electrice în propria reţea. Această activitate se desfăşoară în conformitate cu procedura „Modul de 

calcul şi raportarea indicatorilor de performanţă ai Transelectrica, conform standardului de 

performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice”, cod TEL 30.12 - 

pentru evaluarea şi respectarea cerinţelor de Calitate a Energiei Electrice în staţiile proprii şi de 

identificare a surselor perturbatoare.  

Conform CEER (Council of European Energy Regulators - 2001) şi EURELECTRIC (2006), 

aspectele legate de calitatea energiei electrice se clasifică în următoarele categorii: 

• Calitatea tensiunii  – cu referire la caracteristicile tehnice ale tensiunii; 

• Continuitatea alimentării – cu referire la continuitatea în alimentarea consumatorilor; 

• Calitatea comercială – cu referire la relaţiile comerciale dintre furnizori, respectiv, dintre 

distribuitori şi utilizatori în ceea ce priveşte asigurarea diferitelor servicii.  

În ceea ce priveşte monitorizarea calităţii tensiunii în nodurile RET, CNTEE Transelectrica SA 

aplică o strategie de supraveghere a calităţii energiei electrice atât printr-un sistem de monitorizare 

a calităţii energiei electrice (SMCENEL) gestionat de DM-OMEPA și pus în funcțiune în aprilie 2011, 

cât şi printr-un program de supraveghere a calităţii curbei de tensiune la cerere sau în situații 

solicitate de către DEN (măsurători temporare), în staţiile CNTEE Transelectrica SA, utilizând 2 

analizoare portabile. Sistemul centralizat de monitorizare a calității aparținând CNTEE 

Transelectrica SA monitorizează calitatea energiei electrice în 79 de puncte aflate la interfaţa 

RET/RED, la marii consumatori şi la centralele electrice eoliene conectate direct la RET. 

Măsurătorile temporare au urmărit realizarea de măsurători simultane de calitate în mai multe staţii 

învecinate electric, în scopul determinării consumatorului perturbator şi a ariei de vulnerabilitate.  

În vederea îmbunătăţirii calităţii tensiunii în sistem, CNTEE Transelectrica SA a realizat, la 

nivelul anului 2019: 

• Punerea în funcțiune a reglajului de tensiune utilizând întreaga posibilitate de reglaj a 

centralelor racordate în 8 stații. Monitorizarea funcționării acestor bucle de reglaj de tensiune 

este permanentă; 

• Asigurarea mentenanței întregului sistem de monitorizare a calității energiei electrice; 

• Introducerea în avizele de racordare1 contracte/convenţii de exploatare a unor cerinţe şi 

penalităţi privind respectarea cerinţelor de calitate a curbei de tensiune; 

• Efectuarea de măsurători înainte şi după racordarea consumatorilor mari şi potenţial 

perturbatori racordaţi în staţiile 110 kV Transelectrica sau în RET; 

• Efectuarea de măsurători de calitate a energiei electrice la punerea în funcțiune a oricărei 

centrale electrice eoliene sau fotovoltaice și condiționarea emiterii certificatului de 

 

1 Ordinul ANRE nr.51/2009 modificat și completat cu Ordinul ANRE nr.29/2013, Ordinul ANRE nr.30/2013, 

Standardul de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem, aprobat 

prin Ordin ANRE nr. 12/30.03.2016. 
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conformitate de respectarea limitelor impuse de standardele și normele tehnice aflate în 

vigoare;  

• Extinderea numărului de noduri cu monitorizare permanentă. În 2019 numărul total de 

puncte de măsură integrate în sistemul de monitorizare permanentă este de 79 de puncte de 

monitorizare. În următorii ani, analizoarele portabile de calitate a energiei electrice vor fi 

înlocuite cu unele de clasă A; 

• Introducerea în normele tehnice de conectare a grupurilor generatoare a cerinţei ca toate 

centralele eoliene (CEE) și fotovoltaice (CEF) dispecerizabile să poată fi monitorizate în 

domeniul calităţii energiei electrice, cu echipamente2 de clasa A, obligatoriu pe durata 

probelor de performanţă și opțional integrarea acestora în sistemele de monitorizare a 

operatorului de reţea în care acestea se racordează: RET – dacă centralele electrice eoliene 

sau fotovoltaice se racordează în RET, respectiv în RED dacă acestea se racordează în 

RED. 

5.6 Pierderi de putere la palierele caracteristice ale curbei de sarcină şi energie electrică 

anuală, în RET  

Nivelul pierderilor este un rezultat al mai multor factori: circulațiile de putere rezultate ca urmare 

a repartiției teritoriale a consumului și producției, performanțele echipamentelor din rețea, factorii 

meteorologici, nivelul tensiunilor în SEN. Pierderile de energie electrică cresc odată cu volumul de 

energie electrică transportată, cu distanța dintre instalațiile de producere și locurile de consum și 

scad o dată cu creșterea tensiunii rețelei când umiditatea atmosferică este mică, dar pot crește 

dacă aceasta este mare.  

Pierderile de energie electrică în reţeaua electrică (consumul propriu tehnologic - CPT) sunt un 

rezultat al: 

- fenomenului Joule, care constă în pierderi de căldură la trecerea curentului prin  

conductoarele electrice ale liniilor şi înfăşurările de cupru ale transformatoarelor şi bobinelor; 

- pierderilor capacitive prin izolaţii ale elementelor aflate sub tensiune;  

- pierderilor în componentele din fier cauzate de curenţii Foucault şi de histerezis; 

- pierderilor prin descărcări electrice care au loc în urma ionizării aerului din jurul 

conductoarelor care funcţionează la înaltă tensiune (efectul corona).   

Volumul și structura pierderilor se modifică continuu, odată cu producţia şi consumul din fiecare 

stație, cu modificările de configuraţie a reţelei ca urmare a lucrărilor de mentenanţă sau a 

incidentelor în reţea şi odată cu schimbarea valorii tensiuni în staţii.  

În Tabelul 5.6.1 sunt prezentate valorile calculate ale consumului propriu tehnologic pentru 

palierele caracteristice VDV 2019 şi VSI 2019-2020, pe total SEN şi defalcat pe tipuri de 

echipamente din RET: liniile 220 kV si 400 kV şi respectiv pe T, AT de sistem si bobine de 

compensare. Sunt precizate pierderile calculate pentru întreaga rețea modelată (inclusiv rețeaua de 

 
     2 Standardul SR EN 61000-4-30, Norma Tehnică NTI-TEL-M-002-2011. 
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distribuție de 110 kV), DPtotal(400-220-110 kV), pentru fiecare palier caracteristic.  Pierderile totale în RET 

(DPRET) reprezintă suma dintre pierderile totale (Joule și corona) pe liniile de transport (DPLEA 400-220 

kV), pierderile în unitățile de transformare (DPtrafo) și pierderile în bobine (DPbobinr). DPcorona reprezintă 

partea de pierderi corona din totalul pierderilor calculate pe liniile de 220 și 400 kV (sunt incluse în 

DPLEA 400-220 kV).                   

                                                                                                                   Tabelul 5.6.1 

 

Pentru fiecare palier caracteristic, în Tabelul 5.6.2. este prezentată structura puterii  transportate 

prin RET, defalcată pe: surse ce debitează direct în RET, import din sistemele vecine şi putere 

injectată din RED. 

                                                                                                                          Tabelul 5.6.2 

 
          (*) valori nete; (**) valori brute 

Pentru palierul caracteristic VSI 2019 – 2020 se constată preponderenţa în totalul puterii 

transportate a surselor de putere activă care debitează direct în RET (87,18%), faţă de aportul de 

putere din RED (10,04%). O structură a surselor similară, cu 81,93% surse din RET și 14,06% 

aportul de putere din RED, se regăsește în cazul palierului VDV 2019. 

În Figura 5.6 este prezentată evoluția valorilor anuale ale consumului propriu tehnologic în RET 

și ale energiei electrice intrate în contur.  

 

Fig. 5.6 
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Pierderile în reţea sunt influenţate în cea mai mare măsură de distanţa dintre centrele de 

producţie şi cele de consum, deci de modul în care se distribuie acoperirea sarcinii pe grupurile 

existente în sistem şi de volumul şi destinaţia schimburilor internaţionale. Graficul de mai sus 

reflectă situaţia favorabilă din acest punct de vedere a structurii de producţie şi soldului în anii 2008 

și 2017, care a condus la scăderea ponderii CPT în energia transportată sub tendinţa pe termen 

lung. 

Eliminând anii atipici, în care s-au suprapus simultan influențele pozitive (2008, 2017, 2019) sau 

negative (2010, 2013, 2018), se observă trendul scăzător al ponderii CPT în energia intrată în 

conturul RET. 

Reducerea CPT în 2019 în raport cu 2018 a fost determinată, în cea mai mare măsură, de 

distribuția fizică a fluxurilor de import/export pe liniile de interconexiune. Dintre acestea, cea mai 

mare influență au avut-o fluxurile pe granița de nord – vest a SEN. Zona de nord – vest a SEN este 

puternic deficitară în producție de energie electrică. În acest sens, importul pe liniile de 

interconexiune dinspre Ungaria și Ucraina are ca efect reducerea transportului de energie electrică 

spre această zonă. Transportul energiei nemaifăcându-se pe distanțe mari (din zonele excedentare 

din sudul țării, către cele deficitare, din nord), se obține un puternic efect de reducere a CPT în 

RET. În mod similar, exportul spre granițele respective are ca efect creșterea CPT (prin amplificarea 

transportului de energie pe distanțe mari). În anul 2019, pe granițele respective importul fizic a fost 

cu cca. 186% mai mare decât în anul 2018, în timp ce exportul fizic a fost cu cca. 82% mai redus. 

Energia intrată în conturul RET a avut o valoare cu cca. 2,5% mai mică decât în 2018, 

determinând, de asemenea, reducerea CPT în RET. 

Un alt factor care a contribuit la reducerea CPT în anul 2019, a fost reprezentat de nivelul 

precipitațiior atmosferice, mai scăzut decât în anul 2018. Un nivel mai mic al precipitațiilor a 

determinat reducerea pierderilor prin descărcări electrice în aer prin efectul corona. 

CNTEE Transelectrica SA urmăreşte în permanenţă reducerea pierderilor, în fazele de 

proiectare a reţelei, de programare a funcţionării şi de exploatare în timp real. Principalele măsuri 

aplicate sunt: reglarea nivelului de tensiune al reţelei corelat cu condiţiile atmosferice şi 

achizitionarea de echipamente moderne cu performanţe superioare din punct de vedere al 

pierderilor specifice. Începând din 2011, au fost introduse centrele de cost nodale, pentru a furniza 

informaţii cu privire la modul de alocare a cheltuielilor cu CPT fiecărui nod al RET, în vederea 

identificării oportunităţilor de investire. 

5.7 Nivelul curenţilor de scurtcircuit în nodurile RET 

Valorile curenţilor maximi de scurtcircuit trifazat, monofazat şi bifazat cu pământul în nodurile 

RET 220-400 kV ale SEN sunt calculate în conformitate cu PE 134/1995 “Normativ privind 

metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea peste 1 kV”, 

ediţie ce a avut drept obiectiv încadrarea acestei prescripţii în prevederile Comisiei Electrotehnice 

Internaționale. 

Valorile curenţilor de scurtcircuit în nodurile RET se utilizează la: 
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▪ verificarea instalaţiilor existente şi determinarea etapei în care trebuie înlocuite  

echipamentele cu performanţe la scurtcircuit nesatisfăcătoare ; 

▪ dimensionarea instalaţiilor noi corespunzător solicitărilor dinamice şi termice care pot 

apărea în reţea; 

▪ stabilirea reglajelor protecţiilor prin relee şi automatizărilor de sistem; 

▪ determinarea influenţei liniilor de înaltă tensiune asupra liniilor de telecomunicaţii şi a 

curenţilor prin priza staţiilor; 

▪ propuneri de măsuri în RET pentru menţinerea solicitărilor la scurtcircuit sub valorile 

admise de instalațiile existente; 

▪ stabilirea performanţelor necesare ale echipamentelor şi aparatajului ce urmează a fi 

asimilate în SEN. 

Calculele de dimensionare a echipamentelor şi aparatajului din instalaţiile electrice, a prizelor de 

pământ şi a protecţiei liniilor de telecomunicaţie sunt efectuate pentru regimul maxim de 

funcţionare. 

Ipotezele de calcul, ce stau la baza calculului curenţilor de scurtcircuit maximi, conform PE 

134/1995 revizuit si recomandărilor ENTSO-E sunt: 

o toate liniile şi cuplele de bare 400 kV, 220 kV şi 110 kV din SEN sunt conectate; 

o toate liniile de interconexiune 400 kV dintre SEN şi sistemele energetice vecine sunt 

conectate; 

o toate transformatoarele, autotransformatoarele cu tensiune superioară 400 kV,  220 

kV, 110 kV sunt în funcţiune pe plot median şi au neutrul legat rigid la pământ; 

o toate grupurile se află în funcțiune; 

o toate bobinele de compensare şi compensatoarele sincrone sunt în funcţiune; 

o nu sunt luate în considerare regimurile permanente anterioare; 

o nu sunt luate în considerare sarcinile consumatorilor la nici un nivel de tensiune; 

o în regimul iniţial sistemul este perfect echilibrat; 

o se neglijează fenomenele tranzitorii. 

Valorile de scurtcircuit calculate pentru staţiile RET, sunt prezentate în Anexa B7. 

5.8 Verificarea RET la condițiile de stabilitate statică și tranzitorie 

5.8.1 Verificarea RET la condițiile de stabilitate statică 

Analizele de stabilitate statică au ca scop determinarea valorilor puterilor admisibile în 

secţiunile caracteristice ale SEN pentru programarea zilnică a funcţionării SEN și conducerea 

operativă cu urmărirea în timp real a încărcărilor pe secţiuni. 

5.8.1.1 Premize de calcul 

Calculul puterilor admisibile în secțiunile caracteristice se realizează considerând funcționarea 

interconectată a SEN cu sistemele electroenergetice ENTSO-E, ipotezele de balanță 

corespunzătoare palierelor de vârf de vară și vârf de iarnă, schema de calcul de durată maximă din 

intervalul de timp analizat (semestrul respectiv), cu verificarea criteriului (N-1). Pentru fiecare din 
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aceste scheme s-au verificat condiţiile de stabilitate statică în cazul declanșării unui element din 

zona care afectează secțiunea și cu respectarea criteriului de siguranță. În regimurile pentru care 

este respectată rezerva normată în secțiune, dar tensiunile în rețea sau circulațiile de curenți pe 

elementele rețelei s-au situat în afara limitelor normate, s-a stabilit puterea admisibilă Padm în 

secțiune în ultimul regim în care se respectă restricțiile legate de nivelul de tensiune și limitele de 

încărcare a elementelor rețelei. Valorile stabilite corespund cazurilor de indisponibilități descrise la 

fiecare regim și unei structuri de grupuri prognozată pentru perioada respectivă. Aceste valori se 

modifică în cazul în care apar indisponibilități suplimentare de linii în cadrul RET sau se 

funcționează cu o altă repartiție a puterilor produse. Modificările sunt analizate la programarea 

zilnică funcţionării SEN. 

Conform Codului tehnic al RET, reţeaua electrică de transport între zone trebuie să asigure o 

rezervă de stabilitate statică de 20% în configuraţie cu N elemente în funcţiune şi de 8% cu N-1 

elemente în funcţiune.   

În prezent, în SEN sunt definite următoarele secţiuni caracteristice definite de elementele RET: 

➢ Secţiunea S1 

o LEA 400 kV Slatina – Bucureşti Sud; 

o LEA 400 kV Urecheşti – Domneşti; 

o LEA 400 kV Ţânţăreni – Bradu; 

o LEA 400 kV Ţânţăreni – Sibiu Sud; 

o LEA 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui (d.c.); 

o LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap; 

o LEA 220 kV Porţile de Fier – Reşiţa (d.c.); 

o LEA 220 kV Târgu Jiu Nord – Urechești; 

o LEA 220 kV Craiova Nord – Turnu Măgurele. 

➢ Secţiunea S2  

o LEA 400 kV Urecheşti – Domneşti; 

o LEA 400 kV Slatina – Bucureşti Sud; 

o LEA 400 kV Braşov – Sibiu Sud; 

o LEA 400 kV Ţânţăreni – Bradu; 

o LEA 400 kV Rahman - Dobrudja; 

o LEA 400 kV Stupina - Varna; 

o LEA 220 kV Iernut – Ungheni (d.c.); 

o LEA 220 kV Craiova Nord – Turnu Măgurele. 

➢ Secţiunea S3  

o LEA 400 kV Braşov – Gutinaş; 

o LEA 400 kV Bucureşti Sud – Pelicanu; 

o LEA 400 kV Bucureşti Sud – Gura Ialomiţei; 

o LEA 400 kV Rahman – Dobrudja; 

o LEA 400 kV Stupina –Varna; 

o LEA 220 kV Gheorgheni – Stejaru. 
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➢ Secţiunea S4  

o LEA 400 kV Sibiu Sud – Iernut; 

o LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo; 

o LEA 220 kV Gheorgheni – Stejaru; 

o LEA 220 kV Cluj Floreşti – Alba Iulia. 

➢ Secţiunea S5  

o LEA 400 kV Braşov – Gutinaş; 

o LEA 400 kV Smârdan – Gutinaş; 

o LEA 220 kV Barboşi – Focşani Vest; 

o LEA 220 kV Gheorgheni – Stejaru. 

➢ Secţiunea S6  

o LEA 400 kV Smârdan – Gutinaş; 

o LEA 220 kV Barboşi – Focşani Vest; 

o LEA 400 kV Bucureşti Sud – Pelicanu; 

o LEA 400 kV Bucureşti Sud – Gura Ialomiţei; 

o LEA 400 kV Rahman – Dobrudja; 

o LEA 400 kV Stupina – Varna. 

5.8.1.2 Rezultatele analizelor de stabilitate statică 

Sinteza rezultatelor analizelor efectuate pentru perioada 2019 – 2020 este prezentată după 

cum urmează: 

Tabelul 5.8.1 Puterile admisibile pentru perioada de vară 2019 

Nr. 

crt. 
Secţiunea 

Excedent [MW] Deficit [MW] 
Elementul care a determinat valoarea limită 

Prez. st..st.  Padm. Prez st. st. Padm. 

1 S 1 4010 1940 - - Declanşarea LEA 400 kV Țânțăreni – Sibiu Sud 

2 S 2 - - 
3720 2510 

Declanşarea LEA 220 kV Craiova Nord – Turnu 

Măgurele 

3 S 3 - - 1090 980 Declanşarea LEA 400 kV Brașov – Gutinaș 

4 S 4 - - 1160 710 Declanşarea LEA 400 kV Sibiu Sud – Iernut 

5 S 5 - - 880 380 Declanşarea LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș 

6 S 6 4690 2810 - - Declanşarea LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș 

 

Tabelul 5.8.2 Puterile admisibile pentru perioada de iarnă 2019-2020 

Nr. Secţiunea Excedent [MW] Deficit [MW] Elementul care a generat valoarea limită 
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crt. Prez st. st. Padm. Prez st. st. Padm. 

1 S 1 3910 2300 - - Declanşarea LEA 400 kV Țânțăreni – Sibiu Sud 

2 S 2 - - 3320 1990 Declanşarea LEA 220 kV Craiova Nord – Turnu 

Măgurele 

3 S 3 - - 680 590 Declanşarea LEA 400 kV Brașov – Gutinaș 

4 S 4 - - 1310 1110 Declanşarea LEA 400 kV Iernut – Sibiu Sud 

5 S 5 - - 980 470 Declanşarea LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș  

6 S 6 5030 2850 - - Declanşarea LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș 

 

Tabelul 5.8.3 Puterile admisibile pentru perioada de vară 2020 

Nr. 

crt. 
Secţiunea 

Excedent [MW] Deficit [MW] 
Elementul care a generat valoarea limită 

Prez. st..st.  Padm. Prez st. st. Padm. 

1 S 1 4080 

 

2050 

 

- - Declanşarea LEA 220 kV Porţile de Fier – Reşiţa 

(d.c.) 

2 S 2 - - 4120 2590 Declanşarea LEA 220 kV Craiova Nord – Turnu 

Măgurele 

3 S 3 - - 1090 1020 Declanşarea LEA 400 kV  Brașov – Gutinaș 

4 S 4 - - 1490 1020 Declanşarea LEA 400 kV Gădălin – Iernut 

5 S 5 - - 880 540 Declanşarea LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș 

6 S 6 4440 2820 - - Declanşarea LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș 

unde: 

- P rez. st.st este puterea admisibilă cu respectarea rezervelor normate de stabilitate statică; 

- P adm. este puterea admisibilă cu respectarea curenţilor admisibili şi a benzilor normale de 

tensiune. 

5.8.1.3. Analiza secţiunilor caracteristice ale SEN din punct de vedere al 

condiţiilor de stabilitate statică 

Analizând valorile puterilor admisibile pentru perioada 2019 – 2020 se pot constata următoarele:   

Secţiunea S1 

Din analiza rezultatelor se constată că valoarea cu rezervă normată minimă este 3910 MW 

stabilită în regimul de iarnă 2019 – 2020, iar valoarea puterii admisibile minime aferentă secţiunii 

este de 1940 MW stabilită în regimul de vară 2019. Limitele se înregistrează la declanşarea LEA 

400 kV Țânțăreni–Sibiu Sud; 
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Secţiunea S2 

Puterea cu rezervă normată minimă este de 3220 MW stabilită în regimul de iarnă 2019 – 2020, 

iar valoarea puterii admisibile minime este de 1990 MW stabilită tot în regimul de iarnă 2019 – 

2020. Limitele se înregistrează la declanșarea LEA 220 kV Craiova Nord-Turnu Măgurele. 

Secţiunea S3 

Puterea cu rezervă normată minimă este de 680 MW stabilită în regimul de iarnă 2019 – 2020, 

iar valoarea puterii admisibile minime este de 590 MW stabilită tot în regimul de iarnă 2019 – 2020. 

Limitele se înregistrează la declanșarea LEA 400 kV Brașov-Gutinaș. 

Secţiunea S4 

Puterea cu rezervă normată minimă este de 1160 MW stabilită în regimul de vară 2019, iar 

valoarea puterii admisibile minime este de 710 MW stabilită tot în regimul de vară 2019. Ambele 

limite se înregistrează la declanșarea LEA 400 kV Sibiu Sud–Iernut. 

Secţiunea S5 

Puterea cu rezervă normată minimă este de 880 MW stabilită în regimul de vară 2020 și în 

regimul de vară 2019, iar valoarea puterii admisibile minime este de 380 MW stabilită în regimul de 

vară 2019. Ambele limite se înregistrează la declanșarea LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș. 

Secţiunea S6 

Puterea cu rezervă normată minimă este de 4440 MW stabilită în regimul de vară 2020, iar 

valoarea puterii admisibile minime este de 2810 MW stabilită în regimul de vară 2019. Ambele limite 

se înregistrează la declanșarea LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș. 

Puncte slabe identificate în RET din punct de vedere al stabilităţii statice: 

– declanșarea LEA 400 kV Tânțăreni–Sibiu Sud sau LEA 220 kV Porţile de Fier–Reşiţa 

(d.c.) conduce la suprasarcină pe LEA 220 kV Urecheşti–Târgu Jiu Nord şi LEA 220 kV 

Paroşeni–Târgu Jiu Nord; 

– declanșarea LEA 400 kV Smârdan-Gutinaș conduce la suprasarcină pe LEA 220 kV 

Barboși – Filești. 

Congestiile identificate conduc la impunerea de puteri admisibile prin secțiunile caracteristice 

sub puterea cu rezervă normată de stabilitate statică de P8%  sau P20%. 

5.8.2  Stabilitatea tranzitorie și eventuale măsuri de îmbunătățire 

5.8.2.1 Metodologie și ipoteze de calcul 

Analizele de stabilitate tranzitorie efectuate prin studiile semestriale de planificare operațională a 

funționării SEN includ: 

– verificarea stabilității tranzitorii în zonele cu centrale electrice mari care pot afecta 

stabilitatea și integritatea SEN și a interconexiunii; 

– verificarea logicii și eficacității automatizărilor de sistem; 

– identificarea punctelor și scenariilor de defect periculoase;  
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– identificarea retragerilor semnificative pentru stabilitatea unei zone, stabilitatea SEN și a 

interconexiunii;  

– identificarea retragerilor din exploatare care impun restricții de producție; 

– stabilirea de restricții și condiționări necesare pentru asigurarea condițiilor de stabilitate și 

integritate a SEN și a interconexiunii, inclusiv cele privind coordonarea programelor de 

retrageri și a măsurilor operative preventive în rețeaua interconectată; 

– comportarea dinamică a CEE și efectul creșterii producției CEE asupra stabilității 

grupurilor din zona Dobrogea; 

– identificarea limitelor de stabilitate și acționare a automatizărilor de sistem; 

– calculul timpului critic de eliminare a defectului. 

Verificarea stabilității tranzitorii și a automatizărilor de sistem s-a făcut pentru funcționarea 

interconectată a SEN cu rețeaua europeană continentală sincronă prin LEA 400 kV Porțile de Fier-

Djerdap, LEA 400 kV Țânțăreni-Kozlodui circ. 1, LEA 400 kV Rahman-Dobrudja, Stupina-Varna, 

Arad-Sandorfalva, Nădab-Bekescsaba și Roșiori-Mukacevo. 

Verificarea stabilității tranzitorii s-a făcut pe scheme de funcţionare a reţelei ce au inclus 

retragerile din exploatare din Programul Anual de Retrageri (PAR) necesare desfășurării lucrărilor 

de retehnologizare și mentenanță din SEN pentru perioada respectivă.  

Modelul dinamic al SEN a inclus ultimele date privind modernizarea sistemelor de reglaj ale 

grupurilor și punerea în funcțiune a grupurilor noi sau retehnologizate.  

Modelul de regim permanent pentru sistemul extern s-a realizat pe baza datelor furnizate de 

operatorii de transport și sistem în cadrul grupului specializat de lucru al ENTSO-E. S-au modelat 

dinamic generatoarele din Serbia, Muntenegru, Bulgaria, Ungaria, Ucraina-Insula Burshtyn, 

Macedonia, Grecia, Albania, Slovacia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Croația, Turcia și în mod mai 

simplificat restul rețelei interconectate.  

În funcție de scopul analizelor s-au efectuat simulări considerând: 

– număr maxim de grupuri în funcțiune în centralele din zona analizată încărcate la 

puterea nominală, diferite variante de producție în CEE (0-100% din puterea instalată); 

– schema de funcționare de durată, diferite scheme cu 1-2 elemente retrase din exploatare 

în SEN și interconexiune (zona Porțile de Fier, Cernavodă);  

– diferite ipoteze privind schimburile între SEN și interconexiune. 

În funcție de scopul analizelor s-au considerat diferite scenarii de defect cu scurtcircuit trifazat 

metalic pe bară colectoare, linie sau (auto)transformator, izolat cu acționare corectă a protecțiilor și 

întreruptoarelor prin protecție diferențială de bară, respectiv protecții de distanță cu teleprotecție 

dacă există sau protecții diferențiale de linie sau de (auto)transformator. Calculele s-au efectuat fără 

și cu acționarea automatizărilor de sistem. 

A fost utilizat programul de simulare dinamică EUROSTAG versiunea 5.2. 

5.8.2.2 Analize efectuate 

În studiile de planificare operațională a funcționării SEN din perioada 2019–2020, dar și în cele 

anterioare, s-au efectuat analize de stabilitate tranzitorie incluzând: 
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▪ verificarea stabilității grupurilor din zona Cernavodă în condițiile unei producții CEE în 

SEN prognozată pentru perioada respectivă, identificarea posibilităților de acordare a 1-2 

retrageri din exploatare în zona Dobrogea și a eventualelor restricții de producție 

necesare în schema completă și scheme cu indisponibilități în RET; 

▪ verificarea stabilității grupurilor din zona Porțile de Fier și a interconexiunii, verificarea 

logicii și eficacității automatizărilor de sistem, identificarea eventualelor restricții de 

producție în scheme cu două elemente retrase din exploatare; 

▪ verificarea limitelor de stabilitate dinamică și a eficacității automaticii de putere activa din 

stația 220 kV Lotru pe LEA 220 kV Lotru–Sibiu Sud circ. 1 si 2; 

▪ verificarea stabilității tranzitorii a grupurilor din centrala nouă CEC Iernut; 

▪ calculul timpului critic de eliminare a defectului. 

Analizele s-au făcut pentru regimuri medii de vârf sau gol de sarcină în diferite ipoteze privind 

soldul pe LEA 400 kV de interconexiune sincronă ale SEN.  

5.8.2.3 Puncte slabe identificate și eventuale măsuri de îmbunătățire 

Zona Cernavodă 

• La palier de vârf de sarcină și funcționare cu 2 unități în CNE Cernavodă, retragerea din 

exploatare a unei LEA 400 kV din Cernavodă sau din zonă poate conduce la necesitatea 

limitării producției în CEE pentru a asigura păstrarea stabilității tranzitorii a unităților CNE 

Cernavodă și a zonei în cazul unui scurtcircuit trifazat izolat fără temporizare care conduce 

la o configurație cu capacitate redusă de evacuare a producției CEE din zona Dobrogea sau 

dintr-o zonă incluzând zona Dobrogea și unele sau toate zonele Gura Ialomiței, Lacu Sărat, 

Smârdan, Rahman, Stupina;  

• La palier de gol de sarcină și funcționare cu 2 unități în CNE Cernavodă poate apare 

necesitatea limitării producției în CEE din zona Tulcea chiar în schema completă pentru 

asigurarea stabilității tranzitorii a unităților CNE Cernavodă și a zonei în cazul unui 

scurtcircuit trifazat izolat fără temporizare care conduce la un regim greu apropiat de limita 

de stabilitate pe termen scurt și instabil pe termen mediu. Restricțiile de producție în CEE 

pentru scheme cu un element retras din exploatare sunt mai semnificative la gol de noapte 

decât la vârf de sarcină; 

• Timpul mare de eliminare a defectelor din stațiile Isaccea, Pelicanu și Smârdan. 

Se subliniază necesitatea întăririi RET în zona Dobrogea și a secțiunii de evacuare a 

excedentului zonei, inclusiv din rețeaua de 110 kV. Proiectele de investiții privind conectarea LEA 

400 kV de interconexiune cu Bulgaria din această zonă în stația 400/110 kV Medgidia Sud, o nouă 

LEA 400 kV Gutinaș–Smârdan dublu circuit (un circuit echipat) și LEA 400 kV dublu circuit 

Cernavodă–Stâlpu, cu un circuit intrare/ieşire în stația Gura Ialomiţei (inclusiv trecerea la 400 kV a 

axului Brazi Vest–Teleajen–Stâlpu) conduc la evitarea creșterii frecvenței și volumului de restricții 

de producție în condițiile continuării creșterii puterii instalate în CEE.  

Se recomandă să se dea prioritate retehnologizării stațiilor 400 kV Isaccea și 400/110 kV 

Pelicanu și Smârdan. 
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Zona Porțile de Fier: 

• Există scheme cu 2 retrageri din exploatare simultane în nodul Porțile de Fier și Djerdap și 

interconexiune pentru care unele scenarii de defect pot fi periculoase pentru stabilitatea 

tranzitorie a zonei și a interconexiunii și care impun coordonarea retragerilor cu producția din 

CHE Porțile de Fier, respectiv CHE Djerdap și excedentul în secțiuni de interconexiune. 

Măsurile de îmbunătățire a stabilității grupurilor din zona Porțile de Fier și interconexiune se 

referă la realizarea axei de 400 kV Porţile de Fier–Reşiţa–Timişoara–Arad. 

Zona Lotru: 

• Un scurtcircuit trifazat pe un circuit al LEA 220 kV Lotru–Sibiu Sud poate determina 

pierderea sincronismului grupurilor din CHE Lotru și CHE Brădișor la funcționare cu 3 

grupuri in CHE Lotru și 2 grupuri în CHE Brădișor încărcate la putere nominală. 

Pentru păstrarea stabilității tranzitorii a grupurilor din CHE Lotru și Brădișor este necesară 

declanșarea prin automatică a unui grup din CHE Lotru corelat cu limitarea preventivă a 

excedentului de putere în nodul Lotru. 

Zona Iernut: 

• Un scurtcircuit trifazat pe o LEA 110 kV din stația Iernut poate determina pierderea 

sincronismului grupurilor din CTE Iernut racordate la 110 kV dacă defectul este izolat de 

întreruptoare prin acționarea protecției de distanță în treapta a 2-a în unul din capete; 

Un scurtcircuit trifazat metalic pe o LEA 110 kV din stația Iernut, izolat de întreruptoare prin 

acționarea protecției de distanță fără temporizare în ambele capete ale liniei, nu este periculos 

pentru stabilitatea tranzitorie a grupurilor din CEC Iernut. 

5.9 Nivelul de continuitate în furnizarea serviciului de transport 

Continuitatea în funcţionare reprezintă unul dintre parametrii calităţii serviciilor de transport si de 

sistem. Evaluarea nivelului de siguranţă în asigurarea serviciului oferit într-un anumit punct al RET, 

în condiţii normale de funcţionare, este o premisă importantă pentru asigurarea de către CNTEE 

Transelectrica SA a serviciului de transport performant şi pentru buna funcţionare a pieţei de 

energie electrică. 

În ceea ce privește continuitatea alimentarii, indicatorii de performanță ai serviciului de transport 

sunt raportați periodic la ANRE, așa cum sunt definiți în actualul Cod tehnic al RET:  

 

Timpul mediu de întrerupere (TMI)  

Parametru de performanţă care se calculează în felul următor: 

EC

EN
TMI = 608760  [minute/an] 
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sau 

EC

EN
TMI = 608784   [minute/an] în an bisect 

Unde: EN este energia nelivrată datorită întreruperilor serviciului de transport [MWh/an],  

          EC este consumul anual net pentru sistemul electroenergetic (fără consumul propriu  

                tehnologic) [MWh/an]. 

Indicatorul de severitate (IS)   

Parametru de performanță al serviciului de transport care estimează, pe baza timpului mediu de 

întrerupere (TMI) pe an, durata medie a unei întreruperi a serviciului de transport: 

                                          
NI

TMI
IS =  [minute/întrerupere] 

unde NI este numărul de incidente produse în RET, însoțite de întreruperi în alimentare la      

consumatori, pe an. 

Indicatorul ‘minute sistem’(MS)  

Parametru de performanță al serviciului de transport care estimează durata medie de 

întrerupere anuală prin raportare la vârful de consum anual: 

                                         
][

60]/[

MWPV

anMWhEN
MS


=   [minute sistem] 

Unde: EN este energia nelivrata [MWh/an] datorită întreruperilor serviciului de transport  

          PV este vârful anual de consum [MW]. 

Aceşti parametri sunt sintetizați, pentru perioada 2012-2019, în tabelul 5.9.1 şi figura 5.9.1.  

                                                           Tabelul 5.9.1 Indicatori de performanță pentru RET 

Anul 2012 2013 2014 2015 2016  2017 2018 2019 

Timpul mediu de întrerupere 

[minute/an] 
1,53 0,35 0,82 0,36 2,11  2,76 1,12 0,91 

Indicatorul de severitate 

[minute/întrerupere] 
0,06 0,03 0,034 0,03 0,10  0,13 0,04 0,03 

Indicatorul "minute sistem" [minute 

sistem] 
0,75 0,29 0,59 0,27 1,54  1,94 0,79 0,63 
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Fig. 5.9.1 Indicatori de performanță la nivel SEN 

 

Evoluția indicatorilor de severitate (IS), a minutelor sistem (MS) și a timpului mediu de 

întrerupere (TMI/AIT) este aleatorie, indicatorii reflectând în principal numărul de incidente cu 

energia nelivrată consumatorilor. 

În anul 2019 se constată o îmbunătățire a indicatorilor de performanță. Astfel, indicatorul de 

severitate (IS) a scăzut față de anul 2018 ceea ce înseamnă că durata medie a unei întreruperi a 

serviciului de transport a scăzut. Indicatorul minute sistem (MS) are o valoare mai mică față de 

valoarea din anul 2018 ceea ce indică faptul că durata medie a întreruperilor în alimentare, 

raportată la vârful de consum din anul 2019 a scăzut. Timpul mediu de întrerupere în anul 2019 a 

scăzut considerabil față de anul 2018 indicând faptul că energia nelivrată a fost mai mică în anul 

2019 raportată la consumul anual net al aceluiași an.  

CNTEE Transelectrica SA raportează la ANRE indicatorii de performanţă conform cerinţelor 

„Standardului de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice”– 

aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 12/2016. Conform acestui Standard, se raportează 

informaţiile referitoare la serviciul de transport: gestionarea şi exploatarea RET, continuitatea 

serviciului, cuantificate prin indicatorii de performanţă prezentaţi în tabelul de mai jos. 

                                                                                                       Tabelul 5.9.2 

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Indisponibilitatea medie 

în timp a LEA şi Trafo/AT 
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Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  LEA – INDLIN [ore/an]              

TOTALA 
203,3 114,52 142,59 

184,6

3 

186,7

9 
158,1 

154,4

2 
136,2 

Neprogramata(accidentală) 24,72 11,44 27,97 36,68 16,88 11,67 9,52 7,19 

Programată 
178,5

8 
103,08 114,62 

147,9

5 

169,9

1 

146,4

3 

145,1

7 
129,01 

 Trafo/AT – INDTRA 

[ore/an]    TOTALA 

190,3

5 
171.58 112,18 

155,0

1 

204,2

9 

182,0

1 

129,5

3 
236,44 

Neprogramata (accidentală)   9 3,27 8,52 8,9 4,91 18,51 3,11 27,56 

Programată 
181,3

5 
168,31 103,66 

146,1

1 

199,3

8 
163,5 

126,4

2 
208,88 

 Număr de incidente 609 473 527 574 548 546 578 428 

 Energia nelivrată 

utilizatorilor/energia 

neprodusă în centrale din 

cauza întreruperilor de 

lungă durată [MWh] 

137,4

4 
30,89 82,51 38,36 

224,6

9/  

264,7

0 

289,4

4/110

5,56 

118,8

1/356

5,49 

91,79/6

,53 

 Număr de incidente 

însoţite de energie nelivrată 
21 12 24 14 28 22 32 27 

 Timpul mediu de 

întrerupere la 

utilizatori/timpul mediu de 

întrerupere în centrale  TMI 

(AIT) [min/an] 

1,53 0,35 0,82 0,36 
2,11/ 

2,49 

2,762/

10,55 

1,127/

33,82 
0,905 

 

În anul 2019,  se observă o alternanță în dinamica indicatorilor de performanță privind utilizarea 

RET comparativ cu anii anteriori, astfel că în cazul liniilor electrice din RET s-a înregistrat o scădere 

atăt a indisponibilității medii neprogramate cât și a celei programate, iar în cazul transformatoarelor 

s-a înregistrat o creștere a celor două componente 

 

 Aportul incidentelor înregistrate pe LEA în anul 2019, în calculul indicatorului INDLIN a fost 

redus datorită duratelor scăzute de întrerupere, (durate de indisponibilitate accidentală) în 

funcționarea LEA, generate de defecte trecătoare la care funcționarea automatizărilor de RAR a 

fost nereușită.  

Un aport important la scăderea indisponibilitatii accidentale în anul 2019, îl are trim IV în care 

nu au fost înregistrate incidente pe LEA din RET. Acest lucru se poate pune pe seama unei bune 

întrețineri a culoarelor de trecere a LEA din RET, precum și pe vremea deosebit de bună din ultima 

parte a anului.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

Indicatorul INDTRA a avut o creștere semnificativă în anul 2019. La creșterea acestui indicator 

contribuind atât indisponibilizarile accidentale ale unităților de transformare a căror creștere în anul 

2019 a fost cauzată în principal de defectarea pe o perioadă îndelungată a unor unități de 

transformare, în special în trim. IV 2019 (T2, 250 MVA, Brașov, T2 16 MVA, Oradea Sud, etc), cât 

și indisponibilizările programate a căror creștere în anul 2019 poate fi pusă pe seama respectării 

graficelor de lucrări atât la lucrările de mentenanţă cât şi la lucrările de investiţii, precum și pe 

seama faptului că o parte din unitățile noi de transformare au ieșit din garanție intrând sub incidența 

regulamentului de mentenanță, iar în anul 2019 s-au realizat la acestea primele lucrări de 

mentenanță minoră. 

 

Măsuri: corelarea programelor de mentenanță cu programele de investiții pentru reducerea 

timpului de retragere din exploatare a echipamentelor, analize și expertize pentru unitățile de 

transformare și liniile electrice aeriene cu perioadă normată depășită, care se mențin în exploatare 

până la asigurarea condițiilor de înlocuire și reparații majore, realizarea de provizorate, utilizarea 

stâlpilor de intervenție, utilizarea celulelor mobile, inspecții multispectrale cu intervenții rapide și 

punctuale. 

Cauzele evoluției indicatorilor ENS și AIT: 

- Uzură tehnică a echipamentelor în condiții normale de funcționare; 

- Manifestări extreme ale naturii.  

Măsuri pentru îmbunătățirea indicatorilor ENS si AIT:  

- Reanalizarea condițiilor tehnice de proiectare și dimensionare a instalațiilor ținând cont de 

modificările meteo – climatice: 

o Revizia normativului de proiectare LEA, NTI-TEL 003/04: Normativ pentru construcția 

liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V. 

o Analiza prin programe de calcul moderne a capabilității structurale a liniilor electrice 

aeriene din RET în scopul îmbunătățirii capacității de funcționare a SEN în condiții de 

siguranță și stabilitate.  

Verificările constau în analiza cu programe de calcul, aliniate la cele mai moderne 

concepte de proiectare. Astfel, programul de calcul permite o modelare 3-D a întregii 

structuri LEA, incluzând și elementele ce țin de topografia terenului și oferă întreaga 

gamă de funcții necesare verificării și analizei unei linii electrice aeriene, precum: 

▪ analiza structurală a tuturor elementelor liniei (stâlpi, lanțuri de izolatoare, 

conductoare); 

▪ simulări privind comportarea liniei electrice aeriene în diferite scenarii (condiții 

meteo deosebite, suprasolicitări mecanice sau electrice etc.); 

▪ stabilirea măsurilor preventive necesare pentru creșterea siguranței în 

exploatare; 

▪ upgrade-ul și adaptarea liniilor electrice aeriene existente la noile condiții 

(meteo, încărcări); 
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▪ calcule de câmp electric și magnetic; 

▪ calcule privind capacitatea de transport a LEA. 

- Înlocuirea, în cadrul programului de mentenanță și investiții, a echipamentelor uzate cu 

echipamente performante. 

Pentru a se evalua indicatorii de continuitate a serviciului într-un anumit punct al RET, conform 

prevederilor Codului Tehnic al RET, este necesar să se determine indicatorii de siguranţă pentru 

fiecare nod al RET [12]. Prin calculul acestor indicatori se cuantifică nivelul de continuitate a 

serviciului pe care îl poate oferi RET, la nivelul barelor staţiilor electrice aparținând RET din zona 

respectivă. Codul tehnic al RET impune calculul următorilor indicatori pentru fiecare nod al RET: 

(a) durata medie de întrerupere; 

(b) numărul mediu de întreruperi urmate de reparaţii; 

(c) numărul mediu de întreruperi urmate de manevre. 

Cunoscând indicatorii de continuitate a serviciului pe barele RET, se pot calcula indicatori de 

continuitate în punctele de delimitare faţă de utilizatori, prin luarea în considerare a indicatorilor de 

fiabilitate asociați conexiunii fiecărui utilizator (client), care caracterizează continuitatea în 

funcţionare oferită de reţelele electrice care fac legătura între staţiile RET şi punctul de racord 

propriu-zis. 

Calculul indicatorilor de siguranţă permite atât operatorului de rețea, cât şi utilizatorilor, să 

aprecieze influenţa modului de conectare la RET a nodului respectiv (prin determinarea nivelului de 

siguranţă asociată), precum şi a conexiunii proprii a nodului şi a parametrilor de fiabilitate ai 

echipamentelor (prin determinarea nivelului de siguranţă intrinsecă). Aceste elemente sunt folosite 

în faza de stabilire a soluțiilor optime de dezvoltare a rețelei și de racordare a utilizatorilor la rețea. 

Indicatorii de siguranţă determinaţi pentru fiecare din staţiile electrice aparţinând CNTEE 

Transelectrica SA sunt următorii: 

- probabilitatea de succes şi insucces; 

- durata medie de întrerupere  anuală (ore/an); 

- număr mediu de întreruperi de durată (eliminate prin reparaţii); 

- numărul maxim de întreruperi de durată (eliminate prin reparaţii); 

- numărul mediu de întreruperi eliminate prin manevre; 

- numărul maxim de întreruperi eliminate prin manevre; 

- durata maximă a unei întreruperi. 

CNTEE Transelectrica SA a contractat în anul 2020 Studiul de actualizare a indicatorilor de 

fiabilitate pentru nodurile RET [12].  

Din analiza rezultatelor obţinute în acest studiu se poate constata: 

- Retehnologizările de staţii prevăzute în etapele analizate conduc la îmbunătăţirea indicatorilor 

nodali de siguranţa pentru toate staţiile supuse retehnologizării. În cazul în care staţia 

retehnologizată este nod sursă pentru alte staţii, se observă o îmbunătăţire a valorilor 

indicatorilor şi pentru aceste staţii. 

- Pentru staţiile retehnologizate de 400 kV şi 220 kV cu bare duble şi transfer, la care s-a trecut 

la bara  dublă (s-a renunțat la bară de transfer), îmbunătăţirea este evidentă la numărul de 
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întreruperi şi durata medie de insucces, durata maximă a unei întreruperi rămânând de acelaşi 

ordin de mărime, cu abateri în plus sau în minus.  

- În general, pentru staţiile neretehnologizate, se poate constata o ușoară modificare a unor 

indicatori, ca urmare a modificării siguranţei asociate. Astfel, efectul retehnologizării staţiilor 

învecinate produce , în toate cazurile, o oarecare reducere a numărului de întreruperi, dar, 

întrucât parametrii liniilor, în special duratele lor de reparare, au rămas cele din NTE 

005/06/00, duratele maxime ale unei întreruperi nu se modifică semnificativ . 

S-a efectuat o analiză de sensibilitate, cu privire la nivelul de risc asumat. Astfel, din analiza 

rezultatelor, etapa 2029 se poate constata că, pe ansamblu, în majoritatea nodurilor, durata medie 

de insucces este sub 0,5 ore/an, numărul maxim de întreruperi este 1 pe an, iar cel de manevră 

maxim 2 pe an, durata maximă a unei întreruperi fiind sub 18 ore (frecvent sub 3 ore). 

În studiu s-au considerat următoarele sensibilităţi: 

a) efectul decalării investiţiilor cu 3 ani; 

b) calcul efectuat pentru durata maximă de întrerupere, cu probabilitate de realizare 10%, 

respectiv 5%. 

a) efectul decalării unei investiţii cu 3 ani: 

 În cazul în care retehnologizarea unei staţii nu se finalizează în anul preconizat, ci în 

următorii 3 ani după, se pot considera valorile corespunzătoare etapei anterioare, în care respectiva 

staţie nu este retehnologizată. 

 Spre exemplu pentru o staţie care se retehnologizează în anul 2020, se vor considera 

începând cu acest an indicatorii calculaţi la etapa 2020. Cât timp se întârzie retehnologizarea 

acesteia se vor lua în considerare indicatorii de fiabilitate calculaţi la etapa 2019. 

 Pentru o staţie care se retehnologizează în anul 2021, se vor considera începând cu acest 

an indicatorii calculaţi la etapa 2024. Cât timp se întârzie retehnologizarea acesteia se vor lua în 

considerare indicatorii de fiabilitate calculaţi la etapa 2020. 

 

b) calcul efectuat pentru durata maximă de întrerupere: 

Pentru toate etapele analizate, în cazul duratei maxime de întrerupere, calculele au fost 

efectuate cu probabilitate de realizare 10%, respectiv 5%. 

Influenţa considerării în stabilirea duratei maxime a unei probabilităţi de depăşire de 10%, 

respectiv 5%, conduce la obţinerea unei durate maxime mai mici pentru probabilitatea de 10% şi 

mai mari pentru probabilitatea de depăşire de numai 5%, aşa cum era de aşteptat. 

  

În Anexa B-9 sunt prezentaţi indicatorii de siguranță pentru toate nodurile de 400 kV, 220 kV ale 

RET şi pentru nodurile de 110 kV din stațiile Transelectrica, pentru etapele actuale şi cele de 

perspectivă: 2024 şi 2029. 

În ceea ce priveşte nivelul de continuitate în furnizarea serviciului, trebuie precizat că pentru 

staţiile neretehnologizate/nemodernizate, menţinerea indicatorilor apropiaţi de valorile la nivel 

european se realizează cu costuri sporite la nivelul mentenanţei preventive şi corective. Indicatorii 

se vor îmbunătăți, în special în ceea ce privește durata întreruperilor (medie și maximă), prin 
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retehnologizarea/modernizarea liniilor și stațiilor și prin reducerea timpilor de remediere a defectelor, 

folosind tehnologii și sisteme de management de performanță superioară. 

5.10 Sistemul de conducere operativă prin dispecer - EMS/SCADA – DEN  

Pentru monitorizarea şi conducerea SEN, CNTEE Transelectrica SA utilizează un sistem 

informatic de proces complex, specific conducerii prin dispecer, de tip EMS/SCADA. Sistemul 

realizează achiziţia şi prelucrarea în timp real a datelor necesare monitorizării şi conducerii 

operative în timp real a SEN, inclusiv comanda de la distanţă în condiţii de siguranţă a elementelor 

de acţionare din staţiile retehnologizate. 

Sistemul este susţinut logistic de o reţea complexă de comunicaţii precum şi de procesul de 

modernizare şi retehnologizare a staţiilor din RET. Astfel, în 2001 CNTEE Transelectrica SA a 

început construirea întregii infrastructuri tehnice pentru a susţine un management eficient al 

sistemului de transport şi al SEN, care a inclus sistemul EMS/SCADA (instalat în anul 2003 şi 

devenit funcţional integral în 2005, după perioada de testare), liniile de comunicaţii şi echipamentele 

de telecomunicaţii pe suport de fibră optică, modernizarea staţiilor şi sistemul de metering dedicat 

pieţei angro. 

Reţeaua de telecomunicaţii se bazează pe infrastructura de fibră optică existentă la nivel 

naţional (cca. 5800 km), în tehnologie OPGW şi OPUG, cu 36 de fibre optice. Informaţiile sunt 

transportate folosind o reţea de telecomunicaţii de tip SDH cu o capacitate de 2,5 Gbps  realizată în 

tehnologie inelară cu 10 inele fizice. Această tehnologie inelară, cât şi echipamentele de tip SDH 

asigură redundanţă informaţiilor vehiculate în reţeaua de telecomunicaţii. Acolo unde infrastructura 

fizică nu permite realizarea de inele optice s-au instalat legături radiale de fibră optică utilizând 

echipamente SDH ce asigură o capacitate de transport de 155 Mbps (STM1). 

Colectarea semnalelor EMS/SCADA din staţii se realizează prin echipamente la reţeaua de 

telecomunicaţii SDH principală. 

În locaţiile în care nu există acces la infrastructura de fibră optică se utilizează legături radio, iar 

acolo unde nu se pot realiza nici legături radio, CNTEE Transelectrica SA foloseşte, pentru a 

transporta datele la DET/DEC, linii de telecomunicaţii clasice închiriate sau chiar legături prin satelit. 

CNTEE Transelectrica SA extinde în continuare această infrastructură de telecomunicaţii prin 

instalarea, pe liniile electrice aeriene de 220 kV şi de 400 kV, a conductoarelor de protecţie cu miez 

de fibră optică, tip OPGW şi OPUG (în prezent cca. 4000 km fiind realizată în acest mod).  

Reţeaua de fibră optică la nivel naţional cuprinde, pe lângă reţeaua internă OPGW, şi 

interconexiunile optice cu companiile electrice vecine din Ungaria, Bulgaria şi Serbia, precum şi 

conexiunile optice metropolitane şi conexiunile optice cu alte companii/operatori interni. 

Sistemul EMS/SCADA - DEN este furnizat şi implementat de către firma AREVA (în prezent 

General Electric). Acest sistem este proiectat şi dezvoltat pe baza platformei informatice e-Terra 

Control Platform versiunea 2.2, corespunzătoare anului de punere în funcţiune, 2003. 

Sistemul este structurat ierarhizat după cum urmează: 

- Dispecerul Energetic Central (DEC); 

- Dispecerul de Rezervă (CDR) care are legături de comunicaţie redundante cu DEC;  
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- Cinci centre de dispecer teritoriale (DET) existente în ţară; 

- Un Centru de Dispecer de Urgenţă (CDU) aflat într-o altă locaţie, al cărui scop este să poată 

asigura conducerea operaţională a SEN în cazul unui dezastru în locația DEC. La CDU 

rulează acelaşi software ca şi la DEC; 

- Două interfeţe similare celor de la DET pentru funcţia de AGC (reglajul secundar automat al 

frecventei - puterii de schimb) aferente DEC şi Centrului de Dispecer de Urgenţă. 

Toate DET-urile sunt legate fizic la DEC/CDR printr-o reţea de comunicaţie redundantă. 

De asemenea, sunt asigurate aceleaşi tipuri de legături de 2 Mbps la fiecare DET pentru  

funcţionarea în condiţii similare a locaţiei CDU. 

Toate semnalele din staţiile electrice sunt transmise către Centrele de Dispecer Energetice 

Teritoriale, cu excepţia centralelor participante la reglajul secundar automat al frecvenţei şi a liniilor 

de interconexiune cu vecinii, care din motive de sporire a securităţii sunt transmise către 2 interfeţe 

similare celor de la dispeceratele teritoriale. Astfel, staţiile de interconexiune şi centralele cu grupuri 

în AGC comunică direct cu Dispecerul Energetic Central. Informaţiile ajunse la Dispeceratele 

Teritoriale sunt retransmise către Dispeceratul Energetic Central prin legături de tip E1, utilizând 

reţeaua principală. 

Fiecare server şi fiecare staţie de lucru este dotat cu ultima versiune de pachete software  

disponibile la momentul comenzii. 

Sistemul EMS/SCADA - DEN asigură funcţiile principale specifice: achiziţie de date, 

monitorizare, alarmare şi gestionare evenimente, management energetic, reglaj secundar de 

frecvenţă – putere de schimb, optimizarea şi siguranţa funcţionării sistemului energetic naţional, 

comanda de la distanţă a echipamentelor, arhivare precum şi un mediu software complex pentru 

instruirea dispecerilor. În acelaşi timp, el reprezintă sistemul de automatizare de la nivelul superior 

al unei ierarhii de sub-sisteme. Sistemul central EMS/SCADA face schimb de informaţii cu sistemele 

regionale de control, sistemele de control ale producătorilor, sistemele de automatizare şi control 

din staţii, sistemele de piaţă precum şi cu sistemele externe, formând o structură operaţională 

globală compusă. Pentru acest sistem redundant de servere cu funcţionalităţi dedicate sunt 

prevăzute mecanisme de asigurare a accesului, controlului şi securităţii sistemului. Echipamentul 

sistemului, serverele şi concentratoarele sunt sincronizate prin GPS. 

De asemenea, este asigurat schimbul de date cu sistemele din reţeaua interconectată şi cu 

centrele de coordonare ENTSO-E prin intermediul celor 2 noduri informatice ENTSO-E conectate la 

reţeaua comună a interconexiunii, Electronic Highway (EH), în conformitate cu cerinţele 

standardelor de operare ENTSO-E. Totodată a fost implementat şi sistemul european ENTSO-E 

comun (unic) de avertizare şi alarmare, EAS. 

Echipamentele hardware ale sistemului EMS-SCADA actual, echipamentele de comunicaţii 

aferente precum şi nivelul de dezvoltare conceptuală al aplicaţiilor software sunt depăşite fizic şi 

moral, acestea fiind la limita capacităţii lor privind asigurarea suportului funcţional pentru OTS în 

conducerea operativă a SEN. Menţinerea lor în stare de funcţionare corespunzătoare se realizează 

cu costuri din ce în ce mai mari, dat fiind faptul că producătorii au scos din fabricaţie echipamentele 

respective, iar actualizarea software devine tot mai dificil de realizat deoarece pe măsura trecerii 
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timpului au apărut numeroase versiuni care accentuează gradul de incompatibilitate faţă de cea 

existentă. În anul 2018 s-a realizat înlocuirea hardware-ului pentru sistemul EMS SCADA. În 

prezent se află în derulare un proiect de reabilitare software a sistemului în vederea măririi şi 

asigurării capacităţii funcţionale până la achiziţia şi instalarea unui nou sistem, în următorii 5 – 6 ani. 

În aceeaşi măsură, interfaţa de date dintre sistemele constitutive are la bază tehnologii învechite. 

Echipamentele şi tehnologiile IT şi de comunicaţii au progresat substanţial de la punerea în 

funcţiune a sistemului EMS/SCADA (începută în anul 2003 când s-a iniţiat perioada de testare) şi 

de la realizarea interfeţelor cu echipamentele producătorilor, staţiilor şi ale ENTSO-E. În mod 

fundamental interconexiunile sistemelor actuale folosesc telemetria serială şi schimburile de fişiere, 

pe cînd tehnologiile au evoluat la telemetria pe baza tehnologiilor utilizând protocoale IP şi 

integrarea sistemelor de acest tip.  

5.11  Platforma informatică a pieței de echilibrare - DAMAS  

CNTEE Transelectrica SA, în calitatea sa de Operator al Pieței de Echilibrare garantează 

funcționarea tuturor celorlalte piețe de electricitate din România prin asigurarea echilibrării 

sistemului și a rezervelor de sistem necesare. Astfel, compania administrează piețele de 

electricitate aflate în responsabilitatea sa: 

- Piața de Alocare de Capacitate pe liniile de interconexiune; 

- Piața de Servicii Tehnologice de Sistem; 

- Piața de Echilibrare, 

precum și aplicații de schimb de date și interfațarea cu platformele operatorilor cu care se face 

schimb de date pentru piețele la care Transelectrica este parte sau către care se transmit datele 

utilizate pentru: 

- Piața cuplată pentru ziua următoare (4M MC); 

- Piața cuplată intrazilnică de energie electrică la nivel european XBID; 

- Piețele centralizate aferente contractelor bilaterale de energie electrică. 

 În acest scop, în perioada anilor 2009 – 2010 CNTEE Transelectrica SA a implementat 

proiectul „Platforma Pieței de echilibrare – II – DAMAS”, platformă de tip portal web, care rulează 

aplicații specifice prin care se asigură administrarea și funcționarea piețelor anterior menționate. 

Utilizatorii acestui sistem sunt: CNTEE Transelectrica SA ca operator al acestui sistem, Părțile 

Responsabile cu Echilibrarea și, de asemenea, Participanții la Piața de Echilibrare ce dețin unități 

de producție dispecerizabile, unități de consum dispecerizabil, unități agregate.  

Începând cu data de 19 noiembrie 2019 piața cuplată intrazilnică de energie electrică din 

România funcționează în regim cuplat cu piețele din celelalte 20 de țări participante la proiectul 

european SIDC – Single Intra-Day Coupling (cunoscut anterior ca XBID) de introducere a 

tranzacționării transzonale paneuropene pe orizontul intrazilnic, respectiv Bulgaria, Ungaria, 

Croația, Republica Cehă, Polonia, Slovenia, Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, 

Germania, Letonia, Lituania, Norvegia, Suedia, Olanda, Portugalia și Spania. 

Piaţa intrazilnică cuplată de energie electrică (XBID) este o componentă a pieţei angro de 

energie electrică pe care se realizează tranzacţii orare ferme cu energie electrică pentru fiecare zi 
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de livrare începând cu ziua anterioară zilei de livrare, după încheierea tranzacţiilor pe PZU și până 

cu o oră înainte de începerea livrării/consumului. CNTEE Transelectrica SA are rol de agent de 

transfer pentru tranzacțiile intrazilnice. Schimbul de date pentru armonizare cu OTS vecinii, cuplați 

la XBID, se realizează la intervale de 15 minute, prin e-mail. 

Prin intermediul Platformei Pieței de Echilibrare – II DAMAS, CNTEE Transelectrica SA respectă 

cerințele privind schimbul de date și standardizarea acestora conform cu Acordul operațional al 

zonei sincrone Europa Continentală (SAFA), respectiv cu politicile Policy on Scheduling și Policy on 

Accounting and Settlement. 

Tot prin intermediul acestui sistem se asigură publicarea datelor pe care le deține pe platforma 

de transparență a ENTSO-E – EMFIP (Electricity Market Fundamental Information Platform) și 

asigură funcțiile suport pentru funcționarea piețelor cuplate la nivel PZU (Piața pentru Ziua 

Următoare) cu Ungaria, Slovacia și Republica Cehă. 

Platforma Pieței de Echilibrare (DAMAS) reprezintă un sistem informatic complex alcătuit din 

infrastructură hardware proprie și aplicații software specifice activităților anterior descrise (aplicații 

dezvoltate și implementate de firma UNICORN SYSTEMS). 

Platforma cuprinde, pe lângă componenta de producție și o componentă de preproducție (pentru 

implementare funcții noi, configurări noi, actualizări baze de date și pentru testare) și este formată 

din 29 de servere configurate în clustere, cu sisteme de operare de tip Microsoft Windows sau Red 

Hat și 15 stații de lucru (Windows): 

- servere de autentificare (Authentication Server Vasco Middleware); 

- servere de certificare (Certificate Authority Server); 

- servere WEB; 

- servere de aplicație; 

- servere de baze de date cuplate în cluster; 

- servere de management și un server de monitorizare; 

- servere de rețea (Active Directory); 

- servere de raportare; 

- server pentru arhivare pe mediu extern (bandă magnetică). 

Aplicațiile specifice Pieței de Echilibrare, Pieţei de Alocare a Capacităţilor de Interconexiune şi a 

Pieţei Serviciilor Tehnologice de Sistem sunt dezvoltate în tehnologie ORACLE și structurate în 

următoarele module software: 

- Modulul pentru Alocarea Capacităților pe liniile de interconexiune; 

- Modulul pentru Programarea schimburilor de energie; 

- Modulul pentru Piața de Echilibrare; 

- Modulul pentru Serviciile Tehnologice de Sistem; 

- Modulul pentru Calcule de decontare; 

- Modulul pentru Rapoarte; 

- Modulul pentru Simulare; 

- Modulul pentru Configurare. 
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5.12 Serviciile de sistem tehnologice 

 Pentru asigurarea serviciului de sistem, CNTEE Transelectrica SA utilizează resurse proprii 

(servicii funcţionale prestate) şi serviciile tehnologice de sistem furnizate de producători contra cost 

sau în baza obligativităţii stabilite de Codul Tehnic al RET. 

 Serviciile tehnologice de sistem realizează disponibilizarea unor rezerve de sistem (de reglaj 

secundar, terţiar rapid şi terţiar lent, rezervă de capacitate), necesare funcţionării sigure a SEN în 

condiţiile de calitate a energiei electrice. 

Serviciile de sistem tehnologice sunt furnizate de utilizatorii RET şi utilizate de Transelectrica în 

scopul de a asigura: 

▪ compensarea variaţiei de sarcină în SEN, respectiv reglarea frecvenţei şi a soldului SEN; 

▪ reglarea tensiunilor în RET; 

▪ restaurarea funcţionării SEN după un colaps total sau al unei zone. 

 

Serviciile de sistem tehnologice sunt realizate cu următoarele resurse: 

▪ sistemele de reglaj primar a frecvenţei ale grupurilor generatoare; 

▪ sistemul de reglaj secundar automat frecvenţă-putere; 

▪ rezervele de putere – reglaj terțiar rapid și lent; 

▪ sistemele locale de reglare a tensiunii; 

▪ sistemele automate de izolare pe serviciile proprii şi de autopornire a grupurilor în vederea 

restaurării funcţionării SEN după un colaps total sau al unei zone; 

▪ consumatorii dispecerizabili care îşi reduc sarcina sau pot fi deconectaţi la dispozitia 

Transelectrica. 

CNTEE Transelectrica SA prestează serviciul de sistem pentru toate componentele SEN, 

plătind pentru fiecare hMW un tarif reglementat de ANRE pentru cantităţile de rezerve achiziţionate 

în regim reglementat şi de asemenea organizează licitaţii pentru acoperirea diferenţei dintre 

cantităţile necesare şi cantităţile reglementate de ANRE, plătind fiecare hMW la preţul de închidere 

a licitaţiei pentru fiecare interval orar şi tip de rezervă. 

Tariful reglementat pentru serviciul de sistem este stabilit în conformitate cu „Metodologia de 

stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem” elaborată de ANRE şi care ţine cont de costurile 

justificate ale producătorilor, cu respectarea standardelor de calitate prevăzute în Codul tehnic al 

RET. Acestea acoperă cheltuielile cu serviciile tehnologice şi funcţionale de sistem şi cu operarea 

pieţei de echilibrare. 

Conform prevederilor Codului tehnic al RET, furnizorii de servicii de sistem tehnologice sunt 

calificaţi de Transelectrica prin proceduri specifice. Aceste proceduri includ şi posibilități de acordare 

a calificării pentru servicii tehnologice de sistem pe termen limitat, de regulă 12 luni . 

Utilizatorii RET care au fost calificaţi pot încheia contracte de furnizare de servicii de sistem 

tehnologice pe tipul de rezervă pentru care au fost calificați.  

Situaţia calificării grupurilor şi a furnizorilor pentru realizarea serviciilor tehnologice de sistem 

pentru anul 2019 este prezentată în Anexa B-8. 
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În perioada 2012÷2019, s-au achiziționat servicii tehnologice de sistem atât în regim 

reglementat, cât şi în regim concurenţial (licitaţii) în vederea acoperirii necesarului.  

Situaţia achiziţionării şi realizării serviciilor tehnologice de sistem în anii 2015÷2019 este 

prezentată în continuare: 

Anul 2015 

Tip serviciu U.M. 
Necesa

r 
Regleme

ntat 
Contracta

t 
Realizat 

Realiza
t faţă 

de 
contrac

t 

Realizat 
faţă de 

necesar 

Număr de 
situaţii în care 

serviciul 
solicitat nu a 
fost  furnizat 

Bandă de Reglaj 
Secundar 

hMW 
398870

0 
767310 3903935 3891079 99,67% 97,55% - 

Rezervă Terţiară 
Rapidă 

hMW 
640810

0 
480890 6142920 6127188 99,74% 95,62% - 

Rezervă Terţiară 
Lentă 

hMW 
765592

0 
6304000 7358320 7351514 99,91% 96,02% - 

Energie Reactivă hMVAr 15223 15223 15223 15223 100% 100% - 

Rezerva de reglaj 
primar* 

hMW 499320    - 100% - 

* conform regulilor ENTSO - E (57 hMW/h) 

Anul 2016 

Tip serviciu U.M. 
Necesa

r 
Regleme

ntat 
Contracta

t 
Realizat 

Realiza
t faţă 

de 
contrac

t 

Realizat 
faţă de 

necesar 

Număr de 
situaţii în care 

serviciul 
solicitat nu a 
fost  furnizat 

Bandă de Reglaj 
Secundar 

hMW 
396670

0 
175680 3966700 3958198 99,79% 99,79% - 

Rezervă Terţiară 
Rapidă 

hMW 
636095

0 
175680 6360890 6347988 99,80% 99,80% - 

Rezervă Terţiară 
Lentă 

hMW 
653760

0 
4775040 6537600 6511710 99,60% 99,60% - 

Energie Reactivă hMVAr 18047 18047 18047 18047 100% 100% - 

Rezerva de reglaj 
primar* 

hMW 562176    - 100% - 

* conform regulilor ENTSO - E (64 hMW/h) 

Anul 2017  

Tip serviciu U.M. Necesar 
Regleme

ntat 
Contracta

t 
Realizat 

Realiza
t faţă 

de 
contrac

t 

Realizat 
faţă de 

necesar 

Număr de 
situaţii în care 

serviciul 
solicitat nu a 
fost  furnizat 

Bandă de Reglaj 
Secundar 

hMW 3960300 123360 3960240 3939488 99,81% 99,47% - 

Rezervă Terţiară 
Rapidă 

hMW 6117650 175200 6117650 6077904 98,93% 99,35% - 

Rezervă Terţiară 
Lentă 

hMW 6468000 4417440 6467280 6423330 99,67% 99,31% - 

Energie Reactivă 
ore*gru

p 
16070 16070 16070 16070 100% 100% - 
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Tip serviciu U.M. Necesar 
Regleme

ntat 
Contracta

t 
Realizat 

Realiza
t faţă 

de 
contrac

t 

Realizat 
faţă de 

necesar 

Număr de 
situaţii în care 

serviciul 
solicitat nu a 
fost  furnizat 

Rezerva de reglaj 
primar* 

hMW 551880    - 100% - 

* conform regulilor ENTSO - E (63 hMW/h) 

Anul 2018  

Tip serviciu U.M. Necesar 
Regleme

ntat 
Contracta

t 
Realizat 

Realiza
t faţă 

de 
contrac

t 

Realizat 
faţă de 

necesar 

Număr de 
situaţii în care 

serviciul 
solicitat nu a 
fost  furnizat 

Bandă de Reglaj 
Secundar 

hMW 
4124500 34560 4080788 3918666 96.03% 95.01% 

- 

Rezervă Terţiară 
Rapidă 

hMW 
6059000 34560 5960811 5935651 99.58% 97.96% 

- 

Rezervă Terţiară 
Lentă 

hMW 
6650640 3562240 6546960 6537547 99.86% 98.30% 

- 

Energie Reactivă 
ore*gru

p 11089 11089 11089 11089 100% 100% 
- 

Rezerva de reglaj 
primar* 

hMW 534360    - 100% - 

* conform regulilor ENTSO - E (61 hMW/h) 

Anul 2019 

Tip serviciu U.M. Necesar 
Regleme

ntat 
Contracta

t 
Realizat 

Realiza
t faţă 

de 
contrac

t 

Realizat 
faţă de 

necesar 

Număr de 
situaţii în care 

serviciul 
solicitat nu a 
fost  furnizat 

Bandă de Reglaj 
Secundar 

hMW 
3903700 0 3903700 3815532 

379688
8 99.51% 

- 

Rezervă Terţiară 
Rapidă 

hMW 
5746200 0 5746200 5716081 

569774
2 99.68% 

- 

Rezervă Terţiară 
Lentă 

hMW 
6395858 3767858 2628000 6395858 

639292
4 99.95% 

- 

Energie Reactivă 
ore*gru

p 11220 11220 11220 11220 11220 100.00% 
- 

Rezerva de reglaj 
primar* 

hMW 534360    - 100% - 

* conform regulilor ENTSO - E (60 hMW/h) 

La solicitarea făcută în baza licenţei de dispecerizare, s-a asigurat rezerva de reglaj primar, 

obligatoriu pentru toate grupurile dispecerizabile, în conformitate cu obligaţiile stabilite prin Codul 

tehnic al RET şi impuse de respectarea regulilor ENTSO–E privind siguranța în funcționare și 

reglajul frecvenței și a soldului. 

Rezerva primară solicitată producătorilor a respectat cerinţa de repartiţie cât mai uniformă şi a 

reprezentat în total minim de 60 hMW/h în 2019, conform obligaţiilor ce revin SEN în cadrul 

sistemului interconectat ENTSO-E. Rezerva de reglaj primar solicitată a fost respectată în 

programarea zilnică a funcţionării SEN. 
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În afară de servicii tehnologice de sistem putere activă, pentru reglajul tensiunii în RET, CNTEE 

Transelectrica SA achiziţionează Energie Reactiva (ER) sub formă de ore de funcționare în regim 

de compensator sincron, de la cele două centrale hidroelectrice care pot asigura acest serviciu, 

respectiv CHE Lotru și CHE Vidraru. Achiziția acestui serviciu se realizează pe baza reglementărilor 

ANRE, emise în baza unor prognoze de utilizare a serviciului, plata orelor de funcționare în 

compensator sincron făcându-se doar pentru cantitățile efectiv realizate.  

În perioada 2015-2019 CNTEE Transelectrica SA nu a achiziționat Rezervă de Capacitate. 

5.13 Sistemele de contorizare a energiei electrice și monitorizare a calității 
energiei electrice 

Direcția de Măsurare OMEPA, este o entitate organizatorică distinctă la nivelul Companie și 

îndeplinește funcția de Operator de Măsurare la nivelul piețelor angro de energie electrică. 

 În cadrul CNTEE Transelectrica SA, DM-OMEPA îndeplinește funcţia de operator de măsurare 

a energiei electrice, funcția de operator unic de agregare pe piața angro de energie electrică, funcția 

de operator de monitorizare a calităţii energiei electrice și funcția de operator de metrologie. 

DM-OMEPA răspunde de activitatea de măsurare a energiei electrice şi monitorizare a calităţii 

energiei electrice ce este desfăşurată atât la punctul central, cât și în teritoriu, prin intermediul 

serviciilor de exploatare sisteme de măsurare DM-OMEPA.  

DM-OMEPA este administratorul Codului de măsurare a energiei electrice în cadrul CNTEE 

Transelectrica SA, fiind responsabilă de modul în care sunt respectate prevederile conținute în 

cadrul Codului. 

Activitatea este structurată pe patru piloni principali: 

• administrarea sistemului de metering pentru piaţa angro de energie electrică; 

• managementul local al sistemelor de contorizare locală; 

• monitorizarea calităţii energiei electrice; 

• managementul laboratorulului de metrologie al CNTEE Transelectrica SA. 

Funcţia de „Operator de măsurare şi agregare a datelor măsurate” pe piața angro de energie 

electrică, realizată de DM-OMEPA, în cadrul Transelectrica, tratează următoarele componente: 

• telecontorizarea  punctelor de măsurare de categoria „A” (conform Codului de măsurare 

a energiei electrice) și a celor de categoria B pentru serviciile interne din stațiile 

Transelectrica; 

• telecontorizarea de siguranţă (back-up) a liniilor de interconexiune (110-220-400 kV) ; 

• contorizarea locală a punctelor de măsurare pentru calcularea şi verificarea balanţelor 

de energie electrică activă şi reactivă pe nivele de tensiune în staţiile electrice ; 

• colectarea și agregarea datelor de măsurare pentru piaţa angro de energie electrică.  

• validarea datelor pentru punctele de măsurare în care Transelectrica deține echipamente 

de măsurare. 
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• administrarea participanţilor la piaţa angro de energie, funcţie pe care OMEPA o 

realizează în sensul înregistrării acestora pentru punctele de măsurare şi formulele de 

agregare proprii cu confirmarea bilaterală a acestora; 

• efectuarea bilanțului fizic în SEN; 

• colectarea datelor lunare de la operatorii de distribuție care participă la funcționarea 

“schemei bonus pentru activitatea de producere de energie electrică de înaltă eficiență”. 

DM-OMEPA operează și administrează laboratorul de metrologie al CNTEE Transelectrica SA  

pentru verificări metrologice inițiale și periodice pentru contoare de energie electrică.  

Activitatea desfășurată de către personalul DM-OMEPA în cadrul laboratoarelor de metrologie 

asigură autonomie Companiei în privinţa necesităţilor proprii de verificări metrologice. 

DM-OMEPA administrează și exploatează sistemul integrat de monitorizare a calităţii energiei 

electrice cu analizoare de calitate în montaj fix, deține şi echipamente portabile, cât şi personal 

specializat și atestat, pentru monitorizarea parametrilor de calitate a energiei electrice. 

În conformitate cu prevederile cadrului de reglementare, DM-OMEPA efectuează măsurători  

asupra calităţii energiei electrice în staţiile electrice ale Transelectrica precum și la utilizatorii care 

dețin CEE/CFE racordate la rețelele electrice de interes public, pentru verificarea încadrării 

parametrilor în conformitate cu valorile acceptate din Codul Tehnic RET şi din standardele de 

calitate a energiei în vigoare. 

5.14 Sistemul de telecomunicaţii 

Reţeaua de comunicaţii reprezintă un element de bază al sistemului informatic, pe care se pot 
implementa şi dezvolta servicii şi aplicaţii informatice care servesc utilizatorii finali. Din acest motiv, 
crearea şi implementarea unui design corect al acesteia determină capacitatea reţelei de a suporta 
implementarea diverselor servicii şi aplicaţii necesare desfăşurării activităţilor din companie. 

Din punct de vedere al infrastructurii de comunicaţii, CNTEE Transelectrica SA deţine una din 
cele mai întinse reţele naţionale de fibră optică (aproximativ 5800 Km) având şi o capacitate de 
transport de date foarte mare. Cea mai mare parte din infrastructura de fibră optică este realizată pe 
infrastructura de transport a energiei electrice, cablul de fibră optică fiind inclus în conductorul de 
protecţie al liniilor electrice (OPGW). 

Infrastructura de fibră optică OPGW include drept noduri de comunicație stațiile electrice de 
înaltă tensiune (220 kV și 400 kV) și permite conectarea principalelor obiective energetice ale țării, 
respectiv cele mai importante centrale electrice. Aceasta poate asigura, pe lângă necesitățile de 
telecomunicații ale CNTEE Transelectrica SA, și solicitări ale diverșilor clienți care doresc să 
utilizeze rețeaua de fibră optică. 

Reţeaua de fibră optică la nivel naţional cuprinde: reţeaua optică internă OPGW, 
interconexiunile pe fibră optică cu companiile electrice din Ungaria, Bulgaria, Serbia, conexiunile pe 
fibră optică metropolitane şi conexiunile pe fibră optică cu alte companii/operatori interni. 

Rețeaua de fibră optică realizată a permis ca CNTEE Transelectrica SA să instaleze sisteme de 
telecomunicații specifice, care alcătuiesc o rețea modernă de telecomunicații prin care aceasta 
beneficiază de toate serviciile date-voce-video necesare funcționării ca operator de transport și 
sistem în sectorul energiei electrice. Pe suportul de fibră optică au fost dezvoltate rețele de 
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comunicații care deservesc Dispecerul Național, sistemele de securizare ale sediilor Companiei și 
ale Stațiilor de transformare, precum și telefonia IP operativă. 

Capacitățile excedentare de comunicație pe fibră optică sunt utilizate, prin intermediul filialei SC 
Teletrans SA, pentru furnizarea de servicii de telecomunicații către terți. 

Sistemul de telecomunicaţii actual se bazează în principal pe infrastructura proprie, iar în 
secundar pe capacități de comunicații închiriate de la furnizori de servicii de comunicaţii. 

Este utilizată, de asemenea, o infrastructură bazată pe microunde, care asigură comunicaţii 
operative de date-voce pentru operatorul de sistem, de măsurare a energiei electrice şi pentru piaţa 
de echilibrare. 

În anumite situații, în care nu este disponibilă o infrastructură de fibră optică sau este necesară 
asigurarea redundanței comunicațiilor, se folosesc sisteme de curenţi purtători (PLC) instalate pe 
liniile electrice de transport, care asigură comunicaţii de joasă frecvenţă aferente transmisiilor 
echipamentelor de achiziţie date de proces din staţii şi centrale termo/hidro/nuclearoelectrice, 
semnalelor de teleprotecţie pe liniile de transport, precum şi interfaţarea sistemului privat de 
telecomunicaţii al Companiei cu sistemele publice ale altor operatori. 
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6. Managementul Infrastructurii Critice şi Managementul Situaţiilor de 
Urgenţă 

În contextul internaţional marcat de intensificarea acţiunilor teroriste, mai ales asupra statelor 

democratice care fac parte din UE, trebuie luat în considerare riscul de ţară al României - din 

perspectiva securităţii naţionale - ca posibilă ţintă a organizaţiilor de tip terorist. Prin efectele pe 

care le poate avea un atac terorist asupra obiectivelor CNTEE Transelectrica SA, pornind de la 

întreruperea alimentării cu energie electrică a unor zone limitate (localităţi izolate) şi mergând până 

la perturbarea întregului SEN, cu efecte dezastroase atât asupra populaţiei, cât şi asupra economiei 

în ansamblu, instalaţiile RET operate de CNTEE Transelectrica SA  reprezintă o ţintă predilectă a 

unor posibile acţiuni teroriste. De asemenea, în cadrul societăţii româneşti a crescut fenomenul 

infracţional manifestat atât prin furturi, cât şi prin intruziuni neautorizate în reţelele de calculatoare. 

În lumina celor expuse mai sus, CNTEE Transelectrica SA a creat, în cadrul structurii sale 

organizatorice, o componentă responsabilă pentru protecția obiectivelor desemnate ca infrastructuri 

critice naționale/europene şi pentru managementul situaţiilor de urgenţă, în conformitate cu:  

 

Cadrul legislativ european 

-    Directiva Consiliului Europei 2008/114/CE din 8 Decembrie 2008, privind identificarea și 

desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției 

acestora; 

Cadrul legislativ național  

-  OUG nr. 98 din 3 Noiembrie 2010, privind identificarea, desemnarea si protecţia infrastructurilor 

critice;  

-    Legea nr. 18/2011 pentru aprobarea OUG nr. 98/2010; 

-    H.G. nr. 718/2011 pentru aprobarea Strategiei naționale privind protecția infrastructurilor critice; 

- Decizia Prim-Ministrului nr. 166 din 19 martie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru realizarea/echivalarea/revizuirea planurilor de securitate ale 

proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructură critică națională/europeană, a  structurii-

cadru a planului de securitate al proprietarului/operatorului/administratorului deţinător de 

infrastructură critică naţională/europeană şi a atribuţiilor ofiţerului de legătură pentru securitate din 

cadrul compartimentului specializat desemnat la nivelul autorităţilor publice responsabile şi la nivelul 

proprietarului/operatorului/administratorului de infrastructură critică naţională/europeană. 

Activitatea privind Managementul situațiilor de urgență se realizează în conformitate cu prevederile 

următoarelor acte normative de referință în domeniu: 

• Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare;  

• OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.15/2005;  
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Misiunea constă în: 

 - Protecția infrastructurilor critice - Elaborarea, aplicarea, evaluarea, revizuirea și testarea 

PSO pentru fiecare ICN/ICE aflate în operarea Companiei; 

 - Asigurarea continuității activității de protecție a ICN/ICE si Recuperarea dupa dezastre in 

conformitate cu ISO21500:2012 si indrumarile CNCPIC si APR; 

 - Organizarea şi coordonarea activităţii privind Managementul situaţiilor de urgenţă 

(Apărarea împotriva incendiilor și Protecția civilă) la nivel de Companie. 

 - Elaborarea, actualizarea, implementarea, menţinerea în funcţiune, auditarea si 

îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management Integrat al Riscului, în toate entităţile 

organizatorice ale Companiei prin activitatea Managementul Riscului, facilitând astfel realizarea 

eficientă şi eficace a obiectivelor CNTEE „Transelectrica” –  

      S.A. şi contribuind la creşterea valorii Companiei. 

 

Legislația care reglementează protecția informațiilor clasificate și legislația care reglementează 

protecția datelor cu caracter personal este prezentată în continuare: 

 

• Protecția informațiilor clasificate 

– Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecția informațiilor clasificate. 

– Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a 

informațiilor clasificate în România; 

– Hotărârea nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu 

– Hotărârea nr. 1.349 din 27 noiembrie 2002, privind colectarea, transportul, distribuirea și 

protecția informațiilor clasificate; 

– Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri nr. 1226/2010, actualizat 

prin Ordinul Ministrului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 175/12.02.2015 prin care se 

aprobă „Instrucțiunile privind accesul cetățenilor români și/sau străini în obiectivele, 

sectoarele și locurile care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor secrete 

de stat/sectoarele speciale ale operatorilor economici aflați în subordinea, sub autoritatea 

sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului.” ; 

– Lista cuprinzând categoriile de informații clasificate SECRETE DE STAT, pe niveluri de 

secretizare, elaborate sau deținute de CNTEE Transelectrica SA, FILIALE si UNITĂȚI 

TERITORIALE  si termenele de menținere a acestora in nivelurile de secretizare; 

– Lista cuprinzând categoriile de informații clasificate SECRETE DE SERVICIU, elaborate sau 

deținute de CNTEE Transelectrica SA, FILIALE și  UNITĂȚI TERITORIALE; 

– Ghidul de clasificare a informațiilor in CNTEE Transelectrica SA, P.I.C 2; 

– Norme interne privind protecţia informaţiilor clasificate în CNTEE Transelectrica SA, P.I.C. 1, 

înregistrate cu nr. 21611/15.06.2017. 

 

• Protecția datelor cu caracter personal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 

− REGULAMENTUL (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

− Legea nr. 190 din 18 iulie 2018, privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European  şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare  a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor); 

− Normele Interne privind protecția datelor cu caracter personal în 

C.N.T.E.E. ”Transelectrica” S.A. – Executiv și  Unități Teritoriale de Transport, 

versiunea MAI 2018, aprobată de Conducerea Companiei prin Nota privind implementarea și 

aplicarea REGULAMENTULUI (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date, înregistrată cu nr. 22490/30.05.2018. 
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7. Protecţia mediului asociată RET 

7.1 Impactul reţelelor de transport asupra mediului 

Reţelele electrice de transport au un anumit impact negativ asupra mediului pe parcursul întregii 
lor durate de viaţa, începând cu etapa „construcţie-montaj” (Tabelul 7.1), continuând cu etapa 
„exploatare-mentenanţă” (Tabelul 7.2), până la etapa finală de „dezafectare”. 

Tabelul 7.1 Impacturile semnificative determinate de activitățile  de  construcţie  – montaj  

al instalațiilor CNTEE Transelectrica SA: 

Tipul 

impactului 
Modalităţi de manifestare (efecte) 

Fizic • deschiderea unor noi căi de acces, decopertări şi excavaţii 

ale solului  

• afectarea florei (prin defrişări) şi faunei (prin fragmentarea 

habitatului)   

• ocuparea terenului cu organizarea de şantier, inclusiv 

depozite 

• generarea de deşeuri (metale, material ceramic, sticlă, 

materiale plastice, ulei electroizolant, beton, moloz, 

ambalaje etc.)  

Chimic  
• utilizarea diverselor produse chimice (vopsele, solvenţi, 

reactivi etc.) 

• poluarea solului sau a apelor prin scurgeri accidentale de 

ulei şi alte substanţe chimice din echipamente   

• emisii de gaze de ardere ( COx, SOx, Nox, COV, pulberi) în 

atmosferă de la instalaţiile de încălzire sau mijloace de 

transport 

• emisii de hexafluorură de sulf în atmosferă datorită 

neetanşeităţilor echipamentelor  

Sonor • zgomot produs de funcţionarea echipamentelor şi de 

mijloacele de  transport  

Socio-economic • perturbarea unor activităţi sociale, inclusiv mutaţii de 

populaţie 
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Tabelul 7.2 Impacturile semnificative determinate de activitatile  de  exploatare – 

mentenanţă al instalațiilor CNTEE Transelectrica SA 

Tipul 

impactului 
Modalităţi de manifestare (efecte) 

      Fizic • ocuparea terenului cu traseele LEA şi amplasamentele  staţiilor  

• defrişarea sistematică a vegetaţiei 

• afectarea habitatului faunei sălbatice 

• obstacole în calea zborului păsărilor 

• potenţiale accidente manifestate prin arsuri sau electrocutări 

• efectele sonore şi luminoase ale fenomenului corona 

• perturbaţii ale sistemelor de radio şi televiziune  

• influenţe asupra instalaţiilor de telecomunicaţii sau a altor reţele 

electrice la încrucişările şi apropierile de acestea 

• efectele câmpului electromagnetic asupra fiinţelor vii 

 Vizual • afectarea peisajului 

 Sonor • zgomotele produse de funcţionarea sau vibraţia elementelor RET 

• zgomot produs de fenomenul Corona (la LEA de foarte înaltă 

tensiune) sau de funcţionarea echipamentelor şi de transportul 

auto  

Psihic • teama provocată de apropierea şi de efectele vizuale şi sonore 

ale RET 

Chimic • poluarea solului sau a apelor prin scurgeri accidentale de ulei şi 

alte substanţe chimice 

• poluarea aerului prin emisii de la : instalații de încălzire ,mijloace 

de transport, baterii de acumulatoare, hexafluorură de sulf 

• generarea de ozon şi oxizi de azot prin efect corona la înaltă 

tensiune 

Mecanic • pericol potenţial de coliziune cu aparate de zbor 

• pericol de cădere în apropiere sau la traversări de drumuri, căi 

ferate, ape, clădiri etc. 

• pericol de incendiu ca urmare a deteriorării izolaţiei sau a atingerii 

accidentale a conductoarelor de obiecte sau de vegetaţie uscată 

7.2  Cerinţe legale aplicabile aspectelor de mediu generate de activitatea Companiei   

Principalele reglementări naţionale privind protecţia mediului, aplicabile aspectelor de mediu 

generate de activitatea RET sunt: 
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• OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 

nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului;   

• Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra 

mediului; 

• HGR nr.  1.076/2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 

planuri și programe; 

• OMMDD nr. 1.798 /2007 – pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu; 

• Ordin al Minsterului Economiei si Comerțului nr.175/2005  privind procedura de raportare a 

datelor referitoare la activitatea de protecţie a mediului de către agenţii economici cu 

activitate industrială, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordin al Ministrului Economiei nr. 1918/2009, pentru modificarea Ordin MEC nr. 

175/2005;Legea nr. 107/1996 – Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

• HG nr. 173/2000 – pentru reglementarea regimului de gestionare şi control a bifenililor 

policloruraţi si ale altor compuși similari, cu modificările şi completările ulterioare; 

• HG nr. 188/2002 – pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul 

acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare 

• Legea nr. 13/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii 

sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979; 

• OMSP nr. 1193/2006 – pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației 

generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz; 

• LEGE nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje; 

• HG nr. 235/2007 – privind gestionarea uleiurilor uzate; 

• Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; 

• OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice; 

• Legea nr. 89/2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor migratoare 

african-eurasiatice, adoptat la Haga în anul 1995; 

• Legea nr. 360/2003 (republicată) – privind regimul substanțelor și preparatelor chimice 

periculoase, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

• Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; 

• OMS nr. 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul 

de viaţă al populaţiei; 

• HG nr. 856/2002 – privind evidenţa gestiunii deșeurilor și lista cuprinzând deșeurile, inclusiv 

deșeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare; 

• HGR 124/2003 – privind prevenirea , reducerea și controlul poluării mediului cu azbest, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• HGR 170/2004 – privind gestionarea anvelopelor uzate; 

• HG 349/2005 – privind depozitarea deşeurilor; 
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• HGR nr. 322/2013 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în 

echipamentele electrice și electronice; 

• LEGE nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant; 

• LEGE nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accidente majore  în care sunt 

implicate substanţe periculoase;  

• LEGE nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate; 

• HGR nr. 1.132/2008 – privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi 

acumulatori;   

• LEGE nr. 278/2013 privind emisiile industriale; 

• OUG nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;   

• OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 

a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare ;  

• OMAPM nr. 462/1993 – pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecţia atmosferei si 

Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de 

surse staţionare; 

• OMAPPM  nr. 278/1997 – privind metodologia-cadru de elaborare a planurilor de prevenire 

și combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare; 

• ORDIN nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, 

retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a 

Normativului de conţinut  al documentaţiei tehnice supuse autorizării; 

• OMMP  nr. 19/2010 – pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a 

efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes 

comunitar; 

• OMMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi 

deşeuri de ambalaje; 

• Recomandarea Comitetului Permanent al Convenţiei de la Berna nr. 110/2004 privind 

reducerea efectelor negative ale reţelelor aeriene de electricitate asupra păsărilor. 

Datorită apartenenţei României la UE, regulamentele europene se aplică în ţara noastră fără a 

mai fi transpuse în legislaţia naţională. 

Principalele regulamente europene aplicabile activităţii CNTEE Transelectrica SA sunt 

următoarele: 

– Regulamentul CE nr. 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 842/2006 

– Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, 

evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a 

Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de 

abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 

1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 

93/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei 
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– Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008  privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 

substanţelor şi amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 

1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările 

ulterioare 

– Regulamentul (UE) nr. 2066/2015  de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 517/2014 

al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor pentru 

recunoaştere reciprocă în scopul certificării persoanelor fizice care efectuează instalarea, 

asigurarea service-ului, întreţinerea, repararea sau scoaterea din funcţiune a 

întrerupătoarelor electrice care conţin gaze fluorurate cu efect de seră sau recuperarea 

gazelor fluorurate cu efect de seră din întrerupătoare electrice fixe 

Principalele reglementări internaţionale aplicabile Sistemului de Management de Mediu sunt 

standardele din seriile: ISO 14001 şi ISO 19011. 

În conformitate cu legislaţia naţională de mediu, armonizată cu cea a UE, funcţionarea reţelelor 

electrice de transport este permisă numai pe bază de Autorizaţie de mediu şi Autorizație de 

gospodărire a apelor.  

Pentru realizarea unor obiective noi sau pentru modificarea celor existente prin lucrări de 

construcţii – montaj care schimbă specificaţiile sau capacitatea obiectivului, este necesară 

obţinerea Avizului de mediu pentru planuri şi programe, Acordului de mediu şi a Avizului de 

gospodărire a apelor. Aceste documente se emit de către Autorităţile pentru protecţia mediului, pe 

baza documentaţiei de fundamentare depusă de titularul activităţii. Procesul de obţinere al acestor 

aprobări de dezvoltare este mult mai lung pentru obiectivele care necesită exproprierea terenurilor 

şi pentru cele care au impact transfrontalier (LEA, cablu submarin). 

În perioada următoare, în contextul apartenenţei României la UE şi al funcţionării interconectate 

a RET cu sistemele similare ale ENTSO-E, sunt  necesare măsuri suplimentare pentru diminuarea 

impactului negativ asupra mediului produse de construcţia, mentenanţa şi funcţionarea RET şi 

pentru obţinerea avizelor de mediu, acordurilor de mediu şi autorizaţiilor de mediu şi autorizațiilor de 

gospodărire a apelor. 

7.3  Măsuri pentru reducerea impactului RET asupra mediului, în perioada 2020 - 2029  

Trebuie asigurată cu prioritate realizarea măsurilor stabilite de autorităţile pentru protecţia 

mediului, atât cele cuprinse în programele de conformare, care constituie condiţii de acordare a  

autorizaţiilor  de mediu/gospodărire a apelor, cât şi cele rezultate în urma controalelor efectuate de 

Autorităţile de reglementare şi control pe amplasamentele Companiei; 

Se va continua  îmbunătăţirea funcţionării Sistemului de Management de Mediu şi  se va urmări 

menţinerea certificării acestuia conform cerinţelor standardului ISO 14001:2015; 

Documentaţiile privind executarea lucrărilor de investiţii şi mentenanţă vor conţine un capitol 

referitor la protecţia mediului cu cerinţe legale, aspectele şi impactul asupra mediului şi 

măsuri/acţiuni pentru eliminarea/reducerea impactului asupra mediului, care vor fi evidenţiate fizic şi 

valoric. Aceste măsuri vor fi prezentate într-un „Plan de management de mediu”, care va include 

acţiuni de reducere a impactului asupra mediului şi de monitorizare a factorilor de mediu atât pe 
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perioada demolării, construcţiei, exploatării/mentenanţei precum şi la dezafectarea acestora. Pentru 

fiecare acţiune va fi efectuată o evaluare a fondurilor necesare şi se vor menţiona înregistrările 

necesare. Devizele generale pentru investiţii/mentenanţă vor conţine cheltuielile pentru protecţia 

mediului. 

Se va continua  evaluarea furnizorilor de servicii şi lucrări ai CNTEE Transelectrica SA având în 

vedere cerinţele legale de protecţie a mediului şi cerinţele standardelor privind managementul de 

mediu.  

Se va îmbunătăţi managementul de mediu şi în special managementul deşeurilor şi al apelor 

uzate rezultate din activităţile Companiei. 

O atenţie specială se va acorda îmbunătăţirii managementului uleiurilor prin  efectuarea 

bilanţului de ulei pe fiecare staţie electrică, colectarea în condiţii de siguranţă pentru mediu  şi 

valorificarea uleiurilor uzate cu firme autorizate. 

Se va continua monitorizarea calităţii apelor uzate evacuate din staţiile electrice şi se vor 

întreprinde acţiuni corective pentru încadrarea parametrilor acestora în limitele maxime admise la 

evacuare. 

Se va continua monitorizarea parametrilor câmpului electromagnetic, în special la LEA din 

zonele populate şi măsurarea/monitorizarea zgomotului la limita staţiilor electrice. 

În vederea îmbunătăţirii continue a performanţelor de mediu ale Companiei vor trebui folosite 

toate posibilităţile de informare şi schimb de experienţă în domeniul protecţiei mediului cu parteneri 

naţionali şi internaţionali.  

Pentru asigurarea comunicării externe în domeniu, se va elabora un Capitol privind protecția 

mediului cuprins în „Raportul anual” al Companiei. 

Toate aceste măsuri de reducere a impactului asupra mediului sunt cuprinse în Programul de 

management de mediu aprobat anual la nivel de Companie. 
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8.   Starea tehnică a Reţelelor Electrice de Transport şi de Distribuţie 

8.1 Starea tehnică a Rețelei Electrice de Transport 

Durata de funcționare a instalațiilor 

a. Linii electrice aeriene 

                                      Tabelul 8.1 - Durata de funcţionare a LEA 

 

 

Din totalul LEA, 83,6% din liniile aeriene au anul punerii în funcțiune între perioada 1960 - 1979, 

14,1% între anii 1980 și 1999, iar cca. 2,3% după anul 2000. Se constată un procent redus de 

puneri în funcțiune după anul 2000. 

Gradul de utilizare a LEA reprezintă raportul procentual între durata de funcţionare a acestora şi 

durata de viaţă normată (48 ani) şi este prezentat în Tabelul 8.2: 

                                                                                                                Tabelul 8. 2 

 

Perioada PIF 
Categorie LEA 

110 kV 220 kV  400 kV 750 kV 

Grad de 

utilizare            

(%) 

1960-1979 114,58% 100,14% 99,60% - 

1980-1999 65,38% 79,14% 73,79% 68,75% 

2000-2019 12,5% 22,35% 15,35% - 

Notă: 

Au fost luate în considerare tensiunile constructive ale LEA 

În cazul în care aceeași LEA include stâlpi dimensionați pentru tensiuni constructive diferite, a 

fost luată în considerare tensiunea cea mai mică. 

Gradul de utilizare pe categorie de LEA s-au calculat ca medie ponderată cu lungimile liniilor. 

b. Transformatoare şi autotransformatoare: 

                                Tabelul 8.3 – Puneri în funcțiune transformatoare/ autotransformatoare 

 
 

110 220 400 750

1960-1979 8,9 3764,28 3613,67

1980-1999 29,1 61,12 1144,42 3,11

2000-2019 2,42 50,25 213,62

Perioada PIF
Tensiune [kV] / Lungime [km]
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Din puterea totală instalată în transformatoare/autotransformatoare cca. 21% din a fost pusă în 

funcțiune între anii 1960 și 1979, 22% între anii 1980 și 1999, iar 57% după anul 2000. 

Gradul de utilizare a transformatoarelor/autotransformatoarelor reprezintă raportul procentual 

între durata de funcţionare a acestora şi durata de viaţă normată (24 ani) şi este prezentat în 

Tabelul 8.4. 

                           Tabelul 8.4 - Gradul de utilizare a transformatoarelor/ autotransformatoare 

 
 
 

 
Notă: 
Gradele de utilizare s-au calculat ca medie aritmetică a gradelor de utilizare pentru fiecare 
(auto)transformator în parte. 

Programul de mentenanţă RET 

Gradul de realizare a programului de mentenanță RET pe tipuri de lucrări se prezintă în Tabelul 

8.5: 

 Tabelul 8.5 – Gradul de realizare a programului de mentenanţă RET pe tip de lucrări 

 

 

Program de mentenanţă RET 

Gradul de 
realizare al  

Programului 
de 

mentenanță 
RET în anul 

2017 
[%] 

Gradul de 
realizare al  

Programului 
de 

mentenanță 
RET program 
în anul 2018 

[%] 

Gradul de 
realizare al  

Programului 
de 

mentenanță 
RET program 
în anul 2019 

[%] 

Majoră  
Reparații Capitale (RK) 62 

64 
98 

98 
100 

Reparații Curente (RC) 65 99 97 

Minoră 

Intervenții accidentale (IA) 82 

79 

100 

98 

97 

Inspecții tehnice/Control periodic 
(IT/CP) 

99 100 100 

Perioada PIF / 

Puterea aparentă 

Trafo / AT [MVA]

10 16 20 25 40 63 100 200 250 400 500

1960-1979 6 14 1 6 3 1 31 2

1980-1999 5 12 2 10 13

2000-2019 2 14 7 4 41 18 20 2

Perioada PIF / 

Puterea aparentă 

[MVA]

10 16 20 25 40 63 100 200 250 400 500

1960-1979 190,97 181,55 237,5 184,03 187,5 179 188,58 185,42

1980-1999 147,50 145,83 163 150,00 126,00

2000-2019 20,83 21,43 22,02 33,33 35,37 43,52 46,46 68,75
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Program de mentenanţă RET 

Gradul de 
realizare al  

Programului 
de 

mentenanță 
RET în anul 

2017 
[%] 

Gradul de 
realizare al  

Programului 
de 

mentenanță 
RET program 
în anul 2018 

[%] 

Gradul de 
realizare al  

Programului 
de 

mentenanță 
RET program 
în anul 2019 

[%] 

Lucrări speciale (LS) 75 95 98 

Materiale 
29 96 96 

Reparații curente derivate din 
lucrări de mentenanță minoră 
(RCT) 

89 99 
87 

Revizii tehnice (RT) 97 100 99 

Total  74 98 97 

Gradul de realizare a programului de mentenanță RET pe tip de instalații este prezentat în 

tabelul 8.6: 

 Tabelul 8.6 - Gradul de realizare a programului de mentenanţă RET pe categorii de instalaţii 

Categorie instalații 

Gradul de realizare al  
Programului de 

mentenanță RET în 
anul 2017 [%] 

Gradul de realizare al  
Programului de 

mentenanță RET în 
anul 2018  [%] 

Gradul de realizare al  
Programului de 

mentenanță RET în 
anul 2019  [%] 

Stații 77 98 96 

LEA 70 99 98 

Transformatoare/Autotransformato
are 

81 97 
99 

Clădiri 50 98 93 

Total 74 98 97 

Mentenanța majoră (RK, RC), aceasta se realizează pe baza unor contracte încheiate în urma 

derulării unor proceduri de achiziție concurențiale.  

În vederea creșterii gradului de realizare a mentenanței majore se iau  ,în principal, măsurile: 

• monitorizarea şi actualizarea periodică a programelor de mentenanță RET cu luarea în 

considerare a valorilor contractate; 

• corelarea   retragerilor din exploatare a echipamentelor şi instalaţiilor din RET pentru 

realizarea lucrărilor de mentenanță și investiții; 

• utilizarea unor proceduri de achiziție simplificate pentru cazuri justificate, ETC.. 

Starea tehnică a Reţelei Electrice de Transport este reflectată şi în statistica incidentelor 

produse la echipamentele componente ale acesteia. În Tabelul 8.7 se prezintă evoluţia numărului 

de incidente.                                                                                         
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                                                                    Tabelul 8.7 - Număr de incidente în RET 

Instalaţii 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

LEA  46 44 72 45 55 85 102 85 131 64 

Staţii  770 561 537 428 472 489 447 461 447 364 

Total RET 816 605 609 473 527 574 549 546 578 428 

Se constată următoarele: 

• creșterea numărului de incidente la LEA în anul 2018, comparativ cu anul 2017. Din 

totalul de 131 incidente pe LEA 82 au fost cauzate de vegetația crescută în culoarul 

liniilor (37,4%); 

• reducerea numărului de incidente la stații electrice in anul 2018 comparativ cu anul 2017. 

Astfel, din totalul de 447 de incidente, un număr de 359 incidente s-au înregistrat la 

ansamblul funcțional cod 52 „celule electrice” iar dintre acestea, 178 au fost generate de 

defectarea mecanismelor de acționare (50,4%); 

• în anul 2019 se observă o scădere a numărului de incidente atât la linii cât și la stații, 

comparativ cu ultimii patru ani. 

Metodologia de determinare a stării tehnice a echipamentelor și instalațiilor din RET 

gestionate de CNTEE Transelectrica SA 

Cunoscând că Managementul Activelor (M.A.) reprezintă circa 20÷30% din cheltuielile de capital 

ale unei companii de transport, utilizate pentru exploatare, rezultă ca o necesitate optimizarea 

acestora fără să se reducă disponibilitatea rețelei de transport. 

Pentru a reduce costurile și a îmbunătăți fiabilitatea rețelei, orice companie de transport trebuie 

să-și optimizeze strategia de mentenanță și să maximizeze costurile de investiții pe durata de viață 

a activelor și a componentelor critice (ansambluri și subansambluri funcționale). 

Astfel se constată că la începutul perioadei de viață utilă a activelor, M.A. se concentrează pe o 

mentenanță de rutină (ex. MBT), apoi activul este supus reabilitărilor, retehnologizărilor și apoi 

înlocuirii ca urmare a uzurii fizice și morale a acestuia. 

Cunoscând factorii care conduc la uzura fizică, companiile de transport a energiei electrice 

trebuie să optimizeze M.A., prin aplicarea unor strategii de mentenanță trecând etapizat de la 

Mentenanța Bazată pe Timp (MBT) la Mentenanța Bazată pe Condiții/stare tehnică (MBC), 

Mentenanță Centrată pe Fiabilitate (MCF) și de la analiza bazată pe risc (ABR) la Mentenanța 

Bazată pe Risc (MBR). 

În figura 8.1 se prezintă “Durata de viață” a unui activ și activitățile întreprinse în fiecare fază a 

duratei/ciclului de viață.  
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Fig. 8.1. Durata de viață a activului și activități necesare fiecărei faze 

În aplicarea mentenanței bazată pe condiții/stare tehnică, calcularea indicilor de stare tehnică pe 

componente este esențială în depistarea componentelor critice pentru sistem și asigurarea fiabilității 

sistemului. 

În baza indicatorilor de stare/sănătate a activelor și a evaluării cazurilor critice ținând seama și 

de importanța activului în rețea, conducerea Companiei ia decizii și alocă fonduri fie pentru 

mentenanță, fie pentru înlocuire, ținând seama de constrângerile financiare precum și de cerințele 

părților interesate.  

În cadrul CNTEE Transelectrica SA, Managementul Activelor cuprinde: înregistrarea/ 

contabilizarea activelor, sisteme de planificare privind retehnologizarea, mentenanța, 

diagnosticarea, monitorizarea off-line, controlul activelor, sisteme informatice și baze de date cu 

istoricul activelor precum și date în timp real obținute prin SCADA și monitorizarea on-line a 

activelor. 

Procesul de management al activelor aferente sistemelor de transport al energiei electrice 

necesită instrumente suport ale deciziilor de management, pentru alegerea celei mai bune opțiuni în 

cazul unui număr de opțiuni alternative. Acest lucru poate fi privit ca un proces de decizie continuu 

bazat pe informații tehnice, economice și sociale. Acest proces de decizie se desfășoară etapizat 

(step by step) pe trei niveluri separate, așa cum este ilustrat în Figura 8.2. 
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Fig. 8.2. Procesul de decizie în managementul activelor în sistemul de transport al energiei electrice 

Managementul Activelor din RET cuprinde de regulă trei etape principale: 

• Nivel active (evaluarea stării tehnice a fiecărui echipament și aparataj primar, linie 

electrică aeriană); 

• Nivel de rețea (care ține seama de: starea tehnică a activelor RET menționate, riscul de 

defectare a acestora și implicațiile privind siguranța în funcționare a RET etc.); 

• Nivel Corporativ (care ține seama de starea tehnică a componentelor, riscurile de 

defectare, performanțele sistemului de transport al energiei electrice, costuri, politica 

companiei în domeniul mentenanței și al investițiilor, angajamentele contractuale etc.). 

Criterii pentru determinarea stării tehnice a echipamentelor primare de înaltă tensiune din 

RET 

Determinarea stării tehnice a echipamentelor, aparatelor de înaltă tensiune precum și a liniilor 

electrice aeriene se poate face având la bază următoarele criterii principale: 

• particularitățile constructive care influențează durata de viață a echipamentului/ aparatului 

(activului); 

• parametrii de stare și de funcționare care caracterizează starea tehnică momentană a 

activului și încadrarea activului în una din următoarele categorii de stare: 

Bună/Acceptabilă/Proastă/Inacceptabilă; 

• limitele tehnice și criteriile de încadrare a activului în una din categoriile de stare tehnică 

menționate; 

• nomenclatorul probelor/măsurătorilor/verificărilor/analizelor necesare pentru evaluarea 

stării tehnice momentane; 

• vârsta activului; 
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• istoricul de funcționare și mentenanță a activului; 

• criteriile de stabilire a indecșilor de stare tehnică și generală pentru activul respectiv; 

• propunerile de măsuri de exploatare și mentenanța în funcție de categoria de stare 

tehnică momentană a activului; 

• metodologia de evaluare a trecerii activului dintr-o stare în alta și de predicție a 

intervalului de timp până la execuția unui anumit tip de lucrare de mentenanță sau de 

înlocuire a activului etc. 

Dacă la una din probe se obține o valoare corespunzătoare stării inacceptabile, aceasta implică 

declararea stării generale a activului ca fiind inacceptabilă. 

 

Datele de intrare pentru determinarea stării tehnice  

 

Evaluarea stării tehnice a echipamentelor, aparatelor de înaltă tensiune precum și a liniilor 

electrice aeriene se poate face în baza rezultatelor prelucrării următoarelor date de intrare: 

• parametri de funcționare și de stare; 

• evoluția în timp a parametrilor de funcționare și compararea acestora cu parametrii/limite 

prestabilite în procedurile tehnice de evaluare; 

• comportarea în exploatare (incidente, avarii, goluri de tensiune etc.); 

• vechimea echipamentelor ținând seama de anul de fabricație, PIF, RK, Retehnologizare 

etc. și de uzura fizică și/sau morală; 

• importanța echipamentului/aparatului sau a LEA pentru RET și SEN; 

• costuri asociate mentenanței etc. 

Algoritmi pentru evaluarea indexului de stare tehnică a echipamentelor primare 

Pentru evaluarea indexului de stare tehnică a echipamentelor și aparatajelor primare, respectiv 

a liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune din RET se pot folosi algoritmii specifici. 

Rezultatele fiecărei analize/măsurători/verificări sunt comparate cu valorile limită stabilite în 

procedura tehnică și sunt încadrate în patru categorii de stare (bună, acceptabilă, proastă, 

inacceptabilă) cărora li se alocă un punctaj de stare.  

La stabilirea indexului global de stare tehnică a echipamentelor și aparatajelor primare se ia în 

considerare de asemenea istoricul de funcționare și vârsta lor, întrucât uzura tehnică și morală pot 

afecta deciziile privind menținerea lor în exploatare. 

În funcție de punctajele acordate se determină punctajul total de stare tehnică a echipamentelor 

și aparatajelor primare, indicator care permite ierarhizarea acestora, natura și respectiv urgența 

lucrărilor de mentenanță, în funcție de starea lor tehnică momentană. 

Cunoscând indexul de stare tehnică a fiecărui echipament primar din stație se poate determina 

indexul general al stației electrice, care poate reprezenta un important criteriu de ierarhizare a 

lucrărilor de investiţii și de mentenanță. 

CNTEE Transelectrica SA a contractat în anul 2017 studiul: ”Analiza stării echipamentelor din 

RET cu durata normală de funcţionare depășită” pe o perioada de 2 ani, termen de finalizare 
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octombrie 2019. Contractul are următorul obiectiv: expertizarea stării echipamentelor din RET cu 

durata normală de funcţionare depășită şi stabilirea duratei de viaţă fizică rămasă pentru 

funcţionarea echipamentelor expertizate, pentru 29 unităţi de transformare şi 4 întreruptoare. 

Scopul contractului este: 

• de a evalua starea tehnică momentană a echipamentelor, pentru încadrarea 

echipamentului expertizat în una din stările tehnice posibile: bună/acceptabilă/ 

proastă/inaceptabilă;  

• de a stabili valorile limita, de control; probabilitatea de defectare și respectiv perioada de 

timp pentru trecerea dintr-o stare tehnică în alta;  

• de a determina cea mai probabilă cauza a producerii unei defecţiuni;  

• de a prescrie recomandări privind menţinerea în exploatare/necesitatea retragerii din 

exploatare a echipamentului investigat.  

Rapoartele de expertiza constituie o justificare tehnică riguroasă, pe viitor, în vederea menţinerii 

în funcţiune sau promovării retragerii din exploatare a echipamentelor primare analizate.  

În anul 2019 au fost expertizate echipamentele din tabelul de mai jos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nr. 
crt. 

Denumire 
Echipament 

Nr/An fabricație 
Tip 

constructiv 
Nume 
fabrica 

Tip_ 
ech 

Punctaj 
Stare 

Tehnica 

Stație de 
transform

are 

1 
Transformator 
16MVA  T1 

100031/1976 TTUS-NS EPC T 48,06 Proastă Târgovişte 

2 

Transformator 
10(16)MVA  T1 

94600/1973/ 
RK1986 

TTUS-NS EPC T 48,06 Proastă 
Turnu 
Măgurele 

3 
Autotransformator 
200MVA AT2 

96722/1976 ATUS-FS EPC AT 49,34 Proastă Iaz 

4 

Transformator 
25MVA  T2 

96031/1974/ RK 
2006 

TTUS-NS EPC T 52,16 Acceptabilă 
Turnu 
Măgurele 

5 
Întreruptor 400 kV 
BC 100MVAr 

8385384A/B/C/1998 HPL 420B2 ABB Î 68,92 Acceptabilă Dârste 

6 

Întreruptor 400 kV 
LEA Brazi Vest 

85000 
A(R)/B(S)/C(T)/1970 

HPF 
516q/8E(s) 

Sprecher 
& Schuh 

Î 69,22 Acceptabilă Dârste 

7 
Transformator 
250MVA  T7 

114543/1985 TTUS-FS EPC T 52,83 Acceptabilă Cluj Est 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
Echipament 

Nr/An fabricație 
Tip 

constructiv 
Nume 
fabrica 

Tip_ 
ech 

Punctaj 
Stare 

Tehnica 

Stație de 
transform

are 

8 
Transformator 
25MVA  T 

123618/1985 TTUS EPC T 46,10 Proastă Sălaj 

9 
Autotransformator 
200MVA AT 

114785/1984 
RK2003 

ATUS-FS EPC AT 56,52 Acceptabilă Stupărei 

10 
Transformator 
250MVA  T1 

106796/1983 TTUS-FS EPC T 41,89 Proastă Pelicanu 

 
 

Starea tehnică a stațiilor electrice din RET pe zone și niveluri de tensiune este prezentată  

în anexa E3 (confidențială). 

A rezultat necesitatea următoarelor proiecte care sunt incluse în Planul de Dezvoltare a RET 

2020-2029:  

• înlocuire AT 1 220/110 kV 200MVA Arefu,  

• înlocuire AT 220/110 kV 200MVA Stupărei, 

• înlocuire T1 si T2 400/110 kV, 250MVA Constanța Nord,  

• înlocuire T2 400/110 kV 250MVA Smârdan, 

• înlocuire T1 110/10 kV 40MVA Cluj Est,  

• înlocuire T7 400/110 kV 250 MVA Cluj Est,  

• Modernizare sistem comandă-control-protecție stația 400 kV Gădălin, 

• Modernizare sistem comandă-control-protecție stația 400/110/20kV Sibiu Sud. 

8.2 Starea tehnică a Rețelei Electrice de Distribuție 

Operatorii de Distribuție (OD) – reprezentați de ACUE (Federația Asociațiilor Companiilor de 

Utilități din Energie) au contractat un Consultant care, în perioada septembrie 2016 - aprilie 2017, a 

elaborat studiul ”Evaluarea și monitorizarea rețelelor de distribuție din România” [25] care 

realizează o radiografie a situației curente a rețelelor de distribuție de energie electrică, oferind o 

perspectivă completă asupra performanțelor acestora și asupra stării curente a activelor. 

Pentru a îndeplini aceasta cerință, în cadrul fazei 1 a studiului s-au stabilit următoarele 

obiective: 

• Evaluarea stării rețelelor de distribuție – realizarea evaluării generale a stării rețelelor de 

distribuție de energie electrică din România (linii de distribuție, stații de transformare etc.) 

– atât la nivel național, cât și individual, pentru fiecare OD 

• Analiza comparativă cu alte jurisdicții 

• Colectarea datelor şi analiza pentru un nou sistem de monitorizare a performanței 

În cadrul studiului se prezintă următoarele informații și concluzii:  

Nivelul de performanță al serviciului de distribuție a energiei electrice 
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Monitorizarea, măsurarea şi raportarea în ceea ce privește continuitatea alimentării la nivelul 

rețelei de distribuție de energie electrică sunt instrumente importante pentru a compara performanța 

dintre diferite companii şi pentru a identifica zonele unde sunt necesare îmbunătăţiri. Doi dintre cei 

mai des utilizați indicatori cheie de performanță (ICP) sunt următorii: 

▪ SAIDI: durata medie a întreruperii pentru fiecare client deservit, măsurată în minute; 

▪ SAIFI: numărul mediu de întreruperi per client. 

Ca și în alte țări europene, și în România există diferențe semnificative între Operatorii de 

Distribuție în ceea ce privește caracteristicile generale ale rețelei – de exemplu: zona de serviciu 

(suprafața deservită variază de la 5,300 km2 până la 34,000 km2), numărul de clienți, densitatea 

consumatorilor (variază de la 25 de consumatori/km2 până la 223 consumatori/km2), lungimea 

rețelei (doi dintre OD au o lungime totală a rețelei care este aproape dublă comparativ cu media 

celorlalți șase OD), proporția între clienți în mediul rural și clienți în mediul urban (50% clienți în 

mediul rural versus 16% clienți în mediul rural), etc. Aceste diferențe structurale contribuie la variații 

în cadrul performanțelor obținute de respectivii Operatori de Distribuție. 

Există diferențe între OD-uri și în ceea ce privește baza activelor reglementate. De exemplu, în 

cazul stațiilor de transformare (ÎT/MT, MT/MT); există trei OD care dețin şi operează mai mult de 

200 de stații de transformare (ST), unul dintre aceştia având chiar 250 ST. În schimb, există un OD 

care are mai puțin de jumătate din acest număr, respectiv 106. În mod similar, numărul Posturilor de 

transformare MT/JT (PT) variază între 10.900 şi aproape jumătatea acestui număr, respectiv 5.900. 

În cazul Punctelor de alimentare (PA), gama de variaţie este între 235, pentru un OD şi 16 pentru 

un altul. Și aceste diferențe semnificative au impact asupra performanței fiecărei rețele de 

distribuție. 

Starea rețelelor de distribuție a energiei electrice și a activelor 

Este important de notat că baza de active a operatorilor este în general învechită, cu o proporție 

semnificativă de active mai vechi de 35 de ani (peste 58%).  

Și în ceea ce privește reabilitarea sau înlocuirea activelor există diferențe. În conformitate cu 

datele furnizate de OD, în ultimii 10 ani, jumătate dintre stațiile de transformare (ÎT/MT, MT/MT) au 

fost reabilitate. Procentajul stațiilor de transformare (ST) reabilitate variază de la un minim de 18% 

pentru un OD, până la un maxim care depășește 60% pentru un alt OD. Alte active precum PT-urile 

au fost reabilitate și/sau reînnoite în proporție mult mai mică. Pentru acest activ, media procentului 

de reabilitare din ultimii 10 ani este de doar 15%, variind între operatori de la 7% pana la 34%. 

La nivel european, analiza cauzelor SAIDI datorat incidentelor petrecute la diferite niveluri de 

tensiune a relevat faptul ca ”nivelul Medie Tensiune (MT)” are o contribuție covârșitoare. Această 

analiză evidențiază faptul că aproape 75% din SAIDI este rezultatul întreruperilor din rețeaua MT. 

Același tipar a fost observat şi în România. În cazul SAIDI, studiul arată că în România media 

contribuției la acest indicator se aliniază mediei europene (ex. aproximativ 75% din contribuția 

SAIDI vine de la rețelele MT). În cazul SAIFI, cea mai semnificativă contribuție vine, din nou, de la 

nivelul MT, deși în acest caz media contribuției în România este peste media europeană, respectiv 

aproape 86%. 
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România monitorizează în mod regulat continuitatea alimentării la fiecare nivel de tensiune al 

reţelei de distribuție şi înregistrează orice întreruperi. În România există 10 categorii (grupe) majore 

definite pentru cauzele defectărilor şi în fiecare categorie există câteva subcategorii (sub-grupe) – 

care contribuie la definirea unei granularităţi mai ridicate în interpretarea defecțiunii. În conformitate 

cu datele colectate, cea mai frecventă cauză a incidentelor pe liniile MT este declarată ”calitatea 

necorespunzătoare a materialelor”, iar în cadrul grupei, cele mai multe defecte sunt alocate sub-

grupei ”deprecierea tehnică a materialelor, în condiții standard sau la sfârșitul duratei de viață”. 

Performanțele diferite ale OD, reflectate prin SAIDI si SAIFI, se explică atât prin prisma 

diferențelor enumerate mai sus, cât și prin faptul ca abordarea societăților de distribuție a energie 

electrice în stabilirea numărului exact de clienți afectați, în fiecare faza de remediere a defecțiunilor, 

apare a fi diferită. 

Managementul activelor; noi indicatori de performanță 

Conform rezultatelor studiului, activele rețelelor de distribuție a energiei electrice din România 

se apropie, în marea lor majoritate, de sfârșitul duratei standard de viață, de aceea operatorii ar 

trebui să analizeze unele strategii alternative de investiție, asociate înlocuirii acestor active 

îmbătrânite. Pentru unele dintre aceste active, durata de viață în funcțiune poate fi extinsă în mod 

sigur şi fiabil, în timp ce altele trebuie neapărat înlocuite. Abordarea bazată pe riscuri privind starea 

tehnică ajută la prioritizarea şi optimizarea portofoliilor de investiții de capital. 

Gradul de automatizare al rețelelor. Sisteme de Măsurare Inteligente 

Dezvoltarea Rețelelor Inteligente în România este într-o faza incipientă. Luând în considerare 

datele furnizate de companiile de distribuție a energiei electrice, studiul a evaluat nivelul de 

implementare a unui număr de măsuri pentru implementarea Rețelei Inteligente. Aceasta include 

integrarea în SCADA a liniilor ÎT, nivelul de înregistrare a elementelor rețelei de distribuţie în GIS, şi 

nivelul de automatizare şi influența sa asupra nivelurilor de performanţă a reţelei. Concret, în medie, 

nivelul de integrare al liniilor de înaltă tensiune la staţii integrate în SCADA este de aproximativ 

72%, variind între 47% - minim, şi un maxim de aproape 90%. 

Recomandările fazei 1: 

• Îmbunătățirea raportării actuale: 

- Stabilirea unei metodologii clar definite de raportare (SAIDI, SAIFI, AIT și ENS). 

- Evaluarea independentă a procesului de raportare 

• Introducerea noilor metrice de raportare: 

- Introducerea indicatorului de stare tehnică, alături de riscul de rețea, va promova bunele 

practici de gestionare a activelor și va asigura că investițiile OD reprezintă valoarea 

corespunzătoare pentru banii cheltuiţi de consumator. 

- Implementarea Rețelelor Inteligente, pornind de la măsuri care au ca scop 

decarbonizarea, descentralizarea (producției) și digitalizarea sectorului energetic. 

• Revizuirea mecanismelor de recunoaștere a costurilor: 
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- Introducerea unui plan de stimulente financiare pentru performanţă - performanța rețelei, 

mai bună (sau mai rea) decât ce a fost inițial convenit şi decât obiectivele inițial hotărâte, 

va fi recompensată sau penalizată. 

- Revizuirea regimului cheltuielilor „neconvenționale” - introducerea unui stimulent asociat 

cu cheltuielile neconvenționale. 

În acest moment este în curs de elaborare Faza 2 a studiului ”Evaluarea și monitorizarea 

rețelelor de distribuție din România”, în care se analizează următoarele obiective: 

• Evaluarea stării actuale a rețelelor electrice de distribuție 

• Metodologia de stabilire a noilor investiții 

• Estimarea investițiilor viitoare necesare în rețeaua de distribuție. 
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9. Scenarii privind evoluția SEN în perspectivă – perioada 2020 – 2024 
- 2029 

9.1 Principii generale de construire a scenariilor 

Scenariile utilizate la analiza necesităţilor de dezvoltare a RET sunt elaborate de CNTEE 

Transelectrica SA, pornind de la informaţiile disponibile din diferite surse: Comisia Naţională de  

Strategie și Prognoză (CNSP), Ministerul de resort, utilizatorii RET, alte părţi interesate, ENTSO-E 

şi OTS europeni.  

Scenariul de bază reprezintă prognoza de consum, sold şi acoperire a acestora cu capacități 

de producere, cea mai credibilă în contextul informațiilor deţinute la momentul elaborării Planului de 

Dezvoltare.  

Pentru analizele de rețea, se analizează palierele caracteristice de consum (VSI, VDV, GNV), 

pentru fiecare orizont de timp analizat: anul curent + 5 ani şi anul curent + 10 ani. Pentru regimul de 

sarcină minimă, se modelează golul de noapte vară, în zi de sărbătoare. Golul extrem, de Paşti, 

pentru care se iau de regulă măsuri excepţionale de programare a funcţionării, se modelează în 

cadrul unor studii speciale, cu orizont de timp mai scurt. 

Scenariile alternative au în vedere ipoteze diferite faţă de scenariul de bază, în ceea ce 

priveşte: 

− rata de creştere a consumului; 

− schimbul de energie electrică cu alte sisteme; 

− instalarea de capacități de producere noi şi retragerea din exploatare a celor existente. 

Se ia în considerare un număr rezonabil de scenarii alternative, la anumite paliere de sarcină, 

care completează concluziile analizei efectuate pentru scenariul de bază.   

Aceste scenarii au rolul:  

− de a evalua flexibilitatea soluţiilor de dezvoltare faţă de mai multe evoluţii posibile; 

− de a oferi criterii de ajustare ulterioară a planului de dezvoltare în funcţie de evoluţiile din 

sistem. 

Considerarea sistemelor externe interconectate cu SEN  

Studiile de sistem se realizează ţinând seama de funcţionarea SEN interconectată cu sistemele 

electroenergetice europene.  

Scenariile de bază şi unele scenarii alternative privind consumul, producţia, schimburile de 

energie electrică şi configuraţia reţelei la nivel european se elaborează în comun de operatorii de 

reţea în cadrul ENTSO-E. 

Pentru calculele de analiză a încărcării reţelei, se utilizează modele de regim staţionar şi modele 

pentru calcule de regim dinamic ale sistemului interconectat sincron ENTSO-E, din care face parte 

SEN. Aceste modele se realizează în cooperare de OTS europeni în cadrul organizaţiilor de 

cooperare regională şi la nivel european: ENTSO-E. 

9.2 Scenarii privind evoluţia consumului de energie electrică în SEN  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117 

La elaborarea scenariilor de evoluție a consumului de energie electrică pe termen mediu și lung 

necesare analizelor de modelare a pieței de energie electrică din România ce stau la baza Planului 

de dezvoltare pe 10 ani, s-au analizat indicatorii macroeconomici din „Prognoza pe termen mediu 

2018 – 2022 – varianta de iarnă 2019” elaborată de Comisia Naţională de Strategie și  Prognoză – 

CNSP în ianuarie 2019, reprezentată în Tabelul 9.2.1. 

                                                                                                Tabelul 9.2.1 [%] 

Ritm anual de creștere 
PIB  

2017 2018 201
9 

202
0 

2021 2022 

CNSP ianuarie 2019 7,0 4,5 5,5 5,7 5,0 5,0 

În ultimul deceniu, după recuperarea declinului cauzat de criza economică și consolidarea 
evoluțiilor pozitive ale Produsului Intern Brut, a fost din ce în ce mai accentuată decuplarea evoluției 
cererii de energie electrică de creşterea economică a țării. Această evoluţie se datorează, pe de o 
parte ajustărilor structurale ale economiei naţionale, cât şi îmbunătăţirii eficienţei energetice în 
sectoarele utilizatorilor finali.  

Astfel, deşi CNSP prevede o creștere în continuare a Produsului Intern Brut cu un ritm mediu 
anual de 5,3% în perioada 2018-2022, se estimează că evoluţia crescătoare a consumului de 
energie electrică va fi  moderată în această perioadă și în continuare, până în 2029,  în scenariul de 
referinţă, prezentat în tabelul 9.2.2. şi fig. 9.1., ce corespunde unui ritm mediu anual  de cca. 1%, în 
acord cu creșterea medie multianuală înregistrată în perioada 2011-2019. 

Scenariul alternativ modelat, corespunde unei stări favorabile a economiei naționale, 
caracterizată de o creștere medie anuală a cererii de energie electrică de 1,5% în perioada 2024-
2029.  

 

 
Figura 9.1 
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         Tabelul 9.2.2 Scenariul de referinţă de dezvoltare energetică a României în perioada 2020-2029 
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9.3 Scenarii privind soldul schimburilor de energie electrică 

Volumul schimburilor de energie electrică variază permanent, în funcţie de evoluţii pe termen 

mai lung sau mai scurt ale pieţei de energie electrică. În scenariile analizate s-a luat în considerare 

un export la vârf de sarcină ce variază între 240 MW și 750 MW în orizonturile analizate, respectiv, 

între 200 MW și 550 MW la vârful de vară şi între 200 MW și 460 MW la golul de noapte de vară, 

atât pentru scenariul de referinţă, cât şi pentru scenariul alternativ, favorabil.  

 Din curbele de evoluție orară a cererii de energie electrică, corespunzătoare scenariilor de 

referință și alternativ, au fost selectate valorile orare la palierele de sarcină caracteristice, 

considerate ca reprezentând regimurile extreme de funcţionare din punct de vedere al circulaţiilor 

normale în reţea, pentru care s-au modelat şi analizat în detaliu regimurile de funcţionare  - 

prezentate în Tabelul 9.3,1., respectiv: 

• consumul maxim în SEN, înregistrat la vârful de seară iarna (VSI);  

• vârful de dimineaţă vara (VDV), pentru verificarea reţelei de alimentare a zonelor deficitare 

unde consumul de vară are valori apropiate celui de iarnă, iar centralele cu termoficare îşi 

reduc sezonier puterea (ex: Bucureşti);  

• golul de noapte vara (GNV), pentru verificarea mijloacelor de reglaj al tensiunii şi a 

capaciţătii de evacuare a puterii centralelor eoliene din zonele excedentare                                                    

 Tabelul 9.3.1.  [MW]  

 

9.4  Scenarii privind evoluţia parcului de producţie  

La solicitarea CNTEE Transelectrica SA, producătorii au comunicat, fără a declara un 

angajament ferm, intenţiile de retehnologizare sau casare a unităţilor existente şi de instalare de 

grupuri noi.  

Trebuie menționat că 80% din grupurile termoenergetice existente au durata de viaţă normată 

depăşită. Până în prezent, s-au realizat retehnologizări şi/sau modernizări pentru grupuri 

termoelectrice din SEN, însă foarte puţine grupuri sunt echipate cu instalaţii pentru reducerea 

emisiilor care să le permită încadrarea în normele impuse de Uniunea Europeană. În vederea 

încadrării în normele UE, Ministerul Administraţiei şi Internelor a emis Ordinul nr. 859/2005, care 
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implementează „Programul naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxid de azot şi 

pulberilor provenite de la instalaţiile mari de ardere”, conform căruia toate grupurile termoelectrice 

trebuie să se încadreze în cerinţele de mediu impuse pentru a rămâne în funcţiune. 

Legea nr. 278 privind emisiile industriale din 2013 transpune în legislaţia naţională Directiva 

2010/75/UE privind emisiile industriale. 

Prin adoptarea acestei legi, România va realiza un sistem unitar pentru prevenirea şi controlul 

integrat al poluării, stabilind condiţiile pentru reducerea emisiilor în aer, apă şi sol, pentru prevenirea 

generării deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului. 

Scenariile referitoare la evoluția parcului de centrale electrice, analizate, sunt coerente cu 

scenariile corespunzătoare orizonturilor 2025 și 2030 utilizate în cadrul ENTSO-E pentru studiile de 

modelare a pieței de energie electrică la nivelul pan-european necesare elaborării Planului de 

dezvoltarea a reţelei electrice de transport europene (TYNDP 2020) şi Studiului de adecvanţă pe 

termen mediu (MAF2019) [34], având la baza aceleași informații primite de la producători. 

Astfel, pentru perioada 2020-2029, analiza dezvoltării reţelei a luat în considerare un Scenariu 

de Referință de evoluție a capacităților de generare, ce include un program de retrageri definitive 

din exploatare ale unor grupuri termoelectrice, la atingerea duratei de viaţă sau datorită 

neîncadrării în cerinţele Uniunii Europene privind poluarea, totalizând 1094 MW putere netă 

disponibilă. În unele cazuri, casarea grupurilor este asociată cu intenţia de înlocuire a acestora cu 

grupuri noi, mai performante. Capacitățile noi trebuie să aibă o eficiență globală ridicată, să fie 

flexibile și să asigure conformarea la condițiile impuse prin codul de rețea și reglementările conexe, 

la nivel european. 

Conform acestui scenariu de dezvoltare, în aceeaşi perioadă va fi repus în funcțiune, după 

reabilitare, grupul 1 nuclearelectric la Cernavodă (oprit în  retehnologizare pentru prelungirea 

duratei de viaţă), cu o putere netă disponibilă de 660 MW.  

În figura 9.4.1 sunt evidențiate proiectele de reabilitare şi grupuri noi, pentru etapele 2020-2024, 

respectiv 2025-2029, corespunzătoare scenariului de referință de evoluție a parcului de producere. 
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Fig.9.4.1  Proiecte de reabilitare şi grupuri noi 

În ceea ce priveşte intenţiile de instalare de grupuri noi, conform informaţiilor transmise de 

producătorii existenţi, acestea însumează o putere netă disponibilă de circa 545 MW, exclusiv 

proiectele bazate pe RES.  

Proiectele de grupuri noi includ: 
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• grupuri noi pe gaze naturale: turbine cu gaze sau ciclu combinat, - de condensaţie 

(Compania Romgaz derulează un proiect de investiții într-o centrală pe gaze naturale cu 

ciclu combinat la Iernut, cu capacitatea instalată de 430 MW) - sau cogenerare (Oradea, 

Govora, Palas); 

• finalizarea unor centrale hidroelectrice aflate în diferite stadii de execuţie; 

• alte grupuri noi RES intermitente: eoliene, solare (fotovoltaice);  

• alte grupuri noi RES pe biomasă. 

Scenariul de Referință estimează o creștere moderată a penetrării surselor regenerabile de 

energie și a noilor tehnologii de producere. 

Suplimentar față de Scenariul de Referință de evoluție a capacităților, s-a analizat și un 

Scenariu alternativ, („verde”), ce corespunde Scenariului Favorabil de evoluție a consumului, 

caracterizat prin condiţii economice şi financiare favorabile implementării politicilor energetice 

promovate la nivelul UE (investiţii majore, integrarea surselor regenerabile, creşterea eficienţei 

energetice, reducerea emisiilor de CO2, dezvoltarea maximă a soluţiilor de tip Smart Grid şi a 

capacităţilor de stocare a energiei).  

În acest scenariu, la nivelul anului 2029 este pus în funcțiune grupul 3 nuclear la Cernavodă și o 

capacitate de stocare de 1000 MW (centrala hidroelectrica cu acumulare prin pompaj Tarnița), 

capacitatea totală din surse regenerabile (exclusiv hidro), ajungând la  7100 MW. 

 

 

Fig.9.4.2 Evoluția capacităților de producere din surse regenerabile (exclusiv hidro) 
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Pentru realizarea analizelor în cadrul ENTSO-E pentru TYNDP 2020, pentru orizonturi mai 

îndepărtate de 2029, s-au avut in vedere următoarele capacitați din surse regenerabile conform 

scenariilor National Trends, Distributed Energy si Global Ambition.  

 

Fig.9.4.3 Evoluția capacității din surse regenerabile intermitente în scenariile ENTSO-E 

În vederea realizării analizelor de modelare a pieței de energie electrica pentru cele 3 orizonturi 

de timp analizate – 2020, 2024, 2029 - cu programul Powrsym, a fost elaborat un scenariu de 

evoluție a prețurilor combustibililor fosili în perioada de analiză, construit pentru diferite ipoteze 

și surse ale datelor. 

Astfel, pentru orizontul 2020 au fost extrapolate datele transmise de producători și disponibile in 

cadrul CNTEE Transelectrica SA din rulările de modelare a pieței pentru anul 2019 cu programul 

Powrsym, utilizate pentru fundamentarea de către ANRE a datelor din contractele reglementate de 

energie electrică de pe piață. Modelarea a inclus reprezentarea detaliată a prețurilor la centrale, la 

nivel de grup (ținând cont de rețeta de combustibil medie pentru fiecare grup și de prețul 

transportului), valorile medii pe categorii de combustibili fiind incluse în tabelul 9.4.1. Ca urmare, nu 

se estimează o schimbare a ordinii de merit a grupurilor în perioada 2019-2020. 

Pentru 2024 şi 2029 s-au considerat valorile interpolate din scenariul de evoluție a prețurilor 

combustibililor, utilizat la nivelul ENTSO-E pentru orizonturile 2023, 2025 si 2030 corespunzătoare 

celor trei scenarii modelate - National Trends (NT), Global Ambition (GA) si Distributed Energy (DE) 

- în  TYNDP2020 și MAF2019, desprins din scenariile IEA (tabelul 9.4.1). 

Tabelul 9.4.1 Prețul combustibililor (Euro/Net GJ)   
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În ceea ce privește costul emisiilor de CO2, din valorile utilizate in cadrul ENTSO-E pentru 

fiecare din cele trei scenarii modelate, s-au considerat valorile din scenariul NT pentru scenariul de 

referința, respectiv din scenariul DE pentru scenariul verde. 

Tabelul 9.4.2 Costul emisiilor de CO2 (Euro/tonă)   

 

La profilarea orară a energiei productibile în centralele electrice eoliene și fotovoltaice s-a  

utilizat baza de date climatice PECD (Pan-European Climate Database) disponibilă în  ENTSO-E 

pentru studiile de piață, ce include serii de timp cu indicii de variație orară a producției de energie 

eoliană și respectiv solară, corespunzători a 35 de ani climatici, determinați pe baza măsurătorilor 

din perioada 1982-2016, referitoare la viteza medie a vântului și intensitatea radiației solare.  

Unul dintre efectele climatice cu impact asupra sectorului energetic este și variabilitatea 

hidrologică.  

Analizele de piață pentru Planul de dezvoltare au modelat producția hidrologică disponibilă în 

diferitele orizonturi de timp corespunzător anului mediu din punct de vedere al caracteristicilor 

hidrologice. 

În Anexa C3 (nu se publică) sunt prezentate încărcările nete ale centralelor din SEN pentru 

acoperirea producției (consum+sold), în scenariul de referința corespunzător regimului mediu de 

bază (RMB) la palierele caracteristice, pentru anul 2020, conform rezultatelor de piața orare 

Powrsym. 

Pornind de la cazul corespunzător regimului mediu de bază, s-au construit cazuri care conduc la 

regimurile de funcţionare cele mai dificile care pot apărea în condiţii normale de funcţionare a SEN 

şi la care reţeaua trebuie să facă faţă – Regimurile de Dimensionare (RD) – pentru metodologie 

vezi Anexa A.  

Având în vedere numărul mare de proiecte de centrale bazate pe surse regenerabile de energie 

pentru care există solicitări de racordare, au fost studiate: 

− numeroase variante privind localizarea şi încărcarea centralelor bazate pe surse 

regenerabile de energie; 

− scenarii suplimentare cu puteri mai mari instalate în CEE, CEF și biomasă, conform 

solicitărilor care au contracte/avize tehnice de racordare, în diferite locaţii. 
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În scenariile analizate au fost, de asemenea, considerate mai multe ipoteze de localizare a unor 

grupuri termoelectrice noi. 

9.5 Analiza adecvanţei parcului de producţie din SEN în perioada 2020-2024-2029  

Adecvanța sistemului urmărește măsura în care capacitățile de producere din SEN pot acoperi 

cererea de energie electrică în toate stările staţionare în care se poate afla sistemul.  

Pentru evaluarea în perspectivă, s-a verificat această capacitate pentru momentul din an când 

se atinge în SEN valoarea maximă a consumului şi anume vârful de seară iarna, utilizând 

metodologia aplicată la nivel european în cadrul ENTSO-E, pentru studiile sezoniere de adecvanță.  

Conform acestei metodologii, se consideră că, pentru acoperirea în condiţii de siguranţă a 

cererii, este necesar să existe în sistemul electroenergetic o anumită putere disponibilă asigurată de 

centrale, semnificativ mai mare decât puterea consumată la vârful de consum, deoarece grupurile 

sunt periodic retrase din exploatare pentru reparaţii  şi întreţinere, sunt afectate de indisponibilizări 

neplanificate sau de reduceri parţiale, temporare sau definitive ale disponibilităţii, din diferite cauze.  

De asemenea, trebuie menţinută în permanenţă la dispoziţia OTS o rezervă operaţională. În 

prezent, aceasta este dimensionată pentru echilibrarea rapidă a balanţei la variaţiile continue ale 

consumului şi la declanşarea neaşteptată a celui mai mare grup din sistem. Nu toate grupurile pot 

furniza rezervă rapidă, deoarece cea mai mare parte au un timp de pornire din starea  rece mare şi 

viteze de încărcare mici. 

După mobilizarea rezervei rapide, ea trebuie înlocuită treptat prin încărcarea rezervei terţiare 

lente, astfel grupurile care o furnizează să poată fi utilizate la următorul incident.  

Odată cu instalarea unui volum semnificativ de putere în centrale electrice eoliene, caracterizate 

prin dependenţa producţiei de viteza vântului, rezerva terţiară rapidă va trebui suplimentată pentru a 

compensa şi imprecizia prognozei producţiei în aceste centrale.  

Principalii factori care vor influenţa în următorii ani necesarul de rezervă de putere vor fi 

ameliorarea indicatorilor de fiabilitate ai grupurilor, care va acţiona în sensul diminuării sale, şi 

instalarea de centrale electrice eoliene în sistem, care va acţiona în sensul creşterii. 

Metodologia utilizată urmărește măsura în care capacitatea netă efectiv disponibilă în SEN 

poate acoperi consumul intern net la palierul de vârf de sarcină de iarnă pornind de la capacitatea 

netă instalată în SEN, din care s-au scăzut valori ale: 

- reparațiilor planificate și accidentale; 

- capacităților neutilizabile incluzând centralele electrice care au restricții tehnice, de 

mediu și legale, respectiv indisponibilitatea sursei primare de energie; 

- serviciilor tehnologice de sistem. 

Tabelul 9.5.1 include estimarea adecvanţei sistemului de producere pentru orizonturile 

analizate, 2020-2024-2029, în Scenariul de Referință corespunzător variației consumului, respectiv 

a capacităților de producere: 
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Tabelul 9.5.1. Adecvanța parcului de producere din SEN - Scenariul de Referință 

 
 

 

 
 

Fig. 9.5.1 Balanțe de putere - Scenariul de Referință 

MW

  Putere netă in  SEN 2020 2024 2029

1 centrale nucleare 1325 1325 1325

2 centrale termoelectrice conventionale 7101 6544 6544

• pe lignit 3112 3112 3112

• pe huila 1050 430 430

• pe gaze naturale / hidrocarburi 2939 3002 3002

3 resurse energetice regenerabile 4779 5249 6119

• eoliene 3200 3500 4000

• fotovoltaice 1400 1500 1800

• biomasa 180 250 320

4 centrale hidroelectrice 6471 6778 6778

• CHEAP 0 0 0

5 Capacitatea de producţie netă  [5=1+2+3+4] 19676 19896 20766

6

Putere indisponibilă totala (inclusiv restricții tehnice, de mediu, legale și 

indisponibilitatea sursei primare de energie) 9992 9850 10393

7 Puterea efectiv disponibilă  [7=5-6] 9684 10046 10373

8 Consum intern net la varful de sarcina 9325 9680 10150

9 Capacitate rămasă ( fără considerarea  schimburilor  cu alte sisteme) [9=7-8] 359 366 223

10 Capacitate simultana de import 1800 3000 3600

11 Capacitate simultana de export 2000 3200 3900
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În acest scenariu excedentul de putere netă disponibilă în sistem este de circa 2% din 

capacitatea netă de producere în 2020, valoare ce se menține cvasiconstantă datorită reducerii 

graduale a capacității pe bază de combustibili fosili, pe de-o parte și a creșterii consumului, pe de 

altă parte. 

Tabelul 9.5.2 include estimarea adecvanţei sistemului de producere pentru orizonturile 2020-

2024-2029, în Scenariul favorabil de variație a consumului și Scenariului „verde‟ de evoluție a 

capacităților de producere. 

Tabelul 9.5.2. Adecvanța parcului de producere din SEN - Scenariul Favorabil consum/Scenariul 

„verde‟ capacități  

 
 

MW

  Putere netă in  SEN 2020 2024 2029

1 centrale nucleare 1325 1325 1990

2 centrale termoelectrice conventionale 7101 6544 6544

• pe lignit 3112 3112 3112

• pe huila 1050 430 430

• pe gaze naturale / hidrocarburi 2939 3002 3002

3 resurse energetice regenerabile 4779 5249 7100

• eoliene 3200 3500 4300

• fotovoltaice 1400 1500 2300

• biomasa 180 250 500

4 centrale hidroelectrice 6471 6778 7778

• CHEAP 0 0 1000

5 Capacitatea de producţie netă  [5=1+2+3+4] 19676 19896 23412

6

Putere indisponibilă totala (inclusiv restricții tehnice, de mediu, legale și 

indisponibilitatea sursei primare de energie) 9992 9850 11747

7 Puterea efectiv disponibilă  [7=5-6] 9684 10046 11664

8 Consum intern net la varful de sarcina 9325 9680 10450

9 Capacitate rămasă ( fără considerarea  schimburilor  cu alte sisteme) [9=7-8] 359 366 1214

10 Capacitate simultana de import 1800 3000 3600

11 Capacitate simultana de export 2000 3200 3900
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Fig. 9.5.2 Balanțe de putere - Scenariul favorabil 

În acest scenariu, excedentul de putere netă disponibilă în sistem crește de la circa 2% în 2020 

şi 2024, la circa 5% în 2029, din capacitatea netă de producere, datorită punerii în funcțiune a 

unității 3 de la Cernavodă și a centralei cu acumulare prin pompaj Tarnița. Creșterea de putere 

neutilizabilă se datorează componentei impredictibile asociată producţiei crescute din surse 

regenerabile, în special eoliene și fotovoltaice. 

Prognoza adecvanţei a avut în vedere faptul că instalarea de centrale eoliene şi solare are drept 

consecinţă creşterea ponderii puterii indisponibile, ca o consecinţă a specificului funcţionării 

intermitente a acestor centrale, caracterizate printr-un număr mic de ore de utilizare a puterii 

maxime.  

Deoarece disponibilitatea centralelor eoliene şi solare este limitată în cursul anului şi producţia 

lor nu este controlabilă aşa cum este cea a centralelor clasice, pentru asigurarea adecvanţei este 

neapărat necesară şi existenţa unui anumit volum de putere în centrale clasice de vârf cu pornire 

rapidă și/sau capacități de stocare a energiei (de ex. centrale hidro cu acumulare prin pompaj, 

baterii etc.). 

Integrarea CEE și CEF în curba de sarcină impune ca centralele convenţionale să asigure 

funcţia de reglaj de frecvenţă şi pentru compensarea variaţiilor puterii produse de acestea ca 

urmare a variaţiilor vitezei vântului, crescând semnificativ frecvenţa situaţiilor în care grupurile 

termoelectrice trebuie să funcţioneze cu sarcina parţială sau să fie oprite şi apoi repornite. Este, 

deci, necesară instalarea în sistem de centrale de vârf, deoarece acest mod de funcţionare are 
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implicaţii negative asupra costurilor de producţie şi duratei de viaţă a grupurilor destinate funcţionării 

în bază.  

9.6 Acoperirea sarcinii SEN de către grupurile generatoare – cazuri analizate pentru 

verificarea adecvanţei RET 

Deoarece reţeaua de transport este descărcată şi diferenţele între scenariile de consum 

considerate se distribuie pe toată suprafaţa ţării, s-a constatat că aceste diferenţe nu influenţează 

semnificativ soluţiile de dezvoltare a reţelei. Pornind de la această concluzie, analizele de regim s-

au aprofundat pe scenariul de referință de consum. 

Datorită volumului mare de putere concentrat în centrale, modificarea ipotezelor privind puterea 

instalată şi participarea la acoperirea sarcinii poate conduce la modificări importante în regimul de 

funcţionare a reţelei şi la necesităţi de dezvoltare diferite. Având în vedere gradul mare de 

incertitudine privind evoluţia parcului de producţie, s-a acordat o atenţie deosebită elaborării unui 

număr suficient de cazuri de studiu, urmărindu-se reflectarea adecvată a regimurilor la care va 

trebui să facă faţă reţeaua în situaţii de funcţionare care pot fi considerate normale.  

Cea mai mare parte a cazurilor analizate au pornit de la scenariul de referință privind evoluţia 

parcului de producţie. Cazurile de studiu au fost construite atât pentru palierele de vârf, cât şi de 

gol, considerând anumite ipoteze privind capacităţile de producţie instalate şi participarea acestora 

la acoperirea sarcinii.  

9.7 Adecvanța sistemului la vârful de sarcină – analiză de sensibilitate în raport cu  
disponibilitatea unităților de producere care funcționează pe bază de combustibili fosili și 
în raport cu  probabilitatea de nerealizare a capacităților noi de producere prognozate 

În cadrul acestui capitol este analizată situaţia critică în care, din cauza dificultăților financiare cu 

care se confruntă producătorii, nu se vor putea realiza până în 2024 proiectele de grupurile noi pe 

gaz natural incluse în scenariul de referinţă, îmsumând o puterea totală netă disponibilă de 145 MW 

(1 TG * 63 MW la Oradea, 1 TG*44 MW la Govora și 1 *38 MW la Palas) şi de asemenea, ar putea 

fi închise în avans capacităţi existente totalizând  3579 MW, respectiv: 

- 2906 MW pe lignit la Complexul Energetic Oltenia S.A (4 grupuri la Turceni = 1196 MW, 

3 grupuri la Rovinari = 888 MW, 2 grupuri la Ișalnița = 582 MW, 2 grupuri la Craiova 

=240 MW), ca o consecință a evoluţiei prețului certificatelor de CO2 asupra situației 

financiare a acestuia,  

- 190,7 MW pe lignit la CET Govora, din considerente financiare, dar și datorită faptului că 

centrala este dependentă de resursa primară provenită de la CE Oltenia, 

- 130 MW pe huilă  la Complexul Energetic Hunedoara (grupul 4 Paroșeni), care, din 

cauza dificultăților financiare și restricțiilor impuse de conformarea la cerințele de mediu, 

poate rămâne cu un singur grup disponibil (la Deva), 

- 352 MW pe gaze la CET Galaţi, datorită situației de insolvenţă cu care se confruntă 

centrala, cu riscul de a intra în faliment.  
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Rezultatele modelării acestui scenariu arată că, în lipsa unor măsuri (ex., piața de capacitate 

etc),  capacitatea lipsă la vârful de sarcină estimat ajunge la 3 GW în 2024 și respectiv 3,2 GW 

în 2029, la limita capacității de import a RET, ce va creşte în timp, pe măsură ce se finalizează 

proiectele de investiţii de interconexiune ale CNTEE Transelectrica SA, de la o valoare NTC de 3 

GW în 2024, la 3,6 GW în 2029. 

 

Tabel 9.7.1. Adecvanța parcului de producție din SEN - Analiza de sensibilitate  (scenariul critic) 

 

 

MW

  Putere netă in  SEN 2024 2029

1 centrale nucleare 1325 1325

2 centrale termoelectrice conventionale 6399 6399

• pe lignit 3112 3112

• pe huila 430 430

• pe gaze naturale / hidrocarburi 2857 2857

3 resurse energetice regenerabile 5249 6119

• eoliene 3500 4000

• fotovoltaice 1500 1800

• biomasa 250 320

4 centrale hidroelectrice 6778 6778

5 Capacitate netă de producere  [5=1+2+3+4] 19751 20621

6

Putere indisponibilă totala (inclusiv restricții tehnice, de mediu, legale și 

indisponibilitatea sursei primare de energie) 13089 13633

7 Puterea efectiv disponibilă  [7=5-6] 6662 6988

8 Consum intern net la varful de sarcină 9680 10150

9 Capacitate rămasă ( fără considerarea  schimburilor  cu alte sisteme) [9=7-8] -3018 -3162

10 Capacitate simultana de import 3000 3600

11 Capacitate simultana de export 3200 3900
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Fig. 9.5.2 Balanțe de putere - Analiza de sensibilitate (scenariul critic) 

Acoperirea unei părți importante a consumului intern net prin import implică riscuri majore legate 

de potențiala lipsă de resurse regionale în ceea ce privește capacitățile de producere a energiei 

electrice, ținând cont de soldul anual al țărilor din regiune, care, cu excepția Bulgariei și Cehiei, sunt 

net importatoare (Ungaria, Polonia, Croația, Serbia). 

În concluzie, închiderea unor grupuri existente (în special pe cărbune) nerentabile la 

nivelul anilor 2024 – 2029, corelat cu nerealizarea unor grupuri noi care să înlocuiască 

această capacitate, are impact negativ asupra adecvanței sistemului și securității energetice 

la nivel național și chiar regional, efect multiplicat în ipotezele unor condiții meteorologice severe, 

caracterizate de o creștere a consumului intern net și de lipsa resursei primare pentru centralele 

electrice (lipsă vânt/apă) și eventuale probleme în rețeaua de transport gaze naturale, situație în 

care capacitatea lipsă la vârful de sarcină depășește capacitatea de import a RET și, astfel, SEN nu 

mai dispune de resursele necesare acoperirii consumului de energie electrică, cu utilizarea la 

maxim a capacității transfrontaliere de import. 

9.8 Analiza adecvanţei parcului de producţie din SEN pe termen mediu și lung – 
abordarea probabilistă 

9.8.1 Introducere 

Metodele probabilistice de analiză a adecvanței urmăresc să estimeze probabilitatea de a 

satisface consumul în ipoteza că variabilele care definesc adecvanța (generarea, consumul și 

disponibilitatea rețelei) sunt stocastice. Astfel de metode gestionează un număr mare de 

stări/configurații ale sistemului, cu o probabilitate asociată de apariție. 
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Metoda probabilistică Monte Carlo este potrivită pentru reprezentarea tuturor aspectelor unui 

sistem de energie electrică care pot avea un impact asupra adecvanței. 

O simulare Monte Carlo poate reprezenta întregul sistem electroenergetic (producere și 

transport) prin generarea de numere aleatoare pentru a produce o gamă largă de stări posibile ale 

acelui sistem, considerând disponibilitatea unităților de producere (generatoarelor), viteza vântului, 

hidraulicitatea râurilor, consumul etc. Pentru fiecare stare a sistemului este simulată dispecerizarea 

producerii. După un eșantion adecvat de simulări, devine posibilă calcularea tuturor indicatorilor de 

adecvanță. În scopul obținerii unei estimări corecte, este necesar un număr mare de simulări. De 

aceea în funcție de complexitatea sistemului analizat, poate fi necesar un timp  îndelungat pentru a 

calcula rezultatele. 

9.8.2 Analiza de adecvanță pe termen scurt și termen mediu realizată în cadrul 
ENTSO-E (MAF2019) 

În cadrul ENTSO-E s-au realizat analize de adecvanță la nivel european pentru anii 2021 și 

2025 și rezultatele au fost publicate în noiembrie 2019 sub titlul MAF 2019 (Mid-term Adequacy 

Forecast). 

Analizele efectuate au fost de tip probabilistic, cu metoda Monte Carlo și au fost bazate pe date 

colectate de la toți Operatorii de Transport și de Sistem din ENTSO-E. S-au utilizat date despre 

condițiile meteo din 35 de ani diferiți pentru a simula variația consumului și a producției în CEE, 

CEF. Pentru simularea variației producției în CHE s-au considerat trei variante pentru fiecare an din 

cei 35 menționați anterior: secetos, ploios, mediu.    

Datele de intrare au fost aceleași cu cele pentru TYNDP 2020. Pentru România, aceste date 

sunt coerente cu cele utilizate pentru Planul de Dezvoltare 2020-2029.  

Pentru România nu au rezultat probleme de adecvanță nici la 2021, nici la 2025, energia 

nelivrată (EENS) și probabilitatea de pierdere de sarcină (LOLE) fiind nule. 

Pentru anul 2025 a fost realizată o analiză de sensibilitate în care s-a considerat că anumite 

centrale cu combustibili fosili se vor închide din cauza politicilor de scădere a emisiilor de CO2. 

Pentru România s-a considerat o reducere de capacitate de 3,7 GW.  

În acest caz pentru România a rezultat 0,01 GWh energie nelivrată (EENS) și o probabilitate de 

0,04 ore/an de pierdere de sarcină (LOLE).  

Constrângerile de rețea au fost simulate prin intermediul valorilor NTC. Pentru anul 2021, pentru 

Europa de Vest s-a realizat o analiză de sensibilitate în care s-a utilizat o metodă bazată pe 

circulații de puteri calculate pentru modelul de rețea european (Flow Based).  
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10. Analiza regimurilor de funcţionare a RET în perspectivă  
 
Pentru a evalua adecvanţa RET şi necesităţile de dezvoltare, OTS asigură realizarea unor studii 

de sistem care verifică încadrarea regimurilor de funcţionare în parametrii normaţi, prin efectuarea 

de calcule de regim staționar [14], stabilitate statică, stabilitate dinamică şi evaluarea curenţilor de 

scurtcircuit [5].  

Calculele şi analizele se realizează pentru scenariul de bază şi pentru un număr rezonabil de 

scenarii alternative privind evoluţia consumului, componenţa parcului de producţie la diferite 

orizonturi de timp şi încărcarea centralelor pentru echilibrarea consumului şi soldului de schimb cu 

sistemele vecine.   

Reţeaua funcţionează în prezent cu un grad scăzut de încărcare (a se vedea cap.5.4). În 

următorii ani, odată cu instalarea unui volum important de surse în anumite zone ale ţării şi odată cu 

intensificarea schimburilor de energie electrică pe liniile de interconexiune din zona de vest şi de 

est, reţeaua de transport din acele zone va fi foarte solicitată şi nu va asigura în structura actuală 

criteriile tehnice normate şi cerinţele din Standardul de performanţă al serviciilor de transport şi de 

sistem.  

Pentru identificarea necesităţilor de dezvoltare a RET, au fost elaborate mai multe studii [5], [8], 

[12], [13], [14], [19], [20], [22], [24], [26], [29], care au verificat încadrarea regimurilor de funcţionare 

a RET în condiţiile normate, pe orizont de timp mediu (5 ani) şi lung (10-15 ani). S-au analizat 

regimurile staţionare, condiţiile de stabilitate statică şi tranzitorie, regimurile de scurtcircuit.  

De asemenea, au fost avute în vedere concluziile studiilor de soluţie de racordare elaborate la 

solicitarea utilizatorilor RET privind racordarea unor centrale noi şi proiectele de creştere a 

capacităţii de interconexiune dezvoltate în cooperare cu operatorii de reţea vecini. 

Au fost analizate următoarele aspecte caracteristice ale regimurilor de funcţionare: 

- încărcarea elementelor RET (linii, transformatoare, autotransformatoare) în configuraţia 

cu N şi N-1 elemente în funcţiune; 

- nivelul de tensiune în nodurile RET în configuraţia cu N şi N-1 elemente în funcţiune şi 

gradul de compensare a puterii reactive; 

- nivelul pierderilor de putere activă în RET; 

- nivelul puterilor de scurtcircuit în nodurile RET; 

- stabilitatea statică şi tranzitorie. 

Calculele s-au efectuat pe modele ale sistemului corespunzând scenariilor de evoluţie a SEN 

considerate pentru perspectiva de cinci şi zece ani, în scopul verificării adecvării reţelei şi 

identificării necesităţii dezvoltării acesteia.  

În ceea ce priveşte CEE, CEF și biomasă noi, având în vedere numărul mare de solicitări, s-au 

modelat în funcţiune prioritar cele având PIF realizat sau contract de racordare, dar s-au efectuat şi 

calcule suplimentare, pentru identificarea soluţiilor de racordare luând în considerare şi centrale 

bazate pe surse regenerabile de energie având ATR.  

Calculele de verificare a dimensionării RET s-au efectuat, pentru regimurile medii de bază şi 

regimurile de dimensionare, conform Anexei A rezultată pornind de la PE 026/92 (Normativ privind 
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principiile, criteriile şi metodele pentru fundamentarea strategiei de dezvoltare a SEN), considerând 

funcţionarea interconectată sincron cu sistemul european continental. 

10.1 Analiza regimurilor staţionare  

În vederea realizării  analizelor de sistem s-au elaborat modele de calcul corespunzătoare unor 

cazuri caracteristice:  

- cazuri considerate Regimuri Medii de Bază (RMB) de funcţionare a RET; 

- cazuri care conduc la regimurile de funcţionare cele mai dificile care pot apărea în 

condiţii normale de funcţionare a SEN şi la care reţeaua trebuie să facă faţă - Regimuri 

de Dimensionare (RD). 

Cazurile caracteristice pentru RMB şi RD s-au construit pentru paliere caracteristice ale curbei 

de sarcină: vârf de consum seară iarnă (VSI),  vârf de consum dimineaţa vară (VDV) şi gol de 

consum noapte de vară zi de sărbătoare (GNV), pentru fiecare orizont de prognoză și scenariu: 

2020, 2024, 2029 și 2029 verde. 

În construirea Regimurilor Medii de Bază (RMB) s-a avut în vedere implementarea dezvoltărilor 

de rețea planificate de CNTEE Transelectrica SA cât și a dezvoltărilor de rețea comunicate de către 

operatorii de distribuție, prevăzute a fi puse în funcțiune în perioada 2020-2029: 

 

Etapa 2020: 

CNTEE Transelectrica SA: 

- Racordarea LEA 400 kV Stupina – Varna (Bulgaria) intrare – ieșire în stația 400 kV Medgidia 

printr-o LEA 400 kV d.c.;  

- Racordarea LEA 400 kV Rahman – Dobrudja (Bulgaria) intrare – ieșire în stația 400 kV 

Medgidia Sud printr-o LEA 400 kV d.c.; 

- Montare Trafo T3 – 250 MVA  (400/110 kV) în staţia 400/110 kV Sibiu Sud; 

- Instalarea în staţia 400/110/20 kV Domneşti a două bobine de compensare a puterii reactive 

la tensiunea de 110 kV; 

- LEA 400 kV de interconexiune  Reşiţa (România) – Pancevo (Serbia) (linie nouă) 

E-Distribuţie Muntenia SA: 

- Stație 110/20 kV Tunari, 2x25 MVA, racordată în sistem intrare-ieşire pe LES 110 kV 

Otopeni-Timpuri Noi; 

- Staţia 110/20 kV Academia Militară, 2x25 MVA, racordată în sistem intrare-ieşire pe LES 

110 kV Panduri-Răzoare; 

- Staţia 110/20 kV Parc Drumul Taberei, 2x25 MVA, racordată în sistem intrare-ieşire pe LES 

110 kV Sălaj-Drumul Taberei; 

- Înlocuirea LES 110 kV București Nord-București Centru, AL 1600 mmp; 

- Înlocuirea LES 110 kV București Nord-Grozăvești, AL 1600 mmp; 

- Înlocuirea LES 110 kV Grozăvești-Militari, AL 1600 mmp; 
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E-Distribuţie Banat SA: 

- Staţie 110/20 kV Continental, 2x25 MVA, racordată în sistem intrare-ieşire pe LEA 110 kV 
Timişoara-Dumbrăviţa; 

SDEE Transilvania Nord 

- Stație 110 kV Conexiuni-Halchiu; 

- Stația 110 kV Sibiu Vest; 

- Stația 110 kV Noua Bartolomeu; 

 
Etapa 2024: 

CNTEE Transelectrica SA: 

- LEA 400 kV Porțile de Fier – Reșița (etapa I din trecerea la tensiunea de 400 kV a axului 

Porţile de Fier – Reşiţa – Timişoara – Săcălaz – Arad); 

- Racordarea stației 220 kV Ostrovu Mare (CHE Porțile de Fier II) intrare – ieșire într-un circuit 

al LEA 220 kV d.c. Porțile de Fier – Cetate; 

- Al II-lea AT 400 MVA, 400/220 kV în stația Iernut; 

- Înlocuire AT3-ATUS-FS 400/400/160 MVA 400/231/22 kV din staţia 400/220 kV Porţile de 

Fier; 

- LEA 400 kV d.c. (1 circuit echipat) Smârdan – Gutinaș; 

- LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Gura Ialomiței – Stâlpu; 

- Trecerea la tensiunea de 400 kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu; 

- Al II-lea AT 400 MVA, 400/220 kV în stația Brazi Vest; 

- Al III-lea AT 400MVA, 220/110kV Fundeni; 

- TR 400/110kV Bucureşti Sud; 

- Al II-lea AT 200MVA, 220/110kV în stația Hăşdat;LEA 400 kV s.c. Oradea Sud-Nădab; 

- Instalarea  a două bobine de compensare a puterii reactive în staţiile 400/220/110/20 kV 

Sibiu Sud şi 400/220/110/20 kV Bradu; 

E-Distribuţie Muntenia: 

- Stație 110/20 kV Henry Coandă, 2x25 MVA, racordată în sistem intrare-ieşire pe LES 110 

kV Băneasa-Pipera 1; 

- Stație 110/20 kV Giuleşti, 2x25 MVA, racordată în sistem intrare-ieşire pe LES 110 kV 

Cotroceni-Radu Zane; 

- Stație 110/20 kV Pantelimon, 2x25 MVA, racordată în sistem intrare-ieşire pe LES 110 kV 

Titan-Republica-FCME; 

- Înlocuirea LES 110 kV Grozăvești-Răzoare, AL 1600 mmp; 

- Înlocuirea LES 110 kV Răzoare-Militari, AL 1600 mmp; 

- Înlocuirea LES 110 kV Pajura-Băneasa, AL 1600 mmp; 

- Înlocuirea LES 110 kV Filaret-Văcărești, AL 1600 mmp; 

- Înlocuirea LES 110 kV Vulcan-Sălaj, AL 630 mmp; 

- Înlocuirea LES 110 kV Drumul Taberei-Sălaj, AL 630 mmp; 
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- Înlocuirea LES 110 kV Filaret-Grozăveşti , AL 1600 mmp; 

- Înlocuirea LES 110 kV Toporaşi-Jilava C1, AL 1600 mmp; 

- Înlocuirea LES 110 kV Toporaşi-Jilava C2, AL 1600 mmp. 

E-Distribuţie Dobrogea SA: 

- Stație 110/20 kV Mamaia Nord, 2x25 MVA, racordată în sistem intrare-ieşire pe LES 110 kV 

Tăbăcărie-Năvodari; 

- Înlocuirea tronson 185 mmp LEA 110 kV Constanţa Nord-Medgidia Nord, OLAL 300 mmp; 

- Înlocuirea tronson 185 mmp LEA 110 kV Medgidia 1-Nazarcea, OLAL 300 mmp; 

E-Distribuție Banat SA: 

- Stație 110/20 kV Covaci, 2x25 MVA, racordată în sistem intrare-ieşire pe LEA 110 kV 

Săcălaz - Ortişoara; 

- Stație 110/20 kV Ineu, 1x25 MVA, racordată în sistem intrare-ieşire pe LEA 110 kV Pancota 

- Sebeș; 

Delgaz Grid SA 

- Introducere tensiune 110 kV în stația Oneşti Centru. Construire LEA 110 kV dublu-circuit, 

racordată la stâlpul 67 al LEA 110 kV d.c. Gutinaş-Aroma Rise-T1 Cauciuc şi LEA 110 kV 

Gutinaş-Bloc 5 CET 2 Oneşti ; 

- Stație transformare pentru preluarea consumului viitorului Spital Regional de Urgenţă Iaşi. 

Soluţia propusă constă in racordarea în LEA 110 kV Iaşi Sud-Breazu; 

SDEE Transilvania Nord 

- Stație 110/20 kV Ruscova, 1x25 MVA, racordată în sistem intrare-ieşire pe LEA 110 kV 

Sighet CEIL-Baia Borşa; 

- Stație 110/20 kV Someşeni, 1x25 MVA, racordată în sistem intrare-ieşire pe LEA 110 kV 

Alverna-Apahida; 

- Staţia de conexiuni 110 kV Apahida; 

 
Etapa 2029: 

CNTEE Transelectrica SA: 

- LEA 400 kV d.c. Reșița–Timișoara/Săcălaz–Arad (etapa II din trecerea la tensiunea de 400 

kV a axului Porţile de Fier–Reşiţa–Timişoara–Săcălaz–Arad); 

- Staţia nouă 400/220/110kV Arefu racordată intrare – ieşire pe LEA 400kV Țânțăreni  - Sibiu 

Sud; 

- LEA 400 kV s.c. Gădălin–Suceava; 

- LEA 400 kV d.c. (1 circuit echipat) Medgidia Sud–Constanța Nord; 

- LEA 400 kV Suceava – Bălți; 

- Trecerea LEA 400 kV Isaccea–Tulcea de la simplu circuit la dublu circuit; 

- Creşterea siguranţei în funcţionare a zonei de reţea Argeş–Vâlcea.  
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- LEA 400 kV d.c. Stâlpu–Brașov (1 circuit echipat); 

- Instalarea a două mijloace moderne de compensare a puterii reactive în staţiile 

400/220/110/20 kV Sibiu Sud şi 400/220/110/20 kV Bradu; 

- LEA 400kV d.c. Tarniţa – Mintia (în etapa 2029 verde), LEA 400kV Tarniţa – Gădălin (în 

etapa 2029 verde). 

 

E-Distribuție Muntenia SA: 

- Stație 110/20 kV Expoziţiei, 2x25 MVA, racordată în sistem intrare-ieşire pe LES 110 kV 

Pajura-Băneasa; 

- Stație 110/20 kV Traian, 2x25 MVA, racordată în sistem intrare-ieşire pe LES 110 kV CET 

Sud-Centru; 

- Stație 110/20 kV Antiaeriană, 2x25 MVA, racordată în sistem intrare-ieşire pe LES 110 kV 

Vulcan-Sălaj; 

- Stație 110/20 kV Colentina, 2x25 MVA, racordată în sistem intrare-ieşire pe LES 110 kV 

Fundeni-Pipera 2; 

- Înlocuirea LES 110 kV Văcăreşti-Toporaşi, AL 1600 mmp; 

- Înlocuirea LES 110 kV CET Sud-IMGB C1, AL 1600 mmp; 

- Înlocuirea LES 110 kV CET Sud-IMGB C2, AL 1600 mmp; 

Distribuție Energie Oltenia SA 

- Stație 110/20 kV, 2x40 MVA Pitești, județul Argeș; 

- Stație 110/20 kV, 2x40 MVA județul Argeș; 

 

SDEE Muntenia Nord SA nu au furnizat informații privind dezvoltările de rețea pentru perioada 
2020-2024-2029. 

În regimul mediu de bază (RMB) cu N şi N-1 elemente în funcţiune, s-au constatat următoarele: 

• La etapa 2020 

o Palierul VSI – au fost detectate depăşiri în regimul cu N-1 pe AT 1 (2) 220/110 

kV Fundeni. Depășirile limitelor pe AT1 şi AT2 400 MVA, 220/110 kV Fundeni se 

pot soluționa prin instalarea AT3 220/110 kV în Fundeni. 

• La etapa 2024 

o Palierul VSI –  În regimul cu N elemente în funcţiune se respectă limitele 

admisibile de tensiune în RET/RED. În regimul cu N-1 elemente în funcțiune se 

evidenţiază depăşiri pe LES 110 kV Grozăvești – Militari și pe AT 1 (2) 220/110 

kV Timișoara. Este necesară devansarea trecerii la 400kV a axului de vest 

prevăzută în Planul de Dezvoltare al Transelectrica (implicit înlocuirea celor 

două AT 220/110kV Timişoara cu două TR 400/110kV 250MVA). Până la 

realizarea acestei investiţii de reţea, pentru eliminarea suprasarcinilor 
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menţionate este necesară buclarea reţelei de 110kV din zonă prin conectarea 

LEA 110kV Timişoara – Gătaia sau conectarea cuplei de 110kV Lugoj. 

• La etapa 2029 

Palierul VSI – au fost detectate depăşiri în regimul cu N-1 pe LES 110 kV 

Grozăveşti-Militari, LES 110 kV Militari-Răzoare. 

o Palierul VDV – au fost detectate depăşiri în regimul cu N-1 pe LES 110 kV 

Progresu-IMGB, LES 110 kV Militari-Răzoare, LES 110 kV Grozăveşti-Militari. 

S-au efectuat verificări ale regimului staţionar de funcţionare a RET în regimurile de 

dimensionare (RD), prin calcule cu N și N-1 elemente de reţea în funcţiune. Pentru evacuarea 

puterii din CNE Cernavodă s-au verificat şi regimurile cu N-2 elemente în funcţiune. De asemenea 

s-au efectuat și regimuri cu deconectarea simultană a liniilor RET care sunt dublu circuit pe o 

porțiune mai mare de 10 km. 

Din analizele efectuate pe termen mediu și pe termen lung au rezultat proiectele necesare în 

plus față de cele prevăzute conform Planului de Dezvoltare 2018-2027. Anumite proiecte au rezultat 

necesare de la etapa de analiza 2020 (termen scurt). 

10.1.1 Analiza zonei Dobrogea (secțiunea S6) 

Analiza zonei Dobrogea s-a făcut considerând regimul de dimensionare, construit pornind de la 

RMB, cu o putere instalată în CEE și CEF conform scenariului de referință, față de care s-au 

introdus următoarele modificări: CEE în zona Dobrogea au fost încărcate la circa 70% Pinstalat în 

RET și 85% Pinstalat în RED. CEF au fost încărcate la circa 80% din Pinstalat la palierul VDV. 

Alte ipoteze privind capacităţi de producţie noi în zonă: 

- în CNE Cernavodă s-au considerat în funcţiune cele două unităţi existente de 1300 MW 

pe termen mediu și respectiv intrarea în funcţiune a unităţilor 3 şi 4 de la orizontul de 

Termen lung (U3 în 2029 scenariul favorabil și U4 în 2035); 

- în CET Palas s-a considerat un grup nou de 35 MW pe gaze pe ciclu combinat (Termen 

mediu); 

Analiza pe termen scurt 

Referitor la ipotezele de dezvoltare a RET, față de schema RET 2019, pentru analiza pe termen 
scurt s-au considerat realizate următoarele proiecte prevăzute în Planul de Dezvoltare al RET 
perioada 2018 – 2027: 

• Racordarea LEA 400 kV Stupina–Varna (Bulgaria) intrare–ieșire în stația 400 kV 

Medgidia Sud printr-o LEA 400 kV d.c.;   

• Racordarea LEA 400 kV Rahman–Dobrudja (Bulgaria) intrare–ieșire în stația 400 kV 

Medgidia Sud printr-o LEA 400 kV d.c.; 

În regimul de dimensionare pentru VSI a rezultat că la declanșarea unui AT 400/220 kV din 

stația București Sud se supraîncarcă celălalt la 115,7%. Aceasta suprasarcina se poate elimina prin 

instalarea unui transformator 400/110 kV în București Sud. 
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La declanșarea unui AT 220/110 kV din stația Fundeni se supraîncarcă celălalt AT rămas in 

funcțiune la 106,5%. Suprasarcina se elimina prin instalarea unui nou AT in stația Fundeni. 

La declanșarea LEA 220 kV București Sud–Fundeni c1+c2 se supraîncarcă AT3 400/220 kV din 

stația Brazi Vest la 104%. Această suprasarcină se rezolvă prin instalarea unui nou AT 400/220 kV 

în stația Brazi Vest. 

În regimul de dimensionare pentru VSI cu N elemente în funcţiune considerând CEE din 
Sectiunea S6 la 70% Pdisponibilă in RET si 85% Pdisponibilă in RED apar depasiri in RED pe LEA 
110 kV Tulcea - Zebil (112 %). Daca se reduce productia CEE in zona Zebil cu 72 MW suprasarcina 
pe linia de mai sus va fi eliminată (incarcare LEA 96%).  

În regimul cu N-1 elemente în funcţiune, apare suprasarcină pe TR2 400/110kV Medgidia Sud la 
declansarea LEA 400kV Tulcea Vest – Isaccea: se elimină prin conectarea TR1 400/110kV 
Medgidia Sud aflat în rezervă în RMB. 

 
 
În regimul de dimensionare pentru VDV a rezultat că apare suprasarcină pe LEA 400 kV 

București Sud–Gura Ialomiței (103,5%) la declanșarea LEA 400 kV Cernavoda–Pelicanu și a LEA 

400 kV Cernavodă–Medgidia Sud. Aceasta se elimina prin realizarea LEA 400 kV d.c. Cernavodă–

Stâlpu și racord în stația Gura Ialomiței (linie nouă) sau realizarea LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) Gutinaș-

Smârdan. 

Apare suprasarcină pe LEA 220 kV Focșani Vest–Barboși (111,4%) la declanșarea LEA 400 kV 

Gutinaș-Smârdan. Aceasta se elimină la realizarea LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) Gutinaș-Smârdan  sau 

a LEA 400 kV d.c. Cernavodă–Stâlpu si racord în stația Gura Ialomiței (linie nouă). 

Apare suprasarcină pe LEA 220 kV Stejaru–Gheorghieni (102,5%) la declanșarea LEA 400 kV  

Sibiu Sud–Iernut. Aceasta se elimină prin reconductorarea acestei linii sau prin realizarea LEA 400 

kV Suceava-Gădălin. 

Până la realizarea uneia dintre aceste întăriri de reţea, suprasarcinile se pot elimina prin 

limitarea puterii evacuate din CEE de la  2154 MW (  70% din puterea instalată de   2768,74 MW) la   

1939  MW. 

În regimul cu N elemente în funcţiune considerand CEE din Sectiunea S6 la la 70% Pdisponibilă 

în RET si 85% Pdisponibilă în RED apar depășiri în RED pe LEA 110 kV Tulcea - Zebil (164,7%). 

Dacă se reduce producția CEE în zona Zebil cu 131 MW suprasarcina pe linia de mai sus va fi 

eliminată (încarcare LEA 88%). 

 

S-a analizat influența nerealizării racordării LEA 400 kV Stupina-Varna și LEA 400 kV 
Rahman-Dobrudja în stația Medgidia Sud.  

În regimul de dimensionare pentru VDV, a rezultat că, în comparație cu cazul în care se 

consideră realizarea acestui proiect, suprasarcina pe LEA 400 kV București Sud–Gura Ialomiței 

apare și la declanșări simple (la declanșarea LEA 400 kV Cernavodă–Pelicanu sau LEA 400 kV 

București Sud–Pelicanu). 

Apare în plus suprasarcină pe LEA 400 kV Cernavodă–Pelicanu la declanșarea LEA 400 kV 

București Sud–Gura Ialomiței. 
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Apar suprasarcini pe LEA 400 kV București Sud–Gura Ialomiței, LEA 400 kV Cernavodă-Gura 

Ialomiței (c2/c1), LEA 400 kV Tulcea Vest–Isaccea, LEA 400 kV București Sud–Pelicanu, LEA 400 

kV Pelicanu–Cernavodă, în mai multe cazuri cu N-2 elemente în funcțiune pentru stația Cernavodă 

400 kV. 

Similar se înrăutățesc și celelalte regimuri de dimensionare în S6 în situația fără conectarea 

liniilor de interconexiune Stupina – Varna și Rahman – Dobrudja în Medgidia Sud ceea ce justifică 

investiția.  

Din analiza pe termen scurt a rezultat necesitatea următoarelor proiecte care au fost 
incluse în Planul de Dezvoltare 2018-2027: 

• reconductorarea liniei 220 kV Stejaru-Gheorgheni sau realizarea LEA 400 kV 
Suceava–Gădălin, 

• realizarea LEA 400 kV Cernavodă-Gura Ialomiței–Stâlpu, trecerea la 400 kV a 
axului 220 kV Stâlpu-Teleajen-Brazi Vest și instalarea unui AT nou 400/220 kV în 
stația Brazi Vest, 

• realizarea LEA 400 kV d.c. (un circuit echipat) Smârdan-Gutinaș, 

• racordarea LEA 400 kV Stupina–Varna si LEA 400 kV Rahman–Dobrudja în 
stația Medgidia Sud. 

De asemenea a rezultat necesitatea unor noi proiecte care sunt incluse in Planul de 
Dezvoltare 2020-2029: 

• instalarea unui transformator 400/110 kV București Sud, 

• instalarea unui autotransformator nou 220/110 kV Fundeni. 

Analize pe termen mediu și lung, studii de soluție 

Analizele pe termen mediu și lung au confirmat necesitatea proiectelor detectate la analizele pe 

termen scurt. 

 

A rezultat în plus necesitatea realizării circuitului 2 pentru LEA 400 kV Isaccea-Tulcea, proiect 

deja inclus în Planul de Dezvoltare 2018-2027. Acest proiect va elimina riscul unor supraîncărcări 

pe LEA 400 kV Tulcea Vest–Isaccea şi LEA 400 kV Constanţa Nord–Tariverde. 

Din studiile de soluție pentru racordarea unor noi CEE în zona Dobrogea, care au luat în 

considerare contractele de racordare valabile pentru utilizatorii din zonă, a rezultat în plus 

necesitatea următoarelor proiecte care au fost incluse în Planul de Dezvoltare 2018-2027: 

• realizarea LEA 400 kV Medgidia Sud–Constanța Nord, 

• realizarea LEA 400 kV Stâlpu-Brașov.  

 

Din analiza GNV pe termen mediu și din analizele VSI, VDV și GNV pe termen lung scenariul 

de bază și scenariul favorabil (verde) a rezultat că pentru eliminarea suprasarcinilor din regimul cu 

N-1 elemente în funcţiune este necesară montarea celui de al III-lea TR 400/110kV în staţia 

Medgidia Sud. 

În scenariul favorabil (verde) pe termen lung se constată la VSI că dacă suplimentar celui de al 

IV-lea grup la CNE Cernavodă se consideră şi import de 600MW dinspre Republica Moldova prin 
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staţia 400kV Isaccea se evidenţiază o uşoară suprasarcină pe TR 400/110kV Teleajen. Necesitatea 

amplificării acestui AT la 400MVA se va corela cu apariţia grupurilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, 

dezvoltarea surselor de putere în centrale eoliene în zona Dobrogea, precum şi cu valoarea stabilită 

a importului dinspre Republica Moldova prin staţia 400kV Isaccea. 

În scenariul favorabil (verde) pe termen lung se constată la VDV supraîncărcarea LEA 400kV 

București Sud-Gura Ialomiței la verificarea criteriului N-2. Rezultă necesitatea creșterii capacității de 

evacuare a RET dinspre zona Dobrogea începând de la o putere totală generată în S6 de 4915MW. 

Se propune ca mărirea capacităţii de evacuare a puterii spre zona Bucureşti să fie reanalizată în 

funcție de apariţia unității 4 de la CNE Cernavodă. 

În funcție de evoluția puterii preconizate a se instala în zona Dobrogea pe viitor conform noilor 

ținte de integrare a CEE asumate de România, următoarele ediții ale Planului de Dezvoltare vor 

cuprinde noi proiecte de linii electrice pentru evacuarea puterii din această zonă, corelat cu avizele 

tehnice de racordare care se vor emite pentru noile centrale.   

10.1.2 Analiza zonelor Dobrogea și Moldova   

Analiza zonelor Dobrogea și Moldova s-a făcut considerând regimul de dimensionare, construit 

pornind de la RMB, cu o putere instalată în CEE și CEF conform scenariului de referință, față de 

care s-au introdus următoarele modificări: CEE în zona Dobrogea și Moldova au fost încărcate la 

circa 70% Pinstalat în RET și 85% Pinstalat în RED. CEF au fost încărcate la circa 80% din Pinstalat la 

palierul VDV. CHE au fost încărcate la 100% 

Alte ipoteze privind capacităţi de producţie noi în zonă: 

• în CNE Cernavodă s-au considerat în funcţiune cele două unităţi existente de 

1300 MW pe termen mediu și respectiv intrarea în funcţiune a unităţilor 3 şi 4 de 

la orizontul pe Termen lung (U3 în 2029 scenariul favorabil și U4 în 2035); 

• în CET Palas s-a considerat un grup nou de 38 MW pe gaze pe ciclu combinat 

(termen mediu); 

Analiza pe termen scurt 

Din analiza regimului de dimensionare pentru VSI a rezultat necesitatea acelorași proiecte 
ca pentru zona Dobrogea: un transformator 400/110 kV în stația București Sud, un nou AT 220/110 
kV în stația Fundeni, un nou AT 400/220 kV în stația Brazi Vest.   

Din analiza regimului de dimensionare pentru VDV a rezultat necesitatea proiectelor de la 
VSI: un transformator 400/110 kV în stația București Sud, un nou AT 220/110 kV în stația Fundeni, 
un nou AT 400/220 kV în stația Brazi Vest.   

De asemenea, la VDV apare suprasarcină pe LEA 400 kV București Sud–Gura Ialomiței 
(107,5%) la declanșarea LEA 400 kV Cernavoda–Pelicanu și LEA 400 kV Cernavoda–Medgidia 
Sud (N-2). Aceasta se elimina prin realizarea LEA 400 kV d.c. Cernavoda–Stâlpu și racord în stația 
Gura Ialomiței (linie nouă). 

LEA 220 kV Stejaru–Gheorghieni se supraîncarcă în mai multe situații cu N-1 elemente în 
funcțiune (max 127,5% la declanșarea LEA 400 kV Gutinaș-Brașov). Aceste suprasarcini se elimină 
prin reconductorarea acestei linii sau prin realizarea LEA 400 kV Suceava-Gădălin.  

Din analiza pe termen scurt a rezultat necesitatea următoarelor proiecte care au fost 
incluse în Planul de Dezvoltare 2018-2027: 
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• reconductorarea liniei 220 kV Stejaru-Gheorgheni sau realizarea LEA 400 kV 
Suceava–Gădălin, 

• realizarea LEA 400 kV Cernavodă-Gura Ialomiței–Stâlpu, trecerea la 400 kV a 
axului 220 kV Stâlpu-Teleajen-Brazi Vest și instalarea unui AT nou 400/220 kV în 
stația Brazi Vest, 

De asemenea a rezultat necesitatea unor noi proiecte care sunt incluse in Planul de 
Dezvoltare 2020-2029: 

• instalarea unui transformator 400/110 kV București Sud, 

• instalarea unui autotransformator nou 220/110 kV Fundeni. 

Analize pe termen mediu și lung 

Analizele pe termen mediu și lung au confirmat necesitatea proiectelor detectate la analizele pe 

termen scurt, percum și necesitatea proiectelor rezultate din analiza zonei Dobrogea. 

În scenariul favorabil (verde) pe termen lung se constată la VDV supraîncărcarea LEA 400kV 

București Sud-Gura Ialomiței la verificarea criteriului N-1. Rezultă necesitatea creșterii capacității de 

evacuare a RET dinspre zona Dobrogea începând de la o putere totală generată în S3 de 6558MW. 

Se propune ca mărirea capacităţii de evacuare a puterii spre zona Bucureşti să fie reanalizată în 

funcție de apariţia unității 4 de la CNE Cernavodă. 

 

 

10.1.3 Analiza zonei Moldova  

 Pentru realizarea regimului de dimensionare pentru zona Moldova considerată deficitară nu s-

au considerat noi grupuri  în zonă. 

S-a considerat producție minimă: 1 grup în CET Iași şi CHE încărcate la 10% din Pdisponibil. 

Din analiza pe termen scurt nu au rezultat depăşiri ale limitelor de tensiune sau ale limitelor 

termice pe elementele de rețea. 

10.1.4 Analiza pentru zona Transilvania de Nord  

În zona Transilvania de Nord s-au considerat următoarele capacități de producție noi: 

• În CTE Iernut s-au considerat 6 grupuri noi totalizând 400 MW putere disponibilă, 

pe gaze, ciclu combinat; 

Pentru realizarea regimului de dimensionare pentru zona Transilvania de Nord considerată 

deficitară s-a considerat CTE Iernut oprită. 

Analiza pe termen scurt 

Din analiza regimului de dimensionare pentru VSI a rezultat că AT 400/220 kV Iernut se 
supraîncarcă în mai multe situații de N-1 (maxim 116,9% la declanșarea  AT 400/220 kV Roșiori). 
Aceste suprasarcini se vor rezolva după montarea celui de-al doilea AT 400/220 kV Iernut. 

La declanșarea unui AT 220/110 kV Alba Iulia se supraîncarcă celălalt AT cu aproximativ 20%. 
În acest caz este necesară buclarea zonei Alba Iulia cu zona Sibiu prin conectarea LEA 110 kV  
Orlat–Sibiu Nord. 
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În cazul în care se consideră o producție de 10% în CHE, pe lângă faptul că CTE Iernut este 
oprită, rezultă în plus că  la declanșarea LEA 400 kV Sibiu Sud–Iernut scad tensiunile în nodurile de 
400 kV Iernut, Gădălin, Cluj Est, Roșiori și Oradea, și în stațiile de 220 kV Gheorgheni, Fântânele și 
Iernut. Aceste depăşiri vor dispare la realizarea LEA 400 kV Oradea Sud–Nădab și la conectarea 
TR2 400/110 kV Oradea Sud (deconectat în schema normală). 

La declanșarea AT 400/220 kV Roșiori și la declanșarea simultană a LEA 220 kV Iernut–
Câmpia Turzii și LEA 220 kV Cluj Florești–Alba Iulia se obține suprasarcină pe TR 400/110 kV Cluj 
Est (107,2%, respectiv 111,2%). Aceasta dispare daca se produce în zona Cluj o putere de minim 
40 MW. 

Din analiza regimului de dimensionare pentru VDV a rezultat că la declanșarea LEA 400 kV 
Sibiu Sud–Iernut scad tensiunile în nodurile de 400 kV Iernut și Cluj Est și se supraîncarcă LEA 220 
kV Stejaru-Gheorgheni la 107%. Aceste depăşiri vor dispărea la realizarea LEA 400 kV Oradea–
Nădab. 

În cazul în care se consideră o producție de 10% în CHE, pe lângă faptul că CTE Iernut este 
oprită, rezultă în plus că la declanșarea LEA 400 kV Sibiu Sud-Iernut apar suprasarcini pe LEA 220 
Stejaru-Gheorgheni (140,3%) și Mintia-Alba Iulia (120,4%) și scad tensiunile în nodurile rețelei de 
transport din zona. Aceste probleme se rezolvă la conectarea LEA 400 kV Oradea Sud-Nădab. 
Rămâne doar depășirea pe LEA 220 kV Stejaru-Gheorghieni de 114,4%. Pentru rezolvarea 
completă a depășirilor trebuie ca puterea generată minimă în S4 să fie 260 MW în regimul cu LEA 
400 kV Oradea Sud-Nădab și 415 MW fără LEA 400 kV Oradea Sud-Nădab în funcțiune. 

Apar suprasarcini pe AT 400/220 kV Iernut în mai multe situații cu N-1 elemente în funcțiune. 
Rezultă necesitatea montării unui nou AT 400/220 kV în stația Iernut.  

La declanșarea simultană a LEA 220 kV Iernut-Câmpia Turzii și LEA 220 kV Cluj Florești-Alba 
Iulia se obține suprasarcină pe TR 400/110 kV Cluj Est (105,6%).   

Apar suprasarcini pe LEA 220 kV Urechești-Târgu Jiu și LEA 220 kV Târgu Jiu–Paroșeni la 
declanșarea ambelor circuite ale LEA 220 kV Porțile de Fier-Reșița. Acestea se rezolvă la punerea 
în funcțiune a LEA 400 kV Porțile de Fier-Reșița. Astfel se rezolvă și suprasarcina pe un circuit al  
LEA 220 kV Porțile de Fier-Reșița la declanșarea celuilalt circuit. 

Din analizele efectuate pe termen scurt, in cazul retragerii din exploatare a transformatorului 
existent 400/110 kV în stația Sibiu Sud apare necesitatea unui transformator de rezerva (TR3). 

Din analizele pe termen scurt au rezultat ca fiind necesare următoarele proiecte care au 
fost incluse în Planul de Dezvoltare 2018-2027: 

• instalarea unui nou AT 400/220 kV în stația Iernut, 

• instalarea T3 400/110 kV Sibiu Sud, 

• finalizarea LEA 400 kV Oradea Sud-Nădab. 

Analize pe termen mediu și lung 

Analizele pe termen mediu și lung au confirmat necesitatea proiectelor detectate la analizele pe 
termen scurt. 

Din analizele pe termen mediu și lung au reieșit necesare următoarele proiecte, în plus față de 

cele detectate pe termen scurt: 

• montarea celui de al II-lea TR 400/110 kV în staţia Cluj Est; Suprasarcina pe TR 

400/110 kV Cluj Est existent apare la VSI în următoarele cazuri: la declanșarea 

AT 400/220kV Roșiori și la declanșarea simultană a LEA 220 kV Iernut–Câmpia 

Turzii şi a LEA 220 kV Cluj Floreşti–Alba Iulia și o putere foarte scăzută în 
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centralele din Ardeal. Probabilitatea acestor evenimente este redusă şi este 

foarte dificil de justificat tehnico-economic acest proiect. De asemenea se 

precizează faptul că montarea TR2 400/110 kV nu are şi avantajul de a oferi o 

rezervă completă staţiei 400/110 kV Cluj Est având în vedere că aceasta este 

alimentată printr-o singură LEA 400 kV Gădălin–Cluj Est bloc cu TR 400/110 kV 

existent (cel de al II-lea circuit funcţionează la 110 kV); în scenariul favorabil 

(verde) în care consumul estimat este mai mare, apar mai multe cazuri de N-1 în 

care se supraîncarcă TR 400/110 kV Cluj Est. 

• pe termen lung, a reieşit că realizarea unei staţii de injecţie în RED în zona 

Bistriţa conduce la eliminarea suprasarcinilor. Spre deosebire de TR2 400/110kV 

în staţia Cluj Est, realizarea staţiei 400/110kV Bistriţa este dependentă de 

realizarea LEA 400kV Suceava – Gădălin. Spre deosebire de TR2 400/110kV în 

staţia Cluj Est, realizarea staţiei 400/110kV Bistriţa implică pierderi mai mici in 

rețeaua de distribuție 110kV Bistrița – Cluj Est. Va fi analizată şi oportunitatea 

realizării unei soluţii intermediare de injecţie din RET (LEA 220kV Baia Mare III – 

Iernut) în RED în staţia 110kV Dej sau 110kV Celuloză. 

. 

 

 10.1.4.1. Oportunitatea realizării unei staţii de injecţie în RED în zona Bistriţa, conectată la 

RET în schemă întrare-ieşire în LEA 400kV Suceava – Gădălin; evidenţierea 

elementelor/ipotezelor diferite faţă de studiul din anul 2009 

 

În cadrul regimurilor analizate la etapa 2024 la palierul VSI, considerând secţiunea S4 

deficitară cu CTE Iernut oprită şi CHE din secţiune la 0% Pinst, TR 400/110kV Cluj Est se încarcă 

până la 112,3%, în regimul cu N – 1 elemente, la declanșarea LEA d.c cu stâlpi comuni pe lungime 

> 10km  (LEA 220kV Iernut – Cp. Turzii şi a LEA 220kV Cluj Floreşti – Alba Iulia). 

Se evidenţiază în acelaşi regim de dimensionare suprasarcini şi pe AT 400/220kV Roşiori.  

Suprasarcina pe TR 400/110kV Cluj Est nu se elimina la punerea în funcţiune al celui de al 

II-lea TR 400/110kV Oradea (maxim 108%).  

Se evidențiază încă de la această etapă de calcul o creştere a consumului în zona 110kV 

Cluj Est – Cluj Floreşti – Bistriţa până la cca. 422,4MW, mai mare decât capacitatea unităţilor de 

transformare din zonă, în cazul unei avarii pe LEA d.c menţionată anterior. 

Pentru eliminarea acestei suprasarcini este necesară o altă injecţie de putere în zona, cum 

ar fi un nou TR 400/110kV în staţia Cluj Est. 

La această etapă de calcul, în lipsa realizării LEA 400kV Suceava – Gădălin realizarea unei 

injecţii 400/110kV în staţia Bistriţa nu este eficientă. 

 

În cadrul regimurilor analizate la etapa 2029 la palierul VSI, considerând secţiunea S4 

deficitară cu CTE Iernut oprită şi CHE din secţiune la 0% Pinst, TR 400/110kV Cluj Est se încarcă 

până la 121,7%, în regimul cu N – 1 elemente în funcţiune, la declanșarea LEA d.c cu stâlpi comuni 
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pe lungime > 10km (la deconectarea simultană a LEA 220kV Iernut – Cp. Turzii şi a LEA 220kV Cluj 

Floreşti – Alba Iulia). 

Creşterea suprasarcinii la regimul similar de dimensionare, este justificată prin creşterea de 

consum din zonă de la 422,4MW la 438,1MW. 

Se evidenţiază în acelaşi regim de dimensionare suprasarcini şi pe AT 400/220kV Roşiori, 

AT 400/220kV Iernut şi pe TR 400/110kV Oradea Sud 

Aceste suprasarcini nu se elimina integral la punerea în funcţiune al celui de al II-lea TR 

400/110kV Oradea (maxim 116,7% pe TR 400/110kV Cluj Est).  

Pentru eliminarea acestei suprasarcini este necesară o altă injecţie de putere in zona, cum 

ar fi un nou TR 400/110kV în staţia Cluj Est. 

La această etapă când este realizată LEA 400kV Suceava – Gădălin, suprasarcinile 

menţionate pot fi eliminate şi prin realizarea unei injecţii 400/110kV în staţia Bistriţa.  

În regimul de dimensionare menţionat nu apar suprasarcini în regimul cu  N – 1 elemente în 

funcţiune în reţeaua de distribuţie de 110kV din zonă.  

 

În cadrul regimurilor analizate la etapa 2029 verde la palierul VSI, considerând secţiunea S4 

deficitară cu CTE Iernut oprită şi CHE din secţiune la 0% Pinst, TR 400/110kV Cluj Est se încarcă 

până la 131,2%, în regimul cu N – 1 elemente, la declanșarea LEA d.c cu stâlpi comuni pe lungime 

> 10km (la deconectarea simultană a LEA 220kV Iernut – Cp. Turzii şi a LEA 220kV Cluj Floreşti – 

Alba Iulia). 

Creşterea suprasarcinii la regimul similar de dimensionare, este justificată prin creşterea de 

consum din zonă de la 438,1 MW la 451,5 MW. 

Se evidenţiază în acelaşi regim de dimensionare suprasarcini şi pe AT 400/220kV Iernut. 

Aceste suprasarcini nu se elimina la punerea în funcţiune al celui de al II-lea TR 400/110kV 

Oradea (maxim 126,5% pe TR 400/110kV Cluj Est).   

Pentru eliminarea acestei suprasarcini este necesară o altă injecţie de putere in zona, cum 

ar fi un nou TR 400/110kV în staţia Cluj Est. 

La această etapă când este realizată LEA 400kV Suceava – Gădălin, suprasarcinile 

menţionate pot fi eliminate şi prin realizarea unei injecţii 400/110kV în staţia Bistriţa.  

În regimul de dimensionare menţionat nu apar suprasarcini în regimul cu  N – 1 elemente în 

funcţiune în reţeaua de distribuţie de 110kV din zonă.  

 

În cadrul studiului din 2009  nu a reieşit eficienţa realizării unei injecţii de 400/110kV în zona 

analizată, având în vedere consumul redus din zonă la momentul respectiv. S-a evidenţiat la 

momentul respectiv faptul că la creşterea consumului din zonă (peste 350MW) este posibilă 

necesitatea unei noi injecţii 400/110kV în zonă: 

„O nouă staţie de injecţie (sau mărirea capacităţii într-o staţie existentă (de ex. Cluj Est 

400/110kV) s-ar justifica la un consum total al zonei de peste 350MW (∼ 400MVA)”. 

Calculele efectuate in actualul studiu confirmă concluziile studiului din 2009. 
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Spre deosebire de TR2 400/110kV în staţia Cluj Est, realizarea staţiei 400/110kV Bistriţa 

implică cheltuieli mai mari şi este dependentă de realizarea LEA 400kV Suceava – Gădălin. 

Spre deosebire de TR2 400/110kV în staţia Cluj Est, realizarea staţiei 400/110kV Bistriţa 

implică pierderi mai mici in rețeaua de distribuție 110kV Bistrița – Cluj Est. 

 

10.1.5 Analiza zonei de Sud-Vest  

Verificarea dimensionării s-a efectuat pentru un regim care, pornind de la RMB, a luat în 

considerare suplimentar CHE din zonă la puterea maxim disponibilă, cu CTE Turceni la maximum. 

CEE din zonă au fost încărcate la 85% din Pinstalat, CEF  au fost încărcate la circa 80% din 

Pinstalat la palierul VDV. 

Analiza pe termen scurt 

Din regimul de dimensionare pentru VSI a rezultat că apar suprasarcini pe un circuit al LEA 

220 kV Reșița–Timișoara (113%) la declanșarea celuilalt circuit și pe un AT 220/110 kV Timișoara 

(102,8%) la declanșarea celuilalt AT. Aceste suprasarcini se vor elimina odată cu trecerea Axului de 

Vest (Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad) la 400 kV. 

Din regimul de dimensionare pentru VDV a rezultat că în regimul cu N elemente în funcțiune 

apar suprasarcini pe anumite elemente din zonă, și anume: 

• LEA d.c 220 kV Porţile de Fier-Reşiţa c1,c2 (2x100%), 

• LEA d.c. 220 kV Reșița-Timișoara (2x108,9%), 

• LEA 220 kV Urecheşti-Tg. Jiu Nord (103,5%), 

• LEA 220 kV Tg. Jiu Nord-Paroşeni (103,5%). 

Elementele enumerate mai sus se supraîncarcă în mai multe situații cu N-1 elemente în 

funcțiune, în plus apare suprasarcină pe LEA 220 kV Timişoara-Arad (120,4%) la declanșarea LEA 

400 kV Mintia-Arad și pe LEA 220 kV Baru Mare-Hășdat la declanșarea LEA 400 kV Țânțăreni-

Sibiu sau LEA 400 kV Mintia-Sibiu. LEA 220 kV Paroșeni-Baru Mare se încarcă la limită la 

declanșarea LEA 400 kV Țânțăreni-Sibiu. 

Rezultă necesitatea următoarelor proiecte: 

• trecerea Axului de Vest la 400 kV (LEA 400 kV Porțile de Fier-Reşiţa + trecerea 

la 400 kV a axului 220 kV Reșița-Timişoara-Săcălaz-Arad), 

• reconductorarea axului de 220 kV Urechești-Târgu Jiu-Paroșeni-Baru Mare-

Hășdat sau realizarea unei noi LEA 400 kV Urecheşti-Mintia. 

S-a realizat o analiză în ipoteza că CTE Mintia și CET Paroșeni nu funcționează. 

Din regimul de dimensionare pentru VSI a rezultat că apar suprasarcini pe un circuit al LEA 

220 kV Reșița–Timișoara (120%) la declanșarea celui de-al doilea circuit și pe un circuit al LEA 220 

kV Porțile de Fier-Reșița (106,8%) la declanșarea celuilalt circuit. Aceste suprasarcini se vor elimina 

odată cu trecerea Axului de Vest la 400 kV. 
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Apar suprasarcini pe LEA 220 kV Urechești-Tg.Jiu Nord–Paroşeni la declanșarea LEA 400 kV 

Tânțăreni-Sibiu Sud sau a LEA 400 kV Mintia-Sibiu Sud. Acestea se pot elimina prin 

reconductorarea acestor LEA 220 kV sau prin realizarea unei noi LEA 400 kV Urecheşti–Mintia. 

Din regimul de dimensionare pentru VDV a rezultat că în regimul cu N elemente în funcţiune 

apar suprasarcini in zona analizata, astfel: 

• LEA d.c 220 kV Porţile de Fier-Reşiţa (2x102,8%), 

• LEA d.c. 220 kV Reșița-Timișoara (2x111,7%), 

• LEA 220 kV Urecheşti-Tg. Jiu Nord (114,7%), 

• LEA 220 kV Tg. Jiu Nord-Paroşeni (114,7%), 

• LEA 220 kV Baru Mare-Hășdat (101,3%). 

Elementele enumerate mai sus și în plus LEA 220 kV Paroșeni - Baru Mare se supraîncarcă în 

mai multe situații cu N-1 elemente în funcțiune. 

Rezultă necesitatea proiectelor menționate mai sus. 

S-a realizat o analiză pentru punerea în funcțiune provizorie a LEA 400 kV Reșița-Pancevo 

prin conectarea LEA Porțile de Fier-Reșița înainte de finalizarea stației 400 kV Reșița  

Având în vedere nivelul ridicat al tensiunilor în zona Porţile de Fier întâlnite în exploatare în 

regimurile de gol de sarcină vara (GNV), analizele s-au efectuat pe un model de rețea care tinde să 

reproducă starea sistemului energetic în RET din data de 14.07.2019, ora 04:30 (cu înregistrări 

SCADA).  

În regimul inițial, tensiunile în zonă sunt: 

Porţile de Fier 417,8 kV   Porţile de Fier 220 kV: 242,0 kV 

Reşiţa - Slatina 416,9 kV   Reşiţa 220 kV: 241,1 kV 

      Timişoara 220 kV: 239,9 kV 

       Arad 220 kV: 239,6 kV 

În regimul în care s-a modelat linia lungă de 400 kV Porţile de Fier–Reşiţa–Pancevo conectată,  

tensiunile în nodurile RET din zonă sunt: 

Porţile de Fier 400 kV: 425,49 kV  Porţile de Fier 220 kV: 244,1 kV 

Reşiţa 400 kV: 433,06 kV   Reşiţa 220 kV: 243,7 kV 

Slatina 400 kV: 423,6 kV   Timişoara 220 kV: 242,7 kV 

      Arad 220 kV: 242,4 kV 

Rezultă necesitatea compensării puterii reactive și instalarea unei bobine de 100 MVAr în stația 

Porțile de Fier 400 kV.  

Prin modelarea acestei bobine în regimul studiat tensiunile în nodurile RET din zonă sunt: 

Porţile de Fier 400 kV:  418,8 kV  Porţile de Fier 220 kV: 241,9 kV 

Reşiţa 400 kV: 426,3 kV   Reşiţa 220 kV: 241 kV 

Slatina 400 kV: 417,9 kV   Timişoara 220 kV: 239,9 kV 

      Arad 220 kV: 239,5 kV 

Din analizele pe termen scurt au rezultat ca fiind necesare următoarele proiecte care 

au fost incluse în Planul de Dezvoltare 2018-2027: 
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• realizarea Axului de Vest 400 kV prin construirea LEA 400 kV Porțile de Fier-

Reșița și trecerea la 400 kV a axului 220 kV Reșița–Timișoara–Săcălaz-Arad. 

și următoarele proiecte care sunt incluse în Planul de Dezvoltare 2020-2029: 

• reconductorarea axului de 220 kV Urechești-Târgu Jiu–Paroșeni-Baru Mare–

Hășdat sau realizarea unei noi LEA 400 kV Urecheşti-Mintia, 

• o bobină de compensare de 100 MVAr în stația Porțile de Fier 400 kV 

Analize pe termen mediu și lung  

Analizele pe termen mediu și lung au confirmat necesitatea proiectelor detectate la analizele pe 

termen scurt. 

Din analizele pe termen mediu au reieșit necesare următoarele proiecte, în plus față de 

cele detectate pe termen scurt: 

• amplificarea AT 400 MVA 400/220 kV Porțile de Fier de la 400 MVA la 500 MVA. 

AT 400 MVA 400/220 kV din staţia Porţile de Fier se încarcă la limită sau peste 

limită în toate cazurile în care iese din funcţiune un AT 500 MVA 400/220 kV. În 

toate situaţiile în care există un import dinspre nodul Djerdap riscul de 

suprasarcină creşte semnificativ, este necesară deci montarea unui AT de 500 

MVA. Acest proiect se află în Planul de Dezvoltare 2018-2027 

Din analizele pe termen lung au reieșit necesare următoarele proiecte necesare în plus 

față de cele pe termen mediu: 

• realizarea unei noi LEA 400 kV Urecheşti–Mintia. Reduce suprasarcinile pe LEA 

d.c 220 kV Porţile de Fier–Reşiţa şi AT 400/220 kV Reșița. Elimină încărcarea la 

limită a LEA 400 kV Porţile de Fier–Reşiţa care apare în cazul declanșării 

ambelor circuite al LEA 220 kV Porțile de Fier-Reșița. 

10.1.6  Analiza pentru zona Transilvania Nord, Moldova și Banatul de Nord denumită 

secțiunea Nord-Sud  

S-a analizat un regim foarte sever care necesită ca în cele două zone deficitare (Transilvania 

Nord, Moldova și Banatul de Nord) să se injecteze putere din zonele excedentare din sudul țării 

(Dobrogea și Oltenia). 

S-a considerat în zona Transilvania Nord, Moldova și Banatul de Nord, CTE Iernut oprită, CHE 

cu o producție de 10% din Pdisponibil, CEE oprite. 

Analiza pe termen scurt 

Din regimul de dimensionare pentru VSI a rezultat că apar suprasarcini pe AT1 400/220 kV 

Iernut la diferite declanșări în RET din zonă. Acestea se pot elimina prin montarea  AT2 400/220 kV 

Iernut. Prevederea AT2 400/220 kV Iernut conduce şi la eliminarea suprasarcinii apărute pe TR 

400/110 kV Cluj Est. Până la realizarea AT2 400/220 kV Iernut suprasarcinile se pot elimina prin 

menţinerea puterii produse în CTE Iernut la cel puţin 120 MW.  

Din regimul de dimensionare pentru VDV a rezultat că în regimul cu N–1 elemente în 

funcţiune, la numeroase contingenţe, apar suprasarcini pe LEA 220 kV Urechești-Târgu Jiu (până la 
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122,5% la declanșarea LEA 220 kV d.c. Porțile de Fier-Reșița) și LEA 220 kV Târgu Jiu-Paroşeni 

(până la 110% la declanșarea LEA Tânțăreni-Sibiu Sud) încărcate din regimul cu N elemente în 

funcţiune la 89%. Acestea se rezolvă prin reconductorarea liniilor de 220 kV sau prin LEA nouă 400 

kV Urechești-Mintia, sau menținerea puterii generate în zonă la min 500 MW. 

Suprasarcinile pe AT 400/220 kV Iernut se pot elimina prin realizarea unui nou AT 400/220 kV 

Iernut. Prevederea unui al II-lea AT 400/220 kV în Iernut conduce şi la eliminarea suprasarcinii pe 

TR 400/110 kV Cluj Est.  

Suprasarcina pe LEA 220 kV Alba Iulia-Cluj Florești (114,6%) apărută la declanșarea LEA 400 

kV Sibiu-Iernut se reduce prin montarea noului AT 400/220 kV în stația Iernut și se elimină prin 

buclarea rețelei de 110 kV. 

Suprasarcina pe LEA 220 kV Fileşti-Barboşi de 116,2% și pe LEA 220 kV Lacu Sărat-Fileşti de 

102,5% obținute la declanșarea LEA 400 kV Smârdan –Gutinaș se elimină prin realizarea LEA d.c 

400 kV Smârdan-Gutinaş (cu un circuit echipat). 

Supraîncărcarea unui circuit al LEA 220 kV Timişoara-Reșița (114,3%) sau al LEA 220 kV 

Porțile de Fier-Reșița (137,6%) la declanșarea celuilalt circuit se elimină la realizarea Axului de Vest 

(LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița și trecerea la 400 kV a axului 220 kV Reşiţa-Timişoara-

Săcălaz-Arad). 

Din analizele pe termen scurt au rezultat ca fiind necesare următoarele proiecte care 

au fost incluse în Planul de Dezvoltare 2018-2027: 

• realizarea Axului de Vest 400 kV prin construirea LEA 400 kV Porțile de Fier-

Reșița și trecerea la 400 kV a axului 220 kV Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad 

• instalarea unui nou AT 400/220 kV în stația Iernut 

• realizarea LEA 400 kV d.c. (un circuit echipat) Smârdan-Gutinaș 

și următoarele proiecte care sunt incluse în Planul de Dezvoltare 2020-2029: 

• reconductorarea axului de 220 kV Urechești-Târgu Jiu-Paroșeni-Baru Mare-

Hășdat sau realizarea unei noi LEA 400 kV Urecheşti-Mintia. 

Analize pe termen mediu și lung  

Analizele pe termen mediu și lung au confirmat necesitatea proiectelor detectate la analizele pe 

termen scurt. 

Din analizele pe termen mediu au reieșit necesare următoarele proiecte, în plus față de 

cele detectate pe termen scurt: 

• montarea celui de al II-lea TR 400/110 kV în staţia Cluj Est; Suprasarcina pe TR 

400/110 kV Cluj Est existent apare în următoarele cazuri: declanșarea simultană 

a LEA 220 kV Iernut-Câmpia Turzii şi a LEA 220 kV Cluj Floreşti-Alba Iulia și o 

putere foarte scăzută în CEE din Ardeal. Probabilitatea acestor evenimente este 

redusă şi este foarte dificil de justificat tehnico-economic acest proiect. De 

asemenea se precizează faptul că montarea TR2 400/110 kV nu are şi avantajul 

de a oferi o rezervă completă staţiei 400/110 kV Cluj Est având în vedere că 

aceasta este alimentată printr-o singură LEA 400 kV Gădălin-Cluj Est bloc cu TR 

400/110 kV existent (cel de al II-lea circuit funcţionează la 110 kV). 
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Din analizele pe termen lung au reieșit necesare următoarele proiecte necesare în plus 

față de cele pe termen mediu 

• realizarea unei noi LEA 400 kV Urecheşti-Mintia. Reduce suprasarcinile pe LEA 

d.c 220 kV Porţile de Fier-Reşiţa şi AT 400/220 kV Reșița. Elimină încărcarea la 

limită a LEA 400 kV Porţile de Fier-Reşiţa din regimul cu declanșarea ambelor 

circuite ale LEA 220 kV Porțile de Fier-Reșița. 

 

10.1.8 Analiza privind alimentarea municipiului Bucureşti  

În prezent, ca urmare a condiţiilor specifice de dezvoltare economică, Municipiul București și 

județul Ilfov ating împreună un consum de până la 15% din consumul de energie electrică la nivel 

național, reprezentând cea mai concentrată zonă de consum de energie electrică din țară. 

Creșterea consumului de energie electrică din ultimii ani, respectiv dezvoltarea prognozată pentru 

următorii ani, conduc la necesitatea dezvoltării infrastructurii rețelei electrice de transport aferentă 

zonei București.  

Dacă în prezent alimentarea cu energie electrică se efectuează prin intermediul a trei stații 

electrice de transport aflate la periferie (București Sud, Domnești și Fundeni), se impune ca, pe 

termen mediu și lung, să se dezvolte rețeaua electrică prin realizarea cel puțin a unei stații electrice 

de transport de injecție în centrul de consum al Municipiului București, racordată la stațiile existente 

prin intermediul unor cabluri electrice.  

Luând în considerare și celelalte aspecte specifice ale zonei: concentrarea foarte mare a 

consumului, existența consumatorilor cu un grad ridicat de sensibilitate la întreruperi în alimentare, 

numărul ridicat de cabluri, respectiv probleme legate de volumul energiei reactive etc., casările 

grupurilor generatoare din București şi dezvoltarea parcului de producţie din Dobrogea, având drept 

consecinţă creşterea fluxurilor de putere care tranzitează staţiile care alimentează orașul Bucureşti, 

în această zonă este necesară realizarea unor proiecte de întărire/dezvoltare a RET-RED, precum 

închiderea inelului de 400 kV al zonei București. 

A fost necesar un studiu suport pentru Planul de Dezvoltare a RET care să ia în considerare 

ipoteze actualizate de evoluție a consumului de energie electrică, a parcului de centrale electrice și 

a rețelelor electrice de transport și de distribuție și care să determine, să fundamenteze și să 

prezinte în detaliu soluția optimă de dezvoltare a RET în zona București, care să confere siguranță 

în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor. În urma acestui studiu se vor stabili termenele 

de implementare și puterea necesară a noilor unități de transformare din stațiile electrice Fundeni și 

București Sud.  

Transelectrica a achiziționat prin licitație deschisă “Studiu privind dezvoltarea reţelei electrice de 

alimentare a zonei metropolitane Bucureşti – perspectiva pe 10 ani”. Transelectrica colaborează cu 

Prefectura București, cu Primăria Municipiului București și cu Primăriile localităților învecinate 

pentru stabilirea amplasamentului optim al noii stații electrice în zona de Nord-Est și a traseelor 

liniilor electrice necesare pentru realizarea inelului de 400 kV.  

Transelectrica a colaborat cu E-Distribuție Muntenia pentru realizarea caietului de sarcini și 

pentru stabilirea datelor de intrare necesare realizării studiului (prognoză de evoluție a consumului 
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și a rețelei de distribuție). Stația de transport de injecție în rețeaua de distribuție trebuie agreată de 

E-Distribuție Muntenia.   

Din “Studiul privind dezvoltarea reţelei electrice de alimentare a zonei metropolitane Bucureşti – 

perspectiva pe 10 ani” au rezultat următoarele concluzii: 

S-au construit regimurile de dimensionare pentru o zonă deficitară, prin oprirea grupului cu cea 

mai mare putere în funcţiune în RMB în zona București, centralele electrice eoliene (CEE) din zona 

Dobrogea s-au considerat cu 70% Pinst, iar după analiza regimului de dimensionare s-au realizat o 

serie de alte regimuri definite ca analize de sensibilitate după cum urmează: 

− Analiza de sensibilitate A1: toată producţia din Bucureşti este oprită (exclusiv la VSI); 

− Analiza de sensibilitate A2: toată producţia în OMV Brazi oprită; 

− Analiza de sensibilitate A3: centrala OMV Brazi încărcată la maxim; 

− Analiza de sensibilitate A4: Scenariu optimist de dezvoltare a consumului în zona 

analizată; 

− Analiza de sensibilitate A5: prezentarea regimurilor staţionare cu un element în 

reparaţie şi un element declanșat (N-2). 

Analiza pe termen scurt 

Din analizele efectuate, au rezultat două categorii de suprasarcini: 

a) pe unităţile de injecţie de putere din RET în RED: AT 220/110 kV Fundeni (încă din 

RMB, VSI) şi AT 220/110 kV Bucureşti Sud; 

b) la interfaţa dintre reţeaua 400 kV şi 220 kV pe AT 400/220 kV Bucureşti Sud şi pe AT 

400/220 kV Brazi Vest, dar şi în reţeaua de 220 kV pe LEA 220 kV d.c. Bucureşti Sud–

Fundeni (doar în analiza de sensibilitate A2, la VDV). Aceste suprasarcini sunt 

determinate de circulaţiile de putere din reţeaua 400 kV către şi prin reţeaua de 220 kV, 

în special pentru alimentarea zonei Fundeni. 

S-a propus realizarea următoarelor investiţii pe termen scurt: 

• instalarea unui nou autotransformator 220/110 kV 400 MVA în staţia 220/110 kV 

Fundeni; 

• instalarea unui nou transformator 400/110 kV 250 MVA în staţia 400/220/110 kV 

Bucureşti Sud. 

Din rezultatele obţinute considerând aceste întăriri s-au constat următoarele: 

• instalarea unui nou autotransformator 220/110 kV, 400 MVA, în staţia 220/110 kV 

Fundeni elimină toate suprasarcinile apărute pe celelalte două AT-uri; 

• instalarea unui nou transformator 400/110 kV, 250 MVA, în staţia 400/220/110 kV 

Bucureşti Sud:  

o elimină suprasarcinile care apar pe AT 400/220 kV şi AT 220/110 kV 

Bucureşti Sud în analizele efectuate, cu excepţia analizei de sensibilitate 2 

la VSI (centrala OMV oprită) la care avaria unui AT 400/220 kV conduce la 

supraîncărcarea celuilalt cu 9% Snom (pentru a nu apărea suprasarcină 

centrala OMV trebuie să producă minim 195 MW);  
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o elimină unele suprasarcini care apăreau pe LEA 110 kV din RED, 

singurele suprasarcini rămase fiind pe LES 110 kV Militari–Răzoare şi LES 

110 kV Grozăveşti–Răzoare care sunt în planul E-Distribuţie Muntenia 

pentru înlocuire cu cabluri de capacitate mărită în perioada 2021-2022. 

• rămân suprasarcinile pe AT3 400/220 kV Brazi Vest şi pe LEA 220 kV Bucureşti 

Sud-Fundeni (sensibilitatea A2, la VDV), dar aşa cum s-a arătat în analizele 

pentru 2024, dezvoltările reţelei de transport prevăzute prin planul de investiţii al 

CNTEE Transelectrica SA şi anume LEA 400 kV d.c. Cernavodă–Stâlpu nouă, cu 

racordarea unui circuit prin staţia Gura Ialomiţei şi trecere la 400 kV a LEA Brazi 

Vest–Teleajen–Stâlpu, inclusiv achiziţie AT4 400 MVA, 400/220/20 kV Brazi 

Vest, conduce la eliminarea acestora. Suplimentar, aceste dezvoltări ale reţelei 

de transport conduc şi la eliminarea suprasarcinilor care rămâneau pe AT 

400/220 kV Bucureşti Sud. Dacă se devansează doar AT4 400 MVA, 400/220/20 

kV Brazi Vest, suprasarcinile care rămâneau pe AT 400/220 kV Bucureşti Sud 

scad la cca 3% Snom iar cele pe LEA 220 kV d.c. Bucureşti Sud–Fundeni scad la 

cca 8% Ilim. 

Până la montarea AT4 400/220 kV Brazi Vest este recomandat ca grupul de la OMV Brazi care 

evacuează pe bara 220 kV Brazi Vest să fie disponibil să producă putere cât mai aproape de 

puterea maximă, iar în caz de avarie şi suprasarcină pe AT3 400/220 kV Brazi Vest o parte din 

consumul zonei 110 kV Fundeni să fie preluat prin reţeaua 110 kV, pe zonele adiacente (Domneşti, 

Bucureşti Sud). 

• Se poate avea în vedere de la această etapă şi reconductorarea circuitelor LEA 

220 kV d.c. București Sud–Fundeni, având în vedere că încărcarea LEA 220 kV 

d.c. București Sud–Fundeni–Brazi Vest ajunge la capacitatea limită în etapa de 

analiză 2029 şi apar suprasarcini pe aceasta după 2030, chiar cu considerarea 

întăririlor menţionate mai sus, deci se poate avea în vedere mărirea capacităţii 

acestui tronson prin reconductorare, care este necesară din prezent până la 

etapa 2024 în cazul indisponibilităţii centralei OMV Brazi la VDV, dar şi după anul 

2030 în cazul declanșării ambelor circuite de 220 kV pe LEA 220 kV Bucureşti 

Sud–Fundeni  sau Fundeni–Brazi Vest. 

Analiza pe termen mediu 

Calculele de regimuri permanente au considerat realizate dezvoltările prevăzute în Planul de 

Dezvoltare pentru această etapă: LEA 400 kV d.c. Cernavodă-Stâlpu nouă, cu racordarea unui 

circuit prin staţia Gura Ialomiţei şi trecere la 400 kV a LEA Brazi Vest-Teleajen-Stâlpu, inclusiv 

achiziţie AT4 400 MVA, 400/220/20 kV Brazi Vest şi lucrări de extindere în staţiile 400 kV şi 220 kV 

aferente. 

Această investiţie împreună cu cele două unități de transformare propuse la etapa de termen 

scurt (2020), rezolvă integral problemele constatate în zona municipiului Bucureşti în cele două 

etape de analiză (2020, 2024). 

Analiza pe termen lung 
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Proiectele propuse anterior sunt suficiente la limită pentru funcţionarea fără probleme a reţelelor 

municipiului Bucureşti în regimuri cu N şi N-1 elemente în funcţiune. 

Dacă se consideră o posibilă dezvoltare mai pronunţată a consumului din zona municipiului 

Bucureşti (de ex. o dezvoltare substanţială a electromobilităţii) există situaţii în analiza de 

sensibilitate 4 care are în vedere o prognoză optimistă a consumului, în care apar suprasarcini pe 

TR 400/110 kV Domneşti şi pe AT 400/220 kV Bucureşti Sud. 

Pentru rezolvarea acestor suprasarcini s-a propus realizarea unei staţii noi de injecție de 

400/110 kV.   

Situaţia prezentată mai sus se agravează considerabil în etapa imediat următoare (etapa 2034 

cu o creștere mai mare de consum), făcând necesară realizarea cel puţin a unei noi staţii de 

injecţie de 400/110 kV completată de unităţi de transformare suplimentare în staţii existente sau de 

o a doua staţie 400/110 kV. 

Având în vedere că o nouă staţie necesară începând cu etapa 2029 trebuie să apară în zona 

Bucureşti, unde identificarea terenurilor pentru staţia nouă, respectiv a culoarelor pentru LEA/LES 

400 kV de racord este extrem de dificilă, se consideră necesar ca toate acţiunile care trebuie 

întreprinse pentru realizarea staţiei să fie începute cât mai curând. 

Analiza din studiu a evidenţiat faptul că noua staţie poate fi în egală măsură realizată la 

Grozăveşti sau la Fundeni. În ambele cazuri se realizează două conexiuni de 400 kV şi două TR 

400/110 kV racordate la bare de 110 kV existente. Prin realizarea oricărei staţii se închide o buclă 

de 400 kV între staţiile 400 kV Bucureşti Sud şi Domneşti, prin staţia 400 kV nouă şi în varianta 

staţiei la Fundeni şi prin staţia 400 kV Brazi Vest. 

S-a propus realizarea unei stații de 400/110 kV la Grozăveşti, racordată prin LES 400 kV cu 

staţiile Bucureşti Sud şi Domneşti, care este necesară încă din etapa 2029 în ipoteza unei evoluții 

optimiste a consumului. 

Realizarea într-o primă etapă a unei noi staţii de 400 kV la Fundeni, racordată printr-o nouă LEA 

400 kV Fundeni–Brazi Vest și intrare-ieşire în LEA 400 kV Bucureşti Sud–Gura Ialomiţei prin LEA 

d.c. 400 kV, chiar dacă are o investiţie mai redusă, are dezavantajul că va necesita un timp mult 

mai mare pentru obţinerea acordurilor şi avizelor decât cele necesare pentru o nouă staţie la 

Grozăveşti, ca urmare a dificultăţilor de realizare a unor LEA 400 kV lungi, de la Brazi Vest la 

Fundeni şi de la Fundeni până LEA 400 kV Bucureşti Sud–Gura Ialomiţei. 

Analiza realizată pentru etapa 2034 de consum a arătat că o nouă staţie 400/110 kV propusă la 

Grozăveşti nu poate asigura singură alimentarea în siguranţă a celor trei zone (aferente staţiilor de 

injecţie Domneşti, Bucureşti Sud şi Fundeni). Acest lucru e valabil şi dacă noua staţie ar fi 

amplasată la Fundeni. 

Pentru a rezolva aceste suprasarcini care pot apărea ar fi necesare investiţii suplimentare în 

unităţi de transformare, aferente staţiilor Bucureşti Sud şi Domneşti şi, de asemenea, 

reconductorarea LEA 220 kV d.c. Bucureşti Sud-Fundeni-Brazi Vest, în funcţie de una din cele două 

variante. 

Investiţii suplimentare în unităţi de transformare nu pot fi practic realizate din cauza lipsei de 

spaţiu din staţiile existente. 
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În această situaţie se propune realizarea succesivă a ambelor staţii la Grozăveşti (2029), 

respectiv Fundeni (2034).  

Conform calculelor, termenul de realizare al ambelor staţii ar trebui să fie cel târziu 2034. 

S-a efectuat analiza circulaţiilor de putere reactivă pornind de la o situaţie reală din sistem care 

să fie relevantă pentru detectarea necesităţilor de compensare a puterii reactive pentru soluţiile de 

dezvoltare a RET propuse. S-a utilizat un model de reţea care tinde să reproducă starea sistemului 

în RET din data de 14.07.2019 ora 04:30 (snapshot) şi s-au verificat pentru soluţiile propuse de 

dezvoltare a RET în zona Bucureşti care sunt necesităţile de compensare a puterii reactive.  

Cu considerarea în funcțiune a celor 4 bobine în zona analizată: o bobină 100 MVAr în staţia 

110 kV Fundeni, o bobina 100 MVAr în staţia 400 kV Bucureşti Sud şi două bobine în staţia 110 kV 

Domneşti, în regimurile de funcționare fără investiții suplimentare toate tensiunile sunt în limitele 

admisibile. 

Necesarul de bobine de compensare suplimentare pentru soluţiile analizate a rezultat după cum 

urmează: 

• staţie noua 400/110 kV Grozăveşti: două bobine de compensare 100 MVAr 

montate la 400 kV în staţia 400 kV Grozăveşti, 

• staţie nouă 400/110 kV Fundeni, racordată intrare-ieşire în LEA 400 kV Bucureşti 

Sud–Gura Ialomiţei şi prin LEA 400 kV nouă 400 kV Fundeni-Brazi Vest: o bobină 

de compensare 100 MVAr montată la 400 kV în staţia nouă. 

În concluzie, din studiu a reieșit necesitatea următoarelor proiecte care sunt incluse in 

Planul de Dezvoltare 2020-2029: 

Pe termen scurt: 

• instalarea unui nou autotransformator 220/110 kV 400 MVA în staţia 220/110 kV 

Fundeni; 

• instalarea unui nou transformator 400/110 kV 250 MVA în staţia 400/220/110 kV 

Bucureşti Sud. 

Pe termen lung: 

• 2029 - staţie 400/110 kV la Grozăveşti racordată prin LES 400 kV cu staţiile 400 

kV Bucureşti Sud şi Domneşti și două bobine de compensare 100 MVAr montate 

la 400 kV în staţia 400 kV Grozăveşti, 

• 2034 - staţie 400/110 kV la Fundeni racordată şi prin LEA 400 kV nouă Fundeni–

Brazi Vest și  intrare-ieşire în LEA 400 kV Bucureşti Sud–Gura Ialomiţei prin LEA 

d.c. 400 kV și montarea unei  bobine de compensare 100 MVAr în staţia nouă 400 

kV. 

10.1.9 Analiza zonei Argeș-Vâlcea 

Din Studiul privind creșterea siguranței în funcționare a zonei de rețea Argeș–Vâlcea a rezultat 

necesară pentru evacuarea puterii din hidrocentralele din zonă, realizarea unei stații de 400 kV la 

Arefu racordată în LEA 400 kV Țânțăreni-Sibiu Sud. Acest proiect a fost inclus în Planul de 

Dezvoltare 2018-2027. 
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10.1.10 Analiza impactului asupra SEN a întârzierii/amânării termenului de 
punere în funcţiune a proiectelor prevăzute în Planul de dezvoltare a RET 2018-
2027 şi incluse în RMB 

Majoritatea proiectelor prevăzute în Planul de Dezvoltare a RET 2018-2027 au rezultat ca fiind 

necesare din analizele pe termen scurt prezentate mai sus.  

Pe termen mediu și lung necesitatea acestor proiecte devine și mai mare datorită faptului că se 

prognozează o creștere de consum și instalarea mai multor centrale regenerabile. 

Prezentăm în continuare congestii apărute în perioada 2017-2019 care ar fi putut fi evitate 

în prezența proiectelor de dezvoltare a RET 

În perioada 2017-2018 au apărut numeroase cazuri de congestii care ar fi putut fi evitate dacă 

LEA 400 kV Oradea-Nădab era pusă în funcțiune: 

- martie 2017 - pentru respectarea criteriului de siguranță N-1, în zona de Nord-Vest a 

țării (secțiunea 4), în condițiile retragerii programate din exploatare a LEA 400 kV 

Roșiori-Mukacevo, la solicitarea OTS-ului vecin (Ukrenergo). 

- noiembrie 2017 - pentru respectarea criteriului de siguranță N-1 pe perioada 

retragerii din exploatare programate a LEA 400 kV Iernut-Sibiu Sud, pentru lucrări de 

relocare a unui stâlp la intersecția cu un drum județean, solicitate de o terță parte. 

- aprilie 2018 - pentru respectarea criteriului de siguranță N-1, în condițiile retragerii din 

exploatare planificate a LEA 400 kV Roșiori-Mukacevo, la solicitarea OTS ucrainian. 

- septembrie 2018 - pentru respectarea criteriului de siguranță N-1, la retragerea 

planificată din exploatare a LEA 400 kV Roșiori-Mukacevo. 

- octombrie 2018 - pentru respectarea criteriului de siguranță N-1 la retragerea 

planificată din exploatare a LEA 400 kV Roșiori-Mukacevo.  

- octombrie și noiembrie 2018 - pentru respectarea criteriului de siguranță N-1 la 

retragerea planificată din exploatare a LEA 400 kV Iernut-Sibiu Sud. 

- ianuarie 2019 - pentru asigurarea criteriului de siguranță N-1 în secțiunea S4 la 

retragerea accidentală a LEA 220 kV Fântânele-Gheorgheni, în condiții de forță 

majoră (exista aviz de FM).  

- mai 2019 - pentru asigurarea criteriului de siguranță N-1 în secțiunea S4, în condițiile 

retragerii programate din exploatare a LEA 400 kV Iernut-Sibiu Sud, strict pe 

perioada de timp necesară ca echipa de intervenție să fie scoasă de pe teren și linia 

să fie redată în exploatare. 

Congestii care ar fi putut fi evitate dacă ar fi existat noua LEA 400 kV Smârdan-Gutinaș: 

- aprilie 2017 - pentru respectarea criteriului de siguranță N-1 și reducerea deficitului 

de putere în zona de Est și Nord-Est a țării, în condițiile indisponibilității LEA 220 kV 

Barboși-Focșani. Certificat de Forță Majoră nr. 398/25.04.2017  

- iulie 2017 - pentru asigurarea stabilității secțiunii caracteristice S5 la retragerea din 

exploatare a LEA 400 kV Brașov-Gutinaș. 

Congestii care ar fi putut fi evitate dacă ar fi existat axul de Vest la 400 kV: 

- decembrie 2017 - pentru respectarea criteriului de siguranță N-1, reducerea 

suprasarcinii pe axa 220 kV Urechești-Târgu Jiu Nord-Paroșeni-Baru Mare-Hășdat-
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Mintia, în condițiile retragerii din exploatare a LEA 220 kV Timișoara-Reșița circuitul 

1. 

Congestii care ar fi putut fi evitate dacă ar fi existat întărirea rețelei 400 kV în zona Dobrogea 

(LEA 400 kV Medgidia Sud-Constanța Nord, racordul liniilor de interconexiune cu Bulgaria în stația 

Medgidia Sud, LEA 400 kV Cernavodă-Gura Ialomiței): 

- februarie 2018 - pentru respectarea criteriului de siguranță N-1 pe perioada retragerii 

din exploatare accidentală a LEA 400 kV București Sud-Domnești și a 

indisponibilității LEA 400 kV Constanța Nord-Tariverde. Aviz de existență a cazului de 

forță majoră (C.C.I.N.A. nr.446/05.03.2018). 

decembrie 2019 - pentru respectarea criteriului de siguranță N-1, la deconectarea 

LEA 400 kV Constanța Nord-Tariverde, solicitată de către echipele ISU pentru 

evitarea accidentelor de natură electrică (un cetățean s-a urcat pe stâlpul nr. 21 (de 

tip PAS), în zona localității Ovidiu, cu intenția de a se sinucide).  

Congestii care ar fi putut fi evitate dacă ar fi existat noul AT 400/220 kV Brazi Vest și axul Brazi 

Vest-Teleajen-Stâlpu la 400 kV: 

- iulie 2018 - reducere suprasarcină pe AT3-400 MVA, 400/220 kV Brazi Vest, pentru 

asigurarea criteriului de siguranță N-1, în condițiile funcționării CECC Petrom la 738 

MW, a retragerii din exploatare programată a LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste și a 

declanșării LEA 400 kV Brazi Vest-Domnești (AT3-400 MVA Brazi Vest rămânând 

singura cale de evacuare în sistem a producției TG1 și a TA CECC Petrom, care sunt 

racordate la nivelul de tensiune de 400 kV). 

Aceste proiecte care ar fi dus la evitarea congestiilor apărute în exploatare ar trebui considerate 

prioritare.  

* 

În ceea ce priveşte staţiile ce urmează a fi retehnologizate se precizează importanţa creşterii 

nivelului de siguranţă al funcţiilor pe care le îndeplinesc aceste staţii ce urmează a fi retehnologizate 

şi anume: 

▪ reducerea cheltuielilor de exploatare la maxim 1% 

▪ tranzitul de putere 

▪ racordarea şi evacuarea puterii unei surse 

▪ staţie de transformare şi siguranţa alimentării zonelor de consum 

10.2 Gradul de încărcare a elementelor RET 

În regimurile staţionare medii de bază, fluxurile de putere pe elementele RET se situează sub 

limitele termice. Gradul de utilizare a RET este scăzut în RMB faţă de capacitatea de transport la 

limită termică a elementelor componente. 

La etapa 2020 palierul VSI au fost detectate depăşiri la un AT 220/110 kV Fundeni la 

declanșarea celuilalt. Depășirile limitelor pe AT1 şi AT2 400 MVA, 220/110 kV Fundeni se pot 

soluționa prin instalarea AT3 220/110 kV în Fundeni. 
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La etapa 2024 palierul VSI au fost detectate depăşiri în regimul pe un AT 220/110 kV Timişoara 

la declanșarea celuilalt. Acest lucru se rezolvă prin trecerea la 400 kV a Axului de Vest (Reșița-

Timișoara-Săcălaz-Arad). 

Trebuie avut în vedere, însă, faptul că, în exploatare, regimurile de funcţionare se pot îndepărta 

semnificativ de RMB, ca urmare a modificării permanente a nivelului şi structurii consumului şi 

producției şi datorită retragerilor din exploatare pentru reparaţii planificate şi accidentale. Aceasta 

poate conduce la încărcări mult diferite pe elementele reţelei. 

 De asemenea, este obligatorie o rezervă, deoarece elementele RET trebuie să poată prelua în 

orice moment sarcina suplimentară, în cazul declanşării oricărui element din SEN: linie, 

transformator, grup sau consumator.  

În anexa G se prezintă încărcările elementelor RET în regimurile medii de bază la palierele VSI, 

GNV, VDV pentru orizonturile de prognoză pe termen mediu și lung. 

10.3  Nivelul de tensiune, reglajul tensiunii şi compensarea puterii reactive 

Din studiile efectuate, a rezultat faptul că valorile tensiunilor în noduri se înscriu în limitele 

normate conform Codului Tehnic al RET şi cuprinse în Tabelul 10.3. 

                                        Tabelul 10.3 [kV] 

Tens. nominală 
Marja de variaţie 

normată 

750 735-765 

400 380-420 

220 198-242 

Verificările efectuate pentru regimurile cu N-1 elemente în funcţiune la VSI şi GNV au evidenţiat 

niveluri ale tensiunilor în RET încadrate în benzile admisibile. 

10.4 Pierderi de putere în RET, la palierele caracteristice ale curbei de sarcină  

Valorile obţinute din calcule pentru pierderile de putere activă, în regimuri medii de bază cu 

toate elementele de reţea în funcţiune, la palierele caracteristice de sarcină sunt prezentate în 

tabelele 10.4.1 și 10.4.2: 

Tabelul 10.4.1- Evoluția pierderilor de putere în SEN și RET 

 

Tabelul 10.4.2 - Ponderea pierderilor de putere în RET pe elemente de rețea 

Palier

Total 

pierderi 

SEN 

[MW]

Total 

pierderi 

RET

[MW]

Total 

pierderi 

SEN 

[MW]

Total 

pierderi 

RET

[MW]

Total 

pierderi 

SEN 

[MW]

Total 

pierderi 

RET

[MW]

Total 

pierderi 

SEN 

[MW]

Total 

pierderi 

RET

[MW]

Total 

pierderi 

SEN 

[MW]

Total 

pierderi 

RET

[MW]

Total 

pierderi 

SEN 

[MW]

Total 

pierderi 

RET

[MW]

Total 

pierderi 

SEN 

[MW]

Total 

pierderi 

RET

[MW]

Total 

pierderi 

SEN 

[MW]

Total 

pierderi 

RET

[MW]

Total 

pierderi 

SEN 

[MW]

Total 

pierderi 

RET

[MW]

Total 288 173 215 135 172 132 284 168 224 139 166 127 305 173 257 152 164 125

VSI 2029 VDV 2029 GNV 2029VDV 2020 GNV 2020 VSI 2024 VDV 2024 GNV 2024VSI 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 

 

Figura 10.4 - Evoluția ponderii pierderilor în consumul intern net de energie electrică 

 

Pierderile în diferite regimuri de funcţionare pot varia mult faţă de cele calculate pentru 

regimurile medii, în special ca urmare a modificării încărcării centralelor. Astfel, în intervalele cu 

producţie mare în CEE/CFE din Dobrogea sau/şi Moldova, se estimează că pierderile în RET vor 

creşte cu circa 20 MW în 2022 și respectiv cu circa 16 MW în 2027, față de regimul mediu de bază, 

datorită concentrării producţiei departe de zonele principale de consum. 

Eficiența Energetică în cadrul C.N.T.E.E.Transelectrica S.A are ca referință cerințele din 

legislația internă în concordanță cu legislația europeană în vigoare și anume : 

- Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 

privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de 

abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE ; 

- Legea 121/2014 privind eficiența energetică cu modificările și completările ulterioare; 

- Planul National de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice ( P.N.A.E.E. III  2014-2020); 

- Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor;  

Abordarea eficienței energetice la nivelul CNTEE Transelectrica SA are în vedere două aspecte 

importante și anume: 

• Îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul instalațiilor și echipamentelor din 

rețeaua electrică de transport 

• Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor din patrimoniu. 

Palier

Element de retea [MW] [%] [MW] [%] [MW] [%] [MW] [%] [MW] [%] [MW] [%] [MW] [%] [MW] [%] [MW] [%]

LEA 400 kV 80 46 68 51 74 56 84 50 75 54 75 59 90 52 87 57 79 63

LEA 220 kV 68 40 45 34 40 30 58 34 41 30 33 26 55 32 41 27 26 21

TR 400/110 kV 8 5 7 5 6 4 10 6 9 6 7 6 12 7 10 7 8 6

AT 400/220 kV 6 3 5 4 5 4 6 4 5 4 5 4 6 4 6 4 5 4

AT220/110 kV 11 6 9 7 8 6 11 6 10 7 8 6 11 6 9 6 7 6

Total pierderi in RET 

[MW] / [%] 173 100 135 100 132 100 168 100 139 100 127 100 173 100 152 100 125 100

VSI 2020 VDV 2020 GNV 2020 VSI 2024 VDV 2024 GNV 2024 VSI 2029 VDV 2029 GNV 2029
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Legea 121/2014 încadrează operatorii economici în diverse categorii din punct de vedere al 

consumului de energie final astfel încât CNTEE Transelectrica SA se regăsește în categoria 

consumatorilor industriali cu peste 1000 tep (tone echivalent petrol), acest fapt datorându-se în cea 

mai mare parte consumului propriu tehnologic (CPT). CPT în rețeaua de transport este dat în 

general de distribuția de sarcină din SEN și de necesitatea funcționării în condiții normale, cu 

asigurarea continuității serviciului de transport și a calității energiei electrice conform prevederilor 

din actele normative în vigoare. 

CNTEE Transelectrica SA are în vedere accelerarea programului de modernizare și 
retehnologizare a stațiilor electrice existente, prin introducerea unor sisteme pentru optimizarea 
consumurilor din serviciile interne, în scopul creșterii siguranței funcționării și scăderii consumului de 
energie electrică din stații:  

• Dotarea stațiilor Transelectrica cu panouri fotovoltaice care să furnizeze o parte din 
energia necesară alimentării serviciilor interne (acolo unde este posibil, de regulă după 
retehnologizare). 

• Optimizarea alimentărilor cu energie electrică a sediilor Transelectrica (optimizarea 
consumurilor de energie termică și electrică în sediile Transelectrica). 

Măsuri prevăzute în exploatare: 

•  debuclarea optimă a reţelelor de distribuție; 

• stabilirea numărului optim de unităţi de transformare în funcțiune și în rezervă, cu 
respectarea condiţiilor de siguranţă, astfel încât să se reducă la minim pierderile în 
acestea; 

• optimizarea schemei normale pentru regimurile de gol de sarcină (ca linii şi unităţi de 
transformare în funcţiune); 

• reducerea duratei lucrărilor de întreţinere şi reparaţii care necesită scoaterea de sub 
tensiune a instalaţiilor; 

• extinderea utilizării tehnologiei de lucru sub tensiune (LST) pe linii şi staţii la toate 
nivelurile de tensiuni. 

Pentru reducerea pierderilor în RET sunt avute în vedere următoarele măsuri: 

− înlocuirea bobinelor de compensare uzate moral, cu pierderi mari; 

− înlocuire unităţilor de transformare vechi, cu pierderi mari; 

− utilizarea configuraţiei şi secţiunii optime a conductoarelor active la LEA 400 kV (ex.: 
trecerea de la 2x450 mm2 la 3x300 mm2/3x450 mm2) pentru reducerea pierderilor 
corona, respectiv pierderilor Joule; 

− reducerea duratei de retragere din exploatare a elementelor de reţea. 

10.5 Solicitările la scurtcircuit 

În conformitate cu PE 026, nivelurile curenţilor de scurtcircuit în reţelele de 400 kV, 220 kV şi 
110 kV, luate în considerare la dimensionarea instalaţiilor energetice din SEN, sunt, de regulă, 
următoarele: 

• la tensiunea de 400 kV: 31,5-50 kA (20-35 GVA); 

• la tensiunea de 220 kV: până la 40 kA (15 GVA); 

• la tensiunea de 110 kV: până la 40 kA (7,5 GVA). 

Etapa 2020 
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Calculele efectuate au permis evidențierea următoarelor concluzii:  
 
➢ Nivelul maxim al curentului de scurtcircuit trifazat se înregistrează în următoarele stații 

electrice:  

• Țânțăreni 400 kV, I3 = 25,57 kA; 

• Porțile de Fier 220 kV, I3 = 27,98 kA;  

• București Sud A și București Sud B 110 kV, I3 = 39,81 kA. 

➢ Nivelul maxim al curentului de scurtcircuit monofazat se înregistrează în următoarele stații 
electrice: 

• Porțile de Fier 400 kV, I1 = 25,52 kA;  

• Porțile de Fier B 220 kV, I1 = 32,32 kA;  

• București Sud B 110 kV, I1 = 39,95 kA.  

➢ Nivelul maxim al curentului de scurtcircuit bifazat cu pământul se înregistrează în 
următoarele stații electrice:  

• Cernavodă 400 kV I2p = 21,885 kA, Tânțăreni 400 kV I2p = 25,612 kA, Porțile de Fier 400 
kV I2p = 24,422 kA ;  

• Porțile de Fier 220 kV, I2p = 30,913 kA;  

• București Sud B 110 kV, I2p = 40,1 kA. 

 Valorile curenţilor de scurtcircuit calculate au fost comparate cu valorile curenților de rupere ale 

echipamentelor din stațiile electrice analizate. În urma acestei analize, au fost estimate depășiri ale 

plafonului de rupere al întreruptoarelor în 33 de stații electrice de 110 kV din zona București. Pentru 

evitarea funcționării într-un regim care poate pune în pericol siguranța echipamentelor de comutație 

din stații este recomandată evitarea funcționării buclate în această zonă. În cazul în care se dorește 

posibilitatea de funcționare buclată a rețelei de 110 kV, se recomandă montarea unor echipamente 

de comutație cu valori ale curenților de rupere adecvate pentru valorile curenților de scurtcircuit din 

această zonă. 

Etapa 2024 

Calculele efectuate au permis evidențierea următoarelor concluzii:  

 

➢ Nivelul maxim al curentului de scurtcircuit trifazat se înregistrează în următoarele stații 

electrice:  

• Țânțăreni 400 kV, I3 = 26,51 kA;  

• Porțile de Fier B 220 kV, I3 = 29,90 kA;  

• București Sud B 110 kV, I3 = 38,76 kA.  

➢ Nivelul maxim al curentului de scurtcircuit monofazat se înregistrează în următoarele stații 

electrice: 

• Porțile de Fier 400 kV, I1 = 28,13 kA;  

• Porțile de Fier B 220 kV, I1 = 34,33 kA;  

• București Sud B 110 kV, I1 = 38,62 kA.  
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➢ Nivelul maxim al curentului de scurtcircuit bifazat cu pamântul se înregistrează în 

următoarele stații electrice:  

• Cernavodă 400 kV, I2p = 23,985 kA;  

• Porțile de Fier B 220 kV, I2p = 32,858 kA; 

• București Sud B 110 kV, I2p = 38,9 kA.  

De asemenea au rezultat depășiri în 29 de stații de 110 kV din zona București. 

Pentru evitarea funcționării într-un regim care poate pune în pericol siguranța echipamentelor de 

comutație din stații este recomandată evitarea funcționării buclate în această zonă. În cazul în care 

se dorește posibilitatea de funcționare buclat a rețelei de 110 kV, se recomandă montarea unor 

echipamente de comutație cu valori ale curenților de rupere adecvate pentru valorile curenților de 

scurtcircuit din această zonă. 

Etapa 2029 

Calculele efectuate au permis evidențierea următoarelor concluzii:  

 

➢ Nivelul maxim al curentului de scurtcircuit trifazat se înregistrează în următoarele stații 

electrice:  

• Porțile de Fier 400 kV, I3 = 26,36 kA;  

• Porțile de Fier B 220 kV, I3 = 30,75 kA;  

• București Sud B 110 kV, I3 = 38,92 kA.  

➢ Nivelul maxim al curentului de scurtcircuit monofazat se înregistrează în următoarele stații 

electrice: 

• Porțile de Fier 400 kV, I1 = 30,45 kA;  

• Porțile de Fier B 220 kV, I1 = 35,14 kA;  

• București Sud B 110 kV, I1 = 38,71 kA.  

➢ Nivelul maxim al curentului de scurtcircuit bifazat cu pamântul se înregistrează în 

următoarele stații electrice:  

• eCernavodă 400 kV, I2p = 26,237 kA, Porțile de Fier 400 kV, I2p = 29,174, Țânțăreni 400 

kV, I2p = 26,307 ;  

• Porțile de Fier 220 kV, I2p = 33,647 kA; 

• București Sud B 110 kV, I2p = 39,02 kA.  

Au rezultat depășiri în 30 de stații de 110 kV din zona București. Pentru evitarea funcționării într-

un regim care poate pune în pericol siguranța echipamentelor de comutație din stații este 

recomandată evitarea funcționării buclate în această zonă. În cazul în care se dorește posibilitatea 

de funcționare buclat a rețelei de 110 kV, se recomandă montarea unor echipamente de comutație 

cu valori ale curenților de rupere adecvate pentru valorile curenților de scurtcircuit din această zonă. 

Etapa 2029 scenariul verde 
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Calculele efectuate au permis evidențierea următoarelor concluzii:  

 

➢ Nivelul maxim al curentului de scurtcircuit trifazat se înregistrează în următoarele stații 

electrice:  

• Porțile de Fier 400 kV, I3 = 30,28 kA;  

• Porțile de Fier B 220 kV, I3 = 33,33 kA;  

• București Sud B 110 kV, I3 = 40,2 kA.  

➢ Nivelul maxim al curentului de scurtcircuit monofazat se înregistrează în următoarele stații 

electrice: 

• Porțile de Fier 400 kV, I1 = 34,87 kA;  

• Porțile de Fier B 220 kV, I1 = 36,69 kA;  

• București Sud 110 kV, I1 = 39,66 kA.  

➢ Nivelul maxim al curentului de scurtcircuit bifazat cu pamântul se înregistrează în 

următoarele stații electrice:  

• Porțile de Fier 400 kV, I2p = 33,403 kA;  

• Porțile de Fier 220 kV, I2p = 35,169 kA; 

• București Sud B 110 kV, I2p = 40,18 kA.  

Au rezultat depășiri în 35 de stații de 110 kV din zona București. Pentru evitarea funcționării într-

un regim care poate pune în pericol siguranța echipamentelor de comutație din stații este 

recomandată evitarea funcționării buclate în această zonă. În cazul în care se dorește posibilitatea 

de funcționare buclat a rețelei de 110 kV, se recomandă montarea unor echipamente de comutație 

cu valori ale curenților de rupere adecvate pentru valorile curenților de scurtcircuit din această zonă. 

10.6 Verificarea RET la condiţii de stabilitate statică 

10.6.1 Rezultatele analizelor de stabilitate statică-termen mediu 

Verificarea RET la condiţiile de stabilitate statică şi tranzitorie s-a făcut prin studii dedicate [5]. 

Caracterul zonelor de sistem din interiorul fiecărei secţiuni caracteristice a SEN, pe termen 

mediu, pentru regimul mediu de bază de vârf de sarcină, este prezentat succint în Tabelul 10.6.1. 

Tabelul 10.6.1-Excedent/Deficit în secţiunile caracteristice ale SEN, termen mediu [MW]  

Secțiunea 
caracteristică 

Caracter 
VSI 

Termen mediu 

S1 Excedentar 1913 

S2 Deficitar -794 

S3 Excedentar 810 

S4 Deficitar -668 

S5 Deficitar -309 

S6 Excedentar 1120 
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Secțiunea 
caracteristică 

Caracter 
VSI 

Termen mediu 

S7a Deficitar -1311 

S7b Deficitar -1530 

Limitele admisibile ale puterilor transportate prin secţiunile caracteristice ale SEN se pot 

vedea în Anexa D - tabelele 1.1 - 1.8. 

10.6.2 Rezultatele analizelor de stabilitate statică-termen lung 

Caracterul zonelor de sistem din interiorul fiecărei secţiuni caracteristice a SEN, pe termen lung, 

pentru regimul mediu de bază de vârf de sarcină, este prezentat succint în Tabelul 10.6.2: 

Tabelul 10.6.2 - Excedent/Deficit în secţiunile caracteristice ale SEN, termen lung [MW]  

Secțiunea 
caracteristică 

Caracter 
VSI 

Termen lung 

S1 Excedentar 1633 

S2 Deficitar -623  

S3 Excedentar 1122 

S4 Deficitar -617 

S5 Deficitar -81 

S6 Excedentar 1203 

S7a Deficitar -1034 

S7b Deficitar -1181 

 
Limitele admisibile ale puterilor transportate prin secţiunile caracteristice ale SEN se pot 

vedea în Anexa D – tabelele 2.1 - 2.8. 

Pentru fiecare dintre secţiunile caracteristice ale SEN, au fost identificate rezervele suplimentare 

de stabilitate statică (RSS) față de puterile maxim admisibile, în regimul staţionar mediu de bază, în 

configuraţie cu schema completă (N) sau cu un element retras din exploatare (N-1) prezentate în 

Tabelul 10.6.3: 

Tabelul 10.6.3 - Rezerve suplimentare de stabilitate (RSS) în secţiunile caracteristice  

Secţiunea 
Termen mediu (2024) Termen lung (2029) 

Termen lung 

(2029v) 

RSS [MW] 

 N N-1 N N-1 N N-1 

S1 2415 1561 3351 2189 3522 2319 

S2 1439 487 2890 419 3086 923 

S3 2208 2052 2332 1959 2429 1857 

S4 471 71 902 367 1552 1055 

S5 220 12 644 460 757 516 

S6 1816 1391 2467 1937 1849 1152 

S7a 222 31 1361 522 1033 789 
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Secţiunea 
Termen mediu (2024) Termen lung (2029) 

Termen lung 

(2029v) 

RSS [MW] 

 N N-1 N N-1 N N-1 

S7b 58 46 1165 853 1440 1112 

Cu ajutorul datelor prezentate în Anexa D pot fi trase următoarele concluzii referitoare la regimul 

staţionar mediu de bază: 

În cazul funcționării în configurație de durată N: 

– Pe termen mediu (etapa 2024), toate secțiunile caracteristice (S1-S7a-b) prezintă 

rezervă suficientă de stabilitate din punct de vedere al puterilor limită cu rezervă 

normată de stabilitate, cuprinsă între 197 MW (la nivelul secțiunii S7b) și 2669 MW (la 

nivelul secțiunii S1). De asemenea, și din punct de vedere al puterilor maxim admisibile 

în secțiune, toate secțiunile prezintă rezervă de stabilitate, cea mai mică fiind pentru 

secțiunea S7b - 58 MW. În condiții de vânt puternic, posibilitățile de evacuare a 

producției din CEE din Dobrogea și zonele limitrofe sunt limitate la 78,5% din Puterea 

instalată în CEE din zonă. În condiții defavorabile de vânt, producția CTE din Oltenia 

poate funcționa la puterea maximă de 3233 MW, dacă producția în CHE și CFE din 

zonă nu depășește 1942 MW. 

– Pe termen lung (etapa 2029), toate secțiunile caracteristice (S1-S7a-b) prezintă rezervă 

suficientă de stabilitate din punct de vedere al puterilor limită cu rezervă normată de 

stabilitate, cuprinsă între 1263 MW (la nivelul secțiunii S4) și 4398 MW (la nivelul 

secțiunii S2). De asemenea, și din punct de vedere al puterilor maxim admisibile în 

secțiune, toate secțiunile prezintă rezervă de stabilitate, cea mai restrictivă valoare fiind 

înregistrată pentru secțiunea S5 - 644 MW. În condiții de vânt puternic, posibilitățile de 

evacuare a producției din CEE localizate în zona Dobrogea și zonele limitrofe sunt 

limitate la 90,5% din Puterea instalată, în condițiile în care CTE din secțiune sunt 

încărcate la 418 MW și ambele unități nucleare sunt în funcțiune. În condiții defavorabile 

de vânt, producția CTE din Oltenia poate funcționa la puterea maximă de 3538 MW 

dacă producția în CHE și CFE din zonă nu depășește 2297 MW.  

– Pe termen lung (etapa 2029 verde), toate secțiunile caracteristice (S1-S7a-b) prezintă 

rezervă suficientă de stabilitate din punct de vedere al puterilor limită cu rezervă 

normată de stabilitate, cuprinsă între 1897 MW (la nivelul secțiunii S5)  și 4299 MW (la 

nivelul secțiunii S2). De asemenea, și din punct de vedere al puterilor maxim admisibile 

în secțiune, toate secțiunile prezintă rezervă de stabilitate, cea mai restrictivă valoare 

fiind înregistrată pentru secțiunea S5 - 757 MW. În condiții de vânt puternic, posibilitățile 

de evacuare a producției din CEE localizate în zona Dobrogea și zonele limitrofe sunt 

limitate la 72,5% din Puterea instalată. În condiții defavorabile de vânt, producția CTE 

din Oltenia poate funcționa la puterea maximă de 3413 MW dacă producția în CHE și 

CFE din zonă nu depășește 3124 MW; 
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În cazul funcționării în configurație de durată N-1: 

– Pe termen mediu, toate secțiunile caracteristice (S1-S7a-b) prezintă rezervă suficientă de 

stabilitate din punct de vedere al puterilor limită cu rezervă normată de stabilitate, cuprinsă 

între 217 MW (la nivelul secțiunii S5) și 2183 MW (la nivelul secțiunii S1). De asemenea, și 

din punct de vedere al puterilor maxim admisibile în secțiune, toate secțiunile prezintă 

rezervă de stabilitate, cea mai mică fiind pentru secțiunea S5 –12 MW;  în condiții de vânt 

puternic, posibilitățile de evacuare a producției din CEE din Dobrogea și zonele limitrofe 

sunt limitate la 67,1% din Puterea instalată în CEE din zonă;  în condiții defavorabile de 

vânt, producția CTE din Oltenia este limitată la puterea maximă de 2750 MW (76,7% din 

Pinstalată) în condițiile în care producția în CHE și CFE din zonă nu depășește 1645 MW. 

– Pe termen lung (etapa 2029), toate secțiunile caracteristice (S1-S7a-b) prezintă rezervă  

suficientă de stabilitate din punct de vedere al puterilor limită cu rezervă normată de 

stabilitate, cuprinsă între 1192 MW (la nivelul secțiunii S5) și 4288 MW (la nivelul secțiunii 

S2). De asemenea, și din punct de vedere al puterilor maxim admisibile în secțiune, toate 

secțiunile prezintă rezervă de stabilitate, cea mai restrictivă valoare fiind înregistrată pentru 

secțiunea S4 - 367 MW. În condiții de vânt puternic, posibilitățile de evacuare a producției 

din CEE localizate în zona Dobrogea și zonele limitrofe sunt limitate la 77,5% din Puterea 

instalată.  În condiții defavorabile de vânt, puterea generată în CTE din zona Oltenia trebuie 

limitată la 2714 MW  (75,7% din  Pinstalată), dacă producția în CHE și CFE din zonă nu 

depășește 2692 MW. 

– Pe termen lung (etapa 2029 verde), toate secțiunile caracteristice (S1-S7a-b) prezintă 

rezervă  suficientă de stabilitate din punct de vedere al puterilor limită cu rezervă normată 

de stabilitate, cuprinsă între 1319 MW (la nivelul secțiunii S5) și 4323 MW (la nivelul 

secțiunii S2). De asemenea, și din punct de vedere al puterilor maxim admisibile în 

secțiune, toate secțiunile prezintă rezervă de stabilitate, cea mai restrictivă valoare fiind 

înregistrată pentru secțiunea S5 - 516 MW. În condiții de vânt puternic, posibilitățile de 

evacuare a producției din CEE localizate în zona Dobrogea și zonele limitrofe sunt limitate 

la 59,2% din Puterea instalată. În condiții defavorabile de vânt, producția CTE din Oltenia 

este limitată la puterea maximă de 2434 MW (67,9% din Pinstalată) în condițiile în care 

producția în CHE și CFE din zonă nu depășește 2900 MW. 

Evoluția limitelor de stabilitate statică și a puterilor maxim admisibile în secțiunile caracteristice 

ale SEN în regimul cu N elemente în funcțiune este prezentată în tabelul 10.6.4. Se poate observa 

că în general realizarea proiectelor de dezvoltare a RET duce la creșterea limitelor de stabilitate 

statică sau a puterilor maxim admisibile prin secțiunile caracteristice: 
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Tabelul 10.6.4 

Secțiunea 
Caracteristici ale 

secțiunii 

Etapa 

2020 2024 2029 2029 verde 

S1 LSS 3762 4582 4796 4743 

Pmax adm 3844 4328 4984 4929 

Elemente noi in 
secțiune/în zona 
aferentă 

 
- LEA 400 kV Porțile de 
Fier-Reșița 

LEA 400 kV d.c. 
Reșița-Timișoara/ 
Săcălaz-Arad 

LEA 400 kV d.c. Reșița-
Timișoara/ Săcălaz-Arad 

- LEA 400 kV d.c. 
Reșița-Pancevo 

  

- Stația 220 kV Ostrovu 
Mare 

  

-Racord intrare-ieșire 
a stației Arefu 400 kV 
în LEA 400 kV Sibiu - 
Țânțăreni 

-Racord intrare-ieșire a 
stației Arefu 400 kV în LEA 
400 kV Sibiu - Țânțăreni 

S2 LSS 3395 2927 5021 4502 

Pmax adm 2766 2233 3513 3289 

Elemente noi in 
secțiune/în zona 
aferentă 

 - Racordarea LEA 400 
kV Stupina-Varna 

(Bulgaria) intrare-ieșire 
în stația 400 kV 

Medgidia printr-o LEA 
400 kV d.c.; 

 - Racordarea LEA 400 

 
 
 

- LEA 400 kV 
Gădălin-Suceava; 

- LEA 400 kV Gădălin-
Suceava; 

- LEA 400 kV d.c. 
Stâlpu-Brașov (1 
circuit echipat); 

- LEA 400 kV d.c. Stâlpu-
Brașov (1 circuit echipat); 
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Secțiunea 
Caracteristici ale 

secțiunii 

Etapa 

2020 2024 2029 2029 verde 

kV Rahman-Dobrudja 
(Bulgaria) intrare-ieșite 

în stația 400 kV 
Medgidia printr-o LEA 

400 kV d.c.; 

 -Racord intrare-ieșire 
a stației Arefu 400 kV 
în LEA 400 kV Sibiu - 
Țânțăreni 

-Racord intrare-ieșire a 
stației Arefu 400 kV în LEA 
400 kV Sibiu - Țânțăreni 

S3 LSS 2825 3030 3898 4834 

Pmax adm 2940 3018 3454 4273 

Elemente noi in 
secțiune/ elemente 
care influențează 
zona aferentă 
secțiunii 

Racordarea LEA 400 kV 
Stupina-Varna și LEA 

400 kV Rahman-
Dobrudja intrare-ieșire 

în stația 400 kV 
Medgidia 

- LEA 400 kV d.c. 
Cernavodă-Gura 
Ialomiței-Stâlpu 

-  LEA 400 kV 
Gădălin-Suceava 

-  LEA 400 kV Gădălin-
Suceava 

- LEA Brazi Vest-
Teleajen-Stâlpu cu 
funcționare la 400 kV 

-  LEA 400 kV d.c. 
Stâlpu-Brașov (1 
circuit echipat) 

-  LEA 400 kV d.c. Stâlpu-
Brașov (1 circuit echipat) 

- Mărirea capacității de 
transport a LEA 220 kV 
Stejaru-Gheorgheni-
Fântânele; 

   

- Mărirea capacității de 
transport a LEA 400 kV 
Cernavodă-Pelicanu; 

   

- Mărirea capacității de 
transport pe un tronson 
de 8 km a LEA 400 kV 
București Sud-Pelicanu  
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Secțiunea 
Caracteristici ale 

secțiunii 

Etapa 

2020 2024 2029 2029 verde 

- LEA 400 kV d.c. ( 1 
circuit echipat) 
Smârdan-Gutinaș 

   

S4 LSS 1233 1332 1880 2522 

Pmax adm 1050 1139 1519 1946 

Elemente noi in 
secțiune/elemente 
care influențează 
zona aferentă 
secțiunii 

- - Al 2-lea AT 400 MVA, 
400/220 kV în stația 
Iernut 

- LEA 400 kV 
Gădălin-Suceava 

- LEA 400 kV Gădălin-
Suceava 

- Mărirea capacității de 
transport a LEA 220 kV 
Stejaru-Gheorgheni-
Fântânele; 

   

LEA 400 kV Oradea-
Nadab 

  

S5 LSS 1222 1145 1764 1938 

Pmax adm 946 823 725 798 

Elemente noi in 
secțiune/elemente 
care influențează 
zona aferentă 
secțiunii 

- - LEA 400 kV d.c. ( 1 
circuit echipat) 
Smârdan-Gutinaș 

- LEA 400 kV 
Gădălin-Suceava 

- LEA 400 kV Gădălin-
Suceava 

- Mărirea capacității de 
transport a LEA 220 kV 
Stejaru-Gheorgheni-
Fântânele; 

   

S6 LSS 3083 29273011 3666 3812 
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Secțiunea 
Caracteristici ale 

secțiunii 

Etapa 

2020 2024 2029 2029 verde 

Pmax adm 3024 3011  3670 3733 

Elemente noi in 
secțiune/elemente 
care influențează 
zona aferentă 
secțiunii 

Racordarea LEA 400 kV 
Stupina-Varna și LEA 

400 kV Rahman-
Dobrudja intrare-ieșire 

în stația 400 kV 
Medgidia  

- LEA 400 kV d.c. 
Cernavodă-Gura 
Ialomiței-Stâlpu 

-LEA 400 kV d.c. 
Stâlpu-Brașov (1 
circuit echipat) 

-LEA 400 kV d.c. Stâlpu-
Brașov (1 circuit echipat) 

    
- LEA Brazi Vest-
Teleajen-Stâlpu cu 
funcționare la 400 kV 

- Mărirea capacității de 
transport a LEA 400 kV 
Cernavodă-Pelicanu; 

- Mărirea capacității de 
transport pe un tronson 
de 8 km a LEA 400 kV 
București Sud-Pelicanu 

- LEA 400 kV d.c. ( 1 
circuit echipat) 
Smârdan-Gutinaș 

S7a LSS 2234 1845 2580 3061 

Pmax adm 1933 1826 2395 1809 

Elemente noi in 
secțiune/elemente 
care influențează 
zona aferentă 

 
 - LEA 400 kV d.c. 

Reșița-
Timișoara/Săcălaz-
Arad; 

- LEA 400 kV d.c. Reșița-
Timișoara/Săcălaz-Arad; 
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Secțiunea 
Caracteristici ale 

secțiunii 

Etapa 

2020 2024 2029 2029 verde 

secțiunii - LEA 400 kV 
Gădălin-Suceava; 

- LEA 400 kV Gădălin-
Suceava; 

- LEA 400 kV d.c. 
Stâlpu-Brașov (1 
circuit echipat); 

- LEA 400 kV d.c. Stâlpu-
Brașov (1 circuit echipat); 

S7b LSS 2749 2672 3099 3099 

Pmax adm 2380 2336 2346 2541 

Elemente noi in 
secțiune/elemente 
care influențează 
zona aferentă 
secțiunii 

  - LEA 400 kV d.c. 
Reșița-
Timișoara/Săcălaz-
Arad; 

- LEA 400 kV d.c. Reșița-
Timișoara/Săcălaz-Arad; 

- LEA 400 kV 
Gădălin-Suceava; 

- LEA 400 kV Gădălin-
Suceava; 

- LEA 400 kV d.c. 
Stâlpu-Brașov (1 
circuit echipat); 

- LEA 400 kV d.c. Stâlpu-
Brașov (1 circuit echipat); 
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10.7 Stabilitatea tranzitorie şi măsuri de protecţie în nodurile RET 

Având în vedere impactul major al calităţii instalaţiilor de protecţie asupra siguranţei SEN, la un 

cost relativ mic (faţă de costul echipamentelor primare), CNTEE Transelectrica SA a adoptat ca 

strategie echiparea tuturor staţiilor cu sisteme moderne, performante, de comandă, control şi 

protecţie. Aceste sisteme se introduc atât cu prilejul retehnologizării staţiilor de transport, cât şi 

printr-un program special de modernizare aplicat în restul staţiilor. De asemenea, se utilizează 

teletransmisia pe liniile RET şi, cu prilejul retehnologizării staţiilor, se instalează întrerupătoare 

moderne, cu timpi mici de acţionare. Aceste acţiuni conduc la îmbunătăţirea stabilităţii tranzitorii în 

SEN.  

Pentru identificarea situaţiilor care impun măsuri pentru asigurarea stabilităţii tranzitorii, ca şi 

pentru stabilirea reglajelor la protecţii, se efectuează calcule dedicate, care iau în considerare 

caracteristicile exacte, la momentul respectiv, ale echipamentelor primare şi secundare din staţii şi 

ale grupurilor instalate în sistem. Având în vedere incertitudinile legate de parcul de producţie, ca şi 

modificările etapizate în timp ale reţelei, calculele de verificare a stabilităţii tranzitorii, care identifică 

măsuri necesare (parametrizare protecţii şi automatizări, asigurare teletransmisii, stabilire set de 

parametri PSS la grupuri) se realizează la fiecare modificare de situaţie şi periodic, cel puţin odată 

pe semestru. Conform Codului tehnic al RET, art. 132 a, verificarea RET din condiţii de stabilitate 

tranzitorie se face pentru o perspectivă de până la cinci ani. 

Pentru perspectiva de cinci şi zece ani acoperită de Planul de dezvoltare, s-a realizat un set de 

calcule, cu scopul de a oferi o imagine asupra aspectelor semnificative ale funcţionării sigure şi 

stabile a SEN şi de a identifica eventuale probleme majore, a căror rezolvare trebuie pregătită din 

timp, prin analize mai exacte şi detaliate. În aceste calcule, pentru verificarea stabilităţii tranzitorii la 

scurtcircuite pe liniile RET, în regimuri staţionare caracterizate prin rezervă normată de stabilitate 

statică, s-a utilizat în calcule o durată acoperitoare de eliminare a defectelor - referinţă de lucru - de 

200ms (semnificativ mai mare decât timpii reali). Pentru scurtcircuite pe barele centralelor, s-a 

utilizat un timp - referinţă de lucru - de eliminare a defectului, care ia în considerare timpul total cerut 

de toate acţionările asociate unui defect pe bare eliminat corect de protecţii şi automatizări, de 

100ms. S-a ţinut seama de faptul că declanşarea prin PDB în staţie este transmisă ca declanşare 

directă prin teleprotecţie în capetele liniilor adiacente barei cu defect/refuz de declanşare (t = 

100ms). 

Analiza stabilității tranzitorii-palierul VSI - 2020 

Evacuarea puterii generate în centralele electrice  

Au fost analizate situaţiile potenţial periculoase din punct de vedere al stabilităţii tranzitorii în 

vecinătatea următoarelor centrale electrice: 

▪ CNE Cernavodă, Pi = 2 x 706,5 MW; 

▪ CTE Turceni, Pi = 2 x 330 MW; 

▪ CTE Rovinari, Pi = 3 x 330 MW; 
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▪ CTE Iernut, Pi = 2 x 100 MW + 2 x 200 MW; 

▪ CCC OMV Brazi, Pi = 2 x 305 MW + 1 x 315 MW; 

▪ CTE Ișalnița, Pi = 2 x 315 MW; 

▪ CHE Porțile de Fier I, Pi = 6 x 194,4 MW; 

▪ CHE Lotru, Pi=3 x 160 MW. 

Analizele efectuate nu au pus în evidență potențiale situații periculoase. Apariția unui scurtcircuit 

trifazat simetric pe liniile electrice de evacuare a puterii din centralele în analiză, eliminat prin 

declanșarea LEA afectate de defect cu acționarea corectă a protecțiilor, nu conduce la pierderea 

stabilității tranzitorii. În urma simulărilor realizate s-a constatat menținerea stabilității tranzitorii atât 

în situația funcționării în regim de durată configurație N cât și în situația funcționării în regim de 

durată configurație N-1. 

De asemenea, au fost efectuate şi calculele de identificare a Timpului Critic de Eliminare Defect 

(TCED). Pentru fiecare dintre centralele analizate a fost simulat un scurtcircuit trifazat metalic 

tranzitoriu pe barele centralei. Rezultatele de calcul sunt detaliate în Tabelul 10.7.1: 

Tabelul 10.7.1 - Timpi critici de eliminare defect pe barele centralelor - 2020 

Nod electric 

TCED1) 

DED2) RS3) 

Maşini restrictive tstabil tinstabil 

[ms] [ms] [%] 

Cernavodă 400 kV 467,2 475,0 100 375,0 79 G2 

Turceni 400 kV 500 525,0 100 425,0 81 G3,G7 

Urechești 400 kV  482,8 490,6 100 390,6 80 G4 

Porţile de Fier 400 kV 659,0 667,0 100 567,0 85 G1,G2,G3,G4,G5,G6 

Porţile de Fier 220 kV  563,0 569,0 100 469,0 82 G1,G2,G3,G4,G5,G6 

Işalniţa 220 kV 405,0 413,0 100 313,0 76 G7,G8 

OMV Brazi 400 kV  194,0 203,0 100 103,0 51 G2 

OMV Brazi 220 kV 203,1 212,5 100 112,5 53 G3 

Iernut 220 kV  483,0 491,0 100 391,0 80 G5,G6 

Iernut 400 kV 295,0 303,0 100 203,0 67 G5,G6 

Mintia 400 kV 326,6 334,4 100 234,4 70 G3 

Mintia 220 kV 221,9 231,2 100 131,2 57 G3 

Lotru 220 kV 250,0 256,3 100 156,3 61 G1,G2,G3 

1) TCED-Timp critic eliminare defect, 2) DED-Durată eliminare defect, 3) RS-Rezervă de 

stabilitate 

Verificarea timpilor critici de eliminare a unui defect pe barele centralelor analizate a evidențiat 

existența unei rezerve de stabilitate față de durata de izolare a defectelor impusă de echipamentele 

de protecție existente. Valorile extreme ale rezervei de stabilitate au rezultat ca fiind: 

• rezervă de stabilitate minimă 51% în CCC OMV Brazi, secția 400 kV; 

• rezervă de stabilitate maximă 85% în CHE Porțile de Fier, secția 400 kV; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173 

 Stabilitate tranzitorie cu încărcarea la limită a secţiunilor caracteristice ale SEN 

Au fost analizate, din punct de vedere al stabilităţii tranzitorii, situaţiile periculoase ce pot apare 

în funcţionarea SEN atunci când secţiunile caracteristice sunt încărcate în apropierea limitelor de 

stabilitate statică cu rezervă normată. Ţinând seama de limitele admisibile ale circulaţiilor prin 

secţiuni din punct de vedere al stabilităţii statice, au fost analizate cele şapte secţiuni caracteristice 

ale SEN în următoarele condiţii: 

▪ Secţiunea S1, excedent, P8% = 4447 MW; 

▪ Secţiunea S2, deficit, P8% = 4003 MW; 

▪ Secţiunea S3, excedent, P8% = 3139 MW; 

▪ Secţiunea S4, deficit, P8% = 1370 MW; 

▪ Secţiunea S5, deficit, P8% = 1671 MW; 

▪ Secţiunea S6, excedent, P8% = 3425 MW; 

▪ Secţiunea S7a, excedent, P8% = 2521 MW; 

▪ Secțiunea S7b, excedent, P8% =  3055 MW. 

Analizele efectuate au permis evidenţierea următoarelor aspecte: 

▪ În cazul regimurilor staționare de durată funcționând în configurație completă pentru fiecare 

secțiune caracteristică a SEN au fost analizate 644 de cazuri distincte. În urma simulărilor 

realizate se poate concluziona că în SEN nu există un risc de pierdere a stabilității tranzitorii 

în situația menținerii unui nivel de încărcare sub limitele de stabilitate statică cu rezervă 

normată de stabilitate. Calculele realizate au constat în simularea de scurtcircuite trifazate 

permanente eliminate prin acționarea corectă a protecțiilor într-un interval de 200 ms (durată 

eliminare defect aleasă ca referință).  

▪ În cazul regimurilor staționare de durată funcționând în configurație incompletă pentru 

fiecare secțiune caracteristică a SEN au fost analizate 632 de cazuri distincte. În urma 

simulărilor realizate se poate concluziona că în SEN, în configurație de durată N-1, nu există 

un risc de pierdere a stabilității tranzitorii în situația menținerii unui nivel de încărcare sub 

limitele de stabilitate statică cu rezervă normată de stabilitate. Calculele realizate au constat 

în simularea de scurtcircuite trifazate permanente eliminate prin acționarea corectă a 

protecțiilor într-un interval de 200 ms (durată eliminare defect aleasă ca referință).  

Analiza stabilității tranzitorii - palierul VSI-2024 

Evacuarea puterii generate în centralele electrice  

Au fost analizate situaţiile periculoase din punct de vedere al stabilităţii tranzitorii posibil a fi 

identificate în vecinătatea următoarelor centrale electrice: 

▪ CNE Cernavodă, Pi = 2 x 706,5 MW; 

▪ CTE Turceni, Pi = 2 x 330 MW; 

▪ CTE Rovinari, Pi = 3 x 330 MW; 

▪ CCC OMV Brazi, Pi = 2 x 305 MW + 1 x 315 MW; 

▪ CTE Iernut, Pi= 2 x 100 MW + 2 x 200 MW; 
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▪ CTE Ișalnița, Pi = 2 x 315 MW; 

▪ CHE Porțile de Fier I, Pi = 6 x 194,4 MW; 

▪ CHE Lotru, Pi = 3 x 160 MW. 

Analizele efectuate nu au pus în evidență potențiale situații periculoase. Apariția unui scurtcircuit 

trifazat simetric pe liniile electrice de evacuare a puterii din centralele în analiză, eliminat prin 

declanșarea LEA afectate de defect cu acționarea corectă a protecțiilor, nu conduce la pierderea 

stabilității tranzitorii. În urma simulărilor realizate s-a constatat menținerea stabilității tranzitorii atât 

în situația funcționării în regim de durată configurație N cât și în situația funcționării în regim de 

durată configurație N-1. 

De asemenea, au fost efectuate şi calculele de identificare a Timpului Critic de Eliminare Defect 

(TCED).  

Pentru fiecare dintre centralele analizate a fost simulat un scurtcircuit trifazat metalic tranzitoriu 

pe barele centralei. Rezultatele de calcul sunt detaliate în Tabelul 10.7.2: 

Tabelul 10.7.2 - Timpi critici de eliminare defect pe barele centralelor  

Nod electric 

TCED1) 

DED2) RS3) 

Maşini restrictive tstabil tinstabil 

[ms] [ms] [%] 

Cernavodă 400 kV 560,9 568,8 100 468,8 82 G2 

Turceni 400 kV 569,0 577,0 100 477,0 83 G3, G7 

Urechești 400 kV  490,6 498,4 100 398,4 80  G4, G5 

Porţile de Fier 400 kV 467,2 475,0 100 375,0 79 G1,G2,G3,G4,G5,G6 

Porţile de Fier 220 kV  713,0 718,0 100 618,0 86 G1,G2,G3,G4,G5,G6 

Işalniţa 220 kV 435,9 443,8 100 343,8 77 G8 

OMV Brazi 400 kV  212,5 218,8 100 118,8 54 G2 

OMV Brazi 220 kV 347,0 356,0 100 256,0 70 G3 

Iernut 400 kV 319,0 327,0 100 227,0 69 G5, G6 

Iernut 220 kV 347,0 550,0 100 450,0 82 G5, G6 

Mintia 400 kV 295,3 303,1 100 203,1 67 G3 

Mintia 220 kV 225,0 231,2 100 131,2 57 G3 

Lotru 220 kV 237,5 243,7 100 143,7 59 G1, G2, G3 
1) TCED-Timp critic eliminare defect, 2) DED-Durată eliminare defect, 3) RS-Rezervă de 

stabilitate 

  

Verificarea timpilor critici de eliminare a unui defect pe barele centralelor analizate a evidențiat 

existența unei rezerve de stabilitate față de durata de izolare a defectelor impusă de echipamentele 

de protecție existente. Valorile extreme ale rezervei de stabilitate au rezultat ca fiind: 

• rezervă de stabilitate minimă 54% în CCC OMV Brazi, secția 400 kV; 

• rezervă de stabilitate maximă 86% în CHE Porțile de Fier, secția 220 kV; 
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 Stabilitate tranzitorie cu încărcarea la limită a secţiunilor caracteristice ale SEN 

Au fost analizate, din punct de vedere al stabilităţii tranzitorii, situaţiile periculoase ce pot apare 

în funcţionarea SEN atunci când secţiunile caracteristice sunt încărcate în apropierea limitelor de 

stabilitate statică cu rezervă normată. Ţinând seama de limitele admisibile ale circulaţiilor prin 

secţiuni din punct de vedere al stabilităţii statice, au fost analizate cele şapte secţiuni caracteristice 

ale SEN în următoarele condiţii: 

▪ Secţiunea S1, excedent, P8% = 5091 MW; 

▪ Secţiunea S2, deficit, P8% = 3252 MW; 

▪ Secţiunea S3, excedent, P8% = 3380 MW; 

▪ Secţiunea S4, deficit, P8% = 1479 MW; 

▪ Secţiunea S5, deficit, P8% = 829 MW; 

▪ Secţiunea S6, excedent, P8% = 3252 MW; 

▪ Secţiunea S7a, excedent, P8% = 1882 MW; 

▪ Secţiunea S7b, excedent, P8% = 1919 MW; 

 

Analizele efectuate au permis evidenţierea următoarelor aspecte: 

▪ În cazul regimurilor staționare de durată funcționând în configurație completă pentru fiecare 

secțiune caracteristică a SEN au fost analizate 682 de cazuri distincte. În urma simulărilor 

realizate se poate concluziona că în SEN nu există un risc de pierdere a stabilității tranzitorii 

în situația menținerii unui nivel de încărcare sub limitele de stabilitate statică cu rezervă 

normată de stabilitate. Calculele realizate au constat în simularea de scurtcircuite trifazate 

permanente eliminate prin acționarea corectă a protecțiilor într-un interval de 200 ms (durată 

eliminare defect aleasă ca referință).  

▪ În cazul regimurilor staționare de durată funcționând în configurație incompletă pentru 

fiecare secțiune caracteristică a SEN au fost analizate 668 de cazuri distincte. În urma 

simulărilor realizate se poate concluziona că în SEN, în configurație de durată N-1, nu există 

un risc de pierdere a stabilității tranzitorii în situația menținerii unui nivel de încărcare sub 

limitele de stabilitate statică cu rezervă normată de stabilitate. Calculele realizate au constat 

în simularea de scurtcircuite trifazate permanente eliminate prin acționarea corectă a 

protecțiilor într-un interval de 200 ms (durată eliminare defect aleasă ca referință).  

Încărcarea fiecăreia dintre secțiuni la valoarea puterii limită de stabilitate statică cu rezervă 

normată de stabilitate nu prezintă risc de pierdere a stabilității grupurilor generatoare din SEN la 

solicitări de scurtcircuit trifazat simetric în RET. 

10.8 Concluzii privind regimurile de funcţionare a RET în perspectivă 

Analiza regimurilor de funcţionare a RET a identificat necesitatea întăririi acesteia, în vederea 

asigurării calităţii normate a serviciului în ipotezele de evoluţie a SEN preconizate.  

Necesităţi de întărire a RET, corelat cu evoluţia parcului de producţie în Dobrogea 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176 

Dezvoltarea reţelei trebuie să aibă în vedere soluţii care să permită eliminarea congestiilor pe 

direcţiile principale ale fluxurilor de putere între centrele de producţie din estul ţării şi centrele de 

consum şi stocare din vest, corespunzând următoarelor culoare de transport: 

1. culoarul N-S de legătură între Dobrogea şi Moldova; 

2. culoarul E-V de legătură între Dobrogea şi Bucureşti + zona limitrofă; 

3. culoarul E-V de legătură între Moldova şi SEN spre vest. 

Au fost identificate câteva proiecte, a căror adecvare la scopul urmărit a fost verificată prin mai 

multe studii de sistem, în mai multe scenarii de evoluţie a SEN pe termen mediu şi lung: 

- Racordare în schema intrare-ieşire în staţia 400 kV Medgidia a LEA 400 kV Isaccea 

(Rahmanu)-Dobrudja şi Isaccea (Stupina)-Varna, pentru asigurarea criteriului N-1 CEE 

racordate în staţia 400 kV Rahmanu şi Stupina; 

- LEA 400 kV d.c. (1 c.e) Smârdan-Gutinaş; 

- LEA 400 kV d.c. Cernavodă-Stâlpu, cu un circuit racordat în staţia Gura Ialomiţei şi 

trecerea la tensiunea de funcţionare de 400 kV a LEA funcţionând la 220 kV Stâlpu-

Teleajen-Brazi Vest; 

- LEA 400 kV s.c. Suceava-Gădălin; 

- LEA 400 kV (1 c.e) Medgidia Sud-Constanţa Nord; 

- LEA 400 kV Stâlpu-Brașov,  

- Mărirea capacităţii de transport a LEA 220 kV Stejaru-Gheorghieni prin înlocuirea 

conductoarelor; 

- Trecerea LEA 400 kV Isaccea-Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit. 

Necesităţi de întărire a RET, corelat cu insuficienţa producţiei în zone deficitare  

Din analizele de stabilitate statică rezultă că secţiunile S4 (Transilvania de N-V) și S5 (Moldova) 

prezintă un risc ridicat de funcţionare în apropierea puterii maxim admisibile în secţiune atât pe 

termen mediu, cât şi pe termen lung, fiind demonstrată necesitatea întăririi fiecăreia dintre aceste 

secţiuni. În acest sens, întărirea reţelei electrice de transport prin întregirea inelului de 400 kV între 

zona de Nord-Est şi Nord-Vest a SEN este benefică în ceea ce priveşte creşterea rezervelor de 

stabilitate statică atât pentru secţiunile S4 şi S5 cât şi pentru secţiunea S3. 

Au fost identificate şi câteva zone cu probleme locale de siguranţă a alimentării consumului, 

unde trebuie instalate capacităţi suplimentare de injecţia din reţeaua de 400 kV spre reţeaua de 

tensiune inferioară (Iernut, Cluj, Brazi, Sibiu). 

Au fost identificate următoarele proiecte: 

▪ Instalarea celui de al doilea transformator 400/110 kV, 250 MVA în staţia 400/220/110/20 kV 

Sibiu Sud, pentru rezervarea singurei injecţii din RET în zona Sibiu; 

▪ Instalarea celui de al doilea AT 400/220 kV, 400 MVA, în staţia Iernut, pentru asigurarea 

alimentării consumului în zona de N-V a ţării, în lipsa unei puteri instalate suficiente în 

centralele din zonă; 

▪ Reconductorarea axului 220 kV Urechești-Târgu Jiu Nord-Paroșeni-Baru Mare-Hășdat. 
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Necesităţi de întărire a RET, pentru creşterea capacităţii de schimb transfrontalier la 

graniţa de vest a ţării şi pentru transportul excedentului de producţie din zona Porţile de 

Fier-Reşiţa spre centrele de consum 

Pentru a asigura creşterea capacităţii de schimb cu Serbia şi vestul Europei şi evacuarea puterii 

din centralele fotovoltaice şi amenajările hidroelectrice din zona Porţile de Fier-Reşiţa, este 

necesară întărirea reţelei de transport pe axul de vest (Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Arad). Ca 

soluţii de întărire a reţelei de transport, s-au identificat ca oportune următoarele investiţii: 

- LEA 400 kV d.c. Reşiţa (România)-Pancevo (Serbia); 

- LEA 400 kV s.c. Porţile de Fier-Reşiţa; 

- Staţia 400 kV Reşiţa; 

- mărirea capacităţii LEA 220 kV d.c. Reşiţa-Timişoara-Arad prin trecerea la 400 kV, 

inclusiv construirea stațiilor de 400 kV Timișoara și Săcălaz;  

- înlocuirea AT3  400 MVA 400/220 kV, cu 500 MVA în staţia Porţile de Fier. 

- Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr în stația 400 kV Porțile de Fier  

 

Necesităţi de întărire a RET, corelat cu scăderea producţiei şi creşterea consumului în 

municipiul Bucureşti 

Pentru asigurarea alimentării în condiţii de siguranţă, pe termen mediu și lung, a municipiului 

Bucureşti, a rezultat oportună realizarea unor noi injecții de putere din RET spre reţeaua de 

distribuţie a oraşului Bucureşti şi întărirea reţelei de distribuţie astfel încât să fie posibilă preluarea 

consumului de pe o zonă pe alta. Din analize, au rezultat ca oportune următoarele proiecte: 

Pe termen scurt: 

• instalarea unui nou autotransformator 220/110 kV 400 MVA în staţia 220/110 kV 

Fundeni; 

• instalarea unui nou transformator 400/110 kV 250 MVA în staţia 400/220/110 kV 

Bucureşti Sud. 

Pe termen lung: 

• 2029 - staţie 400/110 kV la Grozăveşti racordată prin LES 400 kV cu staţiile 400 kV 

Bucureşti Sud şi Domneşti și două bobine de compensare 100 MVAr montate la 400 kV 

în staţia 400 kV Grozăveşti, 

• 2034 - staţie 400/110 kV la Fundeni racordată şi prin LEA 400 kV nouă Fundeni-Brazi 

Vest și  intrare-ieşire în LEA 400 kV Bucureşti Sud-Gura Ialomiţei prin LEA d.c. 400 kV și 

montarea unei  bobine de compensare 100 MVAr în staţia nouă 400 kV. 

În cadrul analizelor de stabilitate tranzitorie, s-au căutat situaţiile periculoase ce pot apare în 

funcţionarea SEN atunci când secţiunile caracteristice sunt încărcate în apropierea limitelor de 

stabilitate statică cu rezervă normată.  

Analizele de stabilitate tranzitorie nu au pus în evidenţă potenţiale situaţii periculoase.  

Calculul indicatorilor nodali de siguranţă arată următoarele:  
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• Retehnologizările de staţii conduc la îmbunătăţirea indicatorilor nodali de siguranţa 

pentru toate staţiile supuse retehnologizării. În cazul în care staţia retehnologizată este 

nod sursă pentru alte staţii, se observă o îmbunătăţire a valorilor indicatorilor şi pentru 

acestea. 

• Pentru staţiile retehnologizate de 400 kV şi 220 kV cu bare duble şi transfer, la care s-a 

renunţat la bara de transfer, îmbunătăţirea este evidentă la numărul de întreruperi şi 

durata medie de insucces, durata maximă a unei întreruperi rămânând de acelaşi ordin 

de mărime, cu abateri în plus sau în minus.  

• În general, pentru staţiile neretehnologizate, se poate constata modificarea unor 

indicatori, ca urmare a modificării siguranţei asociate. 

10. 9 Analiza de adecvanță pe zone ale SEN 

În cadrul acestui capitol este prezentată o analiză de adecvanță deterministă, la vârful de 

sarcină, pe zone din SEN delimitate de secțiuni caracteristice (S1-S7a-b). 

Pentru fiecare zonă este prezentat consumul la vârful de sarcină de iarnă, puterea disponibilă în 

unitățile de producere și limita admisibilă de transfer de putere prin secțiunea caracteristică astfel 

încât să fie îndeplinite criteriile de funcționare sigură a SEN. Limitele admisibile prin secțiunile 

caracteristice au fost calculate în cadrul studiului suport „Studiu privind analiza condițiilor de 

stabilitate statică și tranzitorie și a solicitărilor la scurtcircuit în RET (2020-2024-2029)” - Tractebel 

Engineering S.A. și sunt prezentate în Anexa D. 

10.9.1 Secțiunea S1 

Secțiunea 1 delimitează zona Oltenia excedentară din punct de vedere al raportului producție-

consum este definită de următoarele linii electrice: 

• LEA 400 kV Slatina-Bucureşti Sud 

• LEA 400 kV Urecheşti-Domneşti 

• LEA 400 kV Ţânţăreni-Bradu 

• LEA 400 kV Ţânţăreni-Sibiu Sud 

• LEA 400 kV Ţânţăreni (RO)-Kozlodui (BG) d.c. (1/2 circuite în funcţiune) 

• LEA 220 kV Porţile de Fier-Reşiţa, LEA 400 kV Porţile de Fier-Reşiţa (linie nouă) 

• LEA 400 kV Porţile de Fier (RO)-Djerdap (S) 

• LEA 220 kV Urecheşti-Târgu Jiu  

• LEA 220 kV Porţile de Fier-Reşiţa (d.c.)  

• LEA 220 kV Craiova-Turnu Măgurele 

În zona delimitată de secțiunea 1 se află RED de 110 kV Porțile de Fier II, Turnu Severin, 

Ișalnița, Craiova, Târgu Jiu, Reșița, Iaz, Grădiște, Drăgănești Olt. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate în MW consumul și puterea produsă la vârful de sarcină de 

iarnă (VSI), puterea disponibilă și limita admisibilă de transfer de putere prin secțiunea caracteristică 

pentru 2020, 2024, 2029 și 2029 verde. 

Tabel 10.9.1 
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Anul Consum Producție 
Excedent 

la VSI 

Putere 

disponibilă 

Limita 

admisibilă 

Diferența între 

puterea 

disponibilă și 

consum 

2020 1041 2570 1529 5379 3844 4338 

2024 1100 2999 1913 5415 4328 4315 

2029 1115 2748 1633 5461 4984 4346 

2029 

verde 
1136 2543 1407 5576 4929 4440 

Se observă că zona este excedentară, cu o diferență mare între puterea disponibilă și consumul 

la vârf. Valorile limitelor admisibile sunt mai mici decât diferența dintre puterea disponibilă și 

consum, acest lucru indicând faptul că nu se poate evacua toată puterea disponibilă din zonă. 

Principalele centrale electrice din zona Oltenia sunt: CTE Turceni, CTE Rovinari, CTE Craiova, 

CHE Porțile de Fier I și II, hidrocentrale din amenajările Motru-Tismana, Olt, centralele eoliene din 

Banat, centralele fotovoltaice din Oltenia. Centralele și puterile disponibile așa cum au fost 

modelate pentru calculele de regimuri sunt prezentate în Anexa C4.  

Limita admisibila va crește la 2024 și 2029 datorită LEA 400 kV Porțile de Fier-Reșița și datorită 

trecerii la 400 kV a axului 220 kV Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad. 

10.9.2 Secţiunea S2 

Secţiunea 2 este definită de următoarele linii electrice: 

• LEA 400 kV Slatina-Bucureşti Sud 

• LEA 400 kV Urecheşti-Domneşti 

• LEA 400 kV Sibiu Sud-Braşov   

• LEA 400 kV Ţânţăreni-Bradu 

• LEA 400 kV Țânțăreni-Arefu (racord stație Arefu)-etapa 2029 

• LEA 400 kV Sibiu Sud-Arefu (racord stație Arefu)-etapa 2029 

• LEA 400 kV Gădălin-Suceava  (linie nouă)-etapa 2029 

• LEA 220 kV Iernut-Ungheni (d.c.) 

• LEA 220 kV Craiova-Turnu Măgurele 

• LEA 110 kV Iernut-CIC (d.c.) 

• LEA 110 kV Iernut-Târnăveni (d.c.) 

• LEA 400 kV Rahman (/Medgidia Sud) (RO)-Dobrudja (BG) 

• LEA 400 kV Stupina (/Medgidia Sud) (RO)-Varna (BG) 

• LEA 110 kV Mediaș-Copşa Mică 

• LEA 110 kV Făgăraș-Hoghiz 

În zona delimitată de secțiunea 2 se află RED de 110 kV din Moldova, Dobrogea, Muntenia, 

Argeș-Vâlcea, Brașov, Gheorghieni, Fântânele, Ungheni.   
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În tabelul de mai jos sunt prezentate în MW consumul și puterea produsă la vârful de sarcină 

de iarnă (VSI), puterea disponibilă și limita admisibilă de transfer de putere prin secțiunea 

caracteristică pentru 2020, 2024, 2029 și 2029 verde. 

Tabel 10.9.2 

Anul Consum Producție 
Excedent la 

VSI 

Putere 

disponibilă 

Limita 

admisibilă 

Diferența între 

puterea disponibilă 

și consum 

2020 5836 5208 -627,4 9720 2766 3884 

2024 6070 5276 -794 9853 2233 3783 

2029 6417 5796 -621 10585 3513 4168 

2029 

verde 
6620 6417 -203 11928 3289 5308 

Zona este excedentară din punct de vedere al puterii disponibile, limita admisibilă este mai 

mică decât diferența dintre puterea disponibilă și consum.  

Principalele centrale electrice din zona delimitată de secțiunea 2 sunt: CNE Cernavodă, CET 

Iași, CET Galați, CET din București, OMV Brazi, hidrocentrale din amenajările Bistrița, Argeș, Olt, 

centrale eoliene din Dobrogea și Moldova, centrale fotovoltaice din Giurgiu etc. Centralele și puterile 

disponibile așa cum au fost modelate pentru calculele de regimuri sunt prezentate în Anexa C4.    

Limita admisibila prin sectiune va crește la 2029 datorită LEA 400 kV Suceava-Gădălin, LEA 

400 kV Stâlpu-Brașov și datorită stației 400 kV Arefu. 

10.9.3 Secţiunea S3  

Secțiunea 3 cuprinde Moldova, Dobrogea şi o parte din Muntenia, definită de următoarele linii 

(V-E): 

• LEA 400 kV Rahman (/Medgidia Sud) (RO)-Dobrudja (BG)  

• LEA 400 kV Stupina (/Medgidia Sud) (RO)-Varna (BG)  

• LEA 400 kV Gutinaş-Braşov 

• LEA 400 kV Pelicanu-Bucureşti Sud 

• LEA 400 kV Gura Ialomiţei-Bucureşti Sud 

• LEA 400 kV Suceava-Gădălin (linie nouă)-etapa 2029 

• LEA 400 kV Cernavodă-Stâlpu (linie nouă) 

• LEA 400 kV Gura Ialomiţei-Stâlpu (linie nouă) 

• LEA 220 kV Stejaru-Gheorghieni 

• LEA 110 kV Slobozia Sud-Dragoş Vodă 

• LEA 110 kV Valea Călugărească-Urziceni 

• LEA 110 kV Pogoanele-Jugureanu 

• LEA 110 kV Râmnicu Sărat-Costieni 

În zona delimitată de secțiunea 3 se află RED de 110 kV din Moldova, Dobrogea, Slobozia, 

Mostiștea. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181 

În tabelul de mai jos sunt prezentate în MW consumul și puterea produsă la vârful de sarcină 

de iarnă (VSI), puterea disponibilă și limita admisibilă de transfer de putere prin secțiunea 

caracteristică pentru 2020, 2024, 2029 și 2029 verde. 

Tabel 10.9.3. 

Anul Consum Producție 
Excedent la 

VSI 

Putere 

disponibilă 

Limita 

admisibilă 

Diferența între 

puterea disponibilă 

și consum 

2020 2125 2956 831 5765 2940 3640 

2024 2155 2965 810 6100 3018 3945 

2029 2223 3345 1122 6681 3454 4458 

2029 

verde 
2294 4138 1844 7758 4273 5464 

Se observă că zona este puternic excedentară, capacitatea de transfer a secțiunii fiind 

insuficientă pentru a evacua întreaga putere disponibilă (limita admisibilă este mai mică decât 

diferența dintre puterea disponibilă și consum). 

Principalele centrale electrice din zona delimitată de secțiunea 3 sunt: CNE Cernavodă, CET 

Iași, hidrocentrale de pe amenajările Bistrița și Siret, centrale eoliene din Dobrogea și Moldova. 

Centralele și puterile disponibile așa cum au fost modelate pentru calculele de regimuri sunt 

prezentate în Anexa C4.    

Limita admisibilă prin secțiune va crește la 2024 si 2029 datorită proiectelor de dezvoltare 

LEA 400 kV Smârdan-Gutinaș, LEA 400 kV Cernavodă-Gura Ialomiței-Stâlpu, trecerea la 400 kV a 

axului Brazi Vest-Teleajen-Stâlpu, LEA 400 kV Suceava-Gădălin, LEA 400 kV Stâlpu-Brașov. 

10.9.4 Secţiunea S4 

Secțiunea 4 delimitează zona Transilvania de Nord, prin următoarele linii electrice: 

• LEA 400 kV Mukacevo (UA)-Roşiori (RO) 

• LEA 400 kV Sibiu Sud-Iernut 

• LEA 400 kV Nădab-Oradea Sud (linie nouă)-etapa 2024 

• LEA 400 kV Suceava -  Gădălin (linie nouă)-etapa 2029 

• LEA 220 kV Stejaru-Gheorghieni   

• LEA 220 kV Cluj Floreşti-Alba Iulia 

• LEA 110 kV Chişinău Criş-Salonta 

• CT 110 kV Vașcău 

• LEA 110 kV Valea Crișului-Tușnad 

• CT 110 kV Hoghiz 

• LEA 110 kV Copșa Mică-Mediaș 

• LEA 110 kV Câmpia Turzii-Ocna Mureș-Aiud 

• LEA 110 kV Câmpia Turzii-Ocna Mureș-IMA-Aiud 

• LEA 110 kV Blaj-Tăuni 
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În zona delimitată de secțiunea 4 se află RED de 110 kV din Gheorgieni, Fântânele, Ungheni, 

Luduș, Cluj, Bistrița Năsăud, Baia Mare, Oradea.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate în MW consumul și puterea produsă la vârful de sarcină 

de iarnă (VSI), puterea disponibilă și limita admisibilă de transfer de putere prin secțiunea 

caracteristică pentru 2020, 2024, 2029 și 2029verde. 

Tabel 10.9.4. 

Anul Consum Producție Deficit la VSI 
Putere 

disponibilă 

Limita 

admisibilă 

Diferența între 

puterea disponibilă 

și consum 

2020 1432 715 717 1334 1050 -98 

2024 1502 834 668 1385 1139 -117 

2029 1564 947 617 1535 1519 -29 

2029 

verde 
1619 1225 394 2752 1946 1133 

Se observă că zona este deficitară, consumul fiind acoperit datorită transferului de putere din 

restul țării, capacitatea de transfer a secțiunii fiind suficientă. 

Principalele centrale electrice din zona delimitată de secțiunea 4 sunt: CTE Iernut, 

hidrocentrale de pe amenajările Someș și Remeți-Munteni. Centralele și puterile disponibile, așa 

cum au fost modelate pentru calculele de regimuri, sunt prezentate în Anexa C4.   

Zona delimitată de secțiunea 4 este deficitară și deci cea mai indicată pentru dezvoltarea unor 

noi capacități de producție.  

Limita admisibila in sectiune va creste la 2029 datorita LEA 400 kV Suceava-Gadalin.  

10.9.5 Secțiunea S5 

Secţiunea 5 delimitează zona Moldova prin următoarele linii: 

• LEA 400 kV Braşov-Gutinaş 

• LEA 400 kV Smârdan-Gutinaş  

• LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) Smârdan-Gutinaş (linie nouă)-etapa 2024 

• LEA 400 kV Gădălin-Suceava  (linie nouă)-etapa 2029 

• LEA 220 kV Barboşi-Focşani Vest 

• LEA 220 kV Gheorghieni-Stejaru 

• LEA 110 kV Râmnicu Sărat-Costieni 

• CT 110 kV Liești 

În zona delimitată de secțiunea 5 se află RED de 110 kV din Suceava, Iași, Vaslui, Bacău, 

Focșani.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate în MW consumul și puterea produsă la vârful de sarcină 

de iarnă (VSI),  puterea disponibilă și limita admisibilă de transfer de putere prin secțiunea 

caracteristică pentru 2020, 2024, 2029 și 2029 verde. 

Tabel 10.9.5 
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Anul Consum Producție Deficit la VSI 
Putere 

disponibilă 

Limita 

admisibilă 

Diferența între 

puterea disponibilă 

și consum 

2020 1104 760 344 1259 946 155 

2024 1090 781 309 1467 823 377 

2029 1090 1009 81 1663 725 573 

2029 

verde 
1127 1086 41 1812 798 685 

Se observă că zona este în general deficitară, consumul fiind acoperit datorită transferului de 

putere din restul țării, capacitatea de transfer a secțiunii fiind suficientă. Pe termen lung datorită 

instalării centralelor electrice eoliene este posibil ca zona să devină excedentară. 

Principalele centrale electrice din zona delimitată de secțiunea 5 sunt: CET Iași, hidrocentrale 

de pe amenajările Bistrița și Siret, centrale eoliene. Centralele și puterile disponibile așa cum au fost 

modelate pentru calculele de regimuri sunt prezentate în Anexa C4.  

10.9.6 Secţiunea S6 

Secțiunea 6 delimitează zona Dobrogea şi o parte din Muntenia prin de următoarele linii: 

• LEA 400 kV Rahman (/Medgidia Sud) (RO)-Dobrudja (BG)  

• LEA 400 kV Stupina (/Medgidia Sud) (RO)-Varna (BG)  

• LEA 400 kV Pelicanu-Bucureşti Sud 

• LEA 400 kV Gura Ialomiţei-Bucureşti Sud 

• LEA 400 kV Smârdan-Gutinaş  

• LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) Smârdan-Gutinaş (linie nouă)-etapa 2024 

• LEA 400 kV Cernavodă-Stâlpu  (linie nouă) 

• LEA 400 kV Gura Ialomiţei-Stâlpu (linie nouă) 

• LEA 220 kV Barboşi-Focşani Vest 

• LEA 110 kV Dragoş Vodă-Slobozia Sud 

• LEA 110 kV Pogoanele-Jugureanu 

• LEA 110 kV Valea Călugărească-Urziceni 

• CT 110 kV Lieşti 

În zona delimitată de secțiunea 6 se află RED de 110 kV din Galați, Brăila, Tulcea, Constanța, 

Medgidia, Slobozia, Mostiștea.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate în MW consumul și puterea produsă la vârful de sarcină 

de iarnă (VSI), puterea disponibilă și limita admisibilă de transfer de putere prin secțiunea 

caracteristică pentru 2020, 2024, 2029 și 2029verde. 

Tabel 10.9.6. 

Anul Consum Producție 
Excedent la 

VSI 

Putere 

disponibilă 

Limita 

admisibilă 

Diferența între 

puterea disponibilă 

și consum 
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Anul Consum Producție 
Excedent la 

VSI 

Putere 

disponibilă 

Limita 

admisibilă 

Diferența între 

puterea disponibilă 

și consum 

2020 1021 2196 1175 4 4506 3024 3485 

2024 1064 2184 1120 4633 3011 3569 

2029 1132 2335 1203 5018 3670 3886 

2029 

verde 
1168 3052 1884 5917 3733 4749 

Se observă că zona este puternic excedentară, capacitatea de transfer a secțiunii fiind 

insuficientă pentru a evacua întreaga putere disponibilă (limita admisibilă este mai mică decât 

diferența dintre puterea disponibilă și consum).  

Principalele centrale electrice din zona delimitată de secțiunea 6 sunt: CNE Cernavodă, CET 

Galați, centrale eoliene din zona Dobrogea. Centralele și puterile disponibile așa cum au fost 

modelate pentru calculele de regimuri sunt prezentate în Anexa C4.    

Limita admisibilă prin secțiune va crește la 2029 datorită proiectelor de dezvoltare LEA 400 kV 

Smârdan-Gutinaș, LEA 400 kV Cernavodă-Gura Ialomiței-Stâlpu, trecerea la 400 kV a axului Brazi 

Vest-Teleajen-Stâlpu. 

10.9.7 Secțiunea S7a 

Secțiunea S7a- Secțiunea Nord - Sud (Transilvania + Moldova + Crișana + Maramureș), 

delimitată de următoarele linii:  

• LEA 400 kV Nădab (RO)-Oradea (linie nouă)-etapa 2024 

• LEA 400 kV Sibiu Sud-Iernut 

• LEA 400 kV Sibiu Sud-Brașov 

• LEA 400 kV Roșiori (RO)-Mukacevo (UA) 

• LEA 400 kV Bradu-Brașov 

• LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste 

• LEA 400 kV Smârdan-Gutinaș 

• LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) Smârdan-Gutinaș (linie nouă) 

• LEA 220 kV Alba Iulia-Cluj Florești  

• LEA 220 kV Focșani Vest-Barboși 

• LEA 110 kV Chișinău Criș-Salonta 

• LEA 110 kV Copșa Mică-Mediaș 

• LEA 110 kV Făgăraș-Hoghiz 

• CT 110 kV Hoghiz 

• LEA 110 kV Râmnicu Sărat-Costieni 

• CT 110 kV Valea Largă  

• CT 110 kV  Vașcău 

• CT 110 kV Liești 
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În zona delimitată de secțiunea 7a se află RED de 110 kV din Suceava, Iași, Vaslui, Bacău, 

Focșani, Gheorghieni, Fântânele, Ungheni, Luduș, Baia Mare, Bistrița Năsăud, Oradea, Brasov.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate în MW consumul și puterea produsă la vârful de sarcină 

de iarnă (VSI),  puterea disponibilă și limita admisibilă de transfer de putere prin secțiunea 

caracteristică pentru 2020, 2024, 2029 și 2029 verde. 

Tabel 10.9.7. 

Anul Consum Producție Deficit la VSI 
Putere 

disponibilă 

Limita 

admisibilă 

Diferența între 

puterea disponibilă 

și consum 

2020 2884 1523 1361 2745 1933 -139 

2024 2969 1658 1311 3049 1826 80 

2029 3050 2016 1034 3434 2395 384 

2029 

verde 
3156 2380 776 4847 1809 1691 

Se observă că la VSI consumul este acoperit datorită transferului de putere din restul țării, 

capacitatea de transfer a secțiunii fiind suficientă. Puterea disponibilă este mai mare decât 

consumul pe termen mediu si lung. 

Principalele centrale electrice din zona delimitată de secțiunea 7a sunt: CET Iași,  

hidrocentrale de pe amenajările Bistrița și Siret, Somes, CTE Iernut, centrale eoliene. Centralele și 

puterile disponibile așa cum au fost modelate pentru calculele de regimuri sunt prezentate în Anexa 

C4.    

Limita admisibilă prin secțiune va crește la 2029 datorită proiectelor de dezvoltare LEA 400 kV 

Smârdan-Gutinaș, trecerea la 400 kV a axului de vest.  

10.9.8 Secțiunea S7b 

Secțiunea S7b- Secțiunea Nord - Sud (Transilvania + Moldova + Crișana + Maramureș + 

Banatul de Nord), delimitată de următoarele linii:  

• LEA 400 kV Săcălaz-Reșița (linie noua) 

• LEA 400 kV Timișoara-Reșița (linie noua)  

• LEA 400 kV Arad (RO)-Șandorfalva (HU) 

• LEA 400 kV Nădab (RO)-Békéscsaba  (HU) 

• LEA 400 kV Roșiori (RO)-Mukacevo (HU) 

• LEA 400 kV Țânțăreni-Sibiu Sud 

• LEA 400 kV Bradu-Brașov 

• LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste 

• LEA 400 kV Smârdan-Gutinaș 

• LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) Smârdan-Gutinaș (linie nouă) 

• LEA 220 kV Focșani Vest-Barboși 

• LEA 220 kV Tg. Jiu Nord-Paroșeni 
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• LEA 110 kV Timișoara-Gătaia 

• CT 110 kV Lugoj 

• LEA 110 kV Retezat-Oțelu Roșu-derivație Rușchița 

• LEA 110 kV Baru Mare-Oțelu Roșu 

• CT 110 kV Brădișor 

• CT 110 kV Valea Largă 

• LEA 110 kV Costieni-Râmnicu Sărat 

• CT 110 kV Liești 

În zona delimitată de secțiunea 7b se află RED de 110 kV din Suceava, Iași, Vaslui, Bacău, 

Focșani, Gheorghieni, Fântânele, Ungheni, Luduș, Baia Mare, Bistrița Năsăud, Oradea, Arad, 

Timișoara, Deva, Paroșeni, Sibiu, Brasov.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate în MW consumul și puterea produsă la vârful de sarcină 

de iarnă (VSI),  puterea disponibilă și limita admisibilă de transfer de putere prin secțiunea 

caracteristică pentru 2020, 2024, 2029 și 2029verde. 

Tabel 10.9.8. 

Anul Consum Producție Deficit la VSI 
Putere 

disponibilă 

Limita 

admisibilă 

Diferența între 

puterea disponibilă 

și consum 

2020 4053 2518 1535 5221 2380 1168 

2024 4026 2496 1530 5453 2336 1427 

2029 4356 3175 1181 5879 2346 1523 

2029 

verde 
4502 3401 1101 7350 2541 2848 

Se observă că la VSI consumul este acoperit datorită transferului de putere din restul țării, 

capacitatea de transfer a secțiunii fiind suficientă. Puterea disponibilă este mai mare decât 

consumul  dar centralele CTE Mintia și CTE Paroșeni sunt mai scumpe și defavorizate de condițiile 

de piață de energie.  

Principalele centrale electrice din zona delimitată de secțiunea 7 sunt: CET Iași, CTE Mintia, 

CET Paroșeni, hidrocentrale de pe amenajările Bistrița și Siret, Somes, CTE Iernut, centrale 

eoliene. Centralele și puterile disponibile așa cum au fost modelate pentru calculele de regimuri 

sunt prezentate în Anexa C4.    

Limita admisibilă prin secțiune va crește la 2029 datorită proiectelor de dezvoltare LEA 400 kV 

Smârdan-Gutinaș, trecerea la 400 kV a axului de vest.  

10.9.9 Concluzii 

Majoritatea zonelor analizate sunt excedentare în sensul că puterea disponibilă este mai mare 

decât consumul, proiectele de dezvoltare a RET facilitând evacuarea producției de energie 

electrică. 
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Zona delimitată de secțiunea S4 este deficitară, consumul fiind acoperit datorită transferului 

de putere din restul țării, capacitatea de transfer a secțiunii fiind suficientă în condițiile în care nu 

sunt retrase echipamente din funcționare. În situații în care sunt retrase anumite echipamente din 

funcționare, pot apărea congestii de rețea. 

Zona delimitată de secțiunea S4 este, deci, cea mai indicată pentru dezvoltarea unor 

noi capacități de producție. 

Realizarea LEA 400 kV Suceava-Gădălin și reconductorarea LEA 220 kV Stejaru-

Gheorghieni-Fântânele contribuie la creșterea capacității de transfer prin secțiune. 

Zona delimitată de secțiunea S5 este în general deficitară, consumul fiind acoperit datorită 

transferului de putere din restul țării, capacitatea de transfer a secțiunii fiind suficientă. Pe termen 

lung datorită instalării centralelor electrice eoliene este posibil ca zona să devină excedentară. 

Pentru zona delimitată de secțiunea S7a, b, consumul este acoperit datorită transferului de 

putere din restul țării, capacitatea de transfer a secțiunii fiind suficientă. Este deci recomandată 

dezvoltarea unor capacități de producție competitive în zona delimitată de secțiunea S7a,b.  

Limita admisibilă prin secțiunea S7a,b va crește în anul 2029 datorită proiectelor de 

dezvoltare LEA 400 kV Smârdan-Gutinaș, trecerea la 400 kV a axului de vest. 
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11. Strategia de mentenanţă a activelor din cadrul RET pe următorii 
zece ani  

11.1 Strategia de mentenanţă a instalaţiilor din componenţa RET 

11.1.1 Aspecte generale privind activitatea de mentenanţă–componentă a  
Managementului Activelor  

Activitatea de mentenanţă se înscrie în concepţia CNTEE Transelectrica SA de management al 
activelor şi este, conform practicii mondiale, componentă a acestuia. Conform cerinţelor ANRE, 
activitatea de mentenanţă se desfăşoară pe baza Programului de Asigurare a Mentenanţei (PAM), 
care realizează planificarea activităţii și introducerea unei concepţii moderne de optimizare şi 
desfăşurare a acesteia. PAM înglobează şi menţine toată documentaţia referitoare la activitatea de 
mentenanţă, asigurând cadrul pentru elaborarea, revizuirea și/sau actualizarea acesteia, în funcţie 
de necesităţi.  Punerea în aplicare a PAM şi gestionarea activităţii de mentenanţă se realizează de 
către personalul din CNTEE Transelectrica SA în baza procedurilor operaţionale, prescripţiilor, 
fişelor tehnologice, normelor tehnice interne şi a instrucţiunilor de lucru specifice.  

În activitatea de mentenanţă se respectă cerinţele documentelor specifice, în special: 
- Regulament de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă aprobat prin Ordinul 

președintelui ANRE nr. 96/18.10.2017; 
- Standardul de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru 

serviciul de sistem, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 12/30.03.2016;  
- NTE 010/2011/00 „Regulament pentru executarea lucrărilor sub tensiune la liniile electrice 

aeriene de 110-750 kV”; 
- Regulamentul de mentenanţă preventivă la instalaţiile şi echipamentele din RET-NTI–TEL–

R–001–2007-04;  
- Planul de dezvoltare a RET;  
- Alte reglementări specifice. 
Starea tehnică a instalaţiilor RET se menţine la un nivel corespunzător pentru asigurarea 

funcţionării în condiţii de siguranţă, ca urmare a desfăşurării în Companie a unui program riguros de 
mentenanţă şi a unui program susţinut de investiţii (retehnologizare/modernizare, dezvoltare) a 
instalaţiilor RET. 

Programele acțiunilor de mentenanţă preventivă se stabilesc corelat cu programele de investiţii 
(retehnologizare/modernizare, dezvoltare), atât la nivelul staţiilor electrice, cât şi al liniilor electrice 
aeriene (LEA), pe baze ştiinţifice, prin criterii de ierarhizare care conduc la deciziile de a efectua 
mentenanţă sau investiţii. În condiţiile actuale de producere şi consum al energiei electrice din 
cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN), luând în considerare tehnologiile utilizate sau 
aspecte de legislaţie, proprietate etc., se urmăreşte promovarea soluţiilor noi, de mentenanţă a RET 
(alegerea tipului şi modul de dimensionare a conductoarelor LEA, linii multicircuit pentru utilizarea 
culoarelor de siguranță existente, tehnici de lucru sub tensiune-LST, tratarea on-line a izolaţiei la 
unităţile de transformare pentru reducerea duratelor de retragere din exploatare şi evitarea 
costurilor cu congestiile şi consumul propriu tehnologic, inspecția multispectrală a LEA, etc). 

Principii şi obiective privind strategia de mentenanţă în cadrul CNTEE Transelectrica SA  

Modul de abordare a activităţii de mentenanţă a impus stabilirea unor principii în cadrul unei 
strategii complexe care să conducă la îndeplinirea obiectivelor strategice ale acestei activităţi, ca 
suport pentru îndeplinirea obiectivelor Companiei. 
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Obiectivele activităţii de mentenanţă 
➢  Obiectivele strategice generale: 

1. Asigurarea disponibilităţii ridicate a activelor din RET; 
2. Creşterea flexibilităţii în funcţionare; 
3.  Optimizareacosturilor; 
4. Asigurarea unei politici corespunzătoare de personal în domeniul mentenanţei; 
 

       ➢ Obiectivele strategice specifice pentru activitatea de mentenanţă (derivând din cele 
strategice generale) sunt: 

1.1. reducerea numărului şi duratei evenimentelor accidentale/consecințelor acestora; 
1.2. reducerea numărului şi duratei acţiunilor de mentenanţă preventivă – planificată, care 

necesită retragerea din exploatare a echipamentelor şi instalatiilor (AF); 
1.3. adoptarea de soluţii pentru flexibilizarea programului de retrageri din exploatare şi evitare a 

congestiilor; 
1.4. creşterea calităţii acțiunilor de mentenanţă; 
1.5. creșterea calificării personalului operativ in vederea utilizării  sistemelor de monitorizare a 

activelor; 
1.6. implementarea managementului riscului-identificarea, analiza, evaluarea şi tratarea riscurilor 

 
1.7. asigurarea şi întreţinerea culoarelor de siguranţă LEA; 
1.8. definirea de indicatori de performanţă în contractele de mentenanţă şi investiţii (garanţie şi 

post garanţie) cu efecte în ceea ce privește reducerea duratelor de remediere a 
neconformităților; 

 
1.9. creșterea capacității de răspuns la apariția unor evenimente cu impact deosebit asupra 
securității și funcționării RET, inclusiv efectuarea de exerciții de simulare, instruire și testare a 
capabilităților Companiei. 

 
2.1. utilizare tehnologii moderne (ex. LST, inspecţii multispectrale, celule mobile, stâlpi de 
intervenţie); 
2.2. eficientizarea  programării lucrărilor de mentenanţă şi investiţii şi  retragerilor din 
exploatare pentru realizarea acestor lucrări; 
2.3. adaptarea acțiunilor de mentenanţă la specificul noilor instalaţii şi tehnologii; 
 
3.1. optimizarea stocurilor; 
3.3. introducere tehnologii noi în realizarea lucrărilor de mentenanță; 
3.4. optimizarea intervalelor de efectuare a mentenanţei,;  
3.5. adaptarea serviciilor de mentenanţă modernizării activelor (instalaţii cu tehnologie GIS, 
platforme informatice de proces EMS-SCADA şi metering etc).  
3.6. digitalizarea proceselor care asigura implementarea standardelor de management al 
activelor. 
3.7. consolidarea parteneriatelor cu furnizorii de lucrări, soluții, produse și servicii. 

 
4.1. creştere competenţe personal adaptate progresului tehnologic;  
4.2. instruire personal simultan cu acţiunile de modernizare/introducere noi tehnologii;  
4.3. monitorizare şi evaluare performanţe/competenţe personal prestator.  
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Obiectivele specifice stabilite prin strategia de mentenanţă sunt cuantificate printr-un set de 
indicatori-KPI (Key Performance Indicators), care pot fi folosiţi pentru monitorizarea performanţelor 
activităţii de mentenanţă. De asemenea, aceşti indicatori pot fi utilizați şi pentru o analiză a 
componentelor activităţii în care sunt necesare anumite măsuri de îmbunătăţire.  

Indicatorii sunt cuantificabili şi pot acoperi aspecte tehnice  (de exemplu, cu referire la 
consecinţele incidentelor care pot apărea în funcţionarea RET sau la acţiunile de mentenanţă 
planificată) şi aspectele economice, după cum urmează : 

1. Indicatori - KPI - tehnici:  
- Indisponibilitatea accidentală şi planificată a instalaţiilor (trafo/AT, respectiv LEA),  
- Energia nelivrată consumatorilor (întreruptă) în urma evenimentelor accidentale 

produse în RET,  
- Timpul Mediu de Întrerupere (AIT) 

2. Indicatori - KPI - economici:  
- Costurile de mentenanţă. 

Evoluția acestor indicatori evidenţiază efortul pentru realizarea obiectivelor urmărite prin 
activitatea de mentenanţă. 

Principiile strategiei de mentenanţă aplicate în cadrul CNTEE Transelectrica SA sunt: 
o Utilizarea eficientă a fondurilor destinate activităţii de mentenanţă, în conformitate cu 

prevederile legale; 
o Corelarea Programului de mentenanţă RET cu cel de investiţii pe ansamblul 

activităţilor şi la nivelul fiecărui proiect în parte; 
o Integrarea în derularea proiectelor a principiilor rezultate din sistemul integrat de 

calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă; 
o Managementul stocurilor de mentenanță. 

Pentru asigurarea aplicării strategiei de mentenanţă s-a elaborat ca normă specifică internă, 
Regulamentul de mentenanţă preventivă la instalaţiile şi echipamentele din cadrul RET ( cod NTI-
TEL-R-001-2007). 

Întrucât s-a evidenţiat necesitatea existenţei unui flux unic şi transparent de date şi informaţii 
privitoare la activitatea de mentenanţă, care să pună la dispoziţie toate datele disponibile şi facilităţi 
de control al calităţii acestora, s-a creat o bază de date de echipamente specifică, pentru 
gestionarea, optimizarea şi coordonarea tuturor acțiunilor de mentenanţă. Inventarele ansamblurilor 
funcţionale (AF) se întocmesc în mod ierarhizat, până la nivelul staţiei electrice şi al celulei electrice, 
utilizându-se şi un mod de codificare ierarhizat. Sistemul de management al mentenanţei este 
organizat pe baza acestor nomenclatoare şi conţine instrumentele necesare pregătirii, lansării şi 
desfăşurării acțiunilor de mentenanţă, urmăririi cheltuielilor, gestionării aparatajului de rezervă. 

De asemenea, ansamblurilor funcţionale din cadrul RET li se asociază informaţii pentru 
identificare, localizare, caracteristici tehnice şi constructive, precum şi informaţii privitoare la 
evenimentele (aleatoare şi deterministe) necesare pentru crearea şi menţinerea unei baze de date 
tehnice unitare, utilizabilă în scopuri multiple, inclusiv în activitatea de mentenanţă pentru alegerea, 
programarea şi desfăşurarea lucrărilor/serviciilor. 

În CNTEE Transelectrica SA se efectuează, după caz, servicii/lucrări de mentenanţă: 
- corectivă - lucrări de mentenanță neplanificate, care se fectuează după detectarea 

defectării,în scopul readucerii acestora în starea de a-și putea îndeplini funcțiile pentru 
care au fost proiectate, sau după o întrerupere voită a funcționării acestora, atunci când 
este iminentă producerea unui defect; 

      - preventivă - lucrări de mentenanță planificate, cu caracter profilactic, executate cu scopul 
prevenirii defectelor, respectiv pentru reducerea probabilităţii de defectare sau degradării;  
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profilactică, pentru prevenirea defectelor, respectiv pentru reducerea probabilităţii de  
În cadrul programelor, serviciile/lucrările de mentenanţă preventivă se încadrează pe niveluri 

(nivelul 1  4), care reprezintă gradul de complexitate al conţinutului acestora, necesarul de 
scule/utilaje, necesarul de calificare pentru prestatori/executanţi etc.  

Nivelurile 1 şi 2 reprezintă servicii încadrate în categoria de mentenanţă minoră (de regulă 
inspecţii/revizii tehnice și controale periodice). 

Nivelurile 3 şi 4 reprezintă lucrări de mentenanţă majoră (de regulă reparaţii curente şi 
capitale).  

Mentenanţa preventivă este bazată, după caz, pe: 

• timp, în cazul mentenanţei minore, prin planificare la intervale predeterminate de timp 
(conform Regulamentului de mentenanţă preventivă la instalaţiile şi echipamentele din 
RET) în funcţie de categoria lor, tensiunea şi de caracteristicile tehnice (tehnologia) ale 
acestora, termenele putând fi ajustate în funcţie de stare, respectiv, după caz, de 
condiţiile locale, specifice şi de importanţă.  

• stare, în funcţie de condiţia tehnică a echipamentelor/instalaţiilor, determinată prin diferite 
procedee.  

Pentru programarea şi planificarea lucrărilor/serviciilor, având în vedere priorităţile stabilite, 
inclusiv prin analize calitative de risc, se întocmesc programe de dezvoltare (pe termen mediu şi 
lung) şi pe termen scurt, urmărindu-se încadrarea în resursele alocate.  

Se ţine evidenţa costurilor/volumelor planificate şi realizate. 
Pentru stabilirea tehnologiei de lucru şi determinarea oportunităţii acțiunilor utilizând lucrul sub 

tensiune (LST) se analizează comparativ costurile, luând în considerare şi componentele 
determinate de consumul propriu tehnologic şi congestii.  

În conformitate cu principiile şi criteriile enunţate, implementarea strategiei de mentenanţă şi 
elaborarea Programelor de mentenanță anuale se face parcurgând următorii paşi: 

• Generarea şi structurarea Programului de mentenanţă în conformitate cu strategia 
Companiei;  

• Definitivarea Programului anual de retrageri din exploatare (cu luarea în considerare a 
serviciilor/lucrărilor în tehnologie LST) corelat cu Programele anuale de mentenanţă şi 
investiţii; 

• Stabilirea bugetului de mentenanţă, pe baza programelor întocmite; 

• Achiziţia şi contractarea serviciilor/lucrărilor de mentenanţă în conformitate cu legislaţia în 
vigoare şi criterii de selecţie riguroase proprii CNTEE Transelectrica SA; 

• Derularea Programului de mentenanţă RET la nivelul Unităţilor Teritoriale de Transport 
coordonate metodologic de către Direcția de profil din Executivul Companiei cu urmărirea 
încadrării în bugetul aprobat şi utilizând facilităţile oferite de pachetele software 
specializate; 

• Actualizarea Programului de mentenanţă având în vedere corelarea permanentă cu 
derularea efectivă a Programului de investiţii şi respectarea Programului anual de 
retrageri din exploatare.                

Particularităţile fiecărui proiect corespund structurii activelor pe care le deservesc sub raportul 
mentenanţei, dar se încadrează în mod unitar în strategia şi conceptul de coordonare a 
mentenanţei la nivelul CNTEE Transelectrica SA. 

Există şi situaţii în care este necesarărevizuirea , după caz, a duratei/valorilor programului de 
mentenanţă RET stabilit iniţial, ca urmare a efectuării unor lucrări de mentenanță corectivă, în urma 
producerii unor evenimente accidentale cauzate de diverși factori, cum ar fi: apariţia unor condiţii 
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meteo nefavorabile, sustrageri de elemente componente ale instalațiilor electrice, degradarea fizică 
și morală  a unor echipamente ca urmare a vechimii acestora.  

Se exemplifică situaţii care au apărut pe parcursul derulării Programelor de mentenanţă RET 
anuale şi care au impus necesitatea suplimentării sau realocarea fondurilor prevăzute iniţial, astfel: 

• intervenţii în regim de urgenţă pentru rezolvarea situaţiilor apărute accidental (înlocuiri de 
elemente sustrase la LEA, consolidare fundaţii borne LEA afectate de viituri, tăiere 
vegetaţie pentru întreţinere culoar LEA); 

• executarea de lucrări speciale ca urmare a deteriorării parametrilor electrici ai 
echipamentelor, în special unităţi de transformare; 

• efectuarea unor lucrări de înlocuire a izolaţiei pe anumite LEA în regim de lucru sub 
tensiune, pentru reducerea timpilor de retragere din exploatare a instalaţiilor 
electroenergetice şi menţinerea în stare normală de funcţionare, tarifele pentru lucru sub 
tensiune fiind mai mari decât cele pentru lucrări efectuate cu retragerea instalaţiilor din 
exploatare 

Odată cu diversificarea surselor de energie în cadrul SEN - apariţia surselor regenerabile, cu 
precădere a celor eoliene - s-a constituit ca o provocare găsirea de soluţii alternative de 
mentenanţă, cum ar fi lucrul sub tensiune (LST)  sau inspecțiile aeriene multispectrale ale LEA.  

Criterii de prioritizare ale acțiunilor de mentenanţă majoră/retehnologizare/modernizare în 
instalaţiile existente 

Volumul mare al instalaţiilor care necesită lucrări de retehnologizare/modernizare şi mentenanţă 
majoră, coroborat cu situaţia favorabilă (încărcări încă relativ reduse) preconizată în RET în 
următorii ani, justifică un efort investiţional şi financiar sporit în această perioadă, motivat și de 
menținerea standardelor de calitate impuse de reglementările tehnice și standardele existente, 
respectiv de funcţionarea interconectată cu sistemul european ENTSO-E. 

În vederea stabilirii ordinii de prioritate a acțiunilor de retehnologizare/modernizare şi 
mentenanţă majoră, se realizează o analiză care ţine seama de: 

• starea tehnică a AF şi componentelor acestora, cuantificată pe baza informaţiilor privind 
frecvenţa şi durata indisponibilităţilor accidentale, evoluţia parametrilor şi caracteristicilor 
de funcţionare, istoria mentenanţei, costuri etc.   

• importanţa AF din punct de vedere al asigurării siguranţei/stabilității în cadrul SEN 
(determinată prin calcule de regimuri staţionare - curenţi în laturi, tensiuni în noduri -, 
energii nelivrate la consumatori/blocate în centrale/netranzitate între zone de sistem, 
calcule de stabilitate statică şi tranzitorie etc., precum şi prin criterii care descriu 
însemnătatea instalaţiei: nivel de tensiune, asigurarea serviciilor de sistem, alimentare 
consumatori importanţi, evacuare putere din centrale interconexiune etc.)  

 Acţiunile de mentenanţă preventivă majoră la ansamblurile funcţionale şi componentele 
acestora se planifică pe bază de stare. Acţiunile de mentenanţă preventivă majoră la categoriile de 
instalaţii/echipamente, altele decât ansamblurile funcţionale (de exemplu clădiri, elemente de 
construcţie, rezervoare, conducte, împrejmuiri etc.) se planifică pe bază de timp şi stare, 
fundamentat pe baza inspecţiilor tehnice periodice, a documentaţiilor tehnice şi a experienţei de 
exploatare. 

Managementul riscului 

La planificarea/prioritizarea acțiunilor de mentenanță se au în vedere principii ale MR 
(Managementul Riscului), ţinându-se seama de aspectele conjugate privind: 
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• comportarea în exploatare constatată pe baza înregistrării şi prelucrării anuale a datelor 
statistice;  

• starea tehnică a AF şi componentelor acestora; 

• importanţa AF şi componentelor acestora în cadrul SEN,   

• riscuri ale indisponibilizărilor (probabilitate, impact) unor AF 
Importanta AF se stabilește/actualizează de către UnO-DEN ori de cate ori au loc modificări 

esențiale în configurația SEN. 

11.1.2 Programul de mentenanţă al instalaţiilor RET (staţii şi linii electrice) 

Stabilirea Programului de mentenanţă de perspectivă se face pe baza unor analize 
multicriteriale, prin care acţiunile de mentenanţă majoră se orientează, prioritar, la instalaţiile de 
transport al energiei electrice care realizează : 

• interconexiunea cu sistemele electroenergetice vecine; 

• conexiunile între zone de sistem sau între staţii electrice importante; 

• evacuarea puterii de la marii producători; 

• alimentarea zonelor importante de consum (se are în vedere şi creşterea capacităţii de 
transport). 

Programul de mentenanţă pentru LEA şi pentru staţii electrice se elaborează în corelare 
reciprocă şi, de asemenea, aşa cum s-a arătat, cu privire la strategia de mentenanţă, corelat cu 
Programul de investiţii (avându-se în vedere, de exemplu, executarea de lucrări de conexiuni 
speciale, de tranzitare a unor zone geografice dificile, racordarea la RET a noilor utilizatori etc.). Cu 
prioritate se execută lucrări pentru evitarea unor situaţii de urgenţă create de inundaţii, alunecări de 
teren, vandalisme etc. 

Mentenanța majoră 

Programul de lucrări de mentenanţă majoră pentru perioada 2020 ÷ 2029 ţine seama de 
prioritizarea staţiilor pe criteriul stării tehnice (vechimii) şi al importanţei, dar şi de localizarea 
geografică a staţiilor. S-a evitat (pe cât posibil) programarea de lucrări simultane în staţii situate în 
aceeași zonă geografică. Această cerinţă rezultă din obligaţia CNTEE Transelectrica SA de a 
menţine siguranţa şi continuitatea în funcţionare a SEN, pe durata lucrărilor în staţii, la nivelul 
standard şi de a reduce costurile pentru eliminarea congestiilor în reţea. De asemenea, planificarea 
în acelaşi timp a mai multor lucrări în aceeaşi zonă a SEN conduce la necesitatea realizării de 
lucrări provizorii (cabluri, stâlpi de subtraversare etc.) care măresc nejustificat costul lucrărilor. 

Mentenanța minoră și lucrări speciale 

În afara lucrărilor de mentenanţă majoră, în instalaţiile RET se mai realizează programat, 
servicii/ lucrări de mentenanţă preventivă minoră (de rutină) conform normei tehnice interne 
Regulament de mentenanță la instalațiile și echipamentele din cadrul RET (NTI-TEL-R-001-2007-) 
precum și servicii/lucrări speciale, cu impact asupra securităţii şi siguranţei în funcţionare a 
instalaţiilor (în tehnologii speciale, provizorate etc.). 

Soluţii tehnice moderne, inovative  

Se are în vedere dezvoltarea tehnologiilor de lucru sub tensiune (LST) şi intervenţie rapidă în 
SEN, în scopul creşterii capacităţii de transport, reducerii cheltuielilor de mentenanţă şi diminuării 
pierderilor de putere în RET ca urmare a reducerii perioadelor de retragere programată din 
exploatare a LEA şi staţiilor. 
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Proiectele de mentenanţǎ majorǎ pentru stații electrice și liniile electrice aeriene pentru perioada 
2020÷2029 sunt prezentate în tabelele 11.2 şi 11.3 şi respectiv în Anexele E-1 (nu se publică) şi E-2 
(nu se publică). 

Impactul nerealizării programelor de mentenanță asupra siguranței SEN. Măsuri  

La baza asigurării siguranței în funcționare a RET (SEN) stă mentenanța preventivă și corectivă 
minoră: revizii tehnice (RT), controale periodice (CP) respectiv, reparațiile rezultate în urma 
mentenanței preventive minore (RCT) şi intervenţii accidentale (IA). Statistic se constată că 
mentenanța preventivă minoră se realizează în procent de peste 95%, iar mentenanța corectivă 
este realizată funcție de necesități. 

Mentenanța preventivă minoră se programează anual în baza Regulamentului de mentenanță 
preventivă NTI-TEL-R-001 și are ca scop preîntâmpinarea unor defectări mai ample cu consecințe 
grave asupra instalațiilor RET. În cazurile în care, din considerente de sistem, nu pot fi retrase 
pentru acțiuni de mentenanță preventivă anumite ansambluri funcționale, se retrag operativ altele, 
pe cât posibil de același tip. Acest tip de mentenanță influențează direct (în sensul diminuării) 
necesitatea unor acțiuni de mentenanță de genul intervențiilor accidentale (IA). 

În ceea ce privește mentenanța majoră (reparații curente și capitale), aceasta se realizează pe 
bază de contracte încheiate în urma derulării unor proceduri de achiziție concurențiale. În acest fel, 
având în vedere complexitatea și durata activităților pregătitoare necesare încheierii unor asemenea 
contracte, diferențele între valorile estimate programate și cele realizate pot deveni semnificative.  

Printre cauzele care ar putea să conducă la nerealizări ale programelor de mentenanță majoră, 
se pot enumera:    

• valorile adjudecate în urma procedurilor concurențiale sunt mai scăzute față de valorile 
estimate și programate sau valorile decontate au fost mai mici decât cele programate; 

• dificultăți în acordarea retragerilor din exploatare/reprogrămari ale retragerilor din 
exploatare ale instalațiilor, pe fondul unor situații din sistemul energetic favorabile 
producerii de energie din surse regenerabile (eoliene, fotovoltaice); 

• condiții meteo nefavorabile efectuării unor lucrări (în special la LEA, la elementele de 
construcții din stațiile electrice de transformare); 

• dificultăți în obținerea avizelor și autorizațiilor  de la diverse entități ale statului (primării, 
inspectorate, agenții etc.); 

• reluarea proceselor (laborioase) de achiziție publică a unor contracte de reparații din 
cauza lipsei ofertanților. 

În ceea ce privește impactul nerealizării programelor de mentenanță majoră asupra siguranței 
SEN, pe termen scurt și mediu acesta poate fi considerat mic, dat fiind că la baza asigurării 
siguranței în funcționare a RET stă, în cea mai mare parte, mentenanța preventivă și corectivă 
minoră. În schimb, nerealizarea programelor de mentenanță majoră poate avea impact negativ 
semnificativ, pe termen lung. 

În vederea creșterii gradului de realizare a mentenanței majore pot fi luate în considerare măsuri 
precum: 

• actualizarea periodică a programelor de mentenanță cu luarea în considerare a valorilor 
contractate; 

• o mai bună corelare a retragerilor din exploatare pentru realizarea lucrărilor de 
mentenanță și investiții; 

• simplificarea procesului de obținere a autorizațiilor și de plată a taxelor necesare inițierii 
lucrărilor; 

• simplificarea procedurilor de achiziție. 
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Tabel 11.2  Programul lucrărilor de mentenanţă majoră pentru staţiile aflate în  administrarea 
CNTEE Transelectrica SA - perioada 2018-2029 

 

Nr.Crt

Total 

estimat 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

T1 Total (RK Statii*)

2 Proiecte RC Statii

3 Proiecte RK, RC Transformatoare

4 Proiecte RK, RC Cladiri

T2

TOTAL Mentenanta majora (RK si RC) Statii, 

Transformatoare, Cladiri

5

Servicii/lucrari strategice in instalatii Statii, Trafo, 

Cladiri

T3

TOTAL Mentenanta (majora si minora) Statii, 

Transformatoare, Cladiri

TRANSPORT-STATII
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Tabel 11.3 Programul lucrărilor de mentenanţă pentru LEA 110-750 kV aflate în administrarea 

CNTEE Transelectrica SA-perioada 2020 - 2029

 

Nr. 

Crt.
TRANSPORT - LEA

Total 

estimat
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 LEA 220 kV Gutinas - Focsani Vest

2 LEA 400 kV Tantareni - Turceni G1+2

3 LEA 400 kV Tantareni - Turceni G3+4

4 LEA 220 kV Tihau-Baia Mare 3 

5 LEA 400 kV Rosiori-Mukacevo

6 LEA 400 kV Rosiori-Gadalin

7 LEA 220 kV Cluj Floresti-Alba Iulia

8 LEA 220 kV Aref-Raureni

9 LEA 400 kV Bacau Sud - Roman Nord

10 LEA 400 kV Roman Nord - Suceava

11 LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu

12 LEA 400 kV CNE Cernavodă - Pelicanu

13 LEA 400 kV CNE Cernavodă - Gura Ialomitei 

circ.2

14 LEA 400 kV Urechesti - Domnesti

15 LEA 400 kV Bucuresti Sud - Slatina

16 LEA 400 kV Brazi Vest  - Dârste

17 LEA 400 kV Bucuresti Sud - Domnesti

18 LEA 400 kV Rosiori - Vetis

19 LEA 400 kV Lacu Sarat - Smardan

20 LEA 400 kV Isaccea - Smardan circ.1+2

21 LEA 400 kV CNE Cernavodă - Constanta Nord

22 LEA 400 kV Gura Ialomitei-Lacu Sarat

23 LEA 400 kV Porti de Fier - Urechesti

24 LEA 400 kV Porti de Fier - Slatina

25 LEA 220 kV Mintia - Alba Iulia

26 LEA 220 kV Alba Iulia-Sugag

27 LEA 220 kV Alba iulia - Galceag

28 LEA 400 kV Iernut - Sibiu Sud

29 LEA 400 kV Tantareni-Kozlodui circ.1+2

30 LEA 400 kV Tantareni-Bradu

31 LEA 400 kV CNE Cernavodă- Gura Ialomitei 

circ.1

32 LEA 220 kV Aref-CHE circ.1+2

33 LEA 220 kV Portile de Fier-Resita

34 LEA 400 kV Mintia-Arad

35 LEA 220 kV Mintia-Timisoara

36 LEA 400 kV Constanta Nord-Tariverde

37 LEA 220 kV Cluj Floresti-Tihau

38 LEA 220 kV Rosiori-Baia Mare3

39 LEA 400 kV Tantareni-Sibiu

40 LEA 220 kV Iernut-Ungheni circ. 2

41 LEA 220 kV Portile de Fier-Turnu Severin 1

42 LEA 220 kV Portile de Fier-Turnu Severin 2

43 LEA 220 kV Barbosi -Focsani Vest

44 LEA 400 kV Smardan -Gutinas 

45 LEA 400 kV Tariverde-Tulcea Vest

46 LEA 400 kV CNE Cernavoda-Medgidia Sud

47 LEA 400 kV Rahman-Dobrudja

48 LEA 400 kV Isaccea-  Rahman

49 LEA 400 kV Stupina -Varna

50 LEA 400 kV Isaccea- Stupina 

51 LEA 400 kV Sibiu-Brasov

52 LEA 400 kV Gutinas-Brasov

53 LEA 400 kV Brasov-Darste

54 LEA 400 kV Bradu-Brasov

55 LEA 220 kV Craiova Nord - Slatina

56 LEA 220 kV Craiova Nord - Turnu Magurele

57 LEA  220 kV Gutinas-Dumbrava 

58 Inspectie aeriana multispectrala din elicopter a 

LEA 110-750 kV 

59 Servicii de intretinere a culoarelor de trecere a 

LEA din zone cu vegetatie arboricola

T1 Total Mentenanta majora (RK si RC) LEA

67 Servicii/lucrari strategice in instalatii LEA

T2 Total Mentenanta (majora si minora)

LEA
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11.2 Strategia de mentenanţă a sistemelor  de contorizare si monitorizare a calității 

energiei electrice 

DM-OMEPA, în calitate de administrator al sistemelor de contorizare/telecontorizare și al 

sistemului de monitorizare a calității energiei electrice, realizează mentenanţa acestor sisteme în 

funcţie de caracteristicile lor tehnice şi utilizând metode moderne, precizate prin proceduri sau 

prescripţii tehnice. Programele de mentenanţă au în vedere contoarele, concentratoarele, 

terminalele de comunicaţie tip modem, echipamentele sistemului central de management al datelor, 

trusele portabile de verificare, masa de verificare a contoarelor, instrumentele de măsurare şi 

etalon, echipamentele de monitorizare a calităţii energiei electrice, sistemele de monitorizare a 

calității energiei electrice, echipamentele de parametrizare. 

În conformitate cu „Regulamentul de mentenanță preventivă la instalațiile și echipamentele din 

cadrul RET-NTI-TEL-R-001-2007-”, la nivelul DM-OMEPA se întocmesc anual programe de 

mentenanţă preventivă pentru echipamentele menţionate pe fiecare tip de ansamblu și 

subansamblu funcțional. Periodicitatea verificărilor în instalaţii precum şi a celor metrologice este 

procedurată conform legislaţiei specifice.  

Pentru echipamentele și sistemele ce nu pot fi întreţinute de DM-OMEPA (și care nu mai sunt în 

garanție) există contracte cu firme de specialitate pentru realizarea mentenanţei preventive şi 

corective (echipamentele sistemului central de management al datelor, contoarele etalon, sistemul 

de monitorizare a calității energiei electrice).  

Având în vedere că, pentru piața angro de energie electrică, echipamentele utilizate sunt 

echipamente electronice cu fiabilitate ridicată, periodicitatea de verificare în teren a acestora fost 

modificată de la 6 luni la 12 luni.  
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12.  Evaluarea potențialului de creștere a eficienței energetice a RET. 
Soluții și măsuri pentru creșterea eficienței energetice. Stabilirea 
calendarului de implementare a măsurilor.  

12.1 Generalități 

Eficiența Energetică în cadrul CNTEE Transelectrica SA are ca referință cerințele din legislația 

internă în concordanță cu legislația europeană în vigoare și anume: 

− DIRECTIVA 2012/27/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 

25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 

2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE; 

− DIRECTIVA (UE) 2018/2002 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

din 11 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența 

energetică 

− Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică cu modificările și completările 

ulterioare; 

− Planul National de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice (P.N.A.E.E. IV  2017-

2020); 

− Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 

(Ianuarie 2020), document în discuție; 

− Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

− Decizia președintelui ANRE nr. 366 din 6 martie 2019 privind aprobarea machetelor 

pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză 

energetică a consumatorului de energie. 

Din punct de vedere tehnologic, elementele avute în vedere la nivelul Companiei pentru 

promovarea măsurilor de creștere a eficienței energetice sunt: 

A. Reducerea cantităților de energie electrică pentru compensarea pierderilor din RET 

(CPT); 

B. Reducerea consumului de energie electrică pentru alimentarea serviciilor proprii din 

stațiile electrice; 

C. Reducerea consumului de energie electrică pentru alimentarea sediilor 

administrative; 

D. Reducerea consumului de energie termică pentru clădiri (atât prin reconsiderarea 

instalațiilor cât și prin creșterea eficienței energetice a clădirilor); 

E. Reducerea consumului de carburanți pentru auto. 

CNTEE Transelectrica SA are în vedere accelerarea programului de investiții atât pentru 

reducerea CPT (aceasta fiind direcția preponderentă de creștere a eficienței energetice, coordonat 

cu creșterea siguranței funcționării) dar și modernizarea și retehnologizarea stațiilor electrice 

existente și a clădirilor, cu introducerea unor sisteme pentru optimizarea consumurilor din serviciile 
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interne în scopul creșterii siguranței funcționării dar și pentru scăderea consumului de energie. 

Astfel, direcțiile principale de acțiune în procesul de eficientizare energetică la nivelul RET, sunt:  

1. Retehnologizarea și modernizarea stațiilor prin tehnologii cu nivel ridicat de fiabilitate și 

consumuri interne reduse. 

2. Realizarea de linii electrice noi sau reconductorarea celor existente cu utilizarea unor 

materiale ce reduc pierderile Corona și/sau Joule. 

3 Înlocuirea flotei de transformatoare și autotransformatoare, urmărind creșterea fiabilității 

acestora dar și reducerea pierderilor. 

4. Realizarea de instalații pentru reglarea eficientă a tensiunii în SEN (bobine de 

compensare, dispozitive FACTS și automatizările aferente) și reducerea circulațiilor de 

putere reactivă. 

5. Dotarea stațiilor Transelectrica cu sisteme de management energetic și, acolo unde este 

posibil, cu panouri fotovoltaice care să furnizeze o parte din energia necesară alimentării 

serviciilor interne. 

6. Optimizarea utilizării energiei în sediile Transelectrica (optimizarea consumurilor de 

energie termică și electrică în sediile Transelectrica). 

7. Pentru toate proiectele Companiei care vizează în principal sau implicit clădiri, se au în 

vedere încă din faza de proiectare măsurile necesare pentru respectarea cerinţelor 

minime de performanţă energetică a clădirilor (prin consumurile specifice pentru 

încălzire, climatizare, ventilare și producerea apei calde de consum). 

Legea 121/2014 încadrează operatorii economici în diverse categorii din punct de vedere al 

consumului de energie final astfel încât, CNTEE Transelectrica SA se regăsește în categoria 

consumatorilor industriali cu peste 1000 tep (tone echivalent petrol), acest fapt datorându-se în cea 

mai mare parte consumului propriu tehnologic (CPT).  

12.2 Conjunctura europeană 

Sistemul Electroenergetic European se transformă rapid pentru a permite integrarea mai multor 

surse regenerabile, pentru a dezvolta flexibilitatea și a permite consumatorilor să joace un rol mai 

important. Pentru piețele de energie electrică, această tranziție înseamnă că tranzacționarea trebuie 

să se apropie mai mult de timpul real, adică mai aproape de livrare, respectând în același timp 

securitatea funcționării sistemului. Piețele naționale și regionale devin din ce în ce mai integrate 

spre o piață europeană comună. Noi jucători, precum agregatorii, operatorii de stocare și 

participanții la acțiuni de "răspuns la cerere", intră pe piață. Pe măsură ce sistemul se schimbă și 

integrarea avansează, este tot mai necesară promovarea unei echilibrări eficiente a sistemului 

energetic pentru a permite tranziția spre energie curată pentru toți europenii. Piețele de echilibrare 

eficiente vor asigura siguranța în alimentare la cel mai mic preț și pot aduce beneficii ecologice prin 

reducerea necesității de rezerve de putere activă. 

ETIP SNET - Strategia UE privind Uniunea Energetică are la bază 5 dimensiuni: 
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1. Siguranță, solidaritate și încredere 

2. Completa integrare a pieței europene de energie 

3. Eficiența Energetică 

4. Protecția mediului și decarbonizare 

5. Cercetare, dezvoltare, inovație și competitivitate 

 

Realizarea și dezvoltarea rețelelor inteligente pentru tranziția energiei, este o acțiune în slujba 

societății (a cetățeanului) și  vin în sprijinul măsurilor privind protecția mediului. 

Rețelele de energie, în special rețelele de energie electrică mai puternice și mai inteligente, 

interconectate cu rețelele de încălzire, gaze și transport, joacă un rol cheie în tranziția energetică, 

sprijinind, în același timp, securitatea aprovizionării și accesibilitatea. 

Foaia de parcurs privind energia 2050 a Comisiei Europene și Strategia Uniunii Energiei sprijină 

pe deplin obiectivul decarbonizării economiei europene. Bazându-se pe Platforma tehnologică 

europeană anterioară privind viziunea SG (Smart Grids), Viziunea europeană privind energia pentru 

2030 și Planul strategic pentru tehnologia energetică (SET), viziunea ETIP SNET pentru 2050 este: 

Un sistem energetic paneuropean integrat cu un nivel scăzut de emisii de carbon, sigur, fiabil, 

rezistent, accesibil, rentabil și bazat pe piață, care alimentează întreaga economie și pregătește 

calea pentru o economie total neutră din punct de vedere al CO2 și circulară până în anul 2050, 

menținând și poziția de leader în sistemele energetice globale în timpul tranziției energetice. 

Se așteaptă ca abordarea europeană să conducă la costuri mai reduse și la alimentarea cu 

energie mai sigură, comparativ cu abordarea sistemelor naționale individuale. Cu o piață comună a 

energiei, energia poate fi produsă acolo unde este mai ieftină și livrată acolo unde este necesară. 

Buna și coordonata funcționare a pieței pe ziua dinainte și a pieței de echilibrare, reprezintă cea 

mai importantă cale pentru obținerea mult necesarei flexibilități, necesară în mod complementar la 

energia intermitentă și variabilă eoliană și solară. Pentru a obține cele mai bune rezultate, aceste 

piețe vor fi deschise participării nu numai generatoarelor convenționale, dar și resurselor noi de 

flexibilitate, cum ar fi răspunsul la cerere și stocarea. 

12.3 Proiecte de eficiență energetică 

Pentru stabilirea măsurilor privind creșterea eficienței energetice, se stabilesc planuri de acțiune 

bazate pe procedee de audit energetic pentru procese tehnologice și pentru clădiri. 

Conform prevederilor legale, Transelectrica a început procedurile de auditare, astfel: 

1. Audit energetic clădiri-etapa 1 - privește 50 de clădiri din patrimoniu. Este în curs de 

finalizare, fiind primite circa 85% din Rapoarte. Termenul de finalizare estimat de prestator 

este 30 iunie 2020. 

2. Audit energetic clădiri-etapa a 2-a - privește 120 de clădiri din patrimoniu.  Achiziție finalizată 

prin contractul C 152/08.07.2020. 

3. Audit energetic tehnologic stații electrice-etapa 1. Au fost realizate audituri pentru 3 stații din 

RET. 

4. Audit energetic tehnologic stații electrice-etapa a 2-a. Este în curs de stabilire strategia de 
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contractare, avându-se în vedere foarte probabile modificări de legislație, în conformitate cu 

solicitările Comisiei Europene. 

La începutul anului 2020 a fost adoptată Strategia CNTEE TRANSELECTRICA SA în domeniul 

eficienței energetice (2020 - 2029). Aceasta prevede preluarea măsurilor rezultate în urma 

procedurilor de auditare în temele de proiectare ale proiectelor de investiții. În situații speciale 

(preponderent în zona de eficiență a clădirilor) acolo unde performanța energetică nu permite 

exploatarea în condiții acceptabile a clădirilor, se demarează proiecte specifice dedicate creșterii 

performaței energetice a clădirilor. 

12.3.1 Proiectele inițiate la nivelul Companiei pentru creșterea Eficienței Energetice:  

1. Proiect pilot Smart Grid- Realizarea unei soluții de smart-grid de utilizare a energiei 

regenerabile și stocare pentru asigurarea unei soluții de alimentare de rezervă a serviciilor 

interne-Stația 400/220/110 kV Brazi Vest-în curs achiziția PT+CS, termen PIF estimat - 

2021.  

2. Instalarea a două mijloace moderne de compensare a puterii reactive în stațiile 

400/220/110/20 kV Sibiu Sud și 400/220/110/20 kV Bradu-în curs achiziția SF. Termen PIF 

estimat - 2024. 

3. Studiu privind posibilitățile de reducere a dezechilibrelor CPT în RET prin instalarea unor 

mijloace de stocare a energiei-în curs de clarificare privind elementele de compatibilitate cu 

reglementarea. 

4. Utilizarea bateriilor Li-Ion pentru servicii interne în stațiile Transelectrica și flexibilizarea 

consumului aferent-Studiul a fost finalizat cu surse proprii. 

5. Utilizarea sistemelor RTDS-Real Time Digital Simulation-în cadrul analizelor de sistem la 

nivelul CNTEE Transelectrica SA-în analiză oportunitatea și necesitatea. 

6. Modernizarea clădirilor prin mijloace de termoizolare și realizarea unor instalații în tehnologii 

eficiente. 

 

Totodată, sunt în curs și alte analize privind eficiența energetică precum: 

• Oportunitatea instalării unui mijloc de compensare a puterii reactive în stația 400/220 kV 

Porțile de Fier. 

• Posibilitățile de deschidere a participării la piața serviciilor de sistem nu numai a 

generatoarelor convenționale, dar și pentru resursele noi de flexibilitate, cum ar fi răspunsul 

la cerere și stocarea. 

• Înlocuirea parțială a flotei de autovehicule clasice cu autovehicule electrice. 

12.3.2 Proiecte de investiții care urmăresc și eficientizarea energetică 

Cea mai mare parte a proiectelor de investiții la nivelul Companiei privesc creșterea 

indicatorilor de siguranță în funcționare și creșterea capacităților de transport (extinderi). În cadrul 

tuturor proiectelor de modernizare care privesc creșterea indicatorilor de siguranță în funcționare se 

are în vedere și creșterea eficienței energetice. Astfel de proiecte sunt clasificate pe termen scurt, 

mediu și lung și sunt prezentate în continuare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202 

12.3.2.1 Proiecte în curs de execuție (în derulare, termen scurt) 

Retehnologizare RET-14 proiecte de investiții: 

1 Înlocuire AT şi Trafo în staţii electrice Etapa 2, faza 2;  

2 Retehnologizarea stației 400/110/20 kV Domnești;  

3 Modernizarea instalațiilor de 110 și 400(220) kV stația Focșani;  

4 Modernizarea stațiilor 110 kV Bacău Sud și Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova;  

5 Retehnologizarea staţiei 220/110/20 kV Ungheni;  

6 Modernizare stația 400 (220)/110/20 kV Munteni;  

7 Retehnologizare staţia 400/110/20 kV Smârdan;  

8 Retehnologizare stație 220/110 kV Craiova Nord;  

9 Retehnologizare  staţia 220/110 kV Hăşdat;  

10 Retehnologizare staţia 220/110/ kV Iaz;  

11 Retehnologizare staţia 110 kV Medgidia Sud - condiționat de progresul proiectului 

„Extinderea stației 400 kV Medgidia Sud”;  

12 Celule mobile 400 kV pentru conectarea BC in stațiile 400 kV Bradu si Sibiu Sud;  

13 Modernizare staţia 220/110/20 kV Vetiş - echipament primar;  

14 Bobine de compensare 100 MVAR, 400 kV pentru staţiile de 400;  

Siguranța alimentării consumatorilor - 3 proiecte de investiții: 

1 Montare trafo T3 - 250 MVA în staţia 400/110 kV Sibiu Sud;  

2 Montare AT2 400 MVA, 400/231/22 kV precum şi a celulelor aferente în staţia Iernut și 

modernizarea sistemului de comandă control al stației 400/220/110/6 kV Iernut;  

3 Înlocuire AT 3 - ATUS-SF 400/400/160 MVA 400/231/22 kV, din stația 400/220 kV Porțile de 

Fier  

Integrarea producției din Dobrogea si Moldova - 2 proiecte de investiții: 

1 Racordarea LEA 400 kV Isaccea-Varna şi LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja în staţia 400 kV 

Medgidia Sud-Extinderea staţiei 400;  

2 Racordarea LEA 400 kV Isaccea-Varna şi LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja în staţia 400 kV 

Medgidia Sud-Racorduri la staţia Medgidia Sud;  

Creșterea capacității de interconexiune-6 proiecte de investiții:  

1 Extinderea staţiei 400 kV Cernavodă (Etapa II);  

2 Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad-

Etapa I - LEA 400 kV s.c. Porțile de Fier-(Anina)-Reşiţa;  

3 Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad-

Etapa I - Stația 400/220/110 kV Reșița (NEFIP: echipamente secundare și servicii asociate);  

4 Retehnologizare staţia 110 kV Timişoara şi Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile 

de Fier-Anina-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad, etapa II: Staţia 400 kV Timişoara;  

5 Stația 400 kV Stâlpu si Modernizare celule 110 kV și medie tensiune în stația electrică 

Stâlpu;  
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6 LEA 400 kV d.c. Cernavodă-Stâlpu şi racord în Gura Ialomiţei;  

Alte proiecte  în derulare: 

1 Înlocuire întreruptoare din stații electrice;  

12.3.2.2 Proiecte în curs de achiziție (pe termen mediu) 

Retehnologizare RET - 5 proiecte de investiții: 

1 Modernizare electroalimentare la sediile UNO-DEN 

2 Retehnologizare staţia 220/110 kV Fileşti 

3 Retehnologizare staţia 220/110/MT kV Baru Mare 

4 Modernizare staţia electrică 220/110 kV Râureni 

5 Modernizare staţia 220/110 kV Dumbrava 

Integrarea producției din Dobrogea si Moldova - 4 proiecte de investiții: 

1 Racordarea LEA 400 kV Isaccea-Varna şi LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja în staţia 400 kV 

Medgidia Sud-Extinderea staţiei 400 kV Medgidia-pentru partea de lucrări Licitație deschisă 

2 Trecerea la 400 kV a LEA 220 kV Brazi Vest-Teleajen-Stâlpu inclusiv Achiziţie AT 400MVA 

400/220/20kV şi lucrări de extindere staţiile 400 kV şi 220 kV aferente, în staţia 400/220/110 

kV Brazi Vest. Extinderea stației Brazi Vest  Licitație deschisă (Achiziționare AT4 + Lucrările 

de C+M (integral: AT+Celule+Dulapuri protecții) + PT integrator) și NFIP-(Echipamente 

primare, echipamente secundare, integrare SCADA, adaptare PDB, PT montaj circuite 

primare și secundare, asistență tehnică) 

3 Mărirea capacităţii de transport a LEA 220 kV Stejaru-Gheorgheni-Fântânele 

4 Proiect pilot Smart Grid: Realizarea unei soluții de Smart-Grid de utilizare a energiei 

regenerabile și stocare pentru asigurarea unei soluții de alimentare de rezervă a serviciilor 

interne 

Creșterea capacității de interconexiune-2 proiecte de investiții:  

1 Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad-

Etapa I - Stația 400/220/110 kV Reșița (LD: Echipamente primare, servicii asociate si lucrări 

pentru componentele primare si secundare) 

2 Extinderea staţiei 400 kV Gura Ialomiţei cu două celule LEA 400 kV Cernavodă 3 și Stâlpu 

12.3.2.3 Proiecte in pregătire (pe termen lung) 

Proiecte în curs de pregătirea achiziției: 

Retehnologizare RET-4 proiecte de investiții: 

1 Modernizarea sistemelor de comanda-control-protecție si integrare in CTSI a stației Grădiște 

2 Modernizare stație electrica 220/110/20 kV Arefu   

3 Proiect Pilot Retehnologizare staţia 220/110/20 kV Alba Iulia în concept de stație digitală; 

4 Retehnologizarea stației 400 kV Isaccea etapa 2 

Integrarea producției din centrale, alte zone-2 proiect de investiții: 
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1 LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare-RET 

2 Stația de 220 kV Ostrovu Mare 

Creșterea capacității de interconexiune-1 proiecte de investiții: 

1 LEA 400 kV d.c. Gutinaş-Smârdan 

 

Proiecte în pregătire (proiectare incipientă) 

Retehnologizare RET - 1 proiect de investiții: 

1 Modernizare sistem de comandă-control-protecţie-metering 22 kV, 11 kV în staţia 

220/110/20 kV si retehnologizarea medie tensiune și servicii interne c.c. și c.a. în stația 

220/110/20kV Ghizdaru  

Integrarea producției din Dobrogea si Moldova-1 proiect de investiții: 

1 LEA 400 kV d.c. (1ce) Constanta Nord-Medgidia Sud 

Creșterea capacității de interconexiune-3 proiecte de investiții: 

1 LEA 400 kV Gădălin-Suceava 

2 Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad, 

etapa II: LEA 400 kV d.c. Reşiţa-Timişoara-Săcălaz 

3 Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad, 

etapa III: LEA 400 kV Timişoara-Arad + Staţia 400 kV Arad + Staţia 400 kV Săcălaz 
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13. Strategia CNTEE TRANSELECTRICA SA în domeniul Cercetării și 
Inovării  

13.1 Provocări prezente și viitoare pentru operatorii de transport și sistem (OTS) 

Tendințe tehnologice relevante care vor crea împreună o nouă realitate în sistemele 

energetice: 

• Digitalizarea (va duce la date mai multe, mai rapide și mai valoroase, la creșterea puterii de 

calcul și la o mai bună conectivitate a tuturor activelor unui sistem energetic. Acest lucru va 

optimiza proiectarea, planificarea și operarea activelor în domeniul energiei eoliene, solare, 

transport, distribuție și utilizarea energiei electrice în societate); 

• Energia solară (evoluții ale tehnologiei de producție a energiei fotovoltaice vor reduce 

costurile energiei solare cu până la 40% în următorii zece ani, iar prețul modulelor va scădea 

cu peste 20% pentru fiecare dublare a capacității. Până în 2025, tehnologia fotovoltaică va fi 

cea mai ieftină formă de obținere a energiei electrice în multe regiuni ale lumii); 

• Stocarea energiei (pentru o mai bună implicare a clienților finali în îmbunătățirea calității 

serviciilor de care beneficiază); 

• Comunicaţiile bidirecționale (pentru o mai bună implicare a clienţilor finali în îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor de care beneficiază); 

• Rețelele de energie inteligente (reţelele electrice de tip Smart Grid vor începe să se 

gestioneze singure și vor include caracteristici care permit autoconfigurarea pentru a 

gestiona securitatea, siguranţa și reducerea pierderilor, autoreglarea pentru a aborda 

variațiile de tensiune și auto-optimizarea pentru a atenua perturbațiile. Vor fi dezvoltate noi 

tehnici de modelare pentru proiectarea, testarea și verificarea managementului rețelei 

electrice).  

13.2  Obiectivele Strategiei în domeniul Cercetării şi Inovării  

I. Inovarea reprezintă condiţia de succes pentru îndeplinirea viziunii şi misiunii Companiei. 

II. Inovarea va fi promovată prioritar pentru activităţile de bază ale Companiei aducând 

plusvaloare prin digitalizarea proceselor, îmbunătăţirea serviciilor şi creşterea competentelor 

personalului. 

III. Soluţiile, tehnologiile, sistemele şi conceptele inovatoare necesare activităţilor cheie vor fi 

implementate generalizat în cadrul Companiei după: 

• testarea şi validarea acestora în cadrul unor proiecte de tip „proiecte pilot”; 

• sau evaluarea critică a acestora în proiecte deja finalizate în alte organizaţii. 

IV. Inovarea va fi motorul care va permite Companiei să implementeze conceptele „Organizaţie 

care învaţă” (Learning Organization)! 

V. Inovarea şi cercetarea vor susţine ca obiectiv major „Digitalizarea”.   

VI. Cercetarea în cadrul Companiei se va concentra pe dezvoltarea următorilor piloni: 
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• Parteneriate naţionale şi internaţionale în domeniul cercetării fundamentale şi 

cercetării tehnologice (observare principii de bază, formulare concepte privind 

tehnologiile, demonstrare experimentală concepte, validare tehnologii în laboratoare); 

• Parteneriate cu furnizorii de soluţii şi echipamente pentru demonstraţiile de 

produs/tehnologie (validare tehnologii în medii relevante şi medii operaţionale); 

• Parteneriate în cadrul unor proceduri concurenţiale (pentru livrare şi punere în 

funcţiune produse şi soluții). A se vedea Anexa H-1. 

VII. Participarea personalului la evenimente care au o componentă importantă de inovare şi 

cercetare atât în cadrul naţional cât şi internaţional (ex. ENTSO-E, CIGRE, congrese, mese 

rotunde, simpozioane etc.) va include şi desfăşurarea proceselor de diseminare a 

cunoştinţelor şi elementelor de bună practică (knowledge sharing, spreading best practices 

etc.) în cadrul Companiei într-un mod integrat şi reglementat. 

VIII. Structurarea obiectivelor generale şi specifice se va face în raport cu metodologia promovată 

în cadrul strategiei ENTSO-E în domeniul cercetării şi inovării. 

IX. Strategia de cercetare şi inovare în cadrul Companiei va respecta modelul de organizare 

centralizat (comitet de conducere, administrator strategie, procedurare procese, roluri bine 

definite, management bazat pe obiective).  

X. Finanţarea lucrărilor de cercetare şi inovare va fi asigurată prioritar atât din surse proprii cât 

şi din alte surse ajungând la nivelul grupului cel mai consistent al operatorilor de reţea 

europeni (ex. programe de finanţare nerambursabilă, subvenţii, grant-uri, parteneriate etc.). 

 

Strategia în domeniul cercetării şi inovării consolidează viziunea Companiei în ceea ce 

privește modernizarea rețelei de transport, asigurând suportul necesar implementării priorităților 

care sunt cuprinse în Planul de dezvoltare, Planul de administrare şi Planul de management, 

susținând implementarea conceptului de „Transformare digitala” (Digital Transformation). 

Obiectivele aferente domeniilor cheie de interes pentru Companie sunt structurate pe activități în 

Anexa H-2. 

Strategia asigură dezvoltarea și implementarea tehnologiilor inteligente implementând un 

număr important de "inițiative inteligente" cuprinse în „Programul de transformare digitală a 

Companiei”.  

13.3 Proiecte având componenta de Cercetare-Inovare 

Acest tip de proiecte au la bază concepte sau idei din zona de cercetare-inovare și sunt puse 

în practică prin proiecte pilot, cuprinse în Planul de investiții (ca de exemplu: Proiect Pilot 

Retehnologizarea stația 220/110/20 kV Alba Iulia în concept de stație digitală, care va fi prima stație 

din România 100% digitală, monitorizarea LEA, monitorizarea unităților trafo) sau prin proiecte 

finanțate din fonduri europene prin axa Horizon 2020 din cadrul Comisiei Europene. Proiectele 

finanțate prin Horizon 2020, unde CNTEE Transelectrica SA este parteneră în cadrul consorțiilor 

sunt: 

Proiectul European de cercetare CROSSBOW: 
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CROSSBOW (Managementul prin interconexiuni al energiilor regenerabile și unităților de 

stocare în cadrul unei piețe angro transnaționale) este unul dintre cele mai mari proiecte de 

cercetare-inovare finanțate de către Comisia Europeană în cadrul Programului Orizont 2020, parte 

a tematicii H2020-LCE-2016-2017 (COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY), în cadrul topicului 

LCE-04-2017 - „Demonstrarea integrării într-un sistem a tehnologiei rețelelor inteligente de transport 

și tehnologiilor de stocare, în condițiile creșterii ponderii energiilor din surse regenerabile”. 

Consorțiul proiectului este format din 24 de parteneri (din 13 țări): 8 Operatori de Transport și 

Sistem din zona Europei de S-E, 1 Operator de Distribuție, 1 Centru Regional de Securitate, 2 Mari 

producători, 5 Universități, 6 Parteneri din industrie și o Asociație. 

Proiectul a demarat în noiembrie 2017 și se află în faza de dezvoltare tehnologii, după definirea 

cerințelor “requirements” și cazurilor de utilizare “use cases”. 

Transelectrica este unul dintre cei mai mari OTS, dintre cei 8 implicați, cu una dintre cele mai 

mature piețe, având un rol important în proiect, din punct de vedere al rețelei și al poziționării 

geografice. 

La finalul celor 48 de luni, proiectul își propune să dezvolte și să găsească soluții de utilizare 

mai eficientă a liniilor de interconexiune, a producătorilor din surse regenerabile și a unităților de 

stocare distribuite în întreaga regiune balcanică (SEE Region), prin dezvoltarea a 9 produse. 

Acestea vor reprezenta noi opțiuni pentru actorii prezenți și viitori pe piețele de energie. 

Transelectrica va participa în majoritatea pachetelor de lucru organizate, aducându-și aportul 

amplu în acest proiect de la care se așteaptă rezultate importante pentru ceea ce vor deveni 

sistemele electroenergetice în următorul deceniu. 

Proiectul European de cercetare INTERRFACE: 

Proiectul “INTERRFACE-Interface aRchitecture to provide innovative grid services for an 

efficient power system” din cadrul programului Horizon 2020 framework, pe axa LC-SC3-ES-5-

2018-2020: TSO-DSO - Consumer: Large-scale demonstrations of innovative grid services through 

demand response, storage and small-scale (RES) generation, a fost unul din cele 2 proiecte 

aprobate de CE în vara anului 2018 pe această axă. 

În consorțiul proiectului există 42 de parteneri, a demarat în luna ianuarie 2019, se va desfășura 

pe parcursul a 48 de luni și își propune dezvoltarea și demonstrarea unei Arhitecturi de Servicii de 

Rețea Interoperabilă la nivel pan-European (ASRIE), care va deveni o interfață între sistemul 

electroenergetic (TSO & DSO) și clienți (consumatori) ce va permite operarea coordonată a 

acestora și procurarea serviciilor de către toți actorii implicați în acest lanț. În proiect vor fi 

dezvoltate și aplicate tehnologii de ultimă oră bazate pe “Blockchain” și “Big data management” ce 

vor aduce noi oportunități în Piața de energie, cu beneficii în zona de integrare a resurselor 

regenerabile, scăderea costurilor energiei electrice etc. 

Proiectul va furniza următoarele componente de noutate: 

− Noi servicii: reguli de piață, coordonare și alocare distribuită flexibilă din surse de energie 

distribuite; 

− Tehnologii digitale: Internet of things, Big data management, Blockchain, Novel AI; 
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− Tehnologii avansate de comunicații și gestionare a informațiilor care vor ajuta modelul 

plug-and-play pentru diferite servicii și unelte într-o platformă IT care susține 

implementarea Arhitecturii de Servicii de Rețea Interoperabilă la nivel pan-European 

(ASRIE); 

− Modele de date ce vor spori confidențialitatea acestora și vor avea o nouă structură, 

asigurând un schimb eterogen și unificat între diverși actori la nivel European; 

− Schimbări și evoluții în rolurile actorilor în cadrul SEN: în special prin creșterea implicării, 

schimbarea rolului consumatorilor și a pieței de energie prin gestionarea necesităților și 

capabilităților acestora. 

 

Proiectul European de cercetare PHOENIX : 

Proiectul de cercetare-inovare PHIOENIX este finanțat de către Comisia Europeană în cadrul 

Programului Horizon 2020, pe axa SU-DS04-2018-2020 proiect ce are in vedere identificarea unor 

soluții de apărare a instalațiilor/sistemelor/ansamblurilor etc.  la eventuale atacuri cibernetice   

PHOENIX își propune să ofere un scut de protecție cibernetică infrastructurii europene EPES, 

care să permită detectarea la scară largă a unor eventuale atacuri cibernetice și minimizarea 

efectelor lor. 

PHOENIX va realiza 3 obiective strategice: 

(1) Consolidarea pregătirii cibersecurității EPES prin moduri de securizare, astfel: 

a) „prin proiectare”, prin concepte noi de protecție pentru reziliență, supraviețuire, auto-

apărare și responsabilizare . 

 b) „prin inovație” prin adaptare, modernizare și integrarea unui număr de proiecte pilot; 

(2) Coordonarea pentru descoperirea, răspunsul și recuperarea incidentelor cibernetice la 

nivelul infrastructurii europene EPES. 

 (3) Accelerarea cercetării și inovării în domeniul cibersecurității EPES printr-o nouă 

implementare, monitorizare, detectare și atenuare. 

PHOENIX este format dintr-un consorțiu prestigios format din 25 de parteneri (+1 terță parte), 

susținut de CERT-RO, care acoperă toate domeniile necesare, inclusiv producția de energie din 

surse regenerabile (RES)/VPP, TSO, DSO, agregatori, comercianți cu amănuntul, clienți, 

consumatori, furnizori de tehnologie, IMM-uri. Validarea PHOENIX va avea la baza 5 proiecte pilot 

de scară largă. 

PHOENIX beneficiază de o finanțare europeana de 10.999.208 Euro, Transelectrica fiind 

beneficiara a 170.000 Euro. Proiectul este structurat pe 10 pachete de lucru, iar Compania este 

implicata în 3 dintre ele, având ca responsabilitate achiziționarea unui server care va fi utilizat într-

un proiect pilot de testare atacuri cibernetice și care va fi utilizat într-o arhitectură de lucru virtuală . 

PHOENIX a startat oficial în septembrie 2019 și are o durată de implementare de 36 luni, motiv 

pentru care în perioada ce va urma vom stabili un mod de lucru pentru eficientizarea derulării 

proiectului, în conformitate cu documentele aferente (Grant Agreement, Consortium Agreement 

etc.). 
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Proiectul European de cercetare FARCROSS: 

Proiectul de cercetare-inovare FARCROSS este finanțat de către Comisia Europeană în cadrul 

Programului Horizon 2020  și are în vedere: 

• Abordarea tehnologiilor de înalt nivel, care să faciliteze mărirea capacității de transfer a liniilor 

(de ex. Dynamyc Line Rating și Power Flow Control); 

• Dezvoltarea piețelor și a platformelor de cuplare a piețelor pentru îmbunătățirea piețelor actuale 

intra-day;  

o managementul în timp real al incidentelor 

o suport pentru managementul sistemelor, prin asigurarea echilibrului și al serviciilor de 

reducere a riscului, la nivel regional 

o testarea serviciilor de asigurare a flexibilității, pentru evitarea congestiilor, a reglării 

frecvenței și pentru integrarea flexibilă a microrețelelor care generează/utilizează 

energie electrică. 

Proiectul este structurat pe 10 pachete de lucru, astfel: 

WP1-cerințe de etică pe care proiectul trebuie să le respecte. 

WP2-managementul proiectului și asigurarea calității 

WP3-modificări ale reglementărilor naționale privind eliminarea barierelor pentru inovații și 

cooperare transfrontalieră. 

WP4 - Desfășurarea, demonstrația și evaluarea proiectului pilot - MPFC DEMO: Deblocarea 

capacității transfrontaliere cu soluții modulare de control al debitului de putere. 

WP5 - Desfășurare, demonstrație și evaluare proiect pilot - DLR-H DEMO: Management complex 

de rețea, tehnologie pentru tratarea problemelor legate de capacitatea liniilor de transport 

transfrontaliere. 

WP6 - Desfășurare, demonstrație și evaluare proiect pilot - WAMS DEMO: Implementarea unei 

zone largi privind Sistemul de protecție, automatizare și control (WAMPAC) aplicat sistemelor de 

transmisie transfrontalieră. 

WP7 - Desfășurare, demonstrație și evaluare proiect pilot-DEMO, EUROPAN: pan-european 

Cadru de modelare  pentru îmbunătățirea planificării/prognozei funcționării sistemului și analiza la 

nivel inter-TSO. 

WP8 - Desfășurare, demonstrație și evaluare proiect pilot - OPTIM-CAP DEMO: Co-optimizarea 

algoritmului de licitație de capacitate transfrontalieră . 

WP9-Analiza cost-beneficiu. Evaluarea rezultatelor. 

WP10-Exploatare , diseminare și comunicare. 

Conform “Grant Agreement”, sunt 30 de participanți, Transelectrica fiind implicată în 3 pachete 

de lucru și anume WP7,WP8 și WP10. 

Componenta financiară aferentă Transelectrica este de 183.000 euro. 

13.4 Provocări privind managementul activelor la Operatorii de Transport și de Sistem 

(OTS) 
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Atât Strategia CNTEE Transelectrica SA în domeniul cercetării și inovării [27], Politica CNTEE 

Transelectrica SA în domeniul Smart Grid” [28] și ”Programul de transformare Digitală 2018-2027” 

[31] își asumă obiective și ținte pentru următorii 10 ani și susțin Strategia CNTEE Transelectrica SA 

în domeniul managementului activelor. 

Conceptele și standardele Smart Grid se aplică în cadrul european în corelare cu cerințele 

standardelor specifice „Managementului Activelor” (Asset Management). 

La nivelul membrilor ENTSO-E se găsesc implementate inițiative Smart Grid consistente: 

• strategii și politici în domeniul Smart Grid; 

• management unitar privind organizarea și implementarea conceptelor Smart Grid (grup de 

lucru, obiective clare,  delegări și împuternicirii de roluri și sarcini etc.); 

• proiecte de infrastructură care aplică: 

o standardele de interoperabilitate CEN/CENELEC/ETCI/ ISO/IEC; 

o standardele și politicile în domeniul  securității informației (cybersecurity); 

• concepte integrate de management active, susținute de conceptele Smart Grid: 

o organizare-centre de sănătate active; 

o concept Indice de sănătate; 

o concept Indice de risc; 

o concept monitorizare condiție tehnică active. 

 

Dezvoltarea practicilor referitoare la managementul activelor necesită cunoștințe, metodologii și 

tehnologii pentru: 

• concepte de monitorizare a condiției tehnice pentru activele care fac parte din rețelele 

electrice de transport (echipamente primare și secundare) prin utilizarea masivă de senzori 

în vederea programării mentenanței care maximizează flexibilitatea și fiabilitatea rețelei; 

• utilizarea mentenanței bazată pe condiție tehnică (Condition based maintenance) pentru 

vizualizarea utilizării optime a activelor și creșterea disponibilității rețelei; 

• optimizarea costurilor pe ciclul de viată al instalației/echipamentului (LCC-Life Cycle 

Costing) prin algoritmi de optimizare a costurilor și analize de sensibilitate în acord cu 

prevederile IEC 60300-3-3-„Dependability management: Application guide-Life cycle 

costing”; 

• dezvoltarea metodologiilor noi de întreținere pentru noile tehnologii energetice (linii 

HVDC, convertoare electronice de putere, cabluri subterane etc.); 

• o mai bună înțelegere a modului în care funcționează rețeaua și a condițiilor care 

afectează îmbătrânirea activelor critice. 

Din perspectiva Smart Grid, managementul activelor va permite evoluții importante în 

următoarele domenii: 

• Planificarea rețelei (noile metode de management al activelor vor permite o  planificarea 

eficientă a rețelei prin creșterea infrastructurii care permite monitorizarea stării (condiției) 

activelor rețelei, permițând un program de mentenanță și dezvoltare mai performant); 
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• Operarea rețelei (instrumentele dinamice de management al activelor vor permite 

suplimentar măsuri proactive pentru îmbunătățirea securității și rezilienței rețelei). 

Monitorizarea stării activelor rețelei permite operatorilor de rețea să utilizeze la maxim 

capacitatea activelor, sporind astfel flexibilitatea rețelei și a continuității serviciului de 

transport al energiei; 

• Impactul socio-economic (inovația privind managementul activelor poate îmbunătăți 

dezvoltarea rețelei prin echilibrarea diferitelor aspecte ale riscului legate de operarea 

sistemelor și poate contribui la reducerea defecțiunilor sistemelor). 

Principalele provocări pentru operatorii sistemelor de transport al energiei electrice din 

perspectiva cercetării şi inovării 
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pentru a gestiona mai bine rețeaua, mai aproape de limitele 

sale fizice. 

Utilizare de tehnici de 
extragere a datelor și HPC 

(High Performance 
Computing)  

 

pentru creșterea flexibilității rețelei. 

Utilizarea de noi materiale și 
tehnologii 

OTS-urile vor trebui să dezvolte sistemele expert și 

instrumentele de sprijin pentru luarea deciziilor cu scopul 

de a anticipa eventualele situații de urgență, de a oferi un 

avertisment timpuriu operatorilor de sistem și de a sugera 

posibile soluții cu probabilitatea lor de succes în timp real. 

Dezvoltarea de metodologii și 
instrumente pentru a opera rețeaua 
mai aproape de limitele sale fizice, 
fără a periclita securitatea acesteia 

digitalizarea sistemului energetic și problemele de 

securitate cibernetică legate de aceste evoluții, participarea 

mai activă a clientului pe piața energiei reprezintă noi 

provocări la care sistemul energetic răspunde prin investiții 

în activități de cercetare și inovare. 

Utilizarea sporită a resurselor 
regenerabile 

cum ar fi bateriile de acumulare care au adus noi soluții / 

provocări în sistemul energetic și necesitatea extinderii 

spectrului de opțiuni care contribuie la serviciile de sistem.  Evoluțiile din alte sectoare 

dezvoltarea sectorului specific tehnologiei informației în întreaga 

societate și în economie va influența și sistemele energetice. 

Trecerea de la un "sistem de alimentare pe bază de cupru" la un 

sistem care integrează mai mult tehnologia informaţiei, 

gestionarea datelor și nodurilor de date și care susține problemele 

de securitate cibernetică este de o importanță capitală. 

Digitalizarea sistemului 
energetic 

este necesar să se continue eforturile de utilizare a noi 

materiale, concepte, standarde, instrumente și algoritmi 

care vor procesa din ce în ce mai multe informații pentru a 

aborda problema securității și stabilității sistemelor 

energetice. 

Menținerea securității și a 
stabilității sistemului 
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13.5 Beneficiile aplicării conceptelor și standardelor Smart Grid  

Beneficiile aplicării conceptelor și standardelor Smart Grid pentru susținerea unui management 

performant al activelor: 

• îmbunătățirea performanței financiare; 

• deciziile privind investițiile și mentenanța activelor sunt bine consolidate; 

• gestionarea riscurilor aferente operării sistemelor energetice; 

• servicii și rezultate îmbunătățite; 

• creșterea eficienței și eficacității operaționale (Excelența Operațională); 

• extinderea duratei de viață a activelor. 

Arhitectura de referință Smart Grid specifică CNTEE Transelectrica SA împreună cu sistemele și 

subsistemele care o compun este prezentată în Anexa H-4 și respectiv Anexa H-5. 

Acțiunile periodice de mentenanță preventivă bazate pe fiabilitatea activelor rețelei va sprijini 

deciziile strategice și operaționale în vederea îmbunătățirii flexibilității generale a sistemelor 

energetice contribuind la un nivel mai înalt de integrare a surselor și energiilor regenerabile de 

energie. 

Pentru îmbunătățirea managementului riscului în rețelele de transport este necesară 

implementarea politicilor de mentenanță predictivă bazate pe estimări mai exacte ale duratei de 

viață a activelor. 

Monitorizarea în timp real a fluxurilor de putere în rețele și starea (condiția) activelor rețelelor pot 

contribui semnificativ la decizii pentru managementul activelor (ex. mentenanța, modernizarea, 

înlocuirea). 

13.6.  Proiecte pentru pregătirea tranziției către rețele inteligente și digitalizarea RET 

Dimensiunea digitalizării in cadrul Companiei (viziune, obiective si acțiuni) - Anexa H7 și 

Anexa H6 

 

Implementarea conceptului de digitalizare are ca suport Strategia în domeniul cercetării şi 

inovării care consolidează viziunea Companiei în ceea ce privește modernizarea rețelei de 

transport. 

Programul de transformare digitală a Companiei asigură operaționalizarea viziunii tuturor 

părților interesate în sensul implementării unei infrastructuri flexibile, deschise și interoperabile în 

cadrul unui portofoliu digital în care procesele tradiționale, în principal cele manuale, sunt eliminate 

sau digitalizate astfel încât informația să fie accesibilă în timp real.  

 

Obiectivele prevăzute a fi implementate se referă la următoarele ținte: 

• implementarea, testarea și validarea în cadrul proiectelor de modernizare a următoarelor 

concepte, metodologii, standarde și elemente de bună practică: 
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o conceptul de monitorizare online a condiției tehnice pentru activele critice ale 

Companiei (ex. unități de transformare, linii electrice etc.)  

o managementul activelor; 

o Laborator de testare tehnologii digitale și dezvoltare competențe personal; 

o Centrul de sănătate a activelor RET; 

o Concept Sisteme GIS și OMS; 

o conceptul de sănătate active; 

o conceptul de indice de risc la activele RET; 

o metodologia de elaborare și implementare a conceptelor Smart Grid (ex. arhitecturi, 

standarde de interoperabilitate, standarde de telecomunicații, interfețe clienți etc.); 

o conceptul de E-learning; 

o conceptul de Smart Building; 

• instruirea și certificarea personalului pentru dezvoltarea capabilităților strategice în domeniul 

digitalizării (ex. cursuri de guvernanță IT, cyber security, arhitecturi TOGAF etc.); 

• derularea proiectelor de dezvoltare cu o mare componentă de inovare (ex. proiectul de stație 

digitală Alba Iulia, proiecte de modernizare infrastructură IT&C, platforma de asset 

management etc.); 

• continuarea participării în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru a pregăti 

condițiile adoptării de noi modele, concepte și metodologii în zona operațională sau 

enterprise a Companiei; 

• dezvoltarea în continuare a parteneriatelor cu consultanții și cu furnizorii de soluții și servicii 

pentru înțelegerea noilor tendințe tehnologice și manageriale care pot influența în viitor 

performanța Companiei. 

  

În cadrul Companiei digitalizarea este susţinută prin următoarele documente şi acţiuni: 

• Nivel strategic: 

o Viziune-„Transelectrica va deveni un Operator de Transport şi Sistem dinamic şi 

inovator, recunoscut pe plan naţional şi internaţional pentru excelenţa tehnică, 

performanţa financiară şi abilitatea de a opera cu succes într-un mediu economic 

volatil. Este aspiraţia şi angajamentul Companiei de a-şi îndeplini în mod exemplar şi 

responsabil misiunea de serviciu public, având la bază un sistem modern şi eficient 

de infrastructură de transport, de conducere prin dispecer a SEN, integrând cele mai 

noi tehnologii disponibile: Smart Grid, protecţia infrastructurilor critice etc. şi sprijinind 

dezvoltarea lor” (Planul de dezvoltare RET, Planul de administrare, Planul de 

management); 

o Contribuţii active la strategiile, politicile şi standarde europene/internaţionale/ 

naţionale în calitate de membru/colaborator al organizaţiilor internaţionale şi 

naţionale: ENTSO-E, CIGRE, ACER, ANRE, ASRO  etc.; 

o Planul de dezvoltare a RET (2020-2029); 

o Strategia în domeniul Cercetării și Inovării (2018-2027); 

o Programul de Transformare digitală a Companiei (2018-2027); 
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o Strategia în domeniul managementului activelor: 

▪ Metodologii de referinţă; 

▪ Standarde aplicabile; 

▪ Ghiduri de bună-practică; 

• Nivel tactic: 

o Strategia în domeniul mentenanţei RET (2016-2025); 

o Politica în domeniul Smart Grid (2018-2027); 

o Politica tehnică în vederea digitalizării activelor RET; 

o Parteneriate cu furnizorii şi producătorii de soluţii şi tehnologie: 

▪ Sesiuni tehnico-ştiinţifice; 

▪ Sesiuni de prezentare produse, soluţii şi tehnologii; 

▪ Sesiuni de instruire şi certificare personal pentru activităţile de exploatare şi 

mentenanţă; 

▪ Întâlniri comune privind analizele rezultatelor din exploatare şi mentenanţă; 

o Parteneriate în domeniul cercetării şi inovării: 

▪ proiecte cu finanţare din surse proprii pentru necesităţile activităţilor de bază; 

▪ proiecte cu finanţare externă (europeană şi non-europeană) pentru testarea şi 

demonstrarea unor concepte, tehnologii şi soluții noi; 

• Nivel operaţional: 

o Procedura Operaţională privind fundamentarea, aprobarea şi execuţia Planului anual 

de Studii şi Cercetări (coordonare unitară, prioritizare cheltuieli, convergenţă 

obiective specifice cu cele generale ale Companiei); 

o Procedura Operaţională privind bugetarea anuală a cheltuielilor; 

o Programe anuale de investiţii care conduc la modernizarea activelor Companiei 

utilizând tehnologii, echipamente şi sisteme moderne; 

o Programe anuale de dezvoltare şi întreţinere competenţe pentru personalul 

Companiei; 

o Sesiuni periodice de diseminare a informaţiilor care susţin cercetarea şi inovarea; 

o Definirea şi implementarea de portofolii de proiecte pilot care să consolideze deciziile 

manageriale şi operaţionale cu impact semnificativ asupra performanţei Companiei; 

o Standardizarea soluţiilor şi sistemelor specifice activelor RET (norme tehnice interne 

specifice: teme de proiectare, specificaţii tehnice, portofoliu de teste şi verificări, 

caiete de sarcini cadru etc.); 

o Evaluarea performanţei tehnologiilor noi implementate şi a impactului acestora 

asupra indicatorilor de performanţă ai Companiei. 

 

Pentru susținerea Programului de Transformare Digitală, Compania asigură resurse umane, 

informaționale și financiare pentru ca: 

• inovarea să fie promovată prioritar pentru activităţile de bază ale Companiei aducând 

plusvaloare prin digitalizarea proceselor, îmbunătăţirea serviciilor şi creşterea competențelor 

personalului; 
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• cercetarea din cadrul Companiei să se concentreze pe dezvoltarea următorilor piloni: 

o Parteneriate naţionale şi internaţionale în domeniul cercetării fundamentale şi 

cercetării tehnologice (observare principii de bază, formulare concepte privind 

tehnologiile, demonstrare experimentală concepte, validare tehnologii în 

laboratoare); 

o Parteneriate cu furnizorii de soluţii şi echipamente pentru demonstraţiile de 

produs/tehnologie (validare tehnologii în medii relevante şi medii operaţionale); 

o Parteneriate în cadrul unor proceduri concurenţiale (pentru livrare şi punere în 

funcţiune produse şi soluții).  

• personalul Companiei să participe la evenimente care au o componentă importantă de 

inovare şi cercetare atât în cadrul naţional cât şi internaţional (ex. ENTSO-E, CIGRE, 

congrese, mese rotunde, simpozioane etc.) va include şi desfăşurarea proceselor de 

diseminare a cunoştinţelor şi elementelor de bună practică (knowledge sharing, spreading 

best practices etc.) în cadrul Companiei într-un mod integrat şi reglementat; 

• structurarea obiectivelor generale şi specifice să se facă în raport cu metodologia promovată 

în cadrul strategiei ENTSO-E în domeniul cercetării şi inovării; 

• finanţarea lucrărilor de cercetare şi dezvoltare să fie asigurată prioritar atât din surse 

proprii cât şi din alte surse ajungând la nivelul grupului cel mai consistent al operatorilor 

de reţea europeni (ex. programe de finanţare nerambursabilă, subvenţii, grant-uri, 

parteneriate etc.). 

Acțiunile și activitățile cuprinse în portofoliul de inițiative din cadrul programului 

„Transformare digitală” (Digital Transformation) vizează creșterea performanțelor Companiei 

prin: 

• inovare în procesele operaționale și manageriale; 

• inovare prin introducerea de tehnologii digitale; 

• inovare prin introducerea de noi concepte care vor transforma modelul de afacere al 

companiei; 

• dezvoltarea capabilităților strategice ale Companiei (ex. personal, active strategice, 

structura, procese etc.). 

Obiectivele asociate Programului de Transformare digitală vor conduce la dezvoltarea 

capabilităților digitale la: 

• Nivel operațional: 

o digitizare la nivelul activelor RET (utilizând standarde deschise Smart Grid pentru 

datele obținute din stațiile electrice, liniile electrice, sistemele și platformele expert 

etc.); 

o digitalizare la nivelul operare al activelor RET (utilizând standarde care asigură 

interoperabilitatea dintre componentele  arhitecturii Smart Grid TEL); 

o mentenanța și modernizarea activelor existente care administrează informații și date 

(soluții și aplicații informatice cu arhitecturi hardware aferente care deservesc un 

important grup de clienți interni și externi/susțin activitățile de bază ale Companiei); 
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• Nivel organizație (enterprise): 

o elaborarea și implementarea Arhitecturii Organizaționale (documentarea viziunii, 

misiunii, obiectivelor și strategiei IT, precum și transpunerea oficială a acestora în 

principalele procese operaționale și capabilități IT); 

o asigurarea convergenței și interoperabilității nivelului operațional cu nivelul 

organizațional (ex. Enterprise Asset Management); 

o implementarea agendei digitale TEL 2018-2027 care să acopere “end to end” 

organizația (ex. proiecte care vizează digitizarea proceselor de management de 

proiect, sistemul de îmbunătățire a productivității referitoare la documente pentru 

găsirea, retragerea şi distribuirea rapidă a documentelor stocate de organizaţie, soluții 

colaborative de tip mesagerie, videoconferințe, proiecte de infrastructură IT&TC, soluții 

de management al identității, soluții de securitate cibernetică, platforme/sisteme 

specifice îndeplinirii rolului de OTS etc.); 

o automatizarea proceselor repetitive care implică manualitate și sunt neproductive (prin 

proiecte punctuale de digitizare și digitalizare). 

 

Digitizarea rețelei electrice de transport va asigura: 

• dezvoltarea capabilităților operaționale ale Companiei utilizând  tehnologia informației; 

• structurarea și valorificarea tipurilor de date digitale: 

o Date statistice; 

o Date structurate; 

o Date mari (big data). 

Îndeplinirea obiectivelor cuprinse în cadrul „Strategiei în domeniul cercetării și inovării” vor 

impacta aducând plusvaloare asupra următoarelor domenii: 

• viziunea strategică a Companiei; 

• managementul activelor; 

• îmbunătăţirea portofoliului de indicatori de performanţă (KPI); 

• dezvoltarea capabilităţilor cheie necesare operării reţelei; 

• politica în domeniul capitalului uman; 

• organizarea şi funcționarea activităţii de cercetare şi inovare după modelul ENTSO-E; 

• valorificarea oportunităților de îmbunătăţire a performanţei Companiei; 

• dezvoltarea competenţelor pentru personalul Companiei; 

• testarea şi adoptarea de noi tehnologii, standarde, soluții, politici etc.; 

• Politica Smart Grid; 

• Politica de mentenanță și exploatare; 

• dezvoltarea parteneriatelor cu deținătorii de tehnologii şi soluții tehnice avansate. 

Laborator de testare tehnologii digitale și dezvoltare competențe personal  
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Obiectivul fundamental al viziunii Companiei privind înființarea și dezvoltarea unei capabilități de 

tip „Laborator de testare” este acela de a accelera înțelegerea și adoptarea tehnologilor care vor 

face tranziția sistemelor energetice către sisteme inteligente (Smart Grid).  

Pentru atingerea acestui obiectiv este necesar să fie îndeplinite cel puțin două condiții 

importante:  

• Disponibilitate tehnologică: realizată prin demonstrarea operațiunii tehnice, inclusiv 

interoperabilitatea mai multor furnizori (condiție de succes-asigurarea dotărilor necesare în 

cadrul Laboratorului);  

• Disponibilitate culturală: obținută prin insuflarea suficientă de încredere și experiență 

către personalul Companiei referitor la implementarea familiei de standarde IEC 61850 și a 

celor asociate proceselor de digitalizare - (condiție de succes-diseminarea și consolidarea 

cunoștințelor va fi fundamentală pentru ca acest proiect să reușească̆).  

Laboratorul va crea contextul necesar ca părțile interesate (ex. personalul de exploatare, 

personalul tehnic etc.) să se întâlnească̆ în cadrul atelierelor tehnice (fizic sau virtual), să colecteze 

și distribuie experiență și învățare între toți actorii implicați în mediul de învățare și testare.  

Arhitectura generală a Laboratoarelor de testare și învățare (Anexa H-8) conține în principal 

module specifice echipamentelor secundare, echipamentelor primare, echipamentelor specifice 

domeniului telecomunicațiilor, securității informatice, truse și bancuri de probe specifice, după̆ cum 

urmează: 

 

Laboratorul fizic: 

Module „Sistem de automatizare al stației (SAS)”:  

1. Dulapuri; 

2. Nivele Ierarhice conform IEC 61850 (Nivel de proces/celulă/staţie/întreprindere);  

3. Schemă cu o singură linie pentru Laborator:  

•  LEA;  

•  Autotransformatoare/Transformatoare de Putere;  

•  Transformatoare de Curent/Tensiune;  

•  Întreruptoare/Separatoare.  

4. Panourile Sistemului de Automatizare al Staţiei (SAS):  

•  Echipamentele stației de protecţie, control şi SCADA/Sincrofazoare;  

•  Sistem de metering/Analizor pentru calitatea energiei electrice;  

•  Management Active/Sistem de monitorizare a condiției tehnice;  

•  Servicii interne;  

•  Dispozitive pentru Cybersecurity;  

•  Dispozitive pentru telecomunicaţii.  

Module Echipamente primare:  

1. Unități Transformare (Transformatoare, autotransformatoare/bobine de compensare);  

2. Izolatoare suport;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219 

3. Transformatoare de Curent/Tensiune;  

4. Întreruptoare/Separatoare;  

5. Descărcătoare;  

6. Baterii Staţionare;  

7. Cabluri de Alimentare;  

8. Cabluri de Telecomunicaţii/Fibră Optică LEA ÎT.  

Module Bancuri/Dispozitive de testare:  

1. Management Active și Sistem de Monitorizare a condiției tehnice;  

2. Cybersecurity;  

3. Telecomunicaţii;  

4. Protecţii, Control şi SCADA Staţie;  

5. Echipament Primar;  

6. Mentenanţă preventivă;  

7. Metering & Calitate Energie Electrică;  

8. Sistem Testare echipamente de legare la pământ;  

9. Sistem Testare Baterii;  

10. Sistem Rotaţie Motor & Fază.  

Implementarea unei infrastructuri de tip Laborator în cadrul organizațiilor aduce un set 

important de beneficii din perspectiva învățării:  

• se poate elabora planul de formare competențe adaptat cel mai bine nevoilor echipelor 

operaționale oferind instruire prin metodologii avansate, e-learning, cursuri teoretice, 

instruire practică pe echipamente de dimensiuni reale etc.;  

• eficiență și siguranță îmbunătățite la locul de muncă;  

• metode și instrumente de învățare de ultimă generație (ex. învățare electronică tutelată, curs  

în clasă, hands-on, programe de învățare, module 3D și dezvoltarea competențelor).  

Beneficiile cursurilor online organizate la distanță:  

• costuri reduse cu instruirea: nu este necesară deplasarea sau cazarea;  

• interactivitate: sesiuni live, interactive vor permite comunicarea cu instructorul și cu colegii;  

• flexibilitate: scurte ședințe interactive pe internet la care se poate participa de acasă sau de  

la birou; 

• exerciții practice: efectuare exerciții accesând de la distanță facilitățile laboratorului și a  

software-ului de simulare;  

• utilizarea sau formarea de instructori experți: se vor forma sau utiliza instructorii cu o  

experiență vastă în industrie, nu doar „academicieni”;  

• fără limite geografice: cursanții aflați în orice locație necesită doar o conexiune la internet; 

• Exerciții practice și laboratoare la distanță; 

Cursurile de inginerie online vor utiliza o serie de laboratoare la distanță și software de simulare, 

pentru a facilita învățarea și pentru a testa cunoștințele obținute în timpul cursului. Acestea implică 
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laboratoare dotate corespunzător în care personalul Companiei se poate conecta și parcurge 

diferite sesiuni practice.  

Sesiunile practice vor fi completate de software de simulare, rulat de la distanță sau pe 

computer, pentru a asigura că personalul implicat poate dobândi experiența practică necesară. 

Nimeni nu poate învăța multe doar din prelegeri, laboratoarele și software-ul de simulare sunt 

concepute pentru a crește asimilarea cunostințelor și pentru a oferi o orientare practică a 

experienței de învățare. Toate aceste practici moderne vor oferi o expunere solidă și practică la 

cunostințele cheie necesare personalului și vor asigura beneficii imediate Companiei. 

Programele de testare și învățare se vor adresa:  

• inginerilor implicați în activitatea de dezvoltare, operare și supraveghere active RET;  

• inginerilor de stații;  

• inginerilor din zona de protecții, automatizări, metering, calitate energie electrică; 

• specialiștilor în IT&C;  

• specialiștilor în domeniul securității informatice.  

13.7 Proiecte de monitorizare online pentru activele critice ale Companiei  

1.  Proiecte de monitorizare online a condiției tehnice pentru activele critice ale Companiei (ex. 

unități de transformare, linii electrice etc.): “Echiparea cu instalații de monitorizare a 

bobinelor de compensare și a unităților de transformare care nu sunt dotate în prezent cu 

astfel de instalații” se află în faza de derulare a contractului și instalare a acestora. 

Proiectul mai sus menționat se află la poziția 58 din Anexa F2, vizând transformarea în rețele 

inteligente. 

Durata propusă de realizare a investiţiei este de 48 luni, în 3 etape, din momentul semnării 

contractului astfel: 

Tabel 13.1  

Etapa 1-în perioada 2019-2021 

Nr. 

crt. 
Staţia 

Denumire 

echipamente 
Puterea 

1 Focșani Vest AT 200 MVA 

2 Arad T 250 MVA 

3 
Fundeni 

AT1 400 MVA 

4 AT2 400 MVA 

5 
Ghizdaru 

AT1 200 MVA 

6 AT2 200 MVA 
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Nr. 

crt. 
Staţia 

Denumire 

echipamente 
Puterea 

7 Fundeni BC 100 MVAR 

8 
Roșiori 

AT2 400 MVA 

9 BC 100 MVAR 

10 Fântânele AT 200 MVA 

11 Iernut AT1 400 MVA 

12 Arefu AT1 200 MVA 

 

Etapa 2-în perioada 2021-2022 

Nr. 

crt. 
Staţia 

Denumire 

echipamente 
Puterea 

1 Paroşeni AT 200 MVA 

2 Turnu Măgurele AT2 200 MVA 

3 Cluj Est T7 250 MVA 

 

Etapa 3-în perioada 2023-2024 

Nr. 

crt. 
Staţia 

Denumire 

echipamente 
Puterea 

1 Dumbrava AT2 200 MVA 

2 Alba Iulia AT2 200 MVA 

3 Urechești BC 100 MVAR 

4 Țânțăreni BC 100 MVAR 

 

Etapele a 2-a și a 3-a vor fi reactualizate în funcție de dinamica achizițiilor de unități de mare 

putere din stații prin retehnologizarea stațiilor și achiziții directe. 

2. ”Optimizarea funcționării unor LEA 400 kV existente în SEN, folosite în interconexiune și 

pentru evacuare putere din centrala nucleară Cernavodă și centralele de energie 

regenerabilă din Dobrogea, prin montarea de sisteme de monitorizare on-line (tip SMART 

GRID)”. 

Prezentul proiect se referă la monitorizarea următoarelor LEA : 

▪ 10 linii de interconexiune: 

• LEA 400 kV Nădab-Bekescsaba 

• LEA 400 kV Arad-Sandorfalva 
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• LEA 400 kV Reșița-Pancevo 1 

• LEA 400 kV Reșița-Pancevo 2 

• LEA 400 kV Porțile de Fier-Djerdap 

• LEA 400 kV Tânțăreni-Koslodui 1 

• LEA 400 kV Tânțăreni-Koslodui 2 

• LEA 400 kV Roșiori-Mukacevo 

• LEA 400 kV Medgidia Sud-Varna-linie apărută ca urmare a secționării LEA 

Stupina-Varna 

• LEA 400 kV Medgidia Sud-Dobrudja-linie apărută ca urmare a secționării LEA 

Rahman-Dobrujda 

▪ 13 linii transport și de evacuare putere din Cernavodă și centralele de energie 

regenerabilă, către zona Moldovei și București: 

• LEA 400 kV Cernavodă-Gura Ialomiței 1 

• LEA 400 kV Cernavodă-Pelicanu 

• LEA 400 kV Cernavodă-Medgidia Sud 

• LEA 400 kV Cernavodă-Constanta Nord  

• LEA 400 kV Smârdan-Gutinaș 

• LEA 400 kV București Sud-Pelicanu 

• LEA 400 kV București Sud-Gura Ialomiței  

• LEA 400 kV Cernavodă-Stâlpu-linie nouă, racord la stația Stâlpu din 

secționarea actualei LEA Cernavodă-Gura Ialomiței 2 

• LEA 400 kV Cernavodă-Gura Ialomiței 2-linie nouă 

• LEA 400 kV Cernavodă-Gura Ialomiței circ. 3-linie nouă 

• LEA 400 kV Gura Ialomiței-Stâlpu-linie nouă, racord la stația Stâlpu din 

secționarea actualei LEA Cernavodă-Gura Ialomiței 2 

• LEA 400 kV Stupina-Medgidia Sud-linie apărută ca urmare a secționării LEA 

Stupina-Varna 

• LEA 400 kV Rahman-Medgidia Sud-linie apărută ca urmare a secționării LEA 

Rahman-Dobrujda 

Implementarea acestui proiect este planificată în modul următor: 

Anul 2020  

• Nota conceptuală aprobată; 

• Elaborare tema de proiectare-intern de către CNTEE Transelectrica SA-DTEETN; 

• Elaborare SF-intern de către Atelierul de proiectare al CNTEE Transelectrica SA 

• Elaborare caiet de sarcini achiziție servicii de proiectare (PTE + As-built), execuție 

lucrări, furnizare și montaj echipamente de monitorizare-intern de către CNTEE 

Transelectrica SA-DTEETN. 

Anul 2021  

• Achiziţie servicii proiectare (PTE + As-built), execuție lucrări, furnizare și montaj 

echipamente de monitorizare; 
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Anul 2022-2024  

• Implementare proiect. 

13.8 Proiecte de stații digitale 

“Proiect Pilot - Retehnologizare stația  220/110/20 kV Alba Iulia în concept de stație digitală”: se 

află în momentul actual în stadiul de achiziție a serviciilor de studiu de fezabilitate și de caiet de 

sarcini, iar finalizarea preconizată a implementării acestuia este sfârşitul anului 2025. 

Își propune realizarea primului proiect pilot de stație 100% digitală, prin aplicarea conceptelor și 

tehnologiilor aprobate prin „Politica Companiei în domeniul Smart Grid 2018-2027” și POLITICĂ 

TEHNICĂ privind digitalizarea activelor în cadrul inițiativelor de modernizare din cadrul CNTEE 

Transelectrica SA. 

Proiectul mai sus menționat se află la poziția 21 din Anexa F2, vizând transformarea în rețele 

inteligente. 
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14.  Strategia acțiunilor de dezvoltare a activelor fixe 

Investiţiile pentru dezvoltarea RET reprezintă componenta principală a Planului de investiţii în 

active fixe al CNTEE Transelectrica SA, asigurând retehnologizarea/modernizarea echipamentelor 

din staţii uzate fizic şi moral şi creşterea capacităţii de transport a reţelei. Acestor investiţii li se 

adaugă investiţii în sistemele asociate RET, care asigură îndeplinirea, la nivelul stabilit de 

performanţă, a cerinţelor privind monitorizarea şi controlul reţelei şi a SEN, măsurarea cantităţilor de 

energie electrică, protecţia infrastructurilor critice. Proiectele de dezvoltare a RET se realizeaza 

având în vedere creșterea eficienței energetice și rezultatele activităților de cercetare-inovare din 

cadrul companiei.  

14.1 Evoluții care determină necesitatea dezvoltării activelor fixe  

Evoluţiile determinante care conduc la investiţii pentru dezvoltarea activelor fixe sunt: 

− uzura fizică și morală a echipamentelor; 

− modificarea nivelului şi/sau localizării consumului şi producţiei de energie electrică 

în SEN şi ale exporturilor/importurilor/tranzitelor transfrontaliere; 

− modificarea regulilor pieţei de electricitate, care conduc la modificări ale modului de 

echilibrare a balanţei producţie-consum, cu influenţă asupra nivelului şi volatilităţii 

fluxurilor de putere prin reţea;  

− modificarea caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor utilizatorilor, care impune 

adecvarea sistemelor de monitorizare şi control şi modificarea condiţiilor la interfaţa 

între aceştia şi RET . 

Uzura fizică si morală a echipamentelor 

Instalaţiile de transport au durate normale de funcţionare (corelate cu duratele de amortizare 

aferente regimului de amortizare liniar), aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 2139/2004, 

actualizată, privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a activelor fixe. 

Uzura fizică şi morală influenţează negativ costurile de mentenanţă, fiabilitatea, comportarea în 

caz de incidente, impactul asupra mediului, precizia măsurării parametrilor etc. De asemenea, 

caracteristicile inferioare ale echipamentelor instalate în trecut nu permit implementarea 

teleconducerii în staţii.  

Deşi în ultimii ani s-a desfăşurat un program intens de modernizare/retehnologizare, numeroase 

echipamente au încă un grad ridicat de uzură fizică şi morală, având anul de PIF înainte de 1990 

(peste 20 de ani vechime) şi fiind bazate pe soluţii tehnologice depăşite. În aceste condiţii, o mare 

parte din instalaţiile SEN trebuie reparate sau, acolo unde se justifică, retehnologizate/modernizate. 

Spre exemplificare, se arată în tabelele de mai jos care este vechimea întreruptoarelor și 

unităților de transformare de putere, acestea fiind și cele mai importante echipamente primare din 

stațiile RET. După cum se poate observa, 1/3 din totalul întreruptoarelor (31%) și 1/2 din totalul 

T/AT (50%) au duratele de funcționare peste duratele normale precizate în “Catalogul privind 
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clasificarea și duratele normale de funcționare ale mijloacelor fixe din patrimoniul CNTEE 

Transelectrica SA. 

 

Tabel 14.1 Vechime întreruptoare 

Vechime (ani) MT 110 kV 220 kV 400 kV 750 kV Total 

Vechime < 18 

ani 

527 588 260 164  1539 

Vechime ≥ 18 

ani 

183 350 79 82 6 700 

Total 710 938 339 246 6 2239 

Tabel 14.2 Vechime Transformatoare si Autotransformatoare 

Putere (MVA) 10 16 20 25 40 63 100 200 250 400 500 1250 Total 

Vechime < 24 

ani 

2 8  7 5 2  39 22 20 2  107 

Vechime ≥ 24 

ani 

6 25 1 18 2  1 43 9 2  1 108 

Total 8 33 1 25 7 2 1 82 31 22 2 1 215 

Se are în vedere înlocuirea echipamentelor vechi cu: 

− aparate de comutaţie cu putere şi viteză de rupere a arcului mărite, permiţând creşterea 

vitezei şi selectivităţii eliminării defectelor; 

− sisteme de protecţii rapide, selective, cu logică flexibilă şi complexă, controlabile de la 

distanţă; 

− echipamente primare compacte şi nepoluante, cu impact redus asupra mediului; 

− transformatoare cu pierderi în cupru şi în fier reduse; 

− conductoare cu limita termică admisibilă mărită, permiţând creşterea capacităţii de 

transport, în situaţiile în care nu se poate asigura în timp util construcţia de linii 

suplimentare; 

− sisteme de conducere şi control adaptate la numărul în creştere de noduri şi la 

caracteristicile tehnice noi ale instalaţiilor monitorizate;  

− sisteme de măsurare performante, la nivelul impus de cerinţele funcţionării pieţei de 

electricitate. 

Vor fi introduse sisteme de monitorizare a calităţii energiei electrice, prioritar în staţiile la care 

sunt racordaţi consumatori cu specific de funcţionare potenţial perturbator. 

Evoluţii ale nivelului şi/sau localizării consumului şi producţiei de energie electrică în 

SEN şi ale exporturilor/importurilor transfrontaliere  
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Modificarea nivelului şi/sau localizării consumului şi producţiei are ca efect modificarea fluxurilor 

prin elementele de reţea, putând conduce la suprasarcini sau la fenomene de instabilitate a 

tensiunilor şi neîncadrare a acestora în limitele admisibile în anumite zone.  

Creşterea schimburilor de energie electrică între sistemele electroenergetice din regiune, ca 

urmare a dezvoltării pieţei de energie electrică, este un alt element care conduce la încărcarea 

reţelei. 

Modificarea regulilor pieţei de electricitate  

Introducerea unor instrumente noi de piaţă în sectorul energiei electrice impune, pentru a putea 

fi aplicate, dezvoltarea corespunzătoare a instalaţiilor de monitorizare şi conducere a sistemului şi a 

sistemelor de măsurare a energiei electrice. Aceasta permite încadrarea în standardele actualizate 

de performanţa a serviciilor de transport şi de sistem şi implementarea etapizată a conceptului de 

reţea inteligentă în SEN.  

Modificarea caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor utilizatorilor 

Creşterea rapidă a volumului de centrale electrice cu funcţionare intermitentă, în special eoliene, 

impune dotarea cu instrumente noi, de prognoză a producţiei în Centralele Electrice Eoliene din 

SEN, de integrare a acesteia în programarea operativă a funcţionării centralelor şi de control rapid 

al producţiei/ consumului în caz de necesitate. 

Încadrarea în sistem a unui volum important de centrale cu funcţionare intermitentă necesită 

dotarea reţelelor electrice de transport şi distribuţie a energiei electrice cu elemente specifice 

asociate conceptului de reţea inteligentă (smartgrid): infrastructură performantă de telecomunicaţii, 

sisteme inteligente de măsurare a energiei electrice, dispozitive şi echipamente electrice inteligente, 

cu aplicaţii informatice dedicate, care să permită transformarea reţelelor dintr-o zonă pasivă a 

sistemului electroenergetic în zone active  capabile să sesizeze modificarea unor parametri  de 

stare importanţi şi să-şi modifice configuraţia şi parametrii proprii pentru a răspunde optim noilor 

condiţii. CNTEE Transelectrica SA a demarat procesul de consolidare a strategiei privind 

implementarea conceptului de reţea inteligentă - Strategia CNTEE TRANSELECTRICA SA privind 

domeniul Cercetării și Inovării (2018-2027) [27] și Politica CNTEE Transelectrica SA în domeniul 

SMART GRID (perioada 2018-2027) [28].  

14.2  Soluţii tehnice promovate prioritar  

Se promovează prioritar următoarele soluţii tehnice: 

– Liniile noi de 400 kV se vor realiza în soluţie constructivă dublu circuit, cu unul sau 

două circuite echipate iniţial în funcţie de încărcarea prognozată, reducând astfel 

impactul pe termen lung asupra mediului; 

– Staţiile electrice vor fi proiectate cu scheme flexibile, cu dublu sistem de bare sau 

1,5-2 întrerupătoare pe circuit, în funcţie de importanţă şi de încadrarea lor în sistem. 

– Se va lua în considerare renunţarea la bara de transfer în toate staţiile la care se 

realizează retehnologizare/modernizare, având în vedere faptul că se vor utiliza 
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echipamente primare moderne şi fiabile, reducându-se astfel amprenta asupra 

mediului; 

– Se vor adopta soluţii care să reducă pierderile în reţea; 

– Se vor adopta soluţii care să permită alimentarea serviciilor proprii ale staţiilor 

CNTEE Transelectrica SA din reţeaua proprie; 

– Planificarea lucrărilor se realizează considerându-se toate nivelurile de tensiune 

existente în staţia respectivă, într-un proiect unitar.  

În toate staţiile în care se prevăd lucrări, se au în vedere şi retehnologizarea/ modernizarea 

sistemelor de control protecţie şi automatizare şi dotările necesare pentru asigurarea teleconducerii. 

Pentru zonele care vor deveni în perspectivă puternic excedentare, deficitare sau supuse unor 

tranzite de putere mari, se are în vedere mentenanţa majoră sau modernizarea/ retehnologizarea 

cu prioritate a staţiilor aflate în traseele de interconectare a acestora cu restul SEN. 

Pentru evitarea congestiilor care apar în anumite perioade datorită supraîncărcării unor linii, se 

preconizează utilizarea celor mai noi soluţii tehnologice, cum ar fi înlocuirea conductoarelor 

existente cu conductoare de capacitate termică mărită.  

Se va continua procesul de dotare a RET cu elemente specifice asociate conceptului de reţea 

inteligentă (Smart Grid). 

Din mai multe soluţii posibile de întărire a RET, se alege varianta estimată drept cea mai bună, 

luând în considerare: 

• Cheltuielile; 

• Reducerea pierderilor în reţea; 

• Capacitatea de a face faţă unor evenimente în sistem a căror gravitate depăşeşte 

condiţiile normate de dimensionare, corelat cu consecinţele acestora; 

• Adecvarea la un număr cât mai mare de scenarii de evoluţie posibilă a SEN; 

• Impactul social; 

• Impactul asupra mediului; 

• Acceptabilitatea proiectului pentru comunităţile locale afectate; 

• Fezabilitatea din punct de vedere al obţinerii drepturilor asupra terenurilor şi 

autorizaţiilor necesare. 

14.3   Strategia de dezvoltare a RET 

14.3.1  Necesităţi de întărire a RET determinate de evoluţia SEN în perioada 2020-2029 

Planul de dezvoltare a RET se elaborează pornind de la necesitatea satisfacerii cerinţelor 

utilizatorilor, în condiţiile menţinerii calităţii serviciului de transport şi de sistem şi a siguranţei în 

funcţionare a SEN în conformitate cu reglementările în vigoare.  

Dezvoltarea adecvată a RET este o componentă a dezvoltării durabile, contribuind la susţinerea 

bunăstării sociale, prin punerea la dispoziţia societăţii a unei infrastructuri favorabile dezvoltării 

economiei şi scăderii preţurilor energiei electrice ca urmare a creşterii competitivităţii pe pieţele  de 

electricitate.  
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Principalele direcţii de evoluţie a SEN, care determină necesitatea întăririi RET în perioada 

2020-2029, sunt: 

− Apariţia de noi capacităţi de producţie, în special bazate pe surse regenerabile 

(eoliene, fotoelectrice, biomasă), o mare parte cu funcţionare intermitentă şi regim 

prioritar, racordate atât la RET, cât şi în reţeaua de distribuţie; 

− Dezvoltarea Pieţei de energie electrică, la nivel naţional, regional şi european;  

− Dispariţia sau diminuarea producţiei sau creşterea consumului, până la un nivel la 

care este periclitată alimentarea consumatorilor din anumite zone la parametrii 

normaţi de calitate şi siguranţă; 

În capitolul 10 au fost prezentate rezultatele analizelor de regimuri pentru ipotezele considerate 

pe orizont de timp mediu (5 ani) şi lung (10-15 ani) şi soluţiile de întărire a RET care vor permite 

evitarea congestiilor de reţea.  

Principalele zone în care, din studiile de sistem şi simulare a pieţei, a rezultat necesară 

dezvoltarea RET, sunt prezentate în continuare.  

Zona Dobrogea  

Parcul de producţie din zona Dobrogea a cunoscut o dezvoltare accentuată. Au apărut centrale 

electrice eoliene şi fotovoltaice și sunt în continuare în vigoare numeroase contracte de racordare 

pentru noi centrale.  

Sunt preconizate pe termen lung unităţile nucleare 3 şi 4 de la Cernavodă (2x700 MW), ca o 

componentă a strategiei guvernului de dezvoltare a sectorului energiei electrice. Instalarea unităţilor 

nucleare 3 şi 4 impune creşterea capacităţii de evacuare a puterii din staţia Cernavodă, pentru 

satisfacerea criteriului N-2 elemente în funcțiune.  

Chiar dacă nu se vor materializa toate proiectele, este de aşteptat încărcarea peste limita 

admisibilă a secţiunilor caracteristice de transport S3 (evacuarea puterii din zona de est a sistemului  

Dobrogea+Moldova) şi S6 (evacuarea puterii din zona Dobrogea).  

Este necesară întărirea acestor secţiuni, care asigură transportul puterii excedentare din est 

spre centrele de consum şi stocare situate la vestul lor.  

Deoarece încărcarea reţelei va creşte în viitor, este oportună reparaţia capitală sau 

retehnologizarea cu prioritate a staţiilor care asigură evacuarea şi tranzitul de putere din zonă spre 

restul sistemului. Acţiunea a fost demarată cu câţiva ani în urmă şi trebuie continuată în ritm 

susţinut.  

Zona de Vest a SEN 

Analiza regimurilor în perspectivă indică necesitatea eliminării congestiilor preconizate atât pe 

direcţia E-V la graniţa cu Ungaria şi Serbia, cât şi pe direcţia de tranzit N-S, prin întărirea “axului de 

vest” Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad (parte a cluster-ului România-Serbia cunoscut 

sub denumirea ”Mid Continental East Corridor”) 
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Congestiile sunt determinate atât de evacuarea puterii din centralele fotovoltaice preconizate în 

zona de sud-vest a ţării (Banat) şi din amenajarea hidroelectrică Porţile de Fier existentă, cât şi de 

creşterea schimburilor şi a tranzitului de energie prin zonă.  

Zona Argeș-Vâlcea 

S-a analizat creșterea siguranței în funcționare a RET în zona Argeș-Vâlcea prin întărirea 

racordării zonei la RET și prin măsuri de reconductorare și reconfigurare a rețelei de distribuție din 

zonă. 

Interconexiunea cu alte sisteme 

Atât istoria schimburilor în ultimii ani, cât şi simulările de piaţă la nivel regional şi european au 

indicat faptul că, în balanţa SEN domină tendinţa spre export, dar există şi situaţii de import, în 

funcţie de situația energetică a sistemelor din regiune. Reţeaua de transport asigură, totodată, 

conform regulilor de funcţionare interconectată sincronă, tranzitul de energie între sisteme vecine 

României, în special pe direcţia N→S.   

În vederea creşterii capacităţii de schimb cu alte sisteme, au fost încheiate memorandumuri de 

înţelegere cu partenerii pentru următoarele proiecte, aflate în diferite stadii de analiză şi promovare: 

− Creşterea capacităţii de schimb pe granița cu Serbia - Realizarea celei de a doua linii de 

interconexiune de 400 kV cu Serbia (LEA 400 kV d.c. Reşiţa-Pancevo) - parte a cluster-ului 

România-Serbia cunoscut sub denumirea ”Mid Continental East Corridor”. 

– Creşterea capacităţii de schimb pe granița cu Bulgaria: 

       Pe teritoriul României au fost planificate mai multe proiecte de întărire a rețelei de 

transport : 

• PCI „Grupul Bulgaria–România, creşterea capacităţii”, cunoscut sub denumirea „Black 

Sea corridor”, care include următoarele proiecte de interes comun: 

▪ LEA 400 kV d.c. Smârdan-Gutinaş; 

▪ LEA 400 kV d.c. Cernavodă-Stâlpu, cu un circuit intrare/ieşire în Gura Ialomiţei. 

– Creşterea capacităţii de schimb de energie electrică cu Republica Moldova: 

– Până la întrunirea condițiilor pentru contractarea unui studiu comun care să 

analizeze regimurile de funcționare pe ansamblul sistemelor electroenergetice ale 

României și Republicii Moldova, având la bază ipoteze convenite de părți, privind 

nivelul exportului și modul de rezervare în cazul unor indisponibilități în rețea, CNTEE 

Transelectrica SA a inițiat un studiu preliminar, care a fost elaborat de Tractebel 

Engineering S.A.  

Au fost analizate următoarele proiecte de interconexiune, prin intermediul unor staţii 

“back to back” situate pe teritoriul Republicii Moldova şi anume: LEA 400 kV Isaccea 

(RO)-Vulcăneşti (RM); LEA 400 kV Suceava (RO)-Bălţi (RM)-pentru care există un 

Memorandum de înţelegere semnat şi analize preliminare realizate; și LEA 400 kV 
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Iaşi (RO)-Ungheni (RM)-pentru care există variante alternative privind stațiile de 

capăt, atât în România (ex: Iași/Munteni) cât și în Republica Moldova (ex: 

Chișinău/Strășeni) și întărirea rețelei interne RET care să conecteze linia cu rețeaua 

de transport existentă.  

Studiul nu a avut în vedere costurile și duratele necesare pentru realizarea întăririlor 

de rețea pe teritoriul Republicii Moldova. 

– În anul 2016 Ministerul Economiei din Republica Moldova prin OTS Moldelectrica a 

lansat realizarea unui studiu de fezabilitate finanțat de BERD („Interconectarea 

sistemelor electroenergetice dintre România și Moldova‟). Licitația a fost câștigată de 

către ISPE SA București. Studiul de fezabilitate a analizat toate cele trei proiecte 

propuse de interconectare: 

• LEA 400 kV Isaccea (RO)-Vulcăneşti (RM)-Chişinău simplu circuit, staţie Back 

to Back la Vulcăneşti, 

• LEA 400 kV Suceava (RO)-Bălţi (RM) simplu circuit şi staţie Back to Back la 

Bălţi, 

• LEA 400 kV Iaşi (RO)-Ungheni-Străşeni (RM) simplu circuit şi staţie Back to 

Back la Străşeni. 

Ca proiect prioritar este recomandat proiectul de interconectare prin staţie Back to 

Back la Vulcăneşti şi LEA 400 kV Vulcăneşti - Chişinău. 

Studiul de fezabilitate pentru stație Back to Back la Vulcănești și LEA 400 kV 

Vulcănești-Chișinău a arătat că proiectul este fezabil din punct de vedere tehnic şi 

economic. Acest studiu a fost prezentat la Chişinău în 2016 și 2017. Partea 

moldovenească a estimat că proiectul se va finaliza în anul 2024. 

Specialiștii din Transelectrica au colaborat cu specialiștii din Moldelectrica și cu cei 

de la ISPE pentru stabilirea lucărilor și echipamentelor necesare pe teritoriul 

României și pentru specificarea acestora în cadrul studiului de fezabilitate. Pe 

teritoriul României vor fi necesare lucrări de instalare fibră optică pe linia electrică 

existentă 400 kV Isaccea (RO)-Vulcănești (MD) până la graniţă, instalare protecții și 

teleprotecţii în staţia Isaccea, integrare în regulatorul frecvenţă-putere a datelor 

achiziţionate din staţia Isaccea pentru linia de interconexiune etc. Aceste lucrări vor fi 

realizate de CNTEE Transelectrica SA și se vor corela cu proiectul de 

retehnologizare a stației 400 kV Isaccea. 

– De asemenea, Ministerul Economiei din Republica Moldova prin Banca Mondială a 

realizat un nou studiu de fezabilitate „Studiu de analiza pentru interconexiunea 

sistemului energetic din Moldova‟ realizat de EKC Serbia, în care s-au analizat 

aceleași trei proiecte de interconexiune. În urma studiului a rezultat că cea mai bună 

soluţie de interconetare asincronă este LEA 400 kV Isaccea (RO)-Vulcăneşti (RM)-

Chişinău simplu circuit, staţie Back to Back la Vulcăneşti. 

– LEA 400 kV Suceava (RO)-Bălţi (RM)-pentru care există un Memorandum de 

înţelegere semnat şi analize preliminare realizate.  Utilizarea acestui proiect la 
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capacitate maximă este condiţionată şi de construirea LEA 400 kV Suceava-Gădălin, 

inclusă în Plan. 

Zone de consum deficitare 

S-au analizat necesităţile de dezvoltare determinate de: creşterea consumului în Bucureşti cu o 

rată peste media pe ţară.  

Un alt element important avut în vedere în analizele realizate este casarea anunţată a unor 

grupuri, care va amplifica deficitul unor zone (ex.: Bucureşti, Transilvania). 

Ţinând seama de estimările de creştere a consumului şi intenţiile de casare a unor grupuri,  s-a 

identificat necesitatea de întărire a capacităţii de transport şi a capacităţii de injecţie spre reţeaua de 

distribuţie în anumite zone în care acestea au ajuns, sau vor ajunge la limită, în următorii 10 ani:  

– zona municipiului Bucureşti şi limitrofă; 

– nordul Transilvaniei; 

– zona Sibiu, pentru rezervarea singurei injecţii din RET. 

14.3.2  Incertitudini privind evoluţia SEN şi tratarea acestora în Planul de dezvoltare a 

RET 

În conformitate cu Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și 

completările ulterioare, Planul de dezvoltare a RET trebuie să asigure planificarea pe termen lung a 

necesarului de investiţii în capacităţi de transport, în vederea acoperirii cererii de energie electrică a 

sistemului şi a asigurării livrărilor către clienţi, în concordanţă cu stadiul actual şi evoluția viitoare a 

consumului de energie și a surselor, inclusiv importurile și exporturile de energie, în condiţiile 

legislaţiei aplicabile. 

Cunoaşterea cât mai exactă a volumului şi localizării geografice a consumului, producţiei şi 

schimburilor este foarte importantă pentru dimensionarea optimă a reţelei, astfel încât, pe de o 

parte, să se aloce resursele pentru dezvoltare acolo unde va fi necesar, iar pe de altă parte, să se 

evite costuri pentru întăriri nejustificate. De aceea, estimările puterii medii şi energiei consumate şi 

generate anual la nivelul întregului SEN, care se pot realiza pe baze statistice cu un grad de eroare 

acceptabil, au o relevanţa limitată asupra studiilor de dimensionare a reţelei. 

În ceea ce priveşte consumul, având în vedere ritmul lent de evoluţie a acestuia şi capacitatea 

existentă a reţelei, putem spune că utilizarea valorilor istorice măsurate în staţii, amplificate cu 

factori care reflectă prognoza evoluţiei globale a consumului pe SEN, conduc la estimări cu erori 

fără consecinţe majore asupra planului de dezvoltare a reţelei. De obicei, programul de investiţii 

poate fi corectat în timp util în cazul observării unei îndepărtări a valorilor faţă de prognoză, 

deoarece timpul necesar pentru instalarea unor transformatoare suplimentare de injecţie spre 

reţeaua de distribuţie nu este foarte mare. 

Problema majoră pentru planificarea reţelei constă, în ultimii ani, în incertitudinea asupra 

evoluţiei parcului de producţie, deoarece au fost declarate un număr mare de intenţii de instalare de 

centrale noi, iar dezvoltarea parcului de producţie se desfăşoară descentralizat, ca o consecinţă a 

planurilor de afaceri ale investitorilor. Nu există un organism care să coreleze evoluţia parcului de 

producţie cu evoluţia consumului şi care să poată pune la dispoziţia OTS un grafic de evoluţie în 
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timp pe care să se bazeze planificarea dezvoltării reţelei. Sursa principală de informare pentru OTS 

sunt comunicările de intenţii primite la solicitarea sa de la producătorii existenţi şi cererile de 

racordare la reţea primite de la potenţiali utilizatori conform legislaţiei în vigoare privind accesul la 

reţea.  

Intenţiile de dezvoltare sau reducere a activităţii producătorilor sunt, însă, informaţii sensibile din 

punct de vedere comercial, iar realizarea lor este dependentă de reuşita finanţării, deci credibilitatea 

informaţiilor primite de OTS este limitată. Ele nu reprezintă un angajament ferm din partea 

beneficiarilor şi nerespectarea programului propriu anunţat nu prezintă nici un risc pentru aceştia.  

Timpul necesar construcţiei unor linii noi poate fi sensibil mai mare decât cel al construirii 

obiectivelor de producţie sau consum noi. Aceasta face necesară începerea construcţiei liniilor 

înainte de demararea investiţiei utilizatorului, introducând un element important de risc pentru 

Transelectrica SA. 

Pentru a creşte gradul de încredere al prognozei pe care se bazează Planul de dezvoltare, OTS 

susţine implementarea unor metodologii care să responsabilizeze utilizatorii RET în relaţia cu OTS. 

Având în vedere elementele numeroase şi importante de incertitudine prezentate mai sus, 

CNTEE Transelectrica SA a luat în considerare la elaborarea programului de dezvoltare a RET mai 

multe scenarii de evoluţie a consumului şi acele proiecte ale utilizatorilor şi termenele asociate lor 

care au putut fi considerate cu un grad suficient de mare de credibilitate. Astfel, au fost luate în 

considerare următoarele proiecte de dezvoltare a capacităţilor de producţie [4] cu impact major 

asupra RET: 

− Punerea în funcţiune a unor centrale eoliene însumând o putere instalată de:  

o 3500 MW până în 2024 și 4000 MW până în 2029 în Scenariul de Referință; 

o 3500 MW până în 2024 și 4300 MW până în 2029 în Scenariul favorabil; 

− Punerea în funcţiune a unor centrale fotovoltaice (solare) însumând o putere instalată de:  

o 1500 MW până în 2024 și 1800 MW până în 2029 în Scenariul de Referință; 

o 1500 MW până în 2024 și 2300 MW până în 2029 în Scenariul favorabil; 

− Punerea în funcţiune a unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, menţionată în documentele 

privind Strategia Energetică a Guvernului; Strategia prevede realizarea a două reactoare 

noi, în condiții de eficiență economică și de respectare a condiționalităților tehnice și de 

mediu convenite la nivel european. S-a considerat punerea în fiuncțiune a U3 în scenariul 

2029 favorabil și a U4 în anul 2035, conform comunicării primite din partea 

Nuclearelectrica.  

O dificultate nouă privind analiza regimurilor de funcţionare ale RET, apărută în ultimii ani, este 

instalarea unui volum important de putere în centrale eoliene și fotovoltaice, a căror disponibilitate 

este aleatorie, în funcţie de viteza vântului și radiația solară. 

În contextul prezentat mai sus, pentru a stabili necesităţile de dezvoltare a RET, CNTEE 

Transelectrica SA a analizat mai multe scenarii privind apariţia în timp a centralelor noi, asociate cu 

diferite scenarii de încărcare a grupurilor pentru acoperirea sarcinii şi cu mai multe scenarii de 

export. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233 

Deoarece, toate proiectele sus-menţionate conduc la o creştere a producţiei în zona Dobrogea, 

secţiunea S6 de evacuare a puterii existente în prezent, ca şi unele linii interne zonei, nu vor putea 

face faţă la fluxurile de putere preconizate (o analiză mai detaliată este prezentată în capitolul 10).  

Din analizele efectuate de CNTEE Transelectrica SA şi consultanţi (menţionăm contribuţia 

semnificativă a ISPE SA şi TRACTEBEL ENGINEERING SA), a rezultat necesitatea unor întăriri 

importante ale RET în zonă, fără de care puterea nou instalată preconizată nu poate fi transportată 

spre centrele de consum şi stocare.  

S-a optat pentru realizarea cu prioritate a proiectelor care au rezultat utile în scenariul de bază şi 

în mai multe scenarii alternative posibile. 

Menționăm că proiectele rezultate ca fiind necesare pentru evacuarea puterii din zona Dobrogea 

rămân valabile în cazul în care evoluția parcului de centrale din zonă se va dovedi în viitor a fi 

diferită de cea analizată și anume în cazul în care nu se vor construi grupurile 3 și 4 la CNE 

Cernavodă, dar va crește puterea instalată în CEE mult peste estimările făcute la realizarea studiilor 

de sistem ce au stat la baza întocmirii acestui Plan de Dezvoltare.  

În ceea ce priveşte oportunităţile de racordare a utilizatorilor la RET, rezervele determinate 

pentru fiecare din secţiunile caracteristice ale SEN (cap. 10.6.2) oferă informaţiile necesare pentru 

identificarea zonelor în care racordarea de noi consumatori sau producători nu ridică probleme 

deosebite. 

14.3.3 Proiecte pentru creșterea capacității de transfer de putere între RET și RED și 

reducerea tranzitelor prin RED și a pierderilor. 

Transelectrica are ca preocupare permanentă reducerea tranzitelor de putere prin RED și 

reducerea pierderilor de putere la nivelul SEN, acestea fiind printre obiectivele care stau la baza 

întocmirii Planului de Dezvoltare a RET. 

Prezentăm în continuare proiecte de acest gen care au fost realizate în ultima perioadă de timp 

și proiecte care sunt deja în Planul de Dezvoltare al Transelectrica în diferite stadii de realizare. 

Aceste proiecte au un rol important și în eliminarea congestiilor și asigurarea continuității în 

alimentare a consumatorilor. 

De asemenea Transelectrica a inițiat un dialog cu Operatorii de Distribuție pentru stabilirea de 

comun acord a unor noi proiecte. 

Proiecte realizate: 

- trecerea la 400 kV a axului 220 kV Gutinaș-Bacău Sud-Roman Nord-Suceava. Prin 

realizarea acestui proiect unitățile de transformare de 220/110 kV au fost înlocuite cu 

unități de transformare de 400/110 kV de putere mai mare; 

- instalarea celui de al treilea transformator 400/110 kV de 250 MVA în stația Tulcea 

Vest a crescut puterea de injecție din RED în RET pentru preluarea producției din 

centralele electrice eoliene racordate la RED, alimentarea în condiții de siguranță a 

consumatorilor din zonă și a permis funcționarea cu rețeaua de 110 kV din zona 

Tulcea debuclată de rețelele din zona Constanța-Medgidia; 
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- instalarea autotransformatorului 220/110 kV de 200 MVA din Câmpia Turzii a crescut 

puterea de injecție din RET în RED, a compensat lipsa funcționării grupurilor din CTE 

Iernut care debitau în 110 kV și a permis funcționarea cu rețeaua de 110 kV din zona 

Iernut-Cluj debuclată de cea din zona Alba Iulia. 

Proiecte cuprinse în Planul de Dezvoltare a RET 2018-2027 aprobat: 

- Trecerea la 400 kV a axului 220 kV Brazi Vest-Teleajen-Stâlpu și înlocuirea unităților 

de transformare de 220/110 kV 200 MVA cu unități de 400/110 kV de 250 MVA în 

Teleajen și Stâlpu, plus încă un AT 400/220 kV de 400 MVA în Brazi Vest care 

consolidează legătura dintre RET și RED. Acest proiect va duce la diminuarea 

pierderilor cu 20173 MWh anual pe termen mediu și cu 31951 MWh anual pe termen 

lung. 

- Introducerea nivelului de 400 kV în stația 220/110 kV Arefu și instalarea unui AT 

400/220 kV de 400 MVA va favoriza evacuarea puterii din hidrocentralele din zonele 

Argeș și Vâlcea și va permite debuclarea rețelelor de 110 kV din zonele Argeș-

Vâlcea. Acest proiect va duce la diminuarea pierderilor cu 14000 MWh anual. 

- Introducerea nivelului de tensiune de 220 kV în stația 110 kV Ostrovu Mare și a două 

AT 200/110 kV de 200 MVA vor permite evacuarea puterii din CHE Porțile de Fier II 

direct în RET, decongestionarea rețelei de 110 kV și reducerea pierderilor prin 

rețeaua de 110 kV. Acest proiect va duce la diminuarea pierderilor cu 7853 MWh 

anual pe termen mediu și cu 7052 MWh anual pe termen lung. 

- Trecerea la 400 kV a axului de 220 kV Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-

Arad, instalarea unor unități de transformare 400/220 kV de 400 MVA în stațiile 

Reșița și Timișoara și înlocuirea unităților de transformare de 220/110 kV de 200 

MVA cu unități de 400/110 kV de 250 MVA. Acest proiect (Axul de Vest) va duce la 

diminuarea pierderilor cu 73000 MWh anual (conform TYNDP 2018 orizontul 2025). 

- LEA 400 kV Oradea Sud-Nădab va contribui semnificativ la debuclarea rețelelor de  

110 kV din zona de Nord-Vest a țării și reducerea tranzitelor de putere prin RED, dar 

nu are un impact semnificativ asupra pierderilor. 

- Instalarea celui de-al doilea transformator de 400/110 kV de 250 MVA în stația Sibiu 

Sud va permite debuclarea rețelei de 110 kV din zona Sibiu de cele din zonele Alba 

Iulia și Brașov. Acest proiect va duce la diminuarea pierderilor cu 4773 MWh anual 

pe termen mediu și cu 6060 MWh anual pe termen lung. 

Valorile pentru variația pierderilor, cu excepția Axului de Vest, au fost estimate în cadrul studiilor 

suport pentru Planul de Dezvoltare. 

Proiecte cuprinse în Planul de Dezvoltare a RET 2020-2029: 

- instalarea unui nou AT în stația 220/110 kV Fundeni; 

- instalarea unui transformator 400/110 kV în stația București Sud; 

- staţie 400/110 kV la Grozăveşti racordată prin LES 400 kV cu staţiile 400 kV 

Bucureşti Sud şi Domneşti și două bobine de compensare 100MVAr montate la 400 

kV în staţia 400 kV Grozăveşti, 
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- staţie 400/110 kV la Fundeni racordată şi prin LEA 400 kV nouă Fundeni-Brazi Vest 

și  intrare-ieşire în LEA 400 kV Bucureşti Sud-Gura Ialomiţei prin LEA d.c. 400 kV și 

montarea unei  bobine de compensare 100MVAr în staţia nouă 400 kV. 

Proiecte care se va include în Planul de Dezvoltare în funcție de confirmarea 

parcurgerii etapelor de decizie necesare la nivelul părților interesate: 

- realizarea unei stații 400/110 kV în zona Bistrița-Năsăud și racordarea acesteia 

intrare-ieșire în LEA 400 kV Suceava-Gădălin aflată în Planul de Dezvoltare a RET; 

acest proiect va reduce tranzitele prin RED și va duce la scăderea pierderilor în RED, 

alte beneficii nefiind identificate la momentul actual. Este de discutat modul de 

implicare al Operatorului de Distribuție în finanțarea acestui proiect.  

Proiecte avute în vedere pentru viitoarele ediții ale Planului de Dezvoltare a RET pentru 

care este necesară colaborarea cu operatorii de distribuție: 

- scoaterea din funcțiune a AT2-200 MVA Borzeşti și alimentarea zonei Gutinaș prin 

intermediul AT3, AT4-200 MVA Gutinaș și întărirea rețelei de 110 kV dintre Gutinaș și 

Borzești (eventual prin trecerea la 110 kV a liniei actuale de 220 kV) sau creșterea 

fiabilității rețelei din zona Gutinaș-Borzești și a stației Borzești. În acest fel se vor 

evita pierderile cauzate de circulația în buclă a puterii electrice din stația Gutinaș 220 

kV în stația Borzești și înapoi în stația Gutinaș 110 kV; 

- instalarea unui nou trafo 400/110 kV în stația Suceava în cazul în care LEA 220 kV 

Suceava-FAI se va trece la 400 kV. 

Menționăm faptul că atunci când se stabilesc noi proiecte de injecție de putere din RET în RED 

trebuie să se țină seama de următoarele:  

- în schema normală se funcționează în majoritatea stațiilor electrice de 400/110 kV 

sau 220/110 kV cu o unitate de transformare în funcțiune și una în rezervă;  

- producția de energie electrică distribuită în centrale cu surse regenerabile duce la 

variații mari ale fluxurilor de putere din RET spre RED, circulația de putere fiind în 

unele zone din RED spre RET (ex. zona Dobrogea, zona Argeș-Vâlcea).  

În urma consultării Operatorilor de Distribuție (OD), CNTEE Transelectrica SA a primit 

următoarele propuneri de proiecte: 

- de la Delgaz Grid: nu au fost propuneri; 

- de la Distribuție Energie Oltenia: o nouă stație de 400/110 kV în zona Câineni, jud. 

Vâlcea și racordarea acesteia în LEA 400 kV Tânțăreni-Sibiu pentru evacuarea 

puterii produse în CHE din zona Oltului mijlociu; 

- de la SDEE Transilvania Nord: o nouă stație Bistrița 400/110 kV racordată în noua 

LEA 400 kV Suceava-Gădălin sau o stație în zona Dej și racordarea acesteia în 

sistem intrare-ieșire în LEA 220 kV Iernut-Baia Mare existentă; 

- de la SDEE Muntenia Nord: dublarea unităților trafo/autotrafo în stațiile Teleajen, 

Stâlpu, Focșani Vest, Filești unde în prezent există o singură unitate de transformare 

și indisponibilizarea ei duce la creșterea tranzitului de putere prin RED și construcția 
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unei noi stații în zona Liești-Cudalbi pentru evacuarea enegiei produse în CEE 

Gemenele, Cudalbi, Băleni. 

14.3.4 Analiză privind separarea instalațiilor în concordanță cu prevederile legale în 

vigoare referitoare la nivelurile de tensiune aferente serviciului de transport, respectiv 

de distribuție a energiei electrice. 

În Decizia nr. 1604 din 5 octombrie 2018  privind aprobarea Planului de dezvoltare a rețelei 

electrice de transport pentru perioada 2018-2027 ANRE impune ca obligație a Transelectrica: 

 “Să realizeze, în colaborare cu operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari, o 

analiză privind separarea instalațiilor în concordanță cu prevederile legale în vigoare referitoare la 

nivelurile de tensiune aferente serviciului de transport, respectiv de distribuție a energiei electrice și 

un plan de acțiune în acest scop detaliat pe termen mediu. În cazul în care este posibilă din punct 

de vedere tehnic și operațional, această separare se va avea în vedere cu ocazia realizării sau 

retehnologizării stațiilor electrice de transport.” 

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 prevede următoarele definiții: 

− reţea electrică de distribuţie - reţeaua electrică cu tensiunea de linie nominală până la 

110 kV inclusiv; 

− reţea electrică de transport - reţeaua electrică de interes naţional şi strategic cu 

tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV. 

Problema separării patrimoniale a instalațiilor în conformitate cu nivelurile de tensiune aferente 

serviciului de transport și de distribuție a energiei electrice a fost discutată intern în cadrul CNTEE 

Transelectrica SA. S-a ajuns la concluzia că acest subiect ar trebui tratat pentru fiecare stație 

electrică în parte în momentul în care se demarează un proiect de retehnologizare sau realizarea 

unei stații noi încă de la faza de întocmire a temei de proiectare. În cadrul procesului de colaborare 

între OTS și OD pentru elaborarea și corelarea planurilor de dezvoltare ale celor doi operatori de 

rețea se va agrea modul de lucru și tema de proiectare astfel încât problema să fie analizată de la 

început în cadrul studiului de fezabilitate pentru retehnologizarea stației respective, iar proiectarea 

și suportarea costurilor să se facă în concordanță cu soluția agreată în urma studiului de 

fezabilitate. 

În Planul de Dezvoltare 2018-2027 sunt planificate pentru retehnologizare următoarele stații 

electrice pentru care urmează să se realizeze studiu de fezabilitate:   

• Proiect Pilot-retehnologizare stația Alba Iulia 220/110/20 kV în concept de stație 

digitală (SF se va face în 2021); 

• Stația Dârste 400/110 kV (SF se va face în 2023); 

• Stația Fântânele 220/110/20 kV (SF se va face în 2020). 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237 

1. Staţii electrice 
 

TABELUL 14.3. - Stații electrice de 400 kV 

Nr. 
Crt. 

Denumirea staţiei  Unitatea 
teritorială de 

transport 
  

Puterea instalată (MVA) Operator de distribuție 

Nr. unităţi  puterea 
unitară 

Total 

1.  Stația 400/220/110 kV Bradu UTT PITEȘTI 2x400+2x200+2x16 1232 Distribuție Energie Oltenia 

2.  Stația 400/220/110 kV Slatina “ 2x400+2x200 1200 Distribuție Energie Oltenia 

3.  Stația 400/110 kV Oradea Sud         UTT CLUJ 2x250+2x16 532 Electrica Transilvania Nord 

4.  
Stația 400/220/110 kV Lacu Sărat 

UTT 
CONSTANȚA 2x400+2x200+1x10 1210 

Electrica Muntenia Nord 

5.  Stația 400/110 kV Cluj Est UTT CLUJ 1x250+2x40 330 Electrica Transilvania Nord 

6.  
Stația 400/110 kV Medgidia Sud 

UTT 
CONSTANȚA 2x250+1x10 510 

Enel Dobrogea 

7.  Stația 400/110 kV Smârdan “ 2x250+1x10 510 Electrica Muntenia Nord 

8.  Stația 400/110 kV Gura Ialomiței 
UTT 

BUCUREȘTI 
2x250+2x16 532 

Enel Distribuție Dobrogea 

9.  Stația 400/110 kV Domnești “ 3x250+1x25+1x16 791 Enel Muntenia 

10.  Stația 400/220/110 kV Porțile de Fier I 
(1) UTT CRAIOVA  2x500+1x400+1x10 1410 

Distribuție Energie Oltenia 

11.  Stația 400/220/110 kV Iernut                     UTT SIBIU 1x400+1x200+1x40+1x16 656 Electrica Transilvania Sud 

12.  Stația 400/110 kV Drăgănești Olt " 1x250+2x25 300 Distribuție Energie Oltenia 

13.  Stația 400/220/110 kV Sibiu Sud UTT SIBIU 2x400+1x250+2x25 1100 Electrica Transilvania Sud 

14.  Stația 400/110 kV Suceava                  UTT BACĂU 1x250+1x200+2x16 482 E-ON(Delgaz Grid) 

15.  
Stația 400/110 kV Tulcea Vest  

UTT 
CONSTANȚA 3x250+2x16 782 

Enel Dobrogea 

16.  Stația 400 (220)/110 kV Munteni                     UTT BACĂU 1x200+ 2x16 232 E-ON(Delgaz Grid) 

17.  Stația 400 (220)/110 kV Focșani Vest            “ 1x200+2x25 250 E-ON(Delgaz Grid) 
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18.  
Stația 400/220/110 kV București-Sud 

UTT 
BUCUREȘTI 2x400+2x200+2x63 1326 

Enel Muntenia 

19.  
Stația 400/110 kV Constanța Nord 

UTT 
CONSTANȚA 2x250 500 

Enel Distribuție Dobrogea 
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TABELUL 14.4. - Staţii electrice de 220 kV 

Nr. 
Crt. 

Denumirea staţiei 
Unitatea 

Teritorială de 
Transport 

Puterea instalată (MVA) 

Operator de distribuție Nr. unităţi  puterea 
unitară 

Total 

1. Stația 220/110 kV Alba Iulia UTT SIBIU 2x200+1x25 425 Electrica Transilvania Sud 

2. Stația 220/110 kV Pitești Sud UTT PITEȘTI 1x200+2x16 232 Distribuție Energie Oltenia 

3. Stația 220/110 kV Arefu              " 2x200+1x25+1x16     441 Distribuție Energie Oltenia 

4. Stația 220/110 kV Râureni " 1x200 200 Distribuție Energie Oltenia 

5. Stația 220/110 kV Stupărei " 1x200 200 Distribuție Energie Oltenia 

6. 
Stația 220/110 kV Stâlpu 

UTT 
BUCUREȘTI 1x200+2x16 232 

Electrica Muntenia Nord 

7. Stația 220/110 kV Cluj Florești UTT CLUJ 2x200+2x25 450 Electrica Transilvania Nord 

8. Stația 220/110/20 kV Câmpia Turzii (1) “ 1x200+2x25  250 Electrica Transilvania Nord 

9. 
Stația 220/110 kV Târgoviște 

UTT 
BUCUREȘTI 3x200+2x16 632 

Electrica Muntenia Nord 

10. Stația 220/110 kV Cetate “ 1x200+2x25 250 Distribuție Energie Oltenia 

11. Stația 220/110 kV Sărdănești UTT CRAIOVA 1x200+2x16 232 Distribuție Energie Oltenia 

12. Stația 220/110 kV Târgu Jiu Nord “ 1x200+2x40 280 Distribuție Energie Oltenia 

13. Stația 220/110 kV Gheorgheni UTT SIBIU 2x200+2x25 450 Electrica Transilvania Sud 

14. Stația 220/110 kV Baru Mare “ 1x200+1x16+1x10 226 Enel Banat 

15. Stația 220/110 kV FAI UTT BACĂU 2x200+1x25+3x16 473 E-ON(Delgaz Grid) 

16. Stația 220/110 kV Turnu Severin Est UTT CRAIOVA 2x200+1x20+2x25 470 Distribuție Energie Oltenia 

17. Stația 220/110 kV Ungheni UTT SIBIU 2x200+1x25+1x16 441 Electrica Transilvania Sud 

18. Stația 220/110 kV Fântânele           “ 1x200+1x10   210 Electrica Transilvania Sud 

19. Stația 220/110 kV Grădiște UTT PITESTI 2x200+2x25 450 Distribuție Energie Oltenia 

20. Stația 220/110 kV Vetiș (2) UTT CLUJ 1x200+2x16  232 Electrica Transilvania Nord 

21. Stația 220/110 kV Sălaj “ 1x200+1x25 225 Electrica Transilvania Nord 

22. 
Stația 220/110 kV Turnu Măgurele  

UTT 
BUCUREȘTI 3x200+1x25+1x16 641 

Distribuție Energie Oltenia 

23. Stația 220/110 kV Fundeni            UTT 2x400+2x40 880 Enel Muntenia 
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BUCUREȘTI 

24. Stația 220/110 kV Mostiștea “ 1x200+2x16 232 Enel Distribuție Dobrogea 

25. Stația 220/110 kV Ghizdaru “ 2x200+2x10 420 Enel Muntenia 

26. 
Stația 220/110 kV Filești 

UTT 
CONSTANȚA 1x200 200 

Electrica Muntenia Nord 

27. Stația 220/110 kV Barboși “ 2x200 400 Electrica Muntenia Nord 
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14.3.5. Sisteme asociate RET 

14.3.5.1 Strategia de dezvoltare a sistemului de conducere operativă prin dispecer 
EMS/SCADA-DEN 

Starea sistemului EMS/SCADA-DEN şi a elementelor logistice suport (echipamentele şi reţeaua 

de telecomunicaţii, tipul şi nivelul tehnologic al echipamentelor din staţiile electrice de transport), 

aşa cum a fost descrisă succint în subcapitolul 5.10, impune derularea unui program de înlocuire şi 

extindere a sistemului actual şi de modernizare a echipamentelor suport. Având în vedere că durata 

ciclului de viaţă a unui astfel de sistem informatic de proces este de aproximativ 10  ani, iar evoluția 

tehnologică și conceptuală a managementului informatic al proceselor rețelelor electrice, cât și a 

altor sisteme informatice conexe, are un ritm de modernizare/actualizare de 4-5 ani,  acest program 

este corelat cu evoluţiile tehnologice și conceptuale existente pe plan mondial, cât și cu dezvoltările 

strategice şi cu proiectele existente la nivel de Companie pentru  următorii  ani.  

Corelarea cu programul de retehnologizare a staţiilor electrice din RET 

Integrarea în SEN a producţiei din resurse regenerabile, în special centralele electrice eoline şi 

cele fotovoltaice, atât sub forma producţiei distribuite şi dispersate la nivelul RED, cât şi prin apariţia 

unor centrale de foarte mare putere (ordinul sutelor de MW) racordate direct în  RET- conduce la 

necesitatea de acţiuni complexe de integrare a acestor centrale în sistemul EMS/SCADA-DEN, atât 

ca surse dispecerizabile distribuite cât şi ca surse mari concentrate, fapt care va impune 

dimensionarea corespunzătoare a echipamentelor hardware pentru asigurarea achiziţiei şi 

prelucrării unui volum foarte mare de date. 

Caracterul specific al acestui tip de producţie, dat de gradul ridicat de variabilitate cu implicaţiile 

inerente asupra rezervelor de putere la nivel SEN şi de modul de operare în piaţa de echilibrare, 

impun integrarea acestor surse la un nivel corespunzător în sistemul EMS/ASCADA şi asigurarea 

monitorizării şi a managementului energetic specific (prin funcţii şi aplicaţii EMS dedicate, cum ar fi 

cele de prognoză sau de control centralizat). Sunt deja adoptate soluţii integrate de comunicare 

între platforma DEC şi sistemele de comandă-control şi de management energetic al CEE şi CFE.  

Totodată, acest context reprezintă un argument în plus pentru necesitatea unei corelări 

funcţionale şi informatice mult mai strânse între aplicaţiile informatice ale pieţei de echilibrare 

(DAMAS) şi aplicaţiile din EMS/SCADA, pentru asigurarea funcţionării optime şi cât mai aproape de 

operarea în timp real a pieţei de echilibrare şi a pieţei serviciilor de sistem, mai ales în condiţiile 

evoluției cuplării segmentelor de piață la nivel regional și european. 

Opţiunea strategică privind arhitectura viitoare EMS/SCADA (EMP-Energy Management 

Platform) 

În contextul anterior descris, modernizarea sistemul EMS/SCADA-DEN la nivelul său de 

ansamblu (adică DEN, sub-sistemele regionale, SCC din staţii, dispozitivele inteligente din reţea şi 

facilităţile de comunicaţii care le conectează) este o necesitate pentru CNTEE Transelectrica SA 

spre a beneficia de tehnologiile actuale de IT şi comunicaţii şi pentru a se menţine la nivelul 

tehnologic al partenerilor/OTS din interconexiune. În plus, piaţa românească de electricitate se 

maturizează şi se extinde şi necesită funcţii tot mai complexe şi integrate pentru a susţine operarea 
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sistemului. Actualmente noile aplicaţii de piaţă se introduc prin proceduri adaptate sau prin extinderi 

slab integrate funcţional în contextul facilităţilor suport existente.  

Din punct de vedere strategic CNTEE Transelectrica SA recunoaşte această evoluţie iar 

viziunea sa de viitor cuprinde:  

• dezvoltarea unor comunicaţii sigure şi de mare viteză pe bază de IP pentru a 

achiziţionarea datelor din staţii şi de la echipamentele din teritoriu. Acest lucru necesită 

interfeţe de date (inclusiv protocoale) la nivelul dispozitivelor RTU din staţii, care acum au 

la bază protocoale seriale şi trebuie modernizate sau dotate cu convertoare de interfaţare. 

Mai mult, vor fi necesare adaptări ale echipamentelor de telecomunicaţii folosite pentru 

telemetrie. De asemenea trebuie elaborate politici şi tehnici aferente privind securitate 

cibernetică şi prevederea de echipamente aferente;  

• decongestionarea traficului de telecomunicaţii prin crearea de noduri concentratoare cu 

protocoale de conversie inter-protocol pentru transmisie pe magistrale de date pe fibră 

optică, în mod flexibil între punctele de interes (DEC-DET-Operatori distribuţie-producători); 

• înlocuirea ierarhiei EMS/SCADA pe bază de schimb de fişiere cu un mediu de 

computerizare integrat şi distribuit, în care sistemul regional devine parte integrantă a unui 

singur sistem de tip EMS/SCADA care poate funcţiona şi cu servere „virtuale”;  

• stabilirea/adoptarea unei interacţiuni sistematizate între EMS/SCADA şi sistemele de 

automatizări din staţii; 

• facilitarea schimbului de informaţii cu participanţii la piaţă şi cu cei străini, utilizând canale 

securizate;  

• trecerea la un sistem modern integrat și unitar de conducere operativă a SEN, de tip 

EMP-Energy Management Platform, prin integrarea sistemului EMS/SCADA cu celelalte 

sisteme informatice de proces sau dispozitive echipamente inteligente de monitorizare a 

rețelelor, precum platforma pieței de echilibrare și licitare servicii, sistemul de măsurare 

sincrofazori (PMU) etc.;  

• creearea posibilităţii integrării sau interfațării directe a sistemului de metering cu sistemul 

EMS/SCADA; 

• dezvoltarea aplicaţiilor de organizare a muncii, pe principiul corelării activității de 

întreţinere cu starea reală a reţelei electrice;  

• facilitarea planificării coordonate a activităţii de mentenanţă prin intermediul funcţiilor 

performante de programare ale noului sistem EMS/SCADA;  

• permiterea optimizării economice a producerii, transportului şi furnizării energiei electrice;  

• crearea condiţiilor pentru integrarea celor mai noi dispozitive inteligente de monitorizare şi 

control al reţelei, precum cele din sistemul de sincrofazori PMU;  

Ideea de referinţă este de a implementa o platformă integrată pentru dispecer (EMS-SCADA, 

AGC, piața de echilibrare, sistem metering, nod ENTSO-E, sistem PMU ş.a.), care urmează să fie 

implementată în  următorii 5-7 ani. Se doreşte ca această platformă să răspundă noilor necesităţi 

impuse de legislaţia actuală referitoare la conducerea prin dispecer a SEN şi operarea pieţelor de 

echilibrare, alocare de capacităţi şi servicii tehnologice de sistem. Această platformă va fi proiectată 

şi realizată astfel încât să asigure cel mai ridicat nivel de redundanţă posibil, cu funcţii identice cu 
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sistemele de bază (sau îmbunătăţite), funcţii suplimentare pentru situații de urgenţă, sa aibă un 

grad de fiabilitate ridicat şi să fie protejată corespunzător împotriva atacurilor informatice. 

Nivelul de integrare, structura funcţională şi arhitectura finală a platformei informatice vor fi 

decise în urma unui proiect de consultanţă internaţională în funcţie de cerinţele funcţionale 

exprimate la momentul derulării proiectului-în strânsă corelare cu evoluţia dezvoltării SEN şi a 

pieţelor de energie la nivel naţional şi european (cuplarea pieţelor)-de nivelul de dezvoltare al 

sistemelor informatice de proces la nivel internaţional, de evoluţia tehnologică a sistemelor extinse 

de monitorizare a sistemelor electroenergetice, de evoluţia sistemelor inteligente de măsurare şi de 

posibila apariţie şi implementare a noilor soluţii şi aplicaţii de tip SMART GRID  la nivelul SEN. În 

anul 2018 s-a realizat înlocuirea hardware-ului pentru sistemul EMS SCADA. Este în curs de 

finalizare actualizarea software-ului. 

Modernizarea achiziţiei şi schimbului de date 

Finalizarea instalării reţelei de fibră optică pe toate liniile CNTEE Transelectrica SA şi trecerea 

infrastructurii de comunicaţii către tehnologiile noi care permit schimburi de informaţii de ordinul a 

100 MB/s sau mai mult va conduce la creşterea semnificativă a capacităţii acesteia. Această 

conversie necesită însă modernizarea echipamentelor de telecomunicaţii precum şi a interfeţelor de 

date din centrele de dispecer subordonate, a terminalelor RTU şi a celorlalte 

echipamente/dispozitive inteligente, sau chiar înlocuirea echipamentelor cu dispozitive capabile să 

funcţioneze cu noile tehnologii.  

Este important ca schimbul de date dintre sistemul central EMS/SCADA şi cele teritoriale să fie 

revizuit, structura ierarhică având la bază principii ieşite din uz, ceea ce implică o abordare puternic 

integrată pe bază tehnologiilor moderne. Totodată se vor reevalua comunicaţiile dintre sistemele de 

control ale societăţilor de producere, a operatorilor de piaţă şi a participaţilor externi asociaţi şi 

sistemul EMS/SCADA-DEN pentru a identifica oportunităţile de îmbunătăţire a proceselor 

operaţionale interactive. În acest context, integrarea sistemelor DMS/SCADA ale tuturor operatorilor 

de distribuţie reprezintă un obiectiv principal pe termen mediu. 

Se vor adopta soluţii noi de modernizare şi reconcepţie a sistemului de comunicaţii cu 

interconexiunea ENTSO-E, denumit ”ENTSO-E node”, la nivelul Transelectrica prin modernizări atât 

la nivel de sistem informatic cât şi la nivel de comunicaţii în deplin acord cu cerinţele ENTSO-E, 

având în vedere că magistrala de date ENTSO-E a suferit mai multe modificări şi adaptări pe 

parcursul anilor, impuse de creşterea volumului de date în cadrul schimburilor inter-TSO iar 

procesul de modernizare şi adaptare este dinamic şi continuu. 

Securitatea sistemelor informatice din sistemele EMS/SCADA 

Strategia de securitate energetică adoptată de Transelectrica va impune adaptarea arhitecturii 

sistemului EMS/SCADA conform cu cerinţele de securitate din domeniul infrastructurilor critice 

(NERC CIP) şi a ultimelor standarde de securitate specifice sistemelor de proces EMS/SCADA (IEC 

62351, ISO/IEC 27001), precum şi necesitatea înfiinţării unei structuri organizatorice dedicată 

pentru prevenirea, analiza, identificarea şi reacţia la incidentele de securitate cibernetică ale 

sistemelor informatice din sistemele EMS/SCADA şi din alte sisteme critice din Companie. Noua 

structură va avea obligaţia şi de a duce la îndeplinirea obiectivelor şi direcţiile de acţiune prevăzute 

în Hotărârea nr. 271/2013 “Strategia de securitate cibernetică a României şi în Planul de acţiune la 
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nivel naţional privind implementarea Sistemului naţional de securitate cibernetică, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare”. Această strategie necesită existenţa unui personal de specialitate cu 

înaltă pregătire profesională atât în domeniul IT&C cât şi în domeniul energetic. 

 

14.3.5.2  Strategia de dezvoltare a platformei informatice care asigură 

funcționarea piețelor administrate de către Transelectrica 

Platforma informatică DAMAS este suport pentru aplicațiile specifice activității Pieței de 

Echilibrare care oferă următoarele funcționalități: programarea funcționării SEN, alocarea de 

capacitate pe liniile de interconexiune, achiziția serviciilor tehnologice de sistem și a calculelor 

preliminare privind decontarea în Piața de Echilibrare. 

Intrarea în vigoare a noilor Regulamente Europene, care reprezintă legislație primară direct 

aplicabilă și care au în vedere modificarea designului pieței de energie electrică europeană, implică 

modificarea regulilor implementate în piețele aflate în administrarea CNTEE Transelectrica SA, 

Piața de Echilibrare, Piața de Alocare a Capacităților de Interconexiune și Piața Serviciilor 

Tehnologice de Sistem. De asemenea, noile reglementări ale ANRE necesită implementarea 

cerințelor acestora prin modificarea, completarea și actualizarea aplicațiilor specifice celor trei piețe. 

Astfel, aceste cerințe sunt impuse de: 

• cadrul legislativ în continuă schimbare la nivel european și național, urmare a prevederilor 

Regulamentului (UE) nr. 543/2013 privind transmiterea și publicarea datelor pe piețele 

energiei electrice și de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului, a prevederilor Regulamentului (UE) 2195/2017 al 

Comisiei de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică 

(EBGL), a prevederilor Regulamentului (UE) 943/2019 al Parlamentului European si al 

Consiliului privind piața internă de energie electrică (reformare) și a prevederilor 

următoarelor ordine ale ANRE:  

o Ordinul ANRE nr. 236/20.12.2019 de aprobare a acțiunilor și regulilor ce vor fi aplicate 

pe piața de energie electrică în vederea eliminării și/sau atenuării impactului unor măsuri 

sau politici care pot contribui la restricționarea formării prețurilor pe piața angro de 

energie electrică; 

o Ordinul ANRE nr. 61/31.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului de programare a 

unităţilor de producţie dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor 

de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de 

echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților 

responsabile cu echilibrarea. 

o Ordinul ANRE nr. 65/31.03.2020 privind modificarea și completarea unor ordine ale 

președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei; 

• perspectiva schimbării într-un termen scurt a cerințelor tot mai mari de publicare a datelor de 

piață (cât mai aproape de timpul real) pe platforma de transparență europeană dezvoltată la 

nivelul ENTSO-E; 

• integrarea în platforma DAMAS de sisteme informatice de tip SAP (platforma unică de 

alocare) și de tip XBID prin participarea CNTEE Transelectrica SA la proiectul European de 

constituire a unor platforme unice la nivelul Uniunii Europene pentru alocarea capacităților 
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de interconexiune pe termen lung, demarat în baza Regulamentului UE 1719/2016, 

respectiv prin participarea la proiectul de cuplare a piețelor intrazilnice de energie în UE, 

demarat în baza Regulamentului UE 1222/2015; 

• obligativitatea tuturor țărilor din Uniunea Europeană de a implementa într-un termen extrem 

de scurt a proceselor de schimburi transfrontaliere pe parcusul zilei de livrare; 

• participarea CNTEE Transelectrica SA la proiectul interimar pentru cuplarea pieței pe baza 

NTC („Cuplarea intermediară”) și ulterior, integrarea pieței zilnice din România în proiectul  

de cuplare Multi-Regional Coupling (MRC) prin implementarea alocării implicite pe bază de 

NTC pe granițele aferente și realizarea cuplării unice a piețelor pentru ziua următoare 

(SDAC); 

• participarea CNTEE Transelectrica SA la proiectul Core Flow-Based Market Coupling, al 

cărui obiectiv este de a realiza dezvoltarea și punerea în aplicare a unei cuplări bazate pe 

fluxuri a pieței pentru ziua următoare în regiunea de calcul de capacitate Core (Austria, 

Belgia, Croația, Republica Cehă, Franța, Germania, Ungaria, Luxemburg, Olanda, Polonia, 

România, Slovacia și Slovenia), din cadrul proiectului de cuplare unică a piețelor pentru ziua 

următoare (SDAC); 

• trecerea la decontarea la 15 minute a Pieței de Echilibrare. În vederea conformării cu 

prevederile Art. 53 din Regulamentul (UE) nr. 2195/2017 al Comisiei de stabilire a unei linii 

directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică (EBGL) și cu prevederile Art. 8 

(4) din Regulamentul (UE) nr. 943/2019 al Parlamentului European și al Consililui privind 

piața internă de energie electrică, CNTEE Transelectrica SA are obligația să-și asume 

programul de implementare pentru trecerea la condițiile de decontare la un interval de 15 

minute, așa cum este prevăzut în Ordinul ANRE nr. 63/31.03.2020 privind aprobarea 

programului de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condițiilor de 

decontare la un interval de 15 minute; 

• interfațarea/conectarea Platformei Pieței de Echilibrare cu platformele europene de produse 

de echilibrare (platformele comune pe care se vor tranzacționa rezervele de energie de 

echilibrare), respectiv TERRE (Trans European Replacement Reserve Exchange), MARI 

(Manually Activated Reserves Initiative) și PICASSO (Platform for the International 

Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation)  

În scopul asigurării funcționării tuturor acestor proiecte, platforma Pieței de Echilibrare (DAMAS) 

trebuie să dispună de o infrastructură informatică sigură și eficientă, cu indicatori de performanță 

ridicați și un grad de disponibilitate de 99,98%. Platforma Pieței de Echilibrare va rămâne un sistem 

de tip web-service, cu un nivel de flexibilitate ridicat, iar aplicații software vor fi actualizate la ultimele 

versiuni și vor fi implementate toate customizările impuse de către evoluțiile legislative. 

Infrastructura hardware se va proiecta într-o arhitectură redundantă, fiind compusă din 

subsisteme duplicate (master-slave) la nivel local și un subsistem amplasat într-o locație geografică 

diferită (pentru asigurarea cerințelor privind continuitatea și recuperarea activității în caz de 

dezastru). 

Strategia de securitate energetică adoptată de Transelectrica va impune adaptarea arhitecturii 

informatice a platformei Pieței de Echilibrare în conformitate cu cerinţele de securitate din domeniul 

infrastructurilor critice (NERC CIP). Similar cu sistemul EMS-SCADA, apare și în cazul platformei 
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DAMAS necesitatea înfiinţării unei structuri organizatorice dedicată pentru prevenirea, analiza, 

identificarea şi reacţia la incidentele de securitate cibernetică ale sistemelor informatice de proces, 

cât și din alte sisteme critice din Companie. Noua structură va avea obligaţia şi de a duce la 

îndeplinirea obiectivelor şi direcţiile de acţiune prevăzute în Hotărârea nr. 271/2013 “Strategia de 

securitate cibernetică a României şi în Planul de acţiune la nivel naţional privind implementarea 

Sistemului naţional de securitate cibernetică, cu respectarea prevederilor legale în vigoare”. 

În acest sens, platforma DAMAS va utiliza numai protocoale securizate (SFTP, HTTPS etc.) și 

se vor prevedea măsuri suplimentare de securizare în cazul comunicațiilor cu mediul web sau cu 

alte sisteme (linii închiriate, VPN securizat, liste de control etc.).  

14.3.5.3  Strategia de dezvoltare a sistemelor de contorizare a energiei electrice 

şi a sistemului de monitorizare a calităţii energiei electrice 

Dezvoltarea sistemelor de contorizare şi a celor de monitorizare a calităţii energiei electrice în 

cadrul CNTEE Transelectrica SA are în vedere: 

– Necesităţile şi reglementările pieţei de energie electrică din România și din Europa; 

– Alinierea la regulile Uniunii Europene şi ale ENTSO-E. 

În acest sens, CNTEE Transelectrica SA, prin DM-OMEPA, entitate neutră faţă de participanţii 

la piaţa de energie electrică, asigură dezvoltarea şi operarea sistemelor de telecontorizare în 

condiţii de echidistanţă, transparenţă, eficienţă şi operativitate în raport cu toţi participanţii la piaţa 

de energie, furnizând datele necesare implementării și dezvoltării conceptului de piaţă de energie în 

România.  

 

Obiectivele prioritare ale dezvoltării domeniului 

Domeniul măsurării și monitorizării calității energiei electrice  este parte integrantă a sectorului 

energetic, care este un sector dinamic, susţinând activ dezvoltarea economică a ţării şi reducerea 

decalajelor faţă de Uniunea Europeană. 

 În concordanţă cu dezideratele majore mai sus enunţate, dezvoltarea în cadrul CNTEE 

Transelectrica SA a acestui domeniu are în vedere atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, 

cu prioritate următoarele obiective: 

1. asigurarea de servicii performante de măsurare şi de monitorizare a calităţii energiei 

electrice; 

2. implementarea celor mai moderne concepte şi tehnologii de măsurare şi monitorizare a 

energiei electrice; 

3. implementarea unor sisteme informatice securizate și performante pentru managementul 

datelor măsurate/agregate; 

4. dezvoltarea celor mai bune practici în domeniul managementului resurselor umane, 

managementului general și al celui tehnic; 

 

Măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor prioritare 

▪ Măsuri generale 
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     Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările 

ulterioare, stipulează faptul că OTS (CNTEE Transelectrica SA) are obligaţia de a presta serviciul 

de măsurare a energiei electrice pentru utilizatorii RET. 

     Codul Comercial al Pieței Angro de Energie Electrică prevede că OTS-OM (DM-OMEPA) trebuie 

să asigure agregarea unitară pentru întreaga piață de energie. 

 Alinierea performanţelor tehnice a echipamentelor de măsurare a energiei electrice şi de 

monitorizare a parametrilor de calitate a energiei electrice, la regulile Uniunii Europene şi ale 

ENTSO-E, este un obiectiv prioritar al CNTEE Transelectrica SA.  

 

▪  Măsuri specifice domeniilor 

 Implementarea principiilor strategiei CNTEE Transelectrica SA de dezvoltare a sistemelor de 

(tele)contorizare a energiei electrice şi de monitorizare a parametrilor de calitate a energiei electrice 

vehiculate prin RET, precum şi încadrarea în limitele stabilite prin Codul tehnic al RET şi alte 

reglementări tehnice la care Compania a aderat, constituie obiective prioritare pentru îndeplinirea 

cărora CNTEE Transelectrica SA-DM-OMEPA îşi propune măsuri specifice domeniilor măsurării 

energiei electrice şi monitorizării parametrilor de calitate a energiei electrice. 

- Măsuri în domeniul măsurării energiilor electrice tranzitate pe piaţa angro (sistemul de 

telecontorizare al CNTEE Transelectrica SA pentru piața angro) 

• Implementarea noului proiect “Sistem de contorizare si de management al datelor 

măsurate a energiei electrice pe piața angro”; 

• Asigurarea de servicii integrate îmbunătaţite pentru clienţii “Sistemului de contorizare si 

de management al datelor măsurate a energiei electrice pe piața angro”; 

• Promovarea de tehnologii și sisteme deschise care să nu limiteze dependența de un 

unic furnizor sau producător (asigurarea interoperabilității), să promoveze cerințele 

conceptului SMART Metering; 

• Soluția “Sistemului de contorizare si de management al datelor măsurate a energiei 

electrice pe piața angro” trebuie să permită interfațarea automată cu sistemele de 

contorizare locală aparținând Transelectrica, altor sisteme aparținând diferiților operatori 

de măsurare din SEN, în vederea asigurării de date măsurate redundante pentru clienții 

de pe piața de energie electrică; 

• Managementul CPT în instalaţiile CNTEE Transelectrica SA impune ca  elementele de 

rețea să fie telecontorizate și, pentru aceasta, toate sistemele locale de contorizare 

existente sau viitoare trebuie să permită achiziția de date măsurate de către “Sistemul de 

contorizare și de management al datelor măsurate a energiei electrice pe piața angro”; 

• DM-OMEPA prin Serviciile teritoriale DM-OMEPA va asigura, activitățile de mentenanță 

preventivă conform  Programului Anual de Verificare și Testare în Instalații a 

Echipamentelor de Măsurare la nivelul stațiilor electrice de transformare; 

• Mentenanța corectivă pentru întregul sistemul de telecontorizare va fi efectuată de către 

prestatori de servicii terți; 
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• Se va asigura neutralitatea DM-OMEPA, în raport cu participanții la piață și operatorii 

recunoscuți de către ANRE, respectarea reglementărilor legale cu privire la obligațiile 

DM-OMEPA şi drepturile participanților la piața de energie; 

• Noul “Sistem de contorizare si de management al datelor măsurate a energiei electrice 

pe piața angro” trebuie să asigure achiziția, prelucrarea, afișarea și stocarea datelor 

măsurate prin procese automate, sigure, care să garanteze corectitudinea și securitatea 

datelor; 

• Soluțiile IT&TC trebuie să fie performante și să valorifice la maxim infrastructura IT&TC 

existentă a Companiei; 

• Echipamentele specifice utilizate trebuie să aibă caracteristici tehnice care să exceleze 

în domeniul protecției mediului, eficienței energetice, securității personalului; 

• Toate echipamentele de măsurare din cadrul “Sistem de contorizare si de management 

al datelor măsurare a energiei electrice pe piața angro” vor fi proprietatea CNTEE 

Transelectrica SA și vor fi administrate de către DM-OMEPA.    

-  Măsuri în domeniul măsurării specifice sistemelor de contorizare locală 

• Implementarea de sisteme locale de măsurare în vederea atingerii obiectivului privind 

telecomanda stațiilor electrice de transformare; 

• Promovarea în cadrul fiecărui proiect de modernizare, sau înființare stație nouă, a unui 

sistem local de contorizare; 

• Se vor promova tehnologii și sisteme deschise, care să nu limiteze dependența de un 

unic furnizor sau producător (asigurarea interoperabilității), să promoveze cerințele 

specifice conceptului SMART Metering; 

•  Soluțiile sistemelor de contorizare locală trebuie să permită interfațarea acestora cu 

“Sistemul de contorizare si de management al datelor măsurare a energiei electrice pe 

piața angro” în vederea asigurării de date măsurate redundante pentru clienții de pe 

piața de energie electrică, cât și accesul reglementat la date măsurate pentru alți clienți 

ai CNTEE Transelectrica SA; 

• Toate sistemele de contorizare locală vor fi administrate și exploatate în acord cu 

procedurile operaționale standard elaborate de către personalul DM-OMEPA; 

• Echipamentele specifice utilizate trebuie să aibă caracteristici tehnice care să exceleze 

în domeniul protecției mediului, eficienței energetice, securității personalului; 

- Măsuri în domeniul verificărilor metrologice 

În vederea verificării cu resurse proprii a contoarelor de energie electrică supuse controlului 

metrologic obligatoriu al statului CNTEE Transelectrica SA îşi propune următoarele măsuri: 

• Asigurarea permanentă a condiţiilor de spaţiu şi de mediu şi a dotărilor cu instalaţii şi 

echipamente, impuse pentru laboroatoare metrologice, de către legislaţia în vigoare din 

domeniu; 

• Menținerea autorizării periodice, la intervalele de timp stabilite de legislaţia în vigoare din 

domeniu, de către BRML, a laboratorului de metrologie CNTEE Transelectrica SA 
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cuprinzând cele trei laboratoare de metrologie din cadrul   Unităților Teritoriale de 

transport Craiova, Sibiu, Timișoara, în baza documentaţiei valabile a Sistemului Calităţii 

pentru desfăşurarea activităţii de metrologie; 

• Menținerea autorizării periodice a verificatorilor metrologi care îşi desfaşoară activitatea 

în cadrul celor trei laboratoare de metrologie. 

- Măsuri în domeniul monitorizării parametrilor de calitate a energiei electrice 

• Realizarea noului proiect „Sistemul de monitorizare a calității energiei electrice (Power 

Quality Monitoring System, PQMS)”, pentru monitorizarea calității energiei electrice în 

toate staţiile electrice de transformare ale Companiei;  

•  

• Promovarea de tehnologii, produse, echipamente și sisteme deschise care să nu 

limiteze dependența de un unic furnizor sau producător (asigurarea interoperabilității), să 

promoveze cerințele conceptului SMART GRID; 

• Sistemul integrat de monitorizare a calităţii energiei electrice (PQMS) trebuie să asigure 

achiziția, prelucrarea, afișarea, stocarea și raportarea datelor măsurate prin procese 

automate, sigure care să garanteze corectitudinea și securitatea datelor; 

• Soluțiile IT&TC trebuie să fie performante și să valorifice la maxim infrastructura IT&TC 

existentă a Companiei, permițând integrarea tuturor analizoarelor de calitate din sistemul 

existent (SMCENEL); 

• Echipamentele specifice utilizate trebuie să aibă caracteristici tehnice care să exceleze 

în domeniul protecției mediului, eficienței energetice, securității personalului; 

• Toate echipamentele de monitorizare existente în cadrul sistemului care sunt în 

proprietatea Transelectrica vor fi administrate de către DM-OMEPA, inclusiv 

echipamentele și interfețele de comunicație aferente montate în stațiile terților și la care 

Transelectrica are responsabilități în monitorizarea calității energiei electrice;    

• DM-OMEPA prin Serviciile teritoriale DM-OMEPA va asigura, activitățile de mentenanță 

preventivă conform Programului Anual de Verificare și Testare în Instalații a 

Echipamentelor de Măsurare la nivelul stațiilor electrice de transformare; 

• Mentenanța corectivă pentru întregul sistem tehnic va fi efectuată de către prestatori de 

servicii terți; 

• Se va asigura accesul nediscriminatoriu al utilizatorilor la RET, în condiţiile 

reglementărilor în vigoare; 

• Se va asigura încadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice în limitele stabilite 

prin Codul tehnic al RET şi alte reglementări tehnice la care Compania a aderat; 

• Se va asigura includerea în contracte, avize de racordare şi convenţii de exploatare a 

indicatorilor privind calitatea energiei electrice transportate, precum şi a cerinţelor pentru 

prevenirea propagării către sistem a perturbaţiilor apărute în instalaţiile utilizatorului, care 

ar putea afecta calitatea energiei electrice; 
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• Se va realiza monitorizarea calității energiei electrice în stațiile electrice de transformare 

ale Companiei, la interfața RET/ RED, la centralele electrice eoliene/ fotovoltaice 

dispecerizabile, precum şi la consumatorii perturbatori care se racordează la RET, cu 

echipamente de clasă A, în acord cu legislația în vigoare. 

14.3.5.4  Strategia de dezvoltare a sistemului de telecomunicaţii 

O componentă importantă a misiunii CNTEE Transelectrica SA este aceea de a asigura 

serviciile de telecomunicații necesare funcţionării Sistemului Electroenergetic Naţional în condiţii de 

maximă siguranţă şi stabilitate, cu îndeplinirea cerințelor aprobate.  

În acest context, se urmăreşte redefinirea și reorganizarea serviciilor oferite, suport important 

pentru desfăşurarea activităţii Companiei, prin modernizarea sa cu tehnologii moderne și adecvate 

cerințelor. 

Infrastructura de comunicaţii reprezintă un factor determinant în ceea ce priveşte funcţionalităţile 

şi securitatea aplicaţiilor informatice din organizaţie. Echipamentele de telecomunicaţii şi aplicaţiile 

asociate, în funcţie de specificul lor şi destinaţia funcţională, sunt grupate în platforme 

interconectate. 

Anumite componente ale infrastructurii, în special cele ce utilizează ca mediu de transport fibra 

optică, au durata de viaţă depăşită ceea ce generează costuri ridicate de mentenanță. Aceasta 

impune ca, pe lângă lucrările întreprinse pentru menţinerea actualului sistem în funcţiune, să fie 

realizată şi înlocuirea echipamentelor ce nu mai prezintă siguranţă în exploatare, cu echipamente 

adaptate noilor tehnologii.  

14.3.5.5 Strategia de dezvoltare a protecţiei infrastructuriilor critice 

În contextul importanţei securităţii energetice pentru securitatea naţională, securitatea 

instalaţiilor energetice este un obiectiv de interes constant pentru operatorii de transport şi de 

sistem. Evoluţiile din ultimele două decenii au arătat creşterea vulnerabilităţilor cauzate de 

defectarea, distrugerea şi/sau întreruperea infrastructurilor tehnologice (transporturi, energie, 

informatică etc.) provocate de acte de terorism, dezastre naturale, neglijenţe, accidente, activităţi 

criminale. 

Pentru a asigura funcţionarea sigură şi stabilă a sistemului energetic naţional, CNTEE 

Transelectrica SA are în vedere creşterea nivelului de securitate al obiectivelor, ținând cont atât de 

importanţa lor funcţională cât şi de valoarea patrimonială a obiectivelor . 

Strategia CNTEE Transelectrica SA cu privire la asigurarea unui nivel corespunzător de 

securitate a obiectivelor, cu costuri minime, cuprinde un ansamblu de activităţi proprii, desfăşurate 

la nivel de Companie : 

1. Evaluarea vulnerabilităţilor şi managementul riscului: prin această activitate se identifică 

obiectivele critice pentru desfăşurarea activităţii precum şi gradul lor de vulnerabilitate.  

2. Procesele de identificare, evaluare și control al riscurilor necesită să fie realizate mai mult 
proactiv decât reactiv. 

Necesitatea identificării vulnerabilităților infrastructurilor critice din cadrul Sistemului Electroenergetic 
Național, rezultă din următoarele considerente: 

a) Știindu-se faptul că Sistemul Electroenergetic Național este de importanță strategică 
națională, el trebuie evaluat și monitorizat în permanență din punct de vedere al riscurilor sectoriale 
– transport energie electrică, în vederea identificării vulnerabilităților. 
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b) Această necesitate de evaluare a riscurilor sectoriale vine și din perspectiva europeană 
deoarece România este interconectată la sistemul electroenergetic al Uniunii Europene care face 
interconexiunea diferitelor magistrale electroenergetice din țările nordice până în țările sudice sau 
din țările vestice până în țările estice. 

c) Prin cunoașterea vulnerabilităților se pot identifica automat pericolele și amenințările la 
care Sistemul Electroenergetic Național este supus și angrenat și se pot crea măsuri sau strategii 
naționale/europene de protecție și securizare a infrastructurilor critice naționale/europene. 

d) Vulnerabilitatea securității energetice trebuie prevenită, combătută și eliminată prin 
investiții majore în infrastructură energetică (stații electrice, linii electrice și centrale electrice) și 
personal specializat în securitatea infrastructurilor critice și siguranța Sistemului Electroenergetic 
Național. 

Între infrastructuri critice și pericolele, amenințări și acțiuni teroriste la adresa acestora, se 
creează relații de intercondiționare (directă, intempestivă, aleatoare), ceea ce face extrem de dificil 
elaborarea unor strategii de protecție și de securitate foarte exacte, conform figurii 2.1. și figurii 2.2.: 

Odată cu dezvoltarea pericolelor, amenințărilor și cu intensificarea acțiunilor teroriste, 
problematica arhitecturii, alcătuirii, construcției, funcționării și protecției infrastructurilor critice devine 
extrem de complexă și necesită o abordare realistă și serioasă. 
Se impune o abordare de mare amploare și care să se materializeze cu strategii de protecție și 
securitate foarte puternice, neținând cont de factorul financiar, pentru a preveni, combate și elimina 
acțiunea unor amenințări care pot scoate din funcțiune o infrastructură critică. 

Măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor prioritare 

Îmbunătăţirea continuă a capacităţii de răspuns la ameninţări:  reprezintă măsura în care personalul 
este pregătit pentru a face faţă unui spectru cât mai larg de ameninţări, atât fizice, cât şi 
informatice.Managementul situaţiilor de criză: prin care se asigură că sistemul, ca întreg, este 
pregătit să reacţioneze la amenințările fizice şi informatice. 

1. 6. Întocmirea planurilor de continuitate a proceselor: prin care se au în vedere aspectele 
legate de reducerea probabilităţii unor disfuncţionalităţi pe termen lung şi creşterea 
promptitudinii operațiunilor de revenire, printr-o prioritizare multicriterială coordonată unitar. 

2. Planificarea și menținerea continuității activității, managementul situațiilor de urgență și criză, 
de supraviețuire, de revenire după dezastru, de reziliență a infrastructurilor critice. 

3. Dezvoltarea comunicaţiilor: prin care se asigură coerența activităţilor legate de capacitatea 
de răspuns, managementul situaţiilor de criză şi planurilor de restabilire. Un aspect important 
îl constituie căile de legătură cu autorităţile.Creşterea nivelului de securitate fizică: prin care 
se urmăreşte reducerea ameninţărilor interne şi exterioare sistemului.   
Protecţia informaţiilor: în vederea reducerii  probabilităţii ca anumite informaţii critice, 
clasificate sau neclasificate, să fie disponibile unor potenţiali agresori. 

      Protecția infrastructurilor critice este componentă a strategiei de securitate națională, fapt 
care impune schimbul de informații necesar asigurării bunei funcționări a rețelelor de transport 
dintre actorii implicați în coordonarea și controlul acestora: autoritățile de reglementare, proprietarul 
infrastructurilor, operatorii și instituțiile specializate. 

Prin implementarea măsurilor expuse, CNTEE Transelectrica SA îşi propune instituirea şi 
operarea unui cadru de management al securităţii ca parte integrantă a sistemului de management 
al Companiei. 

Sistemul de securitate fizică pe care CNTEE Transelectrica SA îşi propune să îl realizeze va 
respecta principiile de securitate impuse sistemelor de anvergură și de complexitatea Companiei, şi 
anume: 
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pentru prevenirea şi gestionarea evenimentelor care pun în pericol infrastructura de transport al 
energiei electrice, CNTEE Transelectrica SA are în vedere în perspectivă, de asemenea, 
următoarele proiecte : 

➢ Asigurarea continuității activității și Recuperare în urma dezastrelor în 

corelare/interdependentă cu Planurile de securitate pentru Companie aferente protecției 

infrastructurilor critice naționale/europene operate de către CNTEE Transelectrica SA; 

➢ Asigurarea  realizării investițiilor și achiziția serviciilor de mentenanță a Sistemelor Integrate 

de Securitate (SIS) la nivelul Companiei; 

Această strategie necesită existenţa unui personal de specialitate cu înaltă pregătire 
profesională atât în domeniul ICN/ICE cât şi în domeniul energetic. 

14.4 Programul de dezvoltare, retehnologizare/ modernizare a instalaţiilor din RET 

14.4.1 Analiza comparativă a proiectelor de investiții incluse în prezenta ediție a 

Planului de dezvoltare 2020 față de ediția anterioară 2018 

În perioada scursă de la aprobarea Planului de dezvoltare anterior, s-au finalizat 

următoarele proiecte: 

❖ Retehnologizare/modernizare RET: 

▪ Retehnologizare staţia 220/ 110/20 kV Câmpia Turzii; 

▪ Retehnologizare stația 220 kV Oțelărie Hunedoara; 

▪ Modernizare stația 110 kV și 20 kV Suceava; 

▪ Modernizare stația 400/110/10 kV Cluj Est; 

▪ Retehnologizarea stației 400/220/110/20kV Bradu; 

▪ Retehnologizarea stației 220/110/20kV Turnu Severin Est; 

▪ Retehnologizarea stației Isaccea etapa I (înlocuire bobine de compensare, celule aferente și 

celula LEA 400 kV Stupina); 

▪ Modernizare sistem comandă-control-protecție al stației 220/110/20kV Sărdănești; 

▪ Înlocuiri AT şi T în staţii-etapa 2-faza 1: 

o Înlocuire AT2 - 200 MVA din stația 220/110/20 kV Ungheni 

o Înlocuire AT2 - 200 MVA din stația 220/110/20 kV Râureni 

o Înlocuire AT - 200 MVA din stația 220/110/20 kV Arefu 

o Înlocuire T2 - 25 MVA din stația 220/110/20 kV Grădiște 

o Înlocuire T1 - 25 MVA din stația 220/110/20 kV Gheorgheni 

o Înlocuire AT1, AT2 - 200 MVA din stația 220/110 kV Craiova Nord 

o Înlocuire AT2 - 200 MVA din stația 220/110 kV Pestiș 

o Înlocuire T1 - 16 MVA și T2 10 MVA din stația 220/110/20 kV Vetiș 

o Înlocuire T12 - 16 MVA din stația 220/110/20kV Ungheni 

o Înlocuire AT2 200 MVA Gheorghieni din stația 220/110/20 kV Gheorghieni 

❖ Siguranța alimentării consumului: 

❖ Creșterea capacității de interconexiune și integrarea producției din SRE: 
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▪ Extindere stație Porțile de Fier 400 kV 

▪ LEA 400 kV Reșița-Pancevo. Exploatarea comerciala va începe după finalizarea stației 400 

kV Reșița. 

❖ Integrarea producției din centrale-alte zone: 

În actuala ediție a Planului de dezvoltare s-au introdus următoarele proiecte noi de 

investiții: 

❖ Retehnologizare/modernizare RET: 

▪ înlocuire AT 1 Arefu 220/110 kV, AT Stupărei 220/110 kV, T1 și T2 400/110 kV Constanta 

Nord, T2 400/110 kV Smârdan, T1 110/10kV și T7 400/110 kV Cluj Est;  

▪ Modernizare sistem comandă-control-protecție Stația 400 kV Gădălin;  

▪ Modernizare sistem comandă-control-protecție Stația 400/110/20kV Sibiu Sud;  

▪ Achiziția și montajul unei bobine de compensare 100MVAr în stația Portile de Fier 400 kV. 

❖ Siguranța alimentării consumului: 

▪ instalarea unui nou autotransformator 220/110 kV 400MVA în staţia 220/110 kV Fundeni 

(Creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor din zona de nord-est a 

Municipiului București racordați în stația 220/110/10 kV Fundeni); 

▪ instalarea unui nou transformator 400/110 kV 250MVA în staţia 400/220/110 kV Bucureşti 

Sud ( Creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor din zona de sud a 

Municipiului Bucuresti racordați în stația 400/220/110/10 kV București Sud); 

▪ staţie 400/110 kV la Grozăveşti racordată prin LES 400 kV cu staţiile 400 kV Bucureşti Sud 

şi Domneşti și două bobine de compensare 100MVAr montate la 400 kV în staţia 400 kV 

Grozăveşti; 

▪ staţie 400/110 kV la Fundeni racordată şi prin LEA 400 kV nouă Fundeni-Brazi Vest și  

intrare-ieşire în LEA 400 kV Bucureşti Sud-Gura Ialomiţei prin LEA d.c. 400 kV și montarea 

unei  bobine de compensare 100MVAr în staţia nouă 400 kV; 

▪ reconductorarea axului 220 kV Urechești-Tg. Jiu Nord-Paroșeni- Baru Mare-Hășdat. 

❖ Creșterea capacității de interconexiune: 

▪ Echiparea circuitului 2 LEA 400 kV Nădab-Bekescsaba;  

▪ LEA 400 kV Portile de Fier - Djerdap circuitul 2 - rezultat din analizele pe termen lung din 

cadrul ENTSO-E, oportunitatea se va reanaliza în funcție de evoluția integrării 

regenerabilelor; 

▪ interconexiune RO-HU (LEA 400 kV nouă Oradea-Jozsa, AT nou 400/220 kV Roșiori, AT 

nou 400/220 kV Reșița, reconductorarea axului 220 kV Urechești-Tg. Jiu Nord-Paroșeni- 

Baru Mare-Hășdat)- rezultat din analizele pe termen lung din cadrul ENTSO-E, oportunitatea 

se va reanaliza în funcție de evoluția integrării regenerabilelor. 

Față de ediția aprobată a Planului în actuala ediție au fost excluse următoarele proiecte 

de investiții: 

▪ Retehnologizare statia 400/110 kV Dârste - se va introduce in editiile viitoare ale Planului 
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▪ Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400/220/110 kV/MT Urechesti - 

se va introduce in editiile viitoare ale Planului 

▪ Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400 kV Nadab-se va corela cu 

proiectul de echipare circuit 2 LEA 400 kV Nădab-Bekescsaba 

▪ Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110 kV Fundeni-se va corela 

cu proiectul Creșterea gradului de siguranța in alimentarea consumatorilor din zona de nord-

est a Municipiului București racordați in stația 220/110/10 kV Fundeni 

▪ Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400/220/110 kV Bucuresti Sud-se 

va corela cu proiectul Cresterea gradului de siguranta in alimentarea consumatorilor din 

zona de sud a Municipiului Bucuresti racordati in statia 400/220/110/10 kV Bucuresti Sud 

▪ Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110 kV Turnu Magurele - se 

va introduce in editiile viitoare ale Planului 

▪ Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110/20 kV Gheorgheni -se va 

introduce in editiile viitoare ale Planului 

În Anexa F-3 se prezintă o analiză comparativă  a proiectelor din Planul de dezvoltare a RET-

ediția 2020-2029 față de ediția anterioară a Planului aprobat, în care sunt prezentate informații 

specifice fiecărui proiect referitor la următoarele aspecte: stadiul implementării, etapa de realizare a 

fiecărui proiect, motivele eventualelor întârzieri ale punerii în funcțiune față de perioada programată. 

14.4.2 Prezentarea proiectelor de dezvoltare a RET incluse în Planul de dezvoltare a 

RET pentru perioada 2020- 2029 

Pentru a păstra adecvarea reţelei astfel încât aceasta să fie corespunzător dimensionată pentru 

transportul de energie electrică prognozată a fi produsă, importată, exportată şi tranzitată în 

condiţiile modificărilor survenite, au fost incluse în Planul de dezvoltare a RET pe zece ani şi se vor 

realiza două categorii de investiţii:  

➢ retehnologizarea staţiilor existente; 

➢ extinderea RET prin construcţia de linii noi, creşterea capacităţii de transport a liniilor 

existente, extinderea staţiilor existente şi creşterea capacităţii de transformare în staţii. 

❖ Retehnologizarea şi modernizarea staţiilor existente 

Liniile şi staţiile electrice care alcătuiesc sistemul naţional de transport au fost construite, în 

majoritate, în perioada anilor 1960-1980, la nivelul tehnologic al acelei perioade.  

Starea tehnică reală a instalaţiilor s-a menţinut până în prezent la un nivel corespunzător, atât 

prin programul de mentenanţă desfăşurat, cât şi printr-un un program susţinut de retehnologizare şi 

modernizare a instalaţiilor şi echipamentelor.  

În următorii zece ani, se vor finaliza proiectele de retehnologizare aflate în derulare şi se vor 

începe proiecte noi, respectând prioritizarea bazată pe starea tehnică şi importanţa staţiilor. 

Proiecte de retehnologizare/modernizare aflate în derulare (execuție lucrări): 

▪ Mărirea gradului de siguranță a instalațiilor aferente staţiei 400/220/110/10 kV Bucureşti Sud 

- înlocuire echipament 10 kV; 

▪ Retehnologizare stația 400/110/20 kV Domnești; 

▪ Înlocuiri AT şi T în staţii-etapa 2-faza 2:  
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o AT 220/110 kV 200 MVA: AT1 Alba Iulia, AT1 Baia Mare 3, AT1 Ghizdaru, AT3 

Târgoviște, AT1 Turnu Măgurele, AT1 Urechești, AT Vetiș, AT2 Cluj Florești. 

o Trafo 110/20 16 MVA: T4 Suceava, T4 Oradea Sud, T1 și T2 FAI.  

▪ Retehnologizare stația 220/110/20 kV Ungheni; 

▪ Retehnologizare stația 220/110 kV Craiova Nord; 

▪ Retehnologizare stația 220/110 kV Iaz; 

▪ Retehnologizare stația 220/110 kV Hăşdat; 

▪ Retehnologizare stația 110/20 kV Medgidia Sud; 

▪ Retehnologizare stația 400/110 kV/m.t. Smârdan; 

▪ Modernizare stația 400 (220)/11020 kV Munteni; 

▪ Modernizare stație Vetiș 220/110/20kV echipament primar; 

▪ Modernizarea stațiilor 110 kV Bacău Sud și Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova; 

▪ Retehnologizare stația 400 kV Medgidia Sud; 

▪  extindere stație 400 kV Cernavodă cu 2 celule pentru LEA d.c. Cernavodă-Gura Ialomiței - 

Stâlpu; 

▪ Modernizarea instalațiilor de 110 și 400 (220) kV din stația Focșani Vest; 

▪ Celule mobile de 110 kV, 220 kV si 400 kV; 

▪ Înlocuire 3 unități BC 100MVAr400 kV în stațiile Arad, Smârdan, București Sud. 

Proiecte de retehnologizare/modernizare a staţiilor aflate în procedură de achiziție lucrări 

sau în faza de proiectare: 

▪ Retehnologizare stația 400 kV Isaccea (Etapa II) ; 

▪ Modernizare stația electrică 220/110 kV Râureni; 

▪ Retehnologizare stația 220/110 kV Fileşti; 

▪ Modernizare stația electrică 220/110/20 kV Arefu; 

▪ Modernizare stația electrică 220/110 kV Dumbrava; 

▪ Proiect Pilot - Retehnologizare stația 220/110/20 kV Alba Iulia  în concept de staţie digitală; 

▪ Retehnologizare stația 220/110 kV/MT Baru Mare; 

▪ Retehnologizare stația 400/110 kV Pelicanu; 

▪ Modernizare stație 220/110/20kV Fântânele; 

▪ Modernizare stație 220/110 kV Calafat; 

▪ Modernizare SCADA în stația 400/110/20 kV Oradea Sud; 

▪ Instalarea a două mijloace moderne de compensare a puterii reactive în stațiile 

400/220/110/20 kV Sibiu Sud și 400/220/110/20 kV Bradu; 

▪ Creșterea siguranței în funcționare a zonei de rețea Argeș-Vâlcea, realizarea stației 400 kV 

Arefu și montarea unui AT 400 MVA, 400/220 kV; 

▪ Modernizare sistem de comandă-control-protecţie-metering 220 kV, 110 kV în staţia 

220/110/20 kV și retehnologizarea medie tensiune și servicii interne c.c. și c.a. în stația 

220/110/20 kV Ghizdaru; 

▪ Montare fibră optică pe LEA 400 kV Roșiori-Mukacevo. 

▪ Modernizare/înlocuire sistem comandă control protecție în următoarele stații: 220/110/10 kV 

Fundeni,  400/220/110 kV București Sud . 

▪ Modernizarea sistemului comandă control protecție și integrare în CTSI a stației Grădiște; 
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▪ Echiparea cu instalații de monitorizare a bobinelor de compensare și a unităților de 

transformare care nu sunt dotate în prezent cu astfel de instalații 

▪ Modernizare electroalimentare la sediile UNO DEN; 

Sunt prevăzute, de asemenea, proiectele pentru care nu s-a demarat proiectarea: 

▪ Modernizarea sistemului comandă control protecție și integrare în CTSI a stației Drăgănești 

Olt; 

▪ Modernizare/înlocuire sistem comandă control protecție în următoarele stații:  220/110/20 kV 

Fântânele, 400 kV Cernavodă, 220/110 kV Paroșeni, 400 kV Țânțăreni, 220/110/20 kV 

Sălaj, 220/110 kV Baia Mare 3, 220/110 kV Cluj Florești, 400 kV Calea Aradului, 

400/220/110 kV Mintia, 400/220 kV Roșiori, 220/110/20 kV Târgoviște, 220/110 kV Pestiș. 

▪ Înlocuiri AT şi T în staţii-etapa 3:  

• AT 220/110 kV 200 MVA:  Tg.Jiu Nord, Sărdănești, Suceava, Dumbrava, Grădiște (AT2); 

FAI (AT 2). 

• AT 220/110 kV 100 MVA Tihău; 

• Trafo2 110/20 kV 40 MVA în stația Tg.Jiu Nord si Trafo2 110/10 kV 40 MVA în stația Cluj 

Est ; 

• Trafo 110/20 kV 25 MVA: T1 si T2 în stația Cluj Florești, T2 în stația Sălaj,  T2 în stația 

Câmpia Turzii, T1 în stația Turnu Severin Est; 

• Trafo 110/20 kV 20 MVA în stația Turnu Severin Est; 

▪ înlocuire AT 1 Arefu 220/110 kV, AT Stupărei 220/110 kV, T1 și T2 400/110 kV Constanta 

Nord, T2 400/110 kV Smârdan, T1 110/10kV și T7 400/110 kV Cluj Est;  

▪ Modernizare sistem comandă-control-protecție Stația 400 kV Gădălin;  

▪ Modernizare sistem comandă-control-protecție Stația 400/110/20kV Sibiu Sud. 

❖ Creşterea capacităţii de interconexiune transfrontaliere  

➢ Creşterea capacităţii de schimb pe interfaţa de vest a României sunt planificate următoarele 

dezvoltări ale reţelei: 

Având în vedere contribuţia la implementarea priorităţilor strategice ale Uniunii Europene privind 

infrastructura energetică transeuropeană, Comisia Europeană  a introdus pe cea de a patra listă de 

Proiecte de Interes Comun (PCI) următorul grup de proiecte:  

• PCI „Grupul România–Serbia, între Reşiţa şi Pancevo”, cunoscut sub denumirea „Mid 

Continental East corridor”, care include următoarele proiecte de interes comun: 

▪ LEA 400 kV d.c. Reşiţa (RO)-Pancevo (Serbia); 

▪ LEA 400 kV Porţile de Fier-Reşiţa şi extinderea staţiei 220/110 kV Reşiţa prin 

construcţia staţiei noi de 400 kV; 

▪ trecere la 400 kV a LEA 220 kV d.c. Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad, inclusiv 

construirea staţiilor de 400 kV Timişoara, Arad şi Săcălaz.   

Aceste proiecte vor permite eliminarea congestiilor, atât pe direcţia E-V la graniţa cu Ungaria şi 

Serbia, cât şi pe direcţia N-S, prin întărirea culoarului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Arad.  

Proiectele vor permite şi integrarea în SEN a producţiei din centralele fotovoltaice preconizate în 

zona de sud-vest a ţării (Banat) şi din amenajarea hidroelectrică Porţile de Fier existentă.  
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▪ LEA 400 kV s.c. Oradea Sud-Nădab-Bekescsaba, etapa finală: tronsonul dintre 

stâlpii 1-42 (48) ai LEA 400 kV Oradea Sud-Nădab 

▪ Instalarea unei bobine de compensare de 100MVAr în stația 400 kV Porțile de Fier 

▪ Echiparea circuitului 2 LEA 400 kV Nădab-Bekescsaba;  

▪ LEA 400 kV Portile de Fier - Djerdap circuitul 2 - rezultat din analizele pe termen 

lung din cadrul ENTSO-E, oportunitatea se va reanaliza în funcție de evoluția integrării 

regenerabilelor; 

▪ interconexiune RO-HU (LEA 400 kV nouă Oradea-Jozsa, AT nou 400/220 kV 

Roșiori, AT nou 400/220 kV Reșița, reconductorarea axului 220 kV Urechești-Tg. Jiu 

Nord-Paroșeni- Baru Mare-Hășdat)- rezultat din analizele pe termen lung din cadrul 

ENTSO-E, oportunitatea se va reanaliza în funcție de evoluția integrării 

regenerabilelor. 

➢ Creşterea capacităţii de schimb pe interfaţa de sud a României (granița cu Bulgaria) pentru 

transportul puterii din surse regenerabile intermitente instalate pe coasta Mării Negre spre 

centre de consum şi stocare sunt planificate următoarele dezvoltări ale reţelei: 

Având în vedere contribuția semnificativă, prin creşterea capacităţii de interconexiune dintre 

România și Bulgaria şi prin întărirea infrastructurii care va susţine transportul fluxurilor de putere 

între coasta Mării Negre şi coasta Mării Nordului/Oceanului Atlantic, Comisia Europeană a introdus 

pe cea de a patra listă de Proiecte de Interes Comun (PCI) următorul grup de proiecte:  

• PCI „Grupul Bulgaria–România, creşterea capacităţii”, cunoscut sub denumirea „Black 

Sea corridor”, care include următoarele proiecte de interes comun: 

▪ LEA 400 kV d.c. (1 c.e) Smârdan-Gutinaş; 

▪ LEA 400 kV d.c. Cernavodă–Stâlpu, cu un circuit intrare/ieşire în Gura Ialomiţei. 

➢ Pentru creşterea capacităţii de schimb pe interfaţa cu Republica Moldova: 

Cadrul general de cooperare pentru interconectarea asincronă a sistemelor din România şi 

Republica Moldova este reglementat prin Memorandumul de Înțelegere semnat în anul 2015 între 

Guvernele României și Republicii Moldova. 

În 2016 s-a semnat Acordul de colaborare între CNTEE Transelectrica SA și ÎS Moldelectrica 

pentru realizarea proiectelor de interconexiune prin stații Back to Back menționate și în 

Memorandumul de Înțelegere, și anume: 

▪ LEA 400 kV Isaccea (RO)-Vulcăneşti (RM) (linie existentă), LEA 400 kV nouă  

Vulcănești- Chişinău, staţie Back to Back la Vulcăneşti; 

▪ LEA 400 kV Suceava (RO)-Bălţi (RM) simplu circuit şi staţie Back to Back la Bălţi; 

▪ LEA 400 kV Iaşi (RO)-Ungheni-Străşeni (RM) simplu circuit şi staţie Back to Back la 

Străşeni. 

Proiectul de interconectare prin stație Back to Back la Vulcănești este Proiect de Interes Mutual 

aflat pe lista de proiecte susținute de Comunitatea Energetică.  Termenul estimat de PIF este 2024. 

Pe teritoriul României vor fi necesare lucrări de instalare fibră optică pe linia electrică existentă 400 

kV Isaccea (RO)-Vulcănești (MD) până la graniţă, instalare protecții și teleprotecţii în staţia Isaccea, 
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integrare în regulatorul frecvenţă-putere a datelor achiziţionate din staţia Isaccea pentru linia de 

interconexiune, etc. 

Proiectul de interconectare prin stație Back to Back la Străşeni este cel mai costisitor și cel mai 

dificil deoarece pe teritoriul României trebuie construită rețea de 400 kV până la Iași. 

LEA 400 kV Suceava-Bălți se analizează în contextul proiectului de interconectare sincronă a 

sistemelor din Ucraina și Republica Moldova cu sistemul Europei Continentale.  

 

❖ Creșterea capacității de transport între zona de est (în special Dobrogea) și restul 

sistemului electroenergetic interconectat și integrarea în sistem a puterii generate din 

SRE şi alte surse în Dobrogea 

 

Pentru a întări capacitatea de transport din Dobrogea spre restul sistemului, au fost planificate 

mai multe proiecte de întărire a rețelei de transport. 

▪ Racord intrare-ieşire LEA 400 kV Stupina-Varna şi LEA 400 kV Rahman-Dobrudja 

în staţia 400 kV Medgidia Sud; 

▪ Extinderea staţiei de 400/110 kV Medgidia Sud şi retehnologizarea staţiei de 110 

kV, pentru creşterea puterii de rupere a întrerupătoarelor corelat cu creşterea 

curentului de scurtcircuit; 

▪ LEA 400 kV s.c. Gădălin-Suceava; 

▪ LEA 400 kV d.c. (1 c.e) Stâlpu-Braşov; 

▪ Trecerea la tensiunea de funcţionare 400 kV a LEA 220 kV Brazi Vest-Teleajen-

Stâlpu (construită pentru 400 kV), inclusiv construcţia staţiilor de 400 kV Stâlpu şi 

Teleajen;  

▪ LEA 400 kV d.c. (1 c.e) Medgidia Sud-Constanţa Nord; 

▪ Reconductorarea LEA 220 kV Stejaru-Gheorghieni-Fântânele; 

▪ Mărirea capacității de transport pe tronsonul de 8 km cu secţiune mai mică pe LEA 

400 kV București Sud -  Pelicanu; 

▪ Mărirea capacității de transport pe tronsonul de 53 km cu secţiune mai mică pe 

LEA 400 kV Cernavodă - Pelicanu. 

▪ Trecerea LEA 400 kV Isaccea-Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit. 

❖ Integrarea în SEN  a puterii generate din alte centrale  

Sunt programate următoarele lucrări: 

▪ Pentru evacuarea în condiţii de siguranţă a puterii de la CHE Porţile de  Fier II, s-a 

convenit cu S.C. Hidroelectrica SA evacuarea la 220 kV, prin construcţia staţiei de 

220 kV Ostrovul Mare, şi a LEA 220 kV d.c. racord Ostrovul Mare în LEA 220 kV 

Porţile de Fier -  Cetate. 

▪ Înlocuire AT3-ATUS-FS 400/400/160 MVA 400/231/22 kV din stația 400/220 kV 

Porțile de Fier 

▪ Creșterea siguranței în funcționare a zonei de rețea Argeș-Vâlcea-prin realizarea 

unei stații noi 400 kV Arefu, 1AT 400/220 kV 400 MVA și racord în LEA 400 kV 

Țânțăreni-Sibiu Sud printr-o LEA 400 kV d.c. de aproximativ 0,05 km. 
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❖ Siguranţa alimentării consumului din zone deficitare 

▪ Instalarea celui de al doilea transformator 400/110 kV, 250 MVA în staţia 

400/220/110/20 kV Sibiu Sud, pentru rezervarea singurei injecţii din RET în zona 

Sibiu; 

▪ Instalarea celui de al doilea AT 400/220 kV, 400 MVA, în staţia Iernut, pentru 

asigurarea alimentării consumului în zona de N-V a ţării, în lipsa unei puteri 

instalate suficiente în centralele din zonă; 

▪ Reconductorarea axului 220 kV Urechești-Târgu Jiu Nord- Paroșeni - Baru Mare-

Hasdat. 

▪ Creșterea siguranței în funcționare a zonei de rețea Argeș-Vâlcea-prin realizarea 

unei stații noi 400 kV Arefu, 1AT 400/220 kV 400 MVA și racord în LEA 400 kV 

Țânțăreni-Sibiu Sud printr-o LEA 400 kV d.c. de aproximativ 0,05 km. 

▪ instalarea unui nou autotransformator 220/110 kV 400MVA în staţia 220/110 kV 

Fundeni,  creșterea gradului de siguranța in alimentarea consumatorilor din zona 

de nord-est a Municipiului București racordați in stația 220/110/10 kV Fundeni; 

▪ instalarea unui nou transformator 400/110 kV 250MVA în staţia 400/220/110 kV 

Bucureşti Sud, cresterea gradului de siguranta in alimentarea consumatorilor din 

zona de sud a Municipiului Bucuresti racordati in statia 400/220/110/10 kV 

Bucuresti Sud. 

▪ staţie 400/110 kV la Grozăveşti racordată prin LES 400 kV cu staţiile 400 kV 

Bucureşti Sud şi Domneşti și două bobine de compensare 100MVAr montate la 

400 kV în staţia 400 kV Grozăveşti, 

▪ staţie 400/110 kV la Fundeni racordată şi prin LEA 400 kV nouă Fundeni-Brazi 

Vest și  intrare-ieşire în LEA 400 kV Bucureşti Sud-Gura Ialomiţei prin LEA d.c. 

400 kV și montarea unei  bobine de compensare 100MVAr în staţia nouă 400 kV. 

Programul de dezvoltare a RET nu acoperă în întregime necesităţile, în special din punct de 

vedere al termenelor de finalizare a proiectelor, care depăşesc, uneori cu mai mulţi ani, orizontul de 

timp în care este anunțată de utilizatori finalizarea noilor capacităţi de producţie. 

În cazul în care vor fi identificate la timp soluţii permise de cadrul de reglementare (ex.: finanțare 

rambursabilă furnizată de utilizatorul RET, taxa de racordare extinsă pentru acoperirea lucrărilor 

necesare pentru întărirea RET în amonte, alte soluţii), se va încerca devansarea unor proiecte. 

În Fig.12 sunt prezentate proiectele de dezvoltare a RET incluse în Planul de dezvoltare a RET 

pentru perioada 2020 - 2029, iar în Tabelul 12 este prezentată  etapizarea acestor lucrări. 

Eşalonarea anuală estimată a cheltuielilor este detaliată în Anexa F-2 (nu se publică).  
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Fig.14-Necesități dezvoltare RET-2020-2029 
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 Tabelul 14.5-Eșalonarea anuală a lucrărilor și cheltuielilor de investiții-perioada 2019-2029 
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Nr. 

Crt.
Denumire proiect 

Crit. 

ANRE

Valoare 

estimata
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Total            

2020-2029

A RETEHNOLOGIZAREA RET EXISTENTE

1 Retehnologizarea staţiei 400/110/20 kV Domneşti N

2
Inlocuiri AT şi Trafo în staţii electrice (etapa 2), din 

care: faza 2 (8 AT 200 MVA; 4 Trafo 16 MVA)
N

2.1

8 buc. AT 220/110 kV in statiile : Targoviste, Baia Mare 

3, Alba Iulia, Cluj Floresti, Ghizdaru, Turnu Magurele, 

Urechesti, Vetis

N

2.2
4 buc. Trafo 110/20 kV in statiile : (Suceava, FAI (2 

buc.), Oradea Sud
N

3
Inlocuiri AT şi Trafo în staţii electrice (etapa 3)                  

7 AT & 8 T
N

3.1
7 AT 220/110 kV in statiile: Gradiste, Suceava, FAI, 

Dumbrava, Tg. Jiu Nord, Sardanesti, Tihau.
N

3.2

8 Trafo 110/20 kV in statiile : Tn. Severin Est (2 buc.) , 

Cluj Floresti (2 Buc.), Salaj, Campia Turzii, Cluj Est, Tg. 

Jiu Nord.

N

4 Retehnologizarea staţiei 220 / 110 / 20 kV Ungheni N

5 Modernizare statia electrica 220/110/20 kV Arefu N

6 Modernizare statia electrica 220/110 kV Raureni N

7 Modernizare statia 220 / 110 kV Dumbrava N

8 Retehnologizare staţia 400 / 110 / 20 kV Smârdan N

9 Retehnologizare stație 220 / 110 kV Craiova Nord N

10 Retehnologizare staţia 220 / 110 / MT kV Baru Mare N

11 Retehnologizare staţia 220 / 110 kV Iaz N

12 Retehnologizare staţia 220 / 110 kV Hăşdat N

13 Retehnologizare staţia 220 kV Oțelarie Hunedoara N

14 Retehnologizare staţia 220 / 110 kV Fileşti N

15 Modernizare statia 400 (220) / 110 / 20 kV Munteni N

16
Proiect Pilot - Retehnologizare staţia 220/110/20 kV 

Alba Iulia in concept de statie digitala
N

17 Retehnologizare staţia Medgidia Sud 110 kV N

18
Modernizarea statiilor 110 kV Bacau Sud si Roman 

Nord aferente axului 400 kV Moldova
N

19
Retehnologizarea staţiei 400 kV Isaccea (etapa II  - 

retehnologizare statie 400 kV)
N

20
Retehnologizarea statiei electrice de transformare 

400/110 kV Pelicanu
N

21
Modernizarea instalațiilor de 110 și 400 (220) kV din 

stația Focșani Vest
N

22

Modernizare sistem de comandă-control-protecţie-

metering 220 kV, 110 kV în staţia 220/110/20 kV si 

retehnologizarea medie tensiune și servicii interne c.c. 

și c.a. în stația 220/110/20 kV Ghizdaru

N

23
Modernizare sistem comanda-control-protectie si 

integrare in CTSI a statiei Draganesti-Olt
N

24
Modernizare sistem comanda-control-protectie si 

integrare in CTSI a statiei Gradiste
N

SECTIUNEA I - Esalonarea lucrarilor si cheltuielilor de investitii - perioada 2020 - 2029                                                                                                                                                 
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25
Modernizare staţia 220/110/20 kV Vetiş - echipament 

primar
N

26 Modernizare staţia 220/110/20 kV Fântânele N

27 Modernizare statie 220/110 kV Calafat N

28
Modernizare SCADA in statia 400/110/20 kV Oradea 

Sud
N

29
Modernizare sistem de comanda control protectie in 

statia 400/220 kV Rosiori
N

30
Modernizare sistem de comanda control protectie in 

statia 220/110/20 kV Salaj
N

31
Modernizare sistem de comanda control protectie in 

statia 220/110 kV Baia Mare 3
N

32
Modernizare sistem de comanda control protectie in 

statia 220/110 kV Cluj Floresti
N

33
Modernizare sistem de comanda control protectie in 

statia 400 kV Tantareni
N

34
Modernizare sistem de comanda control protectie in 

statia 220/110 kV Paroseni
N

35
Modernizare sistem de comanda control protectie in 

statia 220/110 kV Pestis
N

36
Modernizare sistem de comanda control protectie in 

statia 400 kV Calea Aradului
N

37
Modernizare sistem de comanda control protectie in 

statia 400/220/110 kV Mintia
N

38
Modernizare sistem de comanda control protectie in 

statia 220/110/20kV Targoviste
N

39
Modernizare sistem de comanda control protectie in 

statia 400 kV Cernavoda
N

40
Modernizare sistem de comanda control protectie in 

statia 400/110/20 kV Sibiu Sud
N

41 Modernizare electroalimentare la sediile UNO DEN N

42

Instalarea a două mijloace moderne de compensare a 

puterii reactive în stațiile 400/220/110/20 kV Sibiu Sud și 

400/220/110/20 kV Bradu

N

43 Celule mobile de 110 kV, 220 kV si 400 kV N

44
Inlocuire 3 unitati BC 100 MVAR 400 kV in statiile Arad, 

Bradu si Bucuresti Sud.
N

45

Achizitia si montajul a 21 sisteme de monitorizare 

pentru unitatile de transformare din statiile CNTEE 

Transelectrica

N

46
Celule mobile de 400 kV pt. BC în stațiile 400kV Bradu 

și Sibiu Sud
N

47
Inlocuire AT Stuparei 220/110kV

N

48
Inlocuire AT1 Arefu 220/110kV

N

49
Inlocuire Trafo 1 si Trafo 7 statia Cluj Est

N

50
Modernizare sistem de comanda control protectie in 

statia 400 kV Gadalin
N

51 Inlocuire Trafo 2 400/110kV statia Smardan N

52
Inlocuire trafo T1 si T2 400/110kV Constanta Nord

N

53
Achizitia si montajul unei bobine de compensare 

100MVAr in statia Portile de Fier 400kV
N

54

Optimizarea funcționării LEA 400 kV existente în SEN 

folosite în interconexiune, pentru evacuare putere din 

CNE Cernavodă și centralele de energie regenerabilă 

din Dobrogea, prin montarea de sisteme de 

monitorizare on-line

N
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B
ALTE INVESTIŢII LA NIVEL DE SUCURSALE ŞI 

EXECUTIV (planificate anual) 
N

1
Inlocuire conductor protectie pe LEA 220kV PDF-

Cetate 1+2
N

2 Inlocuire intreruptoare in statii electrice N

2.1 Inlocuire intreruptoare in statii electrice etapa I N

2.2 Inlocuire intreruptoare in statii electrice etapa II N

3
Centru de cercetare si dezvoltare a tehnologiilor de 

lucru sub tensiune (LST) si interventie rapida in SEN
N

3.1

Centru de cercetare si dezvoltare a tehnologiilor de 

lucru sub tensiune (LST) si interventie rapida in SEN - 

etapa I

N

3.2

Centru de cercetare si dezvoltare a tehnologiilor de 

lucru sub tensiune (LST) si interventie rapida in SEN - 

etapa II

N

4 Alte cheltuieli la nivel de sucursale N

5 ST Constanta N

6 ST Bacau N

C SIGURANŢA ALIMENTĂRII CONSUMULUI

1
Montare trafo T3 - 250 MVA (400 / 110 kV) în staţia 

400/110 kV Sibiu Sud
E

2

AT2 Iernut - 400 MVA, 400/220 kV Montare AT2 400 

MVA, 400/231/22 kV precum şi a celulelor aferente în 

staţia Iernut și modernizarea sistemului de comandă 

control al stației 400/220/110/6 kV Iernut

E

3
Înlocuire AT3-ATUS-FS 400/400/160 MVA 400/231/22 kV 

din stația 400/220 kV Porțile de Fier
E

4

Creșterea siguranței în funcționare a zonei de rețea 

Argeș-Vâlcea, realizarea statiei 400 kV Arefu si 

montarea unui AT 400 MVA, 400/220 kV.

E

5

Creșterea gradului de siguranța in alimentarea                    

consumatorilor din zona de nord-est a Municipiului 

București racordați in stația 220/110/10 kV Fundeni

N

6

Realizare statie noua 400/110kV Grozavesti si două 

bobine de compensare 100MVAr +LEC 400 kV s.c. 

Domnesti - Grozavesti +LEC 400 kV s.c. Bucuresti Sud-

Grozavesti

E

7

Realizare statie noua 400/220kV Fundeni si o bobina de 

compensare 100MVAr +LEA 400kV Fundeni-Brazi Vest 

+racordare LEA 400kV Bucuresti Sud-Gura Ialomitei 

intrare-iesire in statia 400kV Fundeni 

E

8

 Cresterea gradului de siguranta in alimentarea 

consumatorilor din zona de sud a Municipiului 

Bucuresti racordati in statia 400/220/110/10 kV 

Bucuresti Sud

N

D
INTEGRAREA PRODUCTIEI DIN SRE SI CENTRALE NOI 

- DOBROGEA SI MOLDOVA

1.1

Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna si LEA 400 kV 

Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud.  

Etapa I - Extinderea staţiei 400 kV Medgidia Sud

E

1.2

Racordarea LEA 400 kV Stupina-Varna si LEA 400 kV 

Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. 

Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia 

Sud

E

2

Trecere la 400 kV LEA Brazi Vest - Teleajen - Stalpu, 

inclusiv: Achiziţie AT 400 MVA, 400/220/20 kV şi lucrări 

de extindere staţiile 400 kV şi 220 kV aferente, în staţia 

400/220/110 kV Brazi Vest 

E

2.1 LEA 400 kV Brazi Vest - Teleajen - Stalpu E

2.2 Extinderea statiei Brazi Vest (inclusiv AT4) E

2.3
Statia 400 kV Teleajen si retehnologizare statia            

110 kV 
E

3 LEA 400 kV d.c. (1c.e) Constanta Nord - Medgidia Sud E

4
Trecerea LEA 400 kV Isaccea - Tulcea Vest de la simplu 

circuit la dublu circuit
E

5
Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru -

Gheorgheni - Fantanele 
N

6
LEA 400 kV Stalpu - Brasov, inclusiv interconectarea la 

SEN (linie nouă)
N

7
Marirea capacitatii de transport tronson LEA 400 kV 

Bucuresti Sud -  Pelicanu (8 km)
N

8
Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - 

Pelicanu (53 km)
N

E
INTEGRAREA PRODUCTIEI DIN CENTRALE - ALTE 

ZONE

1 Staţia  Ostrovu Mare 220 kV (staţie nouă ) N

2 LEA 220 kV Ostrovu Mare - RET (linie nouă) N
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F CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INTERCONEXIUNE 

1

Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - 

Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad. Etapa I:  Extindere 

statie 400 kV Portile de Fier; LEA 400 kV Portile de Fier 

- Resita; statia 400 kV Resita

E

1.1 LEA 400 kV Portile de Fier - Resita E

1.2 Statia 400 kV Resita E

2

Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - 

Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad. Etapa II : LEA 400 

kV d.c. Resita - Timisoara - Sacalaz  + statia 400 kV 

Timisoara + statia 110 kV Timisoara

E

2.1

Retehnologizare staţia 110 kV Timişoara și Trecerea la 

tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - 

Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa II: Stația 400 

kV Timișoara

E

2.2 LEA 400 kV d.c. Resita - Timisoara - Sacalaz E

3

Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - 

Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad. Etapa III: LEA 400 

kV d.c.  Timisoara - Sacalaz - Arad + statia 400/110 kV 

Sacalaz + extindere stația 400 Arad

E

3.1 LEA 400 kV d.c. Timisoara - Sacalaz - Arad E

3.2
Statia 400 kV Sacalaz si retehnologizare statia            

110 kV Sacalaz
E

3.3
Extindere statie 400 kV Arad si retehnologizare statia 

de 110 kV Arad
E

4 LEA 400 kV d.c. (1c.e) Gutinas - Smardan E

5
Extinderea staţiei 400 kV Cernavodă, et. II:                    

racordare linii noi
E

6
LEA 400 kV d.c. Cernavoda - Stalpu si racord in statia 

Gura Ialomitei (linie nouă)
E

7
Extinderea staţiei 400 kV Gura Ialomiţei cu două celule: 

LEA 400 kV Cernavodă 3 şi LEA 400 kV Stâlpu
E

8
Statia 400 kV Stalpu (staţie nouă )+ Modernizare celule 

110 kV si medie tensiune
E

9 LEA 400 kV s.c. Gădălin - Suceava (LEA nouă) E

10
LEA 400 kV s.c. Suceava - Balti (LEA nouă - pentru 

portiunea de pe teritoriul Romaniei)*
)

E

11

LEA 400 kV s.c. Oradea Sud - Nadab - Bekescsaba, 

etapa finală: tronsonul dintre stâlpii 1-42 (48) ai LEA 

400 kV Oradea Sud - Nădab

E

12 LEA 400kV Portile de Fier - Djerdap circuitul 2 E

13
Realizare LEA 400kV Nadab-Bekescsaba circ.2 și 

lucrări conexe in stația 400kV Nadab
E

14

interconexiune RO-HU (LEA 400kV Oradea-Jozsa, AT 

nou Rosiori, AT nou Resita, reconductorarea axului 

220 kV Urechesti-Tg. Jiu Nord-Paroseni- Baru Mare-

Hasdat)

E

14.1 LEA 400kV Oradea-Jozsa E

14.2 Montare AT nou 400/220 kV in statia Rosiori E

14.3
reconductorarea axului 220 kV Urechesti-Tg. Jiu Nord-

Paroseni- Baru Mare-Hasdat
E

G

 Inlocuire componente sistem EMS SCADA AREVA

Înlocuirea componentelor hardware, actualizarea si 

dezvoltarea aplicatiilor specifice ale Platformei Pieței de 

Echilibrare - II DAMAS

N

G.1  Inlocuire componente sistem EMS SCADA AREVA

G.2

Înlocuirea componentelor hardware, actualizarea si 

dezvoltarea aplicatiilor specifice ale Platformei Pieței de 

Echilibrare - II DAMAS

H
Sistem de contorizare și de management al datelor de 

măsurare a energiei electrice pe piața angro  
N

J
MANAGEMENT SISTEME INFORMATICE ŞI 

TELECOMUNICAŢII
N

K INFRASTRUCTURA CRITICA N

L ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

          TOTAL SECTIUNEA I 

*) estimarea anuala a lucrarilor si cheltuielilor se va face numai dupa aprobarea oficiala a finantarii de catre Republica Moldova
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14.5  Estimarea indicatorilor de beneficiu specifici pentru proiectele RET 

CNTEE Transelectrica SA a contractat în anul 2017 studiul ”Estimarea indicatorilor de 

beneficiu pentru evaluarea impactului proiectelor de dezvoltare a RET” [36] în care s-au evaluat 

beneficiile proiectelor de investiții din categoriile „Siguranța alimentării consumului‟, „Integrarea 

producției din centrale noi în Dobrogea și Moldova‟, „Integrare producție din centrale-alte zone‟ și 

„Creșterea capacității de interconexiune și integrarea producției din SRE‟.  

Indicatorii de beneficiu cuprinși în prima versiune a metodologiei „ENTSO-E Guideline for Cost 

Benefit Analysis of Grid Development Projects” [35] sunt definiți după cum urmează, mai jos. 

B1. Creșterea siguranței în alimentare: este abilitatea sistemului electroenergetic de a 

asigura o alimentare adecvată și sigură cu energie electrică în condiții obișnuite, într-o zonă de 

analiză anume. Conturul zonei poate fi definit de o serie de noduri de rețea ale unei 

subzone/regiuni de consum sau a unei arii semi-izolate. 

Nr. 

Crt.
Denumire proiect 

Crit. 

ANRE

Valoare 

estimata
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Total            

2020-2029

II a TOTAL - Investiţii pt. racordare CHEAP Tarnita

1 LEA 400 kV d.c. Tarnita - Mintia N

2 LEA 400 kV d.c. Tarnita - Gadalin N

3 Statie 400 kV Tarnita N

II b
Statie 400/110kV Bistrita racordata intrare-iesire in LEA 

400kV Suceava-Gadalin
N

II c Sediu nou CNTEE "Transelectrica" SA N

TOTAL Sectiunea I + Sectiunea II 

E = investitie in active imobilizate esentiale

N=  investitie in active imobilizate necesare

           TOTAL Sectiunea II 

SECTIUNEA II - Investitii care nu sunt incluse in Plan; se vor include in functie de confirmarea parcurgerii etapelor de decizie necesare la nivelul partilor 

interesate

Achizitie teren, studii,autorizatii

Executie
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Indicatorul B1 măsoară îmbunătățirea siguranței în alimentarea cu energie electrică (Security 

of Supply-SoS) pe care o aduce dezvoltarea proiectului, comparativ cu situația în care proiectul nu 

este implementat. B1 se calculează prin intermediu indicatorilor energia așteptatată a nu fi livrată 

(Expected Energy Not Supplied - EENS) sau durata așteptată a pierderii sarcinii (Loss of Load 

Expectation - LOLE). B1 se poate exprima valoric prin intermediul valorii energiei nelivrate (Value 

of Lost Load - VOLL). 

B2. Bunăstarea socio - economică: sau integrarea pieței, se caracterizează prin abilitatea 

sistemului electroenergetic de a reduce congestiile și de a oferi capacitatea adecvată de transfer a 

rețelei (GTC) astfel încât pe piețele de energie electrică să se poată tranzacționa energia electrică 

într-o manieră eficientă economic. 

B2 se poate determina prin două metode/abordări: metoda a costului de generare, respectiv 

metoda surplusurilor. Indiferent de abordarea aleasă, B2 se calculează ca diferență între situația 

cu dezvoltarea proiectului respectiv, comparativ cu situația în care proiectul nu este implementat. 

B3. Integrarea surselor regenerabile de energie (SRE): sprijinul pentru integrarea surselor 

regenerabile de energie (SRE) se definește ca fiind abilitatea sistemului electroenergetic de a 

permite racordarea unor noi centrale SRE și de a debloca producția "verde" existentă și viitoare. 

De asemenea, se consideră creșterea capacității de transfer a energiei verzi din secțiunea de 

analiză către secțiunile învecinate. 

B4. Variația pierderilor (eficiență energetică) se caracterizează prin evoluția pierderilor din 

sistem. Este un indicator al eficienței energetice și este corelat cu B2. La același nivel al 

producției/consumului/transferului între zone, dezvoltarea proiectului conduce la reducerea 

pierderilor. 

Anumite proiecte pot conduce de asemenea la o distribuție mai eficientă a circulațiilor de puteri 

care scurtează distanța dintre producție și consum, cu rezultatul unor pierderi în rețea mai reduse. 

B5. Variația emisiilor de CO2 se caracterizează prin evoluția emisiilor de CO2 din sistemul 

electroenergetic. Este o consecință a surselor regenerabile de energie (deblocarea producției cu 

conținut redus de carbon), care în situația cu proiect modifică mix-ul energetic prin creșterea 

ponderii energiei verzi care se produce/consumă la nivelul întregului sistem. 

Toți indicatorii menționați mai sus se calculează ca diferență între situația cu dezvoltarea 

proiectului respectiv, comparativ cu situația în care proiectul nu este implementat. 
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B6. Reziliența tehnică/siguranța sistemului este capacitatea unui sistem de a rezista 

condițiilor extreme sistemului. Estimarea cantitativă a rezilienței se realizează prin intermediul unor 

Key Performance Indicators-KPI. Indicatorii-cheie de preformanță examinează comparativ în 

situațiile cu și fără proiect respectarea criteriilor de funcționare stabilă în condițiile indiponibilității 

surselor/elementelor de rețea aflate în regim de mentenanță (R1), a pierderii consumului (R2) și a 

variației tensiunii (R3). 

B7. Flexibilitatea este capacitatea de consolidare propusă de a fi adecvată în diferite căi de 

dezvoltare sau scenarii viitoare posibile, inclusiv comerțul de servicii de echilibrare.  

Pentru stabilirea impactului proiectului asupra societății sunt definiți următorii indicatori: 

S.1. Impactul de mediu caracterizează impactul proiectului evaluat prin studii preliminare și își 

propune să ofere o măsură a sensibilității de mediu asociate proiectului. 

S.2. Impactul social caracterizează impactul proiectului asupra populației (local) care este 

afectată de proiect așa cum a fost evaluat prin studii preliminare și își propune să ofere o măsură a 

sensibilității sociale asociate proiectului. 

CNTEE Transelectrica SA a contractat în anul 2019 un nou studiu ”Estimarea indicatorilor de 

beneficiu pentru evaluarea impactului proiectelor de dezvoltare a RET” [23] în care s-au evaluat 

beneficiile proiectelor de investiții din categoriile „Siguranța alimentării consumului‟, „Integrarea 

producției din centrale noi în Dobrogea și Moldova‟, „Integrare producție din centrale-alte zone‟ și 

„Creșterea capacității de interconexiune și integrarea producției din SRE‟.  

Indicatorii de beneficiu cuprinși în a doua versiune a metodologiei „ENTSO-E Guideline for 

Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects” [22] sunt definiți după cum urmează, mai jos. 

B1. Bunăstarea socio - economică: este caracterizată de abilitatea unui sistem 

electroenergetic de a reduce congestiile.  Astfel se asigură o creştere a capacităţii de transport ce 

va permite creşterea schimburilor comerciale,  astfel încât pe piaţa de energie să se realizeze 

schimburi de putere într-un mod eficient din punct de vedere economic. 

B2. Variaţia emisiilor de CO2: reprezintă evoluţia emisiilor de CO2 în sistemul 

electroenergetic în urma considerării proiectului evaluat. Apare ca o consecinţă a modificării 

modului de dispecerizare a grupurilor şi a deblocării potenţialului RES. 
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 B3. Integrarea surselor regenerabile de energie (SRE): abilitatea sistemului 

electroenergetic de a permite conectarea unor noi surse de energie regenerabilă şi deblocarea 

producției existente și viitoare din surse regenerabile, minimizând în acelaşi timp reducerile de 

putere din RES. 

B4. Variaţia bunăstării sociale ca urmare a variaţiei emisiei de CO2 şi a integrarării RES: 

reprezintă creşterea bunăstării sociale, dincolo de efectele economice, care sunt cuprinse în 

calculul indicatorului B1. Evoluţia emisiilor de CO2 şi integrarea surselor regenerabile în sistemul 

electroenergetic datorită considerării unui proiect sunt luate în considerare parţial la calculul 

indicatorului B1 . Variaţia emisiilor de CO2 şi integrarea surselor regenerabile duce la modificarea 

costurilor variabile de producţie şi a emisiilor datorită variaţiei energiei produse  de generatoarele 

convenţionale cu costuri variabile diferite de zero şi respectiv a costurilor emisiilor, prin urmare 

sunt afectate costurile sistemului. În orice caz, acesta nu pot reflecta în totalitate beneficiile sociale 

datorită integrării unei cantităţi mai mari de RES în sistem sau întregul cost social al emisiilor de 

CO2 (efectele produse de emisiile de CO2 nu sunt neapărat reflectate de costul certificatelor pe 

care producătorii trebuie să le plătească).  

B5. Variaţia pierderilor de energie: reprezintă variaţia costului pierderilor de putere activă 

(pierderi Joule) în sistemul electroenergetic prin considerarea proiectul evaluat.  

B6. Siguranţa în alimentare: Adecvanţa pentru satisfacerea cererii- reprezintă impactul  

proiectului asupra abililtăţii sistemului de a asigura o alimentare sigură cu energie electrică pe o 

periodă de timp extinsă. 

B7. Siguranţa în alimentare: Flexibilitatea sistemului – reprezintă impactul proiectului 

asupra capacităţii sistemului de a acomoda schimburi rapide şi mari a consumului net  în 

contextului integrării producţiei din surse nedispecerizabile. 

B8. Siguranţa în alimentare: Stabilitatea sistemului – reprezintă impactul proiectului asupra 

abilităţii sistemului de a asigura o alimentare sigură cu energie în contextului criteriilor tehnice 

definite în metodologia cost-beneficiu. 

 

Pentru stabilirea impactului proiectului asupra societății sunt definiți următorii indicatori: 
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S.1. Impactul rezidual asupra mediului înconjurător – caracterizează impactul (rezidual) al 

proiectului eventual evaluat prin studii preliminare, şi propune să furnizeze o măsură a sensibilităţii 

mediului asociată proiectului.. 

S.2. Impactul rezidual social – caracterizează impactul (rezidual) proiectului asupra 

populaţiei eventual evaluat prin studii preliminare, şi propune să furnizeze o măsură a sensibilităţii 

sociale asociate proiectului. 

Deosebit de important este calculul capacității de transfer a rețelei și contribuția unui 

proiect la creșterea acesteia, majoritatea indicatorilor de beneficiu fiind calculați pe baza  

aceastei informații.   

GTC. Capacitatea de transfer a rețelei (GTC) reflectă abilitatea rețelei de a transporta 

energie peste o graniță sau secțiune de rețea. GTC se calculează proiectul analizat, cu și fără 

acest proiect. 

NTC. Capacitatea netă de transfer - reflectă abilitatea reţelei de a acomoda un schimb de 

putere  între două zone vecine de  licitaţie. O creştere a NTC poate fi interpretată ca o creştere a 

capacităţii reţelei de a permite schimburile comerciale pe piaţa de energie. 

Beneficiile adiţionale sunt beneficiile unui proiect care pot fi luate în considerare la valorificarea 

proiectului şi nu sunt cuprinse în metodologia cost – beneficiu aprobată. Beneficiile adiţionale nu 

se suprapun peste indicatorii de beneficiu din metodologia cost- beneficiu. În cadrul ultimului 

TYNDP au fost propuşi următorii indicatori adiţionali: 

A.1 Reducerea costurilor pentru servicii de sistem - în vederea asigurării rezervelor de 

reglaj de frecvenţă, tensiune, black-start etc.; 

A.2 Reducerea emisiilor (CO2 exclus) – SOx, NOx, PM 2,5 și PM 10 datorită integrarii RES; 

B.2 Evitarea costurilor de retehnologizare / înlocuire a infrastructurii; 

C.1 Reducerea necesarului de rezervă de putere pentru centralele utilizate la 

redispecerizare – în special pentru proiectele care sunt capabile să reducă congestiile interne. 
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În Anexa F-4 sunt prezentate sintetic valorile obținute în cele două studii în care s-au evaluat 

proiecte de dezvoltare a RET la etapa de timp cea mai apropiată de termenul de punere în 

funcțiune și la etapa de perspectivă.  

Anexa F-4 cuprinde și beneficiile calculate în cadrul altor studii de dezvoltare a RET în 

perioada 2017-2020. 
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15. Evaluarea cheltuielilor de investiţii pentru dezvoltarea RET 
Pentru a se evalua, în etapele iniţiale ale proiectelor, volumul cheltuielilor necesare pentru 

dezvoltare la nivelul întregii RET, au fost evaluaţi indicatori de costuri pe celulă, pentru fiecare 

nivel de tensiune şi pe transformator/ autotransformator, pentru fiecare nivel de tensiune şi putere 

instalată. Aceste costuri includ şi cheltuielile cu construcţiile aferente, circuitele secundare, 

sistemele de măsurare şi sistemele de comanda-control-protecţie.  

Costurile unitare au fost estimate pe baza costurilor realizate în proiectele de investiţii derulate 

după 2005. Acolo unde nu s-a dispus de experienţă recentă proprie, s-au utilizat informaţii despre 

preţuri estimate în studiile consultanţilor sau obţinute în procesul de estimare a costurilor reţelei 

desfăşurat în vederea implementării mecanismului de compensare a pierderilor între OTS la nivel 

european. 

Costurile unitare specifice, ale echipamentelor primare şi secundare/conexe, care s-au utilizat 

pentru evaluări, sunt prezentate în Anexa F-1 (nu se publică). 

După implementarea legislaţiei care a stabilit sistemul de promovare a producerii energiei din 

surse regenerabile, CNTEE Transelectrica SA şi operatorii de distribuţie au primit un număr foarte 

mare de solicitări de conectare la reţea de astfel de centrale, în special eoliene, concentrate într-o 

zonă geografică restrânsă. Această situaţie a determinat includerea în plan a unui volum 

semnificativ de investiţii pentru întărirea capacității de evacuare a producţiei acestor centrale, 

suplimentar necesităţilor de reabilitare/modernizare/dezvoltare a RET conform tendinţelor istorice 

anticipate anterior.   

Apariţia simultană a unui volum mare de producţie din surse regenerabile de energie care 

solicită racordarea la reţea în perioada următoare conduce la necesitatea unui efort de dezvoltare 

a reţelei fără precedent în ultimii 20 ani, implicând o majorare substanţială a cheltuielilor faţă de 

estimările realizate pentru Planurile de dezvoltare anterioare anului 2008.  

CNTEE Transelectrica SA urmăreşte în permanenţă evoluţia proiectelor anunţate ale 

utilizatorilor şi îşi actualizează Planul de dezvoltare a RET în funcţie de acestea şi de proiecţiile 

financiare proprii. La fiecare actualizare, se urmăreşte stabilirea unui Plan sustenabil, echilibrat 

atât din punct de vedere al posibilităţii de realizare a lucrărilor, cât şi al capacităţii CNTEE 

Transelectrica SA de a-l susţine financiar.  

Progresul mai rapid în ceea ce priveşte realizarea liniilor noi este întârziat de timpul foarte 

mare necesar pentru obţinerea avizelor/autorizaţiilor şi a drepturilor asupra terenurilor necesare 

(exproprieri terenuri, scoaterea din circuitul forestier, scoaterea din circuitul agricol). Proiectele de 
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linii electrice noi necesită obținerea de avize/acorduri de mediu, care impun proceduri cu o durată 

de timp între 2 și 3 ani. Acest fapt a condus în unele cazuri la reluarea procesului de autorizare 

pentru obținerea certificatelor de urbanism a căror perioadă de prelungire era de maxim 1 an, sau 

chiar de reluarea proiectării, deoarece alte entități/autorități și-au proiectat/realizat lucrări pe 

traseul desemnat inițial al viitoare linii electrice. 

Planificarea cheltuielilor de investiţii a ţinut cont de aceste condiţii, astfel încât cheltuielile 

pentru retehnologizare şi protecţie a infrastructurilor critice domină în prima jumate a intervalului, 

în timp ce cheltuielile pentru construcţia liniilor noi sunt preponderente în a doua parte a 

intervalului.  

În cazul rezolvării, mai rapide decât s-a estimat, a problemelor legate de obţinerea autorizaţiilor 

şi terenurilor pentru liniile noi, investiţiile se vor realiza în cel mai scurt timp posibil, utilizând 

eventualele economii realizate la celelalte investiţii care le preced.  

 

Eşalonarea cheltuielilor pentru realizarea proiectelor de investiţii directe în RET propuse în 

Planul de dezvoltare pe perioada 2018-2027 este prezentată în Tabelul 12 şi Anexa F-2 (nu se 

publică). 

În fig. 15.1 sunt prezentate, comparativ faţă de ultima ediţie aprobată a Planului (2018-2027), 

valorile cheltuielilor de investiţii pentru dezvoltarea RET pe un interval de 10 ani preconizate în 

Planul actual (2020-2029).  
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Figura 15.1 

Structura cheltuielilor de investiţii pentru dezvoltarea RET, din punct de vedere al obiectivelor 

urmărite, este prezentată în fig. 15.2. 
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Figura 15.2 
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16.  Surse de finanţare   

16.1 Veniturile CNTEE Transelectrica SA 

Tarifele reglementate aferente activităților licențiate (serviciul de transport al energiei electrice, 

serviciile funcționale de sistem) reprezintă sursa principală de venit utilizabil de CNTEE 

Transelectrica SA pentru finanțarea dezvoltării infrastructurilor operate de Companie. Aceasta este 

completată de surse secundare de venit, reprezentate în principal de alocarea capacităţii de 

interconexiune transfrontalieră a rețelei către participanții la piața de energie, dar şi de alte 

prestaţii, acestea având împreună o pondere mică în totalul veniturilor Companiei comparativ cu 

venitul obținut din tarifele reglementate. La sursele de venit menționate mai sus se adaugă 

veniturile din aplicarea tarifului pentru serviciile tehnologice de sistem și veniturile obținute din 

administrarea pieței de echilibrare. Ambele surse menționate, deși semnificative ca mărime, nu 

sunt însă utilizabile pentru finanțarea dezvoltării infrastructurii operate de CNTEE Transelectrica 

SA. Aceste venituri nu sunt generatoare de profit, fiind dimensionate spre a fi consumate integral 

pentru finanțarea unor categorii specifice de cheltuieli, respectiv cu achiziția rezervelor de putere 

necesare pentru asigurarea echilibrării SEN de la producătorii de energie electrică calificați 

(servicii tehnologice de sistem) și a costurilor aferente echilibrării în timp real a producției și 

consumului de energie electrică (administrarea pieței de echilibrare).  

Activitatea CNTEE Transelectrica SA este un monopol natural reglementat şi, conform  

metodologiilor stabilite prin reglementările în vigoare, doar serviciul de transport şi serviciul de 

sistem funcţional sunt generatoare de profit.    

Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice se bazează 

pe principiul „venit plafon”, conform căruia costurile reglementate se află în centrul mecanismului 

de stabilire a tarifului. Venitul reglementat este calculat pe baza costurilor justificate recunoscute 

de ANRE, baza de costuri cuprinzând costuri operaționale și costuri de investiții. Anumite 

elemente de cost din baza costurilor operaționale recunoscute în venitul reglementat sunt 

plafonate în scopul de a stimula operatorul să caute permanent soluții pentru eficientizarea 

activităților. În cazul acestor elemente de cost, metodologia de tarifare conține un mecanism de 

premiere a operatorului în cazul obținerii unui nivel superior al eficienței raportat la țintele stabilite 

de ANRE, profitul suplimentar astfel obținut fiind reținut parțial (50%) de operator, de restul de 50% 

beneficiind clienții serviciului prin tarife viitoare diminuate corespunzător. Pentru zona de investiții, 

metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice conține două 
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componente: (i) recuperarea capitalului investit în activele de transport prin mecanismul amortizării 

și (ii) rentabilitatea bazei reglementate a activelor (BAR), calculată ca produs între valoarea BAR 

(care include valoarea activelor Companiei finanțate din surse proprii și împrumuturi rezultate în 

urma investițiilor eficiente) și un nivel rezonabil al rentabilității capitalului (RRR-rata reglementată a 

rentabilității) pentru acoperirea costurilor de finanțare. 

16.2 Sursele de finanţare a dezvoltării infrastructurilor operate de Companie 

Din totalul veniturilor Companiei, doar veniturile obţinute din tariful reglementat pentru serviciul 

de transport, tariful reglementat pentru serviciile funcţionale de sistem și alocarea capacității de 

interconexiune transfrontalieră generează surse de finanţare a investiţiilor. Veniturile realizate din 

tariful pentru serviciile tehnologice de sistem și veniturile obţinute din administrarea pieţei de 

echilibrare sunt limitate la recuperarea de către Companie a costurilor operaționale curente 

necesare desfășurării respectivelor activități,  fără a include o componentă de cheltuieli de investiții 

(prestarea serviciilor tehnologice de sistem se realizează cu capacități energetice calificate 

deținute și operate de participanții la piața de energie, prin urmare nu necesită infrastructura 

proprie CNTEE Transelectrica SA) şi deci nu contribuie la sursele de finanţare a investițiilor 

Companiei. 

Finanţarea dezvoltării RET are următoarele componente: 

− Surse interne Transelectrica (autofinanţare) 

▪ Fluxul de încasări generat de operaţiunile de bază (în principal prin tariful de 

transport completat cu de încasările generate de alocarea capacității de 

transport pe linii de interconexiune-utilizate în finanțarea investițiilor în RET 

care conduc la creșterea capacității de interconexiune cu sistemele vecine). 

▪ Fluxul de încasări generat de investițiile financiare: dividende şi dobânzi 

încasate; contribuţia acestor surse este nesemnificativă în raport cu fluxul 

de numerar din operaţiunile de bază. 

− Surse externe Transelectrica (finanțare atrasă): 

▪ Sistemul bancar-de la momentul înființării (anul 2000), CNTEE 

Transelectrica SA a construit relații solide cu băncile locale și cu instituțiile 

financiare internaționale (BIRD, BERD, BEI), o parte importantă a 

progamelor de invesțitii implementate de Companie în ultimii 16 ani fiind 
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finanțate din împrumuturi atrase din sistemul bancar. În prezent există un 

interes ridicat manifestat permanent de instituțiile de credit pentru 

participarea la programe de finanțare a proiectelor de investiții în 

infrastructură, sectorul energiei electrice numărându-se printre ariile 

principale vizate pentru finanțare. 

▪ Prin emisiuni de obligațiuni corporative pe piețe locale sau internaționale 

(emisiuni în moneda locală sau după caz euro) care au o durată determinată 

și un cost fix de finanțare pe toată perioada. Emisiunea de obligațiuni, poate 

reprezenta și reprezintă o alternativă solidă la finanțarea programului de 

investiții care poate compensa o serie de neajunsuri ale finantărilor clasice.  

Finanțarea poate fi atrasă atât în formule care presupun stabilirea punctuală ex-ante a 

proiectelor de investiții individuale cu finanțare dedicată (model practicat în trecut în relație cu 

BIRD, BERD, BEI) cât și în formule care permit utilizarea fondurilor împrumutate pentru nevoile 

generale de finanțare a planurilor de investiții care nu limitează utilizarea fondurilor la o listă de 

proiecte predefinită. 

CNTEE Transelectrica SA beneficiază în prezent de o capacitate substanțială de îndatorare, 

îndestulătoare pentru acoperirea necesarului estimat de finanțare pentru susținerea Planului de 

dezvoltare RET 2020-2029. Pe fondul unui flux de numerar stabil și predictibil asigurat de tarifele 

reglementate aferente activitatilor de transport și servicii de sistem funcționale, nivelul datoriei 

suplimentare estimat a fi atrasă va conduce la un nivel al serviciului datoriei ce va putea fi 

gestionat în mod confortabil de Companie. 

În cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritară 8 - „Sisteme inteligente şi 

sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale‟, Obiectivul specific 8.1 “Creşterea 

capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse 

regenerabile” CNTEE Transelectrica SA a depus cerere de finanțare din fonduri europene pentru 

proiectul LEA 400 kV d.c. (1c.e.) Gutinaș-Smârdan care a fost aprobată şi în data de 3 octombrie 

2019 a fost semnat Contractul de finanţare nerambursabilă din fonduri europene şi naţionale prin 

POIM 2014-2020.Proiectul de investiţii este în curs de implementare. 

De asemenea, pe data de 9 octombrie 2017 s-a depus aplicație în vederea obținerii asistenței 

financiare din partea UE sub formă de grant, solicitată în procesul de accesare fonduri europene, 

pentru realizarea și implementarea Proiectului de Interes Comun-LEA 400 kV d.c. Cernavodă-

Stâlpu, prin intermediul instrumentului financiar Connecting Europe Facility (CEF). Pe data de 24 
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ianuarie 2018 s-a publicat lista proiectelor eligibile pentru finanțare europeană precum și 

cuantumul acestei finanțări. Proiectul LEA 400 kV d.c. Cernavodă-Stâlpu a primit aviz favorabil 

pentru finanțare sub formă de grant, prin intermediul instrumentului financiar Connecting Europe 

Facility (CEF). Conform acestui mecanism de sprijin financiar instituit prin Regulamentul UE nr. 

1316/2013, cuantumul asistenței financiare din partea UE este de maxim 50% din costurile eligibile 

ale lucrărilor.  

Nivelul de îndatorare este limitat de clauze restrictive cuprinse în acordurile/angajamentele 

contractuale asumate de companie față de creditori. Clauzele contractuale restrictive se referă la 

menținerea unor indicatori financiari de risc în limite prestabilite. Indicatorii sunt calculați, auditați și 

comunicați creditorilor cu regularitate.  

RET este proprietate publică a statului, concesionată CNTEE Transelectrica SA. Conform 

prevederilor legale, calitatea de concesionar obligă la păstrarea activelor concesionate cel puţin la 

nivelul tehnic la care au fost preluate şi, după caz, la un nivel tehnic superior corespunzător 

dezvoltării tehnologice. Ca atare, prima preocupare pentru finanţarea din tarif se referă la lucrările 

de modernizare şi retehnologizare. 

Ca urmare a modificărilor semnificative preconizate pentru perioada următoare în structura 

parcului de producţie, în special ca urmare a dezvoltării producţiei bazate pe resurse regenerabile 

şi a instalării a două noi unităţi nucleare, devine o preocupare majoră extinderea şi consolidarea 

RET pentru a face faţă noilor fluxuri de putere ce vor tranzita RET. 

Acceptarea investiţiilor şi recunoaşterea noilor active în BAR, generatoare de venituri din tarif, 

este decizia ANRE.  

În completarea fondurilor asigurate prin tariful reglementat, CNTEE Transelectrica SA va avea 

în vedere și alte canale de finanţare ce vor avea ca efect limitarea presiunii asupra tarifului 

reglementat: 

- Accesare fonduri europene - Programul Operațional Infrastructura Mare; 

- Instrumentul financiar ”Connecting Europe Facility” (CEF) (facilitatea de finanțare a 

proiectelor de interes comun (PCI) dacă se îndeplinesc simultan mai multe criterii de 

eligibilitate).  
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Figura 16.2-Structura sursele de finanțare 

 

*)  Finanțare din tariful reglementat de transport/servicii funcționale de sistem. Fluxul net de 

venituri (după acoperirea costurilor de operare) ce va fi generat în mod efectiv de CNTEE 

Transelectrica SA din tariful reglementat în orizontul de timp al Planului de dezvoltare RET 

(10 ani) nu va acoperi toată suma, tariful reglementat asigurând recuperarea treptată a 

fondurilor investite într-un orizont de timp mai lung față de orizontul Planului de dezvoltare 

RET (durata medie de recuperare prin tarif a unei investiții este 20 ani). Pentru a suplini 

acest deficit temporar neasigurat de veniturile obținute din tarif, în orizontul Planului de 

dezvoltare RET, necesarul de finanțare a planului, respectiv partea rămasă neacoperită de 

finanțările nerambursabile și de veniturile din alocarea capacității de interconexiune 

transfrontalieră, va fi asigurat prin completarea fondurilor obținute din tariful reglementat cu 

fonduri atrase din piața financiară (exemple: credite bancare, emitere titluri de credit). Pentru 

scopul prezentării defalcate a surselor de finanțare a Planului de dezvoltare RET, finanțarea 

din tariful reglementat include fondurile atrase din piața financiară, având în vedere că într-un 

orizont de timp mai lung tariful reglementat asigură recuperarea integrală a acestor fonduri. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281 

O determinare exactă a volumului de finanțare necesar a fi atras din piața financiară în 

orizontul de timp al Planului de dezvoltare RET (2020-2029) nu este fezabilă la acest 

moment, având în vedere că parametrii de reglementare a tarifului pentru următoarele cicluri 

de reglementare nu au fost stabiliți de ANRE. 
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17.  Direcţii de analiză pentru etapa următoare 
 

Pentru etapa următoare, este necesar să se elaboreze analize şi acţiuni privind următoarele 

aspecte: 

- Dezvoltarea optimă a RET corelat cu evoluţiile din SEN, în vederea menţinerii siguranţei în 

funcţionare a SEN; 

- Reglajul tensiunii şi circulaţia puterii reactive-identificarea necesităţilor şi studierea 

posibilităţilor de introducere a reglajului secundar; 

- Creşterea capacităţii de interconexiune cu sistemele vecine; 

- Existenţa rezervelor necesare de putere şi realizarea echilibrului producţie/consum în 

perspectiva construirii centralelor electrice eoliene şi a grupurilor 3 şi 4 de la CNE 

Cernavodă, utilizând analiza statistică a funcţionării CEE şi CFE, corelată cu utilizarea 

instrumentelor avansate pentru evaluarea adecvanței prin metode probabilistice care 

integrează disponibilitățile capacităților de producere, dar și ale capacităților de transport;  

- Actualizarea analizelor de sistem necesare pentru asigurarea evacuării puterii excedentare 

din zona Dobrogea şi zona Moldova, luând în considerare actualizarea ipotezelor, în baza 

evoluţiei cunoscute a proiectelor şi a solicitărilor noi primite;  

- Actualizarea analizelor pentru oportunitatea noilor linii de interconexiune cu Serbia (circuitul 

2 al LEA Porțile de Fier-Djerdap) și Ungaria (noua LEA 400 kV Oradea-Jozsa) ; 

- Aprofundarea analizelor de traseu pentru LES necesare pentru racordarea stațiilor 400 kV 

Grozăvești și Fundeni. Obținerea din partea ELCEN a confirmării oficiale a disponibilității 

terenului necesar realizării stației 400 kV Grozăvești;  

- Actualizarea indicatorilor de fiabilitate pentru nodurile RET; 

- Pregătirea implementării reglementărilor naţionale şi europene cu impact asupra activităţii 

OTS, pe măsura intrării lor în vigoare; 

- Creşterea eficienţei energetice; 

- Implementarea şi diversificarea tehnologiilor de LST; 

- Soluţii noi de implementare a conceptului Smart Grid în RET-Proiect Pilot -Retehnologizare 

stația 220/110/20 kV Alba Iulia în concept de stație digitală;  

- Finalizarea analizei privind separarea instalațiilor în concordanță cu prevederile legale în 

vigoare referitoare la nivelurile de tensiune aferente serviciului de transport, respectiv de 

distribuție a energiei electrice; 
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- Completarea şi adaptarea cadrului de reglementare privind accesul la reţea şi integrarea 

producţiei eoliene și fotovoltaice în SEN; 

- Strategia de dezvoltare RET cu referire la producerea energiei electrice eoliene offshore în 

Marea Neagră; 

- Propuneri cabluri în curent continuu de mare putere și transformatoare defazoare 

comandate cu tiristoare (PST) pentru îmbunătățirea posibilităților de evacuare a puterii 

între secțiunile SEN, inclusiv către interconexiunile cu vecinii.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284 

Bibliografie 
 

1. Planul de Dezvoltare al RET. Perioada 2018-2027, Transelectrica SA, 2018 

2. Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr.1069/2007 

3. Planul Naţional de Acţiune în domeniul Energiei din Surse Regenerabile, 2010 

4. 
 

Elemente de strategie energetică pentru perioada 2011-2035, 2011 
Strategia Energetică a României 2018-2030, cu perspectiva anului 2050. Versiune 
preliminară supusă consultării publice, Ministerul Energiei, 2020 

5. Studiu privind analiza condițiilor de stabilitate statică și tranzitorie și a solicitărilor la 
scurtcircuit în RET (2020-2024-2029), TRACTEBEL Engineering S.A.,2020  

6. Planificarea operaţională a funcţionării SEN în vara 2019, Transelectrica - DEN, 2019 

7. Planificarea operaţională a funcţionării SEN în iarna 2018-2019, Transelectrica - 
DEN, 2018 

8. Studiu privind dezvoltarea reţelei electrice de alimentare a zonei metropolitane 
Bucureşti-perspectiva pe 10 ani, SC ISPE Proiectare și Consultanța S.A.2020 

9. Studiu privind evaluarea costului întreruperilor în furnizarea serviciului de consum 
şi/sau evacuare de putere produsă, ISPE S.A., 2008 

10. Studiu privind factorii care influenţează CPT în RET şi modalităţi de reducere a 
acestuia”, ISPE S.A., 2010-2011 

11. Studiu privind mijloacele necesare pentru reglajul tensiunii/puterii reactive în SEN-a 
pe 5 ani, ISPE S.A., 2011 

12. Studiu de actualizare a indicatorilor de fiabilitate pentru nodurile RET, ISPE S.A., 
2020 

13. Studiu privind implicaţiile racordării la SEN a centralelor eoliene, ISPE S.A., 2008 

 
14. 

Studiu privind dezvoltarea RET pe termen mediu şi lung (2020-2024-2029), SC ISPE 
S.A., 2020 

15. Procedura Operaţională Transelectrica „Schimburile de date și informații tehnice între 
utilizatorii RET și operatorii tehnici în scopul asigurării funcționării S.E.N. în condiții de 
siguranța”,  Cod TEL - 03.03, aviz ANRE nr. 06/2002 

16. Ten-Year Network Development Plan Package 2016, ENTSO-E, 2016 

17. System Adequacy Retrospect report for 2016, ENTSO-E, 2016 

18. Raportul “UCTE System Adequacy Forecast, 2011-2025”, ENTSO-E, 2010 

19. Evaluarea necesarului de rezervă specifică pentru generarea eoliană din România, 
ISPE S.A., 2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

285 

20. Studiu privind direcțiile de dezvoltare a RET din România pentru perioada 2011-2035 
- ca parte integrantă a strategiei energetice naţionale, ISPE S.A., 2011 

21. Procedura Operaţională “Stabilirea puterii maxime instalabile în centralele eoliene din 
punct de vedere al siguranţei SEN” COD: TEL - 07.38 

22. 
 

Metodologia ENTSO-E “Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development 
Projects” aprobată de Comisia Europeană in 27 septembrie 2018 

23. 
 

Estimarea indicatorilor de beneficiu pentru evaluarea impactului proiectelor de 
dezvoltare a RET, SC ISPE S.A.,2020 

24.  
 

Analiza stării tehnice a echipamentelor şi instalaţiilor electrice din RET, NOVA 
Industrial, 2018 

25. 
 

Evaluarea și monitorizarea rețelelor de distribuție din România. PÖYRY 
MANAGEMENT CONSULTING - Raport pentru ACUE, iunie 2017 

26. 
 

Studiu privind realizarea unui sistem de reglaj al tensiunii la nivel naţional prin 
utilizarea tehnologiei moderne de electronică de putere, ISPE 2016 

27. 
 

Strategiei CNTEE TRANSELECTRICA SA privind domeniul Cercetării și Inovării 
(2018-2027), Transelectrica, 2018 

28. Politica CNTEE Transelectrica SA în domeniul SMART GRID (perioada 2018-2027) 

 
29. 

Studiu privind creșterea siguranței în funcționare a zonei de rețea Argeș-Vâlcea, 
TRACTEBEL Engineering S.A.,2018 

30. Ten-Year Network Development Plan Package 2018, ENTSO-E, 2018 

31. Programul de transformare digital 2018-2027 

 
32. 

Studiul de adecvanță a SEN pe termen mediu și lung. Determinarea capacității și 
structurii de producție necesare - TRACTEBEL Engineering S.A.,2018 

33. 
 

Studiu privind dezvoltarea RET pe termen scurt (2020), CNTEE Transelectrica SA., 
2019 

34. Mid-term Adequancy Forecat (MAF) 2019, ENTSO-E, 2019 

 
35. 

Metodologia ENTSO-E “Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development 
Projects” aprobată de Comisia Europeană in 5 februarie 2015 

36. Estimarea indicatorilor de beneficiu pentru evaluarea impactului proiectelor de 
dezvoltare a RET, TRACTEBEL Engineering S.A.,2018 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

287 

Cuprins 

 

Lista de Anexe ________________________________________________________ 4 

Prescurtări __________________________________________________________ 6 

1. Scopul şi obiectivele Planului național de dezvoltare a RET pe zece ani _____________ 9 

2.  Integrarea europeană a planificării rețelei electrice de transport _________________ 11 

2.1 Corelarea Planului European de dezvoltare a rețelei de transport al energiei 
electrice pe zece ani – “Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) cu Planul 
național de dezvoltare a rețelei de transport al energiei electrice pe zece ani _____ 11 

2.2. Priorități în domeniul infrastructurii energetice - Proiecte de Interes Comun 
(PCI) ________________________________________________________ 14 

2.3  Prezentarea beneficiilor proiectelor de dezvoltare RET incluse în TYNDP 2018 _ 15 

2.4. Necesități de dezvoltare a RET identificate în cadrul ENTSO-E, proiecte pe 
termen lung ___________________________________________________ 18 

3. Cadrul de reglementare_______________________________________________ 20 

3.1 Legislaţia primară ____________________________________________ 20 

3.2 Legislaţia secundară __________________________________________ 26 

4.  Principii şi metodologii utilizate la elaborarea Planului de dezvoltare a RET ________ 29 

4.1 Principii aplicate la elaborarea Planului de dezvoltare a RET ______________ 29 

4.2  Metodologii/analize utilizate la elaborarea Planului de dezvoltare a RET _____ 30 

5. Analiza situaţiei actuale a RET şi a infrastructurii asociate – perioada 2018-2019 _____ 33 

5.1 Capacităţi de producere a energiei electrice __________________________ 33 

5.2 Adecvanţa sistemului la vârful de sarcină ___________________________ 34 

5.3. Capacităţi interne de transport al energiei electrice şi interconexiuni cu alte 
sisteme ______________________________________________________ 45 

5. 4 Gradul de încărcare a elementelor RET _____________________________ 49 

5.4.1 Sezonul de vară 2020 _____________________________________ 49 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

288 

5.4.2  Sezonul de iarnă 2019-2020 ________________________________ 52 

5.4.3 Concluzii privind încărcarea rețelei interne ______________________ 54 

5.4.4 Capacităţile de transfer pe graniţe ___________________________ 55 

5.4.4.1 Tipuri de capacităţi nete de schimb _____________________55 

5.4.4.2 Capacităţi nete de schimb maxime negarantate ____________57 

5.4.4.3 Capacităţi nete de schimb lunare ______________________58 

5.4.4.4 Factori ce influențează valorile capacităţilor maxime negarantate 
şi ale capacităţilor de schimb ferme anuale şi lunare ______________58 

5.4.4.5 Reprezentarea grafică a influențelor asupra NTC ferme din 
perioada 2018-2019 _____________________________________60 

5.4.4.6 Reprezentarea grafică a profilelor NTC și programelor de schimb 62 

5.5 Nivelul admisibil de tensiune, reglajul tensiunii în nodurile RET, compensarea 
puterii reactive, calitatea tensiunii ___________________________________ 64 

5.6 Pierderi de putere la palierele caracteristice ale curbei de sarcină şi energie 
electrică anuală, în RET ___________________________________________ 67 

5.7 Nivelul curenţilor de scurtcircuit în nodurile RET _______________________ 70 

5.8 Verificarea RET la condițiile de stabilitate statică și tranzitorie ____________ 71 

5.8.1 Verificarea RET la condițiile de stabilitate statică _________________ 71 

5.8.1.1 Premize de calcul __________________________________71 

5.8.1.2 Rezultatele analizelor de stabilitate statică _______________73 

5.8.1.3. Analiza secţiunilor caracteristice ale SEN din punct de vedere al 
condiţiilor de stabilitate statică _____________________________74 

Secţiunea S1 __________________________________________74 

Secţiunea S3 __________________________________________75 

Secţiunea S4 __________________________________________75 

Secţiunea S5 __________________________________________75 

Secţiunea S6 __________________________________________75 

5.8.2  Stabilitatea tranzitorie și eventuale măsuri de îmbunătățire _________ 75 

5.8.2.1 Metodologie și ipoteze de calcul _______________________75 

5.8.2.2 Analize efectuate __________________________________76 

5.8.2.3 Puncte slabe identificate și eventuale măsuri de îmbunătățire __77 

5.9 Nivelul de continuitate în furnizarea serviciului de transport ______________ 78 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

289 

5.10 Sistemul de conducere operativă prin dispecer - EMS/SCADA – DEN ________ 85 

5.11  Platforma informatică a pieței de echilibrare - DAMAS _________________ 87 

5.12 Serviciile de sistem tehnologice __________________________________ 89 

5.13 Sistemele de contorizare a energiei electrice și monitorizare a calității 
energiei electrice _______________________________________________ 92 

5.14 Sistemul de telecomunicaţii ____________________________________ 93 

6. Managementul Infrastructurii și  şi Managementul Situaţiilor de Urgenţă ___________ 95 

7. Protecţia mediului asociată RET ________________________________________ 98 

7.1 Impactul reţelelor de transport asupra mediului _______________________ 98 

7.2  Cerinţe legale aplicabile aspectelor de mediu generate de activitatea 
Companiei ____________________________________________________ 99 

7.3  Măsuri pentru reducerea impactului RET asupra mediului, în perioada 2020 - 
2029 _______________________________________________________ 102 

8.   Starea tehnică a Reţelelor Electrice de Transport şi de Distribuţie ______________ 104 

8.1 Starea tehnică a Rețelei Electrice de Transport _______________________ 104 

8.2 Starea tehnică a Rețelei Electrice de Distribuție ______________________ 112 

9. Scenarii privind evoluția SEN în perspectivă – perioada 2020 – 2024 - 2029 ________ 116 

9.1 Principii generale de construire a scenariilor ________________________ 116 

9.2 Scenarii privind evoluţia consumului de energie electrică în SEN __________ 116 

9.3 Scenarii privind soldul schimburilor de energie electrică ________________ 119 

9.4  Scenarii privind evoluţia parcului de producţie_______________________ 119 

9.5 Analiza adecvanţei parcului de producţie din SEN în perioada 2020-2024-2029 125 

9.6 Acoperirea sarcinii SEN de către grupurile generatoare – cazuri analizate 
pentru verificarea adecvanţei RET __________________________________ 129 

9.7 Adecvanța sistemului la vârful de sarcină – analiză de sensibilitate în raport cu  
disponibilitatea unităților de producere care funcționează pe bază de combustibili 
fosili și în raport cu  probabilitatea de nerealizare a capacităților noi de producere 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290 

prognozate __________________________________________________ 129 

9.8 Analiza adecvanţei parcului de producţie din SEN pe termen mediu și lung – 
abordarea probabilistă __________________________________________ 131 

9.8.1 Introducere ___________________________________________ 131 

9.8.2 Analiza de adecvanță pe termen scurt și termen mediu realizată în 
cadrul ENTSO-E (MAF2019) ______________________________ 132 

10. Analiza regimurilor de funcţionare a RET în perspectivă _____________________ 133 

10.1 Analiza regimurilor staţionare _________________________________ 134 

10.1.1 Analiza zonei Dobrogea (secțiunea S6) _______________________ 138 

10.1.2 Analiza zonelor Dobrogea și Moldova _______________________ 141 

10.1.3 Analiza zonei Moldova __________________________________ 142 

10.1.4 Analiza pentru zona Transilvania de Nord ____________________ 142 

10.1.5 Analiza zonei de Sud-Vest ________________________________ 144 

10.1.6  Analiza pentru zona Transilvania Nord, Moldova și Banatul de Nord 
denumită secțiunea Nord-Sud ____________________________ 148 

10.1.7 Analiza privind alimentarea municipiului Bucureşti ______________ 150 

10.1.8 Analiza zonei Argeș-Vâlcea _______________________________ 154 

10.1.9 Analiza impactului asupra SEN a întârzierii/amânării termenului de 
punere în funcţiune a proiectelor prevăzute în Planul de dezvoltare a 
RET 2018-2027 şi incluse în RMB __________________________ 155 

10.2 Gradul de încărcare a elementelor RET ___________________________ 156 

10.3  Nivelul de tensiune, reglajul tensiunii şi compensarea puterii reactive _____ 157 

10.4 Pierderi de putere în RET, la palierele caracteristice ale curbei de sarcină ___ 157 

10.5 Solicitările la scurtcircuit _____________________________________ 159 

10.6 Verificarea RET la condiţii de stabilitate statică _____________________ 162 

10.6.1 Rezultatele analizelor de stabilitate statică-termen mediu _________ 162 

10.6.2 Rezultatele analizelor de stabilitate statică-termen lung __________ 163 

10.7 Stabilitatea tranzitorie şi măsuri de protecţie în nodurile RET ___________ 171 

10.8 Concluzii privind regimurile de funcţionare a RET în perspectivă __________ 175 

10. 9 Analiza de adecvanță pe zone ale SEN ___________________________ 178 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

291 

10.9.1 Secțiunea S1 _________________________________________ 178 

10.9.2 Secţiunea S2 _________________________________________ 179 

10.9.3 Secţiunea S3 _________________________________________ 180 

10.9.4 Secţiunea S4 _________________________________________ 181 

10.9.5 Secțiunea S5 _________________________________________ 182 

10.9.6 Secţiunea S6 _________________________________________ 183 

10.9.7 Secțiunea S7a ________________________________________ 184 

10.9.8 Secțiunea S7b ________________________________________ 185 

10.9.9 Concluzii ____________________________________________ 186 

11. Strategia de mentenanţă a activelor din cadrul RET pe următorii zece ani _________ 188 

11.1 Strategia de mentenanţă a instalaţiilor din componenţa RET ____________ 188 

11.1.1 Aspecte generale privind activitatea de mentenanţă–componentă a  
Managementului Activelor ______________________________ 188 

11.1.2 Programul de mentenanţă al instalaţiilor RET (staţii şi linii electrice) _ 193 

11.2 Strategia de mentenanţă a sistemelor  de contorizare si monitorizare a 
calității energiei electrice _________________________________________ 197 

12.  Evaluarea potențialului de creștere a eficienței energetice a RET. Soluții și măsuri pentru 

creșterea eficienței energetice. Stabilirea calendarului de implementare a măsurilor.____ 198 

12.1 Generalități _______________________________________________ 198 

12.2 Conjunctura europeană ______________________________________ 199 

12.3 Proiecte de eficiență energetică ________________________________ 200 

12.3.1 Proiectele inițiate la nivelul Companiei pentru creșterea Eficienței 
Energetice: _________________________________________ 201 

12.3.2 Proiecte de investiții care urmăresc și eficientizarea energetică _____ 201 

12.3.2.1 Proiecte în curs de execuție (în derulare, termen scurt) _____202 

12.3.2.2 Proiecte în curs de achiziție (pe termen mediu) ___________203 

12.3.2.3 Proiecte in pregătire (pe termen lung) _________________203 

13. Strategia CNTEE TRANSELECTRICA SA în domeniul Cercetării și Inovării _______ 205 

13.1 Provocări prezente și viitoare pentru operatorii de transport și sistem (OTS) _ 205 

13.2  Obiectivele Strategiei în domeniul Cercetării şi Inovării ________________ 205 

13.3 Proiecte având componenta de Cercetare-Inovare ___________________ 206 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

292 

13.4 Provocări privind managementul activelor la Operatorii de Transport și de 
Sistem (OTS) __________________________________________________ 209 

13.5 Beneficiile aplicării conceptelor și standardelor Smart Grid _____________ 213 

13.6.  Proiecte pentru pregătirea tranziției către rețele inteligente și digitalizarea 
RET ________________________________________________________ 213 

13.7 Proiecte de monitorizare online pentru activele critice ale Companiei ______ 220 

13.8 Proiecte de stații digitale _____________________________________ 223 

14.  Strategia acțiunilor de dezvoltare a activelor fixe __________________________ 224 

14.1 Evoluții care determină necesitatea dezvoltării activelor fixe ____________ 224 

14.2  Soluţii tehnice promovate prioritar ______________________________ 226 

14.3   Strategia de dezvoltare a RET _________________________________ 227 

14.3.1  Necesităţi de întărire a RET determinate de evoluţia SEN în perioada 
2020-2029 __________________________________________ 227 

14.3.2  Incertitudini privind evoluţia SEN şi tratarea acestora în Planul de 
dezvoltare a RET _____________________________________ 231 

14.3.3 Proiecte pentru creșterea capacității de transfer de putere între RET și 
RED și reducerea tranzitelor prin RED și a pierderilor. ___________ 233 

14.3.4 Analiză privind separarea instalațiilor în concordanță cu prevederile 
legale în vigoare referitoare la nivelurile de tensiune aferente 
serviciului de transport, respectiv de distribuție a energiei electrice. _ 236 

14.3.5. Sisteme asociate RET ___________________________________ 241 

14.3.5.1 Strategia de dezvoltare a sistemului de conducere operativă prin 
dispecer EMS/SCADA-DEN ________________________________241 

14.3.5.2  Strategia de dezvoltare a platformei informatice care asigură 
funcționarea piețelor administrate de către Transelectrica _________244 

14.3.5.3  Strategia de dezvoltare a sistemelor de contorizare a energiei 
electrice şi a sistemului de monitorizare a calităţii energiei electrice __246 

14.3.5.4  Strategia de dezvoltare a sistemului de telecomunicaţii ____250 

14.3.5.5 Strategia de dezvoltare a protecţiei infrastructuriilor critice __250 

14.4 Programul de dezvoltare, retehnologizare/ modernizare a instalaţiilor din RET 252 

14.4.1 Analiza comparativă a proiectelor de investiții incluse în prezenta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

293 

ediție a Planului de dezvoltare 2020 față de ediția anterioară 2018 _ 252 

14.4.2 Prezentarea proiectelor de dezvoltare a RET incluse în Planul de 
dezvoltare a RET pentru perioada 2020- 2029 _________________ 254 

14.5  Estimarea indicatorilor de beneficiu specifici pentru proiectele RET _______ 266 

15. Evaluarea cheltuielilor de investiţii pentru dezvoltarea RET ___________________ 272 

16.  Surse de finanţare ________________________________________________ 276 

16.1 Veniturile CNTEE Transelectrica SA ______________________________ 276 

16.2 Sursele de finanţare a dezvoltării infrastructurilor operate de Companie ___ 277 

17.  Direcţii de analiză pentru etapa următoare ______________________________ 282 

Bibliografie ________________________________________________________ 284 
 
 
 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

294 

 
Anexa nr. 1 la Decizia Directoratului CNTEE Transelectrica SA nr. 1185/5.10.2018 

 

Echipa de proiect pentru proiectul: 

„Planul de Dezvoltare a RET pe 10 ani (perioada 2020-2024-2029)” 

 

Nr. Crt. Nume și prenume Poziția 

1 Ștefan Țibuliac Director DEMDRET 

2 Daniela Bolborici Manager DDRET 

3 Anca Antemir Șef Serviciu 

4 Oana Zachia Șef birou 

5 Oana Mânicuță Expert Rețele Electrice 

6 Alexandra Constantin Ing. pr. sp. analize de sistem 

7 Remus Nicușor Dinculescu Ing. 

8 Andra Patachia Ing. 

9 Simona Soare Expert 

10 Mihai Marcolț Șef Serviciu Cercetare Inovare 

11 Cătălin Chimirel 
Manager Eficiență Energetică și 

Tehnologii Noi 

12 Silvia Damian Manager DMPIAFE 

13 Adriana Mândruțiu 
Expert Managementul Activității 

Investiționale 

14 Costel Constantin Șef serviciu DEN 

15 Mioara Miga - Papadopol 
Manager Energetic DEN 

(MFGAP) 

16 Emanuel Ioniță Șef birou DEN 

17 Doina Ilișiu Manager energetic DEN (PMC) 

18 Cristian Rădoi Manager energetic DEN (POS) 

19 Eugen Sandu p. Inspector Șef - Șef serviciu 

20 Dumitru Sandu 
Șef birou Management Calitate, 

Mediu 

21 Costin Florea Manager DEMRET 

22 Bodgan Ghițulescu Manager proiect LEA 

23 Gabriel Gheorghiu Expert IT&C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295 

24 Bogdan Giubega Expert informatică 

25 Traian Marinescu Expert informatică 

26 Florin Stanciu Manager DESFTM 

27 Luminița Elefterescu Ing.pr.sp. 

28 Giorgiana Giosanu - Rafila Manager DPA 

29 Ileana Marinescu Manager DRAR 

30 Dan Costache Șef STMSCL 

31 Eugen Popescu Director Program DICr 

32 Marian Neagu Expert Standardizare 

33 Aurelia Vlăsceanu Consilier Juridic 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planul de Dezvoltare a RET 
perioada 2020- 2029  

 
Anexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuprins 

 
Anexa A Construirea cazurilor şi analiza regimurilor de funcţionare în vederea 

dimensionării RET 

 

Anexele B Analiza regimurilor actuale de funcţionare a RET 

Anexa B-1 Consumuri realizate pe staţii  

Anexa B-2 Componentele RET  

Anexa B-3 Încărcarea echipamentelor RET VDV 2020 

Anexa B-4 Încărcarea echipamentelor RET VSI 2019-2020 

Anexa B-5 Tensiuni în staţiile din RET VDV 2020 

Anexa B-6 Tensiuni în staţiile din RET VSI 2019-2020 

Anexa B-7 Curenţi și puteri de scurtcircuit  

Anexa B-8 

 

Anexa B-9 

Situaţia calificării grupurilor şi a furnizorilor pentru realizarea serviciilor 

tehnologice de sistem 

Indicatorii de siguranţă pentru nodurile RET şi nodurile de 110 kV din staţiile 

Transelectrica 

 

Anexele C 

 

Prognoza balantei productie/consum de energie electrică în perspectivă - 

perioada 2020 – 2029 

Anexa C-1 Prognoza consumului de energie electrică pe zone 2020 – 2029 

 

Anexele D Analiza stabilităţii statice 

Tabelele 1.1 - 1.8 - Analiza stabilităţii statice - TM 

Tabelele 2.1 - 2.8  - Analiza stabilităţii statice -  TL 

 

Anexele F Strategia acţiunilor de dezvoltare a activelor fixe 

Anexa F-3 

 

Anexa F-4 

Anexa F-5 

 

 

Anexa G  

 

Anexa H 

Anexa H-1 

Anexa H-2 

 

 

 

 

 

Monitorizarea proiectelor din Planul de dezvoltare a RET – edițiile 2016 și 

2018  

Prezentarea beneficiilor urmărite prin realizarea proiectelor de investiții 

Lista proiectelor de investiții de interconexiune, cu specificarea contribuției 

fiecăruia la realizarea obiectivului de creștere a gradului de interconectare la   

15 % din capacitatea totală instalată până în anul 2030 

Încărcări elemente RET 2020, 2024 , 2029 

 

Strategia CNTEE TRANSELECTRICA SA în domeniul Cercetării și Inovării 

Opțiuni Piloni domeniu cercetare în cadrul CNTEE Transelectrica SA 

Obiective generale aferente domeniilor cheie de interes TEL pentru 

structurarea sesiunilor de prezentare a conceptelor, soluțiilor, tehnologiilor și 

echipamentelor  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa H-3 

 

Anexa H-4 

Anexa H-5 

 

Anexa H-6 

 

Anexa H-7 

Anexa H-8 

 

 

 

 

 

Structura grupelor și obiectivelor specifice aferente strategiei cercetării și 

inovării 

Arhitectura de Referință SMART GRID specifică CNTEE Transelectrica SA 

Lista sistemelor principale care fac parte din standardul “Smart Grid” și 

numărul de corespondență din arhitecturile “Smart Grid” 

Structura și conținutul cadru a Agendei digitală a Companiei conform 

Programului de Transformare Digitală 2018-2027 

Lista inițiativelor care susțin digitalizarea Companiei 

Arhitectura țintă Laborator de testare CNTEE Transelectrica SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA A  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa A – pag.1 

 

 

 

Construirea cazurilor şi analiza regimurilor de funcţionare 

în vederea dimensionării RET 

 

 

A. Construirea cazurilor de funcţionare în vederea dimensionării RET 

 

Performanţele de funcţionare a RET se stabilesc prin analiza unui număr mare de 

regimuri de funcţionare care pot apărea în condiţii normale de funcţionare a SEN interconectat 

sincron cu sistemul electroenergetic european continental .  

Analiza dimensionării RET la diferite orizonturi de prognoză este realizată în 

conformitate cu prevederile Normativului pentru proiectarea sistemului energetic national 

(PE026/1992) și cu regulile din prezentul document.  

În vederea realizării calculelor şi analizelor de sistem se elaborează modele de rețea 

corespunzătoare unor cazuri caracteristice:  

- cazuri considerate Regimuri Medii de Bază (RMB) de funcţionare a RET; 

- cazuri care conduc la regimurile de funcţionare cele mai dificile care pot apărea în 

condiţii normale de funcţionare a SEN şi la care reţeaua trebuie să facă faţă - Regimuri de 

Dimensionare (RD). 

Cazurile caracteristice pentru RMB şi RD se construiesc pentru paliere caracteristice ale 

curbei de sarcină: vârf de consum seară iarnă (VSI),  vârf de consum dimineaţa vară (VDV) şi 

gol de consum noapte de vară zi de sărbătoare (GNV), pentru fiecare din cele 3 orizonturi de 

prognoză: An0+1, An0+5, An 0+10 (An0 fiind ultimul an anterior perioadei analizate) . 

Regulile de elaborare atât pentru RMB cât şi pentru RD sunt stipulate în PE 026/1992. 

Deoarece documentul menţionat nu are prevederi pentru centralele eoliene și fotovoltaice, 

având în vedere caracterul stocastic al regimului de funcţionare al acestor centrale, prevederile 

PE 026/1992 au fost completate pentru acestea cu reguli specifice, prezentate mai jos. 

 

În regimul mediu de bază (RMB): 

1. Centralele eoliene se consideră cu o producţie de 30 % din puterea considerată instalată la 

etapa respectivă la VSI și 20% la VDV și GNV.  

Aceste valori sunt stabilite pe baza informaţiilor obţinute din literatura de specialitate, 

din activitatea în grupele de lucru de la ENTSO-E şi în urma discuţiilor purtate de specialiştii 

români cu reprezentanţii unor companii care operează volume semnificative de centrale eoliene.  

După observarea în funcţionare a unui volum relevant de centrale eoliene în SEN, care 

să ofere date suficiente privind nivelul de încărcare a acestora şi probabilitatea asociată gradului 

de încărcare, CNTEE “Transelectrica” S.A. va realiza analiza statistică a măsurătorilor şi va 

implementa rezultatele în procedurile sale de analiză.Centralele fotoelectrice (CFE) se consideră 

funcţionând doar la VDV şi sunt considerate utilizând profilarea orara a producției pe baze 

statistice. 

2. Centralele hidroelectrice se încarcă pentru condiţii de hidraulicitate medie, conform 

valorilor corespunzătoare palierului respectiv pe curba anuală de funcţionare. 

3. Centralele clasice se încarcă pe baza ordinii de merit (cheltuielile variabile de producţie / 

eficienţa energetică a grupului). 

 

 



Anexa A – pag.2 

 

 

În regimul de dimensionare (RD): 

În cazul în care se analizează racordarea la reţea a unui grup nou/ unei centrale electrice noi, 

pornind de la RMB se elaborează regimul de dimensionare (RD). 

Se identifică zona excedentară analizată, delimitată de restul SEN printr-o secţiune de reţea a 

cărei capacitate este în pericol să fie depăşită datorită evacuării excedentului de putere care 

include şi producţia centralei/ grupului nou racordat. 

La fiecare analiză a capacităţii reţelei de evacuare a puterii dintr-o centrală sau un grup de 

centrale pot fi avute în vedere succesiv, după caz, mai multe secţiuni concentrice a căror 

capacitate este în pericol să fie depăşită, delimitând mai multe zone excedentare analizate, din ce 

în ce mai largi.  

In funcţie de zona în care se preconizează instalarea grupului/ grupurilor noi, se construiesc 

regimurile de dimensionare (RD), modificând încărcarea unor grupuri generatoare faţă de RMB, 

conform regulilor stabilite în PE026/1992, completate conform celor de mai jos: 

 

Noul obiectiv 

1. Dacă noul obiectiv analizat este o centrala clasică, aceasta se consideră încărcată la 

100% din Pinstalat atat la N, cât si la (N-1).  

2. Dacă noul obiectiv analizat este o centrală eoliană (CEE) sau fotovoltaică (CEF), 

aceasta va fi încărcată la 100 % din puterea instalată în regimurile cu N si N-1 elemente în 

funcţiune. 

3. Dacă în staţia în care se face racordarea noii CEE/CEF mai sunt racordate şi alte 

CEE/CEF, se vor considera toate încărcate la 100%Pinstalat în regimurile cu N si N-1 elemente 

în funcţiune. 

 

Celelalte centrale la VSI, VDV 

4.  CEE din zona excedentară în care se racordează centrala analizată,  (ex.: zona 

Dobrogea/ zona Moldova/ zona Caraş Severin, zona Stâlpu etc.) se încarcă la 70% 

Pinstalat considerat dacă sunt racordate în RET și la 85% dacă sunt racordate în RED. 

 CEF din zona excedentară în care se racordează centrala analizată se încarcă la VDV 

la 80% Pinstalat.   

5. Cea mai mare centrală termoelectrică (exceptând CNE) din zona excedentară 

analizată se încarcă la Pmax disponibil.  

6.  CNE se încarcă la Pmax disponibil. 

7. Toate centralele hidroelectrice din zona excedentară analizată se încarcă la Pmax 

disponibil. 

Menţiune: Incărcarea CHE Porţile de Fier şi CHE Djerdap (Serbia) se face 

corelat, în aceeaşi măsură. 

 

Celelalte centrale la GNV 

8. CEE din zona excedentară în care se racordează centrala analizată,  (ex.: zona 

Dobrogea/ zona Moldova/ zona Caraş Severin, zona Stâlpu etc.) se încarcă la 70% 

Pinstalat considerat dacă sunt racordate în RET și la 85% dacă sunt racordate în 

RED.  
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 9. Cea mai mare centrală termoelectrică (exceptând CNE) din zona excedentară 

analizată se încarcă la Pmax disponibil în regimurile cu N elemente în funcţiune, dar 

se acceptă ipoteza unei valori care poate coborî până la 70% Pmax disponibil pentru 

încadrarea în limita termică a reţelei în regimurile cu N-1 elemente in funcţiune, fără 

a scădea sub P minim tehnic sau sub valoarea din RMB. 

10. CNE se încarcă la Pmax disponibil.  

11. Toate centralele hidroelectrice din zona excedentară analizată se încarcă la 50% 

Pinstalat, dacă în RMB erau sub această valoare. Se poate  accepta descărcarea CHE 

cu lac de acumulare sub această valoare sau chiar oprirea lor. Nu se acceptă valori sub 

Pmin tehnic sau sub valoarea din RMB. 

 

Echilibrarea balanţei 

13. Balanţa se echilibrează prin scăderea, în afara zonei excedentare analizate, a 

producţiei în centrale termoelectrice fără program de cogenerare (în ordinea 

descrescătoare a costurilor de producţie estimate: 1. hidrocarburi, 2. huilă, 3. lignit).  

Având în vedere cuplajul între zonele Dobrogea şi Moldova, care evacuează prin S3 

comună, încărcarea grupurilor în una din aceste zone nu se echilibrează prin scăderea 

în cealaltă.  

Dacă este necesar, deoarece scăderea suplimentară a producţiei interne ar pune în 

pericol siguranţa funcţionării, excedentul rămas de echilibrat după aplicarea 

condiţiilor de mai sus se consideră export suplimentar faţă de soldul din RMB (50% 

pe direcţia sud,  50% pe direcţia vest). 

 

 

Se obţin astfel valorile fluxurilor maxime de putere prognozate a fi evacuate din zona 

analizată în situaţii normale de funcţionare a SEN, care stau la baza identificării întăririlor 

necesare. 

Pentru studii de dezvoltare a RET se urmează pașii 4-13 de mai sus. Pașii 1-3 se referă la 

studii de soluție de racordare a unor noi utilizatori.   

 

 

B. Analiza regimurilor de funcţionare în vederea dimensionării RET 

Analizele se realizează considerându-se sistemul electroenergetic al României 

interconectat sincron cu sistemul electroenergetic european continental . 

 

1. Regimurile staţionare. 

Se analizează regimurile medii de bază şi regimurile de dimensionare, la palierele curbei 

de sarcină VSI, VDV şi GNV, în schema N şi N-1, prin calcule de regim staţionar. Pentru liniile 

electrice cu porțiuni aflate pe stâlpi comuni pe o distanță mai mare de 10km se vor efectua 

calcule de regim staționar cu N-1 elemente în funcțiune deconectând ambele linii. Pentru 

secţiunea care asigură evacuarea puterii centralelor nucleare (CNE Cernavodă) se aplică criteriul 

N-2.  

Se identifică, aplicându-se criteriile de dimensionare conform PE 026/1992, regulilor de 

mai sus şi Codului tehnic al RET, zonele în care nu se îndeplinesc condiţiile tehnice normate 

privind calitatea energiei electrice şi siguranţa funcţionării SEN şi se stabilesc soluţii de 

rezolvare. 

Regimurile staţionare sunt analizate din punct de vedere al: 

- gradului de încărcare a elementelor RET şi RED (110 kV); 
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- nivelului de tensiune în nodurile RET şi RED (110 kV); 

- nivelului pierderilor de putere activă în RET. 

 Gradul de încărcare admis este determinat de caracteristicile echipamentelor. 

Benzile admisibile de tensiune admise, în acord cu legislaţia în vigoare, sunt: 

o Reţeaua de 400 kV: 380 kV şi 420 kV; 

o Reţeaua de 220 kV: 198 kV şi 242 kV; 

o Reţeaua de 110 kV: 99 kV şi 121 kV. 

În aceste calcule, se modelează T şi AT pe plotul nominal, considerându-se posibilitatea 

de utilizare a reglajului ca o rezervă pentru operarea reţelei în cazurile care exced regimurile de 

dimensionare. Într-o abordare similară, nu se utilizează posibilitatea de funcţionare a grupurilor 

în regim inductiv, caracterizat de absorbţie de putere reactivă. 

 

2. Verificarea dimensionării RET la condiţii de stabilitate statică  - Determinarea puterilor 

maxime admisibile în secţiunile caracteristice  

Pentru determinarea regimului critic şi a valorii maxime admisibile a puterii tranzitate 

printr-o secţiune a SEN din considerente de stabilitate statică, se modifică în paşi succesivi 

regimul iniţial, în sensul creşterii deficitului sau excedentului de o parte şi alta a secţiunii 

analizate, prin creşteri/ scăderi de consum/ producţie. 

Calculul se opreşte la apariţia primului regim instabil şi se consideră regim critic ultimul 

regim stabil. În raport cu regimul critic, în configuraţie N şi N-1, se determină regimul admisibil, 

caracterizat prin rezervă normată de 20% în configuraţie cu N elemente şi 8% în configuraţie cu 

N-1 elemente. 

Se calculează limitele de stabilitate statică în secţiunile caracteristice şi puterile 

admisibile prin secţiuni care asigură rezervele normate față de limite, în scheme de durată 

complete (toate elementele în funcţiune) şi, pentru identificarea cazurilor de retrageri din 

exploatare condiţionate, în scheme de durată cu fiecare element din secţiune retras, pe rând, din 

exploatare. 

Puterile admisibile pentru secţiunile caracteristice ale SEN trebuie să asigure rezerva 

normată - adică, simultan: 

▪ 20% faţa de limita de stabilitate calculată pentru configuraţia de durată (completă sau 

cu un element retras) 

şi  

▪ 8% faţa de limita de stabilitate calculată pentru configuraţia de scurtă durată rezultată 

în urma contingenţelor semnificative aplicate la configuratia de durată (linie, T/AT, 

grup generator sau consum concentrat) (= verificarea criteriului N-1).  

 

Deci, pentru fiecare configuratie de durată (completă sau cu un element din secţiune 

retras), se stabileşte valoarea admisibilă prin secţiune ca fiind minima dintre: valoarea admisibilă 

prin secţiune cu rezerva de 20% şi valorile admisibile prin secţiune calculate cu fiecare dintre 

celelalte elemente din secţiune declanşate suplimentar, pe rând, faţă de care se asigură o rezervă 

de 8%. 

 

 

3. Analiza condiţiilor de stabilitate tranzitorie 

Pentru centrale, se verifică stabilitatea tranzitorie, cu încarcarea grupurilor la maximum. 

Analiza se face pe secţiunea de evacuare din centrală, pentru configuraţie normală şi configuraţii 

cu un element retras din exploatare de durată. Se analizează şi scurtcircuite trifazate pe barele 

staţiilor. 
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Pentru determinarea soluţiei tehnice din punct de vedere al performanţei necesare a 

echipamentelor de reglaj, comutaţie şi protecţie, în regimurile staţionare cu rezervă normată de 

stabilitate statică asociate fiecărei secţiuni caracteristice a SEN, se calculează: 

(1) timpul critic de eliminare a defectului pe liniile electrice de 400 kV sau 220 kV adiacente 

barei la care se racordează grupul, lângă staţie - la scurtcircuit permanent trifazat, 

eliminat prin acţionarea corectă a protecţiei de bază şi a întreruptoarelor, cu considerarea 

dispozitivelor RAR; pentru scenariul la care s-a identificat timpul critic, se reia simularea 

cu extinderea intervalului de simulare la 20-30 secunde, pentru a identifică eventuala 

necesitate a echipării cu PSS pentru amortizarea oscilaţiilor; 

(2) timpul critic de eliminare a defectului pe barele de 400 kV sau 220 kV adiacente barei la 

care se racordează grupul (separate de această bara printr-o linie, un transformator sau o 

cuplă) - la scurtcircuit trifazat; se identifică eventualele situaţii de  neamortizare a 

oscilaţiilor; 

(3) timpul critic de eliminare a defectului pe bara de 400 kV sau 220 kV la care se 

racordează grupul  - la scurtcircuit trifazat, pentru verificarea efectului asupra grupurilor 

existente. 

Ţinând seama de prevederile Codului tehnic al RET şi PE 026 / 1992 – Normativ pentru 

proiectarea SEN, verificarea condiţiilor de stabilitate tranzitorie pe secţiunile caracteristice ale 

SEN se efectuează în următoarele condiţii şi pentru următoarele perturbaţii: 

- În regimurile staţionare cu rezervă normată de stabilitate statică, corespunzatoare 

fiecărei secţiuni caracteristice a SEN, la vârf de sarcină, în configuraţie de durata 

(completă şi respectiv cu câte un element din secţiune retras programat, pe rând): 

scurtcircuit polifazat permanent (bifazat cu pamantul sau trifazat) pe o linie din RET, 

eliminat prin acţionarea corectă a protecţiei de bază şi a întreruptoarelor, fara RAR 

(RAR anulat) si cu RAR nereusit; 

- În regimurile staţionare cu rezervă normată de stabilitate statică, corespunzatoare 

fiecărei secţiuni caracteristice a SEN, la vârf de sarcină, în configuraţie de scurtă 

durată cu un element declansat (rezultată în urma contingenţelor semnificative 

aplicate, pe rand, la configuratia completa): scurtcircuit monofazat pe o alta linie din 

RET, eliminat prin acţionarea corectă a protecţiei de bază şi a întrerupătoarelor, urmat 

de RARM reuşit. 

Se verifică astfel faptul că încărcarea fiecăreia dintre secţiuni la valoarea puterii limită de 

stabilitate statică cu rezervă normată de stabilitate nu prezintă risc de pierdere a stabilităţii 

grupurilor generatoare din SEN la solicitări de scurtcircuit simetric şi nesimetric în RET. 

Calculele se realizează considerându-se apariţia scurtcircuitului, pe rând, la ambele capete 

ale liniilor. 

Pentru zonele în care este instalată o putere semnificativă în centrale eoliene, scenariile de 

declanşare pentru verificarea criteriului N-1 iau în considerare, ca variantă pentru identificarea 

situaţiilor periculoase, şi declanşarea grupurilor eoliene în regimul tranzitoriu determinat de 

declanşarea elementului de reţea. 

În funcţie de tipul instalaţiilor de RAR şi teleprotecţiei cu care este echipată linia 

respectivă, se utilizeaza următoarele scenarii de evoluţie a regimului tranzitoriu: 

 

- În cazul în care linia nu este prevăzută cu teleprotecţie şi RAR trifazat, scurtcircuitul 

trifazat este eliminat definitiv prin protecţia de distanţă. 

- În cazul în care linia este prevăzută cu RART, scurtcircuitul trifazat permanent este 

eliminat prin protecţia de distanţă, cu reconectarea pe defect din capătul în care 
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dispozitivul RART este prevăzut cu “control lipsă tensiune”, după care linia este 

deconectată definitiv prin acţionarea protecţiei. 

- În cazul liniilor fără instalaţii de teleprotecţie, scurtcircuitul trifazat permanent este 

eliminat de protecţia de distanţă în trepte, cu o temporizare de 0,4 s între acţionarea 

celor două întreruptoare de la capetele liniei respective. 

- În cazul liniilor echipate cu instalaţii de teleprotecţie, scurtcircuitul trifazat este 

eliminat prin protecţie la ambele capete, cu considerarea timpului de transmisie a 

semnalului de deblocare. 

In cazul unui scurtcircuit pe bare, se consideră acţionarea corectă a protecţiei diferenţiale 

de bare. 

 

 

4. Evaluarea solicitărilor la scurtcircuit 

Valorile curenţilor de scurtcircuit sunt calculate în conformitate cu prevederile PE 134 / 

1995 – “Normativ privind metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit în reţeelele electrice 

cu tensiunea peste 1 kV”, normativ elaborat în conformitate cu prevederile CEI. 

Se determină valorile curenţilor de scurtcircuit trifazat, monofazat şi bifazat cu pământul în 

staţiile de 400 kV şi 220 kV din RET, şi în staţiile de 110 kV aflate în administrarea 

Transelectrica S.A. 

Calculele  sunt efectuate utilizând  metoda simplificată în care se admit următoarele: 

- egalitatea în modul şi argument a tuturor tensiunilor electromotoare din nodurile 

reţelei; 

- neglijarea rezistenţei reţelei; 

- neglijarea sarcinilor din noduri. 

- în regimul iniţial sistemul este perfect echilibrat; 

- se neglijează fenomenele tranzitorii. 

Aceste simplificări pot conduce la o eroare de cca. 10% în raport cu rezultatele obţinute 

printr-un calcul exact, eroare considerată admisibilă. 

Calculele de dimensionare a echipamentelor şi aparatajului din instalaţiile electrice, a 

prizelor de pământ şi a protecţiei liniilor de telecomunicaţie se efectuează pentru regimul maxim 

de funcţionare. Acesta este caracterizat prin: 

- Toate generatoarele, liniile şi unităţile de transformare ale reţelei, în funcţiune; 

- Toate autotransformatoarele 400/220 kV şi 220/110 kV, şi transformatoarele   

400/110 kV considerate cu neutrele legate la pământ; 

- Toate transformatoarele de bloc din staţiile centralelor funcţionează cu neutrul legat   

la pământ; 

- Reţeaua de 400, 220 şi 110 kV buclată, cuplele conectate. 

Valorile curenţilor de scurtcircuit servesc la: 

- verificarea instalaţiilor existente şi determinarea etapei în care, eventual, sunt depăşite 

performanţele acestora, stabilirea performanţelor echipamentelor şi aparatajului ce 

urmează a fi asimilate în perspectivă; 

- dimensionarea noilor instalaţii la solicitări dinamice şi termice care pot apărea în 

reţea; 

- stabilirea reglajelor pentru protecţiile prin relee şi automatizările de sistem; 

- determinarea influenţei liniilor de înaltă tensiune asupra liniilor de telecomunicaţii şi 

a curenţilor prin prizele staţiilor. 
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NOD NUME_BARA SD VD_10_PC VD_10_QC VS_19_PC VS_19_QC GN_04_PC GN_04_QC GS_4_PC GS_4_QC

2026 Sebes Zona Industriala AB 6.00 3.00 5.00 3.00 5.00 3.00 4.47 1.24
2155 Ocna Mures AB 2.89 0.26 3.84 0.50 4.07 0.43 3.892 0.328

2156 Ocna Mures AB

2162 Petresti AB 6.00 3.00 6.00 3.00 6.00 3.00 5.55 2.50

2163 Gilceag pompe AB 8.00 1.00

2167 Cugir AB 15.69 7.46 12.26 4.79 9.11 3.81 7.60 2.90

2170 Sebes PIANU AB 22.00 5.00 21.00 1.00 13.00 3.00 11.85 1.57

2171 Barabant AB 21.00 2.00 19.00 1.00 20.00 2.00 13.10 0.84

2172 Blaj AB 14.00 3.60 13.70 2.60 7.00 1.60 8.17 0.94

2173 Cimpeni AB 7.60 0.70 8.10 0.80 3.50 0.50 4.94 0.10

2174 Aiud AB 10.70 1.70 10.00 1.20 7.00 1.00 5.81 0.80

2175 Turnatoria Alba Iulia AB

2176 Zlatna AB 2.50 0.50 2.30 0.00 2.00 0.10 1.88 0.30

2177 Intrep. Metalurgica Aiud AB 0.10 0.00 0.10 0.10 0.04

2178 Baia de Aries AB 1.32 0.19 1.28 0.18 0.83 0.12 1.20 0.30

2181 Teius AB 8.97 1.81 8.59 1.23 6.41 1.74 4.55 0.94

2182 Lupsa AB 3.06 0.83 1.35 0.34 3.09 0.83 0.76 0.24

2183 Cariera Rosia Poieni AB 0.70 0.10 1.10 0.30 0.10 0.00 0.14 0.03

2185 Uz.de Prep. Rosia Poieni AB 8.80 2.50 9.60 3.30 7.10 1.80 8.12 2.31

2186 Gura Rosie AB 1.97 0.19 2.58 0.32 2.69 0.25 2.44 0.19

2188 MDF Sebes AB 23.00 9.00 25.00 10.00 24.00 10.00 24.00 9.00

2189 Alba Iulia AB 12.00 1.00 12.00 1.00 7.00 0.00 6.00 0.00

2252 CFR Teius AB 0.48 0.00 0.37 0.10 0.70 0.10 3.08 1.02

2253 Sibot CFR AB

2256 Tauni AB 2.50 1.00 2.50 1.00 2.50 1.00 2.55 0.80

2278 Turnatoria Alba Iulia B2 AB 5.00 1.00 4.00 1.00 6.00 1.00 2.05 0.58

2279 Alba Iulia B2-110 AB

2266 Sasciori AB

1124 Petrochimie 1 Bradu AG 0.10 4.50 0.10 4.50 0.10 4.60 0.10 4.60

1125 Petrochimie 4 Bradu AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 2.00

1126 Petrochimie 2 Pit. Sud AG 0.00 4.20 0.00 4.10 0.00 4.10 0.00 4.00

1127 Petrochimie 3 Pit. Sud AG 1.00 1.70 1.00 1.70 0.90 1.80 0.40 1.80

1128 CET 1 Bradu AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1129 Rafinarie 3 Bradu AG 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.60 1.00

1130 CET 2 Pit. Sud AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1131 Rafinarie 4 Pit. Sud AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1132 Rafinarie 5 Pit. Sud AG 0.30 0.10 0.30 0.10 0.40 0.10 0.30 0.10

1133 Pitesti Nord AG 25.10 7.80 23.40 6.90 16.30 4.10 11.30 1.40

1134 Poiana Lacului AG 10.70 3.40 12.00 3.60 9.60 2.90 9.50 2.90

1135 Pitesti Vest AG 14.70 2.80 16.10 3.80 9.10 1.70 8.60 1.50

1136 Prundu AG 12.50 4.30 11.70 4.10 8.30 2.90 7.50 2.60

1137 Textila AG 3.8 1.60 1.90 0.80 1.90 0.80 1.90 0.80

1138 IME Pitesti AG 24 7.40 21.70 5.5 15.10 3.60 11.90 2.10

1139 Topoloveni AG 9.50 3.00 9.80 2.50 6.80 1.70 5.80 1.10

1140 Valcele AG 6.30 1.00 7.50 1.20 5.40 0.70 5.20 0.80

1141 Arges Sud AG 3.50 0.70 3.20 0.40 2.10 0.2 1.80 0.10

1145 Valea Danului AG 2.50 0.30 3.00 0.20 1.50 0.10 1.30 0.10

1146 Electroarges AG 13.00 3.00 8.00 2.00 7.00 1.00 6.00 1.00

1148 Campulung AG 10.00 2.00 9.70 0.80 6.00 0.20 4.60 0.40

1150 CLC Campulung AG 10.00 5.00 8.60 4.20 9.10 4.10 2.30 0.60

1152 IMM Campulung AG 1.00 0.10 0.70 0.20 0.40 0.20 0.10 0.00

1153 CFS Campulung AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1154 CFS Schitu Golesti AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1155 Schitu Golesti AG 14.00 3.70 13.40 3.10 8.50 1.4 7.80 1.20

1156 Rucar AG 2.40 0.50 2.40 0.40 1.40 0.10 1.40 0.10

1157 Mioveni AG 26.90 8.30 26.70 7.40 18.80 5.10 12.50 1.10

1158 IA Pitesti AG 51.70 20.80 46.90 18.40 47.70 18.90 30.80 10.80

1160 Turnatoria IAP AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1161 IRNE AG 1.60 0.60 1.10 0.50 1.00 0.4 1.00 0.30

1162 Patroaia AG 8.60 2.60 9.70 3.00 7.00 2.40 6.70 2.40

1163 Mozaceni AG 6.50 0.80 7.60 1.00 4.80 0.40 4.60 0.40

1164 Costesti AG 8.80 2.70 8.10 2.60 5.90 1.70 5.90 1.70

1270 SPA Golesti AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Anexa B-1. Consum realizat statii iarna 2018-2019



1313 Bradu   ( B2-110) AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1315 IMM Schitu Golesti AG 1.00 0.20 0.70 0.10 0.40 0.10 0.30 0.10

1321 Bradu -trafo T2 AG 6.50 1.00 5.20 0.40 3.50 0.10 4.00 1.00

1147 Aref AG 3.10 0.80 3.00 0.70 1.90 0.50 1.90 0.50

1319 Pitesti Sud TRAFO1 AG 11.00 3.50 10.00 4.00 9.00 3.00 5.30 0.90

1335 OARJA AG 11.20 2.60 5.00 1.00 11.00 3.00 1.90 0.90

1501 Poltura AR 20.16 4.39 19.33 3.40 12.03 1.93 10.96 1.93

1502 Pecica AR 6.70 1.50 6.80 1.30 4.90 1.10 4.50 0.90

1503 UV Arad AR 5.89 1.71 4.72 1.05 1.75 1.00 1.65 1.00

1504 Bujac AR 16.80 4.80 16.20 3.90 11.90 2.10 4.50 0.00

1505 Gai AR 9.43 2.20 8.30 1.50 6.70 0.50 4.50 0.00

1506 Muresel AR 9.54 2.80 9.70 2.90 5.20 0.80 4.80 0.70

1507 Muresel AR 7.40 1.10 8.14 1.20 5.02 0.60 5.02 0.50

1508 Padurice AR 4.17 1.75 2.21 0.57 0.99 0.39 0.99 0.39

1509 Teba AR 7.20 1.40 7.10 1.10 4.40 0.00 6.30 0.00

1510 Chisinau Cris AR 12.80 3.10 14.70 3.90 10.10 2.20 8.90 1.60

1511 Sebis AR 7.40 4.30 7.70 3.80 4.40 1.90 3.80 1.50

1513 Fintinele AR 18.84 2.30 18.20 1.50 11.30 0.00 10.20 0.00

1514 Lipova AR 10.88 1.60 10.80 1.20 7.20 0.00 6.20 0.00

1515 Semlac AR 5.03 0.50 5.80 0.50 3.50 0.20 3.30 0.00

1516 Pincota AR 9.85 1.50 10.30 1.20 5.90 0.60 5.40 0.40

1519 CFR Sofronea AR 0.24 0.00 0.82 0.00 1.54 0.00 1.89 0.00

1563 Curtici AR 8.65 1.16 9.20 0.88 7.08 0.55 6.04 0.11

1694 CFR Radna AR 0.08 0.20 0.60 0.10 0.60 0.20 0.10 0.00

1695 CFR Varadia AR 0.96 0.48 0.96 0.00 0.96 0.48 0.96 0.96

1702 CET Arad AR 27.00 3.00 26.000 4.00 18.00 1.00 17.00 1.00

501 Grozavesti B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

502 Grozavesti B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

503 Bucuresti Centru A B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

504 Bucuresti Centru B B 29.00 0.00 27.00 0.00 17.00 0.00 16.00 0.00

505 Filaret 1 B 37.00 8.00 35.00 7.00 25.00 2.00 22.00 1.00

506 Filaret 2 B 32.00 7.00 28.00 5.00 22.00 2.00 20.00 1.00

507 Obor B 35.00 8.00 41.00 8.00 22.00 2.00 21.00 2.00

508 Obor B 18.00 4.00 18.00 2.00 11.00 1.00 10.00 1.00

509 Bucuresti Nord B 49.80 2.90 47.70 2.80 28.80 0.00 27.20 0.00

510 Bucuresti Nord B 37.70 1.80 34.20 1.20 32.30 0.00 21.50 0.00

511 IMG Bucuresti B 7.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 17.00

512 IMG Bucuresti B 10.00 4.00 8.00 2.00 8.00 3.00 6.00 2.00

513 Vacaresti B 33.60 0.60 35.10 0.50 17.60 0.00 15.60 0.00

514 Vacaresti B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

515 Toporasi B 21.20 1.70 25.10 2.10 15.30 0.70 16.30 0.10

516 Toporasi B 16.70 11.80 20.30 14.80 11.80 7.40 10.30 5.10

517 FTIC B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

518 FTIC B 0.50 0.00 0.50 0.00 0.60 0.00 0.50 0.00

519 Jilava B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520 Jilava B 10.40 2.10 7.10 0.50 5.00 0.00 4.00 0.00

521 Masini Grele Bucuresti B 13.50 0.00 13.70 0.00 8.60 0.00 7.80 0.00

522 Masini Grele Bucuresti B 7.60 2.40 4.30 1.40 3.40 0.90 2.90 0.90

523 Drumul Taberei B 22.10 1.80 23.00 1.20 12.80 0.00 11.80 0.00

524 Drumul Taberei B 20.20 1.30 24.20 1.50 13.80 0.00 12.20 0.00

950 Parc Drumul Taberei B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

929 Academia Militara B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

525 Militari B 13.00 0.00 12.90 0.00 6.30 0.00 7.20 0.00

526 Militari B 16.28 0.00 17.08 0.00 10.28 0.00 9.01 0.00

527 Drumul Morarilor B 28.80 13.90 32.21 15.60 17.36 8.40 16.46 7.90

528 Drumul Morarilor B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

529 IMUA Bucuresti B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530 Fundeni B 12.40 1.20 10.70 0.70 7.50 0.20 7.70 0.30

531 Fundeni B 18.40 1.50 20.40 1.30 12.80 0.10 11.30 0.10

532 Titan B 18.50 2.30 16.50 0.80 10.70 0.00 9.30 0.00

533 Titan B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

534 Solex B 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

535 Solex B 32.10 0.00 30.30 0.00 23.50 0.00 16.60 0.00

536 Bucuresti Sud B 26.00 7.00 29.00 7.00 16.00 1.00 17.00 1.00

537 Bucuresti Sud B 5.00 1.00 4.40 0.50 2.60 0.00 2.00 0.00

538 Dudesti B 3.50 -0.70 3.30 0.00 1.50 0.00 1.50 -0.80

539 Dudesti B 15.10 4.50 12.80 4.00 11.70 3.50 11.40 3.30

949 Liviu Rebreanu B1 B 3.70 0.00 4.10 0.00 1.30 0.00 1.30 0.00

540 Pajura B 21.50 3.00 20.50 3.00 15.50 1.50 14.00 1.50

541 Pajura B 16.00 3.00 16.00 2.50 11.00 1.50 10.00 1.00

542 Laromet B 6.97 0.40 7.68 0.70 4.61 0.00 4.31 0.00



543 Cringasi B 9.20 0.90 9.70 0.20 4.90 0.00 4.30 0.00

544 Cringasi B 24.44 2.39 25.47 2.37 16.77 1.18 15.86 1.19

545 Pipera B 32.30 0.00 30.40 0.00 19.60 0.00 18.70 0.00

546 Pipera B 34.80 0.00 29.60 0.00 22.60 0.00 21.20 0.00

547 Salaj B 11.00 0.00 13.70 0.00 7.80 0.00 6.80 0.00

548 Salaj B 17.30 2.50 18.60 0.00 12.60 1.30 12.10 1.30

549 Cotroceni B 24.00 1.60 21.00 1.20 13.40 0.00 10.80 0.70

550 Cotroceni B 15.80 0.50 12.60 0.00 8.90 0.00 8.30 0.00

551 Faur B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

552 Faur B 6.40 0.00 3.60 0.00 2.64 0.00 1.68 0.00

553 FCME B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

554 FCME B 14.70 2.60 12.10 2.00 10.50 2.30 8.90 1.10

555 Republica B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

556 Republica B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

557 IREMOAS B 11.00 2.06 9.00 1.16 5.70 0.36 4.50 0.38

558 IREMOAS B 8.40 1.06 5.80 0.96 4.20 0.66 3.90 0.78

559 Balta Alba B 13.90 1.10 15.20 1.40 7.60 0.00 7.30 0.00

560 Balta Alba B 6.80 0.00 7.80 0.40 4.20 0.00 4.10 0.00

561 Vulcan B 6.10 0.30 5.70 0.30 3.30 0.00 3.10 0.00

562 Vulcan B 11.80 0.00 12.70 0.00 7.30 0.00 6.60 0.00

565 INCREST B 14.70 0.00 15.13 0.00 9.37 0.00 7.88 0.00

570 CET Progresul B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

890 CET Progresul B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

873 Panduri B 13.50 -0.70 11.70 0.00 6.70 0.00 7.10 0.00

923 Panduri B 9.90 -0.90 8.50 0.00 5.30 0.00 5.50 0.00

782 Baneasa B 27.90 -1.00 23.00 0.00 15.40 0.00 0.00 0.00

930 Baneasa B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.50 2.60

2401 Mega Mall B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2402 Mega Mall B 7.50 0.00 7.70 0.00 3.50 0.00 3.50 0.00

933 Mihai Bravu B 0.00 0.00 13.80 0.00 8.30 0.00 7.80 0.00

956 Mihai Bravu  B 27.30 0.10 12.30 0.00 7.50 0.00 7.10 0.00

934 Radu Zane B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

957 Radu Zane   B 26.40 0.00 25.40 0.00 15.10 0.00 14.50 0.00

964 Timpuri Noi B2 B 7.00 0.80 7.40 0.90 4.20 1.40 4.20 1.50

965 Timpuri Noi B1 B 14.00 0.60 13.90 0.80 8.80 1.50 9.00 1.60

973 Razoare B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

974 Razoare B 9.40 0.00 9.60 0.00 5.30 0.00 5.00 0.00

100 Borzesti 110 kV   B1-110 BC 36.00 18.20 36.00 18.00 18.00 6.00 52.00 12.00

101 Borzesti 110 kV   B2-110 BC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

102 Gutinas           B1-110 BC 2.00 0.00 12.00 5.00 14.00 6.00 8.00 3.20

103 Gutinas           B2-110 BC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

104 Darmanesti        B1-110 BC 0.50 0.20 0.50 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00

105 Moinesti          B1-110 BC 12.35 0.83 12.85 1.00 10.27 1.20 10.98 1.10

106 Tarata            B1-110 BC 2.60 0.00 2.80 0.00 2.30 0.80 2.00 0.00

107 Onesti            B1-110 BC 17.02 3.07 18.20 3.58 12.71 1.56 9.93 2.91

108 Tg. Ocna          B1-110 BC 5.99 1.61 5.86 1.09 3.10 0.23 2.66 0.16

109 Margineni         B1-110 BC 10 4.56 7.31 3.25 5.65 2.49 4.69 1.88

110 Gheraesti         B1-110 BC 24.10 4.08 24.24 3.67 16.16 1.81 13.82 0.63

111 Bacau Sud         B1-110 BC 36.00 8.90 34.40 7.50 21.30 4.30 18.30 5.00

112 Glavanesti        B1-110 BC 4.02 0.65 4.83 0.74 3.09 0.45 2.89 0.42

113 Siscani           B1-110 BC 3.64 1.39 4.27 1.77 2.45 0.97 2.20 1.04

115 Buhusi            B1-110 BC 4.00 1.10 7.00 0.50 4.30 1.10 5.60 0.80

116 Filipesti         B1-110 BC 4.20 0.50 4.80 0.50 2.90 0.80 3.00 0.40

82 Filipesti         CFR BC 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

117 Tg.Trotus CFR     B1-110 BC 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

118 Asau CFR          B1-110 BC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

119 Bolovanis         B1-110 BC 2.30 0.00 2.30 0.00 1.40 0.00 1.30 0.00

309 Bolovanis         B1-111 BC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120 Faraoani CFR      B1-110 BC 0.44 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00

121 Comanesti         B1-110 BC 12.19 3.60 11.90 2.83 8.20 1.80 4.60 0.61

142 Racaciuni         B1-110 BC 3.65 0.13 4.75 0.07 2.79 0.24 2.58 0.25

236 Contesti (Bc)     B1-110 BC 1.63 0.26 1.74 0.18 1.17 0.00 1.05 0.00

293 Siscani           B2-110 BC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

260 CET Bacau BC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1512 Varfuri BH 1.50 0.10 1.80 0.20 1.10 0.00 1.00 0.00

1600 Oradea Sud BH 10.21 0.00 11.00 2.00 7.00 0.00 6.00 0.00

1601 Salonta BH 14.13 3.00 15.00 2.00 9.00 0.00 8.00 0.00

1602 Oradea Centru BH 21.20 3.80 19.30 2.70 11.40 0.60 11.00 0.60

1603 Velenta BH 8.70 1.70 6.00 1.00 4.50 0.30 4.50 0.30

1604 Alesd BH 6.35 2.00 7.10 1.00 4.20 0.60 3.30 0.90

1605 Voivozi BH 2.30 0.00 2.30 0.50 1.00 0.00 2.00 1.00



1606 Sacuieni BH 11.70 2.60 11.70 1.90 6.50 0.40 4.90 0.00

1607 Vascau BH 1.20 0.40 1.00 0.10 0.50 0.00 0.80 0.00

1608 Baita             B1-110 BH 0.70 0.00 0.30 0.00 0.50 0.10 0.50 0.10

1609 STEI BH 5.10 0.80 4.30 0.30 2.70 0.10 2.50 0.00

1613 STEI BH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1610 Suplacu de Barcau BH 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00

1611 Tileagd BH 3.00 1.00 3.60 0.40 2.10 0.20 1.90 0.20

1696 Oradea Vest BH 0.20 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00

1614 Palota BH 10.20 3.40 8.50 0.10 6.10 0.90 4.40 1.70

1616 Beius BH 11.20 4.00 10.50 2.00 5.80 1.30 5.80 1.30

1617 Crisul BH 12.80 1.80 9.90 0.50 8.50 0.15 7.40 0.40

1618 Oradea Nord BH 18.60 5.10 18.00 3.50 10.60 1.30 9.50 0.70

1619 Suncuius BH 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 4.20 1.00

1620 Marghita BH 11.50 1.00 10.00 0.00 8.00 0.00 8.00 1.00

1621 Mecanica BH 2.40 1.20 2.80 1.50 2.20 0.40 9.50 0.70

1623 SRA Suplac BH 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00

1624 Sinteza Oradea BH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1625 CLA Alesd BH 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

1696 CET 2 Oradea BH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

1626 CHE Remeti BH 0.50 0.20 0.50 0.20 0.50 0.10 0.50 0.10

1705 SRA 2  Suplac BH 11.00 3.00 11.00 3.00 11.00 3.00 11.00 3.00

1714 CET 2 Oradea BH 14.12 1.00 14.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00

1615 Iosia BH 15.80 0.90 16.00 0.00 8.60 0.90 8.50 0.90

1622 Sudrigiu BH 11.00 4.00 9.30 2.60 8.80 2.50 2.70 0.00

1737 Aeroport Oradea BH 5.10 2.00 6.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00

1742 Biharia BH 7.10 1.30 7.40 1.30 4.70 0.40 4.00 0.30

1743 Eurobusiness BH 6.70 2.00 5.00 2.00 4.00 1.50 4.00 1.00

2215 Nasaud BN 9.57 1.61 9.75 1.10 5.77 0.50 6 0.52

2216 Rodna BN 7.39 0.17 7.91 0.07 9.5 0.66 4.4 0.55

2217 Bistrita BN 21.50 1.10 17.60 0.6 10.6 0.8 9.1 0.7

2222 Beclean BN 10.00 0.20 10.90 0.10 6.2 0.4 5.5 0.1

2223 CFR Coldau BN 0.00 0.00 1.20 0.30 1.2 0.3 1.2 0.3

2224 CFR Sarata BN 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 1.3 0.3

2225 Viisoara BN 16.90 3.00 15.70 4.00 12.7 3.3 5.2 0.4

2232 Prundul Birgaului BN 8.40 0.70 8.00 0.20 5 0.6 4.5 0.3

2236 Laminor Beclean BN 1.60 0.10 1.90 0.10 1.7 0.2 1.1 0.2

2248 Lechinta BN 4.90 0.90 5.00 0.70 2.8 0.4 2.6 0.3

2267 Unirea BN 10.56 0.31 10.82 0.38 5.995 0.85 5 0.5

2273 CFR Lesul Ilvei BN 0.40 0.00 0.40 0.00 0 0 0 0

193 Lacu Sarat B1-110 BR 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

194 CCH Chiscani      B1-110 BR 0.20 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00

195 CFA Braila        B1-110 BR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

196 Brailita          B1-110 BR 7.20 2.00 5.10 1.00 3.20 0.60 4.00 0.70

197 Pisc              B1-110 BR 6.70 1.00 6.10 1.00 4.30 1.00 3.10 1.00

198 Port Braila       B1-110 BR 8.40 0.80 7.40 0.70 5.00 0.20 4.80 0.20

199 Hipodrom          B1-110 BR 17.10 4.00 15.70 4.00 9.10 2.00 7.80 2.00

200 Braila Sud        B1-110 BR 20.50 4.50 18.60 4.00 12.00 1.50 9.00 1.50

201 Urleasca          B1-110 BR 1.40 0.50 1.40 0.50 1.20 0.50 1.20 0.50

202 Bordei Verde      B1-110 BR 1.90 0.00 1.70 0.00 1.70 0.00 1.70 0.00

203 Faurei            B1-110 BR 3.20 0.00 3.90 0.00 2.90 0.00 2.90 0.00

204 CFR Faurei        B1-110 BR 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

205 Ianca             B1-110 BR 5.30 1.00 5.40 1.00 3.60 1.00 3.40 1.00

206 Jugureanu         B1-110 BR 1.80 0.20 2.10 0.20 1.30 0.10 1.30 0.10

207 Coltea            B1-110 BR 1.30 0.00 1.00 0.00 0.60 0.00 1.00 0.00

208 Dudesti           B1-110 BR 1.10 0.00 1.50 0.00 0.80 0.00 2.30 0.00

209 Baraganu          B1-110 BR 0.60 0.00 0.60 0.00 0.60 0.00 0.60 0.00

210 Romanu            B1-110 BR 1.40 0.40 1.40 0.30 0.90 0.00 0.90 0.00

211 Maxineni          B1-110 BR 1.20 0.20 1.80 0.20 1.30 0.20 1.20 0.00

212 Gropeni           B1-110 BR 2.30 1.00 2.50 1.00 2.30 1.00 2.00 1.00

213 Cuza Voda         B1-110 BR 4.10 1.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00

214 Insuratei         B1-110 BR 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00

215 KM. 221           B1-110 BR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

216 Spiru Haret       B1-11O BR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

217 SRP1 A Braila     B1-110 BR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

218 Lunca             B1-110 BR 1.10 0.00 1.10 0.00 1.40 0.00 0.80 0.00

219 Lebada            B1-110 BR 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00

220 Zatna             B1-110 BR 0.60 0.00 0.70 0.00 1.10 0.00 1.00 0.00

221 CFR Lacu Sarat    B1-110 BR 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

257 Jirlau (Braila)   B1-110 BR 1.50 0.00 1.50 0.00 1.20 0.00 1.30 0.00

272 CFR Murgeanca     B1-110 BR 0.40 0.00 0.40 0.00 0.40 0.00 0.40 0.00

284 Brailita          B2-110 BR



12 Bucecea           B1-110 BT 2.20 0.57 2.60 0.57 1.54 0.44 1.52 0.35

13 Dorohoi           B1-110 BT 9.60 0.87 9.98 0.32 5.42 0.52 5.19 0.23

14 Darabani          B1-110 BT 4.92 1.12 5.37 0.95 2.62 0.44 2.52 0.44

23 Botosani          B1-110 BT 5.08 1.01 3.74 0.30 0.58 0.46 2.41 0.66

24 Catamaresti       B1-110 BT 4.63 1.07 3.66 0.50 3.20 0.41 2.93 0.16

25 Blocuri           B1-110 BT 8.74 0.74 8.59 0.60 4.86 0.30 4.67 0.43

26 Saveni            B1-110 BT 4.91 0.84 5.00 0.53 2.72 0.25 2.63 0.08

27 Trusesti          B1-110 BT 4.54 0.97 4.71 0.79 2.50 0.33 2.41 0.29

28 Stanca            B1-110 BT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29 Ripiceni          B1-110 BT 2.80 0.80 3.40 0.80 1.50 0.40 1.50 0.50

40 Mitoc             B1-110 BT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41 Abator Botosani   B1-110 BT 6.43 0.80 6.67 0.43 3.65 0.88 3.54 0.76

42 Hudum             B1-110 BT 13.98 3.90 15.18 3.28 8.69 1.82 8.20 1.49

2090 Brasov BV

2092 Dirste BV

2093 Astra BV

2094 Astra BV 3.47 1.11 3.48 1.06 2.57 0.87 1.91 0.63

2095 Metrom BV 5.20 1.99 3.51 0.75 0.99 0.00 0.78 0.00

2096 Metrom BV

2099 IA Brasov BV 1.49 0.71 2.21 0.61 0.51 0.41 0.00 0.17

2100 IA Brasov BV

2101 Zizin BV 18.16 2.53 17.61 1.78 15.06 2.33 13.39 1.38

2104 Sacele BV 8.34 0.28 8.32 0.00 5.11 0.00 4.38 0.00

2105 TFST BV 7.14 2.56 6.01 1.03 3.18 0.07 2.95 0.00

2106 TFST BV

2107 Rulmentul BV

2108 Rulmentul BV 1.08 0.00 1.29 0.00 0.75 0.00 0.69 0.00

2109 Tractorul BV

2110 Tractorul BV 3.02 0.46 2.81 0.25 1.69 0.00 1.62 0.00

2111 Brasov Centru BV 10.75 0.00 11.22 0.00 6.17 1.82 5.85 1.66

2112 Brasov Centru BV 4.83 1.12 5.08 1.16 2.69 0.70 2.64 0.74

2113 ICA Ghimbav BV 16.32 4.14 16.45 4.32 12.20 4.26 8.34 2.12

2114 Bartolomeu BV 19.55 2.95 17.37 1.65 12.86 1.76 10.51 1.55

2115 Codlea BV 15.88 4.29 13.80 1.57 10.60 1.85 8.10 0.28

2116 FS Risnov BV 7.51 0.00 8.13 0.00 5.30 0.09 4.63 0.00

2118 Ciment Hoghiz BV

2119 Ciment Hoghiz BV 1.41 0.24 4.87 1.65 4.63 1.62 0.91 0.04

2120 Hoghiz 1B+2 BV 4.98 0.00 5.87 0.00 3.51 0.01 3.40 0.01

2123 Fagaras BV 14.23 1.46 14.28 1.08 8.77 0.01 7.25 0.00

2124 UCEA BV 3.05 0.60 3.26 0.35 2.18 0.03 1.78 0.07

2125 UCEA BV

2126 CCH Victoria Tr.1 BV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2127 Tohan BV 31.44 8.09 31.87 8.45 26.97 8.47 26.34 8.53

2128 Uzina R BV 0.50 0.19 0.50 0.18 0.57 0.21 0.48 0.22

2130 Hidromecanica BV

2131 Hidromecanica BV 5.69 0.00 5.59 0.00 4.26 1.39 3.10 0.87

2132 IUS Brasov BV

2133 IUS Zizin BV 6.16 3.23 7.21 2.76 4.20 2.91 4.06 3.02

2135 Predeal BV 4.03 0.38 4.27 0.07 3.01 0.39 2.99 0.42

2136 Ghimbav BV 22.89 7.48 20.21 5.93 16.62 5.02 8.77 1.39

2137 Prejmer BV 12.30 2.32 12.08 1.50 7.80 1.05 6.55 0.73

2138 IUC Fagaras BV 1.41 0.79 0.72 0.28 0.53 0.11 0.21 0.01

2139 IUC Fagaras BV

2144 CFR Rupea BV 0.44 0.00 1.42 0.00 0.64 0.00 0.63 0.00

2145 CFR Rupea BV

2146 CFR Maierus BV 0.63 0.00 0.19 0.00 0.22 0.00 0.19 0.00

2147 CFR Maierus BV

2148 CFR Predeal BV

2149 Azot Fagaras BV

2150 Azot Fagaras BV 0.23 0.00 0.25 0.03 0.23 0.05 0.25 0.08

2245 Racadau BV 7.63 0.01 8.63 0.63 4.59 0.00 4.37 0.00

2261 Pompe Olt BV 0.64 0.20 0.64 0.20 0.63 0.20 0.64 0.22

2277 CCH Victoria Tr.2 BV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2280 Hoghiz 1A-110 BV

2285 CCH Victoria Tr.3 BV 2.88 1.05 2.94 1.08 2.54 0.86 2.62 0.95

2287 Stupini BV 21.37 3.57 23.69 4.24 20.10 3.05 18.64 3.18

2288 Noua BV 7.55 0.54 8.07 0.40 4.43 0.00 4.07 0.00

2303 Cristian B1 BV 21.10 1.00 20.60 0.50 19.52 0.14 15.98 0.00

2304 Cristian B2 BV 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00

2305 Poiana Brasov BV 4.13 0.43 3.98 0.38 2.87 0.65 2.31 0.91

2152 Harman BV 6.68 0.00 7.12 0.00 5.59 0.00 3.67 0.00



845 Buzau Nord BZ 22.00 4.50 22.80 3.60 13.00 2.00 12.00 1.60

846 Buzau Sud BZ 28.00 8.10 24.00 8.10 20.00 1.50 16.00 1.00

847 Buzau Est BZ 5.70 1.10 5.90 1.00 4.10 0.60 3.60 0.50

848 Mase Plastice BZ 5.40 1.30 5.10 1.00 4.30 0.80 3.20 0.30

849 Conctactoare BZ 7.40 0.30 8.70 0.70 4.30 0.03 4.00 0.00

850 Patirlagele BZ 5.60 1.00 6.10 1.00 3.20 0.50 3.20 0.50

851 Rm. Sarat BZ 10.00 3.50 8.80 3.20 7.20 2.00 7.00 2.00

852 CFR Rm. Sarat BZ 2.00 0.70 3.30 0.10 1.80 0.60 1.00 0.30

853 Satuc BZ 7.30 1.00 8.00 0.70 6.10 0.50 5.70 0.50

854 Beceni BZ 2.30 1.80 2.90 2.20 1.50 1.00 2.00 1.30

855 Metalurgica BZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

856 Costieni BZ 5.30 0.80 5.80 0.80 3.00 0.40 2.80 0.40

857 Buzau Cring BZ 4.50 1.20 3.60 0.90 3.00 0.80 2.90 0.80

858 CFR Cring Buzau BZ 1.70 0.40 2.20 0.60 0.60 0.20 3.30 0.90

859 Pogoanele BZ 4.00 3.00 4.30 3.30 3.40 2.30 3.40 2.30

860 Stilpu BZ 6.30 3.50 7.00 4.00 5.20 2.90 5.36 3.01

861 FUM Buzau BZ 4.20 0.90 3.50 0.90 3.00 1.00 2.20 0.80

885 Nehoiasu BZ 3.10 1.10 2.80 0.60 1.40 0.30 1.50 0.26

904 Maxenu BZ 6.80 4.00 7.10 4.00 6.00 4.00 5.00 3.00

909 Vernesti BZ 2.80 1.90 2.80 1.90 2.60 1.90 2.60 1.90

910 Sahateni BZ 2.40 0.70 2.40 0.60 1.60 0.30 1.50 0.41

920 Stilpu BZ

921 Buzau Nord BZ

944 Buzau Sud   B2-110 BZ

2200 Cluj Floresti CJ 16.00 4.00 19.00 5.00 10.00 3.00 9.00 2.00

2202 Cluj Sud CJ 18.80 2.70 20.50 2.70 11.90 1.00 11.10 1.50

2203 Manastur CJ 11.30 2.00 13.50 2.70 6.80 1.10 6.70 1.10

2204 Cluj Centru              b1 CJ 10.50 1.60 9.80 1.60 5.60 0.80 5.30 0.60

2301 Cluj Centru              b2 CJ 14.70 1.80 11.90 1.40 6.70 0.50 6.70 0.60

2205 Cluj Nord CJ 11.00 2.60 9.60 1.50 5.60 0.30 5.40 0.30

2206 Aghires CJ 4.60 1.40 5.10 1.20 3.20 0.90 3.00 0.60

2207 Cluj Est CJ 26.30 7.30 21.30 6.30 15.10 3.20 14.20 4.20

2208 Jucu CJ 27.81 6.65 28.40 6.10 21.30 3.50 18.30 2.20

2209 Turda CJ 10.10 3.20 11.00 3.00 6.00 2.00 5.00 1.50
2210 Mihai Viteazu CJ 8.00 1.20 9.00 1.60 7.00 1.00 6.10 0.40
2211 Poiana CJ 7.20 2.70 8.00 2.70 5.50 2.00 5.60 1.50
2212 Campia Turzii CJ 13.17 3.01 14.00 2.00 11.01 1.00 10.00 1.00

2213 Dej CJ 11.51 1.84 11.50 1.71 6.40 0.00 6.30 0.00

2214 Baciu CJ 19.60 4.10 17.50 2.80 10.80 0.80 9.80 0.80

2219 Clujana CJ 4.14 0.72 2.63 0.40 1.63 0.28 1.30 0.00

2221 Huedin CJ 8.76 1.91 9.23 1.72 5.98 0.83 5.57 0.62

2226 Campului CJ 7.20 1.30 9.70 1.80 4.40 0.70 4.30 0.70

2228 Gherla CJ 14.04 5.62 13.11 4.62 8.12 2.42 5.40 1.21

2229 Baisoara CJ 2.00 0.10 2.30 0.20 1.60 0.10 0.90 0.20
2233 Comb.utilaj greu Cluj CJ 3.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2234 Alverna CJ 18.10 3.20 22.20 3.60 11.10 2.30 9.80 1.40

2235 Ind. Sirmei+SRA C.Turzii CJ 2.10 0.50 1.90 0.40 1.70 0.40 1.60 0.40
2237 CCH Dej CJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2238 Taga CJ 1.10 0.20 1.10 0.20 1.10 0.20 1.10 0.20

2239 Polus CJ 2.64 0.33 2.67 0.24 0.80 0.20 0.80 0.20

2249 CFR Apahida CJ 0.80 0.00 0.80 0.00 2.20 0.88 2.00 1.00

2251 CFR Bunesti CJ 0.40 0.00 0.44 0.10 1.76 0.00 2.00 0.00

2254 CFR Calarasi CJ 1.70 0.90 0.60 0.00 1.01 0.31 0.30 0.00

2289 Stadion CJ 7.90 2.10 6.60 1.90 3.50 0.90 3.40 0.80

2259 Sacuieu CJ 4.60 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 4.60 0.00

583 Budesti CL 0.41 0.10 15.10 0.00 9.70 0.02 9.00 0.14

588 Baraj CL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

592 Calarasi CL 23.28 4.76 26.20 6.48 19.10 5.30 16.80 5.96

599 Ciornuleasa CL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

602 Dunarea CL 3.21 0.01 1.90 0.02 0.32 0.02 0.57 0.03

603 Dorobantu CL 3.90 1.10 2.20 0.00 1.10 0.00 1.10 0.00

606 Dragalina CL 5.10 0.40 5.30 0.00 4.30 0.60 3.90 0.00

607 CFR Ciulnita CL 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

608 Dor Marunt CL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

609 Dragos Voda CL 1.10 0.40 1.40 0.50 1.00 0.40 1.00 0.40

613 Frasinet CL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

614 Gurbanesti CL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

627 Jegalia CL 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00

628 Lehliu CL 6.65 0.66 5.10 0.16 3.30 0.15 3.20 0.16

629 CFR Lehliu CL 0.70 0.40 0.00 0.00 1.20 0.40 0.50 1.70

630 Mircea Voda CL 7.80 0.00 8.10 0.00 4.90 0.00 4.50 0.00



632 Mostistea CL 4.26 0.65 1.20 0.75 1.00 0.72 0.90 0.72

636 Oltenita Sud CL 6.60 0.00 8.60 1.00 5.10 0.00 4.30 0.00

637 Oltenita Nord CL 18.10 2.60 6.40 1.20 4.30 1.10 3.30 0.40

638 Pelicanu csc2 CL 20.00 4.00 20.00 6.00 20.00 6.00 20.00 6.00

643 Pietroiu CL 2.00 0.30 2.80 0.70 1.20 0.00 1.00 0.00

652 Solacolu CL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

659 Sultana CL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

661 Stefan Cel Mare CL 2.80 0.40 2.80 0.30 1.90 0.50 1.90 0.50

663 Tamadau CL 5.22 0.33 5.40 0.05 3.80 0.06 4.10 0.26

666 Turnatoria Oltenita CL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

672 Vlad Tepes CL 3.50 0.00 3.70 0.00 2.60 0.00 2.50 0.00

673 Vlad Tepes RA CL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

882 Fundulea CL 3.68 0.13 2.40 0.05 2.10 0.05 1.70 0.05

895 Faurei (Calarasi) CL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

958 Pelicanu csc12 Donasid CL 60.00 30.00 20.00 20.00 60.00 30.00 70.00 40.00

959 Saint Gobain CL 6.70 0.00 8.00 0.00 6.90 0.00 8.10 0.00
1276 Iaz B2-110 CS

1551 Mociur CS 2.73 0.00 2.57 0.00 3.09 0.00 2.17 0.00

1552 Mociur CS

1553 Birzava CS 5.57 0.00 5.29 0.00 3.24 0.00 3.26 0.00

1554 Cilnic CS 2.50 0.00 2.90 0.00 1.90 0.00 1.80 0.00

1555 Cilnicel CS 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1556 Bocsa CS 7.90 1.00 7.50 0.30 4.30 0.00 4.00 0.00

1557 Anina CS 1.20 0.00 1.40 0.00 1.00 0.00 0.80 0.00

1558 Ponor CS 1.03 0.00 1.06 0.00 0.74 0.00 0.46 0.00

1559 Ciudanovita CS 0.30 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.22 0.00

1560 Oravita CS 7.02 0.00 7.04 0.00 2.30 0.00 3.94 -0.69

1561 Toplet B1-110 CS

1562 Toplet B2-110 CS 4.01 0.01 3.82 0.08 3.00 -0.29 3.20 -0.69

1564 Otelu Rosu CS 4.40 0.20 7.80 0.90 2.90 0.20 2.30 -0.01

1565 Balta Sarata CS 7.40 0.17 6.90 0.12 3.81 -1.56 2.51 -2.45

1569 Crusovat CS 2.90 0.41 3.40 0.01 2.10 0.01 2.00 0.01

1570 Cozla CS 0.90 -0.30 0.90 -0.30 0.50 -0.30 0.60 -0.30

1571 Moldova Noua CS 3.70 0.20 3.90 0.00 2.20 -0.10 2.10 -0.10

1572 ICMR CS 0.10 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00

1573 Oxigen Resita CS 4.00 1.00 2.00 0.00 4.00 1.00 2.00 0.00

1574 Oxigen Resita CS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1575 Furnale Resita CS 11.00 1.00 9.00 0.00 24.00 1.00 12.00 2.00

1576 Furnale Resita CS

1579 SRA 1 Otelu Rosu CS 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00

1580 SRA 2 Otelu Rosu CS

1584 CFR Cilnic CS 0.24 0.18 0.58 0.43 0.11 0.08 0.34 0.26

1585 CFR Caransebes CS 0.14 0.11 1.52 1.14 0.21 0.16 1.03 0.77

1586 CFR Toplet CS 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65 1.23 1.08 0.81

1587 CFR Poarta CS 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02

1597 Resita CS

1599 Iaz CS

1688 Armenis CS 4.72 0.12 3.76 0.12 0.50 0.18 0.66 0.12

1716 Barzava B2-110 CS

1717 ICMR B1-110 CS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1720 Resita B2-110 CS

1729 Otelarie Resita220 CS 60.00 3.00 60.00 3.00 60.00 3.00 60.00 3.00

1740 CEE Sf. Elena CS
682 Port IV Constanta CT 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00

685 Basarabi CT 10.20 0.00 11.60 0.00 7.50 0.00 6.30 0.00

686 Basarabi CT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

690 Topalu CT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

691 Lumina CT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

692 Lumina CT 9.10 1.70 9.50 1.40 6.70 0.80 5.20 0.00

693 Sinoe CT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

694 Mihai Viteazu CT 1.91 0.00 0.79 0.00 0.13 0.06 2.75 0.00

695 Sacele CT 3.80 3.60 2.40 2.20 0.00 0.00 2.80 2.70

696 Petrol Cta CT 7.70 0.90 9.80 1.60 5.50 0.60 6.10 0.60

697 Port Constanta CT 4.00 3.00 1.60 0.00 3.00 2.00 4.50 3.80

698 Port Conatanta CT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

699 S.N. CONSTANTA CT 9.90 3.90 6.00 1.80 7.20 2.60 5.80 1.70

700 Constanta Centru CT 19.50 1.00 18.80 0.90 10.50 0.40 10.30 0.00

701 Depozite Constanta CT 10.86 4.00 9.60 3.40 7.55 3.00 7.56 3.10

702 Hirsova CT 4.21 1.90 2.52 0.00 1.50 -0.44 0.99 2.10

703 Hirsova CT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

706 Mircea Voda CT 4.29 0.37 2.00 1.00 1.00 1.00 3.76 0.27



707 Medgidia CT 5.10 0.70 5.30 1.20 3.60 0.00 3.20 0.60

708 Medgidia Nord CT 5.70 1.20 6.20 1.60 4.60 1.40 4.30 1.00

709 Palas Sud CT 7.36 3.89 5.64 2.85 5.18 2.53 5.18 2.53

710 Poarta Alba CT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

711 Baneasa CT 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00

712 Eforie Nord CT 10.00 3.00 14.00 3.00 7.00 1.00 4.00 1.00

714 Tataru CT 5.28 4.20 5.34 4.10 3.19 1.90 4.47 3.90

715 Neptun CT 6.30 0.60 6.00 1.00 4.70 1.00 4.10 1.00

716 S.N. Mangalia CT 9.05 1.80 8.09 0.91 6.20 0.63 4.79 0.62

724 Tomis Nord CT 5.50 0.00 5.20 0.00 3.50 0.00 3.30 0.00

725 Tomis Nord CT 16.30 3.10 17.20 3.00 10.20 1.70 9.80 1.50

726 RAUSAS CT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

727 Sitorman CT 7.85 3.98 6.53 3.51 4.92 1.15 4.48 1.15

728 Pelinu CT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

729 Cuza Voda CT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730 Capidava CT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

731 Dorobantu CT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

732 Fintinele CT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

734 N. Balcescu CT 3.92 0.41 3.44 0.05 1.57 0.06 2.25 0.06

735 Nisipari CT 0.80 0.00 0.80 0.00 0.50 0.00 0.40 0.00

736 Mangalia Nord CT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

737 Abator Constanta CT 12.40 1.30 13.00 1.00 6.50 0.20 3.00 0.00

738 Rasova CT 0.60 0.00 0.70 0.00 0.40 0.00 0.40 0.00

744 CFR Mircea Voda CT 6.40 3.33 4.12 1.75 0.14 0.23 4.26 0.58

745 Faclia CT 0.60 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

747 CFR Palas CT 0.78 0.06 1.79 0.26 0.49 0.28 0.34 0.00

748 Siriu CT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

752 Nazarcea CT 5.80 1.30 5.90 1.40 4.20 0.30 3.90 0.00

753 SRP1 Hirsova CT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

754 SPA Ghindaresti CT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

755 Tabacarie CT 11.10 1.70 11.70 1.70 6.80 0.50 6.20 0.20

756 Cernavoda CT 3.50 1.90 3.90 2.10 2.80 1.10 2.60 1.00

757 FCM2 Medgidia Sud CT 7.00 3.00 12.00 5.00 11.00 3.00 12.00 4.00

758 Comb. Petr Midia Nav. CT 25.00 10.00 26.00 2.00 27.00 2.00 26.00 2.00

761 Galbiori CT 1.02 3.99 2.01 2.79 0.46 0.11 0.43 3.56

762 Seimeni CT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

764 Medgidia Sud CT 1.80 0.10 2.10 0.30 1.40 0.10 1.30 0.10

769 Baba Novac CT 13.30 0.67 15.10 0.89 7.20 0.00 6.40 0.00

770 Ecluza Cernavoda CT 1.20 0.00 1.20 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00

771 Cobadin CT 13.30 1.90 13.80 1.50 9.30 0.90 8.80 0.00

772 Basarabi Padure CT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

900 Ovidiu Constanta CT 3.89 0.14 3.56 0.04 2.32 0.00 10.90 0.00

912 Navodari CT 5.20 0.93 6.22 1.05 3.63 0.38 3.63 0.38

925 Costinesti CT 1.90 0.00 2.10 0.00 1.60 0.00 1.50 0.00

928 Mihai Viteazu CT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

931 Hirsova Oras CT 6.20 0.10 6.30 0.20 4.10 0.00 3.40 0.00

952 Com.Ptchim.Midia  B2-110 CT 26.00 17.00 26.00 10.00 26.00 9.00 26.00 0.00

998 CNE Cernavoda 110kV CT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2097 CFR Sf. Gheorghe CV 0.88 0.00 0.83 0.00 0.03 0.00 0.06 0.00

2098 Sf. Gheorghe B1-110 CV 6.14 0.90 6.37 1.10 3.81 0.50 3.48 0.60

2102 Tg. Secuiesc CV 12.30 1.00 10.40 0.80 4.40 0.30 5.00 0.00

2103 Covasna CV 5.80 0.30 6.30 0.50 3.40 0.40 3.60 0.30

2117 Capeni CV 4.97 0.66 5.21 0.46 2.77 0.29 2.71 0.37

2129 Intorsura Buzaului CV 3.50 0.60 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00

2134 IMASA Sf. Gheorghe CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2142 Cimpu Frumos Sf. Gh. CV

2143 Cimpu Frumos Sf. Gh. CV 8.80 0.80 7.90 0.10 6.30 1.00 5.20 0.60

2260 Valea Crisului CV 3.10 0.50 3.50 0.40 2.20 0.30 2.10 0.30

2276 Sf.Gheorghe B2-110 CV 9.53 0.91 9.84 1.00 5.73 0.70 5.44 0.80

2257 Reci CV 0.00 0.15 0.00 0.04 0.00 0.09 0.00 0.23

824 Tirgoviste DB 10.00 3.20 9.70 2.20 6.70 1.20 10.70 3.20

825 Dumbrava DB 12.00 6.00 14.00 10.00 11.00 2.00 11.00 1.00

826 Dumbrava DB 11.00 9.00 13.00 7.00 5.00 1.00 11.00 8.00

827 Pucioasa DB 4.40 0.40 4.50 0.40 2.60 0.50 2.50 0.40

828 Cuptoarele 1+3 DB 47.00 11.00 47.00 11.00 5.00 5.00 65.00 43.00

829 Cuptorul 2 DB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

830 Dragaesti DB 6.20 1.40 8.10 1.50 5.60 1.30 5.10 1.30

831 Teis DB 6.30 1.00 5.80 0.50 3.70 0.20 3.90 0.30

832 Teis DB

833 Valea Voievozilor DB 10.40 1.60 9.60 1.30 6.10 1.70 5.80 1.00

834 Romlux DB 16.40 4.70 14.10 3.70 10.80 2.10 9.10 2.90



835 Moreni DB 13.00 3.60 12.60 3.00 9.20 2.30 8.70 2.30

836 Fieni DB 6.80 1.00 9.30 1.50 4.60 0.50 5.30 2.00

837 Aninoasa DB 3.00 1.10 3.70 0.90 2.50 0.80 2.40 0.70

838 Lespezi DB 1.20 0.50 1.50 0.50 0.90 0.40 0.90 0.40

839 Gaesti DB 7.21 1.10 7.21 1.10 6.90 1.00 6.80 1.00

840 Mavrodin DB 8.30 1.30 10.00 2.10 8.00 1.00 7.10 1.10

841 Titu DB 15.40 1.10 15.50 1.30 12.20 1.00 11.00 1.00

842 Mija DB 1.80 1.40 1.50 1.10 1.00 0.60 0.80 0.50

843 Gura Ocnitei DB 8.80 3.10 9.80 3.10 7.30 2.10 7.80 2.10

844 Potlogi DB 9.70 2.10 11.90 2.30 7.40 1.90 7.10 0.00

863 Crovu DB 4.90 2.00 5.00 2.00 4.10 1.50 4.00 1.40

864 UUP Tirgoviste DB 5.20 2.10 5.20 1.80 4.80 1.50 4.70 1.40

883 SRAIES Titu DB 2.00 0.20 2.10 0.30 0.70 0.10 1.30 0.10

955 BUTIMANU DB 6.30 2.30 6.50 2.00 5.80 1.50 5.70 1.50

1044 CFR Jianca DJ 4.00 2.00 4.00 2.00 4.00 2.00 4.00 2.00
1045 CFR Cernele DJ 0.80 0.10 0.80 0.10 0.80 0.10 0.80 0.10
1050 Segarcea DJ 5.40 2.00 5.80 2.30 3.20 1.20 3.30 1.20
1051 Bailesti DJ 8.70 2.10 9.40 1.20 5.60 0.60 5.70 0.60
1070 Basarabi DJ 6.20 1.10 6.30 1.00 4.10 0.40 4.20 0.50
1052 Basarabi DJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1053 RA Basarabi DJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1054 Turnatoria Bailesti DJ 0.20 0.10 0.20 0.10 0.20 0.10 0.20 0.10
1055 Galicea DJ 3.00 0.60 3.60 0.60 2.50 0.40 2.40 0.40
1056 Calafat Sud DJ 8.70 1.30 8.80 1.00 5.30 0.40 5.20 0.40
1059 CT Calafat DJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1060 Cetate DJ 0.60 0.10 0.50 0.10 0.50 0.10 0.50 0.10
1061 SPA 2 Cetate DJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1062 Plenita DJ 5.50 0.60 6.60 0.90 4.70 0.50 4.70 0.40
1063 Horezu Poenari DJ 0.50 0.10 0.50 0.10 0.50 0.10 0.50 0.10
1064 Nedeia DJ 1.80 0.70 2.10 0.90 1.00 0.40 0.90 0.30
1065 Bechet DJ 3.20 1.00 3.40 1.00 2.10 1.00 2.00 1.00
1066 Amarasti DJ 3.90 1.50 3.90 1.50 2.30 1.40 2.30 1.50
1067 Ocolna DJ 1.60 0.20 1.60 0.20 1.20 0.10 1.40 0.10
1068 Dabuleni DJ 2.00 1.00 2.00 1.00 1.10 0.60 1.00 0.50
1069 Filiasi DJ 7.30 1.20 8.30 1.20 5.30 0.60 5.40 0.70
1072 Moflesti DJ 2.40 0.40 3.00 0.70 1.50 0.30 1.40 0.20
1073 Almaj DJ 6.60 1.40 7.00 1.20 4.60 0.70 4.50 0.80
1074 Ghercesti DJ 13.20 3.80 11.70 2.90 8.40 0.80 8.80 0.80
1075 Podari DJ 5.00 2.40 5.80 3.00 4.70 2.00 4.60 2.10
1076 Craiova Centru DJ 18.00 3.00 18.40 3.20 10.90 2.00 11.00 2.00
1077 Electroputere DJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1078 Electroputere DJ 2.00 1.00 2.00 1.00 1.10 0.10 1.00 0.10
1079 Craiova Est DJ 17.90 4.30 16.80 3.80 10.70 3.00 10.20 3.00
1080 Craiovita DJ 14.60 0.60 14.70 0.70 9.70 0.60 9.90 0.60
1081 Craiova Sud DJ 18.10 3.40 17.80 2.80 11.70 2.30 11.90 2.30
1083 DIF DJ 13.90 3.70 13.30 3.00 7.90 3.00 8.50 3.50
1085 Olcit DJ 18.00 7.00 18.00 7.00 9.00 4.00 9.00 4.00
1086 Prefabricate DJ 10.20 1.70 10.60 1.80 7.70 0.20 7.90 0.20
1087 CCh Isalnita DJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1088 CCh Craiova Nord DJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1277 Leu DJ 2.90 0.50 3.90 0.60 2.10 0.50 2.00 0.50
1008 Motru GJ 6.50 2.30 7.60 2.80 5.20 2.00 5.30 2.10
1009 Lupoaia GJ 1.40 0.80 1.30 0.80 0.90 0.70 2.30 1.40
1010 Valea Mare GJ 0.10 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00
1025 Rogojelu GJ 5.00 3.00 5.20 3.00 5.20 2.00 5.50 3.00
1027 Jilt GJ 5.20 4.00 3.30 1.40 9.21 8.50 9.10 8.55
1028 Rosia de Jiu GJ 4.40 0.60 4.80 1.30 4.10 1.50 9.20 8.30
1029 Tg. Jiu Sud GJ 8.20 1.30 13.30 2.30 8.10 1.30 7.90 1.20
1030 Targu Jiu Nord GJ 5.00 0.00 5.00 0.00 3.70 0.30 3.10 0.20
1032 Birsesti 2 GJ 8.00 1.00 9.20 1.00 6.40 1.00 6.00 0.20
1033 Paring IRE GJ 2.70 0.50 3.80 0.80 2.70 0.50 2.70 0.40
1034 IUM Tg. Jiu GJ 7.70 2.20 6.79 0.75 4.90 0.30 4.90 0.30
1035 Godinesti GJ 4.40 0.90 4.70 0.60 2.96 0.30 3.06 0.34
1036 SRA Cauciuc Tg. Jiu GJ 2.80 1.00 2.20 0.80 2.57 0.80 1.20 0.30
1038 Pesteana GJ 3.30 0.50 3.40 0.40 3.20 0.50 3.10 0.40
1040 Barbatesti GJ 3.60 1.00 4.20 1.20 3.46 1.10 3.40 1.00
1042 Carbunesti GJ 4.20 1.00 5.40 0.10 3.90 0.50 3.90 0.50
1043 Turburea GJ 7.90 0.70 9.80 1.00 8.70 0.90 8.40 0.80
1048 CFR Barbatesti GJ 1.20 0.30 1.30 0.30 1.20 0.20 1.20 0.20
1049 CFR Paring GJ 1.10 0.30 1.20 0.30 1.10 0.30 1.20 0.30
1278 Timiseni GJ 1.20 0.30 0.80 0.30 1.00 0.30 0.90 0.30



1279 Dragotesti GJ 1.20 0.30 1.45 0.30 1.30 0.33 1.22 0.28
1284 Seciuri GJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1286 CFR Plopsor GJ 1.30 0.40 1.20 0.30 1.10 0.20 1.10 0.20
1292 Stoina GJ 2.30 0.30 2.40 0.40 2.00 0.20 2.00 0.20
1293 Rosiuta GJ 1.10 0.70 1.50 1.10 1.20 1.10 1.20 1.00
1302 Pinoasa GJ 0.80 0.40 0.72 0.50 0.72 0.62 3.20 2.30
1041 Pojaru GJ 3.00 0.30 2.90 0.30 2.80 0.40 2.80 0.30
1037 Sardanesti GJ 3.20 0.20 3.30 0.50 2.70 0.30 2.70 0.30

165 Smirdan 110 kV    B1-110 GL 0.50 0.10 0.50 0.10 0.50 0.10 0.50 0.10

166 Smirdan 110 kV    B2-110 GL 30.00 -5.00 40.00 -5.00 35.00 -5.00 35.00 -5.00

173 Combinat 3 (1A) GL 68.00 -20.00 58.00 -25.00 73.00 -30.00 113.00 -20.00

176 Filesti           B1-110 GL 24.10 4.02 29.90 4.78 15.15 1.88 16.47 1.81

177 SN. Galati        B1-110 GL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

178 Galati Nord       B1-110 GL 10.33 2.45 13.30 2.47 7.32 0.76 6.37 0.53

179 Laminor Galati    B1-110 GL 10.00 2.77 8.23 2.21 6.63 1.80 6.00 1.45

180 INETOF            B1-110 GL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

181 Dunarea           B1-110 GL 11.60 3.30 13.00 4.00 6.88 1.25 6.64 0.92

182 Port CSG          B1-110 GL 3.08 0.07 4.22 0.99 3.34 2.24 4.46 0.88

183 CFR Barbosi       B1-110 GL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

184 Abator Galati     B1-110 GL 2.87 0.52 3.14 0.48 2.53 0.33 1.99 0.49

185 Schela            B1-110 GL 7.23 1.72 6.68 2.28 6.27 1.98 5.30 1.89

186 Liesti            B1-110 GL 8.80 0.96 8.80 0.65 4.80 0.32 4.80 1.90

187 ICM Tecuci        B1-110 GL 1.90 0.60 1.90 0.60 1.30 0.50 0.70 0.40

188 Tecuci            B1-110 GL 19.56 0.50 28.34 0.16 15.36 3.04 11.13 1.96

189 Ionasesti         B1-110 GL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190 Vinatori          B1-110 GL 6.41 0.66 4.18 0.44 3.96 1.32 3.76 0.66

191 Foltesti          B1-110 GL 2.30 0.60 3.50 0.60 2.10 0.30 0.53 0.51

192 Bujoru            B1-110 GL 4.00 0.46 4.00 0.46 2.40 0.72 2.38 0.86

232 SPA Dunarea (Gl)  B1-110 GL 0.40 0.13 0.24 0.08 0.31 0.12 0.31 0.12

233 SRP1 Vinatori(Gl) B1-110 GL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

234 Pechea (Gl)       B1-110 GL 2.31 0.22 2.00 0.20 1.32 0.61 1.35 0.94

251 Ivesti (Gl)       B1-110 GL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

252 Cudalbi (Gl)      B1-110 GL 2.40 1.30 2.30 1.40 1.30 0.10 1.10 0.10

254 SRP2 T.Vladim.    B1-110 GL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

256 SRP5-Frumusita    B1-110 GL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

259 Chiraftei SRA 7   B1-110 GL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

267 Liesti            B2-110 GL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

270 Uzina Apa Galati  B1-110 GL 0.84 0.12 0.84 0.12 0.84 0.12 0.84 0.12

277 Combinat Galati SC11 GL 14.00 2.00 14.00 2.00 14.00 2.00 14.00 2.00

278 Filesti           B2-110 GL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

279 SN Galati         B2-110 GL 11.92 2.82 5.39 1.48 4.86 1.49 4.83 1.49

280 Laminor Galati    B2-110 GL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

281 INETOF Galati     B2-110 GL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

282 Port CSGalati     B2-110 GL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

283 SPA Dunarea(Gl)   B2-110 GL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

302 Galati Centru GL 12.70 1.65 11.22 1.15 5.77 0.33 5.77 0.33

303 Laminor Galati  B3 GL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

305 Tecuci Est GL 3.10 0.20 2.80 0.20 1.30 0.30 1.70 0.30

499 Baleni GL 0.00 6.24 0.00 5.96 0.00 15.30 0.00 16.10

589 Balaria GR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

591 Cama GR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

594 Clejani GR 5.20 0.00 5.50 0.00 4.30 0.00 3.90 0.00

598 Clorosodice Giurgiu GR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

610 Cucuruzu GR 2.54 0.00 2.80 0.00 1.90 0.00 1.80 0.00

617 Giurgiu Nord GR 12.35 0.01 13.50 0.00 8.10 0.00 7.70 0.00

618 Giurgiu Vest GR 10.92 0.12 10.70 0.00 7.10 0.00 6.80 0.00

619 Ghizdaru GR 0.45 0.28 0.20 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10

620 Ghizdaru GR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

623 Hotarele GR 3.40 0.00 3.80 0.00 2.30 0.00 2.20 0.00

625 ICMUG GR 4.03 0.70 2.70 0.00 2.00 0.00 1.60 0.00

626 Izvoru GR 0.99 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

634 Mirsa GR 7.60 -0.60 8.91 0.00 6.33 0.00 5.34 0.00

640 Puieni GR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

641 Pietrisu GR 2.80 0.08 3.10 0.00 1.40 0.00 1.20 0.00

642 Pietrisu RA GR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

647 Prundu GR 2.60 0.00 3.10 0.00 1.90 0.00 1.80 0.00

657 Stanesti GR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

660 Sinteza Giurgiu GR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

667 Uzunu GR 3.70 1.00 4.20 1.00 3.00 1.00 2.80 1.00

889 F-ca de zahar  Giurgiu GR 2.60 0.00 2.60 0.00 2.00 0.00 1.60 0.00

898 Cosoaia GR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



907 Colibasi GR 9.22 0.33 9.90 0.00 7.00 1.00 6.60 0.00

922 Titan Zirconiu Giurgiu GR 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

977 Nicolae Caranfil Trafo 1 GR 0.80 1.51 0.00 0.40 0.00 0.40 0.00 0.30

978 Nicolae Caranfil Trafo 2 GR 1.89 2.30 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00 0.20

979 Dimitrie Leonida GR 1.36 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

937 Clorosod.Giurgiu  B2-110 GR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1630 Pestis HD

1631 Pestis HD

1632 Brad HD 8.70 0.00 8.60 0.00 4.90 0.00 4.10 0.00

1633 Orastie HD 10.10 0.00 10.22 0.00 7.11 0.00 4.80 0.00

1634 Calan HD 7.60 0.00 8.60 0.00 5.30 0.00 5.10 0.00

1635 Decebal HD 6.90 1.30 6.00 0.80 3.90 -0.10 3.40 0.10

1636 Deva HD 9.50 0.00 9.20 0.00 5.80 0.00 5.50 0.00

1637 CFR Deva HD 0.04 0.01 0.04 0.01 0.04 0.01 0.03 0.00

1638 Paulis HD 0.30 0.00 0.31 0.00 0.20 0.00 0.17 0.00

1639 Ciment Chiscadaga HD 2.00 0.00 2.00 0.00 15.50 0.00 1.50 0.00

1640 Laminoare B1-110 HD 7.00 3.00 7.50 4.00 5.00 3.00 4.50 0.00

1641 Laminoare B2-110 HD

1644 Teliuc HD 2.06 0.02 2.16 0.02 1.06 0.00 1.09 0.00

1645 Hunedoara Oras HD 9.70 1.50 10.70 1.50 6.20 1.20 6.00 1.40

1646 Ghelar HD 0.50 0.00 0.60 0.00 0.40 0.00 0.30 0.00

1647 Hateg HD 5.30 0.01 5.40 0.01 3.40 0.01 3.30 0.01

1648 Pui CFR HD 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00

1649 Petrila B1-110 HD 10.20 1.40 10.50 1.40 7.30 1.00 6.90 1.10

1650 Petrila B2-110 HD

1651 Vulcan HD 8.00 2.40 7.15 3.46 7.13 3.45 6.12 2.97

1652 Petrosani CFR HD 0.10 0.00 0.20 0.10 0.20 0.10 0.30 0.20

1653 Petrosani Sud HD 6.30 1.10 6.40 1.20 4.00 1.00 3.90 1.10

1655 Oxigen HD 4.60 2.00 4.40 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00

1660 Retezat HD

1661 Otelarie HD 66.00 6.00 66.00 6.00 62.00 3.00 62.00 3.00

1662 Caprisoara HD 3.90 0.00 4.10 0.00 2.80 0.00 2.70 0.00

1663 Lupeni Sud HD 8.80 1.10 9.1 1.1 7.20 0.70 6.90 1.20

1664 Uricani HD 6.80 0.00 7.10 0.30 5.40 0.00 5.20 0.00

1666 Simeria HD 7.30 0.00 6.20 0.00 4.30 0.00 4.20 0.00

1667 Baru Mare HD

1668 Ilia HD 2.60 0.54 3.05 0.19 1.92 0.00 1.85 0.00

1669 Aninoasa HD 0.24 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00 0.22 0.00

1670 Arena Lupeni HD 3.90 1.80 3.60 1.50 4.10 3.10 3.00 1.30

1671 IRUM Deva HD 10.00 1.00 9.00 0.30 5.80 0.00 4.10 -0.30

1672 Livezeni HD 5.60 1.20 5.00 1.10 5.40 2.00 4.50 1.30

1674 Baita HD 0.34 0.00 0.18 0.00 0.10 0.00 0.14 0.00

1675 Criscior HD 1.70 0.00 1.90 0.00 1.10 0.00 1.10 0.00

1676 Certej HD 1.08 0.00 0.76 0.00 0.42 0.00 0.33 0.00

1677 Petrosani Oras HD

1679 Lonea HD 3.40 1.10 3.50 0.90 2.90 1.10 2.40 0.60

1691 Mecanica Orastie HD 2.40 0.00 2.40 0.00 1.50 0.00 0.71 0.00

1693 CFR Cimpuri Surduc HD 0.02 0.00 0.02 0.01 0.17 0.01 0.02 0.01

1722 Oxigen HD.B2-110 HD

1724 Furnale Hd.B2-110 HD

1731 CHE Subcetate HD

2051 Gheorghieni HR 15.30 4.50 15.10 2.84 8.60 3.82 7.30 0.58

2052 Odorhei HR 16.90 5.00 14.00 5.70 9.40 3.50 7.70 3.00

2053 Miercurea Ciu HR 10.90 1.00 12.00 1.80 7.00 0.10 5.60 0.00

2054 Fagul Cetatii HR 2.50 1.00 3.00 1.20 1.60 0.60 1.50 0.60

2055 Ciceu HR 0.50 0.50 0.40 0.20 0.70 0.40 0.70 0.40

2056 Vaslobeni HR 0.50 0.30 0.50 0.30 0.70 0.30 0.70 0.30

2057 Toplita HR 5.00 2.00 5.00 2.00 4.00 1.60 3.40 1.40

2065 Tusnad HR 3.40 1.10 3.20 1.20 2.10 0.80 1.80 0.60

2066 Vlahita HR 4.30 1.30 4.00 1.70 2.10 0.80 1.90 0.70

2071 Balan HR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2072 Oltul Miercur HR 8.00 3.30 8.30 2.90 4.60 1.80 4.50 1.70

2073 Tabara HR 6.10 2.30 5.20 2.00 2.60 1.10 2.40 0.90

2074 Homorod HR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2075 Tractorul Mc. HR 4.00 1.50 3.60 1.40 0.17 0.00 1.10 0.30

2077 Cristurul Sec HR 6.40 2.60 5.70 2.20 3.40 1.20 2.70 1.10

2281 Bucin HR 0.30 0.10 0.20 0.00 0.15 0.00 0.10 0.00

2292 Borsec HR 3.90 1.50 3.90 1.50 3.60 0.60 1.50 0.60

563 Gura Ialomitei IL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

582 Barbulesti IL 2.21 0.32 2.40 0.32 1.60 0.42 1.40 0.32

587 Bordusani IL 1.40 0.00 1.60 0.00 0.90 0.00 0.80 0.00



590 Bucsa IL 0.80 0.00 0.80 0.00 0.40 0.00 0.40 0.00

593 Cazanesti IL 6.00 6.50 5.80 6.90 4.60 5.00 4.10 4.50

611 Fetesti IL 7.40 1.30 7.40 0.90 4.40 0.20 4.10 0.00

612 CFR Fetesti IL 4.70 1.90 2.20 1.30 2.40 0.80 2.60 0.50

615 Gh. Doja IL 1.80 0.30 1.90 0.30 1.20 0.30 0.80 0.00

616 Gura Ialomitei IL 1.70 0.40 1.50 0.20 0.90 0.20 1.00 0.10

621 Hagiesti IL 2.30 0.00 2.40 0.00 1.70 0.00 1.50 0.00

648 Rasi IL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

653 Slobozia Nord IL 17.34 3.90 17.00 3.30 12.70 2.30 10.00 1.00

654 Slobozia Sud IL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.20

655 Slobozia Sud IL 5.60 2.10 5.20 1.40 3.30 0.40 2.90 0.00

665 Tandarei IL 9.50 2.00 9.70 1.30 6.90 1.30 7.30 1.10

668 Urziceni IL 16.26 3.10 15.38 2.40 10.70 1.52 10.40 1.72

896 Movilita IL 5.25 1.30 5.50 0.06 4.30 0.06 3.60 0.06
44 Halaucesti        B1-110 IS 0.90 0.00 0.90 0.00 1.80 0.40 1.50 0.20

45 Pascani           B1-110 IS 14.60 3.14 14.94 2.34 8.77 0.85 8.37 0.56

46 Vatra             B1-110 IS 5.67 1.11 6.21 1.02 4.28 0.44 4.78 0.53

47 Hirlau            B1-110 IS 3.36 2.24 3.36 0.74 1.97 0.80 1.84 0.98

48 Tg. Frumos        B1-110 IS 9.48 2.52 9.98 1.81 5.94 0.72 5.36 0.31

49 Belcesti          B1-110 IS 3.08 0.13 3.10 0.16 1.71 0.37 1.56 0.41

50 Podul Iloaiei     B1-110 IS 5.13 1.23 5.65 0.87 3.03 0.34 2.91 0.29

51 FAI 110 kV  I     B1-110 IS 13.10 3.60 13.80 3.20 8.70 2.00 8.50 1.60

52 FAI 110 kV  II    B2-110 IS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

53 SRA IA Iasi       B1-110 IS 2.40 0.90 2.30 0.80 2.10 0.70 2.10 0.50

54 Regie             B1-110 IS 11.75 0.64 12.62 0.42 7.24 0.72 6.97 0.98

55 Centru            B1-11O IS 15.55 2.48 14.00 1.91 8.57 0.62 8.24 0.38

56 Bahlui 4          B1-110 IS 10.99 1.63 11.77 1.55 6.22 0.53 5.78 0.27

57 Galata I          B1-110 IS 7.04 0.69 8.44 0.57 4.54 1.25 4.17 1.43

58 Galata II         B2-110 IS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59 SRA CUG Iasi      B1-110 IS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60 Manta Rosie       B1-110 IS 11.59 1.38 11.91 1.26 7.47 0.47 6.57 0.19

61 Bularga I         B1-110 IS 14.70 7.30 13.60 7.00 8.60 4.90 8.00 4.50

62 Bularga II        B2-110 IS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63 SRA CFS2          B1-110 IS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

64 CET Iasi I        B1-110 IS 1.00 0.40 0.90 0.40 1.00 0.50 1.00 0.40

65 CET Iasi II       B2-110 IS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

66 Tatarasi          B1-110 IS 6.98 0.00 7.44 0.00 3.65 0.73 3.49 0.90

67 Laminor (IMI2)    B1-110 IS 0.50 0.20 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

68 Iasi sud          B1-110 IS 15.20 5.00 13.90 3.10 8.80 1.80 7.60 0.80

70 SRA IMI           B1-110 IS 4.00 2.20 2.80 1.70 0.90 0.30 0.50 0.00

72 Tutora            B1-110 IS 1.98 0.31 1.92 0.45 1.78 0.03 1.00 0.05

73 Raducaneni        B1-110 IS 2.30 0.60 2.40 0.70 1.50 0.60 1.50 0.60

74 SRA Ulei          B1-110 IS 7.10 2.50 6.00 2.00 4.20 1.30 3.00 0.50

75 SRA Tehnoton      B1-110 IS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

76 Breazu            B1-110 IS 10.07 2.28 9.60 2.01 5.82 1.09 5.54 0.92

77 Trifesti          B1-110 IS 3.00 0.50 3.40 0.70 2.20 0.50 2.00 0.30

93 Vladeni           B1-110 IS 2.90 0.70 3.10 0.60 2.10 0.50 1.50 0.30

94 Tibanesti         B1-110 IS 1.94 0.10 2.40 0.00 1.17 0.00 1.23 0.00

96 Comarna           B1-110 IS 1.80 0.40 1.70 0.40 1.00 0.40 0.90 0.30

97 Gorban            B1-110 IS 1.20 0.20 0.90 0.10 0.80 0.50 0.90 0.10

240 Sculeni (Is)      B1-110 IS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250 Razboieni (Iasi)  B1-110 IS 1.40 0.30 2.50 0.70 0.10 0.10 0.20 0.10

253 Cetatuia          B1-110 IS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

271 Dancu             B1-110 IS 1.90 0.70 1.90 0.60 1.30 0.40 1.10 0.50

175 DELPHI IS 7.97 2.74 8.11 2.83 8.11 2.85 8.04 2.71

1001 Tr.Severin MH 17.70 1.70 19.00 1.20 11.00 0.90 10.10 0.80
1002 Sant. Naval Drobeta MH 6.80 3.00 5.60 2.50 3.40 1.50 3.40 1.50
1003 Aeroport Drobeta MH 7.40 3.50 7.80 4.00 4.50 2.50 4.30 2.50
1004 Gura Vaii MH 0.80 0.40 0.80 0.40 0.50 0.20 0.50 0.20
1005 Vinju Mare MH 4.39 2.00 5.10 2.20 3.17 1.40 3.14 1.40
1006 Burila MH 1.97 0.90 2.45 1.10 1.70 0.80 1.80 0.90
1007 Tiganasi MH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1011 CCH Drobeta Tr. Severin MH 7.52 3.54 7.86 3.68 6.92 3.43 7.79 3.75
1012 Anvelope Drobeta Tr.Sev. MH 2.36 2.19 1.14 0.75 1.66 0.75 1.12 0.34
1014 Gruia MH 0.81 0.35 0.99 0.40 0.78 0.30 0.75 0.30
1015 Pristol MH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1016 Cujmir MH 3.76 1.70 4.44 2.00 2.90 1.40 2.80 1.30
1017 Forje Drobeta Tr. Sev MH 1.20 0.50 0.20 0.10 0.20 0.10 0.20 0.10
1018 Strehaia MH 4.62 0.12 5.36 0.29 3.50 0.23 3.46 0.14
1019 Armaturi MH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1020 Husnicioara MH 1.65 0.80 1.05 0.50 1.05 0.50 1.35 0.60



1022 Laminor Dr. T. Sev. MH 1.20 0.70 0.30 0.10 0.20 0.10 0.20 0.10
1323 Banovita MH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1023 Banovita MH 8.02 1.40 7.60 0.32 5.22 0.23 4.53 0.10
1047 CFR Valea Alba MH 1.02 0.27 0.34 0.20 0.24 0.20 1.70 0.79
2003 Baia Mare 2 MM 2.21 0.40 2.01 -0.04 1.68 0.02 1.24 -0.12

2004 Baia Mare 1 MM 5.20 2.10 4.60 0.88 3.30 1.28 3.40 1.38

2005 Baia Mare 4 MM 12.88 3.13 9.52 1.85 7.38 1.38 7.57 1.42

2006 Baia Mare 5 MM 19.39 3.07 16.81 4.03 12.49 3.01 11.92 2.84

2007 Targu Lapus MM 5.27 0.41 6.20 1.55 4.01 1.23 3.95 0.88

2009 Somcuta MM 6.71 2.56 5.63 1.48 3.37 0.93 3.53 1.12

2010 Seini MM 10.23 3.34 9.27 2.86 5.77 2.16 5.05 2.02

2013 Baia Sprie MM 1.89 0.93 1.80 0.77 1.24 0.80 1.23 0.82

2015 Cavnic MM 1.89 1.44 2.03 1.04 1.24 1.12 1.19 1.33

2018 Sighet MM 13.49 0.65 13.50 2.69 7.68 1.03 8.62 0.50

2019 Viseu MM 9.95 0.42 9.77 -0.70 5.73 -1.42 6.88 0.40

2020 Baia Borsa MM 0.85 0.25 0.91 0.15 0.46 0.07 0.46 0.08

2021 Sighet CEIL MM 11.91 4.38 9.30 3.53 5.80 2.12 3.00 0.99

2027 Ferneziu MM 5.07 -0.86 6.93 -1.81 4.18 -1.04 4.06 -1.32

2035 Horea MM 1.46 -0.43 1.06 0.42 1.06 0.42 0.32 0.17

2036 Sasar MM 6.12 1.38 4.66 0.57 3.37 0.22 1.15 -0.16

2039 Pietrosul MM 3.31 1.35 3.54 1.01 1.90 0.69 1.90 0.73

2258 Nistru MM 2.10 0.50 1.94 0.22 1.32 0.10 2.11 0.07

2241 Tocila Baiut MM 0.39 0.20 0.54 0.20 0.42 0.20 0.32 0.22

2300 Dumbravita MM 3.76 2.17 3.35 2.02 3.74 2.28 3.67 2.24

2046 Sighisoara MS 22.49 5.85 21.75 4.67 16.62 3.40 14.77 2.78
2047 Fintinele MS

2048 Fintinele MS 6.26 1.56 7.05 1.70 4.55 1.03 4.33 0.98
2049 Ungheni MS 20.32 0.16 22.47 0.11 17.41 0.70 17.58 0.48
2050 Ungheni MS

2058 Tirnaveni MS

2059 Tirnaveni MS 9.51 1.84 9.96 1.65 6.23 0.57 6.03 0.38
2061 Tirgu Mures MS 15.66 2.48 15.60 2.45 9.64 1.57 8.15 0.81
2062 Reghin MS 35.35 7.24 33.53 6.22 24.43 4.94 22.75 4.56
2063 Mureseni MS 13.13 0.34 11.32 0.00 7.33 0.00 6.50 0.00
2064 CIC Tg. Mures MS 42.74 15.84 42.91 16.63 42.40 17.09 41.52 16.67
2067 Baraj MS 10.22 0.65 9.19 0.23 5.26 1.46 5.00 1.62
2068 Baraj MS 9.43 1.10 9.10 0.39 5.86 0.24 5.47 0.11
2069 Ludus MS 12.17 2.96 13.09 2.73 8.10 1.40 7.74 1.40
2070 Deda MS 0.10 0.12 0.24 0.02 0.33 0.08 0.36 0.47
2076 Livezeni MS 19.70 3.97 20.82 3.65 12.26 1.96 11.46 1.32
2078 Sovata MS 10.60 2.75 10.32 2.11 5.83 0.70 5.06 0.47
2079 Mureni CFR MS 0.35 0.17 1.60 0.96 0.10 0.34 0.18 0.07
2080 Danes MS 3.13 0.49 3.10 0.60 3.20 0.84 2.97 0.73
2246 Corunca MS 4.35 0.42 4.39 0.67 4.52 1.13 3.65 1.06
2270 Rastolita MS 3.01 1.06 3.35 0.83 1.96 0.90 1.86 0.79
2282 Raciu             B1-110 MS 5.12 1.38 5.58 1.42 4.03 1.12 3.96 1.14
2283 Band              B1-110 MS 2.97 0.29 3.08 0.57 2.77 0.36
2284 Band              B2-110 MS 1.86 0.05

2306 Sanpaul MS 7.49 1.62 7.28 1.13 5.16 0.46 3.81 0.17

122 Dumbrava(SRA+CET Savi) NT 11.00 3.50 10.00 3.50 9.00 3.50 8.00 3.00

123 Roman NT 34.50 9.00 31.00 6.40 22.00 5.30 18.20 1.00

124 Tupilati          B1-110 NT 2.00 0.20 2.10 0.20 1.40 0.10 2.10 0.20

125 Ciritei           B1-110 NT 5.66 0.91 5.36 0.68 3.55 0.14 3.30 0.04

128 Stejaru           B1-110 NT 11.00 2.00 10.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00

130 Roznov            B1-110 NT 7.50 1.91 7.91 1.57 4.59 0.63 4.35 0.53

131 Sarata            B1-110 NT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132 Piatra Neamt Cen. B1-110 NT 6.82 1.15 7.20 1.14 4.25 0.43 3.91 0.07

133 Tg. Neamt         B1-110 NT 17.31 5.12 17.58 3.67 9.72 1.50 8.61 0.96

134 Izvoare           B1-110 NT 16.22 3.90 15.01 2.44 9.78 0.96 7.90 0.15

135 Poiana Teiului    B1-110 NT 3.63 0.92 3.86 0.48 2.36 0.29 2.16 0.27

247 Roman Vest        B1-110 NT 3.10 0.40 3.80 0.40 2.10 0.20 2.20 0.40

263 Roman Nord        B1-110 NT 3.80 0.30 3.80 0.30 2.60 0.30 3.00 0.30

268 CFR Timisesti     B1-110 NT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

276 Sarata            B2-110 NT 7.57 1.91 8.07 1.48 5.72 0.31 6.42 0.79

1170 SRA Al. Etapa 6-AT3 OT 67.00 24.00 67.00 24.00 67.00 25.00 67.00 25.00

1165 SRA Al. Etapa 6-AT4 OT 6.00 0.00 4.00 1.00 6.00 1.00 5.00 1.00

1166 SRA Et 6-L3(Milcov) OT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1167 Gradiste ST OT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1168 Intrep. Al. Slatina OT 0.00 0.00 128.00 54.00 128.00 55.00 125.00 50.00

1169 Intrepr. Al. Slatina OT 257.00 111.00 131.00 52.00 130.00 53.00 130.00 52.00

1171 Gradiste SD Electrica OT 10.80 3.50 10.50 3.30 6. 8 2.10 5.90 1.90



1172 IPC 1 Slatina-Milcov OT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1173 IPC 2 Slatina OT 0.70 0.20 0.50 0.10 0.30 0.00 5.00 1.50
1174 IPA 1 OT 6.80 0.40 7.00 1.10 7.40 1.10 13.80 5.70
1175 IPA 2 +SRA6Al(L 2) OT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1176 Slatina Nord OT 14.80 2.60 12.70 1.00 8.30 0.30 8.10 0.20
1177 IPTAPA OT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1178 Scornicesti OT 11.10 1.60 11.80 1.60 8.80 1.20 8.30 1.00
1179 Draganesti Olt OT 8.40 2.70 9.00 2.90 6.00 1.90 6.70 2.10
1180 CFR Draganesti Olt OT 0.90 0.30 2.00 0.80 1.00 0.40 2.60 1.00
1181 Caracal Sud OT 8.10 1.60 11.10 0.60 7.10 0.10 6.70 0.40
1182 Vagoane Caracal OT 1.50 0.50 0.90 0.30 0.60 0.20 0.50 0.20
1183 Anvelope Caracal OT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1184 Caracal Vest OT 5.20 1.70 6.60 2.20 3.80 1.20 3.80 1.20
1185 Studina OT 4.70 0.60 5.50 0.50 3.40 0.20 3.20 0.20
1186 Corabia OT 8.20 1.60 9.80 1.30 6.20 0.60 6.10 0.70
1187 IFP Corabia OT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1188 Celei OT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1189 Potelu OT 1.60 0.50 2.20 0.10 1.40 0.30 0.90 0.20
1190 Bals OT 8.80 1.80 9.70 0.40 5.90 0.20 5.80 0.10
1191 Prelucrare IOB Bals OT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1192 Otelaria 1 IOB OT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1194 Iancu Jianu OT 1.70 0.10 2.10 0.10 1.20 0.20 1.10 0.20
1195 Icoana OT 9.30 2.60 10.10 2.40 7.70 2.20 7.30 2.00
1196 Curtisoara OT 2.70 0.30 3.00 0.40 2.10 0.20 2.00 0.20
1197 Mamura OT 2.40 0.40 2.40 0.30 1.60 0.20 1.60 0.20
1280 SRP Caracal OT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1281 Caracal Nord OT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1282 SPA Farcasele OT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1283 Intr. de Tevi Slatina OT 5.40 2.10 5.20 2.00 4.70 1.80 4.80 1.90
1288 SPA Ipotesti OT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1296 SPA Sprancenata OT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1304 Coteana OT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1305 Milcov OT 7.50 1.20 8.70 1.20 6.70 1.20 6.10 1.10
1330 Pirelli OT 35.50 10.90 38.70 10.70 40.60 11.30 36.20 10.30

815 Berceni PH 0.30 0.90 1.20 0.90 1.80 0.40 2.00 0.10

816 Teleajen PH

817 Mineciu PH 6.00 1.00 0.60 0.90 4.60 0.70 4.00 0.50

818 Vega PH 14.20 1.60 12.80 1.00 9.40 0.60 8.10 0.30

819 Tatarani PH 11.60 3.80 11.80 3.20 7.40 1.60 5.40 1.10

820 Urlati PH 15.60 2.00 17.00 3.00 12.00 3.00 12.00 3.00

821 Baltesti PH 4.10 1.00 4.20 1.00 2.10 0.20 2.00 0.00

822 Cauciuc Brazi PH

823 U Petrom PH 1.90 0.30 1.80 0.40 0.80 0.10 0.80 0.20

862 Comarnic PH 5.50 1.80 7.20 2.10 4.00 1.40 4.30 1.70

865 IUM Filipesti PH

866 Rafinaria Teleajen PH 14.60 12.40 15.20 9.50 19.90 11.90 22.70 11.10

867 Rafinarie Teleajen B2-110 PH 11.00 5.00 11.00 4.50 13.00 5.40 12.00 4.70

868 Ploiesti Crang PH 23.20 3.80 24.60 6.50 21.00 5.60 17.00 2.80

884 Olteni PH 8.30 3.08 8.80 3.08 5.70 2.00 4.40 1.10

901 Dezvolt.rafin. Brazi PH

902 Negoiesti PH

940 Ploiesti Nord     B2-110 PH

941 GIP Brazi         B2-110 PH

942 Urlati            B2-110 PH

943 Cauciuc Brazi     B2-110 PH

945 Petroch.Teleajen  B1-110 PH 1.00 0.00 2.00 0.00 4.00 1.00 3.00 0.00

946 Petroch.Teleajen  B2-110 PH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

947 PETROBRAZI PH 46.10 22.50 39.10 23.00 38.70 23.50 39.70 24.00

980 Movila vulpii PH 10.30 1.40 9.90 1.30 8.20 1.00 5.10 0.44

992 CFR Ploiesti Vest PH 12.70 1.10 3.20 0.40 3.20 2.50 0.81 1.46

993 Ciorani PH

1024 ROMAG MH 0.50 0.20 0.50 0.20 0.30 0.10 0.30 0.10
578 Afumati SA 45.60 0.80 39.40 0.00 30.30 0.00 27.30 0.00

579 CFR Pasarea SA 5.00 2.00 4.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00

584 Buftea SA 12.10 0.00 12.70 0.00 8.80 0.00 8.30 0.00

595 Chitila SA 31.42 1.80 28.53 0.00 21.63 0.00 18.93 0.00

596 CFR Chitila SA 12.68 6.10 10.43 5.00 10.39 5.00 6.30 2.90

604 Domnesti SA 14.00 0.10 14.20 0.00 10.00 0.00 9.00 0.00

605 Copaceni SA 15.65 1.40 16.70 1.10 12.40 0.70 11.10 0.00

624 IFA SA 23.70 1.60 22.70 0.60 17.30 0.00 15.50 0.00

644 Popesti Leordeni SA 25.30 1.80 23.40 0.00 16.00 0.00 13.50 0.00



645 Popesti Leordeni SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

662 Tincabesti SA 18.50 2.80 19.50 0.00 13.90 0.00 13.50 0.00

897 Caciulati SA 22.81 0.02 23.30 0.00 17.60 0.00 15.90 0.00

918 Glina SA 13.80 1.20 13.20 1.10 9.50 0.50 9.60 0.40

935 Buftea SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

936 Chitila SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

576 Arcuda SA 30.60 0.00 33.10 0.00 21.70 0.00 20.30 0.00

631 Mihailesti SA 16.39 0.60 9.80 0.20 7.98 0.03 7.08 0.00

975 Dragomiresti SA 11.00 0.00 8.00 0.00 9.00 0.00 6.00 0.00

976 Dragomiresti SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

564 Domnesti SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

684 Otopeni SA 19.00 0.60 17.30 0.00 11.90 -1.20 10.90 0.00

2334 Cefin SA 2.90 0.60 2.80 0.70 2.40 0.70 1.90 0.50

2335 Cefin SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2154 Dumbraveni SB 4.52 0.00 5.14 0.00 3.22 0.31 3.05 0.25

2157 Sibiu Sud SB 13.04 2.79 12.66 2.60 9.01 1.50 6.58 0.04

2158 Sibiu Sud SB 14.60 3.58 14.03 2.77 8.90 0.92 7.33 0.19

2159 Sibiu Nord SB 29.95 0.74 28.73 0.00 18.28 0.73 15.75 0.06

2160 Aeroport Sibiu SB 32.26 6.77 30.64 5.78 25.11 5.09 18.95 2.33

2161 Orlat SB 14.12 3.87 13.79 3.71 10.06 1.91 8.22 1.15

2164 Cisnadie SB 10.07 0.00 9.77 0.00 6.32 0.28 5.09 0.00

2165 Mirsa SB 8.12 1.31 7.42 0.01 4.25 0.09 3.95 0.11

2166 Cirtisoara SB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2168 Copsa Mica SB 4.37 0.60 5.04 0.57 3.35 0.15 3.08 0.06

2169 Medias SB 15.38 3.04 14.98 2.44 9.77 0.46 8.94 0.23

2179 Aurel Vlaicu Medias SB 8.81 0.00 8.67 0.00 5.72 0.17 4.50 0.00

2180 Agnita SB 5.11 0.00 6.28 0.00 3.20 0.00 3.03 0.00

2184 SR Copsa Mica SB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2187 Independenta Sibiu SB 0.14 0.03 0.06 0.02 0.05 0.02 0.05 0.03

2190 Micasasa CFR SB

2191 CFR Dumbraveni SB 0.13 0.02 0.50 0.24 0.05 0.00 0.74 0.34

2192 Dumbrava SB 15.70 0.00 16.82 0.00 8.41 0.00 8.43 0.00

2060 Miercurea Sibiului SB 0.00 0.00 0.15 0.04 0.17 0.06 0.11 0.06

2008 Jibou SJ 14.20 4.30 12.70 2.90 6.50 1.00 5.9 0.90

2022 Sarmasag SJ 4.30 0.80 4.40 0.60 2.60 0.60 2.1 0.2

2023 Simleu SJ 12.10 1.20 11.50 0.20 6.70 0.30 6.7 0.90

2024 Zalau SJ 11.10 1.10 10.30 0.50 6.50 0.50 6.1 0.8

2028 Cehu Silvaniei SJ 0.30 0.10 5.11 1.00 3.01 0.40 3.01 0.40

2029 Porolissum SJ 9.60 0.90 10.41 1.00 5.41 0.50 5.31 0.30

2030 Armatura SJ 1.70 0.20 0.50 0.10 0.40 0.10 0.4 0.1

2031 Tevi Zalau SJ 14.20 2.80 18.10 5.00 12.50 1.40 14.8 3.20

2032 Anvelope SJ 6.70 1.40 6.10 1.30 5.20 1.80 4.7 1.30

2038 Salaj SJ 3.80 0.80 2.50 0.00 1.60 0.30 1.4 0.30

2290 Micheline Zalau SJ 7.40 0.50 7.90 0.50 7.90 0.40 8.1 0.80

2011 Satu Mare 1 SM 13.80 2.60 12.20 2.20 6.90 1.60 6.30 1.30

2012 Turt SM 2.30 0.80 2.50 0.80 1.20 0.10 1.20 0.20

2014 Vetis SM 14.00 4.25 11.60 3.10 7.60 2.10 6.60 2.10

2016 Carei SM 10.28 2.10 10.30 2.40 5.50 1.30 4.60 0.80

2017 Tasnad SM 5.83 1.30 5.70 1.00 3.30 0.60 3.00 0.60

2025 Satu Mare 2 SM 13.60 2.10 11.00 0.70 6.40 1.50 5.50 1.30

2033 Abator Satu Mare SM 3.30 0.00 2.80 0.20 2.20 0.70 2.10 0.60

2034 Carei Unio SM 6.06 0.02 5.70 0.10 3.70 0.50 3.10 0.30

2037 Negresti SM 11.83 0.90 12.23 1.27 7.17 0.40 5.64 0.90

2040 Carpati Satu Mare SM 15.34 1.50 16.40 0.70 9.70 1.70 8.10 0.90

2291 Satu Mare 5 SM 5.50 2.00 4.60 1.50 4.40 1.30 2.30 0.30

887 TR.MAGURELE TR 6.00 1.80 6.30 1.90 4,5 1.20 3.80 1.10
1 Suceava 110 kV    B1-110 SV 5.60 2.30 5.50 1.50 5.20 0.90 5.00 1.00

2 Suceava 110 kV    B2-110 SV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Tricotaje RA      B1-110 SV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Mirauti           B1-110 SV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Combinat Suceava  B1-110 SV 14.00 7.00 11.00 4.00 11.00 6.00 11.00 5.00

6 Itcani            B1-110 SV 9.78 1.61 10.45 0.98 5.76 0.11 5.93 0.16

7 Automecanica      B1-110 SV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 CFR - Itcani      B1-110 SV 0.97 0.11 0.80 0.21 1.91 1.69 0.73 0.32

9 Combinat - Itcani B1-110 SV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Conexiuni Suceava B1-110 SV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Radiatoare        B1-110 SV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 Burdujeni         B1-110 SV 3.79 0.36 4.03 0.16 1.97 0.60 1.84 0.27

17 Falticeni         B1-110 SV 13.69 2.09 13.62 0.49 7.41 1.26 6.81 0.84

18 Pal Falticeni     B1-110 SV 3.67 0.32 3.75 0.00 2.25 0.11 2.11 0.19



19 Mirauti           B2-110 SV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 Frasin            B2-110 SV 8.20 2.60 7.90 1.90 5.00 1.30 4.40 0.80

21 Barnar            B1-110 SV 1.00 0.60 1.20 0.60 0.80 0.40 1.00 0.50

22 Cimpulung Mold.   B1-110 SV 8.50 1.20 9.10 1.50 6.40 0.80 6.00 0.50

30 Dolhasca - CFR    B1-110 SV 1.14 0.40 0.83 0.53 1.00 0.71 0.49 0.94

31 Vatra Dornei      B1-110 SV 14.20 4.00 14.40 1.80 10.30 2.10 9.70 2.20

33 Veresti           B1-110 SV 6.11 0.35 6.71 0.00 3.52 0.57 3.21 0.32

34 Solca             B1-110 SV 6.50 0.30 6.90 0.50 4.60 1.20 4.50 1.10

35 Radauti           B1-110 SV 17.70 4.80 16.10 2.90 10.30 1.80 8.10 2.00

36 Siret             B1-110 SV 5.11 0.04 5.57 0.24 3.33 0.32 2.73 0.12

37 Tarnita (Sv)      B1-110 SV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38 Iacobeni          B1-110 SV 1.40 0.50 1.40 0.90 0.90 0.30 0.70 0.20

39 Delnita           B1-110 SV 1.30 0.30 1.50 0.20 0.80 0.10 0.80 0.10

230 Vicov (Sv)        B1-110 SV 7.10 0.30 6.30 0.30 3.40 0.40 3.00 0.00

231 Dolhasca (Sv)     B1-110 SV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

235 Gura Humorului    B1-110 SV 7.90 1.20 8.10 0.90 5.60 1.50 5.20 1.10

249 Rulmentul (Sv)    B1-110 SV 2.30 0.40 1.00 0.20 0.40 0.20 0.60 0.10

255 Paltinoasa (Sv)   B1-110 SV 0.00 0.00 0.20 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00

262 Pojorita          B1-110 SV 0.50 0.60 2.00 0.50 0.50 0.30 0.60 0.40

264 CFR Cosna         B1-110 SV 0.10 0.20 0.20 0.30 0.20 0.30 0.10 0.20

265 E.Hurmuzachi      B1-110 SV 3.10 0.10 3.10 0.10 1.70 0.20 2.30 0.30

273 Tricotaje Suceava B2-110 SV 10.28 1.16 10.64 0.69 5.78 0.15 5.47 0.34

274 Combinat Suceava  B2-110 SV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

299 MIRAUTI Itcani    B1-110 SV 7.78 0.72 7.58 0.21 4.10 0.29 3.55 0.56

301 EGGER (Sv)   B1 110 SV 22.60 6.10 22.30 5.30 26.90 7.20 23.50 5.90

687 Tulcea Vest TL 0.00 0.03 1.69 0.00 0.03 0.02 0.63 0.01

688 Tulcea Vest TL 6.60 0.70 5.60 0.50 4.30 0.50 4.30 0.40

704 Topologu TL 0.77 0.01 0.72 0.01 0.50 0.00 0.22 0.02

705 Baia TL 3.29 1.11 3.94 0.81 1.08 -0.45 0.22 0.02

713 Zebil TL 2.72 0.91 1.82 0.76 1.46 0.32 2.33 0.18

717 Alumina Tulcea TL 10.10 4.90 10.30 4.40 10.40 4.20 9.50 3.70

718 Alumina Tulcea TL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

719 Tulcea Oras TL 10.10 1.20 10.10 0.60 5.10 0.00 4.70 0.00

720 Feroaliaje TL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

721 Macin TL 6.33 1.00 6.00 0.40 3.20 0.20 2.90 0.00

722 Crisan TL 3.40 0.10 3.40 0.50 2.30 0.70 2.00 0.70

723 Sarinasuf TL 1.37 2.72 3.97 2.93 1.40 -0.41 2.85 0.94

733 6 Martie TL 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

739 Traianu TL 2.08 0.01 2.20 0.02 0.80 0.04 0.12 0.03

740 Marmura Tulcea TL 10.20 0.00 10.70 0.00 6.70 -1.70 6.00 0.00

741 S.N. Tulcea TL 8.36 3.26 5.39 2.13 4.65 1.80 4.64 1.80

742 Isaccea TL 2.51 0.00 2.60 0.02 1.60 0.30 1.40 0.40

759 Feroaliaje TL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

763 Ostrov TL 0.55 0.00 0.60 0.03 0.30 0.03 0.26 0.00

766 Babadag TL 2.17 1.30 2.61 0.24 1.70 -0.28 2.96 0.74

768 RA Zebil TL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

775 Cismeaua Noua TL 8.32 1.70 2.46 0.01 0.32 0.02 9.70 2.10

777 SPA Ostrov TL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

778 SRP1 Ostrov TL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

779 SRP2 Ostrov TL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

780 Sulina TL 2.00 0.00 2.00 0.00 1.70 0.00 1.50 0.00

1520 Cetate TM 23.80 1.90 21.40 1.40 14.10 0.00 13.60 0.60

1521 Dumbravita TM 31.54 5.76 31.64 4.45 18.49 1.46 18.32 1.77

1522 Bucovina TM 19.70 4.19 20.40 3.79 14.10 1.96 13.70 1.96

1523 Padurea Verde TM 45.94 7.34 48.00 5.63 34.90 2.65 31.30 2.65

1524 IM Timisoara TM 1.10 0.00 0.90 0.00 0.60 0.00 2.40 0.00

1525 Musicescu TM 16.40 1.20 17.70 1.00 13.60 0.00 10.10 -1.00

1526 Fratelia TM 44.31 2.61 44.50 0.51 27.80 -3.09 22.80 0.11

1527 Freidorf TM 15.82 3.30 14.30 2.60 11.00 1.50 9.00 0.00

1528 Victoria TM 10.20 1.20 11.00 1.10 6.30 0.20 5.00 0.00

1529 Azur TM 9.80 3.20 6.80 1.90 5.50 1.70 3.70 1.00

1530 Giulvaz TM 7.20 1.88 7.60 1.78 5.20 0.87 3.70 0.87

1531 Gataia TM 6.05 1.14 6.61 0.92 4.18 0.73 4.03 0.63

1532 Deta TM 5.60 0.81 6.70 0.83 4.30 0.72 4.10 0.12

1533 Ortisoara TM 9.16 -0.50 11.60 -1.30 7.40 0.00 6.50 0.00

1534 Calacea TM 1.30 0.10 1.20 0.10 1.10 0.10 1.10 0.10

1535 Satchinez TM 8.34 1.50 7.90 1.10 6.30 0.80 4.60 0.00

1536 Carpinis TM 5.90 -1.20 6.70 -1.30 4.20 -1.60 4.00 0.00

1537 Jimbolia TM 6.70 0.00 7.10 0.30 5.20 0.00 3.90 0.00

1538 Lovrin TM 6.42 2.71 6.80 2.30 4.60 0.80 4.30 0.60

1539 Sinnicolaul Mare TM 14.91 0.64 15.33 0.55 11.54 1.20 7.97 1.19



1540 Buzias TM 5.53 3.07 7.06 2.70 5.98 2.24 5.98 2.24

1541 Lugoj TM 15.54 2.46 16.42 1.85 10.92 0.15 9.03 0.15

1542 Lugoj TM

1543 IURT TM

1544 IURT TM 11.00 1.95 10.60 1.14 6.40 0.33 5.90 0.33

1545 Faget TM 7.80 1.65 8.10 1.28 5.00 0.83 4.30 0.83

1548 CFR Lugoj TM 2.02 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 1.38 0.00

1549 CFR Ghiroda TM 0.42 0.00 0.21 0.00 0.56 0.00 0.37 0.00

1550 CFR Ortisoara TM 0.21 0.00 0.30 0.00 0.11 0.00 0.41 0.00

1566 Nadrag TM 0.30 0.00 0.40 0.00 0.17 0.00 0.16 0.00

1590 Sacalaz TM

1594 Timisoara TM

1698 CET Timisoara TM 2.00 1.20 3.30 0.80 4.40 0.70 1.60 1.10

1712 Venus Timisoara TM 15.41 2.30 15.30 2.20 6.40 0.00 9.20 0.00

1730 Continental TM 17.50 5.00 17.00 5.00 15.00 4.00 15.50 4.50

577 ALEXANDRIA TR 4.70 3.00 3.60 2.00 2.00 1.00 1.67 0.80
580 AMONIAC TR 0.50 0.30 0.30 0.20 0.25 0.10 0.25 0.10
581 AZOT TR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
585 BOGDANA TR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
586 BLEJESTI TR 3.20 1.30 3.20 1.30 3.00 1.30 2.70 0.80
597 CONTESTI + BUJORU TR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600 CIUPERCENI TR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
601 DRAGANESTI VL. TR 1.40 0.50 1.80 0.60 1.40 0.50 1.20 0.40
622 HIRLESTI TR 6.30 2.00 6.90 2.20 4.00 0.60 3.80 0.50
633 MAGURA TR 14.00 1.80 13.00 1.30 13.00 1.20 12.00 1.20
635 OLT TR 3.00 0.50 3.20 0.70 3.00 0.50 2.90 0.40
639 PORT ZIMNICEA TR 2.10 0.40 2.00 0.30 1.80 0.20 1.80 0.20
646 PIRITE TR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
649 ROSIORI TR 11.80 1.40 11.70 0.90 7.10 0.20 7.60 0.50
650 CFR ROSIORI TR 3.20 1.30 2.30 0.80 1.00 0.10 1.30 0.20
651 RULMENTUL TR 11.00 3.00 10.00 2.00 10.00 2.00 2.00 0.00
656 SYBETRA TR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
658 SEGARCEA DEAL TR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
674 VIISOARA TR 1.10 0.20 0.90 0.10 1.10 0.20 1.00 0.20
669 VIDELE TR 7.40 1.30 8.10 1.20 5.60 0.90 5.30 1.20
670 CFR VIDELE TR 6.10 9.20 2.80 1.50 2.70 3.60 1.20 0.00
671 VEDEA TR 7.30 2.10 7.60 2.30 7.30 2.10 7.00 2.00
675 VIISOARA RA TR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
676 ZIMNICEA TR 5.00 1.50 4.64 1.40 2.25 0.75 3.67 1.10
743 POIANA TR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
751 PANCIU TR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
888 PREAJBA TR 5.20 1.20 5.30 1.20 4.90 1.00 5.10 1.10
894 TRAIANU TR 7.00 0.80 8.00 0.90 4.80 0.50 4.80 0.50
899 VIDELE VEST 1 TR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
916 VIDELE VEST 2 TR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
938 RULM. ALEXANDRIA TR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
939 VEDEA TR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
948 ALEXANDRIA TR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1199 Traian VL 3.50 0.30 3.80 0.40 2.50 0.10 2.40 0.10

1200 Petrochimie Stuparei VL 8.00 3.00 8.00 3.00 8.00 3.00 8.00 3.00

1201 Petrochimie Raureni VL 6.00 3.00 6.00 2.00 6.00 2.00 6.00 2.00

1202 Amine CET Govora VL 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00

1203 Amine Raureni VL 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00

1204 Soda Stuparei VL 6.00 2.00 7.00 2.00 7.00 2.00 7.00 2.00

1205 Soda Raureni VL 4.00 1.00 5.00 1.00 5.00 1.00 5.00 2.00

1206 Cazanesti VL 12.00 4.00 11.20 3.70 7.70 2.50 8.80 2.80

1207 IUCF Rm. Valcea VL 0.90 0.30 0.90 0.30 0.90 0.30 0.90 0.30

1208 Ramnicu Valcea Nord VL 19.50 3.90 19.50 2.90 11.40 0.90 11.00 0.60

1209 Ramnicu Valcea Sud VL 18.80 2.60 18.00 2.00 11.60 0.70 10.30 0.60

1210 Marcea VL 8.40 2.40 9.60 2.70 6.60 1.80 5.10 1.40

1211 Dragasani VL 8.60 2.80 10.00 3.40 6.80 2.30 7.20 2.40

1212 Dragasani VL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1213 Ladesti VL 1.70 0.30 2.20 0.30 1.20 0.10 1.20 0.10

1214 Berbesti VL 4.20 2.60 2.50 0.10 3.50 1.60 1.50 0.10

1215 Alunu VL 1.30 0.10 3.10 1.90 3.10 1.60 6.40 5.80

1216 Horezu VL 6.00 1.00 6.90 1.20 3.80 0.40 3.20 0.30

1217 Jiblea VL 5.00 0.80 4.50 0.60 2.50 0.10 2.50 0.10

1219 Brezoi VL 3.20 0.20 3.40 0.30 2.10 0.30 2.10 0.30

1271 Balcesti VL 4.40 0.90 5.10 0.90 3.10 0.50 3.10 0.50

1262 Bradisor-Trafo VL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1143 Jidoaia VL 0.20 0.00 0.20 0.00 10.00 0.00 19.30 0.00



1144 Balintru Lotru Aval VL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1151 Petrimanu VL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1320 Platforma Govora VL 38.0 16.0 38.0 16.0 36.0 16.0 36.0 16.0

114 Adjud             B1-110 VN 7.50 1.90 6.90 1.50 5.20 1.30 4.90 1.00
136 Vidra             B1-110 VN 6.40 1.70 7.20 1.50 4.60 1.10 4.20 0.80
137 Gugesti           B1-110 VN 9.30 2.30 10.50 2.20 5.90 1.50 5.50 1.10

138 Focsani Nord      B1-110 VN 10.30 1.40 8.60 0.80 5.60 0.30 5.10 0.30
139 Vulturu           B1-110 VN 3.30 0.50 3.30 0.60 2.00 0.30 2.20 0.30
140 Marasesti         B1-110 VN 9.10 0.90 8.90 0.50 5.70 0.10 5.40 0.10

141 Focsani Vest      B1-110 VN 9.80 1.70 9.60 1.20 5.90 0.50 5.80 0.60
237 Tataranu          B1-110 VN 2.10 0.30 2.20 0.30 1.30 0.20 1.20 0.10

266 Focsani Vest      B2-110 VN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291 CCH Adjud         B1-110 VN 8.10 2.40 8.30 2.60 7.60 2.20 7.60 2.10
292 CEIL Focsani      B1-110 VN 9.10 0.50 6.40 0.60 3.90 0.50 3.50 0.40

294 Magura            B 1-110 VN 17.50 3.90 14.30 2.90 8.40 1.40 8.90 1.20
295 CFR Adjud         B1-110 VN 1.30 0.50 2.50 2.10 1.10 0.40 1.30 0.50

241 Laminorul VN 0.20 0.00 0.20 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00
244 CFR Focsani Nord VN 2.60 0.90 2.50 0.80 3.10 1.10 2.00 0.50

78 Delea             B1-110 VS 4.13 0.00 4.46 0.11 2.40 0.39 2.21 0.39

79 Vaslui            B1-110 VS 6.10 4.17 8.24 0.56 2.84 3.31 1.95 3.46

80 Munteni I         B1-110 VS 6.00 1.10 6.30 0.80 3.00 0.50 3.60 1.40

81 Munteni II        B2-110 VS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83 Stanilesti        B1-110 VS 1.74 0.25 2.23 0.20 1.09 0.09 1.05 0.10

84 Vetrisoaia        B1-110 VS 0.90 0.30 1.20 0.50 0.30 0.30 0.30 0.20

85 Husi              B1-110 VS 8.83 1.15 7.66 0.03 5.00 0.31 4.04 0.98

86 Rediu             B1-110 VS 2.00 0.00 2.00 0.00 1.20 0.20 0.80 0.30

87 Negresti          B1-110 VS 6.13 1.21 7.13 1.13 3.72 0.52 3.43 0.39

88 Birlad            B1-110 VS 9.86 0.96 10.14 0.73 5.87 0.34 5.40 0.48

89 SRA IR Birlad     B1-110 VS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

90 Simila            B1-110 VS 0.70 4.27 0.30 2.73 0.40 2.32 0.30 1.70

91 Murgeni           B1-110 VS 2.81 0.30 3.09 0.22 1.61 0.00 1.45 0.00

92 Cring Is.         B1-110 VS 10.34 0.10 10.14 0.24 5.91 1.06 5.38 1.26

95 Rosiesti          B1-110 VS 3.03 0.66 2.89 0.43 2.18 0.52 1.67 0.25

242 CT Vaslui         B1-110 VS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243 Falciu            B1-110 VS 0.70 0.40 0.90 0.40 0.30 0.30 0.40 0.30



NOD NUME_BARA SD VD_14_PC VD_14_QC VS_22_PC VS_22_QC GN_04_PC GN_04_QC GS_4_PC GS_4_QC

2026 Sebes Zona Industriala AB 6.64 1.91 5.47 1.63 4.97 1.53 4.83 1.43

2155 Ocna Mures AB 0 0 0 0 0 0 0 0

2156 Ocna Mures AB 3 0.9 3.3 0.8 2 0.5 1.8 0.4

2162 Petresti AB 6 3 6 3 6 3 6 3

2163 Gilceag - pompe AB 8.4 0 8.3 0 15.6 0 15.6 0

2167 Cugir AB 12.23 6 9.98 4 7.8 3 7.19 2

2170 Sebes PIANU AB 8.14 3.48 12.31 2.79 9.13 1.77 7.54 1.45

2171 Barabant AB 18 3 17 4 13 3 11 2

2172 Blaj AB 12.6 3.95 11.33 2.73 7.68 1.45 5.8 0.81

2173 Cimpeni AB 2.76 0 2.2 0.2 1.48 0.6 1.36 0.6

2174 Aiud AB 7.84 0 6.34 0.8 3.77 0.1 3.8 0.2

2175 Turnatoria Alba Iulia AB 0 0 0 0 0 0 0 0

2176 Zlatna AB 2.2 0 2.24 0.2 1.45 0.5 1.45 0.2

2177 Intrep. Metalurgica Aiud AB 0.19 0.15 0.07 0.03 0.08 0.04 0.07 0.05

2178 Baia de Aries AB 1.06 0 0.78 0.1 0.49 0.2 0.5 0.2

2181 Teius AB 8.5 3 6.5 2.5 5.5 2 4 1.5

2182 Lupsa AB 4.51 0 5.49 0.4 2.97 0.4 3 0.1

2183 Cariera Rosia Poieni AB 1.25 0 1.01 0.9 0.06 0 0.1 0

2185 Uz.de Prep. Rosia Poieni AB 14.87 0 15.35 5.4 14.06 5.2 13.62 5.4

2186 Gura Rosie AB 1.55 0 1.54 0.3 1.88 0.2 1.3 0.3

2188 MDF Sebes AB 24.14 9.96 23.75 10.35 24.2 10.81 24.91 11.35

2189 Alba Iulia AB 9 1 3.34 1.35 5 0.1 5 0

2252 CFR Teius AB 1.8 0.39 3.34 1.35 3.34 1.61 2.83 0.86

2253 Sibot CFR AB 0 0 0 0 0 0 0 0

2256 Tauni AB 2.65 2 2.65 2 2.63 2 2.56 0

2278 Turnatoria Alba Iulia B2 AB 3.96 1.68 2.95 1.24 1.41 0.79 2 1

2279 Alba Iulia B2-110 AB 0 0 0 0 0 0 0 0

2266 Sasciori AB 0 0 0 0 0 0 0 0

1501 Poltura AR 16.8 0.76 16.14 0 9.3 0 9 0

1502 Pecica AR 5.4 1.4 5.9 1.6 4.8 1.7 4.7 1.5

1503 UV Arad AR 6.08 1.93 3.99 1.08 1.65 1 1.6 1

1504 Bujac AR 15.5 3.5 14.3 2.8 10.8 2 7.7 0

1505 Gai AR 9.48 3.5 8.35 2.4 6.5 1.6 4.8 1

1506 Muresel AR 7.53 2.3 6.86 1.6 3.8 0 5.3 1.1

1507 Muresel AR 4.13 0.8 4.22 0.4 2.38 0.2 2.38 0.4

1508 Padurice AR 4 1.6 2.1 1 1 0.7 0.58 0.28

1509 Teba AR 4.7 1.1 4.7 0 3.3 0 3.8 0

1510 Chisinau Cris AR 9.72 4.71 10.84 5.25 7.74 3.75 7.53 3.65

1511 Sebis AR 12 1.43 6.63 2.6 2.8 1.3 2.9 1.5

1513 Fintinele AR 16.66 5.4 13.8 3.9 8.4 2.5 7.8 1.9

1514 Lipova AR 9.69 2.88 7.71 2.78 4.09 1.52 3.82 1.44

1515 Semlac AR 3.59 0.8 4.23 0 2.4 0 2.5 0

1516 Pincota AR 7.72 2.3 7.97 1.4 4.7 1.2 4.7 1.4

1519 CFR Sofronea AR 1.63 0.04 0.84 0 0.48 0 2.77 0.7

1563 Curtici AR 5.99 2.67 6.38 1.22 5.12 0.99 5.34 1.63

1694 CFR Radna AR 0.79 0.43 0.53 0.16 1.26 0.66 0.9 0.52

1695 CFR Varadia AR 0 0 0 0 0 0 0 0

1702 CET Arad AR 0.25 0.01 0.28 0.05 0.33 0.06 0.35 0.06

1124 Petrochimie 1 Bradu AG 0.1 4.5 0.1 4.5 0.1 4.5 0.1 4.7

1125 Petrochimie 4 Bradu AG 0.1 2.6 0.1 2.6 0 2.6 0 2.7

1126 Petrochimie 2 Pit. Sud AG 0 2.8 0 2.8 0 2.8 0 2.9

1127 Petrochimie 3 Pit. Sud AG 0.5 1.8 0.4 1.8 0.4 1.8 0.5 1.9

1128 CET 1 Bradu AG 0 0 0 0 0 0 0 0

1129 Rafinarie 3 Bradu AG 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.2 1

1130 CET 2 Pit. Sud AG 0 0 0 0 0 0 0 0

1131 Rafinarie 4 Pit. Sud AG 0.1 0.01 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1

1132 Rafinarie 5 Pit. Sud AG 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1

1133 Pitesti Nord AG 17.6 6.3 16.5 4.8 11.5 3.6 8.1 1.8

1134 Poiana Lacului AG 9 3.2 9.7 3.4 9 3.2 9 3.2

1135 Pitesti Vest AG 10.4 1.9 10.9 2.4 6.7 1.3 5.8 1.2

1136 Prundu AG 9 3.2 6.3 2.2 5 1.8 5 1.8

1137 Textila AG 2.8 1 1.9 0.5 1.4 0.4 1.4 0.4

1138 IME Pitesti AG 19 7.1 16 6.6 11 4.5 10 4

1139 Topoloveni AG 7.2 2.8 7.9 2.7 5.3 1.9 3.9 1.5

1140 Valcele AG 4.3 1 5.3 1.4 3.6 0.9 3.4 0.9

1141 Arges Sud AG 3.2 1.1 3 0.6 1.9 0.4 1.8 0.4

1145 Valea Danului AG 2.5 0.6 1.5 0.4 1 0.3 1 0.3

1146 Electroarges AG 10 3 8.7 1.5 5.2 1 4.7 1

1148 Campulung AG 6.2 1.5 6.1 0.8 4 0.6 3 0.5

1150 CLC Campulung AG 20.3 11.8 30.7 15.8 29.1 14.9 20.7 10.1

1152 IMM Campulung AG 0 0 0 0 0 0 0 0

1153 CFS Campulung AG 0 0 0 0 0 0 0 0

1154 CFS Schitu Golesti AG 0 0 0 0 0 0 0 0

1155 Schitu Golesti AG 8.5 4 10 3.2 5.4 1.9 5 2

Anexa B-1 Consumul realizat in statii din zilele caracteristice pentru vara 2019



1156 Rucar AG 1.7 0.5 1.9 0.5 1.1 0.5 0.9 0.5

1157 Mioveni AG 20.4 6 20.1 4.5 14.8 3.6 9.5 1.1

1158 IA Pitesti AG 50 20.3 48.8 19.6 47.2 19.6 23.1 7.1

1160 Turnatoria IAP AG 0 0 0 0 0 0 0 0

1161 IRNE AG 1.4 0.4 0.7 0.2 0.6 0.2 0.5 0.1

1162 Patroaia AG 5.8 2.6 7.2 2.5 4.4 2.1 5.1 2.7

1163 Mozaceni AG 5 1.5 4.4 0.6 2.5 0.5 2.8 0.7

1164 Costesti AG 5.5 2 5.7 2.2 3.7 1.2 3.1 1

1270 SPA Golesti AG 0 0 0 0 0 0 0 0

1313 Bradu   ( B2-110) AG 0 0 0 0 0 0 0 0

1315 IMM Schitu Golesti AG 0.7 0.1 0.8 0.1 0.5 0.1 0.1 0.1

1321 Bradu -trafo T2 AG 2.6 0.6 3.3 0.5 2.2 0.5 2 0.4

1147 Aref AG 3 0.8 3.1 0.6 1.8 0.5 2.5 0.5

1319 Pitesti Sud TRAFO1 AG 12.7 4.7 11.3 4 7.7 3.6 5 1.5

1335 OARJA AG 3.3 0.5 1.5 0.2 2 0.7 1.1 0.6

100 Borzesti 110 kV   B1-110 BC 22.8 11.4 23.4 12.5 24.1 12.9 4.3 3.5

101 Borzesti 110 kV   B2-110 BC 0 0 0 0 0 0 0 0

102 Gutinas           B1-110 BC 15.5 7.8 15.5 6.2 15.6 7.3 16 8.9

103 Gutinas           B2-110 BC 0 0 0 0 0 0 0 0

104 Darmanesti        B1-110 BC 3.7 0.3 4.7 0.6 3.6 0.2 3.6 0.3

105 Moinesti          B1-110 BC 12.2 0.8 12 2 11.5 1.8 12.4 1.6

106 Tarata            B1-110 BC 1.5 0 2 0 1.6 0 1.6 0

107 Onesti            B1-110 BC 14.2 6.44 14.69 6.69 9.03 4.75 6.45 2.1

108 Tg. Ocna          B1-110 BC 4.33 0.43 3.42 0 2.01 0.1 2 0.6

109 Margineni         B1-110 BC 8.91 2.63 7.2 1.58 4.47 0.14 4.15 2.57

110 Gheraesti         B1-110 BC 21.47 4.83 19.1 3.49 12.69 2.09 11.23 1.86

111 Bacau Sud         B1-110 BC 33.9 7.5 24.1 5.5 16.9 1.9 15.9 3.8

112 Glavanesti        B1-110 BC 0 0 0 0 0 0 0 0

113 Siscani           B1-110 BC 2.45 0.76 1.83 1.31 0.86 0.96 1.46 0.23

115 Buhusi            B1-110 BC 5 2.8 5.1 -1.4 3.3 1.6 3.4 0.1

116 Filipesti         B1-110 BC 3 0.8 3.5 0.8 2.5 0.3 2.3 0.3

82 Filipesti         CFR BC 1.5 0.8 0 0 0.4 0.2 0 0

117 Tg.Trotus CFR     B1-110 BC 0 0 0 0 0 0 0 0

118 Asau CFR          B1-110 BC 0 0 0 0 0 0 0 0

119 Bolovanis         B1-110 BC 1.6 0 1.7 0 1.1 0 1 0

309 Bolovanis         B1-111 BC 0 0 0 0 0 0 0 0

120 Faraoani CFR      B1-110 BC 0 0 0 0 0 0 0 0

121 Comanesti         B1-110 BC 11.54 2.37 8.8 0.3 5.54 1.1 3.5 1

142 Racaciuni         B1-110 BC 3.08 1.01 3.66 0.52 2.04 0.23 2.05 0.26

236 Contesti (Bc)     B1-110 BC 0.99 0.43 1.12 0.39 0.58 0.2 0.6 0.27

293 Siscani           B2-110 BC 0 0 0 0 0 0 0 0

260 CET Bacau BC 0 0 0 0 0 0 0 0

1512 Varfuri BH 1.6 0.7 1.9 0.4 1 0.3 1.1 0.2

1600 Oradea Sud BH 5.5 1 8.1 1 4 0 4 0

1601 Salonta BH 13.3 9.3 13 2 8 1 7 1

1602 Oradea Centru BH 14 3 12 1 8 0.2 8 0.2

1603 Velenta BH 5.6 0.8 5 0 4.8 0.2 4.5 0.2

1604 Alesd BH 8.6 2 8 1.4 5.5 0.9 5.4 1.1

1605 Voivozi BH 2.4 1.1 2 0 1 0 1 0

1606 Sacuieni BH 8.1 4.1 7.1 1.9 3.3 0.9 3.2 1.3

1607 Vascau BH 0.6 0.3 0.8 0.2 0.7 0 0.7 0.1

1608 Baita             B1-110 BH 0.6 0.9 0.6 0 0.4 0.2 0.6 0.1

1609 STEI BH 3.4 0.9 2.9 0.3 2.1 0.2 1.5 0.2

1613 STEI BH 0 0 0 0 0 0 0 0

1610 Suplacu de Barcau BH 2 1 3 1 2 1 2 1

1611 Tileagd BH 2.4 1 2 1 1.7 0.3 1.4 0.4

1696 Oradea Vest BH 5 5 5 5 5 5 5 5

1614 Palota BH 9.2 1.1 7 1 4.6 1 4.5 1

1616 Beius BH 9 4 8 2 4 1 5 1

1617 Crisul BH 8.6 2.1 8 1 7.1 1 7 1

1618 Oradea Nord BH 16.1 5.2 13 3 9.5 1.7 9 1

1619 Suncuius BH 3 1 4.5 1.4 3 1 2.6 1

1620 Marghita BH 6.9 3.1 8 1 7 0 6 0

1621 Mecanica BH 0 0 0 0 0 0 0 0

1623 SRA Suplac BH 2 1 2 1 2 1 2 1

1625 CLA Alesd BH 24 4 25 5 24 4 27 5

1626 CHE Remeti BH 2.5 0 2.5 0.2 2.5 0.2 2.5 0

1705 SRA 2  Suplac BH 11 3 11 3 11 3 11 3

1714 CET 2 Oradea BH 8 2 11 1 5.7 0.6 6 1

1615 Iosia BH 10 0.1 10 0.2 6.2 1 6 1

1622 Sudrigiu BH 10.5 5 13 3.7 10.5 3 10 3

1737 Aeroport Oradea BH 3.4 2.7 4 0.2 3 0.6 3 0.5

1742 Biharia BH 5 2 7 1 4.3 0.4 4 0.5

1743 Eurobusiness BH 7.2 2 6 2 5.6 1.8 5.5 1.3

2215 Nasaud BN 6.28 2.02 7.06 1.01 4.07 0.02 4.07 1.01

2216 Rodna BN 7.3 0.42 4.93 1.18 2.89 0.75 2.37 1.25



2217 Bistrita BN 14.99 2.24 15 2.3 9.2 0.7 8.8 0.3

2222 Beclean BN 8.57 1.31 8.9 1.7 4.9 1 4.8 0.7

2223 CFR Coldau BN 0.4 0 0.4 0.2 0.4 0 0.9 0.2

2224 CFR Sarata BN 0 0 0 0 0.9 0.2 1.3 0.4

2225 Viisoara BN 12.8 3.8 11.8 3 9.8 2.4 4.9 -0.4

2232 Prundul Birgaului BN 7.3 0.3 6.9 1.3 4 0.7 3.8 0.3

2236 Laminor Beclean BN 1 0.4 0.6 0 1.5 0.8 0.5 0

2248 Lechinta BN 10.48 2.6 4.4 1.1 2.3 0.8 2.6 1

2267 Unirea BN 7.98 0.48 7.46 1.46 5.04 1.18 4.55 0.42

2273 CFR Lesul Ilvei BN 0.44 0 0 0 0 0 0.44 0

12 Bucecea           B1-110 BT 1.13 0.13 1.82 0.48 1.18 0.66 1.14 0.66

13 Dorohoi           B1-110 BT 7.63 0.26 7.74 0.61 4.63 0.97 4.76 1.1

14 Darabani          B1-110 BT 2.9 0 3.22 0.26 1.93 0.79 1.92 0.82

23 Botosani          B1-110 BT 6.98 0.14 4.34 1.38 6.43 1.19 5.43 0.47

24 Catamaresti       B1-110 BT 3.82 0 3.05 0.48 2.62 0.41 1.84 0

25 Blocuri           B1-110 BT 6.16 0.39 5.61 0.05 3.55 0.47 3.65 0.25

26 Saveni            B1-110 BT 2.98 0.15 3.43 0.33 1.82 0.52 1.85 0.61

27 Trusesti          B1-110 BT 2.44 0.36 2.82 0.46 1.58 0.56 2.14 0.95

28 Stanca            B1-110 BT 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Ripiceni          B1-110 BT 2.2 1 2.4 0.9 1.2 0.8 1.2 0.9

40 Mitoc             B1-110 BT 0 0 0 0 0 0 0 0

41 Abator Botosani   B1-110 BT 3.25 0.56 4.66 0.09 2.98 0.97 3.04 1.08

42 Hudum             B1-110 BT 10.56 4.95 10.95 3.4 6.59 2.61 6.56 2.64

2090 Brasov BV 0 0 0 0 0 0 0 0

2092 Dirste BV 0 0 0 0 0 0 0 0

2093 Astra BV 0 0 0 0 0 0 0 0

2094 Astra BV 2.81 1.24 2.89 1.09 2.1 0.86 2.16 1.04

2095 Metrom BV 2.56 1.57 1.27 0.27 0.31 0.01 0.23 0

2096 Metrom BV 0 0 0 0 0 0 0 0

2099 IA Brasov BV 0.68 0.53 0.79 0.56 0.51 0.48 0.33 0.46

2100 IA Brasov BV 0 0 0 0 0 0 0 0

2101 Zizin BV 14.95 2.57 12.59 1.4 10.34 2.28 8.73 2.44

2104 Sacele BV 7.02 4.25 6.74 4.17 4.26 2.03 3.91 2.27

2105 TFST BV 6.03 2.68 4.3 1.03 2.23 0.3 2.05 0.37

2106 TFST BV 0 0 0 0 0 0 0 0

2107 Rulmentul BV 0 0 0 0 0 0 0 0

2108 Rulmentul BV 0.43 0.21 0.7 0.21 0.3 0.25 0.31 0.24

2109 Tractorul BV 0 0 0 0 0 0 0 0

2110 Tractorul BV 2.31 0.36 2.06 0 1.11 0 1.41 0

2111 Brasov Centru BV 0 0 0 0 0 0 4.55 1.71

2112 Brasov Centru BV 10.16 1.11 9.68 1 5.73 2 2.06 0.81

2113 ICA Ghimbav BV 11.74 4.2 11.38 3.45 9.4 3.15 6.56 1.58

2114 Bartolomeu BV 18.34 5.17 15.16 2.67 10.8 2.84 8.61 2.04

2115 Codlea BV 9.69 3.31 11.15 2.01 8.77 2.56 6.2 1.43

2116 FS Risnov BV 3.24 0.02 5 0 3.09 0.14 2.77 0.14

2118 Ciment Hoghiz BV 12.17 4.7 12.04 4.32 18.82 8.53 16.06 6.63

2119 Ciment Hoghiz BV 0 0 0 0 0 0 0 0

2120 Hoghiz 1B+2 BV 3.61 0 4.22 0 2.58 0.4 2.77 0.65

2123 Fagaras BV 6.99 3.95 6.46 2.77 2.82 2.44 2.45 2.08

2124 UCEA BV 0 1.07 1.03 0.39 0.15 0.3 0 1.06

2125 UCEA BV 0 0 0 0 0 0 0 0

2126 CCH Victoria Tr.1 BV 0 0 0 0 0 0 0 0

2127 Tohan BV 22.54 7.53 23.92 7.22 19.08 6.66 17.66 5.45

2128 Uzina R BV 2.77 0.41 2.57 0.34 2.26 0.2 3.16 0.94

2130 Hidromecanica BV 0 0 0 0 0 0 0 0

2131 Hidromecanica BV 5.89 0.03 5.21 0 4.41 1.7 4.21 1.83

2132 IUS Brasov BV 0 0 0 0 0 0 0 0

2133 IUS Zizin BV 5.74 3.02 5.57 3.36 3.73 2.87 3.87 2.85

2135 Predeal BV 2.17 0.38 2.55 0.24 1.89 0.26 2.01 0.26

2136 Ghimbav BV 22.19 8.95 20.27 7.59 17.79 7.27 8.76 1.98

2137 Prejmer BV 8.39 2.54 7.76 1.2 4.59 1.31 3.96 1.11

2138 IUC Fagaras BV 1.4 0.8 0.55 0.16 0.18 0.02 0.08 0

2139 IUC Fagaras BV 0 0 0 0 0 0 0 0

2144 CFR Rupea BV 0 0 0.9 0 0.69 0 0.47 0

2145 CFR Rupea BV 0 0 0 0 0 0 0 0

2146 CFR Maierus BV 0.63 0 0.77 0 1.21 0 0.1 0

2147 CFR Maierus BV 0 0 0 0 0 0 0 0

2148 CFR Predeal BV 0 0 0 0 0 0 0 0

2149 Azot Fagaras BV 0 0 0 0 0 0 0 0

2150 Azot Fagaras BV 0.1 0 0.12 0 0.13 0 0.13 0.03

2245 Racadau BV 5.53 0.29 5.95 0.08 3.6 0 3.73 0

2261 Pompe Olt BV 0.63 0.2 0.64 0.22 0.63 0.22 0.63 0.23

2277 CCH Victoria Tr.2 BV 0 0 0 0 0 0 0 0

2280 Hoghiz 1A-110 BV 0 0 0 0 0 0 0 0

2285 CCH Victoria Tr.3 BV 2.01 1.66 2.13 1.73 1.89 1.61 0.49 1.39

2287 Stupini BV 11.17 4.42 18.95 4.11 15.5 2.88 14.77 3.35



2288 Noua BV 6.94 1.13 5.93 0.6 3.49 0 3.44 0.01

2303 Cristian B1 BV 21.94 1.02 20.38 0.55 19.64 0.24 14.29 0.01

2304 Cristian B2 BV 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0

2305 Poiana Brasov BV 2.76 0.56 2.77 0.58 1.57 0.86 1.67 0.82

2152 Harman BV 0 0.41 4.64 0 3.53 0 2.19 0

193 Lacu Sarat B1-110 BR 1.2 0.7 0.7 0.3 0.6 0 0.74 0.3

194 CCH Chiscani      B1-110 BR 0.2 0 0.2 0 0.2 0 0.2 0

195 CFA Braila        B1-110 BR 0 0 0 0 0 0 0 0

196 Brailita          B1-110 BR 3.8 1.2 3.1 1 1.5 0.6 1.7 0.9

197 Pisc              B1-110 BR 4.2 1.15 4.5 1.1 4.5 1.1 4.6 1.2

198 Port Braila       B1-110 BR 6.5 0 6.1 0 4 0 3.8 0

199 Hipodrom          B1-110 BR 16.49 2 10.4 1.3 10.6 2.2 11.4 1.8

200 Braila Sud        B1-110 BR 17.5 5 15 4.5 11 3.5 8.1 2.5

201 Urleasca          B1-110 BR 3.84 1.84 3.2 2 0.7 0.2 1.2 1.8

202 Bordei Verde      B1-110 BR 2.2 0.7 2.4 0.8 1.1 0.5 3.1 1

203 Faurei            B1-110 BR 1.5 1 1.5 1 1.1 0.6 1.2 0.7

204 CFR Faurei        B1-110 BR 1 0 1 0 1 0 1 0

205 Ianca             B1-110 BR 4 1.5 4 1.1 3.3 1.1 3 1.3

206 Jugureanu         B1-110 BR 0.3 0.1 0.72 0.4 0.32 0 0.5 0.1

207 Coltea            B1-110 BR 0.6 0 0.6 0 0.5 0 0.6 0

208 Dudesti           B1-110 BR 0.8 0 0.9 0 0.7 0 0.7 0

209 Baraganu          B1-110 BR 0.3 0 0.1 0 0.1 0 0.7 0

210 Romanu            B1-110 BR 1.2 0 2 0.8 1.5 0.7 1.74 0.96

211 Maxineni          B1-110 BR 2.8 0 2.4 1.2 1.4 0.5 2.4 1.4

212 Gropeni           B1-110 BR 1.53 1.2 2.6 0.8 1.8 0.5 1.8 0.5

213 Cuza Voda         B1-110 BR 3.5 1 5 1 1.44 1 2.76 1

214 Insuratei         B1-110 BR 2.38 0 1.7 0 1.04 0 1.08 0

215 KM. 221           B1-110 BR 1.32 0 2.19 0 1.58 0 3.1 0

216 Spiru Haret       B1-11O BR 0 0 2.32 0 2.32 0 5.57 0

217 SRP1 A Braila     B1-110 BR 0 0 0 0 0 0 1.49 0

218 Lunca             B1-110 BR 5.5 0 5.1 0 5.4 0 5.4 0

219 Lebada            B1-110 BR 5.06 0 3.2 0 3.4 0 3.1 0

220 Zatna             B1-110 BR 0.3 0 1.1 0 0.9 0 0.9 0

221 CFR Lacu Sarat    B1-110 BR 1 0 1 0 1 0 1 0

257 Jirlau (Braila)   B1-110 BR 2.1 0.5 1.3 0 0.7 0.2 0.5 0

272 CFR Murgeanca     B1-110 BR 0.4 0 0.4 0 0.4 0 0.4 0

284 Brailita          B2-110 BR 0 0 0 0 0 0 0 0

845 Buzau Nord BZ 18 3 17 4 12 2 11 2

846 Buzau Sud BZ 30 5 25 5 18 2 12 2

847 Buzau Est BZ 8 2 8 2 5 2 4 1

848 Mase Plastice BZ 4.5 1.5 4.3 1.3 5 1.5 4 0.7

849 Conctactoare BZ 6 0 6.5 0 3.4 0 3.2 0

850 Patirlagele BZ 3.5 1 4.2 1 3 1 3 1

851 Rm. Sarat BZ 8.4 2.6 7.7 2 5 1.8 4.9 1.8

852 CFR Rm. Sarat BZ 1.6 0.5 3.7 1 0.8 0.3 0.9 0.3

853 Satuc BZ 6.3 1 6.3 1 4.5 0.5 4.5 1

854 Beceni BZ 2.5 1.5 3 2 2.4 1.6 2.4 1.6

855 Metalurgica BZ 0 0 0 0 0 0 0 0

856 Costieni BZ 4.6 0 4 0.5 2.2 0.5 2 0.5

857 Buzau Cring BZ 3 1 3.2 1 2 0.5 1.8 0.4

858 CFR Cring Buzau BZ 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1 0.3

859 Pogoanele BZ 4.5 3 4.7 3 3 2 1.5 1

860 Stilpu BZ 8.38 2.6 4.97 2.64 4.69 2.46 4.64 2.49

861 FUM Buzau BZ 3.2 1 3 1 2.8 1 1.8 0.5

885 Nehoiasu BZ 2.8 1.5 2.7 0.5 1.8 0.1 1.5 0.2

904 Maxenu BZ 9 2.5 8.5 2 6 2 3.7 2.02

909 Vernesti BZ 0.3 0 0.3 0.1 0.2 0 0.2 0

910 Sahateni BZ 0 0 0 0 0 0 0 0

920 Stilpu BZ 0 0 0 0 0 0 0 0

921 Buzau Nord BZ 0 0 0 0 0 0 0 0

944 Buzau Sud   B2-110 BZ 0 0 0 0 0 0 0 0

1276 Iaz B2-110 CS 0 0 0 0 0 0 0 0

1551 Mociur CS 2.34 0 2.54 0 1.99 0 1.97 0

1552 Mociur CS 0 0 0 0 0 0 0 0

1553 Birzava CS 4.81 2.33 4.65 2.26 2.93 1.42 2.93 1.42

1554 Cilnic CS 7.19 3.49 6.81 3.3 4.11 2 4.04 1.96

1555 Cilnicel CS 0.5 0.3 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1

1556 Bocsa CS 6.9 1.9 6.4 0.7 3.7 0.4 3.7 0.4

1557 Anina CS 0.8 0 1 0 0 0 0 0

1558 Ponor CS 1.02 0 0.92 0 0.68 0 0.68 0

1559 Ciudanovita CS 0 0 0 0 0 0 0 0

1560 Oravita CS 5.09 1.3 5.94 0 3.5 0.05 3.6 0

1561 Toplet B1-110 CS 0 0 0 0 0 0 0 0

1562 Toplet B2-110 CS 2.64 4.3 3.1 8.11 0.77 7.89 0.77 7.89

1564 Otelu Rosu CS 7.84 2.34 7.64 1.62 5.74 1.41 1.74 0.2

1565 Balta Sarata CS 8.29 3.2 7.4 2.21 4.3 1.22 4.34 1.45



1569 Crusovat CS 1.91 0.82 2.45 0.41 1.24 0.18 1.24 0.18

1570 Cozla CS 0.7 0 0.9 0 0.5 0 0.5 0

1571 Moldova Noua CS 2.4 0.3 2.8 0.2 1.5 0 1.6 0.1

1572 ICMR CS 0.5 0.74 0.39 0.5 0.39 0.48 0.22 0.29

1573 Oxigen Resita CS 3.3 1.5 3.4 1 3.4 1.2 0.3 0

1574 Oxigen Resita CS 0 0 0 0 0 0 0 0

1575 Furnale Resita CS 8.4 0 5 0.2 6.7 1 0.8 1

1576 Furnale Resita CS 0 0 0 0 0 0 0 0

1579 SRA 1 Otelu Rosu CS 5.7 1.9 5.7 1.9 5.7 1.9 5.7 2

1580 SRA 2 Otelu Rosu CS 0 0 0 0 0 0 0 0

1584 CFR Cilnic CS 0.26 0 0 0 0 0 0 0

1585 CFR Caransebes CS 1.98 0 1.72 0 1.45 0 0.75 0

1586 CFR Toplet CS 0.62 0 0.62 0 0.75 0 0.53 0

1587 CFR Poarta CS 1.23 0 0.53 0 0.97 0 0.35 0

1597 Resita CS 0 0 0 0 0 0 0 0

1599 Iaz CS 0 0 0 0 0 0 0 0

1688 Armenis CS 2.3 0.06 3.4 0.19 0.63 0.43 0.62 0.42

1716 Barzava B2-110 CS 0 0 0 0 0 0 0 0

1717 ICMR B1-110 CS 0 0 0 0 0 0 0 0

1720 Resita B2-110 CS 0 0 0 0 0 0 0 0

1729 Otelarie Resita220 CS 50 3 50 3 50 3 50 3

1740 CEE Sf. Elena CS 0 0 0 0 0 0 0 0

583 Budesti CL 6.03 1.62 10 1.1 4.5 0 4.1 0

588 Baraj CL 0 0 0 0 0 0 0 0

592 Calarasi CL 19.48 5.84 20.27 4.28 15.96 3.56 15.6 4

599 Ciornuleasa CL 0 0 0 0 0 0 0 0

602 Dunarea CL 0.56 0.01 1.62 0.02 0.51 0.02 0.5 0.02

603 Dorobantu CL 1.2 0 1.6 0 0.9 0 0.9 0

606 Dragalina CL 3.6 1.2 4.1 1 2.7 0.9 2.6 1.1

607 CFR Ciulnita CL 1.4 0.3 2.3 0.2 0 0 1.8 0

608 Dor Marunt CL 0 0 0 0 0 0 0 0

609 Dragos Voda CL 0.7 0.5 0.6 0.4 0.7 0.9 0.8 0.5

613 Frasinet CL 0 0 0 0 0 0 0 0

614 Gurbanesti CL 0 0 0 0 0 0 0 0

627 Jegalia CL 0.8 0 1 0 0.8 0 0.5 0

628 Lehliu CL 19.6 1.6 3.5 0 2.1 0 2.1 0

629 CFR Lehliu CL 3.1 1 0 0 0 0 0 0

630 Mircea Voda CL 9.2 1.9 7.1 0 5.2 0 5.2 0

632 Mostistea CL 12.02 0.68 1 0.3 0.9 0.4 0.9 0.3

636 Oltenita Sud CL 6.4 1.3 5.8 0.7 3.5 0.6 3.6 0.7

637 Oltenita Nord CL 4.2 1.4 4.7 1.3 2.9 1.1 3.4 1.5

638 Pelicanu csc2 CL 18 8 18 8 18 8 10 2

643 Pietroiu CL 4.6 0 1.7 0 1 0 0.8 0

652 Solacolu CL 0 0 0 0 0 0 0 0

659 Sultana CL 0 0 0 0 0 0 0 0

661 Stefan Cel Mare CL 2 1.6 2.1 1.4 1.6 0.9 1.8 1.4

663 Tamadau CL 9.23 0.2 3.7 0.3 2.6 0.3 2.7 0.2

666 Turnatoria Oltenita CL 0 0 0 0 0 0 0 0

672 Vlad Tepes CL 2.1 0 2.6 0 1.7 0 1.9 0

673 Vlad Tepes RA CL 0 0 0 0 0 0 0 0

882 Fundulea CL 7.81 0.02 1.7 0 0.5 0 0.5 0

895 Faurei (Calarasi) CL 0 0 0 0 0 0 0 0

958 Pelicanu csc12 Donasid CL 70 40 70 40 70 40 35 3

959 Saint Gobain CL 8.1 0 5.7 0 6.1 0 6.7 0

2200 Cluj Floresti CJ 11 5 11 3 6 2 6 3

2202 Cluj Sud CJ 16.7 2.7 13.1 1.8 8.6 1.5 8.7 1.4

2203 Manastur CJ 8.3 1.8 8.5 1.1 5 0.8 5.3 1.1

2204 Cluj Centru CJ 8.4 2 6.6 1.3 4.3 0.8 4.4 1

2301 Cluj Centru CJ 10 2 6.9 0.8 4.9 0.8 5 1

2205 Cluj Nord CJ 7.5 2 5.2 0.4 4 0.3 4 0.4

2206 Aghires CJ 4.1 2 3.8 1.4 2.3 1.4 1.7 0.86

2207 Cluj Est CJ 23 9 16 4 12 4 12 3

2208 Jucu CJ 21.6 6.5 21.3 3.9 16.3 2.3 13.8 3

2209 Turda CJ 6.1 2.3 5 1.1 6 2 2 1

2210 Mihai Viteazu CJ 8 2.5 6.6 1.3 4.9 1 4.4 0.8

2211 Poiana CJ 6.2 2.6 6.3 1.7 4.8 1.4 3.7 1.5

2212 Campia Turzii CJ 10.7 3.6 11 2 9 2 9 2

2213 Dej CJ 8.3 2.3 8.1 1 5.2 0.4 5 0.3

2214 Baciu CJ 12.8 2.8 10.7 1.2 7 1 6.3 0.9

2219 Clujana CJ 3.3 0.7 1.5 0.2 1.3 0.3 1 0

2221 Huedin CJ 3.6 3 6.5 1.1 3.5 0.6 3.3 0.8

2226 Campului CJ 5.3 1 5.8 0.8 3.4 0.5 3.4 0.7

2228 Gherla CJ 9.97 4.51 9.7 3 5.8 1.9 4.7 1.2

2229 Baisoara CJ 0.6 0.1 1.5 0.1 0.8 0.1 0.7 0.2

2233 Comb.utilaj greu Cluj CJ 2 1 1 1 1 1 1 0

2234 Alverna CJ 14.2 2.6 14 2.5 8.6 2.1 8.2 2



2235 Ind. Sirmei+SRA C.Turzii CJ 2 0.4 1.5 0.5 2 0.6 1.8 0.3

2237 CCH Dej CJ 8.1 0.6 8.1 0.8 8.1 0.6 8.1 0.7

2238 Taga CJ 0.4 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0 0

2239 Polus CJ 2.9 0.8 1.3 0.3 0.7 0.2 0.8 0.3

2249 CFR Apahida CJ 1.3 0.4 0.9 0.4 1.3 0.4 0.9 0

2251 CFR Bunesti CJ 0.3 0.1 0.7 0.1 0.3 0.1 0.5 0.2

2254 CFR Calarasi CJ 0.2 0 1.3 0.4 1.8 0.7 1 0.4

2289 Stadion CJ 5.6 1.5 4 1.2 3 0.9 3 0.9

2259 Sacuieu CJ 0 0 5 0 5 0 5 0

2302 Dej Sud CJ 8.5 4.2 9.4 3.1 9 3.3 7 3

682 Port IV Constanta CT 2 0 2 0 2 0 2 0

685 Basarabi CT 6.4 0 6.7 0 3.6 0 2.9 6.1

686 Basarabi CT 0 0 0 0 0 0 0 0

690 Topalu CT 0 0 0 0 0 0 0 0

691 Lumina CT 0 0 0 0 0 0 0 0

692 Lumina CT 5.1 1.8 5 0.8 2.9 0 2.8 0

693 Sinoe CT 0.25 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7

694 Mihai Viteazu CT 0.27 0.08 0.4 0.05 1.41 0.03 0.16 0.11

695 Sacele CT 0.9 0 2 0 1.6 0 1.7 0

696 Petrol Cta CT 5.8 1.1 5.9 0.7 3.6 0 3.4 0

697 Port Constanta CT 0 0 0 0 0 0 0 0

698 Port Conatanta CT 2.5 1.5 3.4 1.8 1.6 0.7 2.5 1.7

699 S.N. CONSTANTA CT 5.5 3.3 3.8 2 4.2 2.2 3.6 2

700 Constanta Centru CT 15.8 1.6 14.6 1.3 8.8 0.7 9 0

701 Depozite Constanta CT 4.5 0.8 4.7 0 3.7 0 1.8 0

702 Hirsova CT 0 0 0 0 0 0 0 0

703 Hirsova CT 1.52 0.08 2.08 1.04 0.96 0.24 0.03 0.48

706 Mircea Voda CT 0.46 0.15 0.97 0.01 1.16 0.06 0.03 0.28

707 Medgidia CT 3.6 0.5 3.9 0 2.5 0 2.5 0

708 Medgidia Nord CT 5 2.2 5.2 2.2 3.9 1.6 3.9 1.8

709 Palas Sud CT 11.1 6.2 8.5 4.5 7.8 3.8 6.4 3.4

710 Poarta Alba CT 2.8 1 3 1 2.7 1 3 1.1

711 Baneasa CT 3.3 1.6 3.1 0.9 1.7 0 1.8 0.5

712 Eforie Nord CT 16.87 4 18 3.5 9.4 1.8 8.7 2.3

714 Tataru CT 3.04 1.11 4.03 1.3 -0.99 1.3 2.3 0.68

715 Neptun CT 7.1 2.3 7.8 1.2 4.4 0.6 3.7 0.9

716 S.N. Mangalia CT 7.93 0.05 9.62 0.04 11.61 1.22 2.9 0.01

724 Tomis Nord CT 5.9 0 4.6 0 2.8 0 2.9 0

725 Tomis Nord CT 12.1 3.5 13.7 3.6 8.5 3.6 9 2.6

726 RAUSAS CT 0 0 0 0 0 0 0 0

727 Sitorman CT 8.44 3.69 7.02 2.23 6.71 1.56 5.39 1.56

728 Pelinu CT 0 0 0 0 0 0 0 0

729 Cuza Voda CT 0 0 0 0 0 0 0 0

730 Capidava CT 0 0 0 0 0 0 0 0

731 Dorobantu CT 0 0 0 0 0 0 0 0

732 Fintinele CT 0 0 0 0 0 0 0 0

734 N. Balcescu CT 2.12 0.73 1.76 0.02 2.36 0.03 0.65 0.13

735 Nisipari CT 0.3 0 0.6 0 0.3 0 0 0

736 Mangalia Nord CT 12.5 3.4 12.1 3 7 0 11.1 2

737 Abator Constanta CT 11.2 1.3 10 1.2 6 0 6.9 0.7

738 Rasova CT 0.4 0 0.6 0 0.3 0 0.3 0

744 CFR Mircea Voda CT 4 2.8 4 3.8 3 1.9 1.8 0.6

745 Faclia CT 0 0 0 0 0 0 0 0

747 CFR Palas CT 1.9 0.7 1.3 0.07 4.4 2.45 1.52 0.44

748 Siriu CT 0 0 0 0 0 0 0 0

752 Nazarcea CT 0 0 0 0 0 0 0 0

753 SRP1 Hirsova CT 0 0 0 0 0 0 0 0

754 SPA Ghindaresti CT 0 0 0 0 0 0 0 0

755 Tabacarie CT 15 4.2 13.8 1.7 7.5 1.4 8.7 2.1

756 Cernavoda CT 4.4 0 4.2 0 2.7 0 2.8 0

757 FCM2 Medgidia Sud CT 19 7 19 8 24 4 20 3

758 Comb. Petr Midia Nav. CT 54 0 56 0 52 0 54 0

761 Galbiori CT 0.99 0.1 2.1 2.21 5.99 1.01 0.19 0.16

762 Seimeni CT 0 0 0 0 0 0 0 0

764 Medgidia Sud CT 0 0 1 0.2 0.5 0 0 0

769 Baba Novac CT 12.1 1.8 10.5 0.8 5.1 -0.4 5.4 0

770 Ecluza Cernavoda CT 0.9 0 1 0 1 0 1 0

771 Cobadin CT 0 0 0 0 2.2 0 4.9 1.4

772 Basarabi Padure CT 0 0 0 0 0 0 0 0

900 Ovidiu Constanta CT 4.07 0.01 0 0 0 0 0 0

912 Navodari CT 11.8 0 11.7 0 6.4 0 7 0

925 Costinesti CT 4.8 1.2 5.6 1.1 2.9 0.6 3.3 0.7

928 Mihai Viteazu CT 0 0 0 0 0 0 1.5 0

931 Hirsova Oras CT 3 0 3 0 1.9 0 0 0

952 Com.Ptchim.Midia  B2-110 CT 0 0 0 0 0 0 0 0

998 CNE Cernavoda 110kV CT 0 0 0 0 0 0 0 0



2097 CFR Sf. Gheorghe CV 0.36 0.1 0.43 0.03 0.2 0.03 1.25 0.66

2098 Sf. Gheorghe B1-110 CV 7.21 0 6.53 0.05 3.72 0 3.07 0

2102 Tg. Secuiesc CV 8.53 0.29 6.73 0.67 2.92 0.03 2.71 0.01

2103 Covasna CV 4.98 0 4.76 0.32 2.5 0 2.31 0

2117 Capeni CV 3.45 0.53 3.89 0.94 2.09 0.5 2.17 0.65

2129 Intorsura Buzaului CV 2 0 2 0.05 1.5 1.3 1.5 1.3

2134 IMASA Sf. Gheorghe CV 0 0 0 0 0 0 0 0

2142 Cimpu Frumos Sf. Gh. CV 5.54 1.58 6.63 1.63 5.54 1.04 4.6 0.74

2143 Cimpu Frumos Sf. Gh. CV 0 0 0 0 0 0 0 0

2260 Valea Crisului CV 2.62 0.03 2.63 0.56 1.38 0.3 1.26 0.25

2276 Sf.Gheorghe B2-110 CV 4.32 0 5.33 0.04 3.09 0 3.24 0

2257 Reci CV 6.06 2.41 7.52 3.48 7.71 3.54 0 0

824 Tirgoviste DB 11 5.3 10.1 4.2 6.8 3.2 6.1 3.1

825 Dumbrava DB 11 5 11 2 14 9 12 3

826 Dumbrava DB 6 1 7 2 8 7 6 1

827 Pucioasa DB 1.6 0.5 2.2 1 1 0.3 0.8 0.3

828 Cuptoarele 1+3 DB 60 30 60 30 60 30 60 30

829 Cuptorul 2 DB 0 0 0 0 0 0 0 0

830 Dragaesti DB 3.6 1.6 4.5 1.1 3 1.3 2.9 1.8

831 Teis DB 3 1.5 3.5 1.7 2.2 1.1 2 1

832 Teis DB 0 0 0 0 0 0 0 0

833 Valea Voievozilor DB 7.9 1.3 8.5 2 4.7 1.1 4.5 1

834 Romlux DB 13.3 4.1 14 5 9 3.2 8.5 3

835 Moreni DB 9.1 3 9 2 6.2 1.6 5.9 2.3

836 Fieni DB 21 10.8 17.4 8.2 19.4 8.2 17.4 8.2

837 Aninoasa DB 4.6 1.8 4.6 1.7 3.9 1.8 3.2 2.2

838 Lespezi DB 1.3 0.4 1.3 0.4 1.2 0.3 1.2 0.3

839 Gaesti DB 13.9 5.8 12.1 3.9 11.9 3.7 7.4 1.7

840 Mavrodin DB 7.2 2.5 6.5 1.2 5.8 1.5 6 1.7

841 Titu DB 12.4 2.5 12.2 1.1 8.6 1.6 8.8 1.4

842 Mija DB 2 0.5 1.4 0.3 1.4 0.3 0.5 0.1

843 Gura Ocnitei DB 5.8 2.1 6.3 2.1 5.8 2.1 5.8 2.1

844 Potlogi DB 7 3 9.3 2 5 1.5 6 1.7

863 Crovu DB 4.2 1.7 3.9 1.2 3.4 1.1 3.2 1.1

864 UUP Tirgoviste DB 0 0 0 0 0 0 0 0

883 SRAIES Titu DB 0.5 0.3 1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2

955 BUTIMANU DB 29.1 6 35 5 28 5 27 5

1338 ULMI Arctic DB 1.3 0.2 0.6 0.2 0.9 0.2 1.1 0.3

1044 CFR Jianca DJ 5 2 5 2 5 2 5 2

1045 CFR Cernele DJ 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1

1050 Segarcea DJ 5.1 2 5.2 2 2.7 1.2 2.6 1.1

1051 Bailesti DJ 6.17 2.17 6.76 1.49 3.7 1.16 4.49 1.62

1070 Basarabi DJ 4.77 1.23 4.95 0.96 2.73 0.58 3.24 0.69

1052 Basarabi DJ 0 0 0 0 0 0 0 0

1053 RA Basarabi DJ 0 0 0 0 0 0 0 0

1054 Turnatoria Bailesti DJ 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1

1055 Galicea DJ 2.49 1.1 2.43 1.1 1.18 0.3 1.33 0.3

1056 Calafat Sud DJ 0 0 0 0 0 0 0 0

1059 CT Calafat DJ 0 0 0 0 0 0 0 0

1060 Cetate DJ 0.9 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1

1061 SPA 2 Cetate DJ 0 0 0 0 0 0 0 0

1062 Plenita DJ 2.43 0.85 3.94 0.84 2.12 0.75 2.29 0.94

1063 Horezu Poenari DJ 3.1 1.2 3.1 1.1 2.8 1.1 2.8 1.1

1064 Nedeia DJ 5.1 2.1 1.2 0.3 5.8 2.2 5.9 2.2

1065 Bechet DJ 2 0.8 2.1 0.8 1.2 0.3 1.2 0.3

1066 Amarasti DJ 1.8 1 2.7 1.1 1.4 1 1.5 1

1067 Ocolna DJ 1 0.2 1.4 0.4 0.5 0.1 0.5 0.1

1068 Dabuleni DJ 1.4 0.5 1.6 1 1 0.5 1 0.5

1069 Filiasi DJ 3.73 1.79 6.25 1.14 3.68 0.74 3.94 1.15

1072 Moflesti DJ 2.1 0.8 2.19 0.8 1.38 0.4 1.43 0.41

1073 Almaj DJ 3.53 1.54 4.59 1.14 2.5 0.77 2.55 0.97

1074 Ghercesti DJ 8.84 3.2 10.2 2.1 6.5 1.2 5.5 1.1

1075 Podari DJ 4.8 0.5 5.2 1.1 3.1 0.5 3.1 0.5

1076 Craiova Centru DJ 14.15 2.98 12.67 2.01 7.6 1.01 7.13 1.1

1077 Electroputere DJ 0 0 0 0 0 0 0 0

1078 Electroputere DJ 1.3 0.5 1 0.2 0.7 0.4 0.7 0.4

1079 Craiova Est DJ 14.05 2.16 13.04 2.03 8.02 1.9 12.67 1.99

1080 Craiovita DJ 5.36 1.36 10.41 3.2 10.41 3.5 10.07 2.97

1081 Craiova Sud DJ 10.38 2.93 9.44 1.92 5.99 0.88 6.05 0.97

1083 DIF DJ 9 3 7.2 2.3 5 1.6 4.8 1.5

1085 Olcit DJ 19 4.2 8 2.2 8 2.2 8 2.2

1086 Prefabricate DJ 8.39 3.92 11.42 2.68 7.86 2.01 7.76 2.26

1087 CCh Isalnita DJ 0 0 0 0 0 0 0 0

1088 CCh Craiova Nord DJ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

1277 Leu DJ 1.9 1.37 3.08 0.9 1.13 0.72 1.47 0.23

1337 Zona Ind. de Est Craiova DJ 0 0 0 0 0 0 0 0



165 Smirdan 110 kV    B1-110 GL 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1

166 Smirdan 110 kV    B2-110 GL 100 25 80 30 45 15 45 15

173 Combinat 3 (1A) GL 20 30 20 20 30 10 35 10

176 Filesti           B1-110 GL 17 3.1 14.8 4.9 10.5 1.1 9.5 1.2

177 SN. Galati        B1-110 GL 0 0 0 0 0 0 0 0

178 Galati Nord       B1-110 GL 8.5 2.3 8.5 1.8 4.15 0.86 4.4 0.9

179 Laminor Galati    B1-110 GL 5.34 1.4 3.92 0.85 1.98 0.36 2.8 0.82

180 INETOF            B1-110 GL 0 0 0 0 0 0 0 0

181 Dunarea           B1-110 GL 9.44 3.13 8.1 2 4.22 0.47 4.62 0.9

182 Port CSG          B1-110 GL 2.32 0.23 3.18 1.8 3.1 0.64 3.4 4.08

183 CFR Barbosi       B1-110 GL 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1

184 Abator Galati     B1-110 GL 3 1.5 2.7 1.2 1.4 0.6 1.4 0.6

185 Schela            B1-110 GL 6.46 2.96 4.91 2.55 3.73 2.64 3.5 0.75

186 Liesti            B1-110 GL 0 0 0 0 0 0 0 0

187 ICM Tecuci        B1-110 GL 1.5 0.4 1.5 0.4 0.9 0.3 0.9 0.3

188 Tecuci            B1-110 GL 17.57 7.08 21.83 7 11.47 3.85 14.05 5.45

189 Ionasesti         B1-110 GL 2.8 1.1 0 0 1.3 0.53 1.3 0.5

190 Vinatori          B1-110 GL 7.53 3.54 6.2 2 4 0.88 3.98 2

191 Foltesti          B1-110 GL 2.2 1 2.6 0.8 1.33 0.9 1.1 0.6

192 Bujoru            B1-110 GL 3 0.1 3.6 0.16 2 0.44 2.4 0.11

232 SPA Dunarea (Gl)  B1-110 GL 0.84 0.18 0.94 0.61 0.57 0.41 0.26 0.18

233 SRP1 Vinatori(Gl) B1-110 GL 7 2 7 2 7 2 7 2

234 Pechea (Gl)       B1-110 GL 1.4 0.44 2.04 0.37 1 0.92 1.1 0.22

251 Ivesti (Gl)       B1-110 GL 0 0 0 0 0 0 0 0

252 Cudalbi (Gl)      B1-110 GL 1.3 0.5 1.85 0.55 0.9 0.3 0.9 0.3

254 SRP2 T.Vladim.    B1-110 GL 1 0 1 0 1 0 1 0

256 SRP5-Frumusita    B1-110 GL 0 0 0 0 0 0 0 0

259 Chiraftei SRA 7   B1-110 GL 0 0 0 0 0 0 0 0

267 Liesti            B2-110 GL 4.4 0 4.4 0 4.4 0 2.2 0

270 Uzina Apa Galati  B1-110 GL 0.84 0.12 0.84 0.12 0.84 0.12 0.84 0.12

277 Combinat Galati SC11 GL 0 0 0 0 0 0 0 0

278 Filesti           B2-110 GL 0 0 0 0 0 0 0 0

279 SN Galati         B2-110 GL 7.71 2.52 4.48 1.21 2.8 0.93 2.11 0.54

280 Laminor Galati    B2-110 GL 0 0 0 0 0 0 0 0

281 INETOF Galati     B2-110 GL 0 0 0 0 0 0 0 0

282 Port CSGalati     B2-110 GL 0 0 0 0 0 0 0 0

283 SPA Dunarea(Gl)   B2-110 GL 0 0 0 0 0 0 0 0

302 Galati Centru GL 11 1.8 10.6 1.3 5.5 0 6.1 0.82

303 Laminor Galati  B3 GL 0 0 0 0 0 0 0 0

305 Tecuci Est GL 0 0 0 0 0 0 0 0

499 Baleni GL 0 0 0 0 0 0 0 0

589 Balaria GR 0 0 0 0 0 0 0 0

591 Cama GR 0 0 0 0 0 0 0 0

594 Clejani GR 2.6 0.13 3.2 0.19 2.18 0.13 2.3 0.38

598 Clorosodice Giurgiu GR 0 0 0 0 0 0 0 0

610 Cucuruzu GR 1.35 0.75 1.71 -0.34 0.92 -0.41 1.02 -0.33

617 Giurgiu Nord GR 7.22 0.64 7.55 -0.13 4.61 -0.45 4.74 -0.38

618 Giurgiu Vest GR 5.87 0.19 5.34 -0.26 3.35 -0.44 3.74 0.01

619 Ghizdaru GR 0.77 0.11 0 0 0 0 0 0

620 Ghizdaru GR 0 0 0.72 0.14 0.48 0.04 0.48 0.11

623 Hotarele GR 2.11 0.26 2.24 0 1.15 -0.06 1.22 0.06

625 ICMUG GR 2.58 0.83 1.41 -0.19 0.83 -0.38 0.7 -0.45

626 Izvoru GR 0.49 0.17 0.7 -0.38 0.38 -0.45 0.45 -0.38

634 Mirsa GR 4.81 0.36 6.12 -0.03 4.4 0.05 4.41 0.23

640 Puieni GR 0 0 0 0 0 0 0 0

641 Pietrisu GR 2.5 0.45 3.07 0.26 1.79 0.26 1.92 0.32

642 Pietrisu RA GR 0 0 0 0 0 0 0 0

647 Prundu GR 1.41 0 2.43 0.19 1.54 0.06 1.73 0.26

657 Stanesti GR 0 0 0 0 0 0 0 0

660 Sinteza Giurgiu GR 0 0 0 0 0 0 0 0

667 Uzunu GR 1.58 -0.06 1.6 -0.45 0.9 -0.51 1.34 -0.77

889 F-ca de zahar  Giurgiu GR 1.05 -0.15 1.1 -0.2 0.75 -0.2 0.85 -0.15

898 Cosoaia GR 0 0 0 0 0 0 0 0

907 Colibasi GR 4.62 -0.18 5.31 -0.45 3.01 -0.83 2.88 -0.96

922 Titan Zirconiu Giurgiu GR 1 0 1 0 1 0 1 0

977 Nicolae Caranfil Trafo 1 GR 0.05 0.36 0.05 0.36 0.05 0.36 0.05 0.36

978 Nicolae Caranfil Trafo 2 GR 0.09 0 0.09 0 0.09 0 0.09 0

979 Dimitrie Leonida GR 0.08 0 0.08 0 0.08 0 0.08 0

937 Clorosod.Giurgiu  B2-110 GR 0 0 0 0 0 0 0 0

1008 Motru GJ 5.4 2.05 6 2.06 4.7 1.5 5.1 1.5

1009 Lupoaia GJ 4.01 3.18 0.94 1.2 5.73 4.78 0.53 1.34

1010 Valea Mare GJ 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0

1025 Rogojelu GJ 11 9 7 5 10 8 14 11

1027 Jilt GJ 9.58 9.16 12.61 12.17 21.28 20.54 10.13 10.37

1028 Rosia de Jiu GJ 10.59 9.73 13.04 10.86 9.25 7.45 3.16 1.21

1029 Tg. Jiu Sud GJ 10.44 3.14 9.55 2.19 5.56 0.95 6.06 1.76



1030 Targu Jiu Nord GJ 3.54 0.44 3.01 0.61 2.22 0.01 2.11 0.01

1032 Birsesti 2 GJ 8.81 2.86 10.12 2.45 8.1 2.15 9.54 2.58

1033 Paring IRE GJ 2.8 1.1 2.2 0.4 1.34 0.2 1.2 0.3

1034 IUM Tg. Jiu GJ 4.9 2 4.7 1.2 3.3 0.8 2.9 0.6

1035 Godinesti GJ 3.8 1.4 5.1 1.2 2.6 0.66 2.65 0.75

1036 SRA Cauciuc Tg. Jiu GJ 1.8 0.7 2.4 0.4 1.9 0.5 1.4 0.5

1038 Pesteana GJ 7.6 3.7 10.2 5.3 8.9 4.3 5.6 2.3

1040 Barbatesti GJ 2.75 1 3.36 1.1 2.4 1.1 2.8 1.24

1042 Carbunesti GJ 2.5 1.1 3.46 1.2 1.7 0.5 1.85 0.5

1043 Turburea GJ 1.37 0.6 2 0.63 1.1 0.5 1.2 0.7

1048 CFR Barbatesti GJ 1.2 0.3 1.2 0.3 1 0.3 1.1 0.2

1049 CFR Paring GJ 1.1 0.3 1.2 0.3 1.1 0.2 1.1 0.2

1278 Timiseni GJ 3.9 1.2 4.5 2.6 6.8 4.8 5.2 3.85

1279 Dragotesti GJ 0.7 0.22 1.07 0.27 0.6 0.22 0.76 0.5

1284 Seciuri GJ 0 0 0 0 0 0 0 0

1286 CFR Plopsor GJ 1.1 0.2 1.1 0.2 1 0.2 1.1 0.2

1292 Stoina GJ 1.42 0.48 1.88 0.41 1.35 0.32 2.46 0.56

1293 Rosiuta GJ 4.5 3.8 5.94 5.85 5.9 6.1 0.6 1.8

1302 Pinoasa GJ 6.3 7.5 6.5 7.2 5.4 5.2 4 4.6

1041 Pojaru GJ 5.7 1 7.1 1 6.1 0.7 2.5 0.7

1037 Sardanesti GJ 2 1 1.7 0.7 2.1 1 2.1 1

2051 Gheorghieni HR 11 4 9.1 1.7 5.7 1.2 5.4 1.2

2052 Odorhei HR 13.4 2.5 10.1 4 6.7 2 6.1 1.8

2053 Miercurea Ciu HR 6.8 0.1 6.8 0.2 3.6 0.1 3.7 0.1

2054 Fagul Cetatii HR 2 0.8 2.2 1 1.3 0.5 1.4 0.5

2055 Ciceu HR 0.7 0.3 0.6 0.3 1 0.6 0.7 0.4

2056 Vaslobeni HR 0.5 0.2 0.5 0.3 0.6 0.2 0.6 0.3

2057 Toplita HR 3.4 1.3 3.5 1.4 2 0.8 2.1 0.8

2065 Tusnad HR 0.7 0.3 1.8 0.8 1.3 0.6 1.2 0.5

2066 Vlahita HR 2.7 1 2.8 1.2 1.3 0.5 1.1 0.5

2071 Balan HR 0 0 0 0 0 0 0 0

2072 Oltul Miercur HR 9.4 3.8 8.2 3.3 6 2.2 4.6 1.7

2073 Tabara HR 3.8 1.5 3.1 1.4 1.7 0.6 1.6 0.5

2074 Homorod HR 0 0 0 0 0 0 0 0

2075 Tractorul Mc. HR 2.4 0.9 2 0.8 2 0.7 1.1 0.4

2077 Cristurul Sec HR -1.5 0 4.7 2.1 2.8 1.3 2.4 1

2281 Bucin HR 0.1 0 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0

2292 Borsec HR 3.4 1.4 3.2 1.3 3 1.2 1 0.4

1630 Pestis HD 0 0 0 0 0 0 0 0

1631 Pestis HD 0 0 0 0 0 0 0 0

1632 Brad HD 5.9 1.3 6.5 1.1 3.3 0 3 0

1633 Orastie HD 7.81 1.77 7.43 0.97 5.23 0.29 3.68 0.29

1634 Calan HD 5.5 0 5.8 0 3.7 0 3.5 0

1635 Decebal HD 6.6 1.8 5.2 0.7 3.4 0.1 3.6 0.1

1636 Deva HD 7.9 0 8.2 0 5.3 0 4.6 0

1637 CFR Deva HD 0.79 0 2.51 0 1.06 0 1.89 0

1638 Paulis HD 0.23 0 0.21 0 0.18 0 0.18 0

1639 Ciment Chiscadaga HD 22.34 11.14 22.02 11.74 21.56 11.43 18.86 7.63

1640 Laminoare B1-110 HD 3.8 3.5 5.8 5.6 6.5 5.5 3.8 3.5

1641 Laminoare B2-110 HD 0 0 0 0 0 0 0 0

1644 Teliuc HD 1.95 0.02 1.32 0 0.64 0 0.56 0

1645 Hunedoara Oras HD 7.3 2.1 7.2 1.7 4.2 1.4 4.5 1.7

1646 Ghelar HD 0.21 0 0.32 0 0.17 0 0.17 0

1647 Hateg HD 3.5 0 4 0 2 0 2.2 0

1648 Pui CFR HD 0.35 0 0.7 0 0.79 0 1.1 0

1649 Petrila B1-110 HD 4.9 1.3 5.8 1.1 3.5 0.9 3.2 0.9

1650 Petrila B2-110 HD 0 0 0 0 0 0 0 0

1651 Vulcan HD 4 2.6 3.6 1.7 3.9 2.7 3 2.2

1652 Petrosani CFR HD 2.86 0 2.77 0 0.44 0 1.04 0

1653 Petrosani Sud HD 3.1 1 3.3 1.1 2.1 0.9 2 1

1655 Oxigen 1 HD 4.2 2 4.6 2.6 4.2 2.4 3.4 2.1

1660 Retezat HD 0 0 0 0 0 0 0 0

1661 Otelarie 220 kV HD 55 6 55 6 55 6 55 6

1662 Caprisoara HD 1.6 0 3.2 1 1 0 1 0

1663 Lupeni Sud HD 3.7 1 4.1 0.2 3 0.2 2.7 1

1664 Uricani HD 2.2 0 1.5 0 1.1 0 0.9 0

1666 Simeria HD 6.7 1.7 4.6 0 3.1 0 3 0

1667 Baru Mare HD 0 0 0 0 0 0 0 0

1668 Ilia HD 2.2 0 2.46 0 1.31 0 1.54 0

1669 Aninoasa HD 0.13 0 0.16 0 0.09 0 0.1 0

1670 Arena Lupeni HD 2.8 1.9 2 1.5 2.2 1.6 2.4 1.9

1671 IRUM Deva HD 4.5 0 4.1 0 2.3 0 2.6 0

1672 Livezeni HD 2.2 0.9 2.3 0.9 1.91 0.9 1.79 0.9

1674 Baita HD 0.34 0.17 0.47 0.23 0 0 0 0

1675 Criscior HD 0.9 0 1.2 0 0.5 0 0.6 0

1676 Certej HD 0.89 0 0.91 0 0.39 0 0.44 0



1677 Petrosani Oras HD 0 0 0 0 0 0 0 0

1679 Lonea HD 2.24 0 2.52 0 2.01 0 1.92 0

1691 Mecanica Orastie HD 1.9 0 1.9 0 0.9 0 0.3 0

1693 CFR Cimpuri Surduc HD 0.29 0 0.86 0 1.63 0 2.35 0

1722 Oxigen HD.B2-110 HD 0 0 0 0 0 0 0 0

1724 Furnale Hd.B2-110 HD 11 2 10 2 23 5 7 0

1731 CHE Subcetate HD 0 0 0 0 0 0 0 0

563 Gura Ialomitei IL 2.7 2.3 2 1.6 2 1.6 2.2 1.8

582 Barbulesti IL 2.51 0 0.8 0.2 0.7 0 0.7 0

587 Bordusani IL 2.8 1 2.5 0.6 1.4 0 2 0.6

590 Bucsa IL 2.1 1.1 1.8 0.9 1.1 0.6 2.1 0.6

593 Cazanesti IL 5 4.6 5 5.7 3.5 3.7 4.7 3.7

611 Fetesti IL 4.9 1.7 5.3 1.1 3.1 0.7 4.1 1.6

612 CFR Fetesti IL 0.9 0.2 2.3 0.6 0.7 0 3.6 1.8

615 Gh. Doja IL 3.2 1.2 4 0.9 2.1 0.7 2 0.5

616 Gura Ialomitei IL 0 0 0 0 0 0 0 0

621 Hagiesti IL 1.1 0 1.4 0 0.7 0 0.8 0

648 Rasi IL 0 0 0 0 0 0 0 0

653 Slobozia Nord IL 11.45 4.5 13.4 3.8 11.1 2.8 9.9 1.9

654 Slobozia Sud IL 0 0 0 0 0 0 0 0

655 Slobozia Sud IL 4.2 2.9 3.7 1.2 2.5 0.1 2.6 0.5

665 Tandarei IL 9 2 8.9 1.8 6.3 1.3 6.6 1.7

668 Urziceni IL 11.74 3.5 10.25 2.51 6.89 2.41 7.7 2.6

896 Movilita IL 4.2 0 5.6 1.4 3 0 2.8 1.1

44 Halaucesti        B1-110 IS 0.8 0.4 0.8 0.4 0.9 0.4 0.6 0.2

45 Pascani           B1-110 IS 10.85 2.71 10.69 1.58 6.21 0.9 6.39 1.14

46 Vatra             B1-110 IS 5.79 1.62 6.26 1.51 4.64 0.95 2.76 0.06

47 Hirlau            B1-110 IS 3.87 0.33 3.41 0.78 2.16 0.44 3.72 2.08

48 Tg. Frumos        B1-110 IS 5.93 2.51 6.02 1.9 3.69 1.27 3.88 1.54

49 Belcesti          B1-110 IS 1.79 0.07 2.26 0.02 1.32 0.02 1.37 0

50 Podul Iloaiei     B1-110 IS 1.8 1.53 4.02 0.93 2.27 0.74 2.43 0.79

51 FAI 110 kV  I     B1-110 IS 7.2 2.8 7 2.2 4.4 1.5 4 1.4

52 FAI 110 kV  II    B2-110 IS 0 0 0 0 0 0 0 0

53 SRA IA Iasi       B1-110 IS 0.7 0.2 0.5 0.3 0.4 0.2 0.4 0.1

54 Regie             B1-110 IS 10.38 0.8 9.38 0.04 5.72 0.84 6.05 0.48

55 Centru            B1-11O IS 12.01 1.75 9.52 1.44 7.28 1.28 7.66 1.57

56 Bahlui 4          B1-110 IS 9.8 1.39 9.17 1.21 4.85 0.36 5.04 0.53

57 Galata I          B1-110 IS 3.61 0.55 5.27 0.23 2.78 0.14 2.82 0.03

58 Galata II         B2-110 IS 5.04 0.51 5.93 0.49 3.05 1.1 3.18 1.03

59 SRA CUG Iasi      B1-110 IS 0 0 0 0 0 0 0 0

60 Manta Rosie       B1-110 IS 8.65 1.25 8.84 1 5.31 0.24 5.34 0.43

61 Bularga I         B1-110 IS 10.12 2.53 8.25 1.81 5.72 1.36 5.91 1.33

62 Bularga II        B2-110 IS 7.34 2.65 6.78 2.48 3.58 1.48 3.3 1.63

63 SRA CFS2          B1-110 IS 0 0 0 0 0 0 0 0

64 CET Iasi I        B1-110 IS 0 0 0 0 0 0 0 0

65 CET Iasi II       B2-110 IS 0 0 0 0 0 0 0 0

66 Tatarasi          B1-110 IS 8.24 0.55 7.68 0.08 4.06 0.72 3.73 0.57

67 Laminor (IMI2)    B1-110 IS 0.6 0.2 0.4 0.1 0.4 0.1 0 0

68 Iasi sud          B1-110 IS 12.2 4.4 13 3.9 7.5 2 5.3 1.5

70 SRA IMI           B1-110 IS 3 1 1 0.5 0.9 0.1 0.2 0.2

72 Tutora            B1-110 IS 2.3 0.5 1.6 2 0.8 0.2 0.4 0.1

73 Raducaneni        B1-110 IS 1.4 0.2 1.5 0.3 0.9 0.4 0.8 0

74 SRA Ulei          B1-110 IS 6 2 4.5 2 3.5 1.2 2.4 0.8

75 SRA Tehnoton      B1-110 IS 0 0 0 0 0 0 0 0

76 Breazu            B1-110 IS 6.7 1.55 6.13 1.28 3.94 0.79 4.19 0.98

77 Trifesti          B1-110 IS 7.2 3 3 1.1 1.7 0.8 1.9 1.1

93 Vladeni           B1-110 IS 2 0.6 2.2 0.7 1.4 0.6 1.3 0.6

94 Tibanesti         B1-110 IS 1.45 0.46 1.93 0.28 0.99 0.22 1.1 0.3

96 Comarna           B1-110 IS 1.2 0.6 1.6 0.6 1 0.5 1 0.5

97 Gorban            B1-110 IS 0 0 0 0 0 0 0 0

240 Sculeni (Is)      B1-110 IS 0 0 0 0 0 0 0 0

250 Razboieni (Iasi)  B1-110 IS 0 0 0 0 0 0 0 0

253 Cetatuia          B1-110 IS 0 0 0 0 0 0 0 0

271 Dancu             B1-110 IS 1.4 0.4 2.3 0.7 1.4 0.4 1.5 0.6

175 DELPHI IS 8.6 3.3 8.49 3.29 7.92 2.96 8.07 3.28

2003 Baia Mare 2 MM 1.95 0.34 1.73 -0.04 1.35 -0.12 1.02 -0.22

2004 Baia Mare 1 MM 6.2 2.12 5.38 1.32 3.64 1.15 3.57 1.38

2005 Baia Mare 4 MM 13.78 2.88 10.44 1.56 7.69 1.1 7.3 0.99

2006 Baia Mare 5 MM 17.96 3.14 15.94 3.24 11.3 2.05 9.37 1.86

2007 Targu Lapus MM 5.12 0.23 5.98 1.6 3.61 1.2 2.91 0.97

2009 Somcuta MM 6.66 0.44 4.31 1.1 2.58 0.81 2.44 0.83

2010 Seini MM 10.59 3.93 8.96 2.25 5.43 2.06 4.92 1.81

2013 Baia Sprie MM 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 Cavnic MM 1.81 1.16 2.14 1.02 1.31 1.33 1.27 1.44

2018 Sighet MM 11.7 1.28 11.94 2.73 6.07 1.23 5.74 1.29

2019 Viseu MM 6.7 -0.46 6.67 1.26 3.56 0.76 5.09 1.39



2020 Baia Borsa MM 0.87 0.24 0.77 0.03 0.91 0.06 0.46 0.04

2021 Sighet CEIL MM 12.22 4.67 9.82 3.77 5.95 1.82 3.11 0.88

2027 Ferneziu MM 1.44 -0.23 1.39 -0.23 0.93 -0.19 1.46 -0.46

2035 Horea MM 1.49 -0.51 1.3 0.32 0.98 0.38 0.31 0.09

2036 Sasar MM 3.74 0.5 2.11 -0.1 1.17 -0.29 1.24 -0.23

2039 Pietrosul MM 4.63 1.77 5.61 1.36 2.66 1.09 1.94 0.51

2258 Nistru MM 4.42 0.84 4.13 0.48 3.53 0.36 2.65 0.12

2241 Tocila Baiut MM 0.22 -0.9 0.25 -1.1 0.2 0 0.19 -1.1

2300 Dumbravita MM 3.92 2.79 4.5 2.61 3.77 2.33 3.76 2.53

1001 Tr.Severin MH 11 1.9 11.5 1.5 7 0.8 6.9 0.9

1002 Sant. Naval Drobeta MH 4.8 2 3 1.5 3 1.5 3 1.5

1003 Aeroport Drobeta MH 5.2 2.5 4.9 2.5 2.9 1.5 2.9 1.5

1004 Gura Vaii MH 0.4 0.2 0.45 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1

1005 Vinju Mare MH 2.54 1.2 3.3 1.5 1.8 0.8 2.1 1

1006 Burila MH 1.43 0.7 1.77 0.8 1.38 0.6 1.35 0.6

1007 Tiganasi MH 0 0 0 0 0 0 0 0

1011 CCH Drobeta Tr. Severin MH 2 1 2 1 2 1 1 0

1012 Anvelope Drobeta Tr.Sev. MH 2.9 2.4 1.5 1.5 1.5 0.8 1 0.4

1014 Gruia MH 0.63 0.3 0.81 0.4 0.54 0.2 0.5 0.2

1015 Pristol MH 0 0 0 0 0 0 0 0

1016 Cujmir MH 2.2 1 3.2 1.5 1.6 0.8 1.74 0.8

1017 Forje Drobeta Tr. Sev MH 0.6 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1

1018 Strehaia MH 2.6 0.5 3.5 0.6 1.9 0.5 2 0.7

1019 Armaturi MH 0 0 0 0 0 0 0 0

1020 Husnicioara MH 4.05 2 3.45 1.5 1.65 0.5 1.65 0.5

1022 Laminor Dr. T. Sev. MH 0.3 0.1 0.8 0.4 0.2 0.1 0.2 0.1

1323 Banovita MH 0 0 0 0 0 0 0 0

1023 Banovita MH 6.5 2.7 5.4 0.9 3.2 0.5 3.1 0.6

1024 ROMAG MH 1 1 1 1 1 1 1 1

1047 CFR Valea Alba MH 0.7 0.1 2 1.9 0.2 0.2 0.1 0.3

2046 Sighisoara MS 18.71 5.78 17.52 4.19 14.45 3.8 12.47 2.71

2047 Fintinele MS 0 0 0 0 0 0 0 0

2048 Fintinele MS 5.98 2.09 5.18 1.47 3.3 1.18 3.3 1.21

2049 Ungheni MS 18.87 3 19.87 5 17.16 3 16.2 3

2050 Ungheni MS 0 0 0 0 0 0 0 0

2058 Tirnaveni MS 0 0 0 0 0 0 0 0

2059 Tirnaveni MS 7.37 2.11 7.74 1.66 4.85 0.84 4.96 1.01

2061 Tirgu Mures MS 9.69 0.69 9.98 0.4 6.61 0.32 6.79 0.48

2062 Reghin MS 29.75 7.63 25.46 4.98 19.91 4.71 19.11 5.18

2063 Mureseni MS 14.06 1.14 10.78 0.1 8.67 0.01 6.8 0

2064 CIC Tg. Mures MS 22.57 8.08 21.92 7.47 21.95 7.78 28.26 13.3

2067 Baraj MS 7.29 0.56 5.4 0.39 3.59 0.86 3.74 0.85

2068 Baraj MS 8.97 0.81 6.63 0.03 4.52 0.11 4.34 0.21

2069 Ludus MS 11.15 6.02 11.01 5.06 7.75 4.72 5.24 1.77

2070 Deda MS 0.7 0.24 1.4 0.66 1.04 0.41 0.58 0.18

2076 Livezeni MS 11.29 2.75 14.44 2.68 9.04 1.83 8.76 1.8

2078 Sovata MS 9 3.22 8.1 1.87 4.22 1.08 4.35 1.25

2079 Mureni CFR MS 0.17 0.13 0.11 0.05 0.44 0.18 0.5 0.23

2080 Danes MS 3.02 0.45 3.09 0.49 3.12 0.5 2.98 0.3

2246 Corunca MS 6.55 1.07 7.49 1.52 7.55 1.87 7.43 2.03

2270 Rastolita MS 2.94 1.76 2.23 1.02 1.36 1.12 2.16 1.14

2282 Raciu             B1-110 MS 3.14 1.27 3.54 1.22 2.54 1.1 2.84 1.46

2283 Band              B1-110 MS 3.93 0.22 3.94 0.25 4.04 0.71 3.67 0.51

2284 Band              B2-110 MS 0 0 0 0 0 0 0 0

2306 Sanpaul MS 5.87 0.38 5.61 0.11 3.87 0.48 3 0.29

122 Dumbrava(SRA+CET Savi) NT 30 7 30.6 6 30.6 6 23 5

123 Roman NT 24.3 10 21 6 15.1 4.7 12.8 3.5

124 Tupilati          B1-110 NT 2.8 0.4 1.2 0.6 1.1 0.5 1.6 0.2

125 Ciritei           B1-110 NT 3.8 0.9 3.7 0.6 2.7 0.4 2.6 0.4

128 Stejaru           B1-110 NT 26.3 10.2 28.2 7.4 16.3 6 14.7 5.2

130 Roznov            B1-110 NT 4.9 2 5.9 1.6 3 0.9 3.1 1.1

131 Sarata            B1-110 NT 17.3 5.4 17.4 2.8 4.7 2.7 11.9 1.1

132 Piatra Neamt Cen. B1-110 NT 12.3 4 12 3 8.1 2.7 7.8 2.5

133 Tg. Neamt         B1-110 NT 12.9 2.3 12.6 0.7 7.1 0.6 7.2 2.4

134 Izvoare           B1-110 NT 12.5 3.8 11 2.7 7.1 2.5 5.6 2.1

135 Poiana Teiului    B1-110 NT 2.6 1.3 2.6 0.7 1.3 0.4 1.5 0.6

247 Roman Vest        B1-110 NT 2.2 0.3 1.7 0.9 1.5 0.8 2.3 0.4

263 Roman Nord        B1-110 NT 4 0 1 1 1 0 1 0

268 CFR Timisesti     B1-110 NT 0 0 0 0 0 0 0 0

276 Sarata            B2-110 NT 5.9 1.3 5.2 1.1 3 0.4 3.3 0.8

1170 SRA Al. Etapa 6-AT3 OT 64 24 64 22 64 21 64 21

1165 SRA Al. Etapa 6-AT4 OT 9 1 8 1 7 1 9 0

1166 SRA Et 6-L3(Milcov) OT 0 0 0 0 0 0 0 0

1167 Gradiste ST OT 0 0 0 0 0 0 0 0

1168 Intrep. Al. Slatina OT 128 52 127 50 124 51 127 54

1169 Intrepr. Al. Slatina OT 131 51 131 52 128 51 130 53



1171 Gradiste SD Electrica OT 8.1 3.2 7.6 3 4.8 1.9 4.9 1.9

1172 IPC 1 Slatina-Milcov OT 0.2 0 0.1 0 0.2 0 0.2 0

1173 IPC 2 Slatina OT 0 0 0 0 0 0 0 0

1174 IPA 1 OT 6.3 2.5 11.7 4.6 8.3 3.3 8.6 3.4

1175 IPA 2 +SRA6Al(L 2) OT 0 0 0 0 0 0 0 0

1176 Slatina Nord OT 8.5 2.3 6.3 0.8 4.1 0.8 4.4 0.7

1177 IPTAPA OT 2.3 0.2 2 0.2 2.2 0.2 1.9 0.2

1178 Scornicesti OT 7.8 2.6 8.8 1.6 6.2 1.5 6.1 1.3

1179 Draganesti Olt OT 6 1.5 7.6 3 4.2 1.6 4.7 1.8

1180 CFR Draganesti Olt OT 0.9 0.3 1.6 0.6 0.7 0.2 1.8 0.7

1181 Caracal Sud OT 8.8 2.9 8.4 3.3 4.8 0.4 5.7 0.7

1182 Vagoane Caracal OT 0 0 0 0 0 0 0 0

1183 Anvelope Caracal OT 0 0 0 0 0 0 0 0

1184 Caracal Vest OT 5.3 2.1 4.7 1.8 3 1.2 3.1 1.2

1185 Studina OT 3 1.1 4.3 0.9 2 0.7 2.2 0.8

1186 Corabia OT 5.7 2.2 7.3 1.7 3.8 1.3 4.1 1.1

1187 IFP Corabia OT 0 0 0 0 0 0 0 0

1188 Celei OT 0 0 0 0 0 0 0 0

1189 Potelu OT 1.3 0.5 1.7 0.4 1.3 0.7 1 0.2

1190 Bals OT 7.4 2.8 6.8 0.6 3.7 0.4 4 0.7

1191 Prelucrare IOB Bals OT 0 0 0 0 0 0 0 0

1192 Otelaria 1 IOB OT 0 0 0 0 0 0 0 0

1194 Iancu Jianu OT 0.9 0.1 1.4 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1

1195 Icoana OT 6.1 3.4 7.9 3.2 5.5 2.9 5.5 3

1196 Curtisoara OT 2.1 1.2 2.1 0.5 1.4 0.4 1.4 0.4

1197 Mamura OT 1.7 0.6 2.2 0.3 1.1 0.2 1.2 0.3

1280 SRP Caracal OT 0 0 0 0 0 0 0 0

1281 Caracal Nord OT 0 0 0 0 0 0 0 0

1282 SPA Farcasele OT 0 0 0 0 0 0 0 0

1283 Intr. de Tevi Slatina OT 6.7 2.6 7.9 3.1 7.8 3 6.7 2.68

1288 SPA Ipotesti OT 0 0 0 0 0 0 0 0

1296 SPA Sprancenata OT 0 0 0 0 0 0 0 0

1304 Coteana OT 0 0 0 0 0 0 0 0

1305 Milcov OT 7.3 1.6 7.3 1.6 6.3 1.6 6.5 1.7

1330 Pirelli OT 41.1 13.5 45 13.4 39.8 13.1 42.7 13.3

785 Azuga PH 0.9 0.3 1 0.3 0.8 0.2 0.6 0.2

786 Busteni PH 5 1.6 4.7 1.6 4 1.5 3.8 1.5

787 Sinaia PH 6.7 1.9 5.5 1.1 3.2 0.7 3.4 0.9

788 Valea Larga PH 6 2 7 4 4 2 4 2

789 Valea Larga PH 0 0 0 0 0 0 0 0

790 Breaza PH 2.4 0.8 2.3 0.6 1.3 0.4 1.3 0.5

791 Cimpina PH 11.8 3.1 10 1.4 7.6 1.4 7.5 1.3

792 Doftana PH 8.5 2.5 8.3 1.8 5.5 0.9 4.2 0.9

793 Floresti PH 13.2 2.1 6.1 0.1 5.9 0.1 5.9 0.1

794 IAV Floresti PH 3 1 3 1 4 0 3 1

795 IAV Floresti PH 2 1 2 0 3 0 2 0

796 Baicoi PH 7 2.1 7.1 1.75 5.4 1.1 4.6 0.8

797 Ploiesti Nord PH 26.2 8 27.2 5.5 19.4 4.3 19.4 4.3

798 Ploiesti Est PH 3 1.2 3 1.3 3 1.2 3 1.2

799 Ploiesti Sud PH 11 2.5 11.1 3 8.4 1.9 9.4 1.8

800 Scaieni PH 8.5 2.9 7.3 2.1 6 1.3 5.6 1.2

801 Scaieni PH 0 0 0 0 0 0 0 0

802 Valeni PH 10.7 1.8 8 2.7 7.3 1.2 7.6 1.5

803 Plopeni PH 2.2 0.8 1.8 0.5 1 0.1 0.5 0.1

804 Valea Calugareasca PH 2.2 2.4 4.2 1 2.1 0.8 2.1 0.8

805 RA Valea Calugareasca PH 0 0 0 0 0 0 0 0

806 Mizil PH 10.3 1 7.2 1 4.7 1 5.5 1

807 CFR Mizil PH 1 0.5 1 0.5 3 1.5 2 1

808 Brazi (1S) PH 0 0 0 0 0 0 0 0

809 Brazi (2S) PH 0 0 0 0 0 0 0 0

810 Brazi (SB) PH 0 0 0 0 0 0 0 0

811 GIP Ploiesti PH 0 0 0 0 0 0 0 0

812 Columbia PH 12.9 0.3 12.5 0.1 7.4 1.2 10.6 0.3

813 Postirnacu PH 12.4 2.1 8.9 2.1 6.3 1.1 6.5 1.1

814 Pleasa PH 1.7 1.2 1.7 1.2 1.7 1.2 1.7 1.2

815 Berceni PH 3 2 2 1 1.5 1 1.3 0.8

816 Teleajen PH 0 0 0 0 0 0 0 0

817 Mineciu PH 4 1 5.1 1 3.2 0.6 2.5 0.2

818 Vega PH 10.9 1.7 10.4 1.1 6.5 0.4 6.6 0.7

819 Tatarani PH 6.2 3.3 8.7 3 4.8 2.1 4.5 1.9

820 Urlati PH 15 5 14 5 10 4 9 3

821 Baltesti PH 5.3 0.4 2.1 0.8 1.3 0.8 1.2 0.6

822 Cauciuc Brazi PH 0 0 0 0 0 0 0 0

823 U Petrom PH 0.6 0 0.2 0 0.1 0 0.1 0

862 Comarnic PH 6.5 3.5 10.8 3.3 7.2 2.1 7.3 1.9

865 IUM Filipesti PH 0 0 0 0 0 0 0 0



866 Rafinaria Teleajen PH 22 12 23.8 12.7 23.7 11.5 22.4 11

867 Rafinarie Teleajen B2-110 PH 6 1 4 1 6 1 4 2

868 Ploiesti Crang PH 22.3 5.3 23.4 6.2 23.8 6.2 16.2 5.4

884 Olteni PH 11 4 9 3 6 2 5 2

901 Dezvolt.rafin. Brazi PH 0 0 0 0 0 0 0 0

902 Negoiesti PH 0 0 0 0 0 0 0 0

940 Ploiesti Nord     B2-110 PH 0 0 0 0 0 0 0 0

941 GIP Brazi         B2-110 PH 0 0 0 0 0 0 0 0

942 Urlati            B2-110 PH 0 0 0 0 0 0 0 0

943 Cauciuc Brazi     B2-110 PH 0 0 0 0 0 0 0 0

945 Petroch.Teleajen  B1-110 PH 2 0 3 0 3 0 3 1

946 Petroch.Teleajen  B2-110 PH 0 0 0 0 0 0 0 0

947 PETROBRAZI PH 40.7 15.2 40 14.1 39.5 14.5 38.9 15.7

980 Movila vulpii PH 15.2 4.3 11.3 2 8.7 1 4.8 0.2

992 CFR Ploiesti Vest PH 5.9 0.6 3.75 0.26 4.75 0.35 4.2 0.31

993 Ciorani PH 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 Satu Mare 1 SM 9 1.1 7.4 0.7 4.7 0.6 5 0.7

2012 Turt SM 2.6 0.4 3.3 0.7 1.6 0.5 1.6 0.6

2014 Vetis SM 9.8 2.8 10.2 2.8 6.9 2.1 6 2

2016 Carei SM 6.15 3.2 7.2 1.6 4 0.8 3.5 0.5

2017 Tasnad SM 4.3 2.3 5 1.1 2.8 0.7 2.5 0.8

2025 Satu Mare 2 SM 10.5 3.5 8 2.1 5.1 1.6 4.9 1.5

2033 Abator Satu Mare SM 6.8 0.5 5.4 0.7 5.1 0.9 4.4 0.4

2034 Carei Unio SM 5.05 0.3 5.9 1.5 4.2 1.3 4 1.3

2037 Negresti SM 7.73 0.3 8.5 1.3 4.9 0.4 4.4 0.3

2040 Carpati Satu Mare SM 12.55 2.1 13.4 2 8 1.5 6.2 1.2

2291 Satu Mare 5 SM 5.4 1.7 4.5 1.3 4.1 1.1 2.3 0.3

2008 Jibou SJ 9.7 4.1 9.5 2.7 5.4 1.3 5.4 1.8

2022 Sarmasag SJ 3.2 1 4.1 0.8 2.2 0.5 1.8 0.3

2023 Simleu SJ 11.7 1.3 9.7 0.6 6.7 0.3 7 1.3

2024 Zalau SJ 8 0.8 7.9 0.4 6 0.2 5.4 0.5

2028 Cehu Silvaniei SJ 5.5 2.1 5.49 1.48 3.19 0.88 2.69 0.78

2029 Porolissum SJ 5 0.7 5.09 0.09 2.99 0.5 3.19 0.3

2030 Armatura SJ 1.8 0.7 0.2 0 0.2 0.1 0.2 0.1

2031 Tevi Zalau SJ 12.7 2 16.7 4.4 15.2 3.5 14 2.6

2032 Anvelope SJ 5.5 1.9 6.3 1.8 4 1.4 1.4 0.3

2038 Salaj SJ 3.4 0.9 2.8 0.1 1.9 0 1.9 0.1

2290 Micheline Zalau SJ 8.9 0.5 8.8 0.4 7.8 0.5 9.1 0.8

2154 Dumbraveni SB 0.6 0 2.89 0.45 1.71 0.23 1.73 0.32

2157 Sibiu Sud SB 14.96 4.53 12.81 3 10.15 2.1 7 1.11

2158 Sibiu Sud SB 11.47 2.71 10.78 1.48 6.99 0.42 6.19 0.35

2159 Sibiu Nord SB 24.44 2.21 24.74 4.25 17.74 2.29 11.88 0.28

2160 Aeroport Sibiu SB 25.29 8.05 22.55 5.36 18.67 3.99 17.02 2.96

2161 Orlat SB 3.85 3.96 8.11 2.64 4.86 2.13 3.87 1.5

2164 Cisnadie SB 6.43 0.54 5.42 1.35 4.48 0.86 3.17 0.61

2165 Mirsa SB 4.24 0.47 3.46 0.34 1.75 0 1.87 0.15

2166 Cirtisoara SB 0.02 1.44 0 0.77 0 0.62 0 0.54

2168 Copsa Mica SB 0.59 0.72 3.07 0.34 1.88 0.12 1.95 0.22

2169 Medias SB 10.66 1.85 9.5 0.63 5.58 0 4.98 0

2179 Aurel Vlaicu Medias SB 5.43 1.17 4.92 0.55 3.3 0.03 2.33 0

2180 Agnita SB 2.13 0.03 4.04 0 2.31 0 2.33 0

2184 SR Copsa Mica SB 0 0 0 0 0 0 0 0

2187 Independenta Sibiu SB 0.16 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03

2190 Micasasa CFR SB 0 0 0 0 0 0 0 0

2191 CFR Dumbraveni SB 1.62 0.86 0.75 0.18 0.94 0.44 0.88 0.44

2192 Dumbrava SB 15.74 0 15.35 1.72 8.2 0 7.67 0

2060 Miercurea Sibiului SB 0 0 0.19 0.03 0.12 0.04 0.14 0.04

1 Suceava 110 kV    B1-110 SV 4 3 5 2 4 1 4 1

2 Suceava 110 kV    B2-110 SV 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Tricotaje RA      B1-110 SV 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Mirauti           B1-110 SV 6.88 0.52 6.21 0.16 3.19 0.27 3.38 0.12

5 Combinat Suceava  B1-110 SV 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Itcani            B1-110 SV 7.85 0.15 8.48 1.69 5.29 1.08 4.49 0.65

7 Automecanica      B1-110 SV 0 0 0 0 0 0 0 0

8 CFR - Itcani      B1-110 SV 0.61 0.48 0.72 0.44 0.34 0.76 0.21 0.64

9 Combinat - Itcani B1-110 SV 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Conexiuni Suceava B1-110 SV 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Radiatoare        B1-110 SV 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Burdujeni         B1-110 SV 2.55 0.18 2.71 0.03 1.53 0.15 1.47 0.2

17 Falticeni         B1-110 SV 13 1.39 11.63 1.19 7.82 2.98 7.84 2.97

18 Pal Falticeni     B1-110 SV 3.33 0.55 3.37 0.29 1.99 0.07 2.06 0.17

19 Mirauti           B2-110 SV 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Frasin            B2-110 SV 5.5 1.4 5.4 0.9 3.4 1.7 3.2 1.4

21 Barnar            B1-110 SV 1 0.5 0.7 0.5 0.4 0.3 0.4 0.2

22 Cimpulung Mold.   B1-110 SV 6.5 1.3 6.8 1.3 4.5 0.7 4.7 1.4

30 Dolhasca - CFR    B1-110 SV 0.67 0.54 0.92 0.59 0.55 0.78 0.37 0.59



31 Vatra Dornei      B1-110 SV 13.1 0.3 12 1.6 12.2 3.5 8.5 3.4

33 Veresti           B1-110 SV 5 0.79 5.36 0.21 3.17 1.1 3.22 1.18

34 Solca             B1-110 SV 5.4 0.6 6.2 0.6 4 1.2 4.2 0.3

35 Radauti           B1-110 SV 17.3 1.6 16.8 1.7 8.8 3.1 9.9 2.7

36 Siret             B1-110 SV 3.84 0.62 4.23 0.4 2.86 1.25 1.73 0.92

37 Tarnita (Sv)      B1-110 SV 0 0 0 0 0 0 0 0

38 Iacobeni          B1-110 SV 1.1 0.4 1 0.4 0.6 0.3 0.5 0.1

39 Delnita           B1-110 SV 1 0.3 1.1 0.4 0.8 0.3 0.8 0.2

230 Vicov (Sv)        B1-110 SV 3.93 1.82 3.92 1.07 1.2 2.07 2.31 0.55

231 Dolhasca (Sv)     B1-110 SV 2.37 0.08 3.01 1.07 1.72 1.01 1.8 0.15

235 Gura Humorului    B1-110 SV 6.3 1.3 6.3 0.8 4.9 1.4 4.4 0.1

249 Rulmentul (Sv)    B1-110 SV 2.6 0.9 1.2 0.4 0.8 0.2 0.9 0.2

255 Paltinoasa (Sv)   B1-110 SV 0 0 0 0 0 0 0 0

262 Pojorita          B1-110 SV 0.75 0 0.75 0 0.75 0 0.76 0

264 CFR Cosna         B1-110 SV 0 0 0 0 0 0 0 0

265 E.Hurmuzachi      B1-110 SV 3.3 0.2 3.3 0.1 1.8 0.4 1.8 0.3

273 Tricotaje Suceava B2-110 SV 8.07 0.71 7.43 0.22 4.38 0.19 4.56 0.1

274 Combinat Suceava  B2-110 SV 13 6 10 5 10 5 10 5

299 MIRAUTI Itcani    B1-110 SV 0 0 0 0 0 0 0 0

301 EGGER (Sv)   B1 110 SV 26 7.2 22.6 6 22.5 4.5 20.2 4.6

577 ALEXANDRIA TR 2.67 0.8 2.33 0.7 1.5 0.45 1.83 0.55

580 AMONIAC TR 0.2 0 0.2 0 0.2 0 0.2 0

581 AZOT TR 0 0 0 0 0 0 0 0

585 BOGDANA TR 0 0 0 0 0 0 0 0

586 BLEJESTI TR 2.5 1.3 2.8 1.5 2.4 1.2 2.3 1.2

597 CONTESTI + BUJORU TR 0 0 0 0 0 0 0 0

600 CIUPERCENI TR 0 0 0 0 0 0 0 0

601 DRAGANESTI VL. TR 0.8 0.2 1.2 0.3 0.8 0.3 0.8 0.3

622 HIRLESTI TR 3 1.1 4.1 1.2 4.1 1.2 2.8 1.1

633 MAGURA TR 9.6 2 10.5 2 6 1.1 5.7 1.7

635 OLT TR 2 0.4 1.7 0.2 0.9 0.1 1 0.2

639 PORT ZIMNICEA TR 1.5 0.3 1.2 0.2 1 0.1 1.1 0.1

646 PIRITE TR 0 0 0 0 0 0 0 0

649 ROSIORI TR 7 1.4 8 1.6 4.4 1 4.4 1

650 CFR ROSIORI TR 2.3 1.5 1 0.1 2.7 1.2 2.7 1.2

651 RULMENTUL TR 10 2 10 2 8 2 2 0

656 SYBETRA TR 0 0 0 0 0 0 0 0

658 SEGARCEA DEAL TR 0 0 0 0 0 0 0 0

674 VIISOARA TR 0.7 0.3 0.9 0.3 0.5 0.2 0.6 0.3

669 VIDELE TR 5 2.3 5 1.8 3 1.5 3 1.7

670 CFR VIDELE TR 0 0 0 0 0 2.5 0.3 2

671 VEDEA TR 6 1.1 4.8 0.3 2.8 0.2 2.8 0.1

675 VIISOARA RA TR 0 0 0 0 0 0 0 0

676 ZIMNICEA TR 2.5 1 3.5 1 2 1 3 1

743 POIANA TR 0 0 0 0 0 0 0 0

751 PANCIU TR 0 0 0 0 0 0 0 0

887 TR.MAGURELE TR 5 1.5 5.2 1.5 3.7 1 3.3 0.9

888 PREAJBA TR 3.8 1.8 4.4 2.1 3.7 1.8 3.9 1.7

894 TRAIANU TR 2.8 1.3 5 2 2.9 1.3 3.5 1.6

899 VIDELE VEST 1 TR 0 0 0 0 0 0 0 0

916 VIDELE VEST 2 TR 0 0 0 0 0 0 0 0

938 RULM. ALEXANDRIA TR 0 0 0 0 0 0 0 0

939 VEDEA TR 0 0 0 0 0 0 0 0

948 ALEXANDRIA TR 0 0 0 0 0 0 0 0

1520 Cetate TM 20.9 2 17.6 0.8 11.1 0 12.9 0.9

1521 Dumbravita TM 28.51 5.76 24.14 4.52 16.63 2.06 14.75 1.94

1522 Bucovina TM 18.68 5.11 19.6 4 14.8 2.47 12.5 2.47

1523 Padurea Verde TM 39.52 8.07 39.2 5.9 29.2 3.57 26.4 3.57

1524 IM Timisoara TM 0.3 0 0.47 0 0.05 0 0.3 0

1525 Musicescu TM 0 0 0 0 0 0 0 0

1526 Fratelia TM 38.67 4.02 33.4 0.31 20.5 0.11 18 0.11

1527 Freidorf TM 17.36 5.1 13.9 2.4 10.7 2.3 9.2 1.4

1528 Victoria TM 14 1.2 24.4 2.5 18.7 2.4 16.6 1.6

1529 Azur TM 8.1 1.2 5.7 0.6 5.1 0.6 2.8 0

1530 Giulvaz TM 2.6 1.93 5.7 1.61 4.5 0.87 2.9 0.87

1531 Gataia TM 6.18 1.71 5.34 1.2 3.5 1.12 3.7 1.22

1532 Deta TM 4.12 2.71 5.2 1.01 3.5 1.11 3.1 0.71

1533 Ortisoara TM 4.35 1.2 6.79 1.2 3.5 0 3.2 0

1534 Calacea TM 1.1 0.07 1.13 0.1 0.7 0 0.8 0

1535 Satchinez TM 6.8 1.4 8 1.5 5.6 1.3 3.9 0.5

1536 Carpinis TM 5.5 0 6.5 0.5 3.7 1.1 4.1 1

1537 Jimbolia TM 4.9 0 5.2 0 3.4 0 2.7 0

1538 Lovrin TM 4.28 1.31 4.6 1.1 2.9 0.1 3 0.2

1539 Sinnicolaul Mare TM 9.88 2.01 10.25 1.75 8.55 1.49 5.77 1.49

1540 Buzias TM 12.48 3.22 7.74 2.58 5.98 2.23 5.98 2.23

1541 Lugoj TM 13.58 3.72 12.7 2.21 9.3 1.12 6.9 0.12



1542 Lugoj TM 0 0 0 0 0 0 0 0

1543 IURT TM 0 0 0 0 0 0 0 0

1544 IURT TM 8.2 1.73 8.1 0.74 5.7 0.33 5.5 0.33

1545 Faget TM 6.54 0 6.3 0 3.5 0 1.5 0

1548 CFR Lugoj TM 0.53 0 0.66 0 0.35 0 0.66 0

1549 CFR Ghiroda TM 0.68 0 1.55 0 0.57 0 0.77 0

1550 CFR Ortisoara TM 0.59 0 0.5 0 0.61 0 0.35 0

1566 Nadrag TM 0 0 0 0 0 0 0 0

1590 Sacalaz TM 0 0 0 0 0 0 0 0

1594 Timisoara TM 0 0 0 0 0 0 0 0

1698 CET Timisoara TM 3.1 0 1.1 0 1 0 2.2 0

1712 Venus Timisoara TM 7.53 1.36 8.5 0.52 5.4 0.58 5.7 0.58

1730 Continental TM 17.24 4.27 16.7 4.18 16.86 4.13 17.97 4.17

687 Tulcea Vest TL 5.15 1.02 5 1.02 3.31 0.02 3.01 0.02

688 Tulcea Vest TL 0 0 0 0 0 0 0 0

704 Topologu TL 0.6 0 0.8 0.02 -6.31 0.01 0.5 0.01

705 Baia TL 2.55 0.13 3.04 0.06 0.8 0.01 1.59 0.13

713 Zebil TL 3.16 1.03 3.65 1.1 1.08 1.11 1.18 0.3

717 Alumina Tulcea TL 7.3 2.5 8.2 3.6 8 3 5.8 2.7

718 Alumina Tulcea TL 0 0 0 0 0 0 0 0

719 Tulcea Oras TL 7.7 0 7 0 4.1 0 3.2 0

720 Feroaliaje TL 0 0 0 0 0 0 0 0

721 Macin TL 3.74 1.4 3.9 0.7 2.2 0.3 2.3 0.2

722 Crisan TL 2.7 0 3.1 0 1.6 0.6 1.7 0.5

723 Sarinasuf TL 1.92 0.05 4.04 0.08 16 0.03 1.71 0.15

733 06-Mar TL 0.66 0.32 0.81 0.39 0.44 0.21 0.4 0

739 Traianu TL 3.5 1.4 3.1 0.03 0.56 0 1.5 0.05

740 Marmura Tulcea TL 7.4 0 7.6 0 4.9 -1 4.4 -0.6

741 S.N. Tulcea TL 6.8 2.8 5.3 2.1 3 1 1.9 0.9

742 Isaccea TL 1.37 0.02 2.4 0 1.5 0 1 0

759 Feroaliaje TL 0 0 0 0 0 0 0 0

763 Ostrov TL 0.01 0.01 0.06 0.01 0.09 0 0 0.03

766 Babadag TL 1.14 0.48 1.53 0.09 1.1 0.32 1.1 0.32

768 RA Zebil TL 0 0 0 0 0 0 0 0

775 Cismeaua Noua TL 0.12 0.06 2.65 2.02 17.59 9.5 0.13 0.07

777 SPA Ostrov TL 0 0 0 0 0 0 0 0

778 SRP1 Ostrov TL 0 0 0 0 0 0 0 0

779 SRP2 Ostrov TL 0 0 0 0 0 0 0 0

780 Sulina TL 0 0 0 0 0 0 0 0

78 Delea             B1-110 VS 3.54 0.31 3.47 0.03 2.04 0.21 2.1 0.11

79 Vaslui            B1-110 VS 6.36 0.15 5.71 0.25 3.49 0.71 3.59 0.56

80 Munteni I         B1-110 VS 4.4 1.2 3.5 0.9 2.4 0.4 3 0.6

81 Munteni II        B2-110 VS 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Stanilesti        B1-110 VS 1.8 0.8 2 0.6 1.2 0.5 1.4 0.6

84 Vetrisoaia        B1-110 VS 0.71 0.52 0.79 0.39 0.44 0.29 0.44 0.32

85 Husi              B1-110 VS 6.37 0.85 5.49 0.28 3.51 0.54 4.02 0.11

86 Rediu             B1-110 VS 2.3 0.5 2.5 0.1 1.7 0.1 1.6 0.1

87 Negresti          B1-110 VS 4.04 1.45 4.98 1.23 2.86 0.92 3.18 1.18

88 Birlad            B1-110 VS 6.79 0.93 8.05 0.64 4.56 0 4.6 0.12

89 SRA IR Birlad     B1-110 VS 0 0 0 0 0 0 0 0

90 Simila            B1-110 VS 0 0 0 0 0 0 0 0

91 Murgeni           B1-110 VS 2.02 0.82 2.53 0.72 1.45 0.57 1.4 0.66

92 Cring Is.         B1-110 VS 6.8 0.12 6.85 0.41 4.06 0.84 4.23 0.71

95 Rosiesti          B1-110 VS 3.43 1.57 2.41 0.62 1.78 0.56 1.53 0.56

242 CT Vaslui         B1-110 VS 0 0 0 0 0 0 0 0

243 Falciu            B1-110 VS 0.5 0.2 0.5 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1

1199 Traian VL 2.4 0.5 2.5 0.4 1.6 0.2 1.7 0.3

1200 Petrochimie Stuparei VL 8 3 9 3 8 3 8 3

1201 Petrochimie Raureni VL 6 2 7 2 6 1 6 2

1202 Amine CET Govora VL 3 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.1

1203 Amine Raureni VL 3 1 3 1 3 1 3 1

1204 Soda Stuparei VL 7 2 7 2 6 2 7 2

1205 Soda Raureni VL 3 1 3 1 3 1 3 1

1320 Platforma Govora VL 50 20 50 20 50 20 50 20

1206 Cazanesti VL 8.3 2.7 6.7 2.2 4.6 1.4 4.6 1.4

1207 IUCF Rm. Valcea VL 0.9 0.3 0.9 0.3 0.9 0.3 0.9 0.3

1208 Ramnicu Valcea Nord VL 15.8 3.9 15.3 2.7 9.2 0.7 9.3 0.6

1209 Ramnicu Valcea Sud VL 15.8 3.1 14.3 1.6 9 0.3 8.8 0.4

1210 Marcea VL 5 2.1 7.6 2.2 5.2 1.6 4.7 1.4

1211 Dragasani VL 7.8 2.6 7.2 2.4 5 1.8 3.9 1.8

1212 Dragasani VL 0 0 0 0 0 0 0 0

1213 Ladesti VL 1.1 0.4 1.8 0.5 0.9 0.4 1 0.4

1214 Berbesti VL 3.6 2 4 1.9 3.7 1.7 2.7 2.1

1215 Alunu VL 1.7 0.1 3.1 2 3.2 1.6 1.9 1.3

1216 Horezu VL 5.1 1.7 5.6 1.1 3.9 0.8 3.2 0.5

1217 Jiblea VL 3.9 1 3.2 0.6 1.8 0.4 1.9 0.3



1219 Brezoi VL 3 0.3 3.4 0.2 1.9 0.1 1.8 0.1

1271 Balcesti VL 2.7 1.1 3.6 1.1 2 0.9 2.1 1

1262 Bradisor-Trafo VL 0 0 0 0 0 0 0 0

1143 Jidoaia VL 0.15 0 0.2 0 23 0 18.5 0

1144 Balintru Lotru Aval VL 0 0 0 0 0 0 0 0

1151 Petrimanu VL 0 0 0 0 0 0 0 0

114 Adjud             B1-110 VN 5.3 2.3 5.5 1.8 3.9 1.3 3.9 1.4

136 Vidra             B1-110 VN 4.6 2.3 5.7 1.8 3.2 1.7 3.2 1.5

137 Gugesti           B1-110 VN 6.3 2.6 8 2.5 4.7 2.7 4 1.9

138 Focsani Nord      B1-110 VN 6.2 1.4 5.6 0.7 3.1 0.1 3.2 0.3

139 Vulturu           B1-110 VN 3.3 0.9 4.2 0.9 2.8 0.6 3.3 0.7

140 Marasesti         B1-110 VN 5.3 1.7 6 1.4 3.7 1.1 3.5 0.9

141 Focsani Vest      B1-110 VN 6.4 1.9 6.9 1.4 4.2 1.3 3.9 1.1

237 Tataranu          B1-110 VN 1.2 0.6 1.7 0.6 0.4 0.3 0.9 0.4

266 Focsani Vest      B2-110 VN 0 0 0 0 0 0 0 0

291 CCH Adjud         B1-110 VN 8.3 2.4 8.1 2.4 7.4 1.8 7.8 2.2

292 CEIL Focsani      B1-110 VN 11.1 1 8.7 0.8 4.6 0.6 5.4 1

294 Magura            B 1-110 VN 12.9 4.3 11.7 3.1 7.3 2.3 6.7 1.8

295 CFR Adjud         B1-110 VN 0.5 0.2 1.3 0.6 0.5 0.1 1.1 0.6

241 Laminorul VN 0 0 0 0 0 0 0 0

244 CFR Focsani Nord VN 0.5 0.1 0.3 0 1.9 1.3 1.3 0.8

929 Academia Militara B 0 0 0 0 0 0 0 0

559 Balta Alba B 11.42 1.67 12.58 1.35 6.88 0.54 6.88 0.54

560 Balta Alba B 5.25 0.58 5.31 0.32 3.1 0.13 3.1 0.13

782 Baneasa B 15.87 1.99 11.01 0.26 8.77 -0.26 8.77 -0.26

930 Baneasa B 9.15 -0.83 6.46 -1.6 4.8 -1.86 4.8 -1.86

503 Bucuresti Centru A B 22.15 3.51 16.9 2.51 12.05 1.7 12.05 1.7

504 Bucuresti Centru B B 0 0 0 0 0 0 0 0

509 Bucuresti Nord B 34.2 4.8 27.9 2.3 18.3 1 19.4 1.4

510 Bucuresti Nord B 42.84 4.56 32.54 1.29 22.84 -0.56 23.94 0.24

536 Bucuresti Sud B 12.97 1.46 10.32 0.08 6.86 -0.37 6.86 -0.37

537 Bucuresti Sud B 0.54 0.05 2.05 -0.12 1.29 -0.2 1.29 -0.2

890 CET Progresul B 0 0 0 0 0 0 0 0

570 CET Progresul B 0 0 0 0 0 0 0 0

549 Cotroceni B 28.25 2.94 14.05 1.51 10.65 1.31 10.65 1.31

550 Cotroceni B 0 0 8.65 0.29 6.33 -0.07 6.33 -0.07

543 Cringasi B 6.8 0.9 6.9 0.1 4.3 0 4.4 0

544 Cringasi B 15.1 2.1 14.4 1.5 9.6 0.8 10 1

527 Drumul Morarilor B 0.2 0 0 0 0 0 0 0

528 Drumul Morarilor B 25.02 4.01 25.38 2.76 14.5 1.09 14.5 1.09

523 Drumul Taberei B 15.2 1.93 13.7 0.77 8.96 0.19 8.96 0.19

524 Drumul Taberei B 15.62 1.96 15.84 1.12 9.22 0.19 9.22 0.19

538 Dudesti B 12.13 4.29 10.55 3.54 10.19 3.32 10.19 3.32

539 Dudesti B 5.18 0 3.33 -0.58 2.5 -0.77 2.5 -0.77

551 Faur B 1.3 -0.3 1.2 -0.4 1.3 -0.7 1.2 -0.8

552 Faur B 0 0 0.2 0 0 0 0 0

553 FCME B 10.53 4.27 10.02 2.66 8.77 2.44 8.77 2.44

554 FCME B 0 0 0 0 0 0 0 0

505 Filaret 1 B 27.88 3.31 21.97 0.83 15.99 0.09 15.99 0.09

506 Filaret 2 B 21.11 3.73 17.18 1.58 11.59 1.02 11.59 1.02

517 FTIC B 0 0 0 0 0 0 0 0

518 FTIC B 0.77 0.32 0.18 -0.06 0.32 -0.05 0.32 -0.05

530 Fundeni B 10.75 1.55 10.05 0.75 6.6 0.35 6.6 0.35

531 Fundeni B 9.63 1.25 8.73 0.5 5.89 0.1 5.89 0.1

501 Grozavesti B 0 0 0 0 0 0 0 0

502 Grozavesti B 0 0 0 0 0 0 0 0

511 IMG Bucuresti B 6 2 13 11 6 2 6 1

512 IMG Bucuresti B 0 0 0 0 0 0 0 0

529 IMUA Bucuresti B 0 0 0 0 0 0 0 0

565 INCREST B 10.61 -3.46 12.79 -1.42 8.03 -2.8 7.13 -2.67

557 IREMOAS B 9.12 3.58 4.97 1.56 3.88 1.6 3.48 1.49

558 IREMOAS B 8.87 2.62 7.12 1.5 6.28 1.54 5.98 1.44

519 Jilava B 7.36 3.2 4.48 0.7 2.43 0.26 2.43 0.26

520 Jilava B 0 0 0 0 0 0 0 0

542 Laromet B 5.31 1.06 4.3 0.54 2.9 0.38 3.2 0.38

949 Liviu Rebreanu B1 B 4.6 0 3.7 0 1.3 0 1.3 0

521 Masini Grele Bucuresti B 12.5 1.3 11.4 0.2 6.5 -0.6 7.1 -1.1

522 Masini Grele Bucuresti B 5.1 1.3 5 1 4.5 1.4 3.8 0.9

2401 Mega Mall B 0 0 0 0 0 0 0 0

2402 Mega Mall B 7.44 0 4.6 0 2.52 0 2.52 0

933 Mihai Bravu B 11.78 -0.13 8.9 -1.34 6.4 -2.05 6.4 -2.05

956 Mihai Bravu B 13.31 1.6 9.79 -0.06 6.72 -1.02 6.72 -1.02

525 Militari B 10.03 0.68 9.13 -0.13 5.63 -0.53 5.63 -0.53

526 Militari B 11.36 1.05 10.49 0.58 6.57 -0.08 6.57 -0.08

507 Obor B 20.92 2.99 18.22 1.83 11.68 1 11.68 1

508 Obor B 12.41 1.8 10.45 0.66 6.68 0.13 6.68 0.13



540 Pajura B 10.61 1.51 8.22 0.59 5.76 0.03 5.76 0.03

541 Pajura B 16.18 2.06 13.84 0.88 9.94 0.23 9.94 0.23

873 Panduri B 10.5 0 9.2 -1 6.6 -1.4 6.5 -1.1

923 Panduri B 12.4 0 16.7 -1.7 4.3 -1.3 4.3 -1.3

950 Parc Drumul Taberei B 0 0 0 0 0 0 0 0

545 Pipera B 32.78 3.24 25.3 0.76 18.27 -0.5 18.27 -0.5

546 Pipera B 29.34 0.49 21.31 -2.05 17.95 -2.94 17.95 -2.94

934 Radu Zane B 0 0 0 0 0 0 0 0

957 Radu Zane B 19.92 0.24 15.84 -0.96 10.8 -1.92 10.8 -1.92

973 Razoare B 0 0 0 0 0 0 0 0

974 Razoare B 11.95 1.43 7.85 0.36 5.19 -0.31 5.19 -0.31

555 Republica B 0 0 0 0 0 0 0 0

556 Republica B 0 0 0 0 0 0 0 0

547 Salaj B 8.2 0 10.4 2.1 4.8 0 4.6 0

548 Salaj B 9.4 2.5 19.6 2.1 5.8 1.2 6.3 1.4

534 Solex B 26.98 6.22 24.13 3.91 19.52 2.7 14.27 1.15

535 Solex B 0 0 0 0 0 0 0 0

965 Timpuri Noi B1 B 0 0 0 0 0 0 0 0

964 Timpuri Noi B2 B 20.46 2.31 14.52 -0.66 9.57 -1.65 9.57 -1.65

532 Titan B 0 0 0 0 0 0 0 0

533 Titan B 11.74 2.98 8.54 0.9 5.86 0.64 5.86 0.64

515 Toporasi B 16 3.17 16.58 2.28 9.98 1.31 9.98 1.31

516 Toporasi B 11.26 1.03 12.77 0.71 7.1 0 7.1 0

513 Vacaresti B 8.09 0.88 6.71 0.14 4.26 -0.35 4.26 -0.35

514 Vacaresti B 19.8 1.05 17.05 -0.3 10.4 -1.75 10.4 -1.75

561 Vulcan B 4 0.5 3.6 0.25 2.5 0.1 2.5 0.1

562 Vulcan B 9.45 0.5 8.6 -0.15 5.5 -0.65 5.5 -0.65

578 Afumati SA 29.03 2.6 24.2 1 16.7 1 15.6 0.7

579 CFR Pasarea SA 1 0 1.9 0.4 0.9 0.1 2.7 0.6

584 Buftea SA 0 0 0 0 0 0 0 0

595 Chitila SA 1.08 0 0.69 0 0.72 0 0.89 0

596 CFR Chitila SA 8.6 4.1 4.1 2 5.8 2.8 4.7 2.2

604 Domnesti SA 0 0 0 0 0 0 0 0

605 Copaceni SA 8.19 2.05 9.34 0.77 5.44 0.32 4.67 0.38

624 IFA SA 18.3 2.12 16.7 0.7 12.61 0.32 12.29 0.64

644 Popesti Leordeni SA 20.16 2.88 17.98 0.13 12.03 -0.83 9.79 -1.73

645 Popesti Leordeni SA 0 0 0 0 0 0 0 0

662 Tincabesti SA 11.77 -1.66 12.23 -2.05 8.57 -2.64 9.29 -2.2

897 Caciulati SA 19.42 2.02 19.42 1.09 15.35 0.33 12.55 -0.28

918 Glina SA 8 2.05 8.9 1.6 5.25 0.71 4.74 0.64

935 Buftea SA 7.3 1.15 9.09 0.45 6.46 0.32 6.46 0.51

936 Chitila SA 17.02 2.57 18.5 -0.19 13.7 -0.96 11.52 -1.79

576 Arcuda SA 20.32 0 22.5 1 14.5 2.1 13.9 2

631 Mihailesti SA 1.33 0 1.9 0 -0.8 0 0 0

975 Dragomiresti SA 1.83 0 0 0 0 0 0 0

976 Dragomiresti SA 9.34 1.93 8.51 1.12 8.1 1.25 8.42 1.7

564 Domnesti SA 9.34 0.67 8.83 -0.73 5.74 -0.85 6.08 -0.43

684 Otopeni SA 14.85 1.35 10.43 0 8.96 -0.64 8.77 -0.7

2334 Cefin SA 3.4 1.1 3.3 1.2 3.1 1.3 2.7 1.2

2335 Cefin SA 0 0 0 0 0 0 0 0

 



Anexa  B-2 STATII

1250 500 400 250 200 160 125 100 75 63 40 25 20 16 10 6.3

1 Staţia Isaccea ****) 400 0 Constanta 0

2 Staţia Arad 400/220/110 1 1 1 850 Timisoara 3

3 Staţia Bradu 400/220/110 2 2 2 1232 Pitesti 6

4 Staţia Brazi Vest 400/220/110 1 2 800 Bucuresti 3

5 Staţia Bucureşti Sud 400/220/110 2 2 2 1326 Bucuresti 6

6 Staţia Gutinaş 400/220/110 2 2 1200 Bacau 4

7 Staţia Iernut 400/220/110 1 1 1 1 656 Sibiu 4

8 Staţia Lacu Sărat 400/220/110 2 2 1 1210 Constanta 5

9 Staţia Mintia 400/220/110 2 2 1200 Timisoara 4

10 Staţia Porţile de Fier 400/220/110 2 1 1 1410 Craiova 4

11 Staţia Sibiu Sud 400/220/110 2 1 2 1100 Sibiu 5

12 Staţia Suceava 400/220/110 1 1 2 482 Bacau 4

13 Staţia Urecheşti 400/220/110 1 1 600 Craiova 2

14 Staţia Roşiori 400/220 1 400 Cluj 1

15 Staţia Slatina 400/220 2 2 1200 Pitesti 4

16 Staţia Bacău Sud 400/110 1 250 Bacau 1

17 Staţia Focşani Vest *) 400/110 1 2 250 Bacau 3

18 Staţia Munteni *) 400/110 1 2 232 Bacau 3

19 Staţia Roman Nord 400/110 1 250 Bacau 1

20 Staţia Braşov 400/110 2 500 Sibiu 2

21 Staţia Cluj Est 400/110 1 2 330 Cluj 3

22 Staţia Constanţa Nord 400/110 2 500 Constanta 2

23 Staţia Dârste 400/110 1 250 Sibiu 1

24 Staţia Domneşti 400/110 3 1 1 791 Bucuresti 5

25 Staţia Drăgăneşti Olt 400/110 1 2 300 Pitesti 3

26 Staţia Gura Ialomiţei 400/110 2 2 532 Bucuresti 4

27 Staţia Medgidia Sud 400/110 2 1 510 Constanta 3

28 Staţia Pelicanu 400/110 2 500 Bucuresti 2

29 Staţia Smârdan 400/110 2 1 510 Constanta 3

30 Staţia Tulcea Vest 400/110 3 2 782 Constanta 5

31 Staţia Oradea Sud 400/110 2 2 532 Cluj 4

        LISTA STAŢIILOR ATRIBUITE COMPANIEI NAŢIONALE DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE  TRANSELECTRICA S.A.

Nr. crt. Denumirea staţiei Tensiunea [kV]

Numar TRANSFORMATOARE/AUTOTRANSFORMATOARE defalcat 

dupa puterea nominala aparenta Sn [MVA] Sn total [MVA] SUCURSALA
Numar 

de unitati



1250 500 400 250 200 160 125 100 75 63 40 25 20 16 10 6.3

Nr. crt. Denumirea staţiei Tensiunea [kV]

Numar TRANSFORMATOARE/AUTOTRANSFORMATOARE defalcat 

dupa puterea nominala aparenta Sn [MVA] Sn total [MVA] SUCURSALA
Numar 

de unitati

32 Staţia Tariverde 400/110 3 750 Constanta 3

33 Staţia Cernavodă 400 0 Constanta 0

34 Staţia Rahman 400 0 Constanta 0

35 Staţia Stupina 400 0 Constanta 0

36 Staţia Gădălin 400 0 Cluj 0

37 Staţia Ţânţăreni 400 0 Craiova 0

38 Staţia Nădab 400 0 Timisoara 0

39 Staţia Alba Iulia 220/110 2 1 425 Sibiu 3

40 Staţia Arefu 220/110 2 2 441 Pitesti 4

41 Staţia Baia Mare 3 220/110 2 400 Cluj 2

42 Staţia Barboşi 220/110 2 400 Constanta 2

43 Staţia Baru Mare 220/110 1 1 1 226 Timisoara 3

44 Staţia Calafat 220/110 1 200 Craiova 1

45 Staţia Câmpia Turzii 220/110 1 25 Cluj 1

46 Staţia Cetate 220/110 1 2 250 Craiova 3

47 Staţia Cluj Floreşti 220/110 2 2 450 Cluj 4

48 Staţia Craiova Nord 220/110 2 400 Craiova 2

49 Staţia Dumbrava 220/110 2 400 Bacau 2

50 Staţia FAI 220/110 2 1 3 473 Bacau 6

51 Staţia Fântânele 220/110 1 1 210 Sibiu 2

52 Staţia Fileşti 220/110 1 200 Constanta 1

53 Staţia Fundeni 220/110 2 2 880 Bucuresti 4

54 Staţia Gheorghieni 220/110 2 2 450 Sibiu 4

55 Staţia Ghizdaru 220/110 2 2 420 Bucuresti 4

56 Staţia Grădişte 220/110 2 2 450 Pitesti 4

57 Staţia Hăşdat 220/110 2 400 Timisoara 2

58 Staţia Iaz 220/110 2 400 Timisoara 2

59 Staţia Işalniţa 220/110 2 400 Craiova 2

60 Staţia Mostiştea 220/110 1 2 232 Bucuresti 3

61 Statia Paroseni 220/110 1 200 Timisoara 1

62 Staţia Pestiş 220/110 2 2 480 Timisoara 4

63 Staţia Piteşti Sud 220/110 1 2 232 Pitesti 3

64 Staţia Râureni 220/110 1 200 Pitesti 1

65 Staţia Reşiţa 220/110 2 400 Timisoara 2

66 Staţia Săcălaz 220/110 1 200 Timisoara 1

67 Staţia Sălaj 220/110 1 1 225 Cluj 2



1250 500 400 250 200 160 125 100 75 63 40 25 20 16 10 6.3

Nr. crt. Denumirea staţiei Tensiunea [kV]

Numar TRANSFORMATOARE/AUTOTRANSFORMATOARE defalcat 

dupa puterea nominala aparenta Sn [MVA] Sn total [MVA] SUCURSALA
Numar 

de unitati

68 Staţia Sărdăneşti 220/110 1 2 232 Craiova 3

69 Staţia Stâlpu 220/110 1 2 232 Bucuresti 3

70 Staţia Stupărei 220/110 1 200 Pitesti 1

71 Staţia Târgovişte 220/110 3 2 632 Bucuresti 5

72 Staţia Târgu Jiu Nord 220/110 1 2 280 Craiova 3

73 Staţia Teleajen 220/110 1 200 Bucuresti 1

74 Staţia Tihău 220/110 1 100 Cluj 1

75 Staţia Timişoara 220/110 2 400 Timisoara 2

76 Staţia Turnu Măgurele 220/110 3 1 1 641 Bucuresti 5

77 Staţia Turnu Severin Est 220/110 2 2 1 470 Craiova 5

78 Staţia Ungheni 220/110 2 1 1 441 Sibiu 4

79 Staţia Vetiş 220/110 1 1 1 226 Cluj 3

80 Staţia Oţelărie **) 220/33 0 Timisoara 0

81 Staţia Calea Aradului ***) 400(220) 0 Timisoara 0

37778

0 2 22 31 81 0 0 1 0 2 9 23 1 33 9 0 214

*) Functioneaza la 220 kV

**) Transformatorul 220/110 kV nu apartine TRANSELECTRICA

***) Functioneaza la 220kV; Transformatoarele  220/20kV nu apartin TRANSELECTRICA

****) Statie 400 kV de conexiuni

Sn TOTAL [MVA]

NUMAR TOTAL TRAFO/AT
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Anexa  B-2 LINII

Denumire

N
u

m
a

r 
d

e
 c

ir
c

u
it

e

Tensiune 

constructiva 

[kV]

Tensiune de 

functionare [kV]

Lungime

TRASEU

[km]

Ucraina Sud-Isaccea 1 750 750 3.108

3.108

Anina - Resita 1 400 220/20 41.150

Bacau Sud - Roman Nord 1 400 400 58.811

Bradu - Brasov 1 400 400 150.700

Brasov - Dirste 1 400 400 13.200

Brazi Vest - Dirste 1 400 400 116.531

Brazi Vest - Teleajan 1 400 220 36.940

Brazi Vest - CCCC Brazi circ.1+2 2 400 400 3.012

Bucuresti Sud - Domnesti 1 400 400 34.367

Bucuresti Sud - Gura Ialomitei 1 400 400 139.437

Bucuresti Sud - Pelicanu 1 400 400 119.164

Bucuresti Sud - Slatina 1 400 400 177.300

Cernavoda -Medgidia Sud 1 400 400 21.000

Cernavoda-Constanta Nord 1 400 400 70.009

Cernavoda-Gura Ialomitei circ.1 1 400 400 62.922

Constanta Nord-Tariverde 1 400 400 49.460

Tariverde-Tulcea Vest 1 400 400 74.760

Domnesti - Brazi Vest 1 400 400 63.054

Gadalin - Cluj Est 1 400 400 19.920

Gadalin - Iernut 1 400 400 50.860

Gura Ialomitei - Cernavoda circ.2 1 400 400 66.600

Gutinas -  Bacau Sud 1 400 400 55.282

Gutinas - Brasov 1 400 400 124.483

Gutinas - Smardan 1 400 400 136.300

Iernut - Ungheni circ. 2 1 400 220 29.133

Isaccea-Lacu Sarat 1 400 400 65.644

Isaccea-Smardan circ.1 1 400 400 57.045

Isaccea-Smardan circ.2 1 400 400 56.872

Isaccea-Rahmann 1 400 400 56.135

Isaccea-Stupina 1 750 400 83.004

Lacu Sarat - CET Braila TA4 1 400 400 9.350

Lacu Sarat-Gura Ialomitei 1 400 400 70.265

Lacu Sarat-Smardan 1 400 400 33.700

Mintia - Arad 1 400 400 137.705

Nadab - Arad 1 400 400 34.000

Oradea Sud - Nadab 1 400 400 59.200

Pelicanu -  CSC[400] 2 400 110 3.338

Pelicanu - Cernavoda 1 400 400 95.087

Portile de Fier - Slatina 1 400 400 171.000

Portile de Fier - Urechesti 1 400 400 84.700

Racord Focsani Vest *) 2 400 220 17.500

Racord Munteni  2 400 220 0.572

Roman Nord - Suceava 1 400 400 99.552

Rosiori - Gadalin 1 400 400 122.182

Rosiori - Oradea Sud 1 400 400 132.640

Sibiu Sud - Brasov 1 400 400 125.300

Sibiu Sud - Mintia 1 400 400 127.800

Sibiu Sud- Iernut 1 400 400 81.620

Slatina - Draganesti Olt 1 400 400 34.381

Tantareni - Bradu 1 400 400 196.900

Tantareni - Sibiu 1 400 400 263.800

LUNGIME TOTALA LEA CU TENSIUNEA CONSTRUCTIVA 750 kV

Lista Liniilor Electrice Aeriene de 750 ÷ 110 kV atribuite C.N.T.E.E. 

TRANSELECTRICA S.A. 

LINII CU TENSIUNEA CONSTRUCTIVA 750 kV

LINII CU TENSIUNEA CONSTRUCTIVA 400 kV
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Anexa  B-2 LINII

Denumire

N
u

m
a

r 
d

e
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ir
c

u
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e

Tensiune 

constructiva 

[kV]

Tensiune de 

functionare [kV]

Lungime

TRASEU

[km]

Lista Liniilor Electrice Aeriene de 750 ÷ 110 kV atribuite C.N.T.E.E. 

TRANSELECTRICA S.A. 

LINII CU TENSIUNEA CONSTRUCTIVA 750 kV
Tantareni - Slatina 1 400 400 87.800

Tantareni - Turceni G1+2;G3+4 2 400 400 10.000

Tantareni - Turceni G5+6;G7+8 2 400 400 10.000

Tantareni - Urechesti 1 400 400 70.000

Teleajan - Stilpu 1 400 220 53.480

Tulcea Vest - Isaccea 1 400 400 31.337

Urechesti - CTE Rovinari G3+4 1 400 400 15.000

Urechesti - CTE Rovinari G5+6 1 400 400 15.000

Urechesti - Domnesti 1 400 400 263.620

Isaccea-Rahman 1 400 400 56.135

Racord U1-Cernavoda 1 400 400 0.500

Racord Cernavoda-Trafo1 1 400 400 0.500

Racord Cernavoda-Trafo2 1 400 400 0.500

Arad - Sandorfalva 1 400 400 54.645

Rahman-Dobrudja 1 400 400 94.317

Stupina - Varna 1 750 400 67.794

Isaccea-Vulcanesti 1 400 400 4.563

Nadab - Bekescsaba 1 400 400 20.869

Portile de Fier - Djerdap 1 400 400 0.500

Rosiori - Mukacevo 1 400 400 39.700

Tantareni - Kozlodui circuit 1+2 2 400 400 101.000

4,915.190

Alba Iulia - Galceag 1 220 220 58.183

Alba Iulia - Sugag 1 220 220 46.909

Aref - CHE Vidraru circ.1+2 2 220 220 5.600

Baia Mare 3 - Iernut 1 220 220 160.560

Baia Mare 3 - Tihau 1 220 220 58.300

Barbosi-Filesti 1 220 220 6.623

Barbosi-Focsani Vest 1 220 220 71.375

Baru Mare - Paroseni 1 220 220 20.221

Bradu - Aref 1 220 220 71.400

Bradu - Pitesti Sud 1 220 220 5.900

Bradu - Stuparei 1 220 220 75.000

Bradu - Targoviste 1+2 2 220 220 53.500

Bucuresti Sud - Fundeni 1+2 2 220 220 25.030

Bucuresti Sud - Ghizdaru 1/  

Derivatia Mostistea 2 220 220 51.451

Bucuresti Sud - Ghizdaru 1+2 2 220 220 75.426

Brazi Vest - CCCC Brazi 1 220 220 2.749

Calea Aradului - Arad 1 220 220 47.500

Campia Turzii - Cupt.circ.1+2 2 220 220 2.200

Cetate - Calafat 1 220 220 38.000

Cluj Floresti - Alba Iulia 1 220 220 96.350

Cluj Floresti - Campia Turzii 1 220 220 53.625

Cluj Floresti - Mariselu 1 220 220 25.930

Cluj Floresti - Tihau 1 220 220 67.980

Craiova Nord - Isalnita circ.1 1 220 220 9.600

Craiova Nord - Isalnita circ.2 1 220 220 9.600

Craiova Nord - Sardanesti 1 220 220 70.600

Craiova Nord - Slatina 2 220 220 51.400

LUNGIME TOTALA LEA CU TENSIUNEA CONSTRUCTIVA 400 kV

LINII  DE INTERCONEXIUNE CU TENSIUNEA CONSTRUCTIVA 400 kV

LINII  CU TENSIUNEA CONSTRUCTIVA 220 kV
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Anexa  B-2 LINII

Denumire

N
u

m
a

r 
d

e
 c

ir
c

u
it

e

Tensiune 

constructiva 

[kV]

Tensiune de 

functionare [kV]

Lungime

TRASEU

[km]

Lista Liniilor Electrice Aeriene de 750 ÷ 110 kV atribuite C.N.T.E.E. 

TRANSELECTRICA S.A. 

LINII CU TENSIUNEA CONSTRUCTIVA 750 kVCraiova Nord - Turnu Magurele 1 220 220 125.000

Dumbrava - Stejaru 1 220 220 34.341

FAI - Suceava 1 220 220 116.072

Fantanele - Gheorghieni 1 220 220 80.069

Fundeni - Brazi Vest 1+2 2 220 220 69.961

Ghizdaru - Turnu Magurele 1 220 220 82.228

Gradiste - Slatina 1 220 220 23.300

Gutinas -  Focsani Vest 1 220 220 69.151

Gutinas -  TA7 Borzesti 1 220 220 2.982

Gutinas -  TA8 Borzesti 1 220 220 2.772

Gutinas - AT1 Borzesti 1 220 220 2.905

Gutinas - AT2 Borzesti 1 220 220 2.898

Gutinas - Dumbrava 1 220 220 89.184

Gutinas - Munteni 1 220 220 116.843

Gutinas -FAI 1 220 220 190.607

Hasdat - Baru Mare 1 220 220 43.897

Hasdat - Otelarie 1 220 220 7.422

Iernut - Campia Turzii 1 220 220 64.415

Iernut - Ungheni circ. 1 1 220 220 30.155

Isalnita-Gradiste 1 220 220 61.500

Lacu Sarat-CET Braila TA1 1 220 220 9.390

Lacu Sarat-CET Braila TA2 1 220 220 9.380

Lacu Sarat-CET Braila TA3 1 220 220 9.380

Lacu Sarat-Filesti 1 220 220 29.428

Mariselu - CHE Mariselu TH 1,2 2 220 220 0.950

Mariselu - CHE Mariselu TH 3 1 220 220 0.950

Mintia - Alba Iulia 1 220 220 83.683

Mintia - Hasdat 1 220 220 25.519

Munteni - FAI 1 220 220 73.764

Pestis - Hasdat 1 220 220 16.688

Pestis - Mintia circ.1+2 2 220 220 18.675

Pestis - Otelarie 1 220 220 11.249

Portile de Fier - Cetate circ. 1+2 2 220 220 91.000

Portile de Fier - Resita 1+2 2 220 220 116.476

Portile de Fier - Turnu Severin 1 1 220 220 13.000

Portile de Fier - Turnu Severin 2 1 220 220 13.000

Raureni - Aref 1 220 220 46.200

Resita - Iaz 2 220 220 30.728

Resita - Timisoara 2 220 220 73.129

Rosiori - Baia Mare 3, 1+2 2 220 220 33.280

Rosiori - Vetis 1 220 220 34.120

Sacalaz - Calea Aradului 1 220 220 7.712

Sibiu - Lotru 1+2 2 220 220 85.133

Stejaru - Gheorghieni 1 220 220 59.552

Stuparei - Raureni 1 220 220 12.700

Targoviste - Brazi Vest 1+2 2 220 220 50.500

Targoviste - Cuptoare 1+3 2 220 220 1.800

Targoviste - Cuptoare circ. 2 1 220 220 1.800

Targoviste - Doicesti circ.1+2 2 220 220 15.660

Tg.Jiu Nord - Paroseni 1 220 220 38.000
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Anexa  B-2 LINII

Denumire

N
u

m
a
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d

e
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ir
c

u
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e

Tensiune 

constructiva 

[kV]

Tensiune de 

functionare [kV]

Lungime

TRASEU

[km]

Lista Liniilor Electrice Aeriene de 750 ÷ 110 kV atribuite C.N.T.E.E. 

TRANSELECTRICA S.A. 

LINII CU TENSIUNEA CONSTRUCTIVA 750 kVTihau - Salaj 2 220 220/110 27.000

Timisoara  - Sacalaz 1 220 220 24.620

Timisoara - Arad 1 220 220 53.719

Timisoara - Mintia 1 220 220 130.091

Ungheni - Fantanele 1 220 220 29.371

Urechesti - CTE Rovinari G1+2 2 220 220 15.000

Urechesti - Sardanesti 1 220 220 68.000

Urechesti - Tg.Jiu Nord 1 220 220 22.000

3,875.644

Gura Vaii - Sip 1 110 110 1.900

Husi - Cioara 1 110 110 15.408

Jimbolia-Kikinda 1 110 110 7.000

Siret - Porubnoe 1 110 110 2.700

Stanca - Costesti 1 110 110 0.180

Falciu-Gotesti 1 110 110 2.420

Tutora - Ungheni 1 110 110 10.810

40.418

LUNGIME TOTALA LEA CU TENSIUNEA CONSTRUCTIVA 750 kV 3.108

LUNGIME TOTALA LEA CU TENSIUNEA CONSTRUCTIVA 400 kV 4,915.190

LUNGIME TOTALA LEA CU TENSIUNEA CONSTRUCTIVA 220 kV 3,875.644

LUNGIME TOTALA LEA CU TENSIUNEA CONSTRUCTIVA 110 kV 40.418

LUNGIME TOTALA LEA IN FUNCTIE DE TENSIUNEA CONSTRUCTIVA 8,834.360

*) Racord Focsani Vest face parte din LEA 220 kV Barbosi - Focsani Vest si din LEA 220 kV Gutinas - Focsani Vest

LUNGIME TOTALA LEA CU TENSIUNEA CONSTRUCTIVA 220 kV

LINII  DE INTERCONEXIUNE CU TENSIUNEA CONSTRUCTIVA 110 kV

LUNGIME TOTALA LEA CU TENSIUNEA CONSTRUCTIVA 110 kV



Anexa B-2 - BOBINE DE COMPENSARE

Bobine de compensare atribuite C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

Qn Qutilizat Nr. Qn (TOTAL)

[MVAr] [MVAr] Bobine [MVAr]

1 Urechesti 1x100 100 1 100 Craiova

2 CNE Cernavoda 2x100 2x100 2 200 Constanta

3 Tintareni 1x100 1x100 1 100 Craiova

4 Isaccea 2x100 2x100 2 200 Constanta

5 Rosiori 1x100 1x100 1 100 Cluj

6 Dirste 1x100 1x100 1 100 Sibiu

7 Mintia 1x100 1x100 1 100 Timisoara

8 Gutinaş 1x100 1x100 1 100 Bacau

9 Suceava 1x100 1x100 1 100 Bacau

10 Oradea Sud 1x100 1x100 1 100 Cluj

11 Gadalin 1x100 1x100 1 100 Cluj

12 Sibiu Sud 1x100 1x100 1 100 Sibiu

13 Bucuresti Sud 1x100 1x100 1 100 Bucuresti

14 Arad 1x100 1x100 1 100 Timisoara

15 Fundeni 1x100 1x100 1 100 Bucuresti

1700 1,780.40 17 1700

400 kV

110 kV

TOTAL GENERAL

Nr.crt Statia Sucursala
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Anexa B-3, Tabelul 5

Nr. 

crt. AT 220/110kV S [MVA] S/Sn [%]

1 AT SACALAZ 103.57 51.8 Anexa B-3, Diagrama 5
2 AT1 BUCURESTI SUD 102.13 51.1

3 AT1 TIMISOARA 97.95 49

4 AT2 TIMISOARA 97.95 49

5 AT2 BUCURESTI SUD 97.03 48.5

6 AT UNGHENI in functiune 92.04 46

7 AT1 ARAD 88.76 44.4

8 AT1 FUNDENI 167.93 42

9 AT2 FUNDENI 167.17 41.8

10 AT CETATE 78.53 39.3

11 AT MINTIA in functiune 76.59 38.3

12 AT2 TIRGOVISTE 74.78 37.4

13 AT3 TIRGOVISTE 74.78 37.4

14 AT3 IERNUT 72.85 36.4

15 AT1 FAI 67.26 33.6

16 AT FINTINELE 66.36 33.2

17 AT VETIS 65.11 32.6

18 AT1 BAIA MARE 63.65 31.8

19 AT1 BRADU 58.87 29.4

20 AT CLUJ FLORESTI in functiune 58.82 29.4

21 AT2 BAIA MARE 56.51 28.3

22 AT STILPU 56.53 28.3

23 AT2 BRADU 55.79 27.9

24 AT GHEORGHIENI in functiune 55.09 27.5

25 AT1 BRAZI VEST 52.37 26.2

26 AT PESTIS in functiune 50.24 25.1

27 AT PAROSENI 30.32 24.3

28 AT2 BRAZI VEST 48.25 24.1

29 AT TIHAU 23.95 23.9

30 AT2 BARBOSI 46.16 23.1

31 AT PITESTI SUD 45.57 22.8

32 AT FILESTI 45.44 22.7

33 AT2  ALBA IULIA in functiune 44.92 22.5

34 AT2 LACU SARAT 44.98 22.5

35 AT2 FAI 44.47 22.2

36 AT1 LACU SARAT 43.82 21.9

37 AT1 SUCEAVA 37.88 18.9

38 AT DUMBRAVA in functiune 37.32 18.7

39 AT CALAFAT 35.75 17.9

40 AT TELEAJEN 35.25 17.6

41 AT GHIZDARU aflat in functiune 35.27 17.6

42 AT MOSTISTEA 32.85 16.4

43 AT2 BORZESTI 32.55 16.3

44 AT GUTINAS in functiune 32.55 16.3

45 AT BARU MARE 30.73 15.4

46 AT SALAJ 30.18 15.1

47 AT AREFU aflat in functiune 28.06 14

48 AT FOCSANI VEST 27.68 13.8

49 AT SARDANESTI 25.92 13

50 AT STUPAREI 24.96 12.5

51 AT GRADISTE aflat in functiune 24.74 12.4

52 AT CRAIOVA NORD in functiune 24.8 12.4

53 AT TURNU MAGURELE in functiune 22.56 11.3

54 AT STEJARU 21.5 10.7

55 AT1 TURNU SEVERIN EST 18.26 9.1

56 AT2 TURNU SEVERIN EST 17.98 9

57 AT ISALNITA in functiune 16 8

58 AT RIURENI 13.41 6.7

59 AT URECHESTI 12.75 6.4

60 AT1 RESITA 10.31 5.2

61 AT LOTRU 2.28 1.5

62 AT1 BARBOSI 0.16 0.1
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Anexa B-4, Tabelul 1

Nr. 

crt.
LEA 400 kV I [A] I/Iadm20 [%]

1 TULCEA VEST ISACCEA 1251.6 78.2 Anexa B-4, Diagrama 1

2 GUTINAS SMIRDAN 1002.5 62.7

3 PELICANU CERNAVODA 902.0 56.4

4 BUCURESTI SUD GURA IALOMITEI 867.0 54.2

5 IERNUT SIBIU SUD 810.4 50.7

6 BUCURESTI SUD PELICANU 743.1 46.4

7 SMIRDAN ISACCEA circ. 1 690.2 43.1

8 TULCEA VEST TARIVERDE 678.6 42.4

9 GURA IALOMITEI CERNAVODA circ. 2 670.2 41.9

10 GURA IALOMITEI CERNAVODA circ. 1 647.4 40.5

11 DIRSTE BRAZI VEST 635.1 39.7

12 SIBIU SUD TANTARENI 631.3 39.5

13 DOMNESTI BUCURESTI SUD 586.8 36.7

14 SMIRDAN LACU SARAT 581.4 36.3

15 SIBIU SUD BRASOV 565.2 35.3

16 STUPINA VARNA 551.7 34.5

17 LACU SARAT GURA IALOMITEI 515.6 32.2

18 CLUJ EST GADALIN 252.8 31.6

19 RAHMAN DOBRUDJA 498.0 31.1

20 BRASOV DIRSTE 458.1 28.6

21 IERNUT GADALIN 438.7 27.4

22 TANTARENI BRADU 393.4 24.6

23 MEDGIDIA SUD CERNAVODA 188.8 23.6

24 PORTILE DE FIER DJERDAP 377.5 23.6

25 TANTARENI URECHESTI 376.6 23.5

26 GUTINAS BACAU SUD 352.7 22.0

27 ROMAN NORD BACAU SUD 342.9 21.4

28 BRASOV GUTINAS 341.4 21.3

29 SIBIU SUD MINTIA 313.4 19.6

30 LACU SARAT ISACCEA 312.8 19.6

31 ROSIORI MUKACEVO 266.6 16.7

32 PORTILE DE FIER URECHESTI 256.6 16.0

33 ARAD MINTIA 250.7 15.7

34 CONSTANTA NORD CERNAVODA 246.6 15.4

35 SLATINA TANTARENI 215.0 13.4

36 SLATINA BUCURESTI SUD 209.0 13.1

37 ROSIORI GADALIN 202.4 12.6

38 GURA IALOMITEI FACAENI 197.9 12.4

39 DOMNESTI BRAZI VEST 192.2 12.0

40 DOMNESTI URECHESTI 178.2 11.1

41 STUPINA ISACCEA 209.7 10.5
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42 CONSTANTA NORD TARIVERDE 167.3 10.5

43 SLATINA PORTILE DE FIER 150.0 9.4

44 BRASOV BRADU 143.9 9.0

45 ROSIORI ORADEA SUD 141.6 8.9

46 ARAD NADAB 132.5 8.3

47 ARAD SANDORFALVA 125.0 7.8

48 NADAB BEKESCSABA 107.4 6.7

49 TANTARENI KOZLODUI C1 103.7 6.5

50 RAHMAN ISACCEA 94.4 5.9

51 SLATINA DRAGANESTI OLT 80.8 5.0



Anexa B-4, Tabelul 2

Nr. 

crt.
I [A] I / Iadm20 [%]

1 URECHESTI TARGU JIU NORD 607.2 68.2 Anexa B-4, Diagrama 2

2 PAROSENI TARGU JIU NORD 606.3 68.1

3 PORTILE DE FIER RESITA circ. 1 601.8 62.7

4 PORTILE DE FIER RESITA circ. 2 601.8 62.7

5 RESITA TIMISOARA circ. 1 447.8 56.0

6 RESITA TIMISOARA circ. 2 447.8 56.0

7 PAROSENI BARU MARE 487.3 54.8

8 PESTIS BARU MARE 438.4 49.3

9 GUTINAS GHEORGHENI derivatie AT Dumbrava 430.6 48.4

10 BARBOSI FILESTI 407.4 45.8

11 TARGOVISTE BRAZI VEST circ. 2 324.2 40.5

12 TARGOVISTE BRAZI VEST circ. 1 322.6 40.3

13 BUCURESTI SUD FUNDENI circ. 2 382.4 39.4

14 BUCURESTI SUD FUNDENI circ. 1 382.3 39.4

15 LACU SARAT FILESTI 343.3 38.6

16 BARBOSI FOCSANI VEST 266.6 29.9

17 TIMISOARA SACALAZ 238.2 29.8

18 CLUJ FLORESTI ALBA IULIA 260.6 29.3

19 BRAZI TELEAJEN 175.3 29.2

20 ROSIORI VETIS 230.9 28.9

21 GUTINAS FOCSANI VEST 246.6 27.7

22 CRAIOVA NORD ISALNITA circ. 2 243.8 25.1

23 BUCURESTI SUD GHIZDARU circ. 1 derivatie Mostistea 194.2 24.3

24 FINTANELE GHEORGHENI 213.7 24.0

25 STILPU TELEAJEN 143.8 24.0

26 ALBA IULIA MINTIA 196.5 22.1

27 ARAD TIMISOARA 172.8 21.6

28 CLUJ FLORESTI TIHAU 172.6 21.6

29 GUTINAS MUNTENI 168.5 21.1

30 SACALAZ CALEA ARADULUI 162.3 20.3

31 IERNUT UNGHENI circ. 1 159.9 20.0

32 IERNUT UNGHENI circ. 2 199.4 19.9

33 CAMPIA TURZII IERNUT 171.1 19.7

34 PESTIS OTELARIE HUNEDOARA 169.9 19.1

35 GUTINAS FAI 152.5 19.1

36 ARAD CALEA ARADULUI 146.8 18.3

37 BAIA MARE 3 IERNUT 138.0 17.2

38 ROSIORI BAIA MARE circ. 1 137.5 17.2

39 ROSIORI BAIA MARE circ. 2 137.5 17.2
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40 FAI SUCEAVA 102.7 17.1

41 SIBIU SUD LOTRU circ. 1 127.5 15.9

42 SIBIU SUD LOTRU circ. 2 127.5 15.9

43 MINTIA TIMISOARA 125.6 15.7

44 FAI MUNTENI 120.8 15.1

45 BRADU PITESTI SUD 142.6 14.7

46 TIHAU SALAJ 112.3 14.0

47 CETATE CALAFAT 80.9 13.5

48 PORTILE DE FIER CETATE circ. 2 130.2 13.4

49 PORTILE DE FIER CETATE circ. 1 130.2 13.4

50 ISALNITA SARDANESTI provizorat 113.7 13.1

51 BUCURESTI SUD GHIZDARU circ. 2 120.5 12.4

52 BRADU TIRGOVISTE circ. 1 87.8 11.0

53 BRADU TIRGOVISTE circ. 2 87.6 10.9

54 ISALNITA GRADISTE 99.5 10.3

55 BRADU STUPAREI 81.3 10.2

56 BRADU AREFU 81.1 10.1

57 FINTANELE UNGHENI 85.3 9.8

58 TURNU MAGURELE CRAIOVA NORD 94.7 9.8

59 MINTIA PESTIS circ. 2 83.9 9.6

60 MINTIA PESTIS circ. 1 83.5 9.6

61 RESITA IAZ circ. 1 64.5 8.1

62 FUNDENI BRAZI circ. 1 74.9 7.7

63 FUNDENI BRAZI circ. 2 73.2 7.5

64 PORTILE DE FIER TURNU SEVERIN EST C1 57.8 7.2

65 PORTILE DE FIER TURNU SEVERIN EST circ.2 57.6 7.2

66 STUPAREI RIURENI 46.3 5.8

67 AREFU RIURENI 36.5 4.6

68 TURNU MAGURELE GHIZDARU 39.5 4.1

69 SLATINA GRADISTE 31.3 3.9

70 SLATINA CRAIOVA NORD 45.8 3.8

71 CAMPIA TURZII CLUJ FLORESTI 28.6 3.6

72 URECHESTI SARDANESTI 28.5 3.3

73 RETEZAT MINTIA 28.2 2.9

74 BAIA MARE 3 TIHAU 16.9 2.1
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Anexa B-4, Tabelul 5

Nr. 

crt. AT 220/110kV S [MVA] S/Sn [%]

1 AT SACALAZ 126.53 63.3 Anexa B-4, Diagrama 5

2 AT2 TIMISOARA 125.34 62.7

3 AT1 TIMISOARA 125.34 62.7

4 AT1 UNGHENI 118.92 59.5

5 AT1 BUCURESTI SUD 118.23 59.1

6 AT1 ARAD 101.74 50.9

7 AT3 IERNUT 96.31 48.2

8 AT1 CLUJ FLORESTI 95.64 47.8

9 AT FINTANELE 92.88 46.4

10 AT1 FUNDENI 183.41 45.9

11 AT2 BUCURESTI SUD 91.62 45.8

12 AT2 FUNDENI 183.18 45.8

13 AT MINTIA in functiune 91.05 45.5

14 AT VETIS 90.57 45.3

15 AT GHIZDARU aflat in functiune 84.6 42.3

16 AT1 BAIA MARE 3 83.5 41.8

17 AT GHEORGHENI in functiune 80.66 40.3

18 AT1 FAI 79.45 39.7

19 AT2 TIRGOVISTE 78.67 39.3

20 AT3 TIRGOVISTE 78.67 39.3

21 AT PAROSENI 48.83 39.1

22 AT PESTIS in functiune 77.44 38.7

23 AT CAMPIA TURZII 76.62 38.3

24 AT2 BAIA MARE 3 74.98 37.5

25 AT CETATE 74.89 37.4

26 AT1 BRADU 73.69 36.8

27 AT ISALNITA aflat in functiune 72.08 36.0

28 AT2 BRADU 69.86 34.9

29 AT1 BARBOSI 60.5 30.2

30 AT TIHAU 30.11 30.1

31 AT1 ALBA IULIA 57.98 29.0

32 PITESTI SUD 57.48 28.7

33 AT STALPU 57.16 28.6
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34 AT2 ALBA IULIA 56.29 28.1

35 AT2 CRAIOVA NORD 49.15 24.6

36 AT2 LACU SARAT 48.49 24.2

37 AT1 LACU SARAT 47.48 23.7

38 AT FILESTI 46.35 23.2

39 AT TURNU MAGURELE 46.34 23.2

40 AT SALAJ 44.15 22.1

41 AT MOSTISTEA 42.73 21.4

42 AT URECHESTI 39.47 19.7

43 AT SARDANESTI 37.96 19.0

44 AT1 BRAZI VEST 37.25 18.6

45 AT2 BRAZI VEST 36.56 18.3

46 AT SUCEAVA 35.39 17.7

47 AT GRADISTE in functiune 32 16.0

48 AT CALAFAT 31.81 15.9

49 AT AREFU aflat in functiune 31.41 15.7

50 AT1 RESITA 30.37 15.2

51 AT STUPAREI 26.12 13.1

52 AT1 IAZ 24.53 12.3

53 munten 23.88 11.9

54 AT2 TURNU SEVERIN EST 22.53 11.3

55 FOCSANI VEST 19.1 9.6

56 AT TELEAJEN 18.94 9.5

57 AT MUNTENI 18.03 9.0

58 RAURENI 17.22 8.6

59 AT3 GUTINAS 14.59 7.3

60 AT GUTINAS in functiune 13.37 6.7

61 AT DUMBRAVA in functiune 5.78 2.9

62 AT LOTRU 2.3 1.5

63 AT2 BARBOSI 0.16 0.1



Anexa B-5, Tabelul 1

Nr. crt. Statia U [kV] U [%]

1 Rosiori 415.29 103.9 Anexa B-5, Diagrama 1

2 Stupina 414.51 103.7

3 Gadalin 413.96 103.5

4 Nadab 413.74 103.5

5 Sibiu Sud 413.49 103.4

6 Cluj Est 413.45 103.4

7 Iernut 412.73 103.2

8 Arad 412.2 103.1

9 Rahman 411.88 103

10 Mintia 411.8 103

11 Isaccea 411.08 102.8

12 Tariverde 410.98 102.8

13 Facaieni 410.88 102.8

14 Domnesti 410.38 102.6

15 Tulcea Vest 410.32 102.6

16 Gura Ialomitei 409.95 102.5

17 Tantareni 409.94 102.5

18 Oradea 409.65 102.5

19 Brasov 409.64 102.5

20 Portile de Fier 409.64 102.5

21 Bucuresti Sud 409.43 102.4

22 Darste 409.32 102.4

23 Lacu Sarat 409.05 102.3

24 Smardan 408.47 102.2

25 Constanta Nord 408.23 102.1

26 Urechesti 408.19 102.1

27 Cernavoda 407.87 102

28 Gutinas 407.86 102

29 Medgidia Sud 407.44 101.9

30 Bacau Sud 407.35 101.9
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31 Slatina 407.23 101.9

32 Roman Nord 407.11 101.8

33 Brazi Vest 407.04 101.8

34 Draganesti Olt 406.94 101.8

35 Pelicanu 405.75 101.5

36 Suceava 405.42 101.4

37 Bradu 405.04 101.3



Anexa B-5, Tabelul 2

Nr. crt. Statia U [kV] U [%]

1 Rosiori 237.98 108.2 Anexa B-5, Diagrama 2

2 Baia Mare 3 236.45 107.5

3 Vetis 235.32 107

4 Tihau 234.64 106.7

5 Mintia 234.61 106.7

6 Pestis 234.42 106.6

7 Salaj 234.28 106.5

8 Arad 234.24 106.5

9 Cluj Floresti 234.2 106.5

10 Alba Iulia 233.99 106.4

11 Lacu Sarat 233.6 106.2

12 Iernut 233.58 106.2

13 Calea Aradului233.47 106.2

14 Focsani Vest233.45 106.2

15 Isalnita 233.08 106

16 Craiova 233.07 106

17 Slatina 233.03 106

18 Bradu 232.98 105.9

19 Gradiste 232.91 105.9

20 Pitesti 232.69 105.8

21 Lotru 232.64 105.8

22 Turnu Magurele232.6 105.8

23 Gutinas 232.48 105.7

24 Brazi Vest 232.36 105.7

25 Arefu 232.35 105.7

26 Bucuresti Sud232.2 105.6

27 Ungheni 232.16 105.6

28 Fundeni 232.1 105.5

29 Sibiu 231.73 105.4

30 Ghizdaru 231.69 105.4
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31 Paroseni 231.68 105.4

32 Baru Mare 231.44 105.2

33 Raureni 231.42 105.2

34 Stuparei 231.3 105.1364

35 Filesti 231.25 105.2

36 Targu Jiu Nord231.23 105.2

37 Sardanesti 231.17 105.1

38 Mostistea 231.15 105.1

39 Urechesti 231.13 105.1

40 Barbosi 231.03 105.1

41 Fantanele 231.03 105.1

42 Munteni 231.01 105.1

43 Teleajen 230.36 104.8

44 Targoviste 230.33 104.7

45 Suceava 229.77 104.4409

46 Gheorgheni 229.55 104.4

47 Stejaru 229.08 104.2

48 Dumbrava 228.86 104.1

49 FAI 228.65 104

50 Timisoara 228.62 104

51 Sacalaz 228.39 103.9

52 Cetate 228.37 103.9

53 Calafat 227.87 103.6

54 Stalpu 227.39 103.4

55 Portile de Fier226.88 103.2

56 Turnu Severin Est226.61 103.1

57 Resita 226.25 102.9

58 Iaz 226.24 102.9



Anexa B-6, Tabelul 1

Nr. Crt. Statia U [kV] U [%] Anexa B-6, Diagrama 1

1 Stupina 416.38 104.1

2 Rahman 413.47 103.4

3 Isaccea 412.67 103.2

4 Domnesti 411.69 102.9

5 Tariverde 411.62 102.9

6 Facaieni 411.54 102.9

7 Tulcea Vest 411.50 102.9

8 Lacu Sarat 410.75 102.7

9 Bucuresti Sud 410.69 102.7

10 Nadab 410.69 102.7

11 Gura Ialomitei 410.62 102.7

12 Smardan 410.47 102.6

13 Sibiu Sud 410.13 102.5

14 Mintia 409.86 102.5

15 Tantareni 409.29 102.3

16 Arad 409.25 102.3

17 Brasov 408.91 102.2

18 Roman Nord 408.87 102.2

19 Bacau Sud 408.75 102.2

20 Darste 408.72 102.2

21 Constanta Nord 408.70 102.2

22 Gutinas 408.37 102.1

23 Cernavoda 408.28 102.1

24 Portile de Fier 408.25 102.1

25 Rosiori 408.20 102.1

26 Brazi Vest 407.87 102.0

27 Medgidia Sud 407.84 102.0

28 Urechesti 407.64 101.9

29 Suceava 407.56 101.9

30 Gadalin 406.96 101.7

31 Iernut 406.81 101.7

32 Oradea 406.77 101.7

33 Slatina 406.70 101.7

34 Pelicanu 406.58 101.6

35 Draganesti Olt 406.51 101.6

36 Cluj Est 406.10 101.5

37 Bradu 405.04 101.3
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Anexa B-6, Tabelul 2

Nr. Crt. Statia U [kV] U [%] Anexa B-6, Diagrama 2

1 Mintia 235.76 107.2

2 Lacu Sarat 235.53 107.1

3 Pestis 234.75 106.7

4 Alba Iulia 234.37 106.5

5 Barbosi 234.16 106.4

6 Filesti 234.06 106.4

7 Lotru 233.91 106.3

8 Bucuresti Sud 233.88 106.3

9 Fundeni 233.57 106.2

10 Brazi Vest 233.53 106.2

11 Turnu Magurele 233.19 106.0

12 Slatina 233.10 106.0

13 Bradu 233.07 105.9

14 Isalnita 233.03 105.9

15 Gradiste 233.00 105.9

16 Craiova 233.00 105.9

17 Ghizdaru 232.79 105.8

18 Arefu 232.75 105.8

19 Pitesti Sud 232.73 105.8

20 Arad 232.45 105.7

21 Mostistea 232.44 105.7

22 Gutinas 232.38 105.6

23 Focsani Vest 232.32 105.6

24 Teleajen 232.02 105.5

25 Raureni 231.78 105.4

26 Sardanesti 231.74 105.3

27 Calea Aradului 231.65 105.3

28 Stuparei 231.63 105.3

29 Munteni 231.22 105.1

30 Suceava 231.19 105.1

31 Urechesti 231.14 105.1

32 Targoviste 231.12 105.1

33 Baru Mare 231.09 105.0

34 Sibiu Sud 230.75 104.9

35 Targu Jiu Nord 230.73 104.9

36 Iernut 230.56 104.8

37 Paroseni 230.54 104.8
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38 FAI 229.74 104.4

39 Stalpu 229.44 104.3

40 Cluj Floresti 229.36 104.3

41 Dumbrava 228.77 104.0

42 Ungheni 228.64 103.9

43 Rosiori 228.40 103.8

44 Stejaru 227.80 103.5

45 Baia Mare 3 227.74 103.5

46 Tihau 227.73 103.5

47 Cetate 227.56 103.4

48 Salaj 227.36 103.3

49 Fantanele 227.09 103.2

50 Calafat 226.98 103.2

51 Timisoara 226.66 103.0

52 Vetis 226.43 102.9

53 Sacalaz 226.38 102.9

54 Portile de Fier 226.18 102.8

55 Gheorgheni 225.98 102.7

56 Turnu Severin Est 225.93 102.7

57 Resita 223.97 101.8

58 Iaz 223.88 101.8



ANEXA B-7

Denumirea staţiei
Tensiunea 

nominală Un [kV]

Valoarea 

curentului de 

scurtcircuit I3 [kA]

Puterea de 

scurtcircuit S3 

[MVA]

Curent nominal de 

rupere al 

intreruptoarelor 

Irupere [kA]

Brazi Vest 400 14.13 9787 40

Bucuresti Sud 400 18.43 12771 40

Domnesti 400 17.07 11830 50

Gura Ialomitei 400 17.86 12375 40

Pelicanu 400 10.04 6954 31.5

Bacau Sud 400 7.95 5509 40

Gutinas 400 12.39 8584 40

Roman Nord 400 5.91 4095 40

Suceava 400 3.89 2693 40

Cluj Est 400 7.68 5320 31.5

Gadalin 400 9.13 6326 40

Oradea Sud 400 10.13 7021 40

Rosiori 400 11.10 7693 40

Lacu Sarat 400 18.79 13020 40

Smardan 400 18.12 12553 31.5

Cernavoda CNE 400 19.87 13767 50

Constanta Nord 400 11.85 8213 40

Isaccea 400 18.88 13081 31.5

Medgidia Sud 400 13.90 9629 31.5

Rahman 400 10.87 7528 40

Stupina 400 10.22 7083 40

Tariverde 400 11.05 7655 40

Tulcea Vest 400 14.27 9890 40

Portile de Fier 400 23.22 16090 40

Tantareni 400 29.67 20558 50

Urechesti 400 21.56 14938 50

Bradu 400 10.53 7296 40

Dragaesti Olt 400 10.40 7205 31.5

Slatina 400 17.30 11983 40

Brasov 400 13.93 9652 40

Darste 400 12.40 8590 31.5

Sibiu Sud 400 15.17 10510 40

Arad 400 14.05 9731 40

Mintia 400 12.40 8590 40

Nadab 400 13.51 9359 40

Iernut 400 11.17 7741 40

Portile de Fier  400 23.22 16090 40

Brazi Vest 220 23.17 8829 40

Bucuresti Sud 220 24.80 9451 31.5

Fundeni 220 17.83 6793 31.5

Ghizdaru 220 12.88 4908 31.5

Mostistea 220 9.05 3449 40

Stalpu 220 6.46 2463 40

Targoviste A 220 16.86 6426 40

Targoviste B 220 16.98 6472 40

Teleajen 220 11.86 4519 31.5

Turnu Magurele 220 7.95 3029 40

Dumbrava 220 8.71 3318 31.5

FAI 220 7.50 2857 40

Focsani Vest 220 7.79 2969 31.5

Gutinas 220 19.09 7276 40

Munteni 220 6.33 2411 31.5

Suceava 220 4.56 1739 40

Alba Iulia 220 11.56 4406 40

Baia Mare 220 9.48 3614 40

Campia Turzii 220 9.61 3661 40

Cluj - Floresti 220 12.55 4784 31.5

Galceag 220 5.54 2111 40

Mariselu 220 8.42 3208 40

Curenti si puteri de scurtcircuit in statiile RET  - 2020



Rosiori 220 9.88 3765 31.5

Salaj 220 5.11 1948 31.5

Sugag 220 5.67 2159 40

Tihau 220 7.14 2721 31.5

Vetis 220 5.62 2141 40

Barbosi 220 13.09 4988 40.0

Filesti 220 13.77 5246 31.5

Lacu Sarat 220 21.34 8131 40.0

Calafat 220 5.58 2128 31.5

Cetate 220 8.69 3310 40

Craiova Nord 220 21.00 8000 31.5

Isalnita 220 20.63 7862 40

Sardanesti 220 9.39 3579 40

Targu Jiu 220 12.03 4583 40

Turnu Severin 220 17.48 6660 40.0

Urechesti 220 15.28 5824 40

SRA ALRO Slatina 220 20.18 7690 31.5

Arefu 220 10.95 4172 31.5

Bradu 220 20.42 7780 40

Gradiste 220 15.76 6004 31.5

Lotru 220 10.55 4021 40

Pitesti Sud 220 15.46 5893 31.5

Raureni 220 10.87 4140 31.5

Slatina 220 21.19 8074 40

Stuparei 220 11.06 4213 40

Fantanele 220 9.85 3755 40

Gheorghieni 220 6.72 2559 40

Sibiu Sud 220 9.64 3674 40

Ungheni 220 14.50 5524 31.5

Calea Aradului 220 9.16 3491 40

Paroseni 220 10.95 4172 40

Sacalaz 220 9.80 3735 31.5

Arad 220 13.07 4979 31.5

Baru Mare 220 11.27 4296 31.5

Hasdat 220 19.81 7549 31.5

Iaz 220 7.82 2979 31.5

Timisoara 220 12.96 4937 31.5

Pestis 220 20.68 7881 40.0

Mintia 220 29.95 11412 40.0

Resita 220 12.54 4779 31.5

Otelarie Hunedoara (Pestis) 220 12.20 4649 40

Otelarie Hunedoara (Hasdat) 220 13.80 5257 40

Otelarie Resita 220 9.97 3797 31.5

Borzesti 220 17.01 6482 31.5

Iernut 220 20.46 7795 40.0

Stejaru 220 8.08 3080 31.5

Retezat (Raul Mare) 220 9.46 3604 31.5

Portile de Fier I 220 32.00 12195 40.0



ANEXA B-7

Denumirea staţiei
Tensiunea 

nominală Un [kV]

Valoarea 

curentului de 

scurtcircuit I3 [kA]

Puterea de 

scurtcircuit S3 

[MVA]

Curent nominal de 

rupere al 

intreruptoarelor 

Irupere [kA]

Brazi Vest 400 13.86 9601 40

Bucuresti Sud 400 17.63 12215 40

Domnesti 400 16.32 11307 50

Gura Ialomitei 400 17.75 12295 40

Pelicanu 400 9.94 6885 31.5

Bacau Sud 400 7.96 5512 40

Gutinas 400 12.40 8594 40

Roman Nord 400 5.92 4099 40

Suceava 400 3.89 2697 40

Cluj Est 400 7.48 5185 31.5

Gadalin 400 8.86 6136 40

Oradea Sud 400 10.11 7005 40

Rosiori 400 11.02 7633 40

Lacu Sarat 400 18.79 13016 40

Smardan 400 18.11 12547 31.5

Cernavoda CNE 400 19.77 13694 50

Constanta Nord 400 11.83 8199 40

Isaccea 400 18.87 13074 31.5

Medgidia Sud 400 13.85 9596 31.5

Rahman 400 10.86 7526 40

Stupina 400 10.22 7081 40

Tariverde 400 11.04 7647 40

Tulcea Vest 400 14.26 9883 40

Portile de Fier 400 23.05 15970 40

Tantareni 400 29.39 20361 50

Urechesti 400 20.17 13976 50

Bradu 400 10.50 7272 40

Dragaesti Olt 400 10.37 7185 31.5

Slatina 400 17.22 11931 40

Brasov 400 13.84 9589 40

Darste 400 12.32 8538 31.5

Sibiu Sud 400 14.91 10332 40

Arad 400 14.06 9741 40

Mintia 400 12.38 8580 40

Nadab 400 13.50 9356 40

Iernut 400 10.60 7345 40

Portile de Fier  400 23.05 15970 40

Brazi Vest 220 21.92 8352 40

Bucuresti Sud 220 20.04 7635 31.5

Fundeni 220 15.93 6071 31.5

Ghizdaru 220 10.76 4100 31.5

Mostistea 220 8.01 3054 40

Stalpu 220 6.32 2407 40

Targoviste A 220 16.30 6210 40

Targoviste B 220 16.40 6251 40

Teleajen 220 11.50 4383 31.5

Turnu Magurele 220 7.59 2892 40

Dumbrava 220 8.53 3249 31.5

FAI 220 7.30 2783 40

Focsani Vest 220 7.67 2925 31.5

Gutinas 220 18.40 7010 40

Munteni 220 6.22 2370 31.5

Suceava 220 4.42 1686 40

Alba Iulia 220 11.21 4273 40

Baia Mare 220 9.19 3503 40

Campia Turzii 220 9.09 3464 40

Cluj - Floresti 220 12.06 4597 31.5

Galceag 220 5.42 2063 40

Mariselu 220 8.21 3130 40

Curenti si puteri de scurtcircuit in statiile RET  -2021



Rosiori 220 9.61 3663 31.5

Salaj 220 5.02 1913 31.5

Sugag 220 5.55 2115 40

Tihau 220 6.98 2659 31.5

Vetis 220 5.51 2100 40

Barbosi 220 12.83 4890 40.0

Filesti 220 13.49 5139 31.5

Lacu Sarat 220 20.52 7818 40.0

Calafat 220 5.47 2086 31.5

Cetate 220 8.51 3242 40

Craiova Nord 220 20.46 7796 31.5

Isalnita 220 20.09 7657 40

Sardanesti 220 9.25 3524 40

Targu Jiu 220 11.71 4463 40

Turnu Severin 220 17.00 6478 40.0

Urechesti 220 14.59 5561 40

SRA ALRO Slatina 220 19.46 7414 31.5

Arefu 220 10.63 4049 31.5

Bradu 220 19.43 7404 40

Gradiste 220 15.31 5834 31.5

Lotru 220 10.54 4015 40

Pitesti Sud 220 14.85 5657 31.5

Raureni 220 10.55 4020 31.5

Slatina 220 20.39 7769 40

Stuparei 220 10.73 4088 40

Fantanele 220 8.95 3410 40

Gheorghieni 220 6.48 2470 40

Sibiu Sud 220 9.60 3657 40

Ungheni 220 12.55 4784 31.5

Calea Aradului 220 8.97 3419 40

Paroseni 220 10.82 4122 40

Sacalaz 220 9.59 3653 31.5

Arad 220 12.61 4804 31.5

Baru Mare 220 11.16 4252 31.5

Hasdat 220 19.35 7372 31.5

Iaz 220 7.65 2916 31.5

Timisoara 220 12.66 4825 31.5

Pestis 220 20.15 7679 40.0

Mintia 220 28.81 10978 40.0

Resita 220 12.28 4681 31.5

Otelarie Hunedoara (Pestis) 220 12.01 4578 40

Otelarie Hunedoara (Hasdat) 220 13.57 5171 40

Otelarie Resita 220 9.80 3735 31.5

Borzesti 220 16.46 6271 31.5

Iernut 220 16.11 6139 40.0

Stejaru 220 7.89 3006 31.5

Retezat (Raul Mare) 220 9.27 3531 31.5

Portile de Fier I 220 30.57 11650 40.0
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Situaţia calificării grupurilor şi a furnizorilor  

pentru realizarea serviciilor tehnologice de sistem 
 

 

Serviciul tehnologic asigurarea rezervei de reglaj secundar: 
 

 

Figura 1 - Furnizorul Hidroelectrica S.A: 
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Figura 2 - Furnizorii Complexul Energetic Oltenia S.A.,  Complexul Energetic Hunedoara S.A, S.C. 

OMV Petrom S.A., S.N.G.N. Romgaz S.A., S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. 
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Serviciul tehnologic asigurarea rezervei de reglaj terţiar rapid: 
 

Figura 3 - Furnizorul Hidroelectrica S.A: 
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Figura 4 - Furnizorii Complexul Energetic Oltenia S.A., Complexul Energetic Hunedoara S.A, 

Electrocentrale Bucuresti S.A., S.N.G.N. Romgaz S.A., Societatea Electrocentrale Galati S.A., S.C. 

Veolia Energie Prahova S.R.L., S.C. Veolia Energie Iasi S.A., S.C. Electro Energy Sud S.A., S.C. 

Bepco S.R.L, S.C. OMV Petrom S.A.  
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Serviciul tehnologic asigurarea rezervei terţiare lentă: 
Figura 5 - Furnizorii Complexul Energetic Oltenia S.A., Complexul Energetic Hunedoara S.A, 

Electrocentrale Bucuresti S.A., S.N.G.N. Romgaz S.A., Societatea Electrocentrale Galati S.A., S.C. 

S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L., S.C. Electro Energy Sud S.A., S.C. OMV Petrom S.A., S.C. 

Bepco S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Anexa B-8   

Serviciul tehnologic asigurarea puterii reactive în banda secundară de 

reglaj a tensiunii 
Figura 6: Furnizorul Hidroelectrica S.A. 

 

 
 

Figura 7: Furnizorii Complexul Energetic Oltenia S.A., Complexul Energetic Hunedoara S.A, 

Electrocentrale Bucuresti S.A., S.N.G.N. Romgaz S.A., Societatea Electrocentrale Galati S.A., S.C. 

S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L., S.C. Electro Energy Sud S.A., S.C. OMV Petrom S.A., S.C. 

Bepco S.R.L. 
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Serviciul tehnologic: restaurarea SEN la rămânerea fără tensiune, în cazul 

unor avarii extinse sau căderii totale a sistemului 
 
Fig 8: Furnizorul Hidroelectrica S.A. 

 

 
 

Fig 9: Furnizorii Complexul Energetic Oltenia S.A., Complexul Energetic Hunedoara S.A, 

Electrocentrale Bucuresti S.A., S.N.G.N. Romgaz S.A., Societatea Electrocentrale Galati S.A., S.C. 

S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L., S.C. Electro Energy Sud S.A., S.C. OMV Petrom S.A., S.C. 

Bepco S.R.L. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexa B9 

 
 

 

 

Indicatorii de siguranţă pentru nodurile RET şi nodurile de 110 kV din staţiile Transelectrica 

(obținuți pentru etapele 2019, 2020, 2024 și  2029) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicatori de siguranță pentru nodurile RET și nodurile de 110 kV din stațiile Transelectrica obținuți pentru etapa 2019 

Nr Crt Nr Nod Denumire nod Psucces Pmanevra Pinsucces 
Dur medie  
insucces 

Nr mediu  
intr 

Nr mediu  
man 

Nr mediu  
ref intr Lambda Miu 

Lambda  
man 

Nr max  
intr 

Nr max  
man 

Dur max  
a unei intr 10% 

Dur max  
a unei intr 5% 

1 1 PdF 400kV - 1 0.999968 0.000031 0.000001 0.007380 0.007629 0.050449 0 0.008709 10337.5 0.057590 0 0 1.47 1.47 

2 2 PdF 400kV - 2 0.999971 0.000028 0.000001 0.007380 0.007629 0.045582 0 0.008709 10337.5 0.052034 0 0 1.47 1.47 

3 3 Urec 400kV - 1 0.999968 0.000031 0.000001 0.007567 0.007822 0.050448 0 0.008929 10337.0 0.057590 0 0 1.47 1.47 

4 4 Urec 400kV - 2 0.999969 0.000030 0.000001 0.007567 0.007822 0.048015 0 0.008929 10337.0 0.054812 0 0 1.47 1.47 

5 5 Tant 400kV - 2A 0.999971 0.000028 0.000001 0.007380 0.007629 0.045582 0 0.008709 10337.5 0.052034 0 0 1.47 1.47 

6 6 Tant 400kV - 1A 0.999968 0.000031 0.000001 0.007380 0.007629 0.050449 0 0.008709 10337.5 0.057590 0 0 1.47 1.47 

7 7 Tant 400kV - 1B 0.999966 0.000033 0.000001 0.007755 0.008016 0.052881 0 0.009150 10336.6 0.060367 0 1 1.47 1.47 

8 8 Tant 400kV - 2B 0.999969 0.000030 0.000001 0.007755 0.008016 0.048015 0 0.009150 10336.6 0.054812 0 0 1.47 1.47 

9 9 Bradu 400kV - 1 0.999973 0.000026 0.000001 0.006670 0.006897 0.044106 0 0.007873 10340.4 0.050349 0 0 1.47 1.47 

10 10 Bradu 400kV - 2 0.999974 0.000026 0.000001 0.006670 0.006897 0.043412 0 0.007873 10340.4 0.049557 0 0 1.47 1.47 

11 11 Slatina 400kV - 2 0.999978 0.000022 0.000001 0.005506 0.005695 0.035850 0 0.006501 10341.8 0.040925 0 0 1.47 1.47 

12 12 Slatina 400kV - 1 0.999978 0.000022 0.000001 0.005506 0.005695 0.035850 0 0.006501 10341.8 0.040925 0 0 1.47 1.47 

13 13 Domnesti 400kV - 1 0.998152 0.001833 0.000015 0.127888 0.064813 0.403572 0 0.073988 5068.0 0.460699 1 2 2.47 2.47 

14 14 Domnesti 400kV - 2 0.998188 0.001797 0.000015 0.127888 0.064813 0.375277 0 0.073988 5068.0 0.428398 1 2 2.47 2.47 

15 15 Gura Ialom 400kV - 1 0.999969 0.000030 0.000001 0.007567 0.007822 0.048015 0 0.008929 10337.0 0.054812 0 0 1.47 1.47 

16 16 Gura Ialom400kV - 2 0.999968 0.000031 0.000001 0.007567 0.007822 0.050448 0 0.008929 10337.0 0.057590 0 0 1.47 1.47 

17 17 Pelicanu 400kV - 1 0.998174 0.001804 0.000023 0.199271 0.072171 0.385750 0 0.082387 3621.7 0.440354 1 2 3.26 3.26 

18 18 Pelicanu 400kV - 2 0.998156 0.001821 0.000023 0.199271 0.072171 0.398549 0 0.082387 3621.7 0.454965 1 2 3.26 3.26 

19 19 Brazi Vest 400kV - 1 0.999971 0.000028 0.000001 0.006818 0.007048 0.045583 0 0.008046 10338.7 0.052035 0 0 1.47 1.47 

20 20 Brazi Vest 400kV - 2 0.999973 0.000026 0.000001 0.006818 0.007048 0.043149 0 0.008046 10338.7 0.049257 0 0 1.47 1.47 

21 21 Medgidia S 400kV - 1 0.992578 0.005959 0.001463 12.816751 0.766938 3.595670 0 0.875500 598.4 4.104646 2 7 33.50 45.50 

22 22 Medgidia S 400kV - 2 0.995649 0.002896 0.001456 12.753886 0.735017 1.658281 0 0.839061 576.3 1.893015 2 4 34.00 46.50 

23 23 CNE Cernavoda 400kV - 1 0.999969 0.000030 0.000001 0.007567 0.007822 0.048014 0 0.008929 10337.0 0.054811 0 0 1.47 1.47 

24 24 CNE Cernavoda 400kV - 2 0.999968 0.000031 0.000001 0.007567 0.007822 0.050448 0 0.008929 10337.0 0.057590 0 0 1.47 1.47 

25 25 Constanta Nord 400kV - 1 0.999951 0.000001 0.000049 0.425044 0.057991 0.024561 0 0.066200 1364.4 0.028037 1 0 7.83 7.83 

26 26 Constanta Nord 400kV - 2 0.999950 0.000001 0.000049 0.430919 0.058423 0.024748 0 0.066693 1355.8 0.028251 1 0 7.88 7.88 

27 27 Tulcea Vest 400kV - 1 0.999965 0.000029 0.000006 0.056729 0.013664 0.045933 0 0.015599 2408.7 0.052435 0 0 4.65 4.65 

28 28 Tulcea Vest 400kV - 2 0.999965 0.000029 0.000006 0.056729 0.013664 0.045932 0 0.015599 2408.7 0.052434 0 0 4.65 4.65 

29 29 Lacu Sarat 400kV - 1 0.999973 0.000026 0.000001 0.007005 0.007242 0.043149 0 0.008267 10338.3 0.049257 0 0 1.47 1.47 

30 30 Lacu Sarat 400kV - 2 0.999969 0.000030 0.000001 0.007005 0.007242 0.048016 0 0.008267 10338.3 0.054812 0 0 1.47 1.47 

31 31 Smardan 400kV - 1 0.998172 0.001813 0.000015 0.127892 0.064814 0.386623 0 0.073988 5067.9 0.441351 1 2 2.47 2.47 

32 32 Smardan 400kV - 2 0.998172 0.001813 0.000015 0.127892 0.064814 0.386623 0 0.073988 5067.9 0.441351 1 2 2.47 2.47 

33 33 Gutinas 400kV - 1 0.999973 0.000026 0.000001 0.006630 0.006855 0.043147 0 0.007825 10339.1 0.049255 0 0 1.47 1.47 



34 34 Gutinas 400kV - 2 0.999973 0.000026 0.000001 0.006630 0.006855 0.043147 0 0.007825 10339.1 0.049255 0 0 1.47 1.47 

35 35 Brasov 400kV - 1 0.999969 0.000030 0.000001 0.007380 0.007629 0.048015 0 0.008709 10337.4 0.054812 0 0 1.47 1.47 

36 36 Brasov 400kV - 2 0.999969 0.000030 0.000001 0.007380 0.007629 0.048015 0 0.008709 10337.4 0.054812 0 0 1.47 1.47 

37 37 Darste 400kV - 1 0.339835 0.660144 0.000022 0.188702 0.093569 387.882690 0 0.106814 4958.6 442.788452 1 664 2.52 2.52 

38 38 Darste 400kV - 2 0.998155 0.001830 0.000015 0.128776 0.062687 0.399589 0 0.071561 4867.9 0.456152 1 2 2.55 2.55 

39 39 Sibiu Sud 400kV - 1 0.999971 0.000028 0.000001 0.007005 0.007242 0.045579 0 0.008267 10338.3 0.052031 0 0 1.47 1.47 

40 40 Sibiu Sud 400kV - 2 0.999971 0.000028 0.000001 0.007005 0.007242 0.045580 0 0.008267 10338.3 0.052032 0 0 1.47 1.47 

41 41 Gadalin 400kV - 1 0.999969 0.000029 0.000002 0.017951 0.009117 0.046693 0 0.010407 5078.5 0.053303 0 0 2.47 2.47 

42 42 Gadalin 400kV - 2 0.999972 0.000026 0.000002 0.017951 0.009117 0.041570 0 0.010407 5078.5 0.047454 0 0 2.47 2.47 

43 43 Cluj Est 400kV 0.997194 0.000026 0.002780 24.354122 0.686798 0.028644 0.0163 0.784016 282.0 0.053967 2 0 66.50 92.50 

44 44 Rosiori 400kV - 1 0.999970 0.000029 0.000001 0.006818 0.007048 0.047082 0 0.008046 10338.7 0.053747 0 0 1.47 1.47 

45 45 Rosiori 400kV - 2 0.999971 0.000028 0.000001 0.006818 0.007048 0.045129 0 0.008046 10338.7 0.051517 0 0 1.47 1.47 

46 46 Mintia 400kV - 1 0.999601 0.000396 0.000004 0.032516 0.030957 0.196070 0 0.035339 9520.5 0.223824 0 1 1.55 1.55 

47 47 Mintia 400kV - 2 0.999605 0.000391 0.000004 0.032516 0.030957 0.190257 0 0.035339 9520.5 0.217189 0 1 1.55 1.55 

48 48 Iernut 400kV - 1 0.999973 0.000027 0.000001 0.006818 0.007048 0.043276 0 0.008046 10338.7 0.049402 0 0 1.47 1.47 

49 49 Iernut 400kV - 2 0.999971 0.000028 0.000001 0.006818 0.007048 0.045583 0 0.008046 10338.7 0.052035 0 0 1.47 1.47 

50 51 Bucuresti Sud 400kV - 1 0.999973 0.000026 0.000001 0.007005 0.007242 0.043149 0 0.008267 10338.3 0.049257 0 0 1.47 1.47 

51 52 Bucuresti Sud 400kV - 2 0.999969 0.000030 0.000001 0.007005 0.007242 0.048016 0 0.008267 10338.3 0.054812 0 0 1.47 1.47 

52 53 Isaccea 400kV - 2 0.998145 0.001825 0.000030 0.264382 0.137054 0.396419 0 0.156454 5183.9 0.452534 1 2 2.43 2.43 

53 54 Isaccea 400kV - 1A 0.998123 0.001861 0.000015 0.133518 0.068666 0.420613 0 0.078386 5142.8 0.480152 1 2 2.44 2.44 

54 55 Arad 400kV - 1 0.999962 0.000037 0.000001 0.007380 0.007629 0.056085 0 0.008709 10337.4 0.064024 0 1 1.47 1.47 

55 56 Arad 400kV - 2 0.999961 0.000038 0.000001 0.007380 0.007629 0.056488 0 0.008709 10337.4 0.064484 0 1 1.47 1.47 

56 57 Sardanesti 220kV - A 0.999941 0.000001 0.000058 0.508444 0.058102 0.000474 0 0.066327 1142.7 0.000541 1 0 9.25 9.25 

57 58 Sardanesti 220kV - B 0.999941 0.000001 0.000058 0.508444 0.058102 0.000474 0 0.066327 1142.7 0.008777 1 0 9.25 9.25 

58 59 Isalnita 220kV - 1 0.999968 0.000031 0.000001 0.006981 0.007215 0.050448 0 0.008236 10334.9 0.123916 0 0 1.47 1.47 

59 60 Isalnita 220kV - 2 0.999968 0.000031 0.000001 0.006981 0.007215 0.050448 0 0.008236 10334.9 0.057589 0 0 1.47 1.47 

60 61 Bradu 220kV - 1 0.999969 0.000030 0.000001 0.006807 0.007036 0.050364 0 0.008032 10337.1 0.057493 0 0 1.47 1.47 

61 62 Bradu 220kV - 2 0.999971 0.000029 0.000001 0.006807 0.007036 0.048046 0 0.008032 10337.1 0.054847 0 0 1.47 1.47 

62 63 Arefu 220kV - 1 0.998156 0.001829 0.000014 0.125873 0.061246 0.397934 0 0.069915 4865.7 0.454263 1 2 2.56 2.56 

63 64 Arefu 220kV - 2 0.998140 0.001845 0.000014 0.125873 0.061246 0.409280 0 0.069915 4865.7 0.467215 1 2 2.56 2.56 

64 65 Raureni 220kV 0.999768 0.000015 0.000217 1.900365 0.135072 0.012443 0 0.154192 710.8 0.014205 1 0 14.57 14.57 

65 67 Stuparei 220kV - 1 0.999937 0.000035 0.000027 0.240137 0.020666 0.054009 0 0.023591 860.6 0.061654 0 1 12.12 12.12 

66 68 Stuparei 220kV - 2 0.999937 0.000036 0.000027 0.240137 0.020666 0.055523 0 0.023591 860.6 0.063382 0 1 12.12 12.12 

67 69 Targoviste 220kV - 1A 0.999969 0.000030 0.000001 0.006643 0.006866 0.048359 0 0.007838 10335.8 0.055204 0 0 1.47 1.47 

68 70 Targoviste 220kV - 2A 0.999969 0.000030 0.000001 0.006643 0.006866 0.048015 0 0.007838 10335.8 0.054812 0 0 1.47 1.47 

69 71 Targoviste 220kV - 1B 0.999969 0.000030 0.000001 0.006475 0.006692 0.048016 0 0.007640 10336.3 0.054812 0 0 1.47 1.47 

70 72 Targoviste 220kV - 2B 0.999971 0.000028 0.000001 0.006475 0.006692 0.045671 0 0.007640 10336.3 0.052136 0 0 1.47 1.47 



71 73 T.Magurele 220kV - 1 0.999961 0.000030 0.000008 0.071393 0.013278 0.048450 0 0.015158 1859.9 0.055308 0 0 5.88 5.88 

72 74 T.Magurele 220kV - 2 0.999963 0.000029 0.000008 0.071393 0.013278 0.046157 0 0.015158 1859.9 0.052691 0 0 5.88 5.88 

73 75 Ghizdaru 220kV - 1 0.998215 0.001772 0.000013 0.115761 0.055163 0.367521 0.0491 0.062971 4765.2 0.483571 1 2 2.60 2.60 

74 76 Ghizdaru 220kV - 2 0.998221 0.001766 0.000013 0.115761 0.055163 0.361285 0.0315 0.062971 4765.2 0.453522 1 2 2.60 2.60 

75 77 Fundeni 220kV - A 0.999954 0.000000 0.000045 0.398186 0.055325 0.025344 0 0.063156 1389.4 0.028931 1 0 7.70 7.70 

76 78 Fundeni 220kV - B 0.999954 0.000000 0.000045 0.398186 0.055325 0.024076 0 0.063156 1389.4 0.027484 1 0 7.70 7.70 

77 79 Mostistea 220kV 0.996705 0.000000 0.003295 28.864811 1.131132 0.000000 0 1.291246 391.9 0.000000 3 0 61.00 79.00 

78 80 Stalpu 220kV 0.986508 0.000031 0.013461 117.914490 3.592115 0.034501 0.0412 4.100588 304.6 0.093111 7 1 116.00 139.50 

79 81 Teleajen 220kV - 1 0.994720 0.000031 0.005249 45.978287 1.292894 0.034625 0 1.475906 281.2 0.039526 3 0 89.50 115.00 

80 82 Teleajen 220kV - 2 0.992562 0.000031 0.007407 64.885010 1.647374 0.034500 0 1.880564 253.9 0.039383 4 0 108.50 137.00 

81 83 Teleajen 220kV - 3 0.994866 0.000031 0.005103 44.698967 1.188990 0.034631 0.0287 1.357294 266.0 0.076939 3 1 91.50 118.50 

82 84 Teleajen 220kV - 4 0.992589 0.000031 0.007380 64.648392 1.634062 0.034501 0.0412 1.865368 252.8 0.093111 4 1 108.50 137.00 

83 85 Brazi Vest 220kV - 1 0.999968 0.000031 0.000001 0.006812 0.007041 0.050448 0 0.008037 10335.4 0.057590 0 0 1.47 1.47 

84 86 Brazi Vest 220kV - 2 0.999969 0.000030 0.000001 0.006812 0.007041 0.048015 0 0.008037 10335.4 0.054812 0 0 1.47 1.47 

85 87 Lacu Sarat 220kV - 1 0.999959 0.000040 0.000001 0.006643 0.006866 0.057004 0 0.007838 10335.9 0.065073 0 1 1.47 1.47 

86 88 Lacu Sarat 220kV - 2 0.999958 0.000041 0.000001 0.006643 0.006866 0.054688 0 0.007838 10335.9 0.062429 0 1 1.47 1.47 

87 89 Filesti 220kV - 1 0.997632 0.000014 0.002353 20.614643 0.470564 0.009077 0.0122 0.537174 228.3 0.026252 2 0 66.00 97.50 

88 90 Filesti 220kV - 2 0.997611 0.000018 0.002371 20.772156 0.477025 0.012216 0.0028 0.544549 229.6 0.017562 2 0 66.00 97.50 

89 91 Barbosi 220kV - 1 0.999870 0.000054 0.000076 0.669112 0.047552 0.073845 0 0.054283 710.7 0.084298 0 1 14.57 14.57 

90 92 Barbosi 220kV - 2 0.999869 0.000054 0.000076 0.669112 0.047552 0.074172 0 0.054283 710.7 0.084671 0 1 14.57 14.57 

91 93 Focsani Vest 220kV 0.999274 0.000017 0.000709 6.213488 0.288067 0.013392 0 0.328843 463.6 0.015287 1 0 22.07 37.50 

92 95 Gutinas 220kV - 1 0.999966 0.000033 0.000001 0.007319 0.007563 0.052874 0 0.008634 10333.9 0.060358 0 1 1.47 1.47 

93 96 Gutinas 220kV - 2 0.999966 0.000033 0.000001 0.007319 0.007563 0.052877 0 0.008634 10333.9 0.060362 0 1 1.47 1.47 

94 97 Dumbrava 220kV - 1 0.998182 0.001803 0.000015 0.132295 0.059077 0.383017 0 0.067439 4465.5 0.437234 1 2 2.74 2.74 

95 98 Dumbrava 220kV - 2 0.998168 0.001817 0.000015 0.132295 0.059077 0.391722 0 0.067439 4465.5 0.447171 1 2 2.74 2.74 

96 99 Bacau Sud 400kV - 1,2 0.999956 0.000000 0.000044 0.381327 0.053613 0.000054 0.0234 0.061203 1406.0 0.030548 1 0 7.61 7.61 

97 100 Bacau Sud 400kV - 4 0.999956 0.000000 0.000044 0.382258 0.053786 0.000069 0.0383 0.061400 1407.1 0.050020 1 0 7.61 7.61 

98 101 Bacau Sud 400kV - 3 0.999956 0.000000 0.000044 0.382723 0.053839 0.000069 0 0.061460 1406.7 0.000079 1 0 7.61 7.61 

99 102 Stejaru 220kV - 2 0.999815 0.000000 0.000185 1.619713 0.125057 0.000000 0.0082 0.142759 772.1 0.010712 1 0 13.45 13.45 

100 103 Stejaru 220kV - 3 0.999815 0.000000 0.000185 1.619713 0.125057 0.000000 0.0463 0.142759 772.1 0.060315 1 1 13.45 13.45 

101 104 Roman Nord 400kV - 1 0.999967 0.000030 0.000003 0.025779 0.011549 0.048258 0 0.013184 4480.1 0.055090 0 0 2.73 2.73 

102 105 Roman Nord 400kV - 2 0.999718 0.000279 0.000003 0.029188 0.015073 0.214446 0 0.017207 5164.3 0.244801 0 1 2.44 2.44 

103 106 FAI 220kV - 1A 0.999971 0.000028 0.000001 0.006475 0.006692 0.045582 0 0.007640 10336.3 0.052035 0 0 1.47 1.47 

104 107 FAI 220kV - 2A 0.999968 0.000031 0.000001 0.006475 0.006692 0.049088 0 0.007640 10336.3 0.056036 0 0 1.47 1.47 

105 110 Munteni 220kV 0.997683 0.000001 0.002316 20.287149 0.457965 0.000479 0.0799 0.522791 225.7 0.104656 2 1 65.50 97.00 

106 111 Gheorgheni 220kV - 1 0.999708 0.000281 0.000011 0.099748 0.019525 0.216736 0 0.022289 1957.4 0.247415 0 1 5.61 5.61 

107 112 Gheorgheni 220kV - 2 0.999957 0.000032 0.000011 0.096595 0.016266 0.050537 0.0651 0.018568 1683.9 0.142581 0 1 6.44 6.44 



108 113 Ungheni 220kV - 1 0.998169 0.001817 0.000014 0.120601 0.057757 0.391966 0.0226 0.065933 4789.1 0.476846 1 2 2.59 2.59 

109 114 Ungheni 220kV - 2 0.998189 0.001797 0.000014 0.120601 0.057757 0.375282 0.033 0.065933 4789.1 0.471349 1 2 2.59 2.59 

110 117 Alba Iulia 220kV - 1 0.997675 0.000000 0.002325 20.363470 0.460324 0.000000 0 0.525484 226.1 0.000000 2 0 65.50 97.50 

111 118 Alba Iulia 220kV - 2 0.997684 0.000000 0.002316 20.287123 0.457961 0.000000 0.0348 0.522787 225.7 0.045288 2 0 65.50 97.00 

112 119 Alba Iulia 220kV - 3 0.997648 0.000009 0.002343 20.527863 0.471800 0.002322 0 0.538584 229.8 0.002651 2 0 65.50 97.00 

113 120 Alba Iulia 220kV - 4 0.997657 0.000000 0.002343 20.527863 0.471800 0.000000 0.0747 0.538584 229.8 0.097315 2 1 65.50 97.00 

114 121 Alba Iulia 220kV - 5 0.997684 0.000000 0.002316 20.287123 0.457961 0.000000 0.0354 0.522787 225.7 0.046082 2 0 65.50 97.00 

115 122 Alba Iulia 220kV - 6 0.997684 0.000000 0.002316 20.287123 0.457961 0.000000 0.0282 0.522787 225.7 0.036699 2 0 65.50 97.00 

116 123 Campia Turzii 220kV - 1 0.999946 0.000023 0.000032 0.277078 0.020752 0.038909 0.0498 0.023689 749.0 0.109293 0 1 13.85 13.85 

117 124 Campia Turzii 220kV - 2 0.999941 0.000027 0.000032 0.277078 0.020752 0.045862 0.042 0.023689 749.0 0.107094 0 1 13.85 13.85 

118 125 Cluj Floresti 220kV - 1 0.999969 0.000030 0.000001 0.006643 0.006866 0.048015 0 0.007838 10335.8 0.054812 0 0 1.47 1.47 

119 126 Cluj Floresti 220kV - 2 0.999969 0.000030 0.000001 0.006643 0.006866 0.048015 0 0.007838 10335.8 0.054812 0 0 1.47 1.47 

120 127 Iaz 220kV - 2 0.995888 0.001845 0.002266 19.852602 1.415531 0.281973 0.0129 1.615903 713.0 0.338709 4 1 36.50 47.00 

121 128 Iaz 220kV - 1 0.338145 0.640215 0.021640 189.562225 10.933091 257.101349 0.0184 12.480698 576.8 293.518646 17 440 80.50 93.00 

122 129 Tihau 220kV - 1 0.999961 0.000000 0.000039 0.343510 0.050245 0.000003 0 0.057357 1462.7 0.000003 0 0 7.34 7.34 

123 130 Tihau 220kV - 2 0.999961 0.000000 0.000039 0.343094 0.050193 0.000002 0.0521 0.057297 1462.9 0.067920 0 1 7.34 7.34 

124 131 Tihau 220kV - 3 0.999961 0.000000 0.000039 0.343503 0.050243 0.000003 0.021 0.057355 1462.7 0.027373 0 0 7.34 7.34 

125 132 Tihau 220kV - 4 0.999961 0.000000 0.000039 0.343051 0.050182 0.000002 0.0342 0.057285 1462.8 0.044509 0 0 7.34 7.34 

126 133 Vetis 4 220kV 0.999591 0.000027 0.000382 3.348677 0.381652 0.029801 0.0272 0.435676 1139.7 0.069499 2 1 11.50 18.00 

127 134 Rosiori 220kV - 1 0.999973 0.000027 0.000001 0.005968 0.006170 0.043249 0 0.007043 10337.8 0.049372 0 0 1.47 1.47 

128 135 Rosiori 220kV - 2 0.999973 0.000026 0.000001 0.005968 0.006170 0.043149 0 0.007043 10337.8 0.049257 0 0 1.47 1.47 

129 136 Baia Mare 220kV - 1 0.999969 0.000030 0.000001 0.006643 0.006866 0.048015 0 0.007838 10335.8 0.054812 0 0 1.47 1.47 

130 137 Baia Mare 220kV - 2 0.999969 0.000030 0.000001 0.006643 0.006866 0.048015 0 0.007838 10335.8 0.054812 0 0 1.47 1.47 

131 138 Arad 220kV - 1 0.998173 0.001813 0.000014 0.123233 0.059501 0.386612 0 0.067923 4828.3 0.441338 1 2 2.57 2.57 

132 139 Arad 220kV - 2 0.998143 0.001843 0.000014 0.123233 0.059501 0.416928 0 0.067923 4828.3 0.475946 1 2 2.57 2.57 

133 140 Sacalaz 220kV 0.999759 0.000016 0.000225 1.970608 0.142803 0.014888 0.0166 0.163018 724.7 0.038600 1 0 14.30 14.50 

134 141 Timisoara 220kV - 1 0.998189 0.001797 0.000014 0.121913 0.058628 0.375277 0 0.066927 4809.0 0.428398 1 2 2.58 2.58 

135 142 Timisoara 220kV - 2 0.998157 0.001829 0.000014 0.121913 0.058628 0.397970 0 0.066927 4809.0 0.454304 1 2 2.58 2.58 

136 143 Resita 220kV - 1 0.998140 0.001845 0.000014 0.125873 0.061246 0.409207 0.1451 0.069915 4865.7 0.656281 1 2 2.56 2.56 

137 144 Resita 220kV - 2 0.998156 0.001829 0.000014 0.125873 0.061246 0.397934 0.1138 0.069915 4865.7 0.602619 1 2 2.56 2.56 

138 145 Salaj 4-220kV 0.999780 0.000000 0.000220 1.929504 0.317325 0.000003 0.021 0.362243 1644.6 0.027373 1 0 7.00 11.50 

139 146 Pestis 220kV - A 0.999952 0.000000 0.000048 0.421289 0.058278 0.000000 0 0.066528 1383.3 0.000000 1 0 7.73 7.73 

140 147 Pestis 220kV - B 0.999952 0.000000 0.000048 0.421289 0.058278 0.000056 0 0.066528 1383.3 0.000064 1 0 7.73 7.73 

141 148 Hasdat 220kV - 1 0.998140 0.001845 0.000014 0.125873 0.061246 0.409245 0.0603 0.069915 4865.7 0.545736 1 2 2.56 2.56 

142 149 Hasdat 220kV - 2 0.998156 0.001829 0.000014 0.125873 0.061246 0.397934 0.0443 0.069915 4865.7 0.512044 1 2 2.56 2.56 

143 150 Baru Mare 220kV - 1 0.998144 0.001813 0.000043 0.372681 0.082253 0.386657 0.0498 0.093896 2207.1 0.506266 1 2 5.03 5.03 

144 151 Baru Mare 220kV - 2 0.995070 0.004881 0.000049 0.432610 0.111116 2.329828 0 0.126844 2568.5 2.659621 1 5 4.39 4.39 



145 152 Hasdat Otelarie 220kV - A 0.999555 0.000375 0.000070 0.614251 0.064780 0.277291 0.0086 0.073950 1054.6 0.327693 1 1 9.98 9.98 

146 153 Hasdat Otelarie 220kV - B 0.993377 0.006552 0.000070 0.616071 0.064998 2.364928 0.0058 0.074199 1055.0 2.707292 1 5 9.98 9.98 

147 154 Gradiste 220kV - 1 0.999960 0.000000 0.000040 0.346253 0.050603 0.000002 0 0.057766 1461.5 0.000002 0 0 7.34 7.34 

148 155 Gradiste 220kV - 2 0.999960 0.000000 0.000040 0.346253 0.050603 0.000002 0 0.057766 1461.5 0.000002 0 0 7.34 7.34 

149 156 PdF 220kV - 1 0.999964 0.000035 0.000001 0.008163 0.008434 0.055313 0 0.009628 10331.6 0.063143 0 1 1.47 1.47 

150 157 PdF 220kV - 2 0.999959 0.000040 0.000001 0.008163 0.008434 0.062613 0 0.009628 10331.6 0.071476 0 1 1.47 1.47 

151 158 Gradiste 220kV - 3 0.999961 0.000000 0.000039 0.345575 0.050535 0.000002 0.0252 0.057688 1462.3 0.032879 0 0 7.34 7.34 

152 159 Gradiste 220kV - 4 0.999961 0.000000 0.000039 0.344764 0.050417 0.000000 0.0181 0.057554 1462.4 0.023619 0 0 7.34 7.34 

153 160 Craiova Nord 220kV - 1 0.999601 0.000396 0.000003 0.030042 0.028368 0.196068 0 0.032384 9442.8 0.223822 0 1 1.56 1.56 

154 161 Craiova Nord 220kV - 2 0.999601 0.000396 0.000003 0.030042 0.028368 0.196068 0 0.032384 9442.8 0.223822 0 1 1.56 1.56 

155 162 Slatina 220kV - 2 0.999978 0.000022 0.000001 0.004957 0.005126 0.035850 0 0.005851 10340.7 0.040925 0 0 1.47 1.47 

156 163 Slatina 220kV - 1 0.999978 0.000022 0.000001 0.004957 0.005126 0.035850 0 0.005851 10340.7 0.040925 0 0 1.47 1.47 

157 166 Targu Jiu Nord 220kV 0.999855 0.000000 0.000145 1.266235 0.112431 0.000002 0 0.128346 887.9 0.000002 1 0 11.76 11.76 

158 167 Fantanele 220kV - 1 0.999713 0.000276 0.000011 0.096267 0.018657 0.209427 0 0.021298 1938.1 0.239072 0 1 5.66 5.66 

159 168 Fantanele 220kV - 2 0.999961 0.000028 0.000011 0.093367 0.015659 0.045672 0.0344 0.017876 1677.2 0.097014 0 1 6.46 6.46 

160 169 Suceava 400kV - 1 0.999968 0.000028 0.000004 0.031381 0.011760 0.046028 0 0.013425 3747.5 0.052544 0 0 3.17 3.17 

161 170 Suceava 400kV - 2 0.999720 0.000276 0.000004 0.034603 0.015091 0.209784 0 0.017227 4361.2 0.239479 0 1 2.79 2.79 

162 171 Iernut 220kV - 1 0.999969 0.000030 0.000001 0.006643 0.006866 0.048013 0 0.007838 10335.8 0.054809 0 0 1.47 1.47 

163 172 Iernut 220kV - 2 0.999969 0.000030 0.000001 0.006643 0.006866 0.048014 0 0.007838 10335.8 0.054810 0 0 1.47 1.47 

164 173 Mintia 220kV - 1 0.999944 0.000055 0.000001 0.009921 0.010246 0.085482 0 0.011696 10327.5 0.097582 0 1 1.47 1.47 

165 174 Mintia 220kV - 2 0.999963 0.000036 0.000001 0.009921 0.010246 0.057745 0 0.011696 10327.5 0.065919 0 1 1.47 1.47 

166 175 Bucuresti Sud 220kV - 1 0.999964 0.000035 0.000001 0.007150 0.007389 0.055314 0 0.008435 10334.5 0.063144 0 1 1.47 1.47 

167 176 Bucuresti Sud 220kV - 2 0.999969 0.000030 0.000001 0.007150 0.007389 0.048015 0 0.008435 10334.5 0.054812 0 0 1.47 1.47 

168 177 Cetate 220kV-B 0.999956 0.000000 0.000044 0.382642 0.056039 0.023799 0.0996 0.063971 1464.5 0.156921 1 1 7.33 7.33 

169 178 Cetate 220kV-A 0.999956 0.000000 0.000044 0.382642 0.056039 0.023799 0.0716 0.063971 1464.5 0.120428 1 1 7.33 7.33 

286 299 Filesti 220kV - 3 0.999718 0.000020 0.000263 2.302068 0.154259 0.013251 0 0.176094 670.1 0.015126 1 0 15.42 16.50 

300 313 Stejaru 220kV - 1 0.999815 0.000000 0.000185 1.619713 0.105002 0.000000 0 0.119866 648.3 0.000000 1 0 15.93 15.93 

349 363 Paros220 0.999955 0.000000 0.000045 0.398186 0.046453 0.000000 0 0.053029 1166.6 0.000000 0 0 9.07 9.07 

356 371 Isaccea 400kV - 1B 0.995076 0.004909 0.000015 0.135075 0.037275 2.350821 0 0.042552 2759.6 2.683585 0 5 4.12 4.12 

365 381 Sibiu 220kV - 1 0.999976 0.000001 0.000023 0.204013 0.030518 0.014868 0.0357 0.034838 1495.9 0.063548 0 1 7.19 7.19 

366 382 Sibiu 220kV - 2 0.999976 0.000001 0.000023 0.204013 0.030518 0.014868 0.0357 0.034838 1495.9 0.063548 0 1 7.19 7.19 

377 396 Urec 220kV - 1 0.999970 0.000030 0.000001 0.006306 0.006518 0.046426 0 0.007441 10336.8 0.052998 0 0 1.47 1.47 

378 397 Urec 220kV - 2 0.999971 0.000028 0.000001 0.006306 0.006518 0.045582 0 0.007441 10336.8 0.052035 0 0 1.47 1.47 

382 401 Suceava 220kV 0.999999 0.000000 0.000001 0.009029 0.001819 0.000080 0.0488 0.002077 2014.9 0.063654 0 1 5.46 5.46 

388 407 Lotr220-1 0.998699 0.001292 0.000009 0.082961 0.053128 0.356534 0.0357 0.060648 6404.0 0.453577 1 2 2.06 2.06 

389 408 Lotr220-2 0.998699 0.001292 0.000009 0.082961 0.053128 0.356534 0.0357 0.060648 6404.0 0.453577 1 2 2.06 2.06 

390 409 Galceag220 0.998327 0.000000 0.001673 14.658927 0.336434 0.000000 0.0348 0.384058 229.5 0.045288 1 0 51.00 82.00 



391 410 Sugag220 0.998327 0.000000 0.001673 14.658927 0.336434 0.000000 0.0282 0.384058 229.5 0.036699 1 0 51.00 82.00 

392 411 Maris220-1 0.998730 0.001261 0.000009 0.075050 0.046889 0.328938 0 0.053526 6247.6 0.375500 0 1 2.10 2.10 

393 412 Maris220-2 0.998765 0.001226 0.000009 0.075050 0.046889 0.301270 0.0194 0.053526 6247.6 0.369258 0 1 2.10 2.10 

396 416 Rete220 0.999824 0.000000 0.000176 1.542443 0.100753 0.000000 0.0319 0.115014 653.2 0.041562 1 0 15.81 15.81 

397 423 Draganesti Olt 400kV 0.996105 0.000000 0.003895 34.122608 1.573890 0.000000 0.0292 1.796678 461.2 0.038059 4 0 59.00 74.50 

399 425 Turnu Magurele 110-1 0.999521 0.000030 0.000449 3.931355 0.163531 0.033385 0 0.186679 416.0 0.038111 1 0 24.54 28.00 

402 431 Bucuresti Sud 110-1 0.999524 0.000035 0.000441 3.867110 0.159472 0.038116 0 0.182046 412.4 0.043511 1 0 24.75 28.00 

404 435 Domnesti 110-1 0.995650 0.001833 0.002517 22.046024 1.289623 0.278090 0 1.472172 585.0 0.317455 3 1 43.00 55.50 

406 440 Fundeni 110-1 0.999514 0.000000 0.000486 4.257998 0.209683 0.025344 0 0.239364 492.4 0.028931 1 0 20.81 29.00 

407 443 Ghizdaru 110-1 0.996617 0.001772 0.001611 14.114097 0.637203 0.253248 0 0.727400 451.5 0.289096 2 1 40.00 56.00 

409 447 Pelicanu 110-1 0.995671 0.002886 0.001444 12.648022 0.420108 1.141382 0 0.479575 332.2 1.302947 2 3 42.00 63.50 

411 451 Gura Ialom 110-1 0.999546 0.000030 0.000424 3.712256 0.127624 0.033086 0 0.145689 343.8 0.037769 1 0 29.59 29.59 

413 455 MedgidiaS 110-1 0.990084 0.007039 0.002877 25.200575 0.876162 3.351965 0 1.000185 347.7 3.826444 3 7 61.00 82.00 

416 460 Stalpu110 0.985094 0.000031 0.014875 130.306076 4.130569 0.034501 0 4.715261 317.0 0.039385 8 0 116.00 138.50 

419 463 TulceaV110-1 0.999700 0.000002 0.000298 2.611016 0.106842 0.001919 0 0.121965 409.2 0.002190 1 0 24.94 24.94 

421 467 CraiovaN 110-1 0.998003 0.000557 0.001441 12.620811 0.568621 0.185388 0 0.649111 450.5 0.211630 2 1 37.50 53.50 

423 470 Isalnita110 0.999351 0.000031 0.000618 5.410130 0.228865 0.034762 0 0.261261 423.0 0.039683 1 0 24.14 35.50 

425 472 Sardanesti110 0.998356 0.000001 0.001643 14.388811 0.654927 0.000474 0 0.747634 455.2 0.000541 2 0 40.50 56.00 

427 474 TgJiuN110 0.998237 0.000000 0.001763 15.440979 0.730300 0.000002 0 0.833676 473.0 0.000002 2 0 41.00 56.50 

429 476 Gradiste110-1 0.998497 0.000000 0.001503 13.162734 0.629895 0.000002 0 0.719058 478.5 0.000002 2 0 37.50 52.50 

431 480 Slatina110 0.999706 0.000000 0.000294 2.572072 0.119969 0.000000 0 0.136951 466.4 0.000000 1 0 21.94 21.94 

433 482 Mostistea110 0.994192 0.000000 0.005808 50.878269 2.552358 0.000000 0 2.913651 501.7 0.000000 5 0 64.00 78.00 

436 489 TSev220-1 0.994020 0.000195 0.005784 50.671932 1.762821 0.088065 0.0101 2.012353 347.9 0.113709 4 1 81.00 102.00 

437 490 TSev220-2 0.994015 0.000200 0.005784 50.671932 1.762821 0.093076 0.0101 2.012353 347.9 0.119429 4 1 81.00 102.00 

440 493 TSev110-1 0.992593 0.000195 0.007212 63.178761 2.307188 0.088007 0 2.633776 365.2 0.100464 5 1 85.00 104.50 

441 494 TSev110-2 0.992588 0.000200 0.007212 63.178761 2.307188 0.093018 0 2.633776 365.2 0.106184 5 1 85.00 104.50 

443 496 Resita110 0.993281 0.001845 0.004874 42.693829 1.810481 0.281973 0 2.066759 424.1 0.321887 4 1 67.50 84.50 

445 498 Timisoara110 0.993505 0.002875 0.003620 31.707119 0.918697 1.130428 0 1.048741 289.7 1.290443 3 3 75.00 100.00 

447 500 Pestis110 0.999490 0.000000 0.000510 4.465197 0.231527 0.000056 0 0.264300 518.5 0.000064 1 0 19.79 29.50 

449 502 Sacalaz110 0.994894 0.000016 0.005090 44.589756 1.913046 0.014888 0 2.183843 429.0 0.016995 4 0 68.00 84.50 

451 505 Mintia110-1 0.999483 0.000217 0.000300 2.627955 0.126390 0.112775 0 0.144281 480.9 0.128738 1 1 21.29 21.29 

453 508 Arad110-1 0.996583 0.002925 0.000492 4.305657 0.236040 1.162918 0 0.269452 548.2 1.327532 1 3 18.74 28.00 

455 510 Hasdat110 0.993467 0.001829 0.004704 41.207554 1.811165 0.274205 0 2.067540 439.5 0.313020 4 1 65.00 81.50 

457 512 Baru Mare110 0.993461 0.001813 0.004725 41.394520 1.805767 0.266434 0 2.061378 436.2 0.304149 4 1 65.50 82.00 

459 514 Paroseni110 0.999494 0.000000 0.000506 4.432902 0.228481 0.000000 0 0.260823 515.4 0.000000 1 0 19.90 29.00 

461 517 Alba Iulia110-1 0.994012 0.000000 0.005988 52.451626 1.383412 0.000000 0 1.579238 263.8 0.000000 4 0 98.00 125.00 

463 520 Lotru110 0.994013 0.001292 0.004695 41.129997 1.787850 0.245677 0 2.040925 434.7 0.280453 4 1 65.50 82.00 



465 522 Targoviste-A110 0.999508 0.000030 0.000461 4.041515 0.177912 0.033322 0 0.203096 440.2 0.038039 1 0 23.22 28.50 

467 524 Targoviste-B110 0.999509 0.000030 0.000461 4.038108 0.175486 0.033086 0 0.200326 434.6 0.037770 1 0 23.51 28.50 

469 526 Bradu110 0.998366 0.000029 0.001605 14.063343 0.620533 0.033107 0 0.708371 441.2 0.037794 2 0 40.50 57.00 

471 528 Arefu110 0.995448 0.002911 0.001641 14.371556 0.653009 1.149686 0 0.745444 454.4 1.312427 2 3 40.50 56.00 

472 529 Pitesti Sud 220kV 0.997633 0.000030 0.002337 20.468052 0.479549 0.034703 0.0047 0.547430 234.3 0.045698 2 0 65.00 95.50 

474 531 Pitesti110 0.997191 0.000030 0.002779 24.346386 0.636369 0.034703 0 0.726448 261.4 0.039616 2 0 69.00 96.50 

476 533 Raureni110 0.995076 0.001097 0.003827 33.528191 1.031048 0.888075 0 1.176995 307.5 1.013785 3 3 74.50 98.00 

478 535 Stuparei110 0.999476 0.000036 0.000488 4.275009 0.187421 0.038259 0 0.213950 438.4 0.043675 1 0 23.31 30.00 

479 537 Sibiu110 0.999843 0.000000 0.000157 1.379327 0.075137 0.000001 0 0.085773 544.7 0.000001 1 0 18.86 18.86 

481 539 Cluj Floresti110 0.999509 0.000030 0.000461 4.041515 0.177912 0.033086 0 0.203096 440.2 0.037769 1 0 23.22 28.50 

483 541 Tihau110 0.998498 0.000000 0.001502 13.159992 0.629537 0.000003 0 0.718649 478.4 0.000003 2 0 37.50 52.50 

485 544 Iaz-1 110kV 0.993185 0.001845 0.004970 43.536995 2.897258 0.281973 0 3.307372 665.5 0.321887 6 1 50.00 61.00 

486 546 Salaj 1-220kV 0.999595 0.000000 0.000405 3.546445 0.398176 0.000003 0 0.454538 1122.7 0.000003 2 0 12.00 18.50 

487 547 Salaj110kV 0.999316 0.000000 0.000684 5.992610 0.502066 0.000003 0 0.573134 837.8 0.000003 2 0 19.00 27.50 

489 549 Baia Mare110kV 0.999509 0.000030 0.000461 4.041515 0.177912 0.033086 0 0.203096 440.2 0.037769 1 0 23.22 28.50 

491 551 Iernut110kV 0.999686 0.000000 0.000314 2.747021 0.138773 0.000001 0 0.158417 505.2 0.000001 1 0 20.30 20.30 

493 553 Ungheni110kV 0.993487 0.001817 0.004697 41.142441 1.788887 0.270092 0 2.042109 434.8 0.308324 4 1 65.50 82.00 

495 555 Fantanele110kV 0.999325 0.000028 0.000647 5.668263 0.251413 0.031471 0 0.287002 443.5 0.035926 1 0 23.05 36.00 

497 557 Gheorghieni110kV 0.999497 0.000032 0.000471 4.128313 0.182143 0.034824 0 0.207926 441.2 0.039753 1 0 23.17 29.00 

499 559 Dumbrava110kV 0.993491 0.002882 0.003626 31.766329 0.937202 1.137787 0 1.069865 295.0 1.298844 3 3 74.50 98.50 

501 561 Suceava110kV-1 0.999973 0.000024 0.000003 0.025525 0.009430 0.041592 0 0.010764 3694.3 0.047480 0 0 3.21 3.21 

503 564 FAI-110kV-1 0.999332 0.000031 0.000637 5.581033 0.244995 0.033825 0 0.279674 439.0 0.038613 1 0 23.28 36.00 

505 567 RomanN110kV 0.999397 0.000030 0.000574 5.024102 0.162571 0.033254 0 0.185583 323.6 0.037961 1 0 31.40 36.00 

507 569 Munteni110kV 0.993004 0.001077 0.005920 51.856766 1.354816 0.870598 0 1.546594 261.3 0.993834 3 3 98.00 125.50 

508 570 Stejaru110kV 0.998191 0.000000 0.001809 15.849978 0.733592 0.000000 0 0.837434 462.8 0.000000 2 0 42.00 57.50 

509 571 Bacau Sud110kV 0.999547 0.000000 0.000453 3.971738 0.160495 0.000069 0 0.183213 404.1 0.000079 1 0 25.25 28.50 

510 572 Filesti110kV 0.998281 0.000020 0.001700 14.889793 0.703074 0.013251 0 0.802596 472.2 0.015126 2 0 40.50 55.50 

512 574 Barbosi110kV 0.999423 0.000054 0.000523 4.583712 0.203550 0.050885 0 0.232363 444.1 0.058088 1 0 23.02 31.50 

514 576 FocsaniV110kV 0.994584 0.001098 0.004318 37.822998 1.183216 0.888676 0 1.350703 312.8 1.014470 3 3 77.50 100.50 

516 578 Brasov110kV 0.999669 0.000030 0.000301 2.635662 0.112383 0.033086 0 0.128291 426.4 0.037769 1 0 23.95 23.95 

518 580 Darste110kV 0.993543 0.002910 0.003547 31.070580 0.738066 1.149103 0 0.842541 237.5 1.311761 2 3 82.00 112.50 

520 582 Smardan110kV 0.994474 0.001974 0.003552 31.117416 0.758819 0.316508 0 0.866231 243.9 0.361311 2 1 81.00 110.50 

522 584 BraziV110kV 0.999509 0.000030 0.000461 4.038277 0.175606 0.033086 0 0.200463 434.9 0.037769 1 0 23.50 28.50 

524 586 Lacu Sarat110kV 0.999322 0.000040 0.000637 5.581117 0.245055 0.039280 0 0.279743 439.1 0.044840 1 0 23.28 36.00 

525 587 Teleajen110kV 0.988852 0.000031 0.011116 97.379791 2.562179 0.034500 0 2.924862 263.1 0.039383 5 0 121.50 149.00 

527 589 ConstantN110kV 0.998836 0.000162 0.001002 8.778204 0.177904 0.074894 0 0.203087 202.7 0.085496 1 1 49.84 61.50 

529 591 DraganestiOlt110kV 0.992603 0.000000 0.007397 64.798058 2.280740 0.000000 0 2.603584 352.0 0.000000 5 0 87.50 108.00 



531 593 ClujEst110kV 0.995777 0.000026 0.004197 36.766422 1.056195 0.028644 0 1.205702 287.3 0.032699 3 0 80.50 105.50 

532 596 Vetis 1 220kV 0.999407 0.000027 0.000567 4.965323 0.462483 0.029800 0 0.527948 931.4 0.034019 2 0 16.00 24.00 

533 597 Vetis110kV 0.999127 0.000027 0.000846 7.411047 0.566345 0.029800 0 0.646513 764.2 0.034019 2 0 22.50 31.50 

535 600 Gutinas110kV-1 0.999508 0.000000 0.000492 4.309179 0.214281 0.000001 0 0.244613 497.3 0.000001 1 0 20.61 29.00 

536 700 Oradea Sud 400kV - 1 0.998928 0.001071 0.000001 0.008133 0.007601 1.460620 0.0566 0.008677 9346.1 1.741097 0 4 1.57 1.57 

537 701 Oradea Sud 400kV - 2 0.998674 0.001325 0.000001 0.011636 0.011222 1.633868 0.0319 0.012811 9644.8 1.906719 0 4 1.54 1.54 

539 1001 Oradea110kV 0.998483 0.001070 0.000446 3.909485 0.146271 1.006131 0 0.166976 374.1 1.148551 1 3 27.23 28.50 

568 1032 Suceava110kV-2 0.999973 0.000024 0.000003 0.025525 0.009430 0.041285 0 0.010764 3694.3 0.047129 0 0 3.21 3.21 

572 1037 Nadab 400kV -1 0.999558 0.000372 0.000070 0.613689 0.087312 0.321999 0 0.099672 1422.7 0.367579 1 1 7.53 7.53 

573 1038 Nadab 400kV -2 0.999558 0.000372 0.000070 0.613330 0.087284 0.321999 0 0.099639 1423.1 0.367579 1 1 7.53 7.53 

574 1039 Nadab 400kV -3 0.999593 0.000372 0.000035 0.306673 0.043715 0.322010 0.0462 0.049903 1425.5 0.427789 0 2 7.52 7.52 

575 1040 Nadab 400kV -4 0.999572 0.000372 0.000056 0.488471 0.071340 0.322003 0 0.081438 1460.5 0.367584 1 1 7.35 7.35 

577 1046 Cetate 110 0.998751 0.000000 0.001249 10.945027 0.406852 0.023799 0 0.464443 371.7 0.027168 2 0 36.50 56.00 

578 1080 Tariverde 400-1 0.999964 0.000030 0.000006 0.051412 0.013532 0.047835 0.0327 0.015447 2632.0 0.097228 0 1 4.30 4.30 

579 1081 Tariverde 400-2 0.999964 0.000030 0.000006 0.051412 0.013532 0.048086 0.0318 0.015447 2632.0 0.096355 0 1 4.30 4.30 

580 1082 Calea Arad 220-1 0.999910 0.000020 0.000070 0.612967 0.063200 0.018877 0.02 0.072146 1031.0 0.047647 1 0 10.20 10.20 

581 1083 Calea Arad 220-2 0.999909 0.000020 0.000070 0.617027 0.063765 0.018915 0 0.072791 1033.4 0.021593 1 0 10.18 10.18 

582 1084 Calea Arad 220-3 0.999909 0.000020 0.000070 0.617027 0.063765 0.018915 0 0.072791 1033.4 0.021593 1 0 10.18 10.18 

583 1085 Calea Arad 220-4 0.999909 0.000020 0.000070 0.615372 0.063573 0.018797 0.0061 0.072572 1033.1 0.029364 1 0 10.18 10.18 

584 1087 Calafat 220 0.995196 0.000000 0.004804 42.083794 1.118566 0.023799 0.028 1.276902 265.8 0.063660 3 1 89.00 116.00 

586 1092 Calafat 110 0.994757 0.000000 0.005242 45.924049 1.271780 0.023799 0 1.451803 276.9 0.027167 3 0 90.00 116.00 

588 1095 Rahman-1 0.996153 0.002939 0.000908 7.955751 0.809878 1.712735 0.0235 0.924519 1018.0 1.985830 2 4 20.50 27.50 

589 1096 Rahman-2 0.995901 0.003191 0.000909 7.959169 0.813478 1.883473 0 0.928628 1022.1 2.150084 2 4 20.00 27.50 

590 1097 Stupina-1 0.996026 0.001891 0.002083 18.246120 2.202799 0.468604 0.0353 2.514611 1207.3 0.580944 5 2 25.50 31.50 

591 1098 Stupina-2 0.995775 0.002142 0.002083 18.249542 2.206399 0.636825 0 2.518720 1209.0 0.726970 5 2 25.50 31.50 

 



Indicatori de siguranță pentru nodurile RET și nodurile de 110 kV din stațiile Transelectrica obținuți pentru etapa 2020 

Nr Crt Nr Nod Denumire nod Psucces Pmanevra Pinsucces 
Dur medie  
insucces 

Nr mediu  
intr 

Nr mediu  
man 

Nr mediu  
ref intr Lambda Miu 

Lambda  
man 

Nr max  
intr 

Nr max  
man 

Dur max  
a unei intr 10% 

Dur max  
a unei intr 5% 

                 
1 1 PdF 400kV - 1 0.999967 0.000032 0.000001 0.007689 0.007629 0.049570 0 0.008709 9922.3 0.056586 0 0 1.51 1.51 

2 2 PdF 400kV - 2 0.999970 0.000029 0.000001 0.007689 0.007629 0.044788 0 0.008709 9922.3 0.051128 0 0 1.51 1.51 

3 3 Urec 400kV - 1 0.999967 0.000032 0.000001 0.007884 0.007822 0.049570 0 0.008929 9921.8 0.056586 0 0 1.51 1.51 

4 4 Urec 400kV - 2 0.999969 0.000031 0.000001 0.007884 0.007822 0.047179 0 0.008929 9921.8 0.053857 0 0 1.51 1.51 

5 5 Tant 400kV - 2A 0.999970 0.000029 0.000001 0.007689 0.007629 0.044788 0 0.008709 9922.3 0.051128 0 0 1.51 1.51 

6 6 Tant 400kV - 1A 0.999967 0.000032 0.000001 0.007689 0.007629 0.049570 0 0.008709 9922.3 0.056586 0 0 1.51 1.51 

7 7 Tant 400kV - 1B 0.999965 0.000034 0.000001 0.008079 0.008016 0.051960 0 0.009150 9921.4 0.059315 0 1 1.51 1.51 

8 8 Tant 400kV - 2B 0.999969 0.000031 0.000001 0.008079 0.008016 0.047179 0 0.009150 9921.4 0.053857 0 0 1.51 1.51 

9 9 Bradu 400kV - 1 0.999972 0.000027 0.000001 0.006949 0.006897 0.043350 0 0.007873 9925.1 0.049486 0 0 1.51 1.51 

10 10 Bradu 400kV - 2 0.999973 0.000026 0.000001 0.006949 0.006897 0.042656 0 0.007873 9925.1 0.048694 0 0 1.51 1.51 

11 11 Slatina 400kV - 2 0.999977 0.000022 0.000001 0.005737 0.005695 0.035226 0 0.006501 9926.4 0.040212 0 0 1.51 1.51 

12 12 Slatina 400kV - 1 0.999977 0.000022 0.000001 0.005737 0.005695 0.035226 0 0.006501 9926.4 0.040212 0 0 1.51 1.51 

13 13 Domnesti 400kV - 1 0.999969 0.000030 0.000001 0.007320 0.007265 0.047600 0 0.008293 9924.4 0.054338 0 0 1.51 1.51 

14 14 Domnesti 400kV - 2 0.999973 0.000026 0.000001 0.007320 0.007265 0.042656 0 0.008293 9924.4 0.048694 0 0 1.51 1.51 

15 15 Gura Ialom 400kV - 1 0.999969 0.000031 0.000001 0.007884 0.007822 0.047179 0 0.008929 9921.8 0.053857 0 0 1.51 1.51 

16 16 Gura Ialom400kV - 2 0.999967 0.000032 0.000001 0.007884 0.007822 0.049570 0 0.008929 9921.8 0.056586 0 0 1.51 1.51 

17 17 Pelicanu 400kV - 1 0.998115 0.001862 0.000024 0.207610 0.072171 0.379163 0 0.082387 3476.3 0.432834 1 2 3.38 3.38 

18 18 Pelicanu 400kV - 2 0.998097 0.001880 0.000024 0.207610 0.072171 0.391763 0 0.082387 3476.3 0.447218 1 2 3.38 3.38 

19 19 Brazi Vest 400kV - 1 0.999970 0.000029 0.000001 0.007103 0.007048 0.044788 0 0.008046 9923.5 0.051128 0 0 1.51 1.51 

20 20 Brazi Vest 400kV - 2 0.999972 0.000027 0.000001 0.007103 0.007048 0.042398 0 0.008046 9923.5 0.048399 0 0 1.51 1.51 

21 21 Medgidia S 400kV - 1 0.992380 0.006118 0.001502 13.157595 0.750600 3.503650 0 0.856849 570.5 3.999601 2 7 34.50 47.50 

22 22 Medgidia S 400kV - 2 0.995529 0.002977 0.001495 13.092100 0.718679 1.620215 0 0.820410 548.9 1.849560 2 4 35.00 48.50 

23 23 CNE Cernavoda 400kV - 1 0.999969 0.000031 0.000001 0.007884 0.007822 0.047178 0 0.008929 9921.8 0.053856 0 0 1.51 1.51 

24 24 CNE Cernavoda 400kV - 2 0.999967 0.000032 0.000001 0.007884 0.007822 0.049570 0 0.008929 9921.8 0.056586 0 0 1.51 1.51 

25 25 Constanta Nord 400kV - 1 0.999949 0.000001 0.000050 0.434084 0.056637 0.024561 0 0.064654 1304.7 0.028037 1 0 8.16 8.16 

26 26 Constanta Nord 400kV - 2 0.999949 0.000001 0.000050 0.440204 0.057069 0.024748 0 0.065147 1296.4 0.028251 1 0 8.21 8.21 

27 27 Tulcea Vest 400kV - 1 0.999964 0.000030 0.000007 0.059102 0.013664 0.045181 0 0.015599 2312.0 0.051577 0 0 4.83 4.83 

28 28 Tulcea Vest 400kV - 2 0.999964 0.000030 0.000007 0.059102 0.013664 0.045180 0 0.015599 2312.0 0.051576 0 0 4.83 4.83 

29 29 Lacu Sarat 400kV - 1 0.999972 0.000027 0.000001 0.007298 0.007242 0.042398 0 0.008267 9923.1 0.048399 0 0 1.51 1.51 

30 30 Lacu Sarat 400kV - 2 0.999969 0.000031 0.000001 0.007298 0.007242 0.047179 0 0.008267 9923.1 0.053858 0 0 1.51 1.51 

31 31 Smardan 400kV - 1 0.998114 0.001871 0.000015 0.133243 0.064814 0.379837 0 0.073988 4864.3 0.433604 1 2 2.56 2.56 

32 32 Smardan 400kV - 2 0.998114 0.001871 0.000015 0.133243 0.064814 0.379837 0 0.073988 4864.3 0.433604 1 2 2.56 2.56 



33 33 Gutinas 400kV - 1 0.999972 0.000027 0.000001 0.006908 0.006855 0.042396 0 0.007825 9923.9 0.048397 0 0 1.51 1.51 

34 34 Gutinas 400kV - 2 0.999972 0.000027 0.000001 0.006908 0.006855 0.042396 0 0.007825 9923.9 0.048397 0 0 1.51 1.51 

35 35 Brasov 400kV - 1 0.999969 0.000031 0.000001 0.007689 0.007629 0.047179 0 0.008709 9922.2 0.053857 0 0 1.51 1.51 

36 36 Brasov 400kV - 2 0.999969 0.000031 0.000001 0.007689 0.007629 0.047179 0 0.008709 9922.2 0.053857 0 0 1.51 1.51 

37 37 Darste 400kV - 1 0.353982 0.645995 0.000022 0.196598 0.093569 357.964783 0 0.106814 4759.4 408.635590 1 613 2.60 2.60 

38 38 Darste 400kV - 2 0.998096 0.001889 0.000015 0.134164 0.062687 0.392603 0 0.071561 4672.4 0.448177 1 2 2.64 2.64 

39 39 Sibiu Sud 400kV - 1 0.999970 0.000029 0.000001 0.007298 0.007242 0.044785 0 0.008267 9923.1 0.051125 0 0 1.51 1.51 

40 40 Sibiu Sud 400kV - 2 0.999970 0.000029 0.000001 0.007298 0.007242 0.044786 0 0.008267 9923.1 0.051126 0 0 1.51 1.51 

41 41 Gadalin 400kV - 1 0.999968 0.000030 0.000002 0.018703 0.009117 0.045899 0 0.010407 4874.5 0.052396 0 0 2.55 2.55 

42 42 Gadalin 400kV - 2 0.999972 0.000026 0.000002 0.018703 0.009117 0.040861 0 0.010407 4874.5 0.046645 0 0 2.55 2.55 

43 43 Cluj Est 400kV 0.997115 0.000026 0.002859 25.041275 0.670099 0.028155 0.016321 0.764953 267.6 0.053409 2 0 69.50 96.50 

44 44 Rosiori 400kV - 1 0.999969 0.000030 0.000001 0.007103 0.007048 0.046288 0 0.008046 9923.5 0.052840 0 0 1.51 1.51 

45 45 Rosiori 400kV - 2 0.999970 0.000029 0.000001 0.007103 0.007048 0.044377 0 0.008046 9923.5 0.050659 0 0 1.51 1.51 

46 46 Mintia 400kV - 1 0.999589 0.000407 0.000004 0.033877 0.030957 0.192649 0 0.035339 9138.2 0.219919 0 1 1.59 1.59 

47 47 Mintia 400kV - 2 0.999594 0.000402 0.000004 0.033877 0.030957 0.186951 0 0.035339 9138.2 0.213414 0 1 1.59 1.59 

48 48 Iernut 400kV - 1 0.999972 0.000027 0.000001 0.007103 0.007048 0.042525 0 0.008046 9923.5 0.048544 0 0 1.51 1.51 

49 49 Iernut 400kV - 2 0.999970 0.000029 0.000001 0.007103 0.007048 0.044788 0 0.008046 9923.5 0.051128 0 0 1.51 1.51 

50 51 Bucuresti Sud 400kV - 1 0.999972 0.000027 0.000001 0.007298 0.007242 0.042398 0 0.008267 9923.1 0.048399 0 0 1.51 1.51 

51 52 Bucuresti Sud 400kV - 2 0.999969 0.000031 0.000001 0.007298 0.007242 0.047179 0 0.008267 9923.1 0.053858 0 0 1.51 1.51 

52 53 Isaccea 400kV - 2 0.998085 0.001883 0.000031 0.275444 0.137054 0.389434 0 0.156454 4975.7 0.444559 1 2 2.51 2.51 

53 54 Isaccea 400kV - 1A 0.998064 0.001920 0.000016 0.139105 0.068666 0.413229 0 0.078386 4936.3 0.471723 1 2 2.53 2.53 

54 55 Arad 400kV - 1 0.999961 0.000038 0.000001 0.007689 0.007629 0.055249 0 0.008709 9922.2 0.063070 0 1 1.51 1.51 

55 56 Arad 400kV - 2 0.999960 0.000039 0.000001 0.007689 0.007629 0.055651 0 0.008709 9922.2 0.063529 0 1 1.51 1.51 

56 57 Sardanesti 220kV - A 0.999939 0.000001 0.000060 0.526081 0.057014 0.000361 0 0.065084 1083.7 0.000412 1 0 9.73 9.73 

57 58 Sardanesti 220kV - B 0.999939 0.000001 0.000060 0.526081 0.057014 0.000361 0 0.065084 1083.7 0.008648 1 0 9.73 9.73 

58 59 Isalnita 220kV - 1 0.999967 0.000032 0.000001 0.007273 0.007215 0.049569 0 0.008236 9919.8 0.121670 0 0 1.51 1.51 

59 60 Isalnita 220kV - 2 0.999967 0.000032 0.000001 0.007273 0.007215 0.049569 0 0.008236 9919.8 0.056586 0 0 1.51 1.51 

60 61 Bradu 220kV - 1 0.999968 0.000031 0.000001 0.007092 0.007036 0.049486 0 0.008032 9921.9 0.056491 0 0 1.51 1.51 

61 62 Bradu 220kV - 2 0.999970 0.000029 0.000001 0.007092 0.007036 0.047209 0 0.008032 9921.9 0.053892 0 0 1.51 1.51 

62 63 Arefu 220kV - 1 0.998097 0.001888 0.000015 0.131140 0.061246 0.390949 0 0.069915 4670.3 0.446289 1 2 2.64 2.64 

63 64 Arefu 220kV - 2 0.998081 0.001904 0.000015 0.131140 0.061246 0.402095 0 0.069915 4670.3 0.459013 1 2 2.64 2.64 

64 65 Raureni 220kV 0.999762 0.000016 0.000222 1.947904 0.132010 0.012443 0 0.150697 677.7 0.014205 1 0 15.26 15.26 

65 67 Stuparei 220kV - 1 0.999935 0.000037 0.000029 0.250185 0.020666 0.053257 0 0.023591 826.0 0.060796 0 1 12.61 12.61 

66 68 Stuparei 220kV - 2 0.999935 0.000037 0.000029 0.250185 0.020666 0.054729 0 0.023591 826.0 0.062476 0 1 12.61 12.61 

67 69 Targoviste 220kV - 1A 0.999968 0.000031 0.000001 0.006921 0.006866 0.047522 0 0.007838 9920.7 0.054249 0 0 1.51 1.51 

68 70 Targoviste 220kV - 2A 0.999969 0.000031 0.000001 0.006921 0.006866 0.047179 0 0.007838 9920.7 0.053857 0 0 1.51 1.51 

69 71 Targoviste 220kV - 1B 0.999969 0.000031 0.000001 0.006745 0.006692 0.047179 0 0.007640 9921.2 0.053857 0 0 1.51 1.51 



70 72 Targoviste 220kV - 2B 0.999970 0.000029 0.000001 0.006745 0.006692 0.044877 0 0.007640 9921.2 0.051229 0 0 1.51 1.51 

71 73 T.Magurele 220kV - 1 0.999960 0.000031 0.000009 0.077659 0.013561 0.047484 0 0.015481 1746.2 0.054206 0 0 6.23 6.23 

72 74 T.Magurele 220kV - 2 0.999962 0.000029 0.000009 0.077659 0.013561 0.045242 0 0.015481 1746.2 0.051646 0 0 6.23 6.23 

73 75 Ghizdaru 220kV - 1 0.998158 0.001829 0.000014 0.120605 0.055163 0.361071 0.049133 0.062971 4573.8 0.476209 1 2 2.69 2.69 

74 76 Ghizdaru 220kV - 2 0.998163 0.001823 0.000014 0.120605 0.055163 0.354950 0.031536 0.062971 4573.8 0.446291 1 2 2.69 2.69 

75 77 Fundeni 220kV - A 0.999953 0.000000 0.000046 0.406101 0.053971 0.025344 0 0.061610 1329.0 0.028931 1 0 8.02 8.02 

76 78 Fundeni 220kV - B 0.999953 0.000000 0.000046 0.406101 0.053971 0.024076 0 0.061610 1329.0 0.027484 1 0 8.02 8.02 

77 79 Mostistea 220kV 0.996615 0.000000 0.003385 29.653337 1.103365 0.000000 0 1.259550 372.1 0.000000 3 0 63.50 82.50 

78 80 Stalpu 220kV 0.986137 0.000032 0.013831 121.156860 3.503336 0.033895 0.041228 3.999242 289.2 0.092419 7 1 121.50 146.50 

79 81 Teleajen 220kV - 1 0.994571 0.000032 0.005397 47.276894 1.261334 0.034019 0 1.439879 266.8 0.038835 3 0 93.50 120.50 

80 82 Teleajen 220kV - 2 0.992348 0.000032 0.007620 66.748024 1.606963 0.033894 0 1.834433 240.8 0.038692 4 0 113.50 143.50 

81 83 Teleajen 220kV - 3 0.994720 0.000032 0.005248 45.968323 1.159813 0.034026 0.028704 1.323987 252.3 0.076248 3 1 95.50 124.00 

82 84 Teleajen 220kV - 4 0.992376 0.000032 0.007592 66.507111 1.593991 0.033895 0.041228 1.819624 239.7 0.092419 4 1 113.50 143.50 

83 85 Brazi Vest 220kV - 1 0.999967 0.000032 0.000001 0.007097 0.007041 0.049570 0 0.008037 9920.3 0.056586 0 0 1.51 1.51 

84 86 Brazi Vest 220kV - 2 0.999969 0.000031 0.000001 0.007097 0.007041 0.047179 0 0.008037 9920.3 0.053857 0 0 1.51 1.51 

85 87 Lacu Sarat 220kV - 1 0.999958 0.000041 0.000001 0.006921 0.006866 0.055082 0 0.007838 9920.8 0.062878 0 1 1.51 1.51 

86 88 Lacu Sarat 220kV - 2 0.999958 0.000041 0.000001 0.006921 0.006866 0.052418 0 0.007838 9920.8 0.059838 0 1 1.51 1.51 

87 89 Filesti 220kV - 1 0.997569 0.000009 0.002422 21.217054 0.458886 0.003884 0.012194 0.523843 216.3 0.020324 2 0 68.50 101.50 

88 90 Filesti 220kV - 2 0.997553 0.000007 0.002440 21.372795 0.464961 0.003246 0.002775 0.530777 217.5 0.007322 2 0 68.50 101.50 

89 91 Barbosi 220kV - 1 0.999891 0.000034 0.000076 0.662153 0.045180 0.048223 0 0.051575 682.3 0.055049 0 0 15.16 15.16 

90 92 Barbosi 220kV - 2 0.999889 0.000035 0.000076 0.662153 0.045180 0.048943 0 0.051575 682.3 0.055871 0 0 15.16 15.16 

91 93 Focsani Vest 220kV 0.999911 0.000002 0.000087 0.763091 0.067051 0.001028 0 0.076542 878.7 0.001173 1 0 11.88 11.88 

92 95 Gutinas 220kV - 1 0.999965 0.000034 0.000001 0.007625 0.007563 0.051952 0 0.008634 9918.9 0.059306 0 1 1.51 1.51 

93 96 Gutinas 220kV - 2 0.999965 0.000034 0.000001 0.007625 0.007563 0.051956 0 0.008634 9918.9 0.059311 0 1 1.51 1.51 

94 97 Dumbrava 220kV - 1 0.998124 0.001860 0.000016 0.137830 0.059077 0.376429 0 0.067439 4286.2 0.429714 1 2 2.83 2.83 

95 98 Dumbrava 220kV - 2 0.998110 0.001875 0.000016 0.137830 0.059077 0.384936 0 0.067439 4286.2 0.439424 1 2 2.83 2.83 

96 99 Bacau Sud 400kV - 1,2 0.999956 0.000000 0.000044 0.389039 0.052331 0.000054 0.023395 0.059739 1345.1 0.030548 1 0 7.93 7.93 

97 100 Bacau Sud 400kV - 4 0.999955 0.000000 0.000045 0.390009 0.052504 0.000069 0.038324 0.059937 1346.2 0.050020 1 0 7.93 7.93 

98 101 Bacau Sud 400kV - 3 0.999955 0.000000 0.000045 0.390493 0.052557 0.000069 0 0.059997 1345.9 0.000079 1 0 7.93 7.93 

99 102 Stejaru 220kV - 2 0.999811 0.000000 0.000189 1.655509 0.121995 0.000000 0.00822 0.139264 736.9 0.010712 1 0 14.07 14.07 

100 103 Stejaru 220kV - 3 0.999811 0.000000 0.000189 1.655509 0.121995 0.000000 0.046284 0.139264 736.9 0.060315 1 1 14.07 14.07 

101 104 Roman Nord 400kV - 1 0.999966 0.000031 0.000003 0.026858 0.011549 0.047422 0 0.013184 4300.2 0.054135 0 0 2.83 2.83 

102 105 Roman Nord 400kV - 2 0.999712 0.000284 0.000003 0.030409 0.015073 0.208283 0 0.017207 4956.9 0.237766 0 1 2.52 2.52 

103 106 FAI 220kV - 1A 0.999970 0.000029 0.000001 0.006745 0.006692 0.044788 0 0.007640 9921.2 0.051128 0 0 1.51 1.51 

104 107 FAI 220kV - 2A 0.999967 0.000032 0.000001 0.006745 0.006692 0.048251 0 0.007640 9921.2 0.055081 0 0 1.51 1.51 

105 110 Munteni 220kV 0.997615 0.000001 0.002384 20.885038 0.446731 0.000479 0.079891 0.509967 213.9 0.104656 2 1 68.00 101.50 

106 111 Gheorgheni 220kV - 1 0.999702 0.000286 0.000012 0.103922 0.019525 0.210530 0 0.022289 1878.8 0.240332 0 1 5.82 5.82 



107 112 Gheorgheni 220kV - 2 0.999956 0.000032 0.000011 0.100637 0.016266 0.049658 0.065143 0.018568 1616.3 0.141578 0 1 6.69 6.69 

108 113 Ungheni 220kV - 1 0.998111 0.001875 0.000014 0.125647 0.057757 0.385179 0.022559 0.065933 4596.8 0.469099 1 2 2.68 2.68 

109 114 Ungheni 220kV - 2 0.998131 0.001855 0.000014 0.125647 0.057757 0.368694 0.032955 0.065933 4596.8 0.463829 1 2 2.68 2.68 

110 117 Alba Iulia 220kV - 1 0.997607 0.000000 0.002393 20.964554 0.449090 0.000000 0 0.512660 214.2 0.000000 2 0 68.00 101.50 

111 118 Alba Iulia 220kV - 2 0.997616 0.000000 0.002384 20.885010 0.446728 0.000000 0.034753 0.509963 213.9 0.045288 2 0 68.00 101.50 

112 119 Alba Iulia 220kV - 3 0.997579 0.000009 0.002412 21.130276 0.460227 0.002322 0 0.525373 217.8 0.002651 2 0 68.00 101.00 

113 120 Alba Iulia 220kV - 4 0.997588 0.000000 0.002412 21.130276 0.460227 0.000000 0.074677 0.525373 217.8 0.097315 2 1 68.00 101.00 

114 121 Alba Iulia 220kV - 5 0.997616 0.000000 0.002384 20.885010 0.446728 0.000000 0.035362 0.509963 213.9 0.046082 2 0 68.00 101.50 

115 122 Alba Iulia 220kV - 6 0.997616 0.000000 0.002384 20.885010 0.446728 0.000000 0.028162 0.509963 213.9 0.036699 2 0 68.00 101.50 

116 123 Campia Turzii 220kV - 1 0.999944 0.000023 0.000033 0.288672 0.020752 0.038233 0.049785 0.023689 718.9 0.108522 0 1 14.41 14.41 

117 124 Campia Turzii 220kV - 2 0.999939 0.000028 0.000033 0.288672 0.020752 0.045065 0.042006 0.023689 718.9 0.106184 0 1 14.41 14.41 

118 125 Cluj Floresti 220kV - 1 0.999969 0.000031 0.000001 0.006921 0.006866 0.047179 0 0.007838 9920.7 0.053857 0 0 1.51 1.51 

119 126 Cluj Floresti 220kV - 2 0.999969 0.000031 0.000001 0.006921 0.006866 0.047179 0 0.007838 9920.7 0.053857 0 0 1.51 1.51 

120 127 Iaz 220kV - 2 0.995778 0.001904 0.002318 20.302313 1.381791 0.277022 0.012909 1.577387 680.6 0.333057 4 1 38.00 48.50 

121 128 Iaz 220kV - 1 0.352293 0.626800 0.020907 183.147247 10.070491 237.313461 0.012909 11.495995 549.9 270.922607 16 406 83.00 96.50 

122 129 Tihau 220kV - 1 0.999960 0.000000 0.000040 0.350328 0.049024 0.000003 0 0.055963 1399.4 0.000003 0 0 7.65 7.65 

123 130 Tihau 220kV - 2 0.999960 0.000000 0.000040 0.349895 0.048972 0.000002 0.052118 0.055904 1399.6 0.067920 0 1 7.64 7.64 

124 131 Tihau 220kV - 3 0.999960 0.000000 0.000040 0.350320 0.049022 0.000003 0.021003 0.055961 1399.3 0.027373 0 0 7.65 7.65 

125 132 Tihau 220kV - 4 0.999960 0.000000 0.000040 0.349850 0.048961 0.000002 0.034153 0.055892 1399.5 0.044509 0 0 7.65 7.65 

126 133 Vetis 4 220kV 0.999582 0.000027 0.000391 3.423491 0.372412 0.029283 0.027226 0.425127 1087.8 0.068908 2 1 12.00 18.50 

127 134 Rosiori 220kV - 1 0.999972 0.000027 0.000001 0.006218 0.006170 0.042498 0 0.007043 9922.6 0.048513 0 0 1.51 1.51 

128 135 Rosiori 220kV - 2 0.999972 0.000027 0.000001 0.006218 0.006170 0.042398 0 0.007043 9922.6 0.048399 0 0 1.51 1.51 

129 136 Baia Mare 220kV - 1 0.999969 0.000031 0.000001 0.006921 0.006866 0.047179 0 0.007838 9920.7 0.053857 0 0 1.51 1.51 

130 137 Baia Mare 220kV - 2 0.999969 0.000031 0.000001 0.006921 0.006866 0.047179 0 0.007838 9920.7 0.053857 0 0 1.51 1.51 

131 138 Arad 220kV - 1 0.998114 0.001871 0.000015 0.128389 0.059501 0.379826 0 0.067923 4634.4 0.433591 1 2 2.66 2.66 

132 139 Arad 220kV - 2 0.998083 0.001902 0.000015 0.128389 0.059501 0.409943 0 0.067923 4634.4 0.467971 1 2 2.66 2.66 

133 140 Sacalaz 220kV 0.999752 0.000017 0.000231 2.021086 0.139742 0.014888 0.01658 0.159523 691.4 0.038600 1 0 14.96 14.96 

134 141 Timisoara 220kV - 1 0.998131 0.001855 0.000014 0.127014 0.058628 0.368690 0 0.066927 4615.9 0.420879 1 2 2.67 2.67 

135 142 Timisoara 220kV - 2 0.998098 0.001888 0.000014 0.127014 0.058628 0.390984 0 0.066927 4615.9 0.446329 1 2 2.67 2.67 

136 143 Resita 220kV - 1 0.998081 0.001904 0.000015 0.131140 0.061246 0.402022 0.139662 0.069915 4670.3 0.640930 1 2 2.64 2.64 

137 144 Resita 220kV - 2 0.998097 0.001888 0.000015 0.131140 0.061246 0.390949 0.113845 0.069915 4670.3 0.594645 1 2 2.64 2.64 

138 145 Salaj 4-220kV 0.999775 0.000000 0.000225 1.966983 0.309565 0.000003 0.021003 0.353385 1573.8 0.027373 1 0 7.00 11.50 

139 146 Pestis 220kV - A 0.999951 0.000000 0.000049 0.429670 0.056852 0.000000 0 0.064899 1323.1 0.000000 1 0 8.06 8.06 

140 147 Pestis 220kV - B 0.999951 0.000000 0.000049 0.429670 0.056852 0.000056 0 0.064899 1323.1 0.000064 1 0 8.06 8.06 

141 148 Hasdat 220kV - 1 0.998081 0.001904 0.000015 0.131140 0.061246 0.402084 0.060286 0.069915 4670.3 0.537562 1 2 2.64 2.64 

142 149 Hasdat 220kV - 2 0.998097 0.001888 0.000015 0.131140 0.061246 0.390949 0.04434 0.069915 4670.3 0.504070 1 2 2.64 2.64 

143 150 Baru Mare 220kV - 1 0.998084 0.001871 0.000044 0.388276 0.082253 0.379871 0.049785 0.093896 2118.4 0.498519 1 2 5.22 5.22 



144 151 Baru Mare 220kV - 2 0.994931 0.005017 0.000051 0.450711 0.111116 2.269089 0 0.126844 2465.3 2.590284 1 5 4.56 4.56 

145 152 Hasdat Otelarie 220kV - A 0.999619 0.000356 0.000025 0.217948 0.031651 0.254483 0.008557 0.036131 1452.2 0.301657 0 1 7.39 7.39 

146 153 Hasdat Otelarie 220kV - B 0.994394 0.005581 0.000025 0.218417 0.031717 1.305240 0.005834 0.036207 1452.1 1.497603 0 3 7.39 7.39 

147 154 Gradiste 220kV - 1 0.999960 0.000000 0.000040 0.353185 0.049382 0.000002 0 0.056372 1398.2 0.000002 0 0 7.65 7.65 

148 155 Gradiste 220kV - 2 0.999960 0.000000 0.000040 0.353185 0.049382 0.000002 0 0.056372 1398.2 0.000002 0 0 7.65 7.65 

149 156 PdF 220kV - 1 0.999963 0.000036 0.000001 0.008505 0.008434 0.054350 0 0.009628 9916.6 0.062043 0 1 1.51 1.51 

150 157 PdF 220kV - 2 0.999958 0.000041 0.000001 0.008505 0.008434 0.061522 0 0.009628 9916.6 0.070231 0 1 1.51 1.51 

151 158 Gradiste 220kV - 3 0.999960 0.000000 0.000040 0.352479 0.049314 0.000002 0.025229 0.056295 1399.1 0.032879 0 0 7.65 7.65 

152 159 Gradiste 220kV - 4 0.999960 0.000000 0.000040 0.351634 0.049197 0.000000 0.018125 0.056160 1399.1 0.023619 0 0 7.65 7.65 

153 160 Craiova Nord 220kV - 1 0.999970 0.000029 0.000001 0.006757 0.006705 0.047210 0 0.007654 9922.7 0.053892 0 0 1.51 1.51 

154 161 Craiova Nord 220kV - 2 0.999972 0.000028 0.000001 0.006757 0.006705 0.044933 0 0.007654 9922.7 0.051293 0 0 1.51 1.51 

155 162 Slatina 220kV - 2 0.999977 0.000022 0.000001 0.005164 0.005126 0.035226 0 0.005851 9925.4 0.040212 0 0 1.51 1.51 

156 163 Slatina 220kV - 1 0.999977 0.000022 0.000001 0.005164 0.005126 0.035226 0 0.005851 9925.4 0.040212 0 0 1.51 1.51 

157 166 Targu Jiu Nord 220kV 0.999852 0.000000 0.000148 1.293887 0.109709 0.000002 0 0.125239 847.9 0.000002 1 0 12.29 12.29 

158 167 Fantanele 220kV - 1 0.999708 0.000281 0.000011 0.100295 0.018657 0.203349 0 0.021298 1860.2 0.232134 0 1 5.88 5.88 

159 168 Fantanele 220kV - 2 0.999960 0.000029 0.000011 0.097273 0.015659 0.044878 0.034437 0.017876 1609.8 0.096107 0 1 6.71 6.71 

160 169 Suceava 400kV - 1 0.999967 0.000029 0.000004 0.032694 0.011760 0.045234 0 0.013425 3597.0 0.051637 0 0 3.28 3.28 

161 170 Suceava 400kV - 2 0.999715 0.000281 0.000004 0.036050 0.015091 0.203705 0 0.017227 4186.0 0.232540 0 1 2.89 2.89 

162 171 Iernut 220kV - 1 0.999969 0.000031 0.000001 0.006921 0.006866 0.047176 0 0.007838 9920.7 0.053854 0 0 1.51 1.51 

163 172 Iernut 220kV - 2 0.999969 0.000031 0.000001 0.006921 0.006866 0.047177 0 0.007838 9920.7 0.053855 0 0 1.51 1.51 

164 173 Mintia 220kV - 1 0.999942 0.000056 0.000001 0.010336 0.010246 0.083992 0 0.011696 9912.7 0.095882 0 1 1.51 1.51 

165 174 Mintia 220kV - 2 0.999962 0.000037 0.000001 0.010336 0.010246 0.056739 0 0.011696 9912.7 0.064770 0 1 1.51 1.51 

166 175 Bucuresti Sud 220kV - 1 0.999964 0.000036 0.000001 0.007449 0.007389 0.054351 0 0.008435 9919.4 0.062044 0 1 1.51 1.51 

167 176 Bucuresti Sud 220kV - 2 0.999969 0.000031 0.000001 0.007449 0.007389 0.047178 0 0.008435 9919.4 0.053857 0 0 1.51 1.51 

168 177 Cetate 220kV-B 0.999955 0.000000 0.000045 0.390409 0.054757 0.023799 0.09957 0.062508 1402.6 0.156921 1 1 7.63 7.63 

169 178 Cetate 220kV-A 0.999955 0.000000 0.000045 0.390409 0.054757 0.023799 0.071566 0.062508 1402.6 0.120428 1 1 7.63 7.63 

286 299 Filesti 220kV - 3 0.999723 0.000009 0.000268 2.348874 0.150367 0.004281 0 0.171651 640.2 0.004887 1 0 16.12 17.00 

300 313 Stejaru 220kV - 1 0.999811 0.000000 0.000189 1.655509 0.102432 0.000000 0 0.116931 618.7 0.000000 1 0 16.66 16.66 

349 363 Paros220 0.999954 0.000000 0.000046 0.406101 0.045316 0.000000 0 0.051731 1115.9 0.000000 0 0 9.46 9.46 

356 371 Isaccea 400kV - 1B 0.994938 0.005046 0.000016 0.140727 0.037275 2.289683 0 0.042552 2648.8 2.613794 0 5 4.28 4.28 

365 381 Sibiu 220kV - 1 0.999976 0.000001 0.000024 0.208024 0.029771 0.014868 0.035741 0.033985 1431.1 0.063548 0 1 7.49 7.49 

366 382 Sibiu 220kV - 2 0.999976 0.000001 0.000024 0.208024 0.029771 0.014868 0.035741 0.033985 1431.1 0.063548 0 1 7.49 7.49 

377 396 Urec 220kV - 1 0.999969 0.000030 0.000001 0.006570 0.006518 0.045640 0 0.007441 9921.7 0.052101 0 0 1.51 1.51 

378 397 Urec 220kV - 2 0.999970 0.000029 0.000001 0.006570 0.006518 0.044788 0 0.007441 9921.7 0.051128 0 0 1.51 1.51 

382 401 Suceava 220kV 0.999999 0.000000 0.000001 0.009406 0.001819 0.000080 0.048776 0.002077 1934.0 0.063654 0 1 5.67 5.67 

388 407 Lotr220-1 0.998658 0.001332 0.000010 0.086432 0.053128 0.350290 0.035741 0.060648 6146.8 0.446449 1 2 2.13 2.13 

389 408 Lotr220-2 0.998658 0.001332 0.000010 0.086432 0.053128 0.350290 0.035741 0.060648 6146.8 0.446449 1 2 2.13 2.13 



390 409 Galceag220 0.998280 0.000000 0.001721 15.071653 0.328187 0.000000 0.034753 0.374643 217.8 0.045288 1 0 52.50 85.50 

391 410 Sugag220 0.998280 0.000000 0.001721 15.071653 0.328187 0.000000 0.028162 0.374643 217.8 0.036699 1 0 52.50 85.50 

392 411 Maris220-1 0.998691 0.001300 0.000009 0.078191 0.046889 0.323179 0 0.053526 5996.7 0.368925 0 1 2.17 2.17 

393 412 Maris220-2 0.998726 0.001265 0.000009 0.078191 0.046889 0.295995 0.019447 0.053526 5996.7 0.363237 0 1 2.17 2.17 

396 416 Rete220 0.999820 0.000000 0.000180 1.576478 0.098286 0.000000 0.031893 0.112199 623.5 0.041562 1 0 16.54 16.54 

397 423 Draganesti Olt 400kV 0.996008 0.000000 0.003992 34.967445 1.535247 0.000000 0.029205 1.752565 439.1 0.038059 4 0 61.50 77.50 

399 425 Turnu Magurele 110-1 0.999508 0.000031 0.000461 4.036788 0.159945 0.032720 0 0.182586 396.2 0.037352 1 0 25.74 29.00 

402 431 Bucuresti Sud 110-1 0.999512 0.000036 0.000453 3.966576 0.155692 0.037452 0 0.177731 392.5 0.042753 1 0 25.98 28.50 

404 435 Domnesti 110-1 0.998847 0.000030 0.001123 9.836462 0.166441 0.032800 0 0.190001 169.2 0.037443 1 0 59.60 70.00 

406 440 Fundeni 110-1 0.999501 0.000000 0.000498 4.365074 0.204549 0.025344 0 0.233503 468.6 0.028931 1 0 21.84 30.00 

407 443 Ghizdaru 110-1 0.996519 0.001829 0.001652 14.472296 0.622515 0.248803 0 0.710633 430.1 0.284022 2 1 41.50 58.50 

409 447 Pelicanu 110-1 0.995549 0.002966 0.001484 13.000265 0.411080 1.115289 0 0.469270 316.2 1.273161 2 3 43.50 66.00 

411 451 Gura Ialom 110-1 0.999534 0.000031 0.000435 3.812288 0.124631 0.032510 0 0.142273 326.9 0.037111 1 0 31.09 31.09 

413 455 MedgidiaS 110-1 0.989824 0.007221 0.002955 25.882607 0.855876 3.267003 0 0.977028 330.7 3.729455 3 6 63.50 85.50 

416 460 Stalpu110 0.984688 0.000032 0.015280 133.856400 4.028334 0.033895 0 4.598555 300.9 0.038693 8 0 121.50 145.00 

419 463 TulceaV110-1 0.999692 0.000002 0.000306 2.680037 0.104341 0.001919 0 0.119111 389.3 0.002190 1 0 26.19 26.19 

421 467 CraiovaN 110-1 0.998760 0.000029 0.001211 10.606588 0.342320 0.032531 0 0.390777 322.7 0.037136 1 0 37.00 59.00 

423 470 Isalnita110 0.999334 0.000032 0.000633 5.548046 0.223382 0.034157 0 0.255002 402.6 0.038992 1 0 25.34 37.00 

425 472 Sardanesti110 0.998314 0.000001 0.001685 14.756392 0.639210 0.000361 0 0.729691 433.2 0.000412 2 0 42.00 58.50 

427 474 TgJiuN110 0.998194 0.000000 0.001806 15.824907 0.712429 0.000002 0 0.813276 450.2 0.000002 2 0 42.50 58.50 

429 476 Gradiste110-1 0.998460 0.000000 0.001540 13.490438 0.614476 0.000002 0 0.701457 455.5 0.000002 2 0 39.00 55.00 

431 480 Slatina110 0.999699 0.000000 0.000301 2.636477 0.117032 0.000000 0 0.133598 443.9 0.000000 1 0 23.03 23.03 

433 482 Mostistea110 0.994043 0.000000 0.005957 52.182011 2.489584 0.000000 0 2.841991 477.1 0.000000 5 0 66.50 81.50 

436 489 TSev220-1 0.999119 0.000201 0.000680 5.955478 0.254866 0.086532 0.005466 0.290943 428.0 0.105904 1 1 23.87 37.50 

437 490 TSev220-2 0.999114 0.000206 0.000680 5.955478 0.254866 0.091474 0.005466 0.290943 428.0 0.111545 1 1 23.87 37.50 

440 493 TSev110-1 0.998061 0.000201 0.001738 15.223217 0.545530 0.086488 0 0.622752 358.4 0.098730 2 1 46.00 66.00 

441 494 TSev110-2 0.998056 0.000206 0.001738 15.223217 0.545530 0.091430 0 0.622752 358.4 0.104372 2 1 46.00 66.00 

443 496 Resita110 0.993098 0.001904 0.004998 43.778629 1.766961 0.277022 0 2.017079 403.6 0.316235 4 1 70.00 88.00 

445 498 Timisoara110 0.993324 0.002956 0.003721 32.592960 0.896734 1.104335 0 1.023669 275.1 1.260656 3 3 78.00 104.00 

447 500 Pestis110 0.999478 0.000000 0.000522 4.575632 0.225857 0.000056 0 0.257828 493.6 0.000064 1 0 20.76 30.50 

449 502 Sacalaz110 0.994764 0.000017 0.005219 45.721909 1.866465 0.014888 0 2.130668 408.2 0.016995 4 0 70.50 88.50 

451 505 Mintia110-1 0.999470 0.000223 0.000307 2.692983 0.123383 0.110515 0 0.140849 458.2 0.126158 1 1 22.33 22.33 

453 508 Arad110-1 0.996489 0.003007 0.000504 4.414780 0.231330 1.136551 0 0.264075 524.0 1.297432 1 3 19.58 29.00 

455 510 Hasdat110 0.993284 0.001888 0.004828 42.295574 1.767647 0.269392 0 2.017862 417.9 0.307525 4 1 67.50 85.00 

457 512 Baru Mare110 0.993278 0.001871 0.004850 42.490368 1.762249 0.261758 0 2.011700 414.7 0.298811 4 1 68.00 85.50 

459 514 Paroseni110 0.999481 0.000000 0.000519 4.542875 0.222886 0.000000 0 0.254436 490.6 0.000000 1 0 20.88 30.00 

461 517 Alba Iulia110-1 0.993840 0.000000 0.006160 53.963154 1.349423 0.000000 0 1.540437 250.1 0.000000 3 0 102.00 131.00 



463 520 Lotru110 0.993849 0.001332 0.004819 42.214775 1.744333 0.241375 0 1.991247 413.2 0.275542 4 1 68.00 85.50 

465 522 Targoviste-A110 0.999496 0.000031 0.000473 4.143856 0.173671 0.032746 0 0.198255 419.1 0.037381 1 0 24.36 29.50 

467 524 Targoviste-B110 0.999497 0.000031 0.000473 4.140307 0.171245 0.032510 0 0.195486 413.6 0.037112 1 0 24.68 29.50 

469 526 Bradu110 0.998325 0.000029 0.001646 14.416482 0.605443 0.032531 0 0.691145 420.0 0.037135 2 0 42.00 59.00 

471 528 Arefu110 0.995325 0.002992 0.001682 14.736530 0.638089 1.123318 0 0.728412 433.0 1.282327 2 3 42.00 58.50 

472 529 Pitesti Sud 220kV 0.997563 0.000031 0.002406 21.075180 0.467904 0.034099 0.004667 0.534137 222.0 0.045008 2 0 67.50 100.00 

474 531 Pitesti110 0.997109 0.000031 0.002860 25.052652 0.620872 0.034099 0 0.708757 247.8 0.038925 2 0 72.00 101.00 

476 533 Raureni110 0.994946 0.001121 0.003934 34.458252 1.006023 0.866521 0 1.148428 292.0 0.989179 3 3 77.50 102.00 

478 535 Stuparei110 0.999462 0.000037 0.000501 4.387120 0.183180 0.037712 0 0.209110 417.5 0.043050 1 0 24.45 30.50 

479 537 Sibiu110 0.999839 0.000000 0.000161 1.412790 0.073298 0.000001 0 0.083673 518.8 0.000001 1 0 19.77 19.77 

481 539 Cluj Floresti110 0.999496 0.000031 0.000473 4.143856 0.173671 0.032510 0 0.198255 419.1 0.037111 1 0 24.36 29.50 

483 541 Tihau110 0.998460 0.000000 0.001540 13.487582 0.614118 0.000003 0 0.701048 455.3 0.000003 2 0 39.00 55.00 

485 544 Iaz-1 110kV 0.993011 0.001904 0.005085 44.546005 2.827043 0.277022 0 3.227218 634.6 0.316235 6 1 52.00 63.50 

486 546 Salaj 1-220kV 0.999586 0.000000 0.000414 3.625223 0.388435 0.000003 0 0.443419 1071.5 0.000003 2 0 12.50 19.00 

487 547 Salaj110kV 0.999300 0.000000 0.000700 6.133230 0.489779 0.000003 0 0.559109 798.6 0.000003 2 0 19.50 28.50 

489 549 Baia Mare110kV 0.999496 0.000031 0.000473 4.143856 0.173671 0.032510 0 0.198255 419.1 0.037111 1 0 24.36 29.50 

491 551 Iernut110kV 0.999679 0.000000 0.000321 2.814325 0.135376 0.000001 0 0.154539 481.0 0.000001 1 0 21.29 21.29 

493 553 Ungheni110kV 0.993304 0.001875 0.004821 42.227734 1.745370 0.265416 0 1.992431 413.3 0.302986 4 1 68.00 85.50 

495 555 Fantanele110kV 0.999308 0.000029 0.000664 5.812569 0.245470 0.030924 0 0.280217 422.3 0.035301 1 0 24.18 37.50 

497 557 Gheorghieni110kV 0.999484 0.000032 0.000483 4.234287 0.177902 0.034218 0 0.203085 420.1 0.039062 1 0 24.30 30.00 

499 559 Dumbrava110kV 0.993309 0.002963 0.003728 32.654648 0.915238 1.111694 0 1.044792 280.3 1.269057 3 3 77.50 103.00 

501 561 Suceava110kV-1 0.999972 0.000025 0.000003 0.026593 0.009430 0.040876 0 0.010764 3545.9 0.046662 0 0 3.32 3.32 

503 564 FAI-110kV-1 0.999315 0.000032 0.000653 5.721689 0.239051 0.033249 0 0.272890 417.8 0.037955 1 0 24.43 37.00 

505 567 RomanN110kV 0.999380 0.000031 0.000589 5.161366 0.158725 0.032677 0 0.181193 307.5 0.037303 1 0 33.02 37.00 

507 569 Munteni110kV 0.992812 0.001099 0.006088 53.334740 1.321619 0.849044 0 1.508697 247.8 0.969229 3 3 102.50 131.50 

508 570 Stejaru110kV 0.998146 0.000000 0.001854 16.244835 0.715610 0.000000 0 0.816906 440.5 0.000000 2 0 43.50 60.00 

509 571 Bacau Sud110kV 0.999534 0.000000 0.000466 4.078557 0.156601 0.000069 0 0.178768 384.0 0.000079 1 0 26.54 29.50 

510 572 Filesti110kV 0.998250 0.000009 0.001741 15.252762 0.685728 0.004281 0 0.782794 449.6 0.004887 2 0 42.00 58.00 

512 574 Barbosi110kV 0.999432 0.000034 0.000534 4.675309 0.197733 0.033229 0 0.225723 422.9 0.037933 1 0 24.14 32.00 

514 576 FocsaniV110kV 0.998679 0.000002 0.001318 11.548429 0.422137 0.001028 0 0.481892 365.5 0.001173 2 0 38.00 58.00 

516 578 Brasov110kV 0.999661 0.000031 0.000309 2.704159 0.109760 0.032510 0 0.125297 405.9 0.037111 1 0 25.14 25.14 

518 580 Darste110kV 0.993358 0.002991 0.003651 31.982445 0.720529 1.122735 0 0.822522 225.3 1.281661 2 3 85.50 117.50 

520 582 Smardan110kV 0.994308 0.002036 0.003657 32.031242 0.741282 0.310598 0 0.846212 231.4 0.354564 2 1 84.50 115.50 

522 584 BraziV110kV 0.999497 0.000031 0.000473 4.140483 0.171365 0.032510 0 0.195623 413.9 0.037111 1 0 24.66 29.50 

524 586 Lacu Sarat110kV 0.999306 0.000041 0.000653 5.721776 0.239111 0.037955 0 0.272958 417.9 0.043328 1 0 24.43 37.00 

525 587 Teleajen110kV 0.988536 0.000032 0.011432 100.145302 2.499015 0.033894 0 2.852757 249.5 0.038692 5 0 127.00 156.00 

527 589 ConstantN110kV 0.998800 0.000166 0.001034 9.059211 0.173611 0.073660 0 0.198186 191.6 0.084087 1 1 52.68 64.00 



 
 
 
 
 

529 591 DraganestiOlt110kV 0.992404 0.000000 0.007596 66.544662 2.224557 0.000000 0 2.539448 334.3 0.000000 5 0 91.50 113.00 

531 593 ClujEst110kV 0.995659 0.000026 0.004315 37.795498 1.030400 0.028155 0 1.176256 272.6 0.032141 3 0 84.00 110.50 

532 596 Vetis 1 220kV 0.999393 0.000027 0.000580 5.081422 0.451262 0.029282 0 0.515139 888.1 0.033427 2 0 16.50 24.50 

533 597 Vetis110kV 0.999106 0.000027 0.000866 7.588970 0.552578 0.029282 0 0.630797 728.1 0.033427 2 0 23.00 33.00 

535 600 Gutinas110kV-1 0.999496 0.000000 0.000504 4.415946 0.209034 0.000001 0 0.238623 473.4 0.000001 1 0 21.63 30.00 

536 700 Oradea Sud 400kV - 1 0.999067 0.000055 0.000878 7.689401 1.116942 0.085397 0.056573 1.275048 1452.6 0.171208 3 1 16.50 21.50 

537 701 Oradea Sud 400kV - 2 0.998809 0.000313 0.000878 7.692941 1.120528 0.253231 0 1.279142 1456.6 0.289076 3 1 16.50 21.50 

539 1001 Oradea110kV 0.998453 0.001088 0.000458 4.012444 0.142818 0.977156 0 0.163034 355.9 1.115475 1 3 28.59 29.00 

568 1032 Suceava110kV-2 0.999972 0.000025 0.000003 0.026593 0.009430 0.040569 0 0.010764 3545.9 0.046312 0 0 3.32 3.32 

572 1037 Nadab 400kV -1 0.999566 0.000200 0.000234 2.046402 0.287339 0.085510 0 0.328013 1404.1 0.097614 1 1 7.62 12.50 

573 1038 Nadab 400kV -2 0.999566 0.000200 0.000234 2.046028 0.287310 0.085510 0 0.327980 1404.2 0.097614 1 1 7.62 12.50 

574 1039 Nadab 400kV -3 0.999602 0.000200 0.000198 1.733313 0.244816 0.085513 0.014292 0.279470 1412.4 0.116242 1 1 7.58 11.50 

575 1040 Nadab 400kV -4 0.999581 0.000200 0.000219 1.918675 0.271760 0.085511 0 0.310229 1416.4 0.097616 1 1 7.56 12.00 

577 1046 Cetate 110 0.998717 0.000000 0.001283 11.236354 0.396973 0.023799 0 0.453165 353.3 0.027168 2 0 38.00 58.00 

578 1080 Tariverde 400-1 0.999963 0.000031 0.000006 0.053563 0.013532 0.047040 0.032707 0.015447 2526.3 0.096321 0 1 4.46 4.46 

579 1081 Tariverde 400-2 0.999963 0.000031 0.000006 0.053563 0.013532 0.047292 0.031817 0.015447 2526.3 0.095448 0 1 4.46 4.46 

580 1082 Calea Arad 220-1 0.999907 0.000021 0.000072 0.630372 0.061918 0.018877 0.020027 0.070682 982.2 0.047647 1 0 10.68 10.68 

581 1083 Calea Arad 220-2 0.999906 0.000021 0.000072 0.634601 0.062483 0.018915 0 0.071328 984.6 0.021593 1 0 10.66 10.66 

582 1084 Calea Arad 220-3 0.999906 0.000021 0.000072 0.634601 0.062483 0.018915 0 0.071328 984.6 0.021593 1 0 10.66 10.66 

583 1085 Calea Arad 220-4 0.999907 0.000021 0.000072 0.632877 0.062291 0.018797 0.006068 0.071108 984.3 0.029364 1 0 10.66 10.66 

584 1087 Calafat 220 0.995058 0.000000 0.004942 43.293930 1.091157 0.023799 0.028004 1.245613 252.0 0.063660 3 1 93.00 121.50 

586 1092 Calafat 110 0.994608 0.000000 0.005392 47.232399 1.240593 0.023799 0 1.416202 262.7 0.027167 3 0 94.00 121.50 

588 1095 Rahman-1 0.996050 0.003021 0.000930 8.144259 0.792859 1.673676 0.023522 0.905090 973.5 1.941242 2 4 21.00 28.50 

589 1096 Rahman-2 0.995793 0.003277 0.000930 8.147820 0.796459 1.839002 0 0.909199 977.5 2.099318 2 4 21.00 28.50 

590 1097 Stupina-1 0.996876 0.001951 0.001174 10.279948 0.976208 0.460384 0.035305 1.114393 949.6 0.571560 3 2 23.50 31.50 

591 1098 Stupina-2 0.996620 0.002206 0.001174 10.283498 0.979804 0.623446 0 1.118497 952.8 0.711697 3 2 23.50 31.00 



Indicatori de siguranță pentru nodurile RET și nodurile de 110 kV din stațiile Transelectrica obținuți pentru etapa 2024 

Nr Crt Nr Nod Denumire nod Psucces Pmanevra Pinsucces 
Dur medie  
insucces 

Nr mediu  
intr 

Nr mediu  
man 

Nr mediu  
ref intr Lambda Miu 

Lambda  
man 

Nr max  
intr 

Nr max  
man 

Dur max  
a unei intr 10% 

Dur max  
a unei intr 5% 

                 
1 1 PdF 400kV - 1 0.999963 0.000036 0.000001 0.009785 0.007822 0.044664 0 0.008929 7994.5 0.050986 0 0 1.75 1.75 

2 2 PdF 400kV - 2 0.999964 0.000034 0.000001 0.009785 0.007822 0.042510 0 0.008929 7994.5 0.048527 0 0 1.75 1.75 

3 3 Urec 400kV - 1 0.999963 0.000036 0.000001 0.009785 0.007822 0.044664 0 0.008929 7994.5 0.050986 0 0 1.75 1.75 

4 4 Urec 400kV - 2 0.999964 0.000034 0.000001 0.009785 0.007822 0.042510 0 0.008929 7994.5 0.048527 0 0 1.75 1.75 

5 5 Tant 400kV - 2A 0.999966 0.000033 0.000001 0.009542 0.007629 0.040356 0 0.008709 7994.9 0.046068 0 0 1.75 1.75 

6 6 Tant 400kV - 1A 0.999963 0.000036 0.000001 0.009542 0.007629 0.044664 0 0.008709 7994.9 0.050986 0 0 1.75 1.75 

7 7 Tant 400kV - 1B 0.999961 0.000038 0.000001 0.010027 0.008016 0.046818 0 0.009150 7994.2 0.053445 0 0 1.75 1.75 

8 8 Tant 400kV - 2B 0.999964 0.000034 0.000001 0.010027 0.008016 0.042510 0 0.009150 7994.2 0.048527 0 0 1.75 1.75 

9 9 Bradu 400kV - 1 0.999965 0.000034 0.000001 0.009057 0.007242 0.041108 0 0.008267 7995.5 0.046927 0 0 1.75 1.75 

10 10 Bradu 400kV - 2 0.999966 0.000033 0.000001 0.009057 0.007242 0.040356 0 0.008267 7995.5 0.046068 0 0 1.75 1.75 

11 11 Slatina 400kV - 2 0.999974 0.000025 0.000001 0.007120 0.005695 0.031740 0 0.006501 7998.2 0.036233 0 0 1.75 1.75 

12 12 Slatina 400kV - 1 0.999974 0.000025 0.000001 0.007120 0.005695 0.031740 0 0.006501 7998.2 0.036233 0 0 1.75 1.75 

13 13 Domnesti 400kV - 1 0.999965 0.000034 0.000001 0.009085 0.007265 0.042928 0 0.008293 7996.6 0.049005 0 0 1.75 1.75 

14 14 Domnesti 400kV - 2 0.999969 0.000030 0.000001 0.009085 0.007265 0.038434 0 0.008293 7996.6 0.043875 0 0 1.75 1.75 

15 15 Gura Ialom 400kV - 1 0.999961 0.000038 0.000001 0.010269 0.008209 0.046817 0.033624 0.009371 7993.8 0.097261 0 1 1.75 1.75 

16 16 Gura Ialom400kV - 2 0.999962 0.000036 0.000001 0.010269 0.008209 0.044664 0 0.009371 7993.8 0.050986 0 0 1.75 1.75 

17 17 Pelicanu 400kV - 1 0.999957 0.000030 0.000013 0.113602 0.015999 0.038792 0 0.018264 1408.3 0.044283 0 0 7.60 7.60 

18 18 Pelicanu 400kV - 2 0.999957 0.000030 0.000013 0.113602 0.015999 0.038880 0 0.018264 1408.3 0.044384 0 0 7.60 7.60 

19 19 Brazi Vest 400kV - 1 0.999964 0.000034 0.000001 0.009300 0.007435 0.042510 0 0.008488 7995.2 0.048527 0 0 1.75 1.75 

20 20 Brazi Vest 400kV - 2 0.999966 0.000033 0.000001 0.009300 0.007435 0.040356 0.007599 0.008488 7995.2 0.055970 0 0 1.75 1.75 

21 21 Medgidia S 400kV - 1 0.999968 0.000031 0.000001 0.009085 0.007265 0.040486 0 0.008293 7996.5 0.046217 0 0 1.75 1.75 

22 22 Medgidia S 400kV - 2 0.999968 0.000031 0.000001 0.009085 0.007265 0.040486 0 0.008293 7996.5 0.046217 0 0 1.75 1.75 

23 23 CNE Cernavoda 400kV - 1 0.999964 0.000034 0.000001 0.009785 0.007822 0.042509 0 0.008929 7994.5 0.048526 0 0 1.75 1.75 

24 24 CNE Cernavoda 400kV - 2 0.999963 0.000036 0.000001 0.009785 0.007822 0.044664 0 0.008929 7994.5 0.050986 0 0 1.75 1.75 

25 25 Constanta Nord 400kV - 1 0.999949 0.000000 0.000051 0.447147 0.037671 0.018911 0 0.043003 842.5 0.021588 0 0 12.37 12.37 

26 26 Constanta Nord 400kV - 2 0.999946 0.000000 0.000054 0.471188 0.039555 0.018905 0 0.045154 839.5 0.021581 0 0 12.41 12.41 

27 27 Tulcea Vest 400kV - 1 0.999963 0.000032 0.000005 0.041347 0.010853 0.039840 0 0.012389 2624.7 0.045480 0 0 4.31 4.31 

28 28 Tulcea Vest 400kV - 2 0.999963 0.000032 0.000005 0.041347 0.010853 0.039840 0 0.012389 2624.7 0.045479 0 0 4.31 4.31 

29 29 Lacu Sarat 400kV - 1 0.999968 0.000031 0.000001 0.009057 0.007242 0.038202 0 0.008267 7995.5 0.043609 0 0 1.75 1.75 

30 30 Lacu Sarat 400kV - 2 0.999965 0.000034 0.000001 0.009057 0.007242 0.042510 0 0.008267 7995.5 0.048528 0 0 1.75 1.75 

31 31 Smardan 400kV - 1 0.999969 0.000030 0.000001 0.008855 0.007081 0.038431 0 0.008083 7996.8 0.043871 0 0 1.75 1.75 

32 32 Smardan 400kV - 2 0.999968 0.000031 0.000001 0.008855 0.007081 0.040485 0 0.008083 7996.8 0.046215 0 0 1.75 1.75 



33 33 Gutinas 400kV - 1 0.999968 0.000031 0.000001 0.008573 0.006855 0.038200 0 0.007825 7996.2 0.043607 0 0 1.75 1.75 

34 34 Gutinas 400kV - 2 0.999968 0.000031 0.000001 0.008573 0.006855 0.038200 0 0.007825 7996.2 0.043607 0 0 1.75 1.75 

35 35 Brasov 400kV - 1 0.999964 0.000034 0.000001 0.009542 0.007629 0.042510 0 0.008709 7994.8 0.048527 0 0 1.75 1.75 

36 36 Brasov 400kV - 2 0.999964 0.000034 0.000001 0.009542 0.007629 0.042510 0 0.008709 7994.8 0.048527 0 0 1.75 1.75 

37 37 Darste 400kV - 1 0.438887 0.561085 0.000028 0.243994 0.093569 250.592499 0 0.106814 3834.9 286.064514 1 429 3.11 3.11 

38 38 Darste 400kV - 2 0.997770 0.002211 0.000019 0.166509 0.062687 0.353613 0 0.071561 3764.8 0.403667 1 1 3.16 3.16 

39 39 Sibiu Sud 400kV - 1 0.999966 0.000033 0.000001 0.009057 0.007242 0.040353 0 0.008267 7995.5 0.046065 0 0 1.75 1.75 

40 40 Sibiu Sud 400kV - 2 0.999966 0.000033 0.000001 0.009057 0.007242 0.040354 0 0.008267 7995.5 0.046066 0 0 1.75 1.75 

41 41 Gadalin 400kV - 1 0.999964 0.000033 0.000003 0.023211 0.009117 0.040705 0 0.010407 3927.6 0.046467 0 0 3.05 3.05 

42 42 Gadalin 400kV - 2 0.999968 0.000029 0.000003 0.023211 0.009117 0.036210 0 0.010407 3927.6 0.041335 0 0 3.05 3.05 

43 43 Cluj Est 400kV 0.996698 0.000029 0.003273 28.668646 0.567266 0.024005 0.016321 0.647564 197.9 0.048671 2 0 85.50 121.50 

44 44 Rosiori 400kV - 1 0.999966 0.000033 0.000001 0.008815 0.007048 0.040412 0 0.008046 7995.8 0.046132 0 0 1.75 1.75 

45 45 Rosiori 400kV - 2 0.999968 0.000031 0.000001 0.008815 0.007048 0.038202 0 0.008046 7995.8 0.043609 0 0 1.75 1.75 

46 46 Mintia 400kV - 1 0.999529 0.000467 0.000005 0.042044 0.030957 0.173556 0 0.035339 7363.1 0.198123 0 1 1.86 1.86 

47 47 Mintia 400kV - 2 0.999534 0.000461 0.000005 0.042044 0.030957 0.168496 0 0.035339 7363.1 0.192347 0 1 1.86 1.86 

48 48 Iernut 400kV - 1 0.999968 0.000031 0.000001 0.008815 0.007048 0.038202 0 0.008046 7995.8 0.043609 0 0 1.75 1.75 

49 49 Iernut 400kV - 2 0.999966 0.000033 0.000001 0.008815 0.007048 0.040356 0 0.008046 7995.8 0.046069 0 0 1.75 1.75 

50 51 Bucuresti Sud 400kV - 1 0.999968 0.000031 0.000001 0.009057 0.007242 0.038202 0 0.008267 7995.5 0.043609 0 0 1.75 1.75 

51 52 Bucuresti Sud 400kV - 2 0.999965 0.000034 0.000001 0.009057 0.007242 0.042510 0 0.008267 7995.5 0.048528 0 0 1.75 1.75 

52 53 Isaccea 400kV - 2 0.997757 0.002204 0.000039 0.341849 0.137054 0.350443 0 0.156454 4009.2 0.400049 1 1 2.99 2.99 

53 54 Isaccea 400kV - 1A 0.997735 0.002245 0.000020 0.172641 0.068666 0.372015 0 0.078386 3977.4 0.424675 1 2 3.01 3.01 

54 55 Arad 400kV - 1 0.999964 0.000035 0.000001 0.009542 0.007629 0.042790 0 0.008709 7994.8 0.048847 0 0 1.75 1.75 

55 56 Arad 400kV - 2 0.999964 0.000034 0.000001 0.009542 0.007629 0.042510 0 0.008709 7994.8 0.048527 0 0 1.75 1.75 

56 57 Sardanesti 220kV - A 0.999926 0.000001 0.000073 0.640741 0.050818 0.000348 0 0.058012 793.1 0.000398 0 0 13.11 13.11 

57 58 Sardanesti 220kV - B 0.999926 0.000001 0.000073 0.640741 0.050818 0.000348 0 0.058012 793.1 0.008634 0 0 13.11 13.11 

58 59 Isalnita 220kV - 1 0.999963 0.000036 0.000001 0.009026 0.007215 0.044664 0 0.008236 7992.9 0.108998 0 0 1.75 1.75 

59 60 Isalnita 220kV - 2 0.999963 0.000036 0.000001 0.009026 0.007215 0.044664 0 0.008236 7992.9 0.050986 0 0 1.75 1.75 

60 61 Bradu 220kV - 1 0.999961 0.000038 0.000001 0.009245 0.007389 0.046818 0 0.008435 7992.5 0.053445 0 0 1.75 1.75 

61 62 Bradu 220kV - 2 0.999963 0.000036 0.000001 0.009245 0.007389 0.044664 0 0.008435 7992.5 0.050986 0 0 1.75 1.75 

62 63 Arefu 220kV - 1 0.997772 0.002209 0.000019 0.162755 0.061246 0.351958 0 0.069915 3763.1 0.401779 1 1 3.16 3.16 

63 64 Arefu 220kV - 2 0.997754 0.002227 0.000019 0.162755 0.061246 0.361993 0 0.069915 3763.1 0.413234 1 2 3.16 3.16 

64 65 Raureni 220kV 1 0.999917 0.000038 0.000045 0.391991 0.021648 0.045883 0 0.024713 552.3 0.052378 0 0 18.61 18.61 

65 66 Raureni 220kV 2 0.999918 0.000037 0.000045 0.391991 0.021648 0.043843 0 0.024713 552.3 0.050049 0 0 18.61 18.61 

66 67 Stuparei 220kV - 1 0.999927 0.000036 0.000036 0.317247 0.020764 0.042704 0 0.023703 654.5 0.048748 0 0 15.78 15.78 

67 68 Stuparei 220kV - 2 0.999927 0.000037 0.000036 0.317247 0.020764 0.044275 0 0.023703 654.5 0.050542 0 0 15.78 15.78 

68 69 Targoviste 220kV - 1A 0.999964 0.000035 0.000001 0.008590 0.006866 0.042854 0 0.007838 7993.6 0.048921 0 0 1.75 1.75 

69 70 Targoviste 220kV - 2A 0.999965 0.000034 0.000001 0.008590 0.006866 0.042510 0 0.007838 7993.6 0.048527 0 0 1.75 1.75 



70 71 Targoviste 220kV - 1B 0.999965 0.000034 0.000001 0.008372 0.006692 0.042510 0 0.007640 7994.0 0.048527 0 0 1.75 1.75 

71 72 Targoviste 220kV - 2B 0.999966 0.000033 0.000001 0.008372 0.006692 0.040444 0 0.007640 7994.0 0.046169 0 0 1.75 1.75 

72 73 T.Magurele 220kV - 1 0.999954 0.000035 0.000011 0.096382 0.013561 0.042815 0 0.015481 1407.0 0.048876 0 0 7.61 7.61 

73 74 T.Magurele 220kV - 2 0.999956 0.000033 0.000011 0.096382 0.013561 0.040810 0 0.015481 1407.0 0.046587 0 0 7.61 7.61 

74 75 Ghizdaru 220kV - 1 0.997840 0.002143 0.000017 0.149680 0.055163 0.325069 0.049133 0.062971 3685.4 0.435111 1 2 3.21 3.21 

75 76 Ghizdaru 220kV - 2 0.997845 0.002138 0.000017 0.149680 0.055163 0.319591 0.031536 0.062971 3685.4 0.405926 1 2 3.21 3.21 

76 77 Fundeni 220kV - A 0.999949 0.000000 0.000051 0.445321 0.037550 0.020176 0 0.042866 843.2 0.023032 0 0 12.36 12.36 

77 78 Fundeni 220kV - B 0.999949 0.000000 0.000051 0.445321 0.037550 0.019167 0 0.042866 843.2 0.021880 0 0 12.36 12.36 

78 79 Mostistea 220kV 0.996159 0.000000 0.003841 33.646118 0.927369 0.000000 0 1.058640 275.6 0.000000 3 0 79.00 105.50 

79 85 Brazi Vest 220kV - 1 0.999963 0.000036 0.000001 0.008808 0.007041 0.044664 0 0.008037 7993.3 0.050986 0 0 1.75 1.75 

80 86 Brazi Vest 220kV - 2 0.999965 0.000034 0.000001 0.008808 0.007041 0.042510 0 0.008037 7993.3 0.048527 0 0 1.75 1.75 

81 87 Lacu Sarat 220kV - 1 0.999956 0.000043 0.000001 0.008590 0.006866 0.048367 0 0.007838 7993.7 0.055214 0 0 1.75 1.75 

82 88 Lacu Sarat 220kV - 2 0.999957 0.000042 0.000001 0.008590 0.006866 0.045299 0 0.007838 7993.7 0.051711 0 0 1.75 1.75 

83 89 Filesti 220kV - 1 0.999915 0.000008 0.000077 0.675792 0.049729 0.002741 0.012194 0.056768 735.9 0.019019 0 0 14.09 14.09 

84 90 Filesti 220kV - 2 0.999915 0.000008 0.000077 0.678165 0.050005 0.002719 0.002775 0.057084 737.4 0.006720 0 0 14.06 14.06 

85 91 Barbosi 220kV - 1 0.999914 0.000039 0.000047 0.414203 0.026544 0.043856 0 0.030301 640.8 0.050063 0 0 16.10 16.10 

86 92 Barbosi 220kV - 2 0.999914 0.000039 0.000047 0.414203 0.026544 0.043748 0 0.030301 640.8 0.049940 0 0 16.10 16.10 

87 93 Focsani Vest 220kV 0.999917 0.000003 0.000080 0.702900 0.053073 0.001003 0 0.060586 755.1 0.001145 1 0 13.74 13.74 

88 95 Gutinas 220kV - 1 0.999961 0.000038 0.000001 0.009463 0.007563 0.046810 0 0.008634 7992.1 0.053436 0 0 1.75 1.75 

89 96 Gutinas 220kV - 2 0.999961 0.000038 0.000001 0.009463 0.007563 0.046814 0 0.008634 7992.1 0.053441 0 0 1.75 1.75 

90 97 Dumbrava 220kV - 1 0.999968 0.000028 0.000003 0.027890 0.007516 0.036679 0 0.008579 2694.7 0.041871 0 0 4.21 4.21 

91 98 Dumbrava 220kV - 2 0.999969 0.000028 0.000003 0.027890 0.007516 0.036486 0 0.008579 2694.7 0.041651 0 0 4.21 4.21 

92 99 Bacau Sud 400kV - 1,2 0.999951 0.000000 0.000049 0.427613 0.036542 0.000047 0.023395 0.041714 854.6 0.030540 0 0 12.20 12.20 

93 100 Bacau Sud 400kV - 4 0.999951 0.000000 0.000049 0.428831 0.036681 0.000060 0.038324 0.041873 855.4 0.050009 0 0 12.19 12.19 

94 101 Bacau Sud 400kV - 3 0.999951 0.000000 0.000049 0.429432 0.036723 0.000060 0 0.041921 855.1 0.000068 0 0 12.19 12.19 

95 102 Stejaru 220kV - 2 0.999791 0.000000 0.000209 1.830685 0.084877 0.000000 0.00822 0.096891 463.6 0.010712 1 0 22.07 22.07 

96 103 Stejaru 220kV - 3 0.999791 0.000000 0.000209 1.830685 0.084877 0.000000 0.025019 0.096891 463.6 0.032603 1 0 22.07 22.07 

97 104 Roman Nord 400kV - 1 0.999962 0.000035 0.000004 0.033646 0.011590 0.042774 0 0.013230 3444.6 0.048828 0 0 3.40 3.40 

98 105 Roman Nord 400kV - 2 0.999685 0.000311 0.000004 0.038054 0.015114 0.180788 0 0.017253 3971.7 0.206379 0 1 3.02 3.02 

99 106 FAI 220kV - 1A 0.999967 0.000033 0.000001 0.008372 0.006692 0.040356 0 0.007640 7994.0 0.046068 0 0 1.75 1.75 

100 107 FAI 220kV - 2A 0.999963 0.000036 0.000001 0.008372 0.006692 0.043146 0 0.007640 7994.0 0.049253 0 0 1.75 1.75 

101 109 Munteni 220kV - 1 0.999673 0.000218 0.000109 0.950990 0.089309 0.061393 0 0.101951 939.1 0.070083 1 1 11.15 11.15 

102 110 Munteni 220kV - 2 0.999944 0.000001 0.000056 0.487036 0.044095 0.000203 0.046253 0.050336 905.4 0.060506 0 1 11.55 11.55 

103 111 Gheorgheni 220kV - 1 0.999677 0.000312 0.000011 0.092297 0.014767 0.182698 0 0.016857 1599.9 0.208559 0 1 6.75 6.75 

104 112 Gheorgheni 220kV - 2 0.999954 0.000036 0.000010 0.088220 0.011507 0.044672 0.043877 0.013136 1304.4 0.108173 0 1 8.17 8.17 

105 113 Ungheni 220kV - 1 0.999969 0.000030 0.000001 0.007555 0.006042 0.038704 0.022559 0.006897 7996.5 0.073580 0 1 1.75 1.75 

106 114 Ungheni 220kV - 2 0.999971 0.000028 0.000001 0.007555 0.006042 0.036382 0.032955 0.006897 7996.5 0.084478 0 1 1.75 1.75 



107 117 Alba Iulia 220kV - 1 0.999956 0.000000 0.000044 0.382300 0.033877 0.000000 0 0.038672 886.1 0.000000 0 0 11.79 11.79 

108 118 Alba Iulia 220kV - 2 0.999956 0.000000 0.000044 0.381881 0.033853 0.000000 0.034753 0.038645 886.5 0.045288 0 0 11.78 11.78 

109 119 Alba Iulia 220kV - 3 0.999954 0.000000 0.000046 0.405437 0.035762 0.000023 0 0.040824 882.1 0.000026 0 0 11.84 11.84 

110 120 Alba Iulia 220kV - 4 0.999954 0.000000 0.000046 0.405437 0.035762 0.000000 0.074677 0.040824 882.1 0.097315 0 1 11.84 11.84 

111 121 Alba Iulia 220kV - 5 0.999956 0.000000 0.000044 0.381881 0.033853 0.000000 0.035362 0.038645 886.5 0.046082 0 0 11.78 11.78 

112 122 Alba Iulia 220kV - 6 0.999956 0.000000 0.000044 0.381881 0.033853 0.000000 0.028162 0.038645 886.5 0.036699 0 0 11.78 11.78 

113 123 Campia Turzii 220kV - 1 0.999930 0.000029 0.000041 0.358818 0.021069 0.036186 0.049785 0.024052 587.2 0.106185 0 1 17.53 17.53 

114 124 Campia Turzii 220kV - 2 0.999925 0.000035 0.000041 0.358818 0.021069 0.042650 0.042006 0.024052 587.2 0.103427 0 1 17.53 17.53 

115 125 Cluj Floresti 220kV - 1 0.999965 0.000034 0.000001 0.008590 0.006866 0.042510 0 0.007838 7993.6 0.048527 0 0 1.75 1.75 

116 126 Cluj Floresti 220kV - 2 0.999965 0.000034 0.000001 0.008590 0.006866 0.042510 0 0.007838 7993.6 0.048527 0 0 1.75 1.75 

117 127 Iaz 220kV - 2 0.996046 0.003934 0.000019 0.170518 0.067453 1.222260 0.012909 0.077001 3955.8 1.412095 1 3 3.03 3.03 

118 128 Iaz 220kV - 1 0.995792 0.004181 0.000027 0.232901 0.073564 1.352841 0.012909 0.083977 3158.6 1.561162 1 4 3.67 3.67 

119 129 Tihau 220kV - 1 0.999952 0.000000 0.000048 0.421953 0.035847 0.000003 0 0.040921 849.5 0.000003 0 0 12.27 12.27 

120 130 Tihau 220kV - 2 0.999952 0.000000 0.000048 0.421312 0.035800 0.000001 0.052118 0.040868 849.7 0.067919 0 1 12.27 12.27 

121 131 Tihau 220kV - 3 0.999952 0.000000 0.000048 0.421941 0.035845 0.000003 0.021003 0.040919 849.5 0.027373 0 0 12.27 12.27 

122 132 Tihau 220kV - 4 0.999952 0.000000 0.000048 0.421249 0.035791 0.000001 0.034153 0.040858 849.6 0.044508 0 0 12.27 12.27 

123 133 Vetis 4 220kV 0.999544 0.000031 0.000425 3.723854 0.308787 0.025392 0.027226 0.352497 829.2 0.064466 1 1 13.00 22.00 

124 134 Rosiori 220kV - 1 0.999968 0.000031 0.000001 0.007717 0.006170 0.038302 0 0.007043 7995.1 0.043724 0 0 1.75 1.75 

125 135 Rosiori 220kV - 2 0.999968 0.000031 0.000001 0.007717 0.006170 0.038202 0 0.007043 7995.1 0.043610 0 0 1.75 1.75 

126 136 Baia Mare 220kV - 1 0.999965 0.000034 0.000001 0.008590 0.006866 0.042510 0 0.007838 7993.6 0.048527 0 0 1.75 1.75 

127 137 Baia Mare 220kV - 2 0.999965 0.000034 0.000001 0.008590 0.006866 0.042510 0 0.007838 7993.6 0.048527 0 0 1.75 1.75 

128 138 Arad 220kV - 1 0.997790 0.002191 0.000018 0.159342 0.059501 0.341947 0 0.067923 3734.2 0.390350 1 1 3.18 3.18 

129 139 Arad 220kV - 2 0.997755 0.002227 0.000018 0.159342 0.059501 0.370952 0 0.067923 3734.2 0.423461 1 2 3.18 3.18 

130 140 Sacalaz 220kV 0.999718 0.000021 0.000261 2.284396 0.119652 0.014324 0.01658 0.136589 523.8 0.037957 1 0 19.59 19.59 

131 141 Timisoara 220kV - 1 0.997809 0.002173 0.000018 0.157635 0.058628 0.331922 0 0.066927 3719.3 0.378907 1 1 3.19 3.19 

132 142 Timisoara 220kV - 2 0.997773 0.002209 0.000018 0.157635 0.058628 0.351994 0 0.066927 3719.3 0.401819 1 1 3.19 3.19 

133 143 Resita 220kV - 1 0.997754 0.002227 0.000019 0.162755 0.061246 0.361993 0.139662 0.069915 3763.1 0.595234 1 2 3.16 3.16 

134 144 Resita 220kV - 2 0.997772 0.002209 0.000019 0.162755 0.061246 0.351958 0.113845 0.069915 3763.1 0.550135 1 2 3.16 3.16 

135 145 Salaj 4-220kV 0.999747 0.000000 0.000253 2.216838 0.263637 0.000003 0.021003 0.300955 1189.2 0.027374 1 0 8.91 14.00 

136 146 Pestis 220kV - A 0.999946 0.000000 0.000054 0.471188 0.039555 0.000000 0 0.045154 839.5 0.000000 0 0 12.41 12.41 

137 147 Pestis 220kV - B 0.999946 0.000000 0.000054 0.471188 0.039555 0.000045 0 0.045154 839.5 0.000051 0 0 12.41 12.41 

138 148 Hasdat 220kV - 1 0.999966 0.000033 0.000001 0.008594 0.006871 0.042536 0.060286 0.007843 7994.9 0.127119 0 1 1.75 1.75 

139 149 Hasdat 220kV - 2 0.999966 0.000033 0.000001 0.008594 0.006871 0.042538 0.04434 0.007843 7994.9 0.106340 0 1 1.75 1.75 

140 150 Baru Mare 220kV - 1 0.999947 0.000030 0.000024 0.206158 0.014063 0.038437 0.049785 0.016054 682.2 0.108755 0 1 15.16 15.16 

141 151 Baru Mare 220kV - 2 0.999694 0.000282 0.000024 0.209936 0.017084 0.170137 0 0.019502 813.8 0.194220 0 1 12.79 12.79 

142 152 Hasdat Otelarie 220kV - A 0.999587 0.000386 0.000027 0.239765 0.022077 0.173868 0.008557 0.025202 920.8 0.209630 0 1 11.36 11.36 

143 153 Hasdat Otelarie 220kV - B 0.995964 0.004009 0.000027 0.240347 0.022130 0.681244 0.005834 0.025262 920.7 0.785278 0 2 11.36 11.36 



144 154 Gradiste 220kV - 1 0.999951 0.000000 0.000049 0.425731 0.036141 0.000001 0 0.041257 848.9 0.000002 0 0 12.28 12.28 

145 155 Gradiste 220kV - 2 0.999951 0.000000 0.000049 0.425731 0.036141 0.000001 0 0.041257 848.9 0.000002 0 0 12.28 12.28 

146 156 PdF 220kV - 1 0.999959 0.000040 0.000001 0.010555 0.008434 0.048971 0 0.009628 7990.3 0.055903 0 0 1.75 1.75 

147 157 PdF 220kV - 2 0.999953 0.000046 0.000001 0.010555 0.008434 0.055433 0 0.009628 7990.3 0.063280 0 1 1.75 1.75 

148 158 Gradiste 220kV - 3 0.999952 0.000000 0.000048 0.424670 0.036078 0.000001 0.025229 0.041185 849.6 0.032878 0 0 12.27 12.27 

149 159 Gradiste 220kV - 4 0.999952 0.000000 0.000048 0.423515 0.035980 0.000000 0.018125 0.041073 849.6 0.023619 0 0 12.27 12.27 

150 160 Craiova Nord 220kV - 1 0.999966 0.000033 0.000001 0.008386 0.006705 0.042538 0 0.007654 7995.2 0.048559 0 0 1.75 1.75 

151 161 Craiova Nord 220kV - 2 0.999968 0.000031 0.000001 0.008386 0.006705 0.040486 0 0.007654 7995.2 0.046217 0 0 1.75 1.75 

152 162 Slatina 220kV - 2 0.999974 0.000025 0.000001 0.006409 0.005126 0.031740 0 0.005851 7997.4 0.036233 0 0 1.75 1.75 

153 163 Slatina 220kV - 1 0.999974 0.000025 0.000001 0.006409 0.005126 0.031740 0 0.005851 7997.4 0.036233 0 0 1.75 1.75 

154 166 Targu Jiu Nord 220kV 0.999837 0.000000 0.000163 1.430560 0.076454 0.000001 0 0.087276 534.4 0.000002 1 0 19.21 19.21 

155 167 Fantanele 220kV - 1 0.999712 0.000278 0.000010 0.084165 0.012930 0.166041 0 0.014761 1536.3 0.189545 0 1 7.01 7.01 

156 168 Fantanele 220kV - 2 0.999963 0.000028 0.000009 0.080595 0.010075 0.036393 0.034437 0.011501 1250.1 0.086421 0 1 8.50 8.50 

157 169 Suceava 400kV - 1 0.999962 0.000033 0.000005 0.041240 0.011838 0.040841 0 0.013513 2870.4 0.046623 0 0 3.98 3.98 

158 170 Suceava 400kV - 2 0.999688 0.000307 0.000005 0.045406 0.015169 0.176703 0 0.017316 3340.7 0.201715 0 1 3.49 3.49 

159 171 Iernut 220kV - 1 0.999965 0.000034 0.000001 0.008590 0.006866 0.042507 0 0.007838 7993.6 0.048524 0 0 1.75 1.75 

160 172 Iernut 220kV - 2 0.999965 0.000034 0.000001 0.008590 0.006866 0.042508 0 0.007838 7993.6 0.048525 0 0 1.75 1.75 

161 173 Mintia 220kV - 1 0.999935 0.000064 0.000001 0.012828 0.010246 0.075680 0 0.011696 7987.2 0.086392 0 1 1.75 1.75 

162 174 Mintia 220kV - 2 0.999956 0.000042 0.000001 0.012828 0.010246 0.051123 0 0.011696 7987.2 0.058360 0 0 1.75 1.75 

163 175 Bucuresti Sud 220kV - 1 0.999959 0.000040 0.000001 0.009245 0.007389 0.048972 0 0.008435 7992.6 0.055904 0 0 1.75 1.75 

164 176 Bucuresti Sud 220kV - 2 0.999964 0.000034 0.000001 0.009245 0.007389 0.042509 0 0.008435 7992.6 0.048527 0 0 1.75 1.75 

165 177 Cetate 220kV-B 0.999952 0.000000 0.000048 0.423444 0.036014 0.018921 0.062904 0.041112 850.5 0.103572 0 1 12.26 12.26 

166 178 Cetate 220kV-A 0.999952 0.000000 0.000048 0.423593 0.036049 0.018930 0.071566 0.041152 851.0 0.114869 0 1 12.25 12.25 

283 299 Filesti 220kV - 3 0.999929 0.000008 0.000063 0.552428 0.037695 0.002751 0 0.043031 682.3 0.003141 0 0 15.16 15.16 

297 313 Stejaru 220kV - 1 0.999791 0.000000 0.000209 1.830685 0.084877 0.000000 0 0.096891 463.6 0.000000 1 0 22.07 22.07 

346 363 Paros220 0.999949 0.000000 0.000051 0.445321 0.037550 0.000000 0 0.042866 843.2 0.000000 0 0 12.36 12.36 

353 371 Isaccea 400kV - 1B 0.994185 0.005805 0.000010 0.087419 0.002910 2.033745 0 0.003322 332.9 2.321627 0 5 30.54 30.54 

362 381 Sibiu 220kV - 1 0.999973 0.000001 0.000026 0.227939 0.020713 0.011837 0.035741 0.023645 908.7 0.060088 0 1 11.50 11.50 

363 382 Sibiu 220kV - 2 0.999973 0.000001 0.000026 0.227939 0.020713 0.011837 0.035741 0.023645 908.7 0.060088 0 1 11.50 11.50 

374 396 Urec 220kV - 1 0.999965 0.000034 0.000001 0.008153 0.006518 0.041212 0 0.007441 7994.4 0.047045 0 0 1.75 1.75 

375 397 Urec 220kV - 2 0.999967 0.000033 0.000001 0.008153 0.006518 0.040356 0 0.007441 7994.4 0.046068 0 0 1.75 1.75 

379 401 Suceava 220kV 0.999999 0.000000 0.000001 0.011798 0.001764 0.000084 0.048776 0.002014 1495.2 0.063658 0 1 7.19 7.19 

385 407 Lotr220-1 0.998439 0.001549 0.000012 0.107269 0.053128 0.315438 0.035741 0.060648 4952.8 0.406664 1 2 2.52 2.52 

386 408 Lotr220-2 0.998439 0.001549 0.000012 0.107269 0.053128 0.315438 0.035741 0.060648 4952.8 0.406664 1 2 2.52 2.52 

387 409 Galceag220 0.998042 0.000000 0.001958 17.150826 0.271888 0.000000 0.034753 0.310374 158.5 0.045288 1 0 63.58 105.50 

388 410 Sugag220 0.998042 0.000000 0.001958 17.150826 0.271888 0.000000 0.028162 0.310374 158.5 0.036699 1 0 63.58 105.50 

389 411 Maris220-1 0.998475 0.001514 0.000011 0.097041 0.046889 0.291031 0 0.053526 4831.8 0.332227 0 1 2.57 2.57 



390 412 Maris220-2 0.998513 0.001476 0.000011 0.097041 0.046889 0.266551 0.019447 0.053526 4831.8 0.329625 0 1 2.57 2.57 

393 416 Rete220 0.999801 0.000000 0.000199 1.743052 0.081442 0.000000 0.031893 0.092970 467.2 0.041562 1 0 21.90 21.90 

394 423 Draganesti Olt 400kV 0.995535 0.000000 0.004465 39.115276 1.290319 0.000000 0.029205 1.472968 329.9 0.038059 3 0 76.00 98.00 

396 425 Turnu Magurele 110-1 0.999446 0.000035 0.000519 4.545280 0.135616 0.028385 0 0.154813 298.4 0.032403 1 0 34.02 34.02 

399 431 Bucuresti Sud 110-1 0.999451 0.000040 0.000509 4.458141 0.131524 0.032467 0 0.150141 295.0 0.037063 1 0 34.40 34.40 

401 435 Domnesti 110-1 0.998661 0.000034 0.001305 11.429870 0.140537 0.028460 0 0.160430 123.0 0.032489 1 0 81.83 82.00 

403 440 Fundeni 110-1 0.999441 0.000000 0.000559 4.894026 0.171984 0.024384 0 0.196329 351.4 0.027835 1 0 28.96 34.50 

404 443 Ghizdaru 110-1 0.996003 0.002143 0.001854 16.241266 0.527944 0.215512 0 0.602675 325.1 0.246018 2 1 50.00 72.00 

406 447 Pelicanu 110-1 0.998653 0.000030 0.001317 11.534388 0.146327 0.025718 0 0.167040 126.9 0.029358 1 0 79.33 83.00 

408 451 Gura Ialom 110-1 0.999470 0.000038 0.000492 4.306384 0.102979 0.031038 0 0.117556 239.1 0.035432 1 0 42.32 42.32 

410 455 MedgidiaS 110-1 0.998664 0.000031 0.001304 11.425327 0.138128 0.026841 0 0.157681 120.9 0.030641 1 0 83.22 83.22 

414 463 TulceaV110-1 0.999655 0.000002 0.000343 3.005650 0.087063 0.001087 0 0.099388 289.7 0.001241 1 0 35.02 35.02 

416 467 CraiovaN 110-1 0.998599 0.000033 0.001368 11.984591 0.288358 0.028201 0 0.329175 240.6 0.032193 1 0 42.06 72.00 

418 470 Isalnita110 0.999253 0.000036 0.000711 6.228588 0.188419 0.029611 0 0.215090 302.5 0.033802 1 0 33.56 43.50 

420 472 Sardanesti110 0.998088 0.000001 0.001910 16.735014 0.542207 0.000348 0 0.618958 324.0 0.000398 2 0 51.00 73.00 

422 474 TgJiuN110 0.997978 0.000000 0.002022 17.714911 0.599071 0.000002 0 0.683871 338.2 0.000002 2 0 51.50 73.00 

424 476 Gradiste110-1 0.998269 0.000000 0.001731 15.166203 0.519984 0.000002 0 0.593589 342.9 0.000002 2 0 47.00 68.00 

426 480 Slatina110 0.999663 0.000000 0.000337 2.953761 0.098404 0.000000 0 0.112334 333.1 0.000000 1 0 30.52 30.52 

428 482 Mostistea110 0.993299 0.000000 0.006701 58.702511 2.091875 0.000000 0 2.387985 356.4 0.000000 5 0 84.00 104.50 

431 489 TSev220-1 0.999012 0.000227 0.000761 6.670736 0.214647 0.073725 0.005466 0.245031 321.8 0.091284 1 1 31.58 44.50 

432 490 TSev220-2 0.999006 0.000232 0.000761 6.670736 0.214647 0.078009 0.005466 0.245031 321.8 0.096175 1 1 31.58 44.50 

435 493 TSev110-1 0.997816 0.000226 0.001957 17.146206 0.458973 0.073683 0 0.523942 267.7 0.084113 2 1 55.00 82.00 

436 494 TSev110-2 0.997810 0.000232 0.001957 17.146206 0.458973 0.077967 0 0.523942 267.7 0.089003 2 1 55.00 82.00 

438 496 Resita110 0.992165 0.002227 0.005608 49.124428 1.489686 0.239991 0 1.700555 303.2 0.273962 4 1 87.50 111.50 

440 498 Timisoara110 0.992385 0.003386 0.004229 37.047115 0.756609 0.933952 0 0.863709 204.2 1.066156 2 3 97.00 132.00 

442 500 Pestis110 0.999416 0.000000 0.000584 5.119667 0.189900 0.000054 0 0.216781 370.9 0.000062 1 0 27.46 35.50 

444 502 Sacalaz110 0.994121 0.000021 0.005858 51.312256 1.570624 0.014324 0 1.792950 306.1 0.016351 4 0 88.50 112.00 

446 505 Mintia110-1 0.999405 0.000251 0.000344 3.012616 0.104177 0.094855 0 0.118924 345.8 0.108282 1 1 29.42 29.42 

448 508 Arad110-1 0.995989 0.003445 0.000566 4.957292 0.199805 0.963474 0 0.228087 403.1 1.099856 1 3 25.31 34.00 

450 510 Hasdat110 0.998576 0.000033 0.001391 12.181268 0.303136 0.028201 0 0.346046 248.9 0.032193 1 0 42.50 71.50 

452 512 Baru Mare110 0.998558 0.000030 0.001413 12.375055 0.305902 0.025483 0 0.349203 247.2 0.029090 1 0 43.50 72.50 

454 514 Paroseni110 0.999420 0.000000 0.000580 5.085166 0.187402 0.000000 0 0.213930 368.5 0.000000 1 0 27.64 35.50 

456 517 Alba Iulia110-1 0.998731 0.000000 0.001269 11.119992 0.310396 0.000000 0 0.354333 279.1 0.000000 1 0 39.00 64.50 

458 520 Lotru110 0.993013 0.001549 0.005438 47.640442 1.467926 0.209126 0 1.675714 308.1 0.238728 4 1 85.50 109.00 

460 522 Targoviste-A110 0.999434 0.000035 0.000531 4.648634 0.146597 0.028411 0 0.167348 315.4 0.032433 1 0 32.21 33.50 

462 524 Targoviste-B110 0.999435 0.000034 0.000530 4.644230 0.144263 0.028183 0 0.164684 310.6 0.032172 1 0 32.69 33.50 

464 526 Bradu110 0.998103 0.000036 0.001860 16.296043 0.511769 0.029611 0 0.584211 314.0 0.033802 2 0 50.50 73.50 



466 528 Arefu110 0.994694 0.003427 0.001879 16.457769 0.521490 0.950743 0 0.595308 316.9 1.085323 2 3 50.50 73.50 

467 529 Pitesti Sud 220kV 0.997184 0.000038 0.002777 24.329990 0.396090 0.031038 0.004667 0.452157 162.8 0.041514 2 0 81.50 126.00 

469 531 Pitesti110 0.996675 0.000038 0.003287 28.796196 0.524640 0.031038 0 0.598904 182.2 0.035431 2 0 88.50 128.00 

471 533 Raureni110 0.998527 0.000038 0.001434 12.564666 0.312933 0.030419 0 0.357230 249.1 0.034725 1 0 44.00 73.00 

473 535 Stuparei110 0.999397 0.000037 0.000566 4.957293 0.155810 0.029353 0 0.177866 314.3 0.033508 1 0 32.32 35.50 

474 537 Sibiu110 0.999820 0.000000 0.000180 1.577203 0.061634 0.000001 0 0.070358 390.8 0.000001 1 0 26.09 26.09 

476 539 Cluj Floresti110 0.999435 0.000034 0.000531 4.648634 0.146597 0.028183 0 0.167348 315.4 0.032172 1 0 32.21 33.50 

478 541 Tihau110 0.998269 0.000000 0.001731 15.162426 0.519628 0.000003 0 0.593183 342.7 0.000004 2 0 47.00 68.00 

480 544 Iaz-1 110kV 0.994659 0.003933 0.001409 12.339311 0.341243 0.809626 0 0.389547 276.5 0.924231 1 2 42.50 69.00 

481 546 Salaj 1-220kV 0.999534 0.000000 0.000466 4.079967 0.329945 0.000003 0 0.376649 808.7 0.000004 1 0 14.50 23.50 

482 547 Salaj110kV 0.999213 0.000000 0.000787 6.892520 0.415141 0.000003 0 0.473905 602.3 0.000004 2 0 23.00 35.00 

484 549 Baia Mare110kV 0.999435 0.000034 0.000531 4.648634 0.146597 0.028183 0 0.167348 315.4 0.032172 1 0 32.21 33.50 

486 551 Iernut110kV 0.999641 0.000000 0.000359 3.144959 0.113829 0.000001 0 0.129941 361.9 0.000001 1 0 28.13 28.13 

488 553 Ungheni110kV 0.998580 0.000030 0.001390 12.176452 0.300584 0.025659 0 0.343132 246.9 0.029292 1 0 42.50 72.00 

490 555 Fantanele110kV 0.999266 0.000028 0.000706 6.185950 0.199172 0.024128 0 0.227365 322.0 0.027543 1 0 31.56 42.50 

492 557 Gheorghieni110kV 0.999424 0.000036 0.000539 4.724187 0.147513 0.029616 0 0.168394 312.3 0.033808 1 0 32.53 34.00 

494 559 Dumbrava110kV 0.998579 0.000028 0.001393 12.200565 0.303564 0.024317 0 0.346534 248.8 0.027759 1 0 43.00 71.50 

496 561 Suceava110kV-1 0.999965 0.000031 0.000004 0.033955 0.009750 0.038744 0 0.011131 2871.6 0.044228 0 0 3.98 3.98 

498 564 FAI-110kV-1 0.999232 0.000036 0.000732 6.414639 0.201270 0.028605 0 0.229760 313.8 0.032654 1 0 32.37 44.00 

500 567 RomanN110kV 0.999298 0.000035 0.000668 5.848621 0.134151 0.028358 0 0.153141 229.4 0.032372 1 0 44.10 44.10 

502 569 Munteni110kV 0.998554 0.000001 0.001445 12.659225 0.342620 0.000203 0 0.391118 270.6 0.000232 1 0 44.00 70.50 

503 570 Stejaru110kV 0.997924 0.000000 0.002076 18.187601 0.601591 0.000000 0 0.686747 330.8 0.000000 2 0 53.00 74.50 

504 571 Bacau Sud110kV 0.999473 0.000000 0.000527 4.613884 0.131858 0.000072 0 0.150523 285.8 0.000082 1 0 35.49 35.49 

505 572 Filesti110kV 0.998732 0.000008 0.001260 11.036276 0.282280 0.002751 0 0.322237 255.8 0.003141 1 0 39.60 67.00 

507 574 Barbosi110kV 0.999384 0.000039 0.000577 5.054248 0.159643 0.029075 0 0.182240 315.9 0.033191 1 0 32.16 36.00 

509 576 FocsaniV110kV 0.998527 0.000003 0.001470 12.875057 0.351595 0.001003 0 0.401364 273.1 0.001145 1 0 44.50 70.50 

511 578 Brasov110kV 0.999618 0.000034 0.000347 3.043905 0.092926 0.028183 0 0.106079 305.3 0.032172 1 0 33.26 33.26 

513 580 Darste110kV 0.992393 0.003425 0.004182 36.634731 0.608475 0.950182 0 0.694607 166.1 1.084683 2 3 106.00 149.00 

515 582 Smardan110kV 0.998834 0.000000 0.001166 10.211361 0.111099 0.000001 0 0.126825 108.8 0.000001 1 0 92.41 92.41 

517 584 BraziV110kV 0.999435 0.000034 0.000530 4.644449 0.144378 0.028183 0 0.164816 310.9 0.032172 1 0 32.67 33.50 

519 586 Lacu Sarat110kV 0.999224 0.000043 0.000732 6.414746 0.201328 0.032066 0 0.229826 313.9 0.036605 1 0 32.36 44.00 

521 589 ConstantN110kV 0.998613 0.000186 0.001200 10.514853 0.143865 0.064132 0 0.164230 136.8 0.073210 1 1 73.59 75.50 

523 591 DraganestiOlt110kV 0.991404 0.000000 0.008596 75.301369 1.868747 0.000000 0 2.133273 248.2 0.000000 4 0 116.00 145.00 

525 593 ClujEst110kV 0.995047 0.000029 0.004924 43.134243 0.869945 0.024005 0 0.993088 201.7 0.027403 3 0 105.00 140.50 

526 596 Vetis 1 220kV 0.999369 0.000031 0.000600 5.256885 0.359476 0.025392 0 0.410360 683.8 0.028986 2 0 18.00 28.50 

527 597 Vetis110kV 0.999065 0.000031 0.000905 7.925007 0.442694 0.025392 0 0.505358 558.6 0.028986 2 0 26.00 39.00 

529 600 Gutinas110kV-1 0.999436 0.000000 0.000564 4.941548 0.175756 0.000001 0 0.200635 355.7 0.000001 1 0 28.62 35.00 



 
 
 
 

 

530 700 Oradea Sud 400kV - 1 0.999968 0.000031 0.000002 0.014314 0.008361 0.038446 0.056573 0.009545 5841.2 0.117610 0 1 2.21 2.21 

531 701 Oradea Sud 400kV - 2 0.999964 0.000035 0.000002 0.014314 0.008361 0.042735 0.030626 0.009545 5841.2 0.088694 0 1 2.21 2.21 

533 1001 Oradea110kV 0.999452 0.000031 0.000517 4.527068 0.121221 0.025488 0 0.138380 267.8 0.029096 1 0 37.85 37.85 

562 1032 Suceava110kV-2 0.999965 0.000031 0.000004 0.033955 0.009750 0.038410 0 0.011131 2871.6 0.043847 0 0 3.98 3.98 

566 1037 Nadab 400kV -1 0.999921 0.000000 0.000078 0.687136 0.071767 0.000083 0 0.081926 1044.4 0.000095 1 0 10.07 10.07 

567 1038 Nadab 400kV -2 0.999922 0.000000 0.000078 0.686672 0.071739 0.000083 0 0.081894 1044.7 0.000095 1 0 10.07 10.07 

568 1039 Nadab 400kV -3 0.999961 0.000000 0.000039 0.343667 0.029782 0.000069 0.044918 0.033998 866.6 0.058613 0 1 12.04 12.04 

569 1040 Nadab 400kV -4 0.999937 0.000000 0.000062 0.546901 0.058661 0.000083 0 0.066965 1072.6 0.000095 1 0 9.82 9.82 

571 1042 PDF II 110kV -1 0.999971 0.000028 0.000001 0.006533 0.005223 0.036381 0 0.005963 7995.7 0.041531 0 0 1.75 1.75 

572 1043 PDF II 110kV -2 0.999971 0.000028 0.000001 0.006533 0.005223 0.036381 0 0.005963 7995.7 0.041531 0 0 1.75 1.75 

573 1044 PDF II 220kV -A 0.999954 0.000000 0.000046 0.405430 0.035761 0.018905 0.031536 0.040823 882.1 0.062677 0 1 11.84 11.84 

574 1045 PDF II 220kV -B 0.999954 0.000000 0.000046 0.405422 0.035760 0.018905 0.0349 0.040822 882.0 0.067060 0 1 11.84 11.84 

575 1046 Cetate 110 0.998552 0.000000 0.001448 12.681215 0.331268 0.022877 0 0.378159 261.2 0.026115 1 0 44.00 71.50 

576 1049 Resita 400kV - 1 0.999971 0.000028 0.000001 0.010704 0.006920 0.036454 0 0.007899 6464.5 0.041615 0 0 2.05 2.05 

577 1050 Resita 400kV - 2 0.999971 0.000028 0.000001 0.010704 0.006920 0.036558 0.049555 0.007899 6464.5 0.106310 0 1 2.05 2.05 

579 1080 Tariverde 400-1 0.999963 0.000033 0.000003 0.029606 0.009900 0.041245 0.032707 0.011301 3343.9 0.089706 0 1 3.49 3.49 

580 1081 Tariverde 400-2 0.999962 0.000034 0.000003 0.029606 0.009900 0.041689 0.031817 0.011301 3343.9 0.089052 0 1 3.49 3.49 

581 1082 Calea Arad 220-1 0.999891 0.000026 0.000083 0.727044 0.053376 0.018162 0.020027 0.060932 734.2 0.046831 1 0 14.12 14.12 

582 1083 Calea Arad 220-2 0.999890 0.000026 0.000084 0.732292 0.053920 0.018199 0 0.061553 736.3 0.020775 1 0 14.08 14.08 

583 1084 Calea Arad 220-3 0.999890 0.000026 0.000084 0.732292 0.053920 0.018199 0 0.061553 736.3 0.020775 1 0 14.08 14.08 

584 1085 Calea Arad 220-4 0.999891 0.000026 0.000083 0.730152 0.053735 0.018085 0.006068 0.061342 735.9 0.028552 1 0 14.09 14.09 

585 1087 Calafat 220 0.994409 0.000000 0.005591 48.976379 0.883702 0.022867 0.028004 1.008792 180.4 0.062597 3 1 118.00 158.00 

588 1092 Calafat 110 0.993937 0.000000 0.006063 53.114735 1.005349 0.022867 0 1.147658 189.3 0.026104 3 0 119.50 157.50 

591 1095 Rahman-1 0.999965 0.000033 0.000002 0.014329 0.007944 0.041210 0.023522 0.009068 5543.9 0.077697 0 1 2.30 2.30 

592 1096 Rahman-2 0.999965 0.000033 0.000002 0.014329 0.007944 0.041010 0.025522 0.009068 5543.9 0.080073 0 1 2.30 2.30 

593 1097 Stupina-1 0.999964 0.000035 0.000002 0.015063 0.008006 0.042702 0.035305 0.009140 5315.3 0.094754 0 1 2.38 2.38 

594 1098 Stupina-2 0.999968 0.000031 0.000002 0.015063 0.008006 0.038293 0.017014 0.009140 5315.3 0.065886 0 1 2.38 2.38 

597 1118 Teleajen 400kV - 1 0.999969 0.000030 0.000001 0.010162 0.006916 0.038893 0.009593 0.007895 6805.8 0.056900 0 0 1.97 1.97 

598 1119 Teleajen 400kV - 2 0.999971 0.000028 0.000001 0.010162 0.006916 0.036736 0.007599 0.007895 6805.8 0.051838 0 0 1.97 1.97 

599 1120 Teleajen 110kV 0.999488 0.000030 0.000482 4.220364 0.113365 0.025785 0 0.129412 268.6 0.029435 1 0 37.73 37.73 

600 1121 Stalpu 400kV - 1 0.999969 0.000030 0.000001 0.008855 0.007081 0.039136 0.039798 0.008083 7996.8 0.096539 0 1 1.75 1.75 

601 1122 Stalpu 400kV - 2 0.999247 0.000751 0.000001 0.008855 0.007081 0.675679 0.022226 0.008083 7996.8 0.800287 0 2 1.75 1.75 

602 1123 Stalpu 110kV 0.998767 0.000751 0.000482 4.218823 0.113352 0.447802 0 0.129397 268.7 0.511189 1 2 37.72 37.72 

614 1220 Arefu 400 0.999954 0.000000 0.000046 0.405437 0.035762 0.000000 0.112295 0.040824 882.1 0.146337 0 1 11.84 11.84 

615 1231 Banca 220kV - 1 0.999946 0.000000 0.000054 0.471188 0.039555 0.000000 0.048776 0.045154 839.5 0.063562 0 1 12.41 12.41 

616 1232 Banca 220kV - 2 0.999946 0.000000 0.000054 0.471188 0.039555 0.000000 0.079891 0.045154 839.5 0.104110 0 1 12.41 12.41 



Indicatori de siguranță pentru nodurile RET și nodurile de 110 kV din stațiile Transelectrica obținuți pentru etapa 2029 

Nr Crt Nr Nod Denumire nod Psucces Pmanevra Pinsucces 
Dur medie  
insucces 

Nr mediu  
intr 

Nr mediu  
man 

Nr mediu  
ref intr Lambda Miu 

Lambda  
man 

Nr max  
intr 

Nr max  
man 

Dur max  
a unei intr 10% 

Dur max  
a unei intr 5% 

                 
1 1 PdF 400kV - 1 0.999959 0.000040 0.000001 0.011272 0.007822 0.042197 0 0.008929 6939.5 0.048170 0 0 1.94 1.94 

2 2 PdF 400kV - 2 0.999961 0.000038 0.000001 0.011272 0.007822 0.040162 0 0.008929 6939.5 0.045847 0 0 1.94 1.94 

3 3 Urec 400kV - 1 0.999959 0.000040 0.000001 0.011272 0.007822 0.042197 0 0.008929 6939.5 0.048170 0 0 1.94 1.94 

4 4 Urec 400kV - 2 0.999961 0.000038 0.000001 0.011272 0.007822 0.040162 0 0.008929 6939.5 0.045847 0 0 1.94 1.94 

5 5 Tant 400kV - 2A 0.999963 0.000036 0.000001 0.010993 0.007629 0.038127 0 0.008709 6939.8 0.043524 0 0 1.94 1.94 

6 6 Tant 400kV - 1A 0.999959 0.000040 0.000001 0.010993 0.007629 0.042197 0 0.008709 6939.8 0.048171 0 0 1.94 1.94 

7 7 Tant 400kV - 1B 0.999957 0.000042 0.000001 0.011551 0.008016 0.044232 0 0.009150 6939.2 0.050494 0 0 1.94 1.94 

8 8 Tant 400kV - 2B 0.999961 0.000038 0.000001 0.011551 0.008016 0.040162 0 0.009150 6939.2 0.045847 0 0 1.94 1.94 

9 9 Bradu 400kV - 1 0.999962 0.000037 0.000001 0.010434 0.007242 0.038879 0 0.008267 6940.4 0.044383 0 0 1.94 1.94 

10 10 Bradu 400kV - 2 0.999963 0.000036 0.000001 0.010434 0.007242 0.038127 0 0.008267 6940.4 0.043524 0 0 1.94 1.94 

11 11 Slatina 400kV - 2 0.999972 0.000027 0.000001 0.008202 0.005695 0.029987 0 0.006501 6942.7 0.034232 0 0 1.94 1.94 

12 12 Slatina 400kV - 1 0.999972 0.000027 0.000001 0.008202 0.005695 0.029987 0 0.006501 6942.7 0.034232 0 0 1.94 1.94 

13 13 Domnesti 400kV - 1 0.999958 0.000041 0.000001 0.010993 0.007629 0.042619 0 0.008709 6939.8 0.048652 0 0 1.94 1.94 

14 14 Domnesti 400kV - 2 0.999963 0.000036 0.000001 0.010993 0.007629 0.038127 0 0.008709 6939.8 0.043524 0 0 1.94 1.94 

15 15 Gura Ialom 400kV - 1 0.999957 0.000042 0.000001 0.011831 0.008209 0.044231 0.033624 0.009371 6938.9 0.094309 0 1 1.94 1.94 

16 16 Gura Ialom400kV - 2 0.999959 0.000040 0.000001 0.011831 0.008209 0.042197 0 0.009371 6938.9 0.048170 0 0 1.94 1.94 

17 17 Pelicanu 400kV - 1 0.999952 0.000033 0.000015 0.130873 0.015999 0.036669 0 0.018264 1222.5 0.041860 0 0 8.68 8.68 

18 18 Pelicanu 400kV - 2 0.999952 0.000033 0.000015 0.130873 0.015999 0.036758 0 0.018264 1222.5 0.041961 0 0 8.68 8.68 

19 19 Brazi Vest 400kV - 1 0.999961 0.000038 0.000001 0.010714 0.007435 0.040162 0 0.008488 6940.1 0.045847 0 0 1.94 1.94 

20 20 Brazi Vest 400kV - 2 0.999963 0.000036 0.000001 0.010714 0.007435 0.038127 0.007599 0.008488 6940.1 0.053426 0 0 1.94 1.94 

21 21 Medgidia S 400kV - 1 0.999965 0.000034 0.000001 0.010466 0.007265 0.038250 0 0.008293 6941.3 0.043665 0 0 1.94 1.94 

22 22 Medgidia S 400kV - 2 0.999965 0.000034 0.000001 0.010466 0.007265 0.038250 0 0.008293 6941.3 0.043665 0 0 1.94 1.94 

23 23 CNE Cernavoda 400kV - 1 0.999961 0.000038 0.000001 0.011272 0.007822 0.040161 0 0.008929 6939.5 0.045846 0 0 1.94 1.94 

24 24 CNE Cernavoda 400kV - 2 0.999959 0.000040 0.000001 0.011272 0.007822 0.042197 0 0.008929 6939.5 0.048170 0 0 1.94 1.94 

25 25 Constanta Nord 400kV - 1 0.999946 0.000000 0.000054 0.475095 0.034708 0.019108 0 0.039621 730.5 0.021813 0 0 14.19 14.19 

26 26 Constanta Nord 400kV - 2 0.999943 0.000000 0.000057 0.500489 0.036432 0.019102 0 0.041589 727.9 0.021806 0 0 14.24 14.24 

27 27 Tulcea Vest 400kV - 1 0.999965 0.000034 0.000001 0.009876 0.006855 0.036095 0 0.007825 6940.9 0.041205 0 0 1.94 1.94 

28 28 Tulcea Vest 400kV - 2 0.999965 0.000034 0.000001 0.009876 0.006855 0.036095 0 0.007825 6940.9 0.041204 0 0 1.94 1.94 

29 29 Lacu Sarat 400kV - 1 0.999965 0.000034 0.000001 0.010434 0.007242 0.036092 0 0.008267 6940.4 0.041201 0 0 1.94 1.94 

30 30 Lacu Sarat 400kV - 2 0.999961 0.000038 0.000001 0.010434 0.007242 0.040163 0 0.008267 6940.4 0.045848 0 0 1.94 1.94 

31 31 Smardan 400kV - 1 0.999967 0.000032 0.000001 0.010201 0.007081 0.036309 0 0.008083 6941.5 0.041448 0 0 1.94 1.94 

32 32 Smardan 400kV - 2 0.999965 0.000034 0.000001 0.010201 0.007081 0.038249 0 0.008083 6941.5 0.043663 0 0 1.94 1.94 



33 33 Gutinas 400kV - 1 0.999965 0.000034 0.000001 0.009876 0.006855 0.036090 0 0.007825 6940.9 0.041199 0 0 1.94 1.94 

34 34 Gutinas 400kV - 2 0.999965 0.000034 0.000001 0.009876 0.006855 0.036090 0 0.007825 6940.9 0.041199 0 0 1.94 1.94 

35 35 Brasov 400kV - 1 0.999961 0.000038 0.000001 0.010993 0.007629 0.040162 0 0.008709 6939.8 0.045847 0 0 1.94 1.94 

36 36 Brasov 400kV - 2 0.999961 0.000038 0.000001 0.010993 0.007629 0.040162 0 0.008709 6939.8 0.045847 0 0 1.94 1.94 

37 37 Darste 400kV - 1 0.503672 0.496325 0.000003 0.024935 0.010561 186.760452 0 0.012056 4235.4 213.196854 0 320 2.86 2.86 

38 38 Darste 400kV - 2 0.999964 0.000034 0.000002 0.020366 0.007389 0.038251 0 0.008435 3628.1 0.043665 0 0 3.26 3.26 

39 39 Sibiu Sud 400kV - 1 0.999963 0.000036 0.000001 0.010434 0.007242 0.038124 0 0.008267 6940.4 0.043521 0 0 1.94 1.94 

40 40 Sibiu Sud 400kV - 2 0.999963 0.000036 0.000001 0.010434 0.007242 0.038125 0 0.008267 6940.4 0.043522 0 0 1.94 1.94 

41 41 Gadalin 400kV - 1 0.999961 0.000038 0.000001 0.010155 0.007048 0.040163 0 0.008046 6940.7 0.045848 0 0 1.94 1.94 

42 42 Gadalin 400kV - 2 0.999967 0.000032 0.000001 0.010155 0.007048 0.034219 0 0.008046 6940.7 0.039062 0 0 1.94 1.94 

43 43 Cluj Est 400kV 0.996390 0.000032 0.003578 31.345196 0.519992 0.022855 0.016321 0.593598 165.9 0.047359 2 0 96.50 140.00 

44 44 Rosiori 400kV - 1 0.999963 0.000036 0.000001 0.010155 0.007048 0.038183 0 0.008046 6940.7 0.043588 0 0 1.94 1.94 

45 45 Rosiori 400kV - 2 0.999965 0.000034 0.000001 0.010155 0.007048 0.036092 0 0.008046 6940.7 0.041201 0 0 1.94 1.94 

46 46 Mintia 400kV - 1 0.999479 0.000515 0.000006 0.048436 0.030957 0.163955 0 0.035339 6391.4 0.187163 0 1 2.06 2.06 

47 47 Mintia 400kV - 2 0.999485 0.000510 0.000006 0.048436 0.030957 0.159216 0 0.035339 6391.4 0.181753 0 1 2.06 2.06 

48 48 Iernut 400kV - 1 0.999965 0.000034 0.000001 0.010155 0.007048 0.036092 0 0.008046 6940.7 0.041201 0 0 1.94 1.94 

49 49 Iernut 400kV - 2 0.999963 0.000036 0.000001 0.010155 0.007048 0.038127 0 0.008046 6940.7 0.043524 0 0 1.94 1.94 

50 51 Bucuresti Sud 400kV - 1 0.999965 0.000034 0.000001 0.010434 0.007242 0.036092 0 0.008267 6940.4 0.041201 0 0 1.94 1.94 

51 52 Bucuresti Sud 400kV - 2 0.999961 0.000038 0.000001 0.010434 0.007242 0.040163 0 0.008267 6940.4 0.045848 0 0 1.94 1.94 

52 53 Isaccea 400kV - 2 0.999963 0.000034 0.000003 0.021992 0.015266 0.038248 0 0.017427 6941.6 0.043662 0 0 1.94 1.94 

53 54 Isaccea 400kV - 1A 0.999961 0.000038 0.000001 0.010998 0.007633 0.042127 0 0.008714 6940.8 0.048090 0 0 1.94 1.94 

54 55 Arad 400kV - 1 0.999963 0.000036 0.000001 0.010998 0.007633 0.040188 0 0.008714 6940.8 0.045877 0 0 1.94 1.94 

55 56 Arad 400kV - 2 0.999963 0.000036 0.000001 0.010998 0.007633 0.040188 0 0.008714 6940.8 0.045877 0 0 1.94 1.94 

56 57 Sardanesti 220kV - A 0.999919 0.000001 0.000080 0.698767 0.039144 0.000292 0 0.044685 560.2 0.000333 0 0 18.35 18.35 

57 58 Sardanesti 220kV - B 0.999919 0.000001 0.000080 0.698767 0.047170 0.000352 0 0.053847 675.1 0.008638 0 0 15.31 15.31 

58 59 Isalnita 220kV - 1 0.999959 0.000040 0.000001 0.010399 0.007215 0.042197 0 0.008236 6938.1 0.102018 0 0 1.94 1.94 

59 60 Isalnita 220kV - 2 0.999959 0.000040 0.000001 0.010399 0.007215 0.042197 0 0.008236 6938.1 0.048170 0 0 1.94 1.94 

60 61 Bradu 220kV - 1 0.999957 0.000042 0.000001 0.010650 0.007389 0.044232 0 0.008435 6937.8 0.050493 0 0 1.94 1.94 

61 62 Bradu 220kV - 2 0.999959 0.000040 0.000001 0.010650 0.007389 0.042197 0 0.008435 6937.8 0.048170 0 0 1.94 1.94 

62 63 Arefu 220kV - 1 0.999965 0.000034 0.000001 0.009661 0.006705 0.038250 0 0.007654 6940.1 0.043664 0 0 1.94 1.94 

63 64 Arefu 220kV - 2 0.999963 0.000036 0.000001 0.009661 0.006705 0.040188 0 0.007654 6940.1 0.045877 0 0 1.94 1.94 

64 65 Raureni 220kV 1 0.999912 0.000035 0.000053 0.464426 0.022253 0.037289 0 0.025403 479.1 0.042567 0 0 21.37 21.37 

65 66 Raureni 220kV 2 0.999914 0.000033 0.000053 0.464426 0.022253 0.035501 0 0.025403 479.1 0.040526 0 0 21.37 21.37 

66 67 Stuparei 220kV - 1 0.999921 0.000037 0.000042 0.372133 0.021109 0.037237 0 0.024097 567.2 0.042509 0 0 18.13 18.13 

67 68 Stuparei 220kV - 2 0.999920 0.000037 0.000042 0.372133 0.021109 0.038843 0 0.024097 567.2 0.044342 0 0 18.13 18.13 

68 69 Targoviste 220kV - 1A 0.999960 0.000038 0.000001 0.009896 0.006866 0.040507 0 0.007838 6938.7 0.046241 0 0 1.94 1.94 

69 70 Targoviste 220kV - 2A 0.999961 0.000038 0.000001 0.009896 0.006866 0.040162 0 0.007838 6938.7 0.045847 0 0 1.94 1.94 



70 71 Targoviste 220kV - 1B 0.999961 0.000038 0.000001 0.009644 0.006692 0.040162 0 0.007640 6939.1 0.045847 0 0 1.94 1.94 

71 72 Targoviste 220kV - 2B 0.999963 0.000036 0.000001 0.009644 0.006692 0.038216 0 0.007640 6939.1 0.043625 0 0 1.94 1.94 

72 73 T.Magurele 220kV - 1 0.999950 0.000038 0.000012 0.102507 0.013146 0.040449 0 0.015007 1282.5 0.046175 0 0 8.30 8.30 

73 74 T.Magurele 220kV - 2 0.999952 0.000036 0.000012 0.102507 0.013146 0.038582 0 0.015007 1282.5 0.044044 0 0 8.30 8.30 

74 75 Ghizdaru 220kV - 1 0.999967 0.000032 0.000001 0.008704 0.006042 0.036312 0.049133 0.006897 6941.2 0.105480 0 1 1.94 1.94 

75 76 Ghizdaru 220kV - 2 0.999968 0.000031 0.000001 0.008704 0.006042 0.034519 0.031536 0.006897 6941.2 0.080501 0 1 1.94 1.94 

76 77 Fundeni 220kV - A 0.999946 0.000000 0.000054 0.472992 0.034586 0.020386 0 0.039482 731.2 0.023272 0 0 14.18 14.18 

77 78 Fundeni 220kV - B 0.999946 0.000000 0.000054 0.472992 0.034586 0.019367 0 0.039482 731.2 0.022108 0 0 14.18 14.18 

78 79 Mostistea 220kV 0.995810 0.000000 0.004190 36.705261 0.851423 0.000000 0 0.971944 232.0 0.000000 3 0 90.50 121.50 

79 85 Brazi Vest 220kV - 1 0.999959 0.000040 0.000001 0.010147 0.007041 0.042197 0 0.008037 6938.4 0.048170 0 0 1.94 1.94 

80 86 Brazi Vest 220kV - 2 0.999961 0.000038 0.000001 0.010147 0.007041 0.040162 0 0.008037 6938.4 0.045847 0 0 1.94 1.94 

81 87 Lacu Sarat 220kV - 1 0.999951 0.000048 0.000001 0.009896 0.006866 0.045907 0 0.007838 6938.8 0.052405 0 0 1.94 1.94 

82 88 Lacu Sarat 220kV - 2 0.999952 0.000047 0.000001 0.009896 0.006866 0.043078 0 0.007838 6938.8 0.049176 0 0 1.94 1.94 

83 89 Filesti 220kV - 1 0.999906 0.000009 0.000085 0.744743 0.046475 0.002767 0.012194 0.053054 624.0 0.019049 0 0 16.52 16.52 

84 90 Filesti 220kV - 2 0.999905 0.000009 0.000085 0.747486 0.046755 0.002745 0.002775 0.053373 625.5 0.006750 0 0 16.49 16.49 

85 91 Barbosi 220kV - 1 0.999902 0.000043 0.000055 0.478661 0.026601 0.041638 0 0.030367 555.7 0.047532 0 0 18.49 18.49 

86 92 Barbosi 220kV - 2 0.999902 0.000043 0.000055 0.478661 0.026601 0.041528 0 0.030367 555.7 0.047406 0 0 18.49 18.49 

87 93 Focsani Vest 220kV 0.999903 0.000003 0.000093 0.817588 0.051648 0.001015 0 0.058959 631.7 0.001159 1 0 16.33 16.33 

88 95 Gutinas 220kV - 1 0.999957 0.000042 0.000001 0.010902 0.007563 0.044225 0 0.008634 6937.4 0.050485 0 0 1.94 1.94 

89 96 Gutinas 220kV - 2 0.999957 0.000042 0.000001 0.010902 0.007563 0.044228 0 0.008634 6937.4 0.050489 0 0 1.94 1.94 

90 97 Dumbrava 220kV - 1 0.999965 0.000031 0.000004 0.032130 0.007516 0.034669 0 0.008579 2339.1 0.039577 0 0 4.78 4.78 

91 98 Dumbrava 220kV - 2 0.999966 0.000031 0.000004 0.032130 0.007516 0.034477 0 0.008579 2339.1 0.039357 0 0 4.78 4.78 

92 99 Bacau Sud 400kV - 1,2 0.999949 0.000000 0.000051 0.450110 0.033279 0.000001 0.023395 0.037990 739.4 0.030488 0 0 14.03 14.03 

93 100 Bacau Sud 400kV - 4 0.999949 0.000000 0.000051 0.450736 0.033347 0.000004 0.038324 0.038067 739.8 0.049946 0 0 14.02 14.02 

94 101 Bacau Sud 400kV - 3 0.999948 0.000000 0.000052 0.451428 0.033389 0.000004 0 0.038115 739.6 0.000005 0 0 14.02 14.02 

95 102 Stejaru 220kV - 2 0.999776 0.000000 0.000224 1.959048 0.078176 0.000000 0.00822 0.089242 399.1 0.010712 1 0 25.56 25.56 

96 103 Stejaru 220kV - 3 0.999776 0.000000 0.000224 1.959048 0.078176 0.000000 0.025019 0.089242 399.1 0.032603 1 0 25.56 25.56 

97 104 Roman Nord 400kV - 1 0.999960 0.000038 0.000002 0.020849 0.008961 0.040169 0 0.010230 4298.1 0.045855 0 0 2.83 2.83 

98 105 Roman Nord 400kV - 2 0.999668 0.000329 0.000003 0.025926 0.012485 0.163329 0 0.014253 4815.6 0.186449 0 1 2.58 2.58 

99 106 FAI 220kV - 1A 0.999963 0.000036 0.000001 0.009644 0.006692 0.038127 0 0.007640 6939.1 0.043524 0 0 1.94 1.94 

100 107 FAI 220kV - 2A 0.999960 0.000039 0.000001 0.009644 0.006692 0.040798 0 0.007640 6939.1 0.046573 0 0 1.94 1.94 

101 109 Munteni 220kV - 1 0.999654 0.000234 0.000111 0.976713 0.081195 0.055181 0 0.092689 831.3 0.062992 1 1 12.53 12.53 

102 110 Munteni 220kV - 2 0.999939 0.000001 0.000060 0.526552 0.033841 0.000170 0.046253 0.038631 642.7 0.060468 0 1 16.06 16.06 

103 111 Gheorgheni 220kV - 1 0.999657 0.000331 0.000012 0.106329 0.014767 0.165377 0 0.016857 1388.8 0.188787 0 1 7.70 7.70 

104 112 Gheorgheni 220kV - 2 0.999949 0.000040 0.000012 0.101632 0.011507 0.042205 0.043877 0.013136 1132.3 0.105358 0 1 9.33 9.33 

105 113 Ungheni 220kV - 1 0.999966 0.000033 0.000001 0.008704 0.006042 0.036581 0.022559 0.006897 6941.2 0.071157 0 1 1.94 1.94 

106 114 Ungheni 220kV - 2 0.999969 0.000030 0.000001 0.008704 0.006042 0.034373 0.032955 0.006897 6941.2 0.082184 0 1 1.94 1.94 



107 117 Alba Iulia 220kV - 1 0.999954 0.000000 0.000046 0.405894 0.031205 0.000000 0 0.035622 768.8 0.000000 0 0 13.51 13.51 

108 118 Alba Iulia 220kV - 2 0.999954 0.000000 0.000046 0.405411 0.031181 0.000000 0.034753 0.035595 769.1 0.045288 0 0 13.50 13.50 

109 119 Alba Iulia 220kV - 3 0.999951 0.000000 0.000049 0.430439 0.032939 0.000023 0 0.037602 765.2 0.000027 0 0 13.57 13.57 

110 120 Alba Iulia 220kV - 4 0.999951 0.000000 0.000049 0.430439 0.032939 0.000000 0.074677 0.037602 765.2 0.097315 0 1 13.57 13.57 

111 121 Alba Iulia 220kV - 5 0.999954 0.000000 0.000046 0.405411 0.031181 0.000000 0.035362 0.035595 769.1 0.046082 0 0 13.50 13.50 

112 122 Alba Iulia 220kV - 6 0.999954 0.000000 0.000046 0.405411 0.031181 0.000000 0.028162 0.035595 769.1 0.036699 0 0 13.50 13.50 

113 123 Campia Turzii 220kV - 1 0.999921 0.000032 0.000047 0.413370 0.021069 0.034195 0.049785 0.024052 509.7 0.103912 0 1 20.12 20.12 

114 124 Campia Turzii 220kV - 2 0.999915 0.000038 0.000047 0.413370 0.021069 0.040302 0.042006 0.024052 509.7 0.100747 0 1 20.12 20.12 

115 125 Cluj Floresti 220kV - 1 0.999961 0.000038 0.000001 0.009896 0.006866 0.040162 0 0.007838 6938.7 0.045847 0 0 1.94 1.94 

116 126 Cluj Floresti 220kV - 2 0.999961 0.000038 0.000001 0.009896 0.006866 0.040162 0 0.007838 6938.7 0.045847 0 0 1.94 1.94 

117 127 Iaz 220kV - 2 0.995692 0.004286 0.000022 0.196442 0.067453 1.105578 0.012909 0.077001 3433.7 1.278897 1 3 3.41 3.41 

118 128 Iaz 220kV - 1 0.995424 0.004551 0.000025 0.220617 0.071635 1.224048 0.012909 0.081776 3247.0 1.414137 1 3 3.58 3.58 

119 129 Tihau 220kV - 1 0.999949 0.000000 0.000051 0.448375 0.033044 0.000003 0 0.037722 737.0 0.000003 0 0 14.07 14.07 

120 130 Tihau 220kV - 2 0.999949 0.000000 0.000051 0.447636 0.032997 0.000001 0.052118 0.037668 737.1 0.067919 0 1 14.07 14.07 

121 131 Tihau 220kV - 3 0.999949 0.000000 0.000051 0.448361 0.033042 0.000003 0.021003 0.037720 737.0 0.027373 0 0 14.07 14.07 

122 132 Tihau 220kV - 4 0.999949 0.000000 0.000051 0.447564 0.032988 0.000001 0.034153 0.037657 737.1 0.044508 0 0 14.07 14.07 

123 133 Vetis 4 220kV 0.999511 0.000034 0.000456 3.991426 0.283947 0.024174 0.027226 0.324141 711.4 0.063075 1 1 14.56 24.50 

124 134 Rosiori 220kV - 1 0.999965 0.000034 0.000001 0.008890 0.006170 0.036192 0 0.007043 6940.0 0.041315 0 0 1.94 1.94 

125 135 Rosiori 220kV - 2 0.999965 0.000034 0.000001 0.008890 0.006170 0.036092 0 0.007043 6940.0 0.041201 0 0 1.94 1.94 

126 136 Baia Mare 220kV - 1 0.999961 0.000038 0.000001 0.009896 0.006866 0.040162 0 0.007838 6938.7 0.045847 0 0 1.94 1.94 

127 137 Baia Mare 220kV - 2 0.999961 0.000038 0.000001 0.009896 0.006866 0.040162 0 0.007838 6938.7 0.045847 0 0 1.94 1.94 

128 143 Resita 220kV - 1 0.997486 0.002492 0.000021 0.187499 0.061246 0.346491 0.095922 0.069915 3266.5 0.520538 1 2 3.56 3.56 

129 144 Resita 220kV - 2 0.997510 0.002469 0.000021 0.187499 0.061246 0.332353 0.070105 0.069915 3266.5 0.470754 1 2 3.56 3.56 

130 145 Salaj 4-220kV 0.999732 0.000000 0.000268 2.351492 0.242154 0.000003 0.021003 0.276431 1029.8 0.027374 1 0 10.21 15.50 

131 146 Pestis 220kV - A 0.999943 0.000000 0.000057 0.500489 0.036432 0.000000 0 0.041589 727.9 0.000000 0 0 14.24 14.24 

132 147 Pestis 220kV - B 0.999943 0.000000 0.000057 0.500489 0.036432 0.000045 0 0.041589 727.9 0.000052 0 0 14.24 14.24 

133 148 Hasdat 220kV - 1 0.999963 0.000036 0.000001 0.009900 0.006871 0.040187 0.060286 0.007843 6939.8 0.124437 0 1 1.94 1.94 

134 149 Hasdat 220kV - 2 0.999963 0.000036 0.000001 0.009900 0.006871 0.040188 0.04434 0.007843 6939.8 0.103658 0 1 1.94 1.94 

135 150 Baru Mare 220kV - 1 0.999941 0.000032 0.000027 0.237501 0.014063 0.036315 0.049785 0.016054 592.1 0.106332 0 1 17.39 17.39 

136 151 Baru Mare 220kV - 2 0.999674 0.000298 0.000028 0.241853 0.017084 0.154087 0 0.019502 706.4 0.175899 0 1 14.66 14.66 

137 152 Hasdat Otelarie 220kV - A 0.999563 0.000405 0.000032 0.279480 0.021370 0.156769 0.008557 0.024396 764.7 0.190110 0 1 13.58 13.58 

138 153 Hasdat Otelarie 220kV - B 0.995758 0.004210 0.000032 0.280219 0.021427 0.594060 0.005834 0.024460 764.6 0.685753 0 2 13.58 13.58 

139 154 Gradiste 220kV - 1 0.999948 0.000000 0.000052 0.452727 0.033341 0.000001 0 0.038061 736.5 0.000002 0 0 14.08 14.08 

140 155 Gradiste 220kV - 2 0.999948 0.000000 0.000052 0.452727 0.033341 0.000001 0 0.038061 736.5 0.000002 0 0 14.08 14.08 

141 156 PdF 220kV - 1 0.999955 0.000044 0.000001 0.012160 0.008434 0.046266 0 0.009628 6935.9 0.052816 0 0 1.94 1.94 

142 157 PdF 220kV - 2 0.999949 0.000050 0.000001 0.012160 0.008434 0.052372 0 0.009628 6935.9 0.059785 0 1 1.94 1.94 

143 158 Gradiste 220kV - 3 0.999948 0.000000 0.000052 0.451505 0.033278 0.000001 0.025229 0.037989 737.1 0.032878 0 0 14.07 14.07 



144 159 Gradiste 220kV - 4 0.999949 0.000000 0.000051 0.450174 0.033178 0.000000 0.018125 0.037875 737.0 0.023619 0 0 14.07 14.07 

145 160 Craiova Nord 220kV - 1 0.999959 0.000040 0.000001 0.010147 0.007041 0.042197 0 0.008037 6938.4 0.048170 0 0 1.94 1.94 

146 161 Craiova Nord 220kV - 2 0.999961 0.000038 0.000001 0.010147 0.007041 0.040162 0 0.008037 6938.4 0.045847 0 0 1.94 1.94 

147 162 Slatina 220kV - 2 0.999972 0.000027 0.000001 0.007383 0.005126 0.029987 0 0.005851 6942.0 0.034232 0 0 1.94 1.94 

148 163 Slatina 220kV - 1 0.999972 0.000027 0.000001 0.007383 0.005126 0.029987 0 0.005851 6942.0 0.034232 0 0 1.94 1.94 

149 166 Targu Jiu Nord 220kV 0.999825 0.000000 0.000175 1.530089 0.070506 0.000001 0 0.080486 460.8 0.000002 1 0 22.20 22.20 

150 167 Fantanele 220kV - 1 0.999694 0.000294 0.000011 0.096961 0.012930 0.150219 0 0.014761 1333.5 0.171483 0 1 8.00 8.00 

151 168 Fantanele 220kV - 2 0.999959 0.000030 0.000011 0.092848 0.010075 0.034384 0.034437 0.011501 1085.1 0.084128 0 1 9.72 9.72 

152 169 Suceava 400kV - 1 0.999961 0.000038 0.000001 0.009876 0.006855 0.040163 0 0.007825 6941.1 0.045848 0 0 1.94 1.94 

153 170 Suceava 400kV - 2 0.999672 0.000327 0.000002 0.014814 0.010283 0.161289 0 0.011738 6941.0 0.184119 0 1 1.94 1.94 

154 171 Iernut 220kV - 1 0.999961 0.000038 0.000001 0.009896 0.006866 0.040160 0 0.007838 6938.7 0.045844 0 0 1.94 1.94 

155 172 Iernut 220kV - 2 0.999961 0.000038 0.000001 0.009896 0.006866 0.040161 0 0.007838 6938.7 0.045845 0 0 1.94 1.94 

156 173 Mintia 220kV - 1 0.999929 0.000070 0.000002 0.014778 0.010246 0.071500 0 0.011696 6933.1 0.081621 0 1 1.94 1.94 

157 174 Mintia 220kV - 2 0.999952 0.000046 0.000002 0.014778 0.010246 0.048300 0 0.011696 6933.1 0.055137 0 0 1.94 1.94 

158 175 Bucuresti Sud 220kV - 1 0.999955 0.000044 0.000001 0.010650 0.007389 0.046267 0 0.008435 6937.8 0.052817 0 0 1.94 1.94 

159 176 Bucuresti Sud 220kV - 2 0.999961 0.000038 0.000001 0.010650 0.007389 0.040162 0 0.008435 6937.8 0.045847 0 0 1.94 1.94 

160 177 Cetate 220kV-B 0.999949 0.000000 0.000051 0.450092 0.033213 0.019118 0.062904 0.037915 737.9 0.103797 0 1 14.05 14.05 

161 178 Cetate 220kV-A 0.999949 0.000000 0.000051 0.450264 0.033249 0.019127 0.071566 0.037955 738.4 0.115094 0 1 14.04 14.04 

278 299 Filesti 220kV - 3 0.999921 0.000009 0.000070 0.614029 0.035462 0.002778 0 0.040482 577.5 0.003171 0 0 17.82 17.82 

292 313 Stejaru 220kV - 1 0.999776 0.000000 0.000224 1.959048 0.078176 0.000000 0 0.089242 399.1 0.000000 1 0 25.56 25.56 

334 363 Paros220 0.999946 0.000000 0.000054 0.472992 0.034586 0.000000 0 0.039482 731.2 0.000000 0 0 14.18 14.18 

341 371 Isaccea 400kV - 1B 0.999969 0.000031 0.000000 0.000017 0.000004 0.034456 0.013612 0.000005 2537.7 0.057071 0 0 4.44 4.44 

350 381 Sibiu 220kV - 1 0.999972 0.000001 0.000028 0.241927 0.019078 0.011960 0.035741 0.021779 788.6 0.060228 0 1 13.18 13.18 

351 382 Sibiu 220kV - 2 0.999972 0.000001 0.000028 0.241927 0.019078 0.011960 0.035741 0.021779 788.6 0.060228 0 1 13.18 13.18 

361 396 Urec 220kV - 1 0.999961 0.000038 0.000001 0.009393 0.006518 0.038984 0 0.007441 6939.4 0.044503 0 0 1.94 1.94 

362 397 Urec 220kV - 2 0.999963 0.000036 0.000001 0.009393 0.006518 0.038127 0 0.007441 6939.4 0.043524 0 0 1.94 1.94 

366 401 Suceava 220kV 0.999999 0.000000 0.000001 0.005582 0.000589 0.000081 0.048776 0.000672 1055.0 0.063654 0 1 9.98 9.98 

372 407 Lotr220-1 0.998261 0.001725 0.000014 0.123577 0.053128 0.297913 0.035741 0.060648 4299.2 0.386658 1 1 2.83 2.83 

373 408 Lotr220-2 0.998261 0.001725 0.000014 0.123577 0.053128 0.297913 0.035741 0.060648 4299.2 0.386658 1 1 2.83 2.83 

374 409 Galceag220 0.997859 0.000000 0.002141 18.756813 0.250384 0.000000 0.034753 0.285827 133.5 0.045288 1 0 75.41 119.00 

375 410 Sugag220 0.997859 0.000000 0.002141 18.756813 0.250384 0.000000 0.028162 0.285827 133.5 0.036699 1 0 75.41 119.00 

376 411 Maris220-1 0.998300 0.001688 0.000013 0.111794 0.046889 0.274866 0 0.053526 4194.2 0.313773 0 1 2.88 2.88 

377 412 Maris220-2 0.998341 0.001646 0.000013 0.111794 0.046889 0.251746 0.019447 0.053526 4194.2 0.312724 0 1 2.88 2.88 

380 416 Rete220 0.999787 0.000000 0.000213 1.865051 0.075012 0.000000 0.031893 0.085630 402.2 0.041562 1 0 25.36 25.36 

381 423 Draganesti Olt 400kV 0.995177 0.000000 0.004823 42.248734 1.184620 0.000000 0.029205 1.352306 280.4 0.038059 3 0 86.50 112.00 

383 425 Turnu Magurele 110-1 0.999400 0.000038 0.000562 4.924157 0.125070 0.027018 0 0.142774 254.0 0.030842 1 0 39.87 39.87 

386 431 Bucuresti Sud 110-1 0.999404 0.000044 0.000552 4.832297 0.121224 0.030904 0 0.138383 250.9 0.035279 1 0 40.36 40.36 



388 435 Domnesti 110-1 0.998477 0.000041 0.001482 12.981210 0.133333 0.028467 0 0.152207 102.7 0.032497 1 0 97.86 97.86 

390 440 Fundeni 110-1 0.999395 0.000000 0.000604 5.294420 0.157945 0.024567 0 0.180302 298.3 0.028044 1 0 34.02 38.00 

391 443 Ghizdaru 110-1 0.998461 0.000032 0.001506 13.195471 0.266554 0.024254 0 0.304286 202.0 0.027688 1 0 50.00 82.00 

393 447 Pelicanu 110-1 0.998507 0.000033 0.001460 12.793306 0.135317 0.024493 0 0.154472 105.8 0.027960 1 0 95.04 95.04 

395 451 Gura Ialom 110-1 0.999423 0.000042 0.000535 4.688431 0.094815 0.029544 0 0.108236 202.2 0.033726 1 0 49.95 49.95 

397 455 MedgidiaS 110-1 0.998520 0.000034 0.001446 12.667665 0.127057 0.025549 0 0.145042 100.3 0.029165 1 0 100.20 100.20 

401 463 TulceaV110-1 0.999632 0.000000 0.000368 3.227105 0.077525 0.000003 0 0.088499 240.2 0.000003 1 0 42.13 42.13 

403 467 CraiovaN 110-1 0.998436 0.000040 0.001524 13.350883 0.269023 0.028185 0 0.307104 201.5 0.032175 1 0 50.13 82.50 

405 470 Isalnita110 0.999190 0.000040 0.000770 6.745696 0.173462 0.028185 0 0.198016 257.1 0.032175 1 0 39.39 47.50 

407 472 Sardanesti110 0.997931 0.000001 0.002068 18.113123 0.498391 0.000352 0 0.568939 275.2 0.000402 2 0 56.50 83.00 

409 474 TgJiuN110 0.997815 0.000000 0.002185 19.143103 0.550209 0.000002 0 0.628092 287.4 0.000002 2 0 58.00 83.00 

411 476 Gradiste110-1 0.998129 0.000000 0.001871 16.389725 0.477555 0.000002 0 0.545154 291.4 0.000002 2 0 52.00 77.00 

413 480 Slatina110 0.999635 0.000000 0.000365 3.193887 0.090374 0.000000 0 0.103167 283.0 0.000000 1 0 35.84 35.84 

415 482 Mostistea110 0.992735 0.000000 0.007265 63.643002 1.920139 0.000000 0 2.191940 301.7 0.000000 4 0 96.50 120.50 

418 489 TSev220-1 0.998912 0.000247 0.000841 7.370262 0.199180 0.068787 0.005466 0.227374 270.2 0.085648 1 1 37.50 50.50 

419 490 TSev220-2 0.998906 0.000253 0.000841 7.370262 0.199179 0.072865 0.005466 0.227374 270.2 0.090303 1 1 37.50 50.50 

422 493 TSev110-1 0.997593 0.000246 0.002161 18.926020 0.425307 0.068744 0 0.485510 224.7 0.078475 2 1 62.50 94.50 

423 494 TSev110-2 0.997587 0.000253 0.002161 18.926020 0.425307 0.072822 0 0.485510 224.7 0.083130 2 1 62.50 94.50 

425 496 Resita110 0.991436 0.002492 0.006071 53.184696 1.370922 0.231436 0 1.564979 257.8 0.264197 4 1 100.00 127.50 

426 498 Timisoara110 0.999445 0.000032 0.000523 4.579783 0.104246 0.024293 0 0.119003 227.6 0.027731 1 0 44.43 44.43 

428 500 Pestis110 0.999369 0.000000 0.000631 5.530096 0.174397 0.000055 0 0.199084 315.4 0.000062 1 0 32.21 39.00 

429 502 Sacalaz110 0.999445 0.000032 0.000523 4.581672 0.104427 0.024327 0 0.119209 227.9 0.027770 1 0 44.37 44.37 

431 505 Mintia110-1 0.999355 0.000273 0.000371 3.253972 0.095981 0.089090 0 0.109567 295.0 0.101701 1 1 34.40 34.40 

433 508 Arad110-1 0.999191 0.000239 0.000570 4.990805 0.144978 0.064764 0 0.165500 290.5 0.073932 1 1 34.92 36.00 

435 510 Hasdat110 0.998452 0.000036 0.001512 13.244696 0.278776 0.026843 0 0.318238 210.5 0.030643 1 0 48.01 80.50 

437 512 Baru Mare110 0.998430 0.000032 0.001537 13.467946 0.281563 0.024256 0 0.321419 209.1 0.027690 1 0 48.33 81.50 

439 514 Paroseni110 0.999373 0.000000 0.000627 5.494479 0.172104 0.000000 0 0.196465 313.2 0.000000 1 0 32.43 39.00 

441 517 Alba Iulia110-1 0.998620 0.000000 0.001380 12.087372 0.285042 0.000000 0 0.325391 235.8 0.000000 1 0 42.91 73.00 

443 520 Lotru110 0.992365 0.001725 0.005911 51.779366 1.349005 0.198989 0 1.539960 260.5 0.227156 3 1 98.00 125.50 

445 522 Targoviste-A110 0.999387 0.000038 0.000574 5.031612 0.135035 0.027056 0 0.154150 268.4 0.030886 1 0 37.76 37.76 

447 524 Targoviste-B110 0.999389 0.000038 0.000574 5.026539 0.132684 0.026826 0 0.151466 264.0 0.030623 1 0 38.38 38.38 

449 526 Bradu110 0.997948 0.000040 0.002012 17.626484 0.470379 0.028185 0 0.536963 266.9 0.032175 2 0 56.50 83.50 

451 528 Arefu110 0.998454 0.000034 0.001511 13.239626 0.276426 0.025549 0 0.315555 208.8 0.029165 1 0 48.40 81.00 

452 529 Pitesti Sud 220kV 0.996903 0.000042 0.003055 26.761307 0.364118 0.029544 0.004667 0.415660 136.1 0.039808 2 0 91.50 144.50 

454 531 Pitesti110 0.996351 0.000042 0.003607 31.599247 0.482130 0.029544 0 0.550377 152.6 0.033726 2 0 100.00 147.00 

456 533 Raureni110 0.998401 0.000035 0.001564 13.699223 0.289051 0.024907 0 0.329966 211.0 0.028432 1 0 48.00 82.00 

458 535 Stuparei110 0.999347 0.000037 0.000616 5.393851 0.144548 0.025945 0 0.165010 268.0 0.029618 1 0 37.82 39.00 



459 537 Sibiu110 0.999806 0.000000 0.000194 1.700723 0.056605 0.000001 0 0.064618 332.8 0.000001 1 0 30.55 30.55 

461 539 Cluj Floresti110 0.999388 0.000038 0.000574 5.031612 0.135035 0.026826 0 0.154150 268.4 0.030623 1 0 37.76 37.76 

463 541 Tihau110 0.998130 0.000000 0.001870 16.385372 0.477197 0.000003 0 0.544746 291.2 0.000004 2 0 52.00 77.00 

465 544 Iaz-1 110kV 0.994184 0.004283 0.001533 13.426767 0.317169 0.737761 0 0.362065 236.2 0.842192 1 2 47.00 77.50 

466 546 Salaj 1-220kV 0.999501 0.000000 0.000499 4.370105 0.303045 0.000003 0 0.345942 693.5 0.000004 1 0 15.50 26.00 

467 547 Salaj110kV 0.999154 0.000000 0.000846 7.413737 0.381277 0.000003 0 0.435248 514.3 0.000004 2 0 25.50 39.50 

469 549 Baia Mare110kV 0.999388 0.000038 0.000574 5.031612 0.135035 0.026826 0 0.154150 268.4 0.030623 1 0 37.76 37.76 

471 551 Iernut110kV 0.999613 0.000000 0.000387 3.394013 0.104539 0.000001 0 0.119337 308.0 0.000001 1 0 32.97 32.97 

473 553 Ungheni110kV 0.998456 0.000033 0.001511 13.239149 0.276205 0.024434 0 0.315302 208.6 0.027893 1 0 48.43 81.00 

475 555 Fantanele110kV 0.999205 0.000030 0.000764 6.694010 0.183337 0.022966 0 0.209289 273.9 0.026217 1 0 37.01 47.00 

477 557 Gheorghieni110kV 0.999376 0.000040 0.000584 5.118651 0.135958 0.028191 0 0.155204 265.6 0.032181 1 0 38.15 38.15 

479 559 Dumbrava110kV 0.998454 0.000031 0.001514 13.266928 0.279207 0.023157 0 0.318729 210.5 0.026435 1 0 48.02 81.00 

481 561 Suceava110kV-1 0.999965 0.000034 0.000002 0.015846 0.006158 0.036154 0 0.007030 3886.1 0.041272 0 0 3.07 3.07 

483 564 FAI-110kV-1 0.999169 0.000039 0.000792 6.939941 0.185035 0.027251 0 0.211227 266.6 0.031108 1 0 38.01 48.50 

485 567 RomanN110kV 0.999236 0.000038 0.000726 6.358982 0.121919 0.026830 0 0.139177 191.7 0.030628 1 0 52.66 52.66 

487 569 Munteni110kV 0.998428 0.000001 0.001571 13.760789 0.314911 0.000205 0 0.359487 228.8 0.000234 1 0 48.00 79.50 

488 570 Stejaru110kV 0.997756 0.000000 0.002244 19.656603 0.552414 0.000000 0 0.630609 281.0 0.000000 2 0 59.00 85.00 

489 571 Bacau Sud110kV 0.999427 0.000000 0.000573 5.018253 0.120570 0.000005 0 0.137637 240.3 0.000005 1 0 42.12 42.12 

490 572 Filesti110kV 0.998618 0.000009 0.001373 12.025822 0.260065 0.002778 0 0.296878 216.3 0.003171 1 0 46.74 75.50 

492 574 Barbosi110kV 0.999329 0.000043 0.000628 5.500379 0.148217 0.027812 0 0.169198 269.5 0.031749 1 0 37.61 39.50 

494 576 FocsaniV110kV 0.998355 0.000003 0.001641 14.377539 0.330049 0.001015 0 0.376769 229.6 0.001159 1 0 50.00 81.50 

496 578 Brasov110kV 0.999585 0.000038 0.000377 3.302854 0.085792 0.026826 0 0.097936 259.8 0.030623 1 0 39.00 39.00 

498 580 Darste110kV 0.998486 0.000034 0.001480 12.960956 0.140917 0.025549 0 0.160865 108.7 0.029166 1 0 92.48 93.00 

500 582 Smardan110kV 0.998707 0.000000 0.001293 11.326260 0.102024 0.000001 0 0.116466 90.1 0.000001 1 0 111.52 111.52 

502 584 BraziV110kV 0.999389 0.000038 0.000574 5.026791 0.132800 0.026826 0 0.151599 264.2 0.030623 1 0 38.35 38.35 

504 586 Lacu Sarat110kV 0.999160 0.000048 0.000792 6.940065 0.185093 0.030663 0 0.211293 266.7 0.035004 1 0 38.00 48.50 

506 589 ConstantN110kV 0.998465 0.000203 0.001332 11.670899 0.132126 0.060929 0 0.150829 113.2 0.069554 1 1 88.83 88.83 

508 591 DraganestiOlt110kV 0.990638 0.000000 0.009362 82.010941 1.715020 0.000000 0 1.957785 209.1 0.000000 4 0 133.50 168.00 

510 593 ClujEst110kV 0.994588 0.000032 0.005380 47.129139 0.797782 0.022855 0 0.910711 169.3 0.026090 2 0 120.00 162.50 

511 596 Vetis 1 220kV 0.999320 0.000034 0.000646 5.659250 0.330494 0.024173 0 0.377276 584.0 0.027595 1 0 20.00 32.00 

512 597 Vetis110kV 0.998991 0.000034 0.000975 8.544776 0.406909 0.024173 0 0.464508 476.2 0.027595 2 0 28.50 43.50 

514 600 Gutinas110kV-1 0.999391 0.000000 0.000609 5.338345 0.161409 0.000001 0 0.184257 302.4 0.000001 1 0 33.57 38.00 

515 700 Oradea Sud 400kV - 1 0.999964 0.000034 0.000002 0.016477 0.008359 0.036336 0.056573 0.009543 5073.5 0.115202 0 1 2.47 2.47 

516 701 Oradea Sud 400kV - 2 0.999960 0.000038 0.000002 0.016477 0.008359 0.040387 0.030626 0.009543 5073.5 0.086013 0 1 2.47 2.47 

518 1001 Oradea110kV 0.999405 0.000034 0.000561 4.918176 0.111818 0.024270 0 0.127646 227.4 0.027706 1 0 44.48 44.48 

547 1032 Suceava110kV-2 0.999964 0.000034 0.000002 0.015846 0.006158 0.036294 0 0.007030 3886.1 0.041432 0 0 3.07 3.07 

552 1037 Nadab 400kV -1 0.999917 0.000000 0.000083 0.729948 0.065943 0.000084 0 0.075277 903.4 0.000095 1 0 11.57 11.57 



553 1038 Nadab 400kV -2 0.999917 0.000000 0.000083 0.729413 0.065915 0.000084 0 0.075246 903.7 0.000095 1 0 11.57 11.57 

554 1039 Nadab 400kV -3 0.999958 0.000000 0.000042 0.365077 0.027452 0.000069 0.044918 0.031338 752.0 0.058614 0 1 13.80 13.80 

555 1040 Nadab 400kV -4 0.999934 0.000000 0.000066 0.580853 0.053905 0.000084 0 0.061535 928.0 0.000095 1 0 11.28 11.28 

557 1042 PDF II 110kV -1 0.999969 0.000030 0.000001 0.007526 0.005223 0.034372 0 0.005963 6940.5 0.039237 0 0 1.94 1.94 

558 1043 PDF II 110kV -2 0.999969 0.000030 0.000001 0.007526 0.005223 0.034372 0 0.005963 6940.5 0.039237 0 0 1.94 1.94 

559 1044 PDF II 220kV -A 0.999951 0.000000 0.000049 0.430431 0.032938 0.019102 0.031536 0.037601 765.2 0.062901 0 1 13.57 13.57 

560 1045 PDF II 220kV -B 0.999951 0.000000 0.000049 0.430422 0.032937 0.019102 0.0349 0.037599 765.2 0.067285 0 1 13.57 13.57 

561 1046 Cetate 110 0.998426 0.000000 0.001574 13.790806 0.304256 0.023049 0 0.347324 220.6 0.026311 1 0 48.50 81.00 

562 1049 Resita 400kV - 1 0.999969 0.000030 0.000001 0.009404 0.006528 0.034374 0.016584 0.007452 6942.2 0.060851 0 1 1.94 1.94 

563 1050 Resita 400kV - 2 0.999969 0.000030 0.000001 0.009404 0.006528 0.034374 0.063479 0.007452 6942.2 0.121962 0 1 1.94 1.94 

565 1080 Tariverde 400-1 0.999963 0.000036 0.000002 0.013536 0.007780 0.038299 0.032707 0.008881 5747.8 0.086343 0 1 2.24 2.24 

566 1081 Tariverde 400-2 0.999963 0.000036 0.000002 0.013536 0.007780 0.038272 0.031817 0.008881 5747.8 0.085152 0 1 2.24 2.24 

567 1082 CALEA ARAD 400-1 0.999954 0.000000 0.000046 0.405860 0.031230 0.000036 0.003799 0.035651 769.5 0.004992 0 0 13.50 13.50 

568 1083 CALEA ARAD 400-2 0.999953 0.000000 0.000046 0.406705 0.031291 0.000045 0 0.035720 769.4 0.000051 0 0 13.50 13.50 

569 1084 CALEA ARAD 400-3 0.999953 0.000000 0.000046 0.406705 0.031291 0.000045 0 0.035720 769.4 0.000051 0 0 13.50 13.50 

570 1085 CALEA ARAD 400-4 0.999954 0.000000 0.000046 0.406125 0.031257 0.000043 0.003799 0.035681 769.6 0.005000 0 0 13.49 13.49 

571 1087 Calafat 220 0.993870 0.000000 0.006130 53.700073 0.811246 0.023039 0.028004 0.926080 151.1 0.062793 2 1 135.50 183.00 

574 1092 Calafat 110 0.993358 0.000000 0.006641 58.179485 0.922877 0.023039 0 1.053512 158.6 0.026300 3 0 137.00 182.50 

577 1095 Rahman-1 0.999962 0.000036 0.000002 0.017629 0.008049 0.038288 0.023522 0.009188 4565.6 0.074361 0 1 2.69 2.69 

578 1096 Rahman-2 0.999962 0.000036 0.000002 0.017629 0.008049 0.038241 0.025522 0.009188 4565.6 0.076913 0 1 2.69 2.69 

579 1097 Stupina-1 0.999960 0.000038 0.000002 0.017455 0.008014 0.040355 0.035305 0.009148 4591.1 0.092075 0 1 2.68 2.68 

580 1098 Stupina-2 0.999964 0.000034 0.000002 0.017455 0.008014 0.036184 0.017014 0.009148 4591.1 0.063478 0 1 2.68 2.68 

581 1100 Timisoara 400kV - 1 0.999967 0.000032 0.000001 0.009935 0.006897 0.036370 0.010258 0.007873 6941.8 0.054886 0 0 1.94 1.94 

582 1101 Timisoara 400kV - 2 0.999967 0.000032 0.000001 0.009935 0.006897 0.036312 0.013925 0.007873 6941.8 0.059598 0 1 1.94 1.94 

583 1102 Timisoara 220kV 1.000000 0.000000 0.000000 0.002778 0.000359 0.000016 0.101125 0.000410 1293.4 0.131799 0 1 8.23 8.23 

584 1103 Calea Aradului 220kV - 1 0.999973 0.000000 0.000027 0.236909 0.016678 0.000045 0 0.019038 704.0 0.000051 0 0 14.71 14.71 

585 1104 Calea Aradului 220kV - 2 0.999976 0.000000 0.000024 0.212904 0.014960 0.000045 0 0.017078 702.7 0.000051 0 0 14.73 14.73 

586 1105 Calea Aradului 220kV - 3 0.999976 0.000000 0.000024 0.212904 0.014960 0.000045 0 0.017078 702.7 0.000051 0 0 14.73 14.73 

587 1106 Calea Aradului 220kV - 4 0.999973 0.000000 0.000027 0.236909 0.016678 0.000045 0 0.019038 704.0 0.000051 0 0 14.71 14.71 

588 1107 Sacalaz 400kV - 1 0.999966 0.000032 0.000001 0.011824 0.007167 0.036421 0.016584 0.008181 6061.5 0.063188 0 1 2.15 2.15 

589 1108 Sacalaz 400kV - 2 0.999966 0.000032 0.000001 0.011824 0.007167 0.036422 0.003799 0.008181 6061.5 0.046529 0 0 2.15 2.15 

593 1118 Teleajen 400kV - 1 0.999966 0.000032 0.000001 0.011707 0.006916 0.036377 0.009593 0.007895 5907.7 0.054027 0 0 2.19 2.19 

594 1119 Teleajen 400kV - 2 0.999968 0.000030 0.000001 0.011707 0.006916 0.034434 0.007599 0.007895 5907.7 0.049210 0 0 2.19 2.19 

595 1120 Teleajen 110kV 0.999445 0.000032 0.000523 4.581689 0.104321 0.024298 0 0.119088 227.7 0.027737 1 0 44.42 44.42 

596 1121 Stalpu 400kV - 1 0.999967 0.000032 0.000001 0.010201 0.007081 0.036311 0.039798 0.008083 6941.5 0.093313 0 1 1.94 1.94 

597 1122 Stalpu 400kV - 2 0.999965 0.000034 0.000001 0.010201 0.007081 0.038344 0.022226 0.008083 6941.5 0.072736 0 1 1.94 1.94 

598 1123 Stalpu 110kV 0.999443 0.000034 0.000523 4.579914 0.104308 0.025612 0 0.119073 227.8 0.029237 1 0 44.41 44.41 



 
 

610 1220 Arefu 400 0.999951 0.000000 0.000049 0.430439 0.032939 0.000000 0.112295 0.037602 765.2 0.146337 0 1 13.57 13.57 

611 1231 Banca 220kV - 1 0.999943 0.000000 0.000057 0.500489 0.036432 0.000000 0.048776 0.041589 727.9 0.063562 0 1 14.24 14.24 

612 1232 Banca 220kV - 2 0.999943 0.000000 0.000057 0.500489 0.036432 0.000000 0.079891 0.041589 727.9 0.104110 0 1 14.24 14.24 
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ANEXA C-1

Consumuri modelate pe statii [MW]

JUD PVSI QVSI PVDV QVDV PGNV QGNV PVSI QVSI PVDV QVDV PGNV QGNV PVSI QVSI PVDV QVDV PGNV QGNV PVSI QVSI PVDV QVDV PGNV QGNV
BACAU 224.6643 49.3833 173.4306 61.2128 109.2271 38.0569 223.21 43.23 172.34 62.58 107.81 36.86 220.96 36.57 170.19 63.99 104.69 34.21 226.62 37.35 171.67 64.50 105.43 34.43

BOTOSANI 79.2914 7.2237 56.5306 13.9236 29.1198 6.4853 78.48 6.29 55.97 14.17 28.69 6.17 77.28 5.25 54.92 14.36 27.72 5.71 79.64 5.41 55.51 14.51 27.98 5.77

IASI 224.4571 40.3468 176.8127 60.2786 81.9705 25.6073 222.14 35.09 175.09 61.32 80.85 24.48 218.74 29.38 171.86 62.18 78.05 22.64 225.43 30.28 173.69 62.84 78.78 22.85

NEAMT 154.6415 32.2837 117.5398 41.6434 72.2467 20.2269 153.03 29.21 116.38 42.33 71.23 19.91 150.70 25.85 114.24 42.97 68.80 18.24 155.31 26.64 115.46 43.43 69.44 18.41

SUCEAVA 193.5968 30.2761 138.3985 32.8447 73.96 18.1879 191.58 27.75 137.02 33.39 72.91 14.13 188.68 24.93 134.53 33.88 70.42 16.03 194.45 25.69 135.96 34.24 71.07 16.18

VASLUI 75.1802 8.0418 58.4894 18.9423 27.3118 7.3077 74.41 7.00 57.89 19.25 26.93 6.96 73.26 5.87 56.82 19.52 26.01 6.44 75.51 6.05 57.42 19.73 26.25 6.50

EON 951.83 167.56 721.20 228.85 393.84 115.87 942.84 148.58 714.69 233.04 388.42 108.50 929.63 127.86 702.55 236.89 375.70 103.28 956.96 131.43 709.71 239.25 378.95 104.14

PRAHOVA 398.8132 97.6124 361.7653 122.2023 230.9218 67.1592 406.4028 99.7761 369.81 125.28 239.24 70.79 436.13 107.58 397.10 135.10 259.65 76.64 446.57 109.70 400.41 136.03 261.24 77.02

DAMBOVITA 206.8005 53.8146 298.7781 125.2353 266.9337 123.4859 210.20 54.87 307.12 128.72 276.80 128.10 224.75 58.96 332.68 139.49 301.65 139.89 230.90 60.33 334.51 140.25 302.99 140.40

BUZAU 147.4389 36.6923 123.4902 43.401 64.6049 21.8378 149.47 37.19 125.67 44.15 66.86 22.60 159.27 39.65 133.99 47.09 72.01 24.33 164.14 79.50 135.42 47.59 72.68 24.56

GALATI 292.0698 74.2799 203.3158 54.6064 161.7246 44.0326 303.04 77.03 210.88 56.33 169.12 46.70 323.85 82.37 225.52 60.35 180.72 49.69 326.65 83.11 226.30 60.67 181.10 49.82

BRAILA 99.1139 19.1216 96.1623 19.4296 60.2872 12.1312 100.54 19.39 97.88 19.79 62.36 20.37 107.11 20.66 104.39 21.09 67.12 19.19 110.38 21.29 105.50 21.32 67.74 19.37

VRANCEA 105.8812 18.8879 61.3799 23.8129 38.7578 11.3173 107.33 19.15 62.43 24.22 40.11 11.71 114.38 20.43 66.57 25.81 43.21 12.62 117.87 21.05 67.28 26.09 43.61 12.73

MUNTENIA NORD 1250.12 300.41 1144.89 388.69 823.23 279.96 1276.99 307.42 1173.80 398.48 854.48 300.26 1365.49 329.64 1260.26 428.93 924.35 322.36 1396.52 374.98 1269.43 431.94 929.36 323.89

GIURGIU 77.3791 2.3051 45.6035 9.6987 18.8734 0.7967 80.80 2.41 47.23 9.74 24.04 2.34 86.63 2.55 51.16 9.92 20.62 1.93 89.28 2.62 51.70 10.03 20.81 1.95

BUCURESTI 1110.1537 153.6857 984.9588 195.5642 440.9352 72.7024 1193.57 164.29 1044.26 204.51 470.41 114.57 1305.97 183.44 1201.04 239.44 510.06 113.07 1345.91 189.05 1179.60 232.80 514.80 114.13

ILFOV 301.2838 14.9893 224.8196 40.0131 119.649 8.4473 320.45 15.84 235.05 40.76 124.89 26.25 345.12 16.91 258.62 45.84 133.94 22.02 355.68 17.43 261.38 46.33 135.19 22.23

MUNTENIA SUD 1488.82 170.98 1255.38 245.28 579.46 81.95 1594.82 182.54 1326.54 255.01 619.35 143.15 1737.72 202.89 1510.82 295.21 664.62 137.03 1790.87 209.10 1492.68 289.16 670.80 138.30

ARAD 179.7759 41.1754 140.5903 48.4942 68.7598 21.9747 195.08 45.77 154.72 53.30 72.50 27.60 204.17 47.91 162.05 55.82 72.69 26.23 210.41 49.38 163.78 56.42 73.37 26.48

CARAS SEVERIN 182.6906 48.0458 147.3753 54.3293 91.9426 28.8593 186.66 48.69 152.01 56.00 92.76 31.15 191.59 49.50 157.40 57.92 92.88 30.51 195.31 50.16 158.65 58.36 93.37 30.64

HUNEDOARA 227.1866 49.4823 190.3035 65.9376 126.9882 43.7941 232.34 50.20 195.18 67.40 128.10 54.06 238.69 51.04 200.67 69.06 128.19 50.84 244.40 51.97 202.25 69.57 128.90 51.12

TIMISOARA 388.7446 53.116 325.5033 78.628 174.9068 28.8455 413.89 57.97 348.37 84.48 181.95 35.32 431.84 60.30 363.68 88.17 182.18 33.78 445.04 62.15 367.56 89.11 183.87 34.10

BANAT 978.40 191.82 803.77 247.39 462.60 123.47 1027.97 202.64 850.28 261.18 475.31 148.14 1066.29 208.76 883.80 270.96 475.94 141.36 1095.17 213.65 892.25 273.46 479.51 142.34

CONSTANTA 311.8248 40.0781 305.5216 79.1273 204.7803 54.7388 332.89 43.39 322.00 83.23 211.49 62.62 351.39 45.65 345.75 89.05 223.81 63.88 359.88 46.95 348.58 89.88 225.24 64.41

TULCEA 56.1448 4.9504 71.0836 10.6571 37.2891 7.1997 58.61 5.13 73.62 10.99 38.57 8.36 62.32 5.40 79.42 11.77 40.96 8.57 63.55 5.57 79.93 11.88 41.15 8.61

IALOMITA 90.5626 19.1854 61.4012 28.98 34.8855 14.0244 94.14 19.95 63.06 29.76 36.00 14.93 98.59 20.88 67.14 31.70 37.81 15.52 101.60 21.52 67.86 32.04 38.16 15.67

CALARASI 208.6299 59.02 174.3675 72.9092 66.6353 -25.4346 219.45 62.60 181.25 75.94 68.89 -22.82 233.49 67.39 196.65 82.60 73.06 -26.03 237.17 67.73 197.53 82.89 73.44 -25.91

DOBROGEA 667.16 123.23 612.37 191.67 343.59 50.53 705.09 131.07 639.93 199.92 354.95 63.10 745.79 139.32 688.97 215.12 375.63 61.94 762.20 141.77 693.89 216.68 378.00 62.77

BIHOR 217.7537 37.6167 249.9245 77.6118 116.6417 20.6124 218.74 37.83 251.95 78.23 119.57 22.11 222.17 38.38 256.06 79.52 122.73 22.36 228.97 39.55 258.79 80.36 123.87 22.57

BISTRITA 94.4187 9.8689 83.0858 14.8447 33.7288 6.5282 94.84 9.92 83.73 14.96 34.59 7.22 96.30 10.05 85.10 15.21 35.48 7.23 99.25 10.36 86.00 15.38 35.81 7.30

CLUJ 312.4276 63.314 264.24 81.72 119.4775 36.4962 327.56 65.39 278.83 84.62 127.51 41.86 341.82 68.22 291.18 88.33 134.43 42.96 352.27 70.31 294.29 89.27 135.68 43.36

MARAMURES 143.4233 25.3044 126.9105 38.1811 49.9807 19.4817 149.21 25.41 132.60 39.19 47.79 17.27 151.57 25.80 134.76 39.83 49.01 18.15 156.21 26.59 136.20 40.25 49.47 18.32

SALAJ 90.4458 14.4262 91.3021 25.8352 41.6192 9.1327 93.45 14.91 94.64 26.80 43.87 9.64 97.60 15.59 98.94 28.01 46.31 10.17 100.59 16.06 100.00 28.31 46.74 10.27

SATU MARE 106.5931 14.798 92.7846 23.5694 42.116 12.9536 107.04 14.87 93.52 25.57 45.85 15.39 108.70 15.09 95.04 26.00 47.07 15.79 112.03 15.55 96.06 26.28 47.51 15.93

TRANSILVANIA NORD 965.06 165.33 908.25 261.76 403.56 105.20 990.84 168.33 935.27 269.37 419.18 113.50 1018.17 173.13 961.08 276.89 435.03 116.66 1049.31 178.43 971.34 279.84 439.08 117.75

SIBIU 124.8542 9.6139 125.8939 8.4918 93.7502 12.3452 118.01 10.59 142.09 8.47 116.90 44.67 117.82 11.31 150.42 8.77 124.90 30.79 121.43 11.65 152.03 8.86 126.06 31.08

ALBA 234.6659 58.1192 194.6011 58.2459 119.8201 41.7475 272.54 64.02 227.97 67.08 138.71 49.82 293.52 67.57 247.47 71.95 152.84 53.15 302.49 69.64 250.11 72.72 154.26 53.64

BRASOV 302.1125 77.5918 236.5623 79.1573 131.223 48.9699 322.18 81.64 246.96 80.51 139.43 54.63 338.03 84.86 254.10 83.21 146.50 58.38 348.37 87.45 256.81 84.10 147.86 58.92

COVASNA 58.5868 12.5566 53.6929 11.8694 30.5846 1.7734 69.05 14.33 59.59 11.48 37.55 3.14 73.67 15.21 64.56 11.69 41.58 2.35 75.92 15.67 65.25 11.82 41.96 2.37

HARGHITA 85.846 27.3228 64.6624 33.48 46.4597 16.406 90.48 24.12 62.90 41.22 52.68 18.22 93.41 23.39 62.02 43.13 55.81 19.10 96.27 24.10 62.69 43.59 56.33 19.28

MURES 308.3376 83.3389 223.6657 73.6519 125.6286 46.8623 349.15 74.21 261.49 84.03 139.43 46.04 374.88 79.58 285.58 89.40 147.51 57.23 386.35 82.01 288.63 90.36 148.88 57.76

TRANSILVANIA SUD 1114.40 268.54 899.08 264.90 547.47 168.10 1221.41 268.92 1000.99 292.79 624.71 216.52 1291.33 281.91 1064.16 308.15 669.12 221.00 1330.82 290.53 1075.52 311.44 675.35 223.06

ARGES 292.5392 104.6516 244.0299 108.5921 129.3374 55.9008 298.94 107.03 250.22 111.21 134.08 59.31 326.55 109.94 257.06 114.07 138.58 60.79 313.19 112.17 258.88 114.94 139.48 61.21

DOLJ 228.4836 51.2252 200.8482 67.839 93.8444 34.4483 231.80 51.95 204.53 69.09 97.18 35.65 235.44 52.78 207.91 70.21 99.76 36.61 242.64 54.39 210.13 70.96 100.69 36.95

GORJ 199.0253 93.4416 168.0564 91.6516 63.3798 26.5326 201.93 94.78 171.10 93.32 65.63 27.51 205.09 96.29 173.91 94.87 67.38 28.25 211.37 99.24 175.77 95.88 68.01 28.51

MEHEDINTI 72.7476 15.0001 79.5916 32.4635 40.6596 15.0952 73.82 15.20 81.07 33.05 42.12 15.61 74.95 15.46 82.37 33.61 43.23 16.05 77.24 15.93 83.25 33.96 43.63 16.20

OLT 529.3599 179.2929 491.4635 192.0252 448.6188 174.0655 531.46 179.73 493.40 192.70 450.72 174.86 533.72 180.16 495.12 193.34 452.38 175.42 538.24 181.05 496.28 193.75 452.97 175.62

TELEORMAN 117.0993 28.7357 71.7669 28.1541 43.7952 17.7854 118.84 29.13 73.10 28.56 45.34 18.41 120.77 29.60 74.29 28.90 46.53 18.89 124.46 30.51 75.08 29.21 46.96 19.06

VALCEA 179.9543 60.7875 163.2935 65.6106 113.843 41.5482 181.62 61.33 165.07 66.40 115.57 43.48 183.41 61.94 166.70 67.10 116.86 42.69 187.01 63.11 167.78 67.56 117.34 42.87

CEZ 1619.21 533.13 1419.05 586.34 933.48 365.38 1638.41 539.16 1438.49 594.33 950.63 374.83 1679.93 546.17 1457.37 602.09 964.72 378.70 1694.15 556.38 1467.17 606.27 969.07 380.42

TOTAL SEN 9035.00 1921.00 7764.00 2414.87 4487.22 1290.47 9398.36 1948.66 8079.99 2504.12 4687.04 1468.00 9834.34 2009.68 8529.00 2634.23 4885.11 1482.33 10076.00 2096.27 8572.00 2648.04 4920.11 1492.66

PROGNOZA INCARCARE STATII 2020 PROGNOZA INCARCARE STATII 2024 PROGNOZA INCARCARE STATII 2029 PROGNOZA INCARCARE STATII 2029 Verde
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Anexa D  

Tabelul 1. 1 Limite de stabilitate statică în secțiunea S1 – termen mediu (VSI2024) 

 

Schema 
LEA retrasă din 

exploatare 
Element care declanșează 

Plim.stab.stat. 
[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

N - 

- 6139 5644 5079 5210RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 400 kV Slatina - București Sud 5892 5414 4873 5004RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 400 kV Urechești - Domnești 5840 5366 4830 4704RDRAGA1 

LEA 400 kV Țânțăreni (RO) – Koslodui (BG), 
circ.1 

5954 5472 4925 5026RDRAGA1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Bradu 5894 5416 4875 4981RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Sibiu 5542 5091 4582 4328RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 400 kV Porțile de Fier (RO) – Djerdap (RS) 6055 5565 5009 5025RDRAGA1 

LEA 220 kV Urechești - Târgu Jiu  5846 5372 4835 4966RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1 5979 5495 4946 5084RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.2 5979 5495 4946 5084RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 220 kV Craiova - Turnu Măgurele 5757 5290 4761 4924RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița 5870 5394 4855 4871RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1+2 5875 5399 4859 4873RURECH2 -RTG.JI2 -1 

N-1 

LEA 400 kV Slatina - 
București Sud 

LEA 400 kV Urechești - Domnești 4784 4389 3950 4370RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 400 kV Țânțăreni (RO) – Koslodui (BG), 
circ.1 

4888 4485 4037 4778RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Bradu 4725 4334 3901 4673RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Sibiu 4514 4139 3725 4057RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 400 kV Porțile de Fier (RO) – Djerdap (RS) 4920 4514 4063 4760RDRAGA1 

LEA 220 kV Urechești - Târgu Jiu  4803 4406 3966 4748RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1 4900 4496 4047 4793RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.2 4900 4496 4047 4793RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 220 kV Craiova - Turnu Măgurele 4836 4436 3993 4712RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița 4742 4350 3915 4602RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1+2 4789 4393 3954 4565RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 400 kV Urechești - 
Domnești 

LEA 400 kV Țânțăreni (RO) – Koslodui (BG), 
circ.1 

4852 4452 4007 4447RDRAGA1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Bradu 4726 4335 3902 4283RDRAGA1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Sibiu 4512 4136 3723 3932RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 400 kV Porțile de Fier (RO) – Djerdap (RS) 4915 4510 4059 4441RDRAGA1 

LEA 220 kV Urechești - Târgu Jiu  4766 4372 3935 4355RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1 4864 4463 4017 4523RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.2 4888 4485 4037 4523RDRAGA1 

LEA 220 kV Craiova - Turnu Măgurele 4850 4450 4005 4368RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița 4717 4326 3894 4431RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1+2 4761 4368 3931 4396RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 400 kV Țânțăreni 
(RO) – Koslodui (BG), 

circ.1 
 

LEA 400 kV Țânțăreni - Bradu 4813 4415 3974 4632RDRAGA1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Sibiu 4566 4186 3768 4059RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 400 kV Porțile de Fier (RO) – Djerdap (RS) 5024 4611 4150 4671RDRAGA1 
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Schema 
LEA retrasă din 

exploatare 
Element care declanșează 

Plim.stab.stat. 
[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

 

 
LEA 220 kV Urechești - Târgu Jiu  4863 4462 4016 4700RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1 4976 4566 4110 4848RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.2 4976 4566 4110 4848RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 220 kV Craiova - Turnu Măgurele 4963 4554 4099 4635RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița 4804 4408 3967 4665RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1+2 4851 4451 4006 4629RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 400 kV Țânțăreni - 
Bradu 

LEA 400 kV Țânțăreni - Sibiu 4760 4366 3930 3937RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 400 kV Porțile de Fier (RO) – Djerdap (RS) 4938 4531 4078 4660RDRAGA1 

LEA 220 kV Urechești - Târgu Jiu  4815 4418 3976 4609RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1 4915 4510 4059 4783RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.2 4915 4510 4059 4783RDRAGA1 

LEA 220 kV Craiova - Turnu Măgurele 4902 4498 4048 4579RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița 4755 4362 3926 4610RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1+2 4802 4405 3965 4557RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 400 kV Țânțăreni - 
Sibiu 

LEA 400 kV Porțile de Fier (RO) – Djerdap (RS) 4748 4355 3920 4224RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 220 kV Urechești - Târgu Jiu  4574 4194 3775 4522RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1 4726 4335 3902 4116RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.2 4726 4335 3902 4116RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 220 kV Craiova - Turnu Măgurele 4717 4326 3894 4111RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița 4564 4185 3767 3945RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1+2 4568 4189 3770 3907RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 400 kV Porțile de Fier 
(RO) – Djerdap (RS) 

LEA 220 kV Urechești - Târgu Jiu  4893 4490 4041 4774RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1 5032 4619 4157 4915RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.2 5032 4619 4157 4915RDRAGA1 

LEA 220 kV Craiova - Turnu Măgurele 5023 4610 4149 4770RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița 4866 4464 4018 4551RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1+2 4908 4503 4053 4642RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 220 kV Urechești - 
Târgu Jiu  

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1 4866 4464 4018 4556RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.2 4866 4464 4018 4537RDRAGA1 

LEA 220 kV Craiova - Turnu Măgurele 4854 4453 4008 4413RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița 4705 4315 3884 4434RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1+2 4707 4318 3886 4391RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de 
Fier- Reșița, circ.1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.2 4933 4526 4074 4749RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 220 kV Craiova - Turnu Măgurele 4970 4561 4105 4757RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița 4748 4355 3920 3474RP.D.F2A-RRESIT2A-2 

LEA 220 kV Porțile de 
Fier- Reșița, circ.2 

LEA 220 kV Craiova - Turnu Măgurele 4958 4550 4095 4744RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița 4468 4096 3686 3474RP.D.F2B-RRESIT2A-1 

LEA 220 kV Craiova - 
Turnu Măgurele 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița 4818 4420 3978 4644RURECH2 -RTG.JI2 -1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1+2 4837 4438 3994 4607RURECH2 -RTG.JI2 -1 
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Tabelul 1. 2 Limite de stabilitate statică în secțiunea S2 - termen mediu (VSI2024) 

Schema 
LEA retrasă din 

exploatare 
Element care declanșează 

Plim.stab.stat. 
[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

N - 

- -4220 -4007 -3606 -2876RSUCEA1 

LEA 400 kV Urechești - Domnești -3720 -3544 -3190 -2625RSUCEA1 

LEA 400 kV Slatina - București Sud -3735 -3558 -3202 -2665RSUCEA1 

LEA 400 kV Sibiu - Brașov -3700 -3526 -3173 -2525RSUCEA1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Bradu -3594 -3428 -3085 -2593RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut - Ungheni, circ. 1 -4070 -3868 -3481 -2823RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut - Ungheni, circ. 2  -3993 -3797 -3418 -2786RSUCEA1 

LEA 220 kV Craiova - Turnu Măgurele -4010 -3813 -3431 -2782RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut - CIC, circ. 1 -3729 -3552 -3197 -2859RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut - CIC, circ. 2 -4130 -3923 -3531 -2859RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut - Târnăveni, circ. 1 -4131 -3924 -3532 -2859RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut - Târnăveni, circ. 2 -4131 -3924 -3532 -2859RSUCEA1 

LEA 110 kV Hoghiz - Făgăraș -4073 -3871 -3484 -2825RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Dobrudja (BG) -4119 -3914 -3522 -2826RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Varna (BG) -4131 -3925 -3532 -2825RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut - Ungheni, circ.1+2 -3405 -3252 -2927 -2233RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ.1+2 -4132 -3925 -3533 -2857RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ.1+2 -4120 -3915 -3523 -2821RSUCEA1 

N-1 
LEA 400 kV Urechești- 

Domnești 

LEA 400 kV Slatina - București Sud -3516 -3355 -3020 -2409RSUCEA1 

LEA 400 kV Sibiu - Brașov -3367 -3217 -2895 
-2303RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 400 kV Țânțăreni- Bradu -3304 -3159 -2843 -2406RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1 -3681 -3509 -3158 -2668RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 2  -3676 -3503 -3153 -2631RSUCEA1 

LEA 220 kV Craiova- Turnu Măgurele -3763 -3584 -3225 -2594RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1 -3746 -3568 -3212 -2704RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 2 -3753 -3575 -3217 -2704RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1 -3754 -3576 -3218 -2705RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 2 -3752 -3574 -3216 -2705RSUCEA1 

LEA 110 kV Hoghiz-Făgăraș -3677 -3505 -3154 -2671RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Dobrudja (BG) -3671 -3499 -3149 -2673RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Varna (BG) -3707 -3532 -3179 -2670RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ.1+2 -3136 -3003 -2703 -2118RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ.1+2 -3679 -3507 -3156 -2669RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ.1+2 -3675 -3502 -3152 -2667RSUCEA1 
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Schema 
LEA retrasă din 

exploatare 
Element care declanșează 

Plim.stab.stat. 
[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

LEA 400 kV Slatina - 
București Sud 

LEA 400 kV Sibiu - Brașov -3336 -3188 -2869 
-2305RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 400 kV Țânțăreni- Bradu -3346 -3198 -2878 -2439RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1 -3709 -3534 -3181 -2671RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 2  -3731 -3554 -3199 -2668RSUCEA1 

LEA 220 kV Craiova- Turnu Măgurele -3767 -3588 -3229 -2628RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1 -3764 -3585 -3227 -2707RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 2 -3764 -3585 -3227 -2707RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1 -3767 -3587 -3229 -2708RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 2 -3767 -3587 -3229 -2708RSUCEA1 

LEA 110 kV Hoghiz-Făgăraș -3756 -3578 -3220 -2707RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Dobrudja (BG) -3728 -3552 -3196 -2710RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Varna (BG) -3758 -3579 -3221 -2706RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ.1+2 -3181 -3045 -2741 -2154RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ.1+2 -3757 -3579 -3221 -2705RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ.1+2 -3708 -3533 -3180 -2670RSUCEA1 

LEA 400 kV Sibiu - Brașov 

LEA 400 kV Țânțăreni- Bradu -2987 -2866 -2579 
-2132RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1 -3692 -3518 -3167 
-2601RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 2  -3683 -3510 -3159 
-2597RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 220 kV Craiova- Turnu Măgurele -3700 -3526 -3173 
-2561RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1 -3721 -3545 -3190 
-2638RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 2 -3721 -3545 -3190 
-2638RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1 -3721 -3545 -3190 
-2638RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 2 -3721 -3545 -3190 
-2638RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 110 kV Hoghiz-Făgăraș -3643 -3473 -3125 -2636RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Dobrudja (BG) -3686 -3512 -3161 
-2639RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Varna (BG) -3674 -3501 -3151 
-2637RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ.1+2 -3055 -2928 -2635 -2044RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ.1+2 -3713 -3537 -3184 
-2636RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ.1+2 -3686 -3513 -3161 
-2634RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 400 kV Țânțăreni- 
Bradu 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1 -3759 -3580 -3222 -2672RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 2  -3683 -3510 -3159 -2635RSUCEA1 

LEA 220 kV Craiova- Turnu Măgurele -3713 -3538 -3184 -2631RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1 -3768 -3588 -3230 -2674RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 2 -3768 -3588 -3230 -2674RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1 -3770 -3591 -3232 -2675RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 2 -3770 -3591 -3232 -2675RSUCEA1 

LEA 110 kV Hoghiz-Făgăraș -3758 -3579 -3221 -2674RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Dobrudja (BG) -3785 -3604 -3244 -2677RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Varna (BG) -3659 -3488 -3139 -2673RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ.1+2 -3101 -2971 -2674 -2120RSUCEA1 
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Schema 
LEA retrasă din 

exploatare 
Element care declanșează 

Plim.stab.stat. 
[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

LEA 110 kV lernut- CIC, circ.1+2 -3761 -3582 -3224 -2672RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ.1+2 -3757 -3579 -3221 -2670RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-
Ungheni, circ. 1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 2  -3835 -3651 -3286 
-2597RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 220 kV Craiova- Turnu Măgurele -3645 -3475 -3128 
-2561RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1 -3785 -3604 -3244 
-2638RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 2 -3785 -3604 -3244 
-2638RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1 -3807 -3625 -3262 
-2638RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 2 -3807 -3625 -3262 
-2638RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 110 kV Hoghiz-Făgăraș -3774 -3594 -3235 -2636RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Dobrudja (BG) -3825 -3641 -3277 
-2639RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Varna (BG) -3760 -3581 -3223 
-2637RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ.1+2 -3776 -3596 -3237 
-2636RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ.1+2 -3816 -3633 -3270 
-2634RHOGHI5B-RFAGAR5 -

1 

LEA 220 kV Iernut-
Ungheni, circ. 2  

LEA 220 kV Craiova- Turnu Măgurele -3907 -3717 -3346 -2746RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1 -4047 -3847 -3462 -2822RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 2 -4047 -3847 -3462 -2822RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1 -4048 -3848 -3463 -2822RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 2 -4102 -3898 -3508 -2822RSUCEA1 

LEA 110 kV Hoghiz-Făgăraș -3991 -3796 -3416 -2789RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Dobrudja (BG) -4040 -3841 -3457 -2789RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Varna (BG) -4028 -3830 -3447 -2788RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ.1+2 -4040 -3841 -3457 -2784RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ.1+2 -3990 -3794 -3415 -2749RSUCEA1 

LEA 220 kV Craiova- 
Turnu Măgurele 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1 -3918 -3727 -3355 -2786RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 2 -3918 -3727 -3355 -2786RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1 -3919 -3728 -3356 -2786RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 2 -3919 -3728 -3356 -2786RSUCEA1 

LEA 110 kV Hoghiz-Făgăraș -3910 -3720 -3348 -2786RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Dobrudja (BG) -3957 -3764 -3387 -2786RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Varna (BG) -3893 -3705 -3334 -2785RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ.1+2 -3315 -3169 -2852 -2196RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ.1+2 -3910 -3720 -3348 -2784RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ.1+2 -3860 -3673 -3306 -2748RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, 
circ. 1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 2 -4125 -3919 -3527 -2858RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1 -4131 -3925 -3532 -2859RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 2 -4131 -3925 -3532 -2859RSUCEA1 

LEA 110 kV Hoghiz-Făgăraș -4073 -3871 -3484 -2825RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Dobrudja (BG) -4046 -3846 -3462 -2826RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Varna (BG) -4032 -3833 -3450 -2825RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ.1+2 -3098 -2968 -2671 -1281RIERNU52-RCIC T5 -2 



Anexa D  

Schema 
LEA retrasă din 

exploatare 
Element care declanșează 

Plim.stab.stat. 
[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ.1+2 -4040 -3841 -3457 -2819RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, 
circ. 2 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1 -4131 -3925 -3532 -2859RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 2 -4131 -3925 -3532 -2859RSUCEA1 

LEA 110 kV Hoghiz-Făgăraș -4073 -3871 -3484 -2825RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Dobrudja (BG) -4046 -3846 -3462 -2826RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Varna (BG) -4032 -3833 -3450 -2825RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ.1+2 -3019 -2895 -2605 -1281RIERNU52-RCIC T5 -1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ.1+2 -4040 -3841 -3457 -2819RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- 
Târnăveni, circ. 1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 2 -4071 -3869 -3482 -2822RSUCEA1 

LEA 110 kV Hoghiz-Făgăraș -4073 -3871 -3484 -2825RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Dobrudja (BG) -4044 -3844 -3460 -2825RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Varna (BG) -4032 -3833 -3450 -2824RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ.1+2 -3778 -3597 -3238 -2195RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ.1+2 -4045 -3845 -3461 -2821RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- 
Târnăveni, circ. 2 

LEA 110 kV Hoghiz-Făgăraș -4073 -3871 -3484 -2825RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Dobrudja (BG) -4044 -3844 -3460 -2825RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Varna (BG) -4032 -3833 -3450 -2824RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ.1+2 -3778 -3597 -3238 -2195RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ.1+2 -4045 -3845 -3461 -2821RSUCEA1 

LEA 110 kV Hoghiz-
Făgăraș 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Dobrudja (BG) -4041 -3842 -3458 -2791RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Varna (BG) -4022 -3824 -3441 -2823RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ.1+2 -3429 -3275 -2948 -2233RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ.1+2 -4039 -3839 -3455 -2821RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ.1+2 -3988 -3792 -3413 -2786RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud 
(RO) – Dobrudja (BG) 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) – Varna (BG) -3873 -3686 -3318 -2818RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ.1+2 -3416 -3262 -2936 -2236RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ.1+2 -4081 -3878 -3491 -2860RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ.1+2 -4028 -3829 -3446 -2824RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia Sud 
(RO) – Varna (BG) 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ.1+2 -3406 -3253 -2928 -2234RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ.1+2 -4042 -3842 -3458 -2857RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ.1+2 -3993 -3797 -3417 -2822RSUCEA1 
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Tabelul 1. 3 Limite de stabilitate statică în secțiunea S3 - termen mediu (VSI2024) 

 

Schema 
LEA retrasă din 

exploatare 
Element care declanșează 

Plim.stab.stat. 
[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

N - 

- 4159 3792 3412 4090RSUCEA1 

LEA 400 kV Dobrudja (BG ) - Medgidia Sud (RO) 3842 3498 3148 3951RSUCEA1 

LEA 400 kV Varna (BG) - Medgidia Sud (RO) 3777 3438 3094 3554RSUCEA1 

LEA 400 kV Pelicanu- București Sud 3849 3504 3154 3501RSUCEA1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - București Sud 3714 3380 3042 3018RSUCEA1 

LEA 110 kV Slobozia Sud- Dragoș Vodă 3883 3536 3183 3661RSUCEA1 

LEA 400 kV Gutinaș - Brașov 3852 3507 3157 3445RSUCEA1 

LEA 220 kV Stejaru - Gheorgheni 3700 3367 3030 3539RGUTIN1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă  3986 3631 3268 3530RSUCEA1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 3998 3643 3279 3541RSUCEA1 

N-1 

LEA 400 kV Dobrudja (BG 
) - Medgidia Sud (RO) 

LEA 400 kV Varna (BG) - Medgidia Sud (RO) 3227 2929 2636 2862RSUCEA1 

LEA 400 kV Pelicanu- București Sud 3650 3321 2988 3304RSUCEA1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - București Sud 3802 3461 3115 3254RSUCEA1 

LEA 110 kV Slobozia Sud- Dragoș Vodă 3750 3413 3072 3507RSUCEA1 

LEA 400 kV Gutinaș - Brașov 3637 3308 2978 3250RSUCEA1 

LEA 220 kV Stejaru - Gheorgheni 3388 3077 2770 3379RGUTIN1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă  3662 3331 2998 3333RSUCEA1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 3712 3378 3040 3379RSUCEA1 

LEA 400 kV Varna (BG) - 
Medgidia Sud (RO) 

LEA 400 kV Pelicanu- București Sud 3850 3505 3155 3462RSUCEA1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - București Sud 3716 3381 3043 3379RSUCEA1 

LEA 110 kV Slobozia Sud- Dragoș Vodă 3801 3460 3114 3596RSUCEA1 

LEA 400 kV Gutinaș - Brașov 3629 3301 2971 3373RSUCEA1 

LEA 220 kV Stejaru - Gheorgheni 3574 3250 2925 3529RGUTIN1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă  3805 3464 3118 3456RSUCEA1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 3756 3419 3077 3502RSUCEA1 

LEA 400 kV Pelicanu- 
București Sud 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - București Sud 3850 3506 3155 3072RSUCEA1 

LEA 110 kV Slobozia Sud- Dragoș Vodă 3873 3527 3174 3479RSUCEA1 

LEA 400 kV Gutinaș - Brașov 3606 3279 2951 3258RSUCEA1 

LEA 220 kV Stejaru - Gheorgheni 3547 3225 2903 3353RGUTIN1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă  3955 3603 3243 3302RSUCEA1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 4014 3657 3292 3351RSUCEA1 

LEA 400 kV Gura 
Ialomiței - București Sud 

LEA 110 kV Slobozia Sud- Dragoș Vodă 3745 3408 3067 3431RSUCEA1 

LEA 400 kV Gutinaș - Brașov 3640 3311 2980 3104RPELIC1 

LEA 220 kV Stejaru - Gheorgheni 3899 3551 3196 3304RGUTIN1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă  3870 3524 3172 3255RSUCEA1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 3877 3531 3177 3261RSUCEA1 
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Schema 
LEA retrasă din 

exploatare 
Element care declanșează 

Plim.stab.stat. 
[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

LEA 110 kV Slobozia 
Sud- Dragoș Vodă 

LEA 400 kV Gutinaș - Brașov 3697 3364 3027 3409RSUCEA1 

LEA 220 kV Stejaru - Gheorgheni 3550 3227 2905 3503RGUTIN1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă  3689 3356 3021 3494RSUCEA1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 3840 3496 3147 3539RSUCEA1 

LEA 400 kV Gutinaș - 
Brașov 

LEA 220 kV Stejaru - Gheorgheni 3544 3222 2900 3246RPELIC1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă  3707 3373 3035 3250RSUCEA1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 3758 3420 3078 3295RSUCEA1 

LEA 220 kV Stejaru - 
Gheorgheni 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă  3846 3502 3151 3372RGUTIN1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 3897 3549 3194 3417GUTIN1 

LEA 400 kV Stâlpu - 
Cernavodă  

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 3723 3387 3049 3264RSUCEA1 

 

 

 

 

Tabelul 1. 4 Limite de stabilitate statică în secțiunea S4 - termen mediu (VSI2024) 

 

Schema 
LEA retrasă din 

exploatare 
Element care declanșează 

Plim.stab.stat. 
[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

N - 

- -2172 -2061 -1855 -1657RCLUJ 1 

LEA 400 kV Mukacevo (UA) - Roșiori (RO) -1592 -1524 -1372 -1230RCLUJ 1 

LEA 400 kV Sibiu - lernut -1544 -1479 -1332 -1139RIERNU1 

LEA 220 kV Stejaru - Gheorgheni -1910 -1818 -1636 -1427RIERNU1 

LEA 220 kV Cluj Florești -Alba Iulia -1997 -1899 -1709 -1464RCLUJ 1 

LEA110 kV Salonta - Chișinău Criș -2067 -1964 -1767 -1549RCLUJ 1 

Cupla 110 kV Vașcău -2090 -1984 -1786 -1532RCLUJ 1 

Cupla 110 kV Câmpia Turzii -2057 -1954 -1759 -1568RCLUJ 1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -1956 -1860 -1674 -1459RCLUJ 1 

N-1 

LEA 400 kV Mukacevo 
(UA) - Roșiori (RO) 

LEA 400 kV Sibiu - lernut -989 -965 -869 -739RCLUJ 1 

LEA 220 kV Stejaru - Gheorgheni -1441 -1384 -1245 -1135RCLUJ 1 

LEA 220 kV Cluj Florești -Alba Iulia -1492 -1431 -1288 -1149RCLUJ 1 

LEA110 kV Salonta - Chișinău Criș -1570 -1504 -1353 -1227RCLUJ 1 

Cupla 110 kV Vașcău -1576 -1509 -1358 -1217RCLUJ 1 

Cupla 110 kV Câmpia Turzii -1546 -1481 -1333 -1239RCLUJ 1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -1274 -1229 -1106 -989RCLUJ 1 

LEA 400 kV Sibiu - lernut 

LEA 220 kV Stejaru - Gheorgheni -1222 -1181 -1063 -987RIERNU1 

LEA 220 kV Cluj Florești -Alba Iulia -1355 -1304 -1174 -1051RIERNU1 

LEA110 kV Salonta - Chișinău Criș -1471 -1412 -1271 -1158RIERNU1 
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Schema 
LEA retrasă din 

exploatare 
Element care declanșează 

Plim.stab.stat. 
[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

Cupla 110 kV Vașcău -1453 -1395 -1255 -1139RIERNU1 

Cupla 110 kV Câmpia Turzii -1468 -1409 -1268 -1159RIERNU1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -1368 -1316 -1185 -1079RIERNU1 

LEA 220 kV Stejaru - 
Gheorgheni 

LEA 220 kV Cluj Florești -Alba Iulia -1825 -1739 -1565 -1344RIERNU1 

LEA110 kV Salonta - Chișinău Criș -1890 -1799 -1619 -1414RIERNU1 

Cupla 110 kV Vașcău -1858 -1770 -1593 -1381RIERNU1 

Cupla 110 kV Câmpia Turzii -1851 -1764 -1587 -1417RIERNU1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -1790 -1707 -1536 -1339RCLUJ 1 

LEA 220 kV Cluj Florești -
Alba Iulia 

LEA110 kV Salonta - Chișinău Criș -1964 -1869 -1682 -1446RCLUJ 1 

Cupla 110 kV Vașcău -1964 -1868 -1681 -1429RCLUJ 1 

Cupla 110 kV Câmpia Turzii -1956 -1861 -1675 -1464RCLUJ 1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -1859 -1771 -1594 -1371RCLUJ 1 

LEA110 kV Salonta - 
Chișinău Criș 

Cupla 110 kV Vașcău -2099 -1993 -1794 -1516RCLUJ 1 

Cupla 110 kV Câmpia Turzii -2070 -1966 -1770 -1551RCLUJ 1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -1958 -1862 -1676 -1440RCLUJ 1 

Cupla 110 kV Vașcău 

Cupla 110 kV Câmpia Turzii -2086 -1981 -1783 -1550RCLUJ 1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -1938 -1844 -1660 -1440RCLUJ 1 

Cupla 110 kV Câmpia 
Turzii 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -1963 -1868 -1681 -1459RCLUJ 1 

 

 

 
Tabelul 1. 5 Limite de stabilitate statică în secțiunea S5 - termen mediu (VSI2024) 

 

Schema 
LEA retrasă din 

exploatare 
Element care declanșează 

Plim.stab.stat. 
[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

N - 

- -1625 -1547 -1392 -1025RSUCEA1 

LEA 400 kV Gutinaș - Brașov -1328 -1272 -1145 -885RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ. 1 -1551 -1478 -1330 -834RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ. 2 -1530 -1459 -1313 -823RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboși -  Focșani -1409 -1347 -1213 -958RSUCEA1 

LEA 220 kV Gheorgheni -  Stejaru -1332 -1276 -1148 -950RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -849 -829 -746 -529RSUCEA1 

N-1 
LEA 400 kV Gutinaș - 

Brașov 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ. 1 -1101 -1061 -955 -677RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ. 2 -1050 -1015 -913 -646RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboși -  Focșani -1234 -1185 -1066 -844RSUCEA1 

LEA 220 kV Gheorgheni -  Stejaru -1122 -1081 -973 -836RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -522 -526 -473 -321RGUTIN1 



Anexa D  

Schema 
LEA retrasă din 

exploatare 
Element care declanșează 

Plim.stab.stat. 
[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

LEA 400 kV Smârdan - 
Gutinaș, circ. 1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ. 2 -787 -771 -694 -555RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboși -  Focșani -1187 -1142 -1027 -809RSUCEA1 

LEA 220 kV Gheorgheni -  Stejaru -1122 -1082 -973 -821RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - 
Gutinaș, circ. 2 

LEA 220 kV Barboși -  Focșani -1181 -1136 -1022 -799RSUCEA1 

LEA 220 kV Gheorgheni -  Stejaru -1199 -1152 -1037 -811RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboși -  
Focșani 

LEA 220 kV Gheorgheni -  Stejaru -1263 -1212 -1091 -920RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -676 -668 -601 -457RSUCEA1 

LEA 220 kV Gheorgheni -  
Stejaru 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -766 -751 -676 -518RSUCEA1 

 

 

 
Tabelul 1. 6 Limite de stabilitate statică în secțiunea S6 - termen mediu (VSI2024) 

 

Schema 
LEA retrasă din 

exploatare 
Element care declanșează 

Plim.stab.stat. 
[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

N - 

- 3935 3602 3242 3255RTULCE1 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) - Dobrudja (BG) 3632 3322 2990 3011RTULCE1 

LEA 400 kV Medgidia (RO) - Varna (BG) 3683 3369 3032 3011RTULCE1 

LEA 400 kV Pelicanu - București Sud 3659 3346 3011 3084RTULCE1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței- București Sud 3765 3445 3100 3042RTULCE1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ. 1 3824 3499 3149 3084RTULCE1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ. 2 3821 3496 3147 3082RTULCE1 

LEA 220 kV Barboși- Focșani 3811 3488 3139 3161RTULCE1 

LEA 110 kV Dragoș Vodă- Slobozia Sud 3872 3544 3189 3202RTULCE1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă 3691 3376 3038 3047RTULCE1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 3741 3422 3080 3089RTULCE1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 3557 3252 2927 2937RTULCE1 

N-1 
LEA 400 kV Medgidia Sud 

(RO) - Dobrudja (BG) 

LEA 400 kV Medgidia Sud (RO) - Varna (BG) 3301 3015 2713 2920RTULCE1 

LEA 400 kV Pelicanu - București Sud 3057 2789 2510 2763RTULCE1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - București Sud 3261 2978 2681 2734RTULCE1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ. 1 3209 2929 2637 2775RTULCE1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ. 2 3206 2927 2634 2773RTULCE1 

LEA 220 kV Barboși- Focșani 3196 2918 2626 2852RTULCE1 

LEA 110 kV Dragoș Vodă- Slobozia Sud 3266 2982 2684 2888RTULCE1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă 3163 2887 2598 2769RTULCE1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 3208 2929 2636 2809RTULCE1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 2991 2728 2455 2619RTULCE1 



Anexa D  

Schema 
LEA retrasă din 

exploatare 
Element care declanșează 

Plim.stab.stat. 
[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

LEA 400 kV Medgidia Sud 
(RO) - Varna (BG) 

LEA 400 kV Pelicanu - București Sud 3152 2877 2589 2850RTULCE1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - București Sud 3416 3122 2810 2839RTULCE1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ. 1 3253 2971 2674 2880RTULCE1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ. 2 3250 2968 2671 2877RTULCE1 

LEA 220 kV Barboși- Focșani 3290 3005 2705 2952RTULCE1 

LEA 110 kV Dragoș Vodă- Slobozia Sud 3399 3106 2795 2992RTULCE1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă 3233 2952 2657 2845RTULCE1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 3278 2994 2694 2884RTULCE1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 3117 2845 2561 2743RTULCE1 

LEA 400 kV Pelicanu - 
București Sud 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - București Sud 3487 3187 2868 2670RTULCE1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ. 1 3093 2823 2540 2781RTULCE1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ. 2 3107 2836 2552 2794RTULCE1 

LEA 220 kV Barboși- Focșani 3261 2978 2680 2887RTULCE1 

LEA 110 kV Dragoș Vodă- Slobozia Sud 3270 2986 2687 2893RTULCE1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă 3176 2900 2610 2743RTULCE1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 3259 2976 2679 2814RTULCE1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 3040 2773 2496 2625RTULCE1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței 
- București Sud 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ. 1 3538 3235 2911 2759RTULCE1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ. 2 3534 3230 2907 2756RTULCE1 

LEA 220 kV Barboși- Focșani 3475 3176 2858 2847RTULCE1 

LEA 110 kV Dragoș Vodă- Slobozia Sud 3510 3209 2888 2882RTULCE1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă 3408 3114 2803 2725RTULCE1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 3463 3165 2848 2768RPELIC1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 3140 2866 2580 2511RPELIC1 

LEA 400 kV Smârdan - 
Gutinaș, circ. 1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ. 2 3252 2970 2673 2781RTULCE1 

LEA 220 kV Barboși- Focșani 3423 3128 2815 2887RTULCE1 

LEA 110 kV Dragoș Vodă- Slobozia Sud 3410 3116 2804 2957RTULCE1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă 3285 3000 2700 2809RTULCE1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 3332 3044 2739 2849RTULCE1 

LEA 400 kV Smârdan - 
Gutinaș, circ. 2 

LEA 220 kV Barboși- Focșani 3421 3126 2813 2885RTULCE1 

LEA 110 kV Dragoș Vodă- Slobozia Sud 3375 3083 2775 2927RTULCE1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă 3283 2999 2699 2808RTULCE1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 3330 3042 2738 2848RTULCE1 

LEA 220 kV Barboși- 
Focșani 

LEA 110 kV Dragoș Vodă- Slobozia Sud 3411 3117 2805 2988RTULCE1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă 3244 2962 2666 2842RTULCE1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 3289 3004 2703 2881RTULCE1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 3065 2796 2517 2684RTULCE1 

LEA 110 kV Dragoș Vodă- 
Slobozia Sud 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă 3351 3062 2755 2876RTULCE1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 3397 3104 2793 2916RTULCE1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 3199 2920 2628 2746RTULCE1 



Anexa D  

Schema 
LEA retrasă din 

exploatare 
Element care declanșează 

Plim.stab.stat. 
[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

LEA 400 kV Stâlpu - 
Cernavodă 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 3194 2916 2624 2741RTULCE1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 3055 2787 2509 2622RTULCE1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței 
- Stâlpu 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 3126 2853 2568 2683RTULCE1 

 

 

 

Tabelul 1. 7 Limite de stabilitate statică în secțiunea S7a - termen mediu (VSI2024) 

 

Schema 
LEA retrasă din 

exploatare 
Element care declanșează 

Plim.stab.stat. 
[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

N - 

- -2800 -2662 -2396 -2236RSUCEA1 

LEA 400 kV Mukacevo (UA) – Roșiori (RO) -2627 -2502 -2252 -2066RSUCEA1 

LEA 400 kV Sibiu-Iernut -2561 -2441 -2197 -1974RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Sibiu -2667 -2540 -2286 -2051RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov  - Bradu -2659 -2532 -2278 -2047RSUCEA1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi  -2556 -2437 -2193 -1966RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -2555 -2436 -2192 -1867RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -2499 -2384 -2145 -1826RSUCEA1 

LEA 220 kV Cluj Florești - Alba Iulia -2699 -2569 -2312 -2122RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboși- Focșani -2690 -2560 -2304 -2082RSUCEA1 

LEA 110 kV Salonta - Chișinău Cris -2138 -2049 -1845 -2138RSUCEA1 

LEA 110 kV Făgăraș - Hoghiz -2740 -2607 -2346 -2139RSUCEA1 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B -2740 -2607 -2346 -2140RSUCEA1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -2727 -2595 -2335 -2136RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -1957 -1882 -1694 -1533RSUCEA1 

N-1 
LEA 400 kV Mukacevo 

(UA) – Roșiori (RO) 

LEA 400 kV Sibiu-Iernut -1755 -1695 -1526 -1499RCLUJ 1 

LEA 400 kV Brașov - Sibiu -2582 -2460 -2214 -2034RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov  - Bradu -2551 -2432 -2188 -2003RSUCEA1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi  -2449 -2337 -2104 -1922RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -2463 -2350 -2115 -1825RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -2421 -2312 -2080 -1794RSUCEA1 

LEA 220 kV Cluj Florești - Alba Iulia -2606 -2482 -2234 -2080RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboși- Focșani -2593 -2471 -2224 -2047RSUCEA1 

LEA 110 kV Salonta - Chișinău Cris -2618 -2494 -2244 -2097RSUCEA1 

LEA 110 kV Făgăraș - Hoghiz -2654 -2528 -2275 -2098RSUCEA1 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B -2637 -2511 -2260 -2096RSUCEA1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -2440 -2329 -2096 -1920RCLUJ 1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -1887 -1817 -1635 -1485RSUCEA1 



Anexa D  

Schema 
LEA retrasă din 

exploatare 
Element care declanșează 

Plim.stab.stat. 
[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

LEA 400 kV Sibiu-Iernut 

LEA 400 kV Brașov - Sibiu -2455 -2343 -2109 -1932RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov  - Bradu -2452 -2340 -2106 -1944RSUCEA1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi  -2343 -2240 -2016 -1877RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -2271 -2173 -1956 -1766RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -2233 -2137 -1923 -1736RSUCEA1 

LEA 220 kV Cluj Florești - Alba Iulia -2575 -2454 -2209 -1953RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboși- Focșani -2450 -2338 -2105 -1967RSUCEA1 

LEA 110 kV Salonta - Chișinău Cris -2558 -2438 -2194 -2019RSUCEA1 

LEA 110 kV Făgăraș - Hoghiz -2503 -2388 -2149 -2007RSUCEA1 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B -2545 -2427 -2184 -2006RSUCEA1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -2497 -2382 -2143 -1966RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -1854 -1787 -1608 -1460RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Sibiu 

LEA 400 kV Brașov  - Bradu -2626 -2501 -2251 -1986RSUCEA1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi  -2222 -2128 -1915 -1656RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -2571 -2451 -2206 -1808RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -2527 -2410 -2169 -1777SUCEA1 

LEA 220 kV Cluj Florești - Alba Iulia -2656 -2529 -2276 -2090SUCEA1 

LEA 220 kV Barboși- Focșani -2658 -2531 -2278 -2053SUCEA1 

LEA 110 kV Salonta - Chișinău Cris -2690 -2561 -2304 -2105SUCEA1 

LEA 110 kV Făgăraș - Hoghiz -2707 -2576 -2318 -2104SUCEA1 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B -2693 -2563 -2307 -2105SUCEA1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -2782 -2646 -2381 -2101SUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -1822 -1757 -1581 -1376SUCEA1 

LEA 400 kV Brașov  - 
Bradu 

LEA 400 kV Dârste - Brazi  -2622 -2498 -2248 -1642RDIRST1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -2491 -2377 -2139 -1804RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -2449 -2337 -2103 -1773RSUCEA1 

LEA 220 kV Cluj Florești - Alba Iulia -2638 -2512 -2261 -2072RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboși- Focșani -2629 -2504 -2254 -2036RSUCEA1 

LEA 110 kV Salonta - Chișinău Cris -2677 -2549 -2294 -2088RSUCEA1 

LEA 110 kV Făgăraș - Hoghiz -2689 -2559 -2303 -2088RSUCEA1 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B -2674 -2546 -2291 -2084RSUCEA1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -2735 -2602 -2342 -2084RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -1857 -1789 -1610 -1415SUCEA1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi  

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -2410 -2301 -2071 -1742RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -2366 -2260 -2034 -1710RSUCEA1 

LEA 220 kV Cluj Florești - Alba Iulia -2588 -2466 -2219 -2033RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboși- Focșani -2579 -2458 -2212 -1999RSUCEA1 

LEA 110 kV Salonta - Chișinău Cris -2609 -2485 -2237 -2048RSUCEA1 

LEA 110 kV Făgăraș - Hoghiz -2609 -2485 -2237 -2035RSUCEA1 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B -2567 -2447 -2202 -2000RSUCEA1 



Anexa D  

Schema 
LEA retrasă din 

exploatare 
Element care declanșează 

Plim.stab.stat. 
[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

LEA 400 kV Nădab - Oradea -2679 -2550 -2295 -2045RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -1758 -1698 -1528 -1342RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - 
Gutinaș, circ.1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -1863 -1795 -1615 -1405RSUCEA1 

LEA 220 kV Cluj Florești - Alba Iulia -2600 -2478 -2230 -1972RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboși- Focșani -2567 -2446 -2202 -1923RSUCEA1 

LEA 110 kV Salonta - Chișinău Cris -2634 -2509 -2258 -1984RSUCEA1 

LEA 110 kV Făgăraș - Hoghiz -2620 -2496 -2246 -1984RSUCEA1 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B -2637 -2512 -2261 -1985RSUCEA1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -2628 -2503 -2253 -1982RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - 
Gutinaș, circ.2 

LEA 220 kV Cluj Florești - Alba Iulia -2574 -2453 -2208 -1952RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboși- Focșani -2540 -2422 -2180 -1903RSUCEA1 

LEA 110 kV Salonta - Chișinău Cris -2607 -2484 -2236 -1964RSUCEA1 

LEA 110 kV Făgăraș - Hoghiz -2594 -2471 -2224 -1964RSUCEA1 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B -2611 -2487 -2239 -1965RSUCEA1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -2602 -2479 -2231 -1962RSUCEA1 

LEA 220 kV Cluj Florești - 
Alba Iulia 

LEA 220 kV Barboși- Focșani -2649 -2523 -2271 -2074RSUCEA1 

LEA 110 kV Salonta - Chișinău Cris -2689 -2560 -2304 -2124RSUCEA1 

LEA 110 kV Făgăraș - Hoghiz -2707 -2577 -2319 -2125RSUCEA1 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B -2708 -2577 -2319 -2124RSUCEA1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -2699 -2569 -2312 -2120RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -1945 -1871 -1684 -1528RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboși- 
Focșani 

LEA 110 kV Salonta - Chișinău Cris -2704 -2574 -2316 -2102RSUCEA1 

LEA 110 kV Făgăraș - Hoghiz -2710 -2579 -2321 -2102RSUCEA1 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B -2714 -2583 -2325 -2103RSUCEA1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -2705 -2575 -2317 -2099RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -1828 -1762 -1586 -1418RSUCEA1 

LEA 110 kV Salonta - 
Chișinău Cris 

LEA 110 kV Făgăraș - Hoghiz -2745 -2612 -2350 -2136RSUCEA1 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B -3256 -3085 -2776 -2136RSUCEA1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -2739 -2606 -2345 -2131RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -1973 -1896 -1707 -1535RSUCEA1 

LEA 110 kV Făgăraș - 
Hoghiz 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B -2741 -2608 -2347 -2139RSUCEA1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -2777 -2641 -2377 -2136RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -1985 -1908 -1717 -1527RSUCEA1 

LEA 110 kV Vașca A- 
Vașca B 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -2760 -2626 -2363 -2123RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -1996 -1918 -1726 -1535RSUCEA1 

LEA 400 kV Nădab - 
Oradea 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -1993 -1915 -1724 -1533RSUCEA1 

 

 

 



Anexa D  

Tabelul 1. 8  Limite de stabilitate statică în secțiunea S7b - termen mediu (VSI2024) 

Schema 
LEA retrasă din 

exploatare 
Element care declanșează 

Plim.stab.stat. 
[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

N - 

- -3530 -3352 -3016 -2806RSUCEA1 

LEA 400 kV Sandorfalva (HU) – Arad (RO) -3459 -3286 -2957 -2789RSUCEA1 

LEA 400 kV Békéscsaba (HU) – Nădab (RO) -3460 -3287 -2958 -2796RSUCEA1 

LEA 400 kV Mukacevo (UA) – Roșiori (RO) -3347 -3182 -2864 -2707RSUCEA1 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița, circ. 1 -3397 -3229 -2906 -2763RSUCEA1 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița, circ. 2 -3397 -3229 -2906 -2763RSUCEA1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Sibiu -3117 -2969 -2672 -2564RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Bradu -3338 -3174 -2857 -2669RSUCEA1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi -3077 -2932 -2639 -2446RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -3191 -3037 -2734 -2368RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -3148 -2998 -2698 -2336RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboși- Focșani -3421 -3250 -2925 -2747RSUCEA1 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni -3291 -3130 -2817 -2728RSUCEA1 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița, circ.1+2 -3219 -3064 -2758 -2648RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -1983 -1919 -1727 -1588RSUCEA1 

N-1 

LEA 400 kV Sandorfalva 
(HU) – Arad (RO) 

LEA 400 kV Békéscsaba (HU) – Nădab (RO) -3141 -2992 -2692 -2779RSUCEA1 

LEA 400 kV Mukacevo (UA) – Roșiori (RO) -3262 -3103 -2793 -2670RCLUJ 1 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița, circ. 1 -3117 -2969 -2672 -2758RSUCEA1 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița, circ. 2 -3117 -2969 -2672 -2758RSUCEA1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Sibiu -2868 -2739 -2465 -2580RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Bradu -3056 -2912 -2621 -2661RSUCEA1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi -2901 -2769 -2492 -2516RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -2953 -2818 -2536 -2383RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -2889 -2758 -2482 -2331RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboși- Focșani -3143 -2993 -2694 -2745RSUCEA1 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni -3013 -2873 -2585 -2725RSUCEA1 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița, circ.1+2 -2947 -2812 -2531 -2631RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -2134 -2059 -1853 -1852RSUCEA1 

LEA 400 kV Békéscsaba 
(HU) – Nădab (RO) 

LEA 400 kV Mukacevo (UA) – Roșiori (RO) -3045 -2903 -2612 -2665RCLUJ 1 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița, circ. 1 -3118 -2970 -2673 -2758RSUCEA1 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița, circ. 2 -3118 -2970 -2673 -2758RSUCEA1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Sibiu -2868 -2738 -2465 -2579RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Bradu -3056 -2913 -2622 -2660RSUCEA1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi -2919 -2786 -2507 -2531RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -2953 -2817 -2536 -2382RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -2889 -2758 -2482 -2330RROMAN1 

LEA 220 kV Barboși- Focșani -3142 -2992 -2693 -2744RSUCEA1 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni -3011 -2871 -2584 -2724RSUCEA1 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița, circ.1+2 -2955 -2819 -2537 -2634RSUCEA1 
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Schema 
LEA retrasă din 

exploatare 
Element care declanșează 

Plim.stab.stat. 
[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -2133 -2058 -1852 -1852RSUCEA1 

LEA 400 kV Mukacevo 
(UA) – Roșiori (RO) 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița, circ. 1 -3078 -2933 -2640 -2726RSUCEA1 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița, circ. 2 -3078 -2933 -2640 -2726RSUCEA1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Sibiu -2813 -2688 -2419 -2511RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Bradu -2996 -2857 -2571 -2609RSUCEA1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi -2803 -2678 -2410 -2432RDIRST1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -2894 -2762 -2486 -2332RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -2829 -2703 -2432 -2280RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboși- Focșani -3081 -2936 -2642 -2692RSUCEA1 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni -2930 -2796 -2516 -2658RSUCEA1 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița, circ.1+2 -2722 -2604 -2343 -2456RCLUJ 1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -2055 -1985 -1787 -1784RSUCEA1 

LEA 400 kV Timișoara - 
Reșița, circ. 1 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița, circ. 2 -2964 -2827 -2545 -2669RSUCEA1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Sibiu -2831 -2704 -2434 -2547RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Bradu -3011 -2871 -2584 -2644RSUCEA1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi -2882 -2751 -2476 -2499RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -2934 -2800 -2520 -2366RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -2870 -2740 -2466 -2314RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboși- Focșani -3111 -2964 -2667 -2715RSUCEA1 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni -2796 -2672 -2405 -2531RRESIT2A-RTIMIS2 -2 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -2130 -2055 -1850 -1843RSUCEA1 

LEA 400 kV Timișoara - 
Reșița, circ. 2 

LEA 400 kV Țânțăreni - Sibiu -2831 -2704 -2434 -2547RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Bradu -3011 -2871 -2584 -2644RSUCEA1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi -2882 -2751 -2476 -2499RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -2934 -2800 -2520 -2366RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -2870 -2740 -2466 -2314RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboși- Focșani -3111 -2964 -2667 -2715RSUCEA1 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni -2796 -2672 -2405 -2531RRESIT2A-RTIMIS2 -2 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -2142 -2066 -1859 -1843RSUCEA1 

LEA 400 kV Țânțăreni - 
Sibiu 

LEA 400 kV Brașov - Bradu -2828 -2701 -2431 -2489RSUCEA1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi -2486 -2385 -2147 -2160RDIRST1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -2734 -2614 -2353 -2243RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -2670 -2556 -2300 -2191RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboși- Focșani -2959 -2823 -2541 -2606RSUCEA1 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni -2748 -2628 -2365 -2520RSUCEA1 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița, circ.1+2 -2674 -2559 -2303 -2436RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -1965 -1903 -1712 -1709RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - 
Bradu 

LEA 400 kV Dârste - Brazi -2328 -2238 -2015 -1955RDIRST1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -2907 -2775 -2498 -2295RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -2840 -2713 -2442 -2242RSUCEA1 
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Schema 
LEA retrasă din 

exploatare 
Element care declanșează 

Plim.stab.stat. 
[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

LEA 220 kV Barboși- Focșani -3103 -2957 -2661 -2675RSUCEA1 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni -2931 -2797 -2517 -2638RSUCEA1 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița, circ.1+2 -2871 -2742 -2468 -2569RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -1988 -1924 -1732 -1677RSUCEA1 

LEA 400 kV Dârste - 
Brazi 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -2786 -2663 -2397 -2189RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -2720 -2602 -2342 -2137RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboși- Focșani -3010 -2870 -2583 -2605RSUCEA1 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni -2868 -2739 -2465 -2554RSUCEA1 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița, circ.1+2 -2766 -2644 -2379 -2467RDIRST1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -1874 -1818 -1636 -1576RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - 
Gutinaș, circ.1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -2007 -1942 -1748 -1671RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboși- Focșani -3053 -2910 -2619 -2496RSUCEA1 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni -2989 -2851 -2566 -2498RSUCEA1 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița, circ.1+2 -2854 -2726 -2453 -2411RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - 
Gutinaș, circ.2 

LEA 220 kV Barboși- Focșani -3012 -2872 -2585 -2462RSUCEA1 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni -2950 -2814 -2533 -2465RSUCEA1 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița, circ.1+2 -2834 -2707 -2436 -2394RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboși- 
Focșani 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni -2976 -2839 -2555 -2679RSUCEA1 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița, circ.1+2 -2945 -2810 -2529 -2609RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -1892 -1835 -1652 -1690RSUCEA1 

LEA 220 kV Târgu Jiu - 
Paroșeni 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița, circ.1+2 -2817 -2692 -2422 -2510RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1+2 -2041 -1972 -1775 -1818RSUCEA1 
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Tabelul 2. 1 Limite de stabilitate statică în secțiunea S1 – termen lung (VSI 2029) 

 

Schema LEA retrasă din exploatare Element care declanșează 
Plim.stab.stat 

[MW] 

Prez.norm. 
[MW] 

Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

N - 

- 6265 5759 5183 5464RDRAGA1 

LEA 400 kV Slatina - București Sud 5969 5484 4936 5331RDRAGA1 

LEA 400 kV Urechești - Domnești 5801 5329 4796 4984RDRAGA1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Koslodui, circ.1 6140 5643 5078 5290RDRAGA1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Bradu 6018 5530 4977 5286RDRAGA1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Arefu 5996 5509 4958 5286RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Djerdap 6233 5729 5156 5299RDRAGA1 

LEA 220 kV Urechești - Târgu Jiu  6033 5544 4990 5341RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1 6137 5640 5076 5491RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.2 6137 5640 5076 5491RDRAGA1 

LEA 220 kV Craiova - Turnu Măgurele 6102 5608 5047 5242RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița 5874 5397 4857 5208RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.12 6066 5574 5017 5422RDRAGA1 

N-1 

LEA 400 kV Slatina - București Sud 

LEA 400 kV Urechești - Domnești 5488 5039 4535 4717RDRAGA1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Koslodui, circ.1 5762 5293 4764 5035RDRAGA1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Bradu 5664 5202 4682 5032RDRAGA1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Arefu 5696 5232 4709 5047RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Djerdap 5946 5463 4917 4989RDRAGA1 

LEA 220 kV Urechești - Târgu Jiu  5745 5277 4749 5103RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1 5849 5374 4836 5242RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.2 5849 5374 4836 5242RDRAGA1 

LEA 220 kV Craiova - Turnu Măgurele 5780 5310 4779 5049RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița 5518 5067 4561 4950RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.12 5777 5307 4776 4138RDRAGA1 

LEA 400 kV Urechești - Domnești 

LEA 400 kV Țânțăreni - Koslodui, circ.1 5585 5129 4616 4700RDRAGA1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Bradu 5465 5018 4516 4657RDRAGA1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Arefu 5445 4999 4499 4658RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Djerdap 5694 5230 4707 4747RDRAGA1 

LEA 220 kV Urechești - Târgu Jiu  5530 5079 4571 4778RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1 5650 5189 4670 4948RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.2 5650 5189 4670 4948RDRAGA1 

LEA 220 kV Craiova - Turnu Măgurele 5550 5097 4587 4664RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița 5330 4893 4403 4596RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.12 5529 5077 4570 3822RSLATI1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Koslodui, circ.1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Bradu 5757 5288 4759 4947RDRAGA1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Arefu 5730 5263 4737 4945RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Djerdap 5704 5239 4715 4997RDRAGA1 

LEA 220 kV Urechești - Târgu Jiu  5846 5371 4834 5114RDRAGA1 
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Schema LEA retrasă din exploatare Element care declanșează 
Plim.stab.stat 

[MW] 

Prez.norm. 
[MW] 

Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1 5956 5473 4926 5249RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.2 5956 5473 4926 4249RDRAGA1 

LEA 220 kV Craiova - Turnu Măgurele 5912 5432 4889 4996RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița 5632 5172 4655 4968RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.12 5831 5357 4822 4156RDRAGA1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Bradu 

LEA 400 kV Țânțăreni - Arefu 5621 5163 4646 4821RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Djerdap 5933 5451 4906 5019RDRAGA1 

LEA 220 kV Urechești - Târgu Jiu  5780 5310 4779 5058RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1 5889 5410 4869 5245RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.2 5889 5410 4869 5245RDRAGA1 

LEA 220 kV Craiova - Turnu Măgurele 5848 5372 4835 4967RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița 5558 5104 4594 4936RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.12 5762 5293 4764 5110RDRAGA1 

LEA 400 kV Țânțăreni - Arefu 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Djerdap 5902 5423 4880 5031RDRAGA1 

LEA 220 kV Urechești - Târgu Jiu  5683 5220 4698 5060RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1 5802 5330 4797 5241RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.2 5801 5329 4796 5241RDRAGA1 

LEA 220 kV Craiova - Turnu Măgurele 5764 5295 4765 4987RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița 5464 5017 4515 4917RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.12 5075 4657 4192 4618RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Djerdap* 

LEA 220 kV Urechești - Târgu Jiu  5787 5316 4784 5033RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1 5893 5414 4873 5190RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.2 5893 5414 4873 5190RDRAGA1 

LEA 220 kV Craiova - Turnu Măgurele 5855 5379 4841 4953RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița 5422 4978 4481 4752RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.12 5765 5296 4766 5029RDRAGA1 

LEA 220 kV Urechești - Târgu Jiu  

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.1 5873 5395 4856 5291RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.2 5873 5395 4856 5291RDRAGA1 

LEA 220 kV Craiova - Turnu Măgurele 5833 5359 4823 5060RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița 5473 5025 4523 4986RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.12 5745 5277 4749 5182RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, 
circ.1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.2 5659 5197 4677 5412RDRAGA1 

LEA 220 kV Craiova - Turnu Măgurele 5964 5480 4932 5201RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița 5586 5130 4617 5080RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, 
circ.2 

LEA 220 kV Craiova - Turnu Măgurele 5768 5298 4768 5201RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița 5585 5129 4616 5080RDRAGA1 

LEA 220 kV Craiova - Turnu Măgurele 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița 5627 5168 4651 4921RDRAGA1 

LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.12 5194 4767 4290 4106RDRAGA1 

LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița LEA 220 kV Porțile de Fier- Reșița, circ.12 5113 4692 4222 4830RSLATI1 
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Tabelul 2. 2 Limite de stabilitate statică în secțiunea S2 – termen lung (VSI 2029) 

 

Schema LEA retrasa din exploatare Element care declanșează 
Plimită 
[MW] 

Prez. normată 
[MW] Padm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

N 

  

- -6544 -6162 -5546 -4728RSUCEA1 

LEA 400 kV Urechești- Domnești -5915 -5579 -5021 -4243RSUCEA1 

LEA 400 kV Slatina - Bucureşti Sud -6018 -5675 -5107 -4371RSUCEA1 

LEA 400 kV Sibiu - Braşov -6168 -5814 -5232 -3752RHOGHI5B-RFAGAR5 - 1 

LEA 400 kV Țânțăreni- Bradu -6229 -5870 -5283 -4435RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1 -6695 -6301 -5671 -4586RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 2  -6678 -6285 -5657 -4637RSUCEA1 

LEA 220 kV Craiova- Turnu Măgurele -6396 -6025 -5422 -4626RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1 -6711 -6317 -5685 -4648RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 2 -6711 -6317 -5685 -4648RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1 -6713 -6318 -5686 -4648RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 2 -6713 -6318 -5686 -4648RSUCEA1 

LEA 110 kV Hoghiz-Fagaras -6571 -6186 -5568 -4589RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Dobrudja -6620 -6232 -5609 -4645RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Varna -6651 -6261 -5635 -4645RSUCEA1 

LEA 400 kV Țânțăreni- Arefu -6404 -6032 -5429 -4680RSUCEA1 

LEA 400 kV Arefu- Sibiu -6603 -6217 -5595 -4697RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin -6133 -5781 -5203 -3513RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1, 2* -6361 -5992 -5393 -4119RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1, 2* -6700 -6306 -5675 -4701RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1, 2* -6696 -6302 -5672 -4699RSUCEA1 

N-1 

LEA 400 kV Urechești- Domnești 

LEA 400 kV Slatina - Bucureşti Sud -5193 -4911 -4420 -2750RBRADU1 

LEA 400 kV Sibiu - Braşov -5469 -5167 -4650 -2457RHOGHI5B-RFAGAR5 - 1 

LEA 400 kV Țânțăreni- Bradu -5559 -5250 -4725 -2966RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1 -6051 -5705 -5134 -3119RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 2  -6044 -5699 -5129 -3115RSUCEA1 

LEA 220 kV Craiova- Turnu Măgurele -5712 -5391 -4852 -3100RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1 -6044 -5699 -5129 -3164RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 2 -6018 -5675 -5107 -3164RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1 -6045 -5700 -5130 -3165RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 2 -6045 -5700 -5130 -3165RSUCEA1 

LEA 110 kV Hoghiz-Fagaras -5928 -5591 -5032 -3121RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Dobrudja -5929 -5593 -5033 -3163RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Varna -5980 -5640 -5076 -3162RSUCEA1 

LEA 400 kV Țânțăreni- Arefu -5744 -5421 -4879 -3188RSUCEA1 

LEA 400 kV Arefu- Sibiu -5974 -5634 -5070 -3201RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin -5570 -5260 -4734 -2882RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1, 2* -5759 -5435 -4891 -2818RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1, 2* -6051 -5705 -5134 -3204RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1, 2* -6028 -5684 -5116 -3202RSUCEA1 

LEA 400 kV Slatina - Bucureşti Sud LEA 400 kV Sibiu - Braşov -5542 -5234 -4711 -2503RHOGHI5B-RFAGAR5 - 1 
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Schema LEA retrasa din exploatare Element care declanșează 
Plimită 
[MW] 

Prez. normată 
[MW] Padm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

LEA 400 kV Țânțăreni- Bradu -5614 -5301 -4771 -3030RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1 -6144 -5792 -5213 -3166RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 2  -6137 -5785 -5206 -3162RSUCEA1 

LEA 220 kV Craiova- Turnu Măgurele -5746 -5422 -4880 -3082RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1 -6161 -5807 -5227 -3210RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 2 -6171 -5816 -5234 -3210RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1 -6172 -5817 -5235 -3211RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 2 -6172 -5817 -5235 -3211RSUCEA1 

LEA 110 kV Hoghiz-Fagaras -6032 -5688 -5119 -3168RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Dobrudja -6069 -5722 -5150 -3168RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Varna -6092 -5744 -5169 -3208RSUCEA1 

LEA 400 kV Țânțăreni- Arefu -5824 -5495 -4945 -3251RSUCEA1 

LEA 400 kV Arefu- Sibiu -6068 -5721 -5149 -3247RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin -5627 -5313 -4781 -2375RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1, 2* -5850 -5519 -4967 -2822RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1, 2* -6157 -5804 -5223 -3252RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1, 2* -6142 -5789 -5210 -3229RSUCEA1 

LEA 400 kV Sibiu - Braşov 

LEA 400 kV Țânțăreni- Bradu -5697 -5378 -4840 -2506RHOGHI5B-RFAGAR5 - 1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1 -6246 -5886 -5297 -2745RHOGHI5B-RFAGAR5 - 1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 2  -6234 -5875 -5288 -2741RHOGHI5B-RFAGAR5 - 1 

LEA 220 kV Craiova- Turnu Măgurele -5954 -5616 -5054 -2695RHOGHI5B-RFAGAR5 - 1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1 -6264 -5903 -5313 -2791RHOGHI5B-RFAGAR5 - 1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 2 -6264 -5903 -5313 -2791RHOGHI5B-RFAGAR5 - 1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1 -6266 -5904 -5314 -2792RHOGHI5B-RFAGAR5 - 1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 2 -6266 -5904 -5314 -2792RHOGHI5B-RFAGAR5 - 1 

LEA 110 kV Hoghiz-Fagaras -6094 -5745 -5170 -3087RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Dobrudja -6176 -5821 -5239 -2790RHOGHI5B-RFAGAR5 - 1 

LEA 400 kV Medgidia - Varna -6198 -5841 -5257 -2790RHOGHI5B-RFAGAR5 - 1 

LEA 400 kV Țânțăreni- Arefu -6065 -5718 -5146 -2995RHOGHI5B-RFAGAR5 - 1 

LEA 400 kV Arefu- Sibiu -6121 -5770 -5193 -2877RHOGHI5B-RFAGAR5 - 1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin -6026 -5682 -5114 -2353RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1, 2* -5898 -5564 -5007 -2521RHOGHI5B-RFAGAR5 - 1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1, 2* -6251 -5891 -5302 -2787RHOGHI5B-RFAGAR5 - 1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1, 2* -6247 -5887 -5298 -2743RHOGHI5B-RFAGAR5 - 1 

LEA 400 kV Țânțăreni- Bradu 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1 -6341 -5974 -5377 -3257RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 2  -6331 -5964 -5368 -3253RSUCEA1 

LEA 220 kV Craiova- Turnu Măgurele -6022 -5678 -5111 -3204RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1 -6349 -5981 -5383 -3302RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 2 -6349 -5981 -5383 -3302RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1 -6350 -5982 -5384 -3301RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 2 -6350 -5982 -5384 -3306RSUCEA1 

LEA 110 kV Hoghiz-Fagaras -6191 -5835 -5252 -3261RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Dobrudja -6156 -5803 -5222 -3259RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Varna -6272 -5910 -5319 -3258RSUCEA1 

LEA 400 kV Țânțăreni- Arefu -5871 -5538 -4985 -3281RSUCEA1 

LEA 400 kV Arefu- Sibiu -6365 -5996 -5396 -3342RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin -5807 -5479 -4931 -2378RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1, 2* -6026 -5682 -5114 -2913RSUCEA1 
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Schema LEA retrasa din exploatare Element care declanșează 
Plimită 
[MW] 

Prez. normată 
[MW] Padm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1, 2* -6344 -5976 -5379 -3300RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1, 2* -6341 -5974 -5377 -3299RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 2  -6384 -6014 -5412 -3054RSUCEA1 

LEA 220 kV Craiova- Turnu Măgurele -6375 -6005 -5405 -3342RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1 -6695 -6301 -5671 -3398RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 2 -6695 -6301 -5671 -3398RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1 -6696 -6302 -5672 -3441RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 2 -6696 -6302 -5672 -3441RSUCEA1 

LEA 110 kV Hoghiz-Fagaras -6534 -6153 -5537 -3397RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Dobrudja -6603 -6217 -5595 -3397RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Varna -6636 -6247 -5622 -3397RSUCEA1 

LEA 400 kV Țânțăreni- Arefu -6390 -6019 -5417 -3424RSUCEA1 

LEA 400 kV Arefu- Sibiu -6586 -6201 -5581 -3435RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin -6113 -5763 -5187 -2556RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1, 2* -6658 -6267 -5641 -3440RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1, 2* -6655 -6265 -5638 -3398RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 2  

LEA 220 kV Craiova- Turnu Măgurele -6367 -5998 -5398 -3340RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1 -6685 -6293 -5663 -3396RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 2 -6685 -6293 -5663 -3396RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1 -6688 -6295 -5666 -3397RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 2 -6688 -6295 -5666 -3397RSUCEA1 

LEA 110 kV Hoghiz-Fagaras -6526 -6145 -5531 -3395RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Dobrudja -6595 -6209 -5588 -3395RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Varna -6628 -6240 -5616 -3395RSUCEA1 

LEA 400 kV Țânțăreni- Arefu -6382 -6011 -5410 -3422RSUCEA1 

LEA 400 kV Arefu- Sibiu -6580 -6195 -5575 -3433RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin -6104 -5754 -5179 -2469RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1, 2* -6649 -6259 -5633 -3434RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1, 2* -6645 -6255 -5630 -3347RSUCEA1 

LEA 220 kV Craiova- Turnu Măgurele 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1 -6483 -6106 -5495 -3349RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 2 -6474 -6097 -5487 -3349RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1 -6477 -6100 -5490 -3349RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 2 -6477 -6100 -5490 -3349RSUCEA1 

LEA 110 kV Hoghiz-Fagaras -6322 -5956 -5360 -3347RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Dobrudja -6465 -6089 -5480 -3347RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Varna -6409 -6037 -5433 -3347RSUCEA1 

LEA 400 kV Țânțăreni- Arefu -6439 -6065 -5458 -3373RSUCEA1 

LEA 400 kV Arefu- Sibiu -6369 -5999 -5399 -3389RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin -5919 -5583 -5025 -2489RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1, 2* -6483 -6106 -5495 -2959RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1, 2* -6446 -6071 -5464 -3388RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1, 2* -6442 -6067 -5460 -3387RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 2 -6704 -6310 -5679 -3484RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1 -6710 -6316 -5684 -3442RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 2 -6710 -6316 -5684 -3442RSUCEA1 

LEA 110 kV Hoghiz-Fagaras -6569 -6185 -5567 -3399RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Dobrudja -6619 -6231 -5608 -3441RSUCEA1 
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Schema LEA retrasa din exploatare Element care declanșează 
Plimită 
[MW] 

Prez. normată 
[MW] Padm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

LEA 400 kV Medgidia - Varna -6650 -6260 -5634 -3440RSUCEA1 

LEA 400 kV Țânțăreni- Arefu -6676 -6284 -5656 -3467RSUCEA1 

LEA 400 kV Arefu- Sibiu -6601 -6214 -5593 -3478RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin -6131 -5780 -5202 -2537RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1, 2* -6360 -5991 -5392 -1042RIERNU52-RCIC T5 - 2 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1, 2* -6685 -6293 -5663 -3436RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 2 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1 -6710 -6316 -5684 -3442RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 2 -6718 -6323 -5691 -3442RSUCEA1 

LEA 110 kV Hoghiz-Fagaras -6734 -6337 -5704 -3399RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Dobrudja -6568 -6184 -5566 -3441RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Varna -6650 -6260 -5634 -3440RSUCEA1 

LEA 400 kV Țânțăreni- Arefu -6403 -6031 -5428 -3467RSUCEA1 

LEA 400 kV Arefu- Sibiu -6601 -6214 -5593 -3478RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin -6131 -5780 -5202 -2516RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1, 2* -6360 -5991 -5392 -1042RIERNU52-RCIC T5 - 1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1, 2* -6685 -6293 -5663 -3436RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 2 -6697 -6304 -5673 -3438RSUCEA1 

LEA 110 kV Hoghiz-Fagaras -6568 -6184 -5566 -3399RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Dobrudja -6618 -6230 -5607 -3440RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Varna -6649 -6259 -5633 -3440RSUCEA1 

LEA 400 kV Țânțăreni- Arefu -6401 -6030 -5427 -3467RSUCEA1 

LEA 400 kV Arefu- Sibiu -6601 -6214 -5593 -3437RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin -6130 -5779 -5201 -2516RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1, 2* -6367 -5998 -5398 -2266RIERNU52-RTIRNA51 - 2 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1, 2* -6717 -6322 -5689 -3355RIERNU52-RTIRNA51 - 2 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 2 

LEA 110 kV Hoghiz-Fagaras -6568 -6184 -5566 -3399RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Dobrudja -6618 -6230 -5607 -3440RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Varna -6649 -6259 -5633 -3440SUCEA1 

LEA 400 kV Țânțăreni- Arefu -6401 -6030 -5427 -3467RSUCEA1 

LEA 400 kV Arefu- Sibiu -6601 -6214 -5593 -3437RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin -6130 -5779 -5201 -2516RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1, 2* -6367 -5998 -5398 -2266RIERNU52-RTIRNA51 - 2 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1, 2* -6692 -6299 -5669 -3355RIERNU52-RTIRNA51 - 2 

LEA 110 kV Hoghiz-Fagaras 

LEA 400 kV Medgidia - Dobrudja -6541 -6159 -5543 -3353SUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Varna -6572 -6188 -5569 -3353SUCEA1 

LEA 400 kV Țânțăreni- Arefu -6332 -5966 -5369 -3381SUCEA1 

LEA 400 kV Arefu- Sibiu -6524 -6143 -5529 -3391SUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin -6082 -5734 -5160 -2471SUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1, 2* -6300 -5935 -5342 -2920SUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1, 2* -6619 -6231 -5608 -3395SUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1, 2* -6615 -6227 -5605 -3393SUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Dobrudja 

LEA 400 kV Medgidia - Varna -6266 -5904 -5314 -3387RSUCEA1 

LEA 400 kV Țânțăreni- Arefu -6397 -6026 -5423 -3471RSUCEA1 

LEA 400 kV Arefu- Sibiu -6546 -6164 -5547 -3471RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin -6122 -5771 -5194 -2475RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1, 2* -6370 -6001 -5401 -3053RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1, 2* -6678 -6285 -5657 -3485RSUCEA1 
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Schema LEA retrasa din exploatare Element care declanșează 
Plimită 
[MW] 

Prez. normată 
[MW] Padm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1, 2* -6685 -6293 -5663 -3484RSUCEA1 

LEA 400 kV Medgidia - Varna 

LEA 400 kV Țânțăreni- Arefu -6409 -6037 -5433 -3469RSUCEA1 

LEA 400 kV Arefu- Sibiu -6605 -6218 -5596 -3439RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin -6131 -5780 -5202 -2341RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1, 2* -6380 -6010 -5409 -3051RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1, 2* -6701 -6307 -5676 -3483RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1, 2* -6697 -6304 -5673 -3482RSUCEA1 

LEA 400 kV Țânțăreni- Arefu 

LEA 400 kV Arefu- Sibiu -6215 -5857 -5271 -3423RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin -5985 -5645 -5080 -2489RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1, 2* -6184 -5828 -5245 -3097RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1, 2* -6476 -6098 -5489 -3472RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1, 2* -6472 -6095 -5485 -3471RSUCEA1 

LEA 400 kV Arefu- Sibiu 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin -6128 -5776 -5199 -2476RSUCEA1 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1, 2* -6373 -6003 -5403 -3055RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1, 2* -6688 -6295 -5666 -3486RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1, 2* -6684 -6291 -5662 -3485RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin 

LEA 220 kV Iernut-Ungheni, circ. 1, 2* -5869 -5537 -4983 -2216RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- CIC, circ. 1, 2* -6315 -5950 -5355 -2791RSUCEA1 

LEA 110 kV lernut- Târnăveni, circ. 1, 2* -6310 -5945 -5351 -2789RSUCEA1 

 

 

Tabelul 2. 3 Limite de stabilitate statică în secțiunea S3 – termen lung (VSI 2029) 

 

Schema LEA retrasă din exploatare Element care declanșează 
Plim.stab.stat. 

[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

N - 

- 4990 4560 4104 3984RSUCEA1 

LEA 400 kV Dobrudja - Medgidia Sud 4840 4421 3979 3839RSUCEA1 

LEA 400 kV Varna - Medgidia Sud 4978 4549 4094 3885RSUCEA1 

LEA 400 kV Pelicanu- Bucureşti Sud 4856 4436 3993 3780RSUCEA1 

LEA 400 kV Gura lalomiței - București Sud 4759 4346 3912 3740RSUCEA1 

LEA 110 kV Slobozia Sud- Dragoş Vodă 4869 4448 4003 3947RSUCEA1 

LEA 400 kV Gutinaş - Braşov 4743 4331 3898 3454RSUCEA1 

LEA 220 kV Stejaru - Gheorgheni 4920 4495 4046 3566RSUCEA1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă  4877 4455 4010 3836RSUCEA1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 4931 4505 4055 3831RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin 4820 4403 3962 4185RGUTIN1 

N-1 LEA 400 kV Dobrudja - Medgidia Sud 

LEA 400 kV Varna - Medgidia Sud 4215 3843 3458 3184RSUCEA1 

LEA 400 kV Pelicanu- Bucureşti Sud 4682 4275 3847 3631RSUCEA1 

LEA 400 kV Gura lalomiței - București Sud 4583 4183 3765 3543RSUCEA1 

LEA 110 kV Slobozia Sud- Dragoş Vodă 4905 4481 4033 3835RSUCEA1 

LEA 400 kV Gutinaş - Braşov 4571 4172 3755 3313RSUCEA1 

LEA 220 kV Stejaru - Gheorgheni 4763 4350 3915 3475RSUCEA1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă  4698 4290 3861 3661RSUCEA1 
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Schema LEA retrasă din exploatare Element care declanșează 
Plim.stab.stat. 

[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 4758 4345 3910 3707RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin 4652 4247 3823 4035RGUTIN1 

LEA 400 kV Varna - Medgidia Sud 

LEA 400 kV Pelicanu- Bucureşti Sud 4812 4395 3956 3757RSUCEA1 

LEA 400 kV Gura lalomiței - București Sud 4714 4305 3874 3660RSUCEA1 

LEA 110 kV Slobozia Sud- Dragoş Vodă 4931 4505 4055 3894RSUCEA1 

LEA 400 kV Gutinaş - Braşov 4698 4290 3861 3378RSUCEA1 

LEA 220 kV Stejaru - Gheorgheni 4879 4458 4012 3551RSUCEA1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă  4831 4413 3971 3753RSUCEA1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 4885 4463 4016 3801RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin 4771 4357 3922 4163RGUTIN1 

LEA 400 kV Pelicanu- Bucureşti Sud 

LEA 400 kV Gura lalomiței - București Sud 4398 4012 3611 3390RSUCEA1 

LEA 110 kV Slobozia Sud- Dragoş Vodă 4851 4431 3988 3800RSUCEA1 

LEA 400 kV Gutinaş - Braşov 4547 4150 3735 3279RSUCEA1 

LEA 220 kV Stejaru - Gheorgheni 4741 4330 3897 3440RSUCEA1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă  4647 4242 3818 3627RSUCEA1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 4639 4235 3811 3674RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin 4639 4235 3811 3933RGUTIN1 

LEA 400 kV Gura lalomiței - București 
Sud 

LEA 110 kV Slobozia Sud- Dragoş Vodă 4763 4350 3915 3715RSUCEA1 

LEA 400 kV Gutinaş - Braşov 4442 4053 3648 3233RSUCEA1 

LEA 220 kV Stejaru - Gheorgheni 4643 4239 3815 3394RSUCEA1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă  4564 4166 3749 3542RPELIC1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 4568 4170 3753 3545RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin 4538 4142 3728 3774RPELIC1 

LEA 110 kV Slobozia Sud- Dragoş Vodă 

LEA 400 kV Gutinaş - Braşov 4710 4301 3871 3516RGUTIN1 

LEA 220 kV Stejaru - Gheorgheni 4898 4475 4028 3798RTULCE1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă  4844 4425 3983 3520RTULCE1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 4897 4474 4027 3607RTULCE1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin 4791 4376 3939 3711RTULCE1 

LEA 400 kV Gutinaş - Braşov 

LEA 220 kV Stejaru - Gheorgheni 4555 4157 3741 3081RSUCEA1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă  4522 4127 3714 3312RSUCEA1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 4571 4172 3755 3319RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin 4388 4003 3603 3469RGUTIN1 

LEA 220 kV Stejaru - Gheorgheni 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă  4724 4314 3882 3463RSUCEA1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 4774 4360 3924 3516RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin 4570 4171 3754 3883RGUTIN1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă  

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 4625 4222 3800 3583RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin 4683 4276 3848 3927RGUTIN1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu LEA 400 kV Succeava - Gădălin 4720 4310 3879 3980RGUTIN1 
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Tabelul 2. 4 Limite de stabilitate statică în secțiunea S4 – termen lung (VSI 2029) 

 

Schema LEA retrasă din exploatare Element care declanșează 
Plim.stab.stat. 

[MW] 

Prez.norm. [MW] Pmax.adm. 
[MW] 

P 8 %  P 20 %  

N - 

- -2767 -2613 -2352 -1878RCLUJ 1 

LEA 400 kV Mukacevo (UA) - Roşiori (RO) -2538 -2401 -2161 -1519RROSIO1 

LEA 400 kV Sibiu - lernut -2201 -2089 -1880 -1551RCLUJ 1 

LEA 220 kV Stejaru - Gheorghieni -2541 -2404 -2163 -1758RCLUJ 1 

LEA 220 kV Cluj Floreşti -Alba Iulia -2471 -2339 -2105 -1757RCLUJ 1 

LEA110 kV Salonta - Chişinău Criş -2614 -2471 -2224 -1889RCLUJ 1 

Cupla 110 kV Vașcău -2602 -2460 -2214 -1871RCLUJ 1 

Cupla 110 kV Câmpia Turzii -2661 -2515 -2263 -1903RCLUJ 1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -2447 -2317 -2085 -1657RORADE1 

LEA 400 kV Succeava -Gădălin -2551 -2413 -2171 -1699RCLUJ 1 

N-1 

LEA 400 kV Mukacevo (UA) - Roşiori (RO) 

LEA 400 kV Sibiu - lernut -2040 -2323 -2090 -1160RROSIO1 

LEA 220 kV Stejaru - Gheorghieni -2454 -2243 -2018 -1423RROSIO1 

LEA 220 kV Cluj Floreşti -Alba Iulia -2367 -2391 -2152 -1423RROSIO1 

LEA110 kV Salonta - Chişinău Criş -2527 -2380 -2142 -1525RROSIO1 

Cupla 110 kV Vașcău -2515 -2380 -2142 -1505RROSIO1 

Cupla 110 kV Câmpia Turzii -2515 -2076 -1868 -1505RROSIO1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -2187 -2434 -2190 -984RORADE1 

LEA 400 kV Succeava -Gădălin -2574 -1945 -1750 -1336RROSIO1 

LEA 400 kV Sibiu - lernut 

LEA 220 kV Stejaru - Gheorghieni -2046 -1945 -1750 -1374RCLUJ 1 

LEA 220 kV Cluj Floreşti -Alba Iulia -1977 -1882 -1694 -1395RCLUJ 1 

LEA110 kV Salonta - Chişinău Criş -2212 -2099 -1889 -1504RCLUJ 1 

Cupla 110 kV Vașcău -2196 -2084 -1875 -1504RCLUJ 1 

Cupla 110 kV Câmpia Turzii -2242 -2127 -1914 -1525RCLUJ 1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -1966 -1871 -1684 -1373RORADE1 

LEA 400 kV Succeava -Gădălin -2017 -1919 -1727 -1398RCLUJ 1 

LEA 220 kV Stejaru - Gheorghieni 

LEA 220 kV Cluj Floreşti -Alba Iulia -2370 -2245 -2020 -1642RCLUJ 1 

LEA110 kV Salonta - Chişinău Criş -2514 -2379 -2141 -1775RCLUJ 1 

Cupla 110 kV Vașcău -2502 -2368 -2131 -1757RCLUJ 1 

Cupla 110 kV Câmpia Turzii -2556 -2418 -2176 -1780RCLUJ 1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -2350 -2227 -2004 -1594RORADE1 

LEA 400 kV Succeava -Gădălin -2414 -2286 -2057 -1580RCLUJ 1 

LEA 220 kV Cluj Floreşti -Alba Iulia 

LEA110 kV Salonta - Chişinău Criş -2452 -2321 -2089 -1753RCLUJ 1 

Cupla 110 kV Vașcău -2433 -2304 -2073 -1735RCLUJ 1 

Cupla 110 kV Câmpia Turzii -2495 -2361 -2125 -1775RCLUJ 1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -2270 -2153 -1937 -1553RORADE1 

LEA 400 kV Succeava -Gădălin -2386 -2260 -2034 -1579RCLUJ 1 

LEA110 kV Salonta - Chişinău Criş Cupla 110 kV Vașcău -2564 -2425 -2182 -1850RCLUJ 1 
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Schema LEA retrasă din exploatare Element care declanșează 
Plim.stab.stat. 

[MW] 

Prez.norm. [MW] Pmax.adm. 
[MW] 

P 8 %  P 20 %  

Cupla 110 kV Câmpia Turzii -2372 -2247 -2022 -1581RCLUJ 1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -2615 -2472 -2225 -1892RORADE1 

LEA 400 kV Succeava -Gădălin -2520 -2384 -2145 -1696RCLUJ 1 

Cupla 110 kV Vașcău 

Cupla 110 kV Câmpia Turzii -2602 -2460 -2214 -1878RCLUJ 1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -2361 -2237 -2013 -1579RORADE1 

LEA 400 kV Succeava -Gădălin -2507 -2372 -2135 -1677RCLUJ 1 

Cupla 110 kV Câmpia Turzii 

LEA 400 kV Nădab - Oradea -2447 -2317 -2085 -1567RORADE1 

LEA 400 kV Succeava -Gădălin -2551 -2413 -2171 -1699RCLUJ 1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea LEA 400 kV Succeava -Gădălin -2354 -2231 -2008 -1548RORADE1 

 
           

 

 

 
Tabelul 2. 5 Limite de stabilitate statică în secțiunea S5 – termen lung (VSI 2029) 

Schema 
LEA retrasă din 

exploatare 
Element care declanșează 

Plim.stab.stat. 
[MW] 

Prez.norm. [MW] 
Pmax.adm. 

[MW] 
P 8 %  P 20 %  

N - 

  -2497 -2355 -2119 -1305RSUCEA1 

LEA 400 kV Gutinaș - Brașov -2236 -2113 -1901 -1010RGUTIN1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 1 -2412 -2275 -2048 -1161RBACAU1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 2 -2392 -2257 -2031 -1146RBACAU1 

LEA 220 kV Barboși -  Focșani -2421 -2284 -2055 -1269RSUCEA1 

LEA 220 kV Gheorghieni -  Stejaru -2354 -2222 -2000 -1251RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin -2243 -2119 -1907 -1004RSUCEA1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 1,2* -2071 -1960 -1764 -725RGUTIN1 

N-1 

LEA 400 kV Gutinaș - Brașov 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 1 -2040 -1931 -1738 -722RGUTIN1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 2 -2001 -1895 -1705 -690RGUTIN1 

LEA 220 kV Barboși -  Focșani -2133 -2018 -1816 -1002RGUTIN1 

LEA 220 kV Gheorghieni -  Stejaru -2061 -1950 -1755 -1000RGUTIN1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin -1873 -1777 -1599 -723RSUCEA1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 1,2* -1329 -1273 -1145 -541RGUTIN1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, 
circ. 1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 2 -2090 -1978 -1780 -859RGUTIN1 

LEA 220 kV Barboși -  Focșani -2287 -2160 -1944 -1136RBACAU1 

LEA 220 kV Gheorghieni -  Stejaru -2245 -2121 -1909 -1033RBACAU1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin -2114 -2000 -1800 -821RSUCEA1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, 
circ. 2 

LEA 220 kV Barboși -  Focșani -2270 -2144 -1930 -1121RBACAU1 

LEA 220 kV Gheorghieni -  Stejaru -2228 -2105 -1895 -1118RBACAU1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin -2096 -1983 -1784 -806RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboși -  Focșani 

LEA 220 kV Gheorghieni -  Stejaru -2250 -2126 -1913 -1221RSUCEA1 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin -2135 -2019 -1817 -932RSUCEA1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 1,2* -1853 -1758 -1582 -762RGUTIN1 

LEA 220 kV Gheorghieni -  
Stejaru 

LEA 400 kV Succeava - Gădălin -2015 -1908 -1717 -884RSUCEA1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 1,2* -1902 -1803 -1623 -808RGUTIN1 
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LEA 400 kV Succeava - Gădălin LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 1,2* -1739 -1653 -1488 -652RSUCEA1 

             

 

 
 
Tabelul 2. 6 Limite de stabilitate statică în secțiunea S6 – termen lung (VSI 2029) 

 

Schema LEA retrasă din exploatare Element care declanșează 
Plim.stab.stat. 

[MW] 

Prez.norm. 
[MW] Pmax.adm. 

[MW] P 8 
%  

P 20 
%  

N - 

- 5008 4594 4135 4182RSMIRD1 

LEA 400 kV Medgidia (RO) - Dobrudja 
(BG) 

4710 4319 3887 3905RSMIRD1 

LEA 400 kV Medgidia (RO) - Varna (BG) 4776 4379 3941 3905RSMIRD1 

LEA 400 kV Pelicanu - Bucureşti Sud 4641 4255 3829 3913RSMIRD1 

LEA 400 kV Gura lalomiței- București 
Sud 

4613 4229 3806 3727RPELIC1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 1 4848 4446 4001 3910RSMIRD1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 2 4847 4445 4000 3909RSMIRD1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani 4934 4526 4073 4092RSMIRD1 

LEA 110 kV Dragoş Vodă- Slobozia Sud 4998 4585 4127 4142RSMIRD1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă 4728 4335 3902 3904RSMIRD1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 4791 4394 3954 3956RSMIRD1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 1,2 4445 4073 3666 3670RSMIRD1 

N-1 

LEA 400 kV Medgidia (RO) - Dobrudja (BG) 

LEA 400 kV Medgidia (RO) - Varna (BG) 4446 4074 3666 3933RSMIRD1 

LEA 400 kV Pelicanu - Bucureşti Sud 4108 3761 3385 3712RSMIRD1 

LEA 400 kV Gura lalomiței- București 
Sud 

4212 3857 3471 3530RPELIC1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 1 4280 3920 3528 3702RSMIRD1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 2 4232 3875 3488 3660RSMIRD1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani 4342 3977 3580 3874RSMIRD1 

LEA 110 kV Dragoş Vodă- Slobozia Sud 4432 4061 3655 3920RSMIRD1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă 4173 3821 3439 3654RSMIRD1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 4277 3917 3526 3745RSMIRD1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 1,2 3875 3545 3191 3393RSMIRD1 

LEA 400 kV Medgidia (RO) - Varna (BG) 

LEA 400 kV Pelicanu - Bucureşti Sud 4241 3884 3496 3835RSMIRD1 

LEA 400 kV Gura lalomiței- București 
Sud 

4403 4034 3631 3659RPELIC1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 1 4329 3965 3569 3832RSMIRD1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 2 4281 3921 3529 3790RSMIRD1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani 4462 4088 3680 4003RSMIRD1 

LEA 110 kV Dragoş Vodă- Slobozia Sud 4601 4217 3796 4050RSMIRD1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă 4347 3982 3584 3825RSMIRD1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 4404 4035 3632 3875RSMIRD1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 1,2 4052 3709 3338 3565RSMIRD1 

LEA 400 kV Pelicanu - Bucureşti Sud 

LEA 400 kV Gura lalomiței- București 
Sud 

4561 4180 3762 3492RSMIRD1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 1 4078 3733 3360 3667RSMIRD1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 2 4077 3732 3359 3666RSMIRD1 
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Schema LEA retrasă din exploatare Element care declanșează 
Plim.stab.stat. 

[MW] 

Prez.norm. 
[MW] Pmax.adm. 

[MW] P 8 
%  

P 20 
%  

LEA 220 kV Barboşi- Focşani 4375 4008 3607 3873RSMIRD1 

LEA 110 kV Dragoş Vodă- Slobozia Sud 4439 4067 3661 3927RSMIRD1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă 4189 3836 3452 3617RSMIRD1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 4298 3936 3543 3711RSMIRD1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 1,2 3912 3579 3221 3378RSMIRD1 

LEA 400 kV Gura lalomiței- București Sud 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 1 4586 4203 3783 3576RPELIC1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 2 4638 4252 3827 3617RPELIC1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani 4527 4149 3734 3709RPELIC1 

LEA 110 kV Dragoş Vodă- Slobozia Sud 4472 4098 3688 3672RPELIC1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă 4256 3898 3508 3403RPELIC1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 4261 3903 3513 3407RPELIC1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 1,2 3927 3594 3234 3140RPELIC1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 2 4274 3915 3523 3655RSMIRD1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani 4550 4170 3753 3837RSMIRD1 

LEA 110 kV Dragoş Vodă- Slobozia Sud 4528 4150 3735 3927RSMIRD1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă 4280 3920 3528 3660RSMIRD1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 4337 3973 3576 3709RSMIRD1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 2 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani 4500 4124 3711 3795RSMIRD1 

LEA 110 kV Dragoş Vodă- Slobozia Sud 4480 4105 3695 3885RSMIRD1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă 4230 3874 3486 3617RSMIRD1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 4337 3973 3576 3709RSMIRD1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani 

LEA 110 kV Dragoş Vodă- Slobozia Sud 4622 4236 3813 4048RSMIRD1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă 4367 4001 3601 3825RSMIRD1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 4423 4053 3647 3874RSMIRD1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 1,2 4018 3677 3310 3519RPELIC1 

LEA 110 kV Dragoş Vodă- Slobozia Sud 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă 4508 4131 3718 3869RPELIC1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 4564 4183 3765 3917RSMIRD1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 1,2 4204 3850 3465 3608RSMIRD1 

LEA 400 kV Stâlpu - Cernavodă 
LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu 4016 3676 3308 3447RPELIC1 

LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 1,2 3854 3526 3173 3308RPELIC1 

LEA 400 kV Gura Ialomiței - Stâlpu LEA 400 kV Smardan - Gutinaș, circ. 1,2 3959 3623 3261 3398RPELIC1 

           

 

 

 

Tabelul 2. 7 Limite de stabilitate statică în secțiunea S7a – termen lung (VSI 2029) 

 

 

Schema LEA retrasa din exploatare Element care declanşează 
Plimită 
[MW] 

Prez. normată [MW] 
Padm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  
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Schema LEA retrasa din exploatare Element care declanşează 
Plimită 
[MW] 

Prez. normată [MW] 
Padm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

N - 

- 
-3634 -3436 -3092 -3252RSUCEA1 

LEA 400 kV Mukacevo - Roșiori -3388 -3208 -2887 -3128RSUCEA1 

LEA 400 kV Sibiu-Iernut -3257 -3087 -2778 -2870RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Sibiu -3478 -3292 -2962 -2770RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov  - Bradu 
-3468 -3282 -2954 -3125RSUCEA1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi  -3452 -3267 -2940 -3056RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -3379 -3200 -2880 -2980RBACAU1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -3368 -3189 -2870 -2951RBACAU1 

LEA 220 kV Cluj Florești - Alba Iulia -3471 -3285 -2957 -3129RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani -3469 -3283 -2955 -3163RSUCEA1 

LEA 110 kV Salonta - Chișinău Cris 
-3551 -3358 -3023 -3220RSUCEA1 

LEA 110 kV Făgăraș - Hoghiz -3555 -3363 -3027 -3221RSUCEA1 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B 
-3548 -3356 -3021 -3192RSUCEA1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea 
-3471 -3285 -2957 -3117RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu  
-3430 -3246 -2922 -3062RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 -3020 -2867 -2580 -2395RGUTIN1 

N-1 

LEA 400 kV Mukacevo - Roșiori 

LEA 400 kV Sibiu-Iernut -3087 -2929 -2636 -1723RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Sibiu -3405 -3224 -2901 -2076RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov  - Bradu 
-3390 -3210 -2889 -2095RSUCEA1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi  -3374 -3195 -2875 -2024RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -3321 -3146 -2831 -1989RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -3291 -3118 -2806 -1987RSUCEA1 

LEA 220 kV Cluj Florești - Alba Iulia -3386 -3206 -2886 -2077RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani -3392 -3212 -2891 -2123RSUCEA1 

LEA 110 kV Salonta - Chișinău Cris 
-3470 -3284 -2956 -2164RSUCEA1 

LEA 110 kV Făgăraș - Hoghiz -3477 -3291 -2962 -2165RSUCEA1 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B 
-3468 -3282 -2954 -2143RSUCEA1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea 
-3246 -3076 -2768 -1740RROSIO1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu  
-3371 -3192 -2873 -2048RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 -2942 -2795 -2515 -1661RGUTIN1 

LEA 400 kV Sibiu-Iernut 

LEA 400 kV Brașov - Sibiu -3152 -2990 -2691 -2027RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov  - Bradu 
-3123 -2963 -2666 -2029RSUCEA1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi  -3130 -2969 -2672 -1980RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -3052 -2897 -2607 -1942RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -3024 -2871 -2584 -1920RBACAU1 

LEA 220 kV Cluj Florești - Alba Iulia -3034 -2880 -2592 -1927RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani -3137 -2976 -2678 -2005RSUCEA1 

LEA 110 kV Salonta - Chișinău Cris 
-3192 -3026 -2724 -2026RSUCEA1 

LEA 110 kV Făgăraș - Hoghiz 
-3198 -3032 -2729 -2027RSUCEA1 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B -3168 -3004 -2703 -2007RSUCEA1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea 
-3016 -2864 -2577 -1943RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu  
-3110 -2951 -2656 -1983RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 -2711 -2581 -2323 -1556RGUTIN1 

LEA 400 kV Brașov - Sibiu 

LEA 400 kV Brașov  - Bradu 
-3464 -3279 -2951 -2261RSUCEA1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi  -3447 -3263 -2936 -2170RBACAU1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -3376 -3197 -2877 -2116RBACAU1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -3376 -3197 -2877 -2095RGUTIN1 

LEA 220 kV Cluj Florești - Alba Iulia -3467 -3281 -2953 -2246RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani -3463 -3278 -2950 -2289RSUCEA1 

LEA 110 kV Salonta - Chișinău Cris -3545 -3353 -3018 -2310RSUCEA1 

LEA 110 kV Făgăraș - Hoghiz 
-3551 -3358 -3023 -2311RSUCEA1 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B -3524 -3334 -3000 -2311RSUCEA1 
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Schema LEA retrasa din exploatare Element care declanşează 
Plimită 
[MW] 

Prez. normată [MW] 
Padm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

LEA 400 kV Nădab - Oradea 
-3447 -3263 -2936 -2237RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu  
-3427 -3244 -2920 -2195RBACAU1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 -3017 -2865 -2578 -1665RGUTIN1 

LEA 400 kV Brașov  - Bradu 

LEA 400 kV Dârste - Brazi  -3400 -3219 -2897 -2143RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -3357 -3179 -2862 -2112RBACAU1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -3327 -3151 -2836 -2090RGUTIN1 

LEA 220 kV Cluj Florești - Alba Iulia -3453 -3268 -2941 -2242RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani -3451 -3266 -2939 -2286RSUCEA1 

LEA 110 kV Salonta - Chișinău Cris -3512 -3323 -2991 -2307RSUCEA1 

LEA 110 kV Făgăraș - Hoghiz 
-3517 -3327 -2994 -2308RSUCEA1 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B -3510 -3321 -2989 -2307RSUCEA1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea 
-3432 -3249 -2924 -2233RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu  
-3381 -3201 -2881 -2168RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 -2966 -2817 -2535 -1681RGUTIN1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi  

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -3345 -3168 -2851 -2049RGUTIN1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -3313 -3139 -2825 -2007RGUTIN1 

LEA 220 kV Cluj Florești - Alba Iulia -3444 -3259 -2933 -2220RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani -3440 -3256 -2930 -2244RSUCEA1 

LEA 110 kV Salonta - Chișinău Cris -3503 -3314 -2983 -2285RSUCEA1 

LEA 110 kV Făgăraș - Hoghiz 
-3508 -3319 -2987 -2285RSUCEA1 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B -3502 -3313 -2982 -2265RSUCEA1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea 
-3424 -3241 -2917 -2211RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu  
-3346 -3169 -2852 -2039RDIRST1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 -2923 -2777 -2500 -1573RGUTIN1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -3059 -2903 -2613 -1817RGUTIN1 

LEA 220 kV Cluj Florești - Alba Iulia -3368 -3189 -2870 -2178RBACAU1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani -3334 -3158 -2842 -2162RGUTIN1 

LEA 110 kV Salonta - Chișinău Cris -3445 -3260 -2934 -2223RBACAU1 

LEA 110 kV Făgăraș - Hoghiz 
-3449 -3265 -2938 -2224RBACAU1 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B -3424 -3241 -2917 -2204RBACAU1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea 
-3349 -3172 -2855 -2170RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu  
-3318 -3143 -2829 -2047RGUTIN1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 

LEA 220 kV Cluj Florești - Alba Iulia -3359 -3181 -2863 -2158RBACAU1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani -3322 -3147 -2832 -2141RGUTIN1 

LEA 110 kV Salonta - Chișinău Cris -3417 -3234 -2911 -2203RBACAU1 

LEA 110 kV Făgăraș - Hoghiz 
-3420 -3238 -2914 -2204RBACAU1 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B -3414 -3232 -2909 -2183RBACAU1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea 
-3338 -3161 -2845 -2149RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu  
-3289 -3116 -2804 -2026RGUTIN1 

LEA 220 kV Cluj Florești - Alba Iulia 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani -3413 -3231 -2908 -2264RSUCEA1 

LEA 110 kV Salonta - Chișinău Cris 
-3473 -3286 -2958 -2284RSUCEA1 

LEA 110 kV Făgăraș - Hoghiz 
-3471 -3285 -2957 -2286RSUCEA1 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B -3468 -3282 -2954 -2285RSUCEA1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea 
-3382 -3202 -2882 -2210RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu  
-3375 -3196 -2876 -2190RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 -2972 -2823 -2540 -1725RGUTIN1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani 

LEA 110 kV Salonta - Chișinău Cris 
-3497 -3309 -2978 -2309RSUCEA1 

LEA 110 kV Făgăraș - Hoghiz 
-3502 -3313 -2982 -2329RSUCEA1 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B -3476 -3289 -2961 -2308RSUCEA1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea 
-3419 -3237 -2913 -2235RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu  
-3377 -3198 -2878 -2214RSUCEA1 
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Schema LEA retrasa din exploatare Element care declanşează 
Plimită 
[MW] 

Prez. normată [MW] 
Padm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 -2883 -2741 -2467 -1683RGUTIN1 

LEA 110 kV Salonta - Chișinău Cris 

LEA 110 kV Făgăraș - Hoghiz -3554 -3362 -3026 -2351RSUCEA1 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B -3545 -3353 -3018 -2330RSUCEA1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea 
-3420 -3238 -2914 -2254RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu  
-3430 -3246 -2922 -2235RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 -3020 -2867 -2580 -1748RGUTIN1 

LEA 110 kV Făgăraș - Hoghiz 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B 
-3550 -3357 -3022 -2329RSUCEA1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea 
-3474 -3287 -2959 -2275RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu  
-3451 -3266 -2939 -2234RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 -3022 -2869 -2582 -1747RGUTIN1 

LEA 110 kV Vașca A- Vașca B 

LEA 400 kV Nădab - Oradea 
-3435 -3252 -2927 -2254RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu  
-3426 -3243 -2919 -2235RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 -3017 -2865 -2578 -1748RGUTIN1 

LEA 400 kV Nădab - Oradea 
LEA 400 kV Brașov - Stâlpu  

-3386 -3206 -2886 -2185RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 
-2978 -2828 -2545 -1721RGUTIN1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu  LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 -2926 -2781 -2502 -1597RGUTIN1 

 

 

Tabelul 2. 8 Limite de stabilitate statică în secțiunea S7b – termen lung (VSI 2029) 

 

Schema 
LEA retrasa din 

exploatare 
Element care declanşează 

Plimită 
[MW] 

Prez. normată [MW] 
Padm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

N - 

- -4216 -3988 -3589 -3196RSUCEA1 

LEA 400 kV Sandorfalva - Arad -4091 -3872 -3485 -3156RSUCEA1 

LEA 400 kV Bekescsaba - Nădab -4117 -3897 -3507 -3119RSUCEA1 

LEA 400 kV Mukacevo - Roșiori -3945 -3737 -3364 -2839RSUCEA1 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița -3955 -3747 -3372 -3083RSUCEA1 

LEA 400 kV Arefu - Sibiu -3802 -3605 -3244 -2983RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Bradu -4018 -3805 -3424 -3121RSUCEA1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi -3991 -3780 -3402 -3014RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -3998 -3786 -3408 -2960RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -3965 -3756 -3380 -2958RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani -4098 -3879 -3491 -3131RSUCEA1 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni -3922 -3716 -3344 -3046RSUCEA1 

LEA 400 kV Reșița - Săcălaz -4007 -3795 -3415 -3120RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu -4009 -3797 -3417 -3051RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 -3628 -3444 -3099 -2346RGUTIN1 

N-1 LEA 400 kV Sandorfalva - Arad 

LEA 400 kV Bekescsaba - Nădab -4098 -3879 -3491 -3148RSUCEA1 

LEA 400 kV Mukacevo - Roșiori -3942 -3734 -3361 -2802RSUCEA1 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița 
-3948 -3740 -3366 -3045RSUCEA1 

LEA 400 kV Arefu - Sibiu 
-3803 -3606 -3245 -2948RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Bradu 
-4034 -3820 -3438 -3087RSUCEA1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi -3984 -3773 -3396 -2980RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -3992 -3781 -3403 -2958RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -3960 -3751 -3376 -2924RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani -4089 -3871 -3484 -3128RSUCEA1 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni -3918 -3712 -3341 -3012RSUCEA1 

LEA 400 kV Reșița - Săcălaz -3999 -3787 -3409 -3083RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu 
-4002 -3790 -3411 -3017RSUCEA1 
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Schema 
LEA retrasa din 

exploatare 
Element care declanşează 

Plimită 
[MW] 

Prez. normată [MW] 
Padm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 -3450 -3279 -2951 -2312RGUTIN1 

LEA 400 kV Bekescsaba - Nădab 

LEA 400 kV Mukacevo - Roșiori -3933 -3726 -3354 -2765RSUCEA1 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița 
-3950 -3742 -3368 -3043RSUCEA1 

LEA 400 kV Arefu - Sibiu 
-3803 -3606 -3245 -2945RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Bradu 
-4035 -3821 -3439 -3084RSUCEA1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi -3985 -3774 -3397 -3009RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -3981 -3771 -3394 -2955RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -3982 -3772 -3394 -2922RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani -4081 -3863 -3477 -3125RSUCEA1 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni -3919 -3713 -3342 -3009RSUCEA1 

LEA 400 kV Reșița - Săcălaz -4001 -3789 -3410 -3082RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu 
-4025 -3811 -3430 -3014RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 -3441 -3271 -2944 -2342RGUTIN1 

LEA 400 kV Mukacevo - Roșiori 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița 
-3857 -3656 -3290 -2785RSUCEA1 

LEA 400 kV Arefu - Sibiu 
-3705 -3515 -3164 -2685RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Bradu 
-3917 -3711 -3340 -2825RSUCEA1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi -3889 -3685 -3317 -2717RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -3897 -3693 -3324 -2661RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -3865 -3663 -3297 -2660RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani -3995 -3784 -3405 -2833RSUCEA1 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni -3829 -3630 -3267 -2751RSUCEA1 

LEA 400 kV Reșița - Săcălaz -3908 -3703 -3333 -2823RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu 
-3907 -3702 -3332 -2754RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 -3537 -3359 -3024 -2174RGUTIN1 

LEA 400 kV Timișoara - Reșița 

LEA 400 kV Arefu - Sibiu 
-3665 -3478 -3130 -2850RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Bradu 
-3905 -3700 -3330 -3020RSUCEA1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi -3876 -3673 -3306 -2913RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -3864 -3662 -3296 -2891RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -3854 -3653 -3288 -2857RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani -3982 -3772 -3394 -3062RSUCEA1 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni -3776 -3581 -3223 -2951RSUCEA1 

LEA 400 kV Reșița - Săcălaz -3603 -3421 -3079 -2770RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu -3895 -3691 -3322 -2950RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 -3529 -3352 -3017 -2278RGUTIN1 

LEA 400 kV Arefu - Sibiu 

LEA 400 kV Brașov - Bradu 
-3613 -3430 -3087 -2946RSUCEA1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi -3682 -3494 -3144 -2805RBACAU1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -3705 -3515 -3164 -2785RGUTIN1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -3695 -3506 -3155 -2751RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani -3799 -3602 -3242 -2996RSUCEA1 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni -3625 -3441 -3097 -2846RSUCEA1 

LEA 400 kV Reșița - Săcălaz -3709 -3519 -3167 -2914RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu -3706 -3516 -3164 -2842RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 -3176 -3025 -2723 -2136RGUTIN1 

LEA 400 kV Brașov - Bradu 

LEA 400 kV Dârste - Brazi -3864 -3662 -3296 -2906RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -3905 -3700 -3330 -2921RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -3895 -3691 -3322 -2887RSUCEA1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani -4027 -3813 -3432 -3093RSUCEA1 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni -3858 -3657 -3291 -2976RSUCEA1 

LEA 400 kV Reșița - Săcălaz -3939 -3732 -3359 -3050RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu 
-3926 -3720 -3348 -2945RSUCEA1 
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Schema 
LEA retrasa din 

exploatare 
Element care declanşează 

Plimită 
[MW] 

Prez. normată [MW] 
Padm. [MW] 

P 8 %  P 20 %  

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 -3540 -3362 -3026 -2240RGUTIN1 

LEA 400 kV Dârste - Brazi 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1 -3878 -3675 -3308 -2821RGUTIN1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -3866 -3664 -3298 -2755RGUTIN1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani -4006 -3794 -3414 -3026RSUCEA1 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni -3834 -3634 -3271 -2910RSUCEA1 

LEA 400 kV Reșița - Săcălaz -3896 -3692 -3323 -3015RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu 
-3839 -3639 -3275 -2545RDIRST1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 -3481 -3308 -2977 -2034RGUTIN1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, 
circ.1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.2 -3669 -3482 -3134 -2421RGUTIN1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani -3972 -3762 -3386 -2963RSUCEA1 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni -3817 -3619 -3257 -2881RSUCEA1 

LEA 400 kV Reșița - Săcălaz -3896 -3692 -3323 -2954RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu 
-3889 -3685 -3317 -2819RGUTIN1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, 
circ.2 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani -3961 -3752 -3377 -2930RSUCEA1 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni -3808 -3610 -3249 -2848RSUCEA1 

LEA 400 kV Reșița - Săcălaz -3887 -3684 -3315 -2921RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu 
-3878 -3675 -3308 -2786RGUTIN1 

LEA 220 kV Barboşi- Focşani 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni -3874 -3672 -3304 -3013RSUCEA1 

LEA 400 kV Reșița - Săcălaz -3954 -3746 -3371 -3087RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu -3976 -3766 -3389 -3018RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 
-3339 -3176 -2859 -2243RGUTIN1 

LEA 220 kV Târgu Jiu - Paroșeni 

LEA 400 kV Reșița - Săcălaz -3787 -3591 -3232 -2976RSUCEA1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu 
-3815 -3617 -3255 -2909RSUCEA1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 -3464 -3292 -2963 -2271RGUTIN1 

LEA 400 kV Reșița - Săcălaz 
LEA 400 kV Brașov - Stâlpu 

-3927 -3721 -3349 -2984RGUTIN1 

LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 -3555 -3376 -3039 -2278RGUTIN1 

LEA 400 kV Brașov - Stâlpu 
LEA 400 kV Smârdan - Gutinaș, circ.1,2 -3415 -3247 -2922 -2105RGUTIN1 
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ANEXA F-3

ani
Stadiu fata de 

perioada 2018-2027

A RETEHNOLOGIZAREA RET EXISTENTE

2 Retehnologizarea staţiei 400 / 220 / 110 / 20 kV Bradu 2018 0 finalizat

3 Retehnologizare Staţia 220 / 110 kV Turnu Severin Est 2019 0 finalizat

4 Retehnologizarea stației 220;110 / 20 kV Câmpia Turzii 2017 0 finalizat

5 Modernizare staţia electrică 110 kV şi 20 kV Suceava 2018 0 finalizat

6 Retehnologizarea Staţiei 400/110/20 kV Domneşti 2020 2021 1 în derulare in derulare executie lucrari

 intarzieri cauzate de pandemia COVIT 19, intarzieri in 

livrarea de echipamente. Executantul a solicitat prelungirea 

duratei de execuitie lucari cu 32 zile in baza documentelor de 

forta majora

Inlocuiri AT şi Trafo în staţii electrice (etapa 2), din care:

faza 1 (6 AT 200 MVA; 5 Trafo 16 si 25 MVA) 2018 2018 0 finalizat finalizat

faza 2 (8 AT 200 MVA; 4 Trafo 16 MVA) 2022 2022 0 in termen in derulare executie lucrari

8 Inlocuiri AT şi Trafo în staţii electrice (etapa 3) 2027 2027 0 în pregătire proiectare proiectare/executie lucrari

9 Retehnologizarea staţiei 220 / 110 / 20 kV Ungheni 2021 2022 1 in derulare in derulare executie lucrari

Datorita conditionarilor impuse de combinatul Azomures, s-a 

extins durata de executie.  Intarzieri 60 zile datorita 

pandemiei cu CORONA virus, la livrarea unor echipamente 

din China (separatori 220 kV)-documente de forta majora

10 Modernizare statia electrica 220/110/20 kV Arefu 2020 2024 4 intarziat

 reluare procedura de achizitie, urmare 

incetarii contract cu executant initial-etapa 

de evaluare oferte

 -actualizare documentatie proiectare cnf modificari 

legislative; 

 -durata mare apobare la nivel management TEL (aprox 2 

ani)

 - durata mare procedura de achizitie 1,3 ani (august 2015-

noiembrie 2016)

 -intarziere executant (aprox 2 ani)

Acord de incetare nr. C964/27.11.2019 a contractului  

(executant SMART SA);

S-a actualizat Devizul General și s-au aprobat indicatorii 

tehnico-economici prin Dec. Dir. 239 / 18.03.2020;

In curs de eveluare oferte pentr finalizare lucrari.Termen pt 

intocmire raport de adjudecare contract-15.09.2020

11 Modernizare statia electrica 220/110 kV Raureni 2019 2023 4 intarziat

Reluare licitatie pentru C+M si o serie de 

servicii si livrari produse - publicat pe 

SEAP în decembrie 2019

Depunere oferte: 16.03.2020 – Contract  

semnat in data de 26.06.2020

 -actualizare documentatie proiectare cnf modificari legislative; 

 -durata mare apobare la nivel management TEL (aprox 2 ani)

 - durata mare procedura de achizitie 1,4 ani (august 2015-

decembrie 2016)

 -intarziere executant 

Încetare contract C259/28.12.2016 in data de 06.06.2019 (SMART 

SA)

12 Modernizare statia 400/110 kV Cluj Est 2018 2018 0 finalizat

13 Modernizare statia 220 / 110 kV Dumbrava 2019 2024 5 intarziat

Reluare licitatie pt finalizare proiect-

Postare SICAP 19.05,2020 -etapa de 

evaluare oferte

 - perioada mare achizitie 1,1 ani (mai 2015-iunie 2016);

 -intarziere executant 

Încetare contract C 99/06.06.2016 in data de 06.06.2019

Reluare licitație pentru C+M și o serie de servicii și livrări produse - 

publicare pe SEAP în 23.12.2019; 

Depunere oferte: 18.02.2020 – anulat procedura din lipsă de 

ofertanți;

Studiu de piață eșuat din lipsă de participanți;

Reluare licitatie pt finalizare proiect-

14 Retehnologizare staţia 400 / 110 / 20 kV Smârdan 2023 2025 2 intarziat

Contract executie  in derulare;

Proiect tehnic avizat  CTES ( nr. 

28/01.04.2019);

A fost obtinuta Autorizația de Demolare si 

Autorizatia de Construire.

In curs de avizare Detalii de Executie

Au fost obținute cu întârziere Autorizația de demolare si 

Autorizația de construire datorită solicitărilor Primăriei Galați 

pentru prezentarea de Avize și documente suplimentare.                          

ROMELECTRO a transmis notificarea nr. 11831/23.03.2020 

privind incetinirea ritmului lucrărilor (produse, servicii și 

lucrări) din cauza pandemiei COVIT19, intarzzieri ale 

executantului

Monitorizarea proiectelor din Planul de dezvoltare a RET –  editiile 2018 si 2020

Justificarea motivului decalării/amânării termenului de 

PIF

7

ObservatiiNr. Crt. Denumire proiect 

An estimat 

PIF perioada 

2018-2027

Decalare

Etapa de realizare a proiectului 

An estimat 

PIF perioada 

2020-2029
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15 Retehnologizare stație 220 / 110 kV Craiova Nord 2020 2021 1 intarziat

In executie;

PIF celule mobile 110 kV (2 buc.) si celula 

mobila 220 kV (1 buc.); in 21.10.2019 -

PIF celula mobila E01-1 110 kV.                                                           

Se executa lucrari de constructii si montaj 

echipament primar in statia 220 kV si 110 

kV

S-a incheiat act aditional nr. 3/2019 pentru decalarea 

termenului de finalizare cu 9,5 luni datorita faptului ca 

Transelectrica nu a pus la dispozitie la timp celulele mobile 

de 220 kV si 110 kV pentru realizarea provizoratelor. S-au 

facturat penalitati furnizorului de celule mobile Siemens pe 

contractele C130/2018 si C131/2018                              Cu 

adresa nr. 11598/19.03.2020 s-a transmis NOTIFICARE 

privind incetinirea ritmului lucrarilor,  din cauza pandemiei 

COVIT19. Acesta a condus la semnarea a 2 acte aditionale 

de prelungire durata executie cu 60, respectiv 40 zile

19 Retehnologizare staţia 220 / 110 / MT kV Baru Mare 2023 2023 0 in termen

Publicat în SICAP în 14.08.2019 cu 

termen de depunere oferte 31.10.2019 – 

în curs de semnare contract 

Au fost necesare modificari proiectare pentru includere 

cerinte suplimentare - conditionate de lucrarile in zona.Este 

conditionata inceperea lucrarilor in statia 110 kV Baru Mare 

de PIF 110 kV Hasdat si inceperea lucrarilor in statia 220 kV 

Baru Mare de PIF statie 220 kV Hasdat   

                    

20 Retehnologizare staţia 220 / 110 kV Iaz 2021 2022 1 intarziat in derulare executie lucrari
Au aparut intirzieri (90 zile) datorita  pandemiei cu 

CORONAVIRUS  la livrarea unor echipamente si materiale si 

30 zile datorita inundatiilor.

21 Retehnologizare staţia 220 / 110 kV Hăşdat 2020 2021 1 intarziat in derulare executie lucrari

   Schimbarea legislației în domeniul achizițiilor, durata mare 

a proiectării (1 an și 7 luni) și a procedurilor achiziție (1 an) 

(martie 2017-martie 2018). Contract semnat in 27.03.2018

A aparut unor intirzieri, datorita  pandemiei cu 

CORONAVIRUS, la livrarea unor echipamente din Italia 

(separatori 220 kV-90 zile. PIF in primul semestru 2021

22 Retehnologizare staţia 220 kV Oțelarie Hunedoara 2019 2020 1 finalizat finalizat 27.05.2020

23 Retehnologizare staţia 220 / 110 kV Fileşti 2022 2025 3 intarziat
in derulare procedura de achizitie. In 

evaluare oferte 

Modificare solutie tehnica

Deschidere oferte în 25.02.2019;

Licitație anulată în 18.06.2019 din lipsă de oferte admisibile.

În 18.09.2019 – DA transmisă la DC  pt. reluare procedura -

Postat pe SEAP ianuarie 2020

Depunere oferte: 27.03.2020

Din cauza pandemiei ofertele s-au depus in data de 

25.05.2020

24 Modernizare statia 400 (220) / 110 / 20 kV Munteni 2021 2023 2 intarziat
in derulare contract executie lucrari - in 

derulare faza inginerie

Durata mare procedura achizitie

Executantul  a transmis Notificare privind posibilitatea 

intarzierii contractului invocand articolul privind Forta majora 

din contract, datorita starii de urgenta si restrictiilor impuse de 

autoritati generate de aparitia pandemiei cu Covid-19

25 Retehnologizare staţia Alba Iulia 220 /110 kV / MT 2023 2025 2 intarziat in curs procedura licitatie pt proiectare
Durată mare consultare piață pentru determinarea valorii 

estimate.

26 Retehnologizare statia 400/110 kV Darste 2027 2027

In propunerea PD 

2020-2029 nu este 

inclus

27 Retehnologizare staţia Medgidia Sud 110 kV 2021 2022 1 intarziat
in derulare executie lucrari

Corelat cu Extinderea staţiei 400 kV Medgidia Sud

Executantul a transmis Notificare privind reducerea ritmului 

lucrarilor din cauza pandemiei coronavirus

29
Modernizarea statiilor 110 kV Bacau Sud si Roman Nord 

aferente axului 400 kV Moldova
2020 2022 2 intarziat in derulare executie lucrari

 

Durata mare  procedura de achizitie (modificari legislatie in 

domeniul achizitiilor publice) -1 an (ian 2017-dec 2017). Necesitatea 

revizuirii solutie tehnice de interfatare cu OD (Delgaz grid care nu a 

acceptat montarea unor echipamente pe stalpi proprii. Intarziere 

executant datorita conditiilor meteo nefavorabile din anul 2019. 

 Contractorul a notificat ca este un caz de forta majora pe plan 

national si ca atare va fi nevoit sa solicite amendarea contractului 

cu privire la elementele esentiale ale acestuia- pret si termen.

30
Retehnologizarea staţiei 400 kV Isaccea (etapa I - inlocuire 

2 BC, celule af. si celula LEA 400 kV Stupina
2019 2019 0 finalizat

31
Retehnologizarea staţiei 400 kV Isaccea (etapa II  - 

retehnologizare statie 400 kV)
2025 2025 0 in termen In curs de avizare Caiet de sarcini
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32
Retehnologizarea statiei electrice de transformare 400/110 

kV Pelicanu
2024 2024 0 in termen

Procedura de liciatie in curs, deschidere 

oferte 06.08.2020

33
Modernizarea instalațiilor de 110 și 400 (220) kV din stația 

Focșani Vest
2020 2021 1 intarziat În derulare executie lucrari.

Se inregistreaza o  intarziere 12 luni datorat intarzierii 

documentatiilor de executie și a ritmului de lucru al 

Executantului; acesta solicita actualizare valorii contractului 

conform OUG 114/2018, iar prin adresele ROEL  (aceasta 

din cauza pandemiei cu coronavirus) notifica faptul ca va 

reduce/reduce ritmul de executie și va solicita reconsiderarea 

anumitor clauze contractuale.

39
Modernizare sistem de comandă-control-protecţie al staţiei 

de 220 / 110 / 20 kV Sărdăneşti 
2018 2018 0 in termen

finalizat

40

Modernizare sistem de comandă-control-protecţie-metering 

220 kV, 110 kV în staţia 220/110/20 kV si retehnologizarea 

medie tensiune și servicii interne c.c. și c.a. în stația 

220/110/20 kV Ghizdaru

2021 2025 4 intarziat in proiectare

 Modificare scop proiect prin inlocuire echipamente primare in 

cadrul programului de mentenanta, etapizat;

 Partea de SCCP se poate demara numai dupa finalizarea inlocuirii 

in totalitate a echipamentelor primare;

 - procedura de licitatie pt proiectare pentru SCCP demarata in iulie 

2018, neprezentare ofertanti, reluare in luna ianuarie 2019, ctr de 

proiectare semnat 05.08,2019

42
Modernizare sistem comanda-control-protectie si integrare 

in CTSI a statiei Draganesti-Olt
2022 2023 1 intarziat

Se va lansa procedura de achizitie execuite lucrari la un 

decalaj de 9 luni fata de Gradiste

43
Modernizare sistem comanda-control-protectie si integrare 

in CTSI a statiei Gradiste
2021 2022 1 intarziat In curs de lansare procedura de licitatie

Licitatie anulata in 04.04.207

Avizat tema de proiectare pt actualizare documentatie 2020

44 Modernizare staţia 220/110/20 kV Vetiş - echipament primar 2021 2021 0 in termen executie lucrari

45 Modernizare staţia 220/110/20 kV Fântânele 2023 2023 0 in termen in proiectare 

46 Modernizare statie 220/110 kV Calafat 2020 2024 4 intarziat in proiectare Schimbare solutie tehnica

Modernizare SCADA in statia 400/110/20 kV Oradea Sud 2023 2023 0 in termen in proiectare

49
Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 

400/220 kV Rosiori
2025 2025 0 in termen în pregătire proiectare se va demara etapa de proiectare in anul 2022

50
Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 

220/110/20 kV Salaj
2024 2024 0 in termen în pregătire proiectare se va demara etapa de proiectare in anul 2021

51
Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 

220/110 kV Baia Mare 3
2025 2025 0 in termen în pregătire proiectare se va demara etapa de proiectare in anul 2022

52
Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 

220/110 kV Cluj Floresti
2026 2026 0 in termen în pregătire proiectare se va demara etapa de proiectare in anul 2023

53
Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 

400 kV Tantareni
2023 2025 2 intarziat  in curs de avizare TP

intarziat initierea demersurilor pentru promovare 

obiectiv de investitii motivat de starea tehnica 

corespunzatoare a functionarii echipamentelor in 

exploatare -

54
Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 

400/220/110 kV/MT Urechesti
2025 2027 2 Neinitiat -

intarziat initierea demersurilor pentru promovare 

obiectiv de investitii motivat de starea tehnica 

corespunzatoare a functionarii echipamentelor in 

exploatare

55
Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 

220/110 kV Paroseni
2023 2025

2

intarziat

Nota conceptuală aprobata

Temă de proiectare/Caiet de sarcini 

se va elabora in 2020

Nu este incepută proiectarea

56
Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 

220/110 kV Pestis
2025 2025 0 in termen Nota conceptuală aprobata * *

57
Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 

400 kV Nadab
2025 2025 0 in termen * *

58
Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 

400 kV Calea Aradului
2026 2026 0 in termen * *

59
Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 

400/220/110 kV Mintia
2027 2027 0 in termen * *

60
Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 

220/110/20kV Targoviste
2024 2024 0 in termen

pregatire documentatie in vederea 

achizitionarii serviciilor de proiectare

61
Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 

220/110 kV Fundeni
2022 2022 0

se va corela cu lucrarea "Cresterea gradului de siguranta in 

alimentarea consumatorilor din zona de nord-est a 

Municipiului Bucuresti racordati in statia 220/110/10 kV 

Fundeni"

62
Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 

400/220/110 kV Bucuresti Sud
2026 2026 0

se va corela cu lucrarea "Cresterea gradului de siguranta in 

alimentarea consumatorilor din zona de sud a Municipiului 

Bucuresti racordati in statia 400/220/110/10 kV Bucuresti 

Sud"
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63
Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 

220/110 kV Turnu Magurele
2025 2025 0 in termen in pregatire nota conceptuala

64
Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 

220/110/20 kV Gheorgheni
2027 2027 0 in termen

Introducere in PAI 2021, a achizitiei serviciului de proiectare.

 Estimare aprobarea in PAI 2021 - mai 2021. 

Introducere in  PAAS /aprobare - iunie 2021.

Estimare termen 3 luni pentru  intocmirea documentatiei ( 

avizarea TP , elaborare documentatie pentru Serv. 

Comercial ) .

 Estimare semnare contract achizitie serv. proiectare - 

XI.2021 ( in cazul in care nu se reia licitatia, daca este oferta 

valabila financiar si tehnic ).

Termen proiectare 2 ani - incluse si avizarile.

Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 

400kV Cernavoda
2025 2029 4

Stand-by pentru 

implementarea 

proiectelor in 

derulare: 

"Modernizare sistem 

teleprotectii, 

telecomunicatii in 

statia Cernavoda" si 

"Extinderea staţiei 

400 kV Cernavodă" 

       (Etapa I +II)    "

In asteptare pentru implementarea 

proiectelor aflate in derulare si care vor 

trebui integrate ulterior in acest sistem

1. Amanare initiere proiectare pana la finalizarea proiectelor 

in derulare.                                                                                                         

2. Dificultati sporite in obtinerea retragerilor necesare 

realizarii sistemului si activitatilor de testare justificat de 

proximitatea  celor 2 unitati CNE si acordurilor necesare

65 Modernizare electroalimentare la sediile UNO DEN 2019 2022 3 intarziat

Procedura de licitatie in curs. Publicat 

SICAP 18.06.2020, deschidere oferte 

05.08.2020

 -procedura de achizitii initiala din ianuarie 2018 a fost 

anulata -oferte peste valoarea estimata

-actualizat DG, reluat licitatia in august 2018, licitatie anulata , 

depasire valoare estimata, ,

 -actualizare DG, aprobare indicatori th-economici in iulie 

2019

 - reactualiizare SF oct 2019

 -obtinere aviz MCSI noi. 2019

 - avizat Caiet de sarcini, rev 1 in 09.06.2020

66 Celule mobile de 110 kV, 220 kV si 400 kV 2019 2020 1 intarziat

In executie;

PIF celule mobile 110 kV (2 buc.) si celula 

mobila 220 kV (1 buc.); in 21.10.2019 -

PIF celula mobila E01-1 110 kV.                                                           

Echipamentele au fost livrate in cursul anului 2019. In statiile 

Arefu, Resita si Ungheni ele vor fi montate in functie de 

graficul de executare a lucrarilor 

67

Instalarea a două mijloace moderne de compensare a 

puterii reactive în stațiile 400/220/110/20 kV Sibiu Sud și 

400/220/110/20 kV Bradu
2023 2023 0 in termen in proiectare, SF in curs de avizare

68
Inlocuire 3 unitati BC 100 MVAR 400 kV in statiile Arad, 

Smardan si Bucuresti Sud.
2020 2020 0 in termen executie lucrari

69

Echiparea cu instalații de monitorizare a bobinelor de 

compensare și a unităților de transformare care nu sunt 

dotate în prezent cu astfel de instalații 

2020 2022 2 intarziat in proiectare/executie lucrari modificare solutie tehnica

C SIGURANŢA ALIMENTĂRII CONSUMULUI

1
Montare trafo T3 - 250 MVA (400 / 110 kV) în staţia 400 / 110 

kV Sibiu Sud
2019 2021 2 intarziat În derulare contracte execuție lucrări.

  -modificare solutie tehnica cauzata de necesitatea inlocuirii 

SCADA al statiei;

 -eleborare PT si CS -1 an;

 -durata mare procedura de achizitie : 2 ani

 -a fost necesar a se monta BC 100MVAr de 400 kV provizoriu pe 

funadtia T3 in perioada iulie-octombrie 2020 la solicitare DEn pentru 

a pune in aplicare Decizia ANRE 1001/20.06.2016

2

AT2 Iernut - 400 MVA, 400/220 kV Montare AT2 400 MVA, 

400/231/22 kV precum şi a celulelor aferente în staţia Iernut 

și modernizarea sistemului de comandă control al stației 

400/220/110/6 kV Iernut

2021 2022 1 intarziat executie lucrari
 - proiectare intarziata: demarat 2015- finalizare aprilie 2018

  -durata procedura de achizitie: 1,5 ani

5
Înlocuire AT3-ATUS-FS 400/400/160 MVA 400/231/22 kV din 

stația 400/220 kV Porțile de Fier
2020 2021 1 intarziat executie lucrari modificare legislatie achizitii publice

6
Creșterea siguranței în funcționare a zonei de rețea Argeș-

Vâlcea 
2022 2022 0 in termen

lansare procedura de echizitie executie 

lucrari

D
INTEGRAREA PRODUCTIEI DIN CENTRALE NOI - 

DOBROGEA SI MOLDOVA
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1.1

Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Varna si LEA 400 kV 

Isaccea - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud.                    

Etapa I - Extinderea staţiei 400 kV Medgidia Sud

2018 2022 4 intarziat executie lucrari

Executant intrat in insolventa in 2017; 

 Urmare analizarii variantelor de continuare a investitiei ( 

NFIP pt livrare si montare GIS si Licitatie deschisa pt 

realizare rest lucrari -servicii interne, cabluri de inalta 

tensiune).

A)Procedura NFIP- in data de 20.02.2018  s-a predat la DC 

documentatia in vederea lansarii procedurii de NFIP cu ABB 

SRL - Fabricantul de GIS 400 kV;

 - S-a transmis invitaţia pentru NFIP cu termen de depunere 

oferte initial in data de 03.05.2018 si ulterior in data de 

14.06.2018;

 - Conform Deciziei CS s-a transmis la ANAP solicitare  punct 

de vedere privind indeplinirea conditiilor legale pentru 

procedura NFIP;

 - Conform raspuns ANAP urmeaza NFIP cu ABB SRL 

pentru achizitie si montaj GIS 400 kV si LD pentru restul 

echipamentelor si serviciilor conexe

 - In data de 20.08.2018 s-a initiat  procedura NFIP. 

 -In data de 04.12.2018 s-a transmis catre ABB  invitatia de 

participare la procedura NFIP. 

- In data 17.01.2019 ABB a depus oferta; Contract semnat in 

aprilie 2019 -termen de executie 10 luni (februarie 2020) 

sistat pt corelare teste SATcu contractul de lucrari

B) Procedura LD:

 - În 24.08.2018 s-a predat la DC documentația pentru 

inițierea procedura LD.

 - In data de 09.11.2018 a fost transmisa Doc. de Atribuire 

aferente procedurii LD la  ANAP spre validare.

-In data de 29.01.2019 s-a publicat in SICAP . Data depunerii 

ofertelor 18.03.2019.

-Procedura LD s-a anulat - Lipsa oferte; urmeaza reluarea 

1.2

Racordarea LEA 400 kV Isaccea-Varna si LEA 400 kV 

Isaccea - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud.                                    

Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud

2021 2022 1 intarziat

 

Contract  reziliat

Pregatire documentatie pt lansare alta 

licitatie

Contract C 111/23.05.2018 sistat incepand cu data de 

01.07.2019, pana la finalizarea verificarii si actualizarii 

proiectelor de stalpi de catre proiectantul initial.

Contract reziliat de TEL in data de 10.07.2020 din cauza 

abandonului de catre executant a contractului

2

Trecere la 400 kV LEA Brazi Vest - Teleajen - Stalpu, 

inclusiv: Achiziţie AT 400 MVA, 400/220/20 kV şi lucrări de 

extindere staţiile 400 kV şi 220 kV aferente, în staţia 

400/220/110 kV Brazi Vest 

2023 2024 1
Corelat cu evolutia proiectului “LEA 400 kV dc Cernavoda – 

Stalpu ” 

2,1 LEA 400 kV Brazi Vest - Teleajen - Stalpu 2021 2023 2 intarziat emitere HG

in curs de transmitere la SGG documentatie pt HG de 

aprobare ind th-economici si declansare procedura de 

expropriere terenuri

2,2 Extinderea statiei Brazi Vest (inclusiv AT4) 2022 2024 2 intarziat in procedura de achizitie executie lucrari

Procedurile de achizitie (NFIP si LD) au fost anulate conform 

dispozitiilor ANAP  

Se actualizează Devizul General urmând a se relua 

procedura de achiziție unică pe obiectivul de investiție  cu un 

singur contract de execuție.

2,3 Statia 400 kV Teleajen si retehnologizare statia 110 kV 2023 2024 1 in termen
in prgatire procedura de achizitie executie 

lucrari

3 LEA 400 kV d.c. (1ce) Constanta Nord - Medgidia Sud 2024 2026 2 intarziat
In asteptare emitere HG de aprobare 

indicatori si demarare expropriere

Documentatie pt aprobare indicatorilor th-economici 

transmisa la Mec 09.07.2019, recuperata in data de 

31.07.2020 si retransmisa la SGG

4
Trecerea LEA 400 kV Isaccea - Tulcea Vest de la simplu 

circuit la dublu circuit
2027 2029 2 intarziat demarare proiectare 2025

5
Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru -

Gheorgheni - Fantanele 
2022 2024 2 intarziat In curs de lansare procedura de achizitie

 - Intarzieri mari de proiectare Tema de proiectare finalizata in oct 

2014 (6 luni), Proiectare inceputa in mai 2015 fiind inca in curs 

eleborare deoarece nu se cunoaste tipul conductorului 

(supraconductor) care va fi achizitionat in urma licitatiei pt executie 

lucrari. Proiectarea pt eleborare documentatiei de licitatie are o 

intarziere de 30 luni din cauza respingerilor multiple si a duratei de 

implementare a modificarilor;

 - S-a publicat anuntul în SICAP în data de 15.08.2019, depus 

oferte în 14.10.2019 – procedură anulata: oferte neconforme 

d.p.d.v. tehnic;

În curs de promovare studiu de piață în vederea actualizării 

Documentaței de Atribuire și reluarea procedurii de achiziție



ani
Stadiu fata de 

perioada 2018-2027

Justificarea motivului decalării/amânării termenului de 

PIF
ObservatiiNr. Crt. Denumire proiect 

An estimat 

PIF perioada 

2018-2027

Decalare

Etapa de realizare a proiectului 

An estimat 

PIF perioada 

2020-2029

7
LEA 400 kV Stalpu - Brasov, inclusiv interconectarea la 

SEN (linie nouă)
0 amanat

Incepe proiectarea dupa finalizarea LEA 400 kV d.c. Cernavoda-

Gura Ialomitei-Stalpu.

S-a estimat o perioada de 7 ani proiectare, 

obtinere avize/acorduri, emitere HG 

expropiere+ 7 ani executie (90%prin padure 

si munte)

8
Marirea capacitatii de transport tronson LEA 400 kV 

Bucuresti Sud -  Pelicanu (8km)
2023 2023 0 in termen in proiectare

9
Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda 

Pelicanu (53 km)
2025 2027 2 amanat

Incepe după finalizarea LEA 400 kV d.c. Cernavoda-Gura Ialomitei-

Stalpu.

E INTEGRAREA PRODUCTIEI DIN CENTRALE - ALTE ZONE

1 Staţia  Ostrovu Mare 220 kV (staţie nouă ) 2021 2025 4 intarziat in pregatire lansare procedura de achizitie
Corelat cu LEA 220 kV Ostrovu Mare - RET;

 Actualizare documentatie PT si CS.

2 LEA 220 kV Ostrovu Mare - RET (linie nouă) 2021 2025 4 intarziat

in pregatire lansare procedura de 

achizitie, dupa modificare HG de 

expropriere

 Probleme cu exproprierea terenurilor pt constructia liniei. 

Intarziere emitere HG expropiere; (vezi nota ST Craiova)

 Actualizare DDE.

F
CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INTERCONEXIUNE ŞI 

INTEGRAREA PRODUCŢIEI DIN SRE

1

Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - 

Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad. Etapa I:  Extindere 

statie 400 kV Portile de Fier; LEA 400 kV Porțile de Fier - 

(Anina) -Resita; statia 400 kV Resita

2021 2025

1,1 LEA 400 kV Portile de Fier - Resita 2021 2024 3 intarziat executie lucrari

Întârzierile în emiterea actelor normative necesare realizării LEA  

(HG expropriere terenuri- durata emitere  martie 2014- decembrie 

2016 , HG fond forestier- ultima varianta a documentatie depusa 

octombrie 2018) au condus la întârzieri foarte mari în execuția 

lucrărilor; Contract suspendat pana la emiterea HG forestier, 

Tronsonul Anina-Resita:

a fost realizat in proportie de 90% 

contract sistat in 28.11.2018

2. Tronsonul Portile de Fier - Anina:   - Contract C 229/29.10.2015 

Emitere HG expropriere nr. 917/20.12.2016

Emitere HG  fond forestier nr. 353/30.05.2019;

Ordin de incepere 16.07.2018

contract sistat in 28.11.2018,

reluare lucrari in 20.05.2019

Executie in curs.

1,2 Statia 400 kV Resita 2021 2025 4 intarziat
Publicare SICAP 06.03.2020

Depunere oferte 02.06.2020

Insolventa executant. Contract denuntat iulie 2017.  Iulie- noiembrie 

2017 analiza si decizie privind finalizarea proiectului prin 2 

proceduri de achizitie: NFIP, contract incheiat in mai 2018 si licitatie 

deschisa pentru finalizarea proiectului- documentatie depusa in mai 

2018 ( respinsa de ANAP de 4 ori). 

 A) Contract C100/11.05.2018 atribuit prin NFIP - semnat; (pentru 

partea de secundare)

B) Procedura licitatie deschisa

 - deschidere oferte in 14.05.2019. Evaluare oferte finalizata in 

04.09.2019 prin ANULAREA procedurii intrucat valoarea ofertata a 

fost mai mare cu 37% decat valoarea estimata.

- Reluare licitatie deschisa - deschidere oferte 11.05.2020

Ofertantii au solicitat amanarea vizitei la amplasament din cauza 

pandemiei de Coronavirus (COVID 19).                               

1,3 Extindere statie 400 kV Portile de Fier 2016 2016 0 finalizat

2

Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - 

Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad. Etapa II : LEA 400 kV 

d.c. Resita - Timisoara - Sacalaz  + statia 400 kV Timisoara 

+ statia 110 kV Timisoara

2023 2025 2 executie lucrari

2,1

Retehnologizare staţia 110 kV Timişoara și Trecerea la 

tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - 

Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa II: Stația 400 kV Timișoara

2022 2025 3 intarziat executie lucrari
 durata mare procedura de achizitie, intarzire executant si 

impact pandemie COVID19                                               

2,2 LEA 400 kV d.c. Resita - Timisoara - Sacalaz 2023 2027 4 intarziat in proiectare intarziere in obtinere avize, acorduri

3

Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - 

Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad. Etapa III: LEA 400 kV 

d.c.  Timisoara - Sacalaz - Arad + statia 400 kV Sacalaz + 

extindere stația 400 Arad

2027 2027 0

3,1 LEA 400 kV d.c. Timisoara - Sacalaz - Arad 2025 2027 2 intarziat in proiectare obtinere HG de expropriere si HG scoatere din fd forestier 

3,2
Statia 400 kV Sacalaz si retehnologizare statia  110 kV 

Sacalaz
2027 2026 -1 in termen in proiectare

3,3
Extindere statie 400 kV Arad si retehnologizare statia de 

110 kV Arad
2025 2026 1 in termen in proiectare

4
LEA 400 kV de interconexiune Reşiţa (România) - Pancevo 

(Serbia) (linie nouă)
2018 2018 0 finalizat

5 LEA 400 kV d.c. (1c.e) Gutinas - Smardan 2022 2024 2 intarziat in procedura de licitatie achizitie lucrari Intarziere emitere HG expropiere.



ani
Stadiu fata de 

perioada 2018-2027

Justificarea motivului decalării/amânării termenului de 

PIF
ObservatiiNr. Crt. Denumire proiect 

An estimat 

PIF perioada 

2018-2027

Decalare

Etapa de realizare a proiectului 

An estimat 

PIF perioada 

2020-2029

6
Extinderea staţiei 400 kV Cernavodă, et. II:                    

racordare linii noi
2021 2021 0 in termen executie lucrari

7
LEA 400 kV d.c. Cernavoda - Stalpu si racord in statia Gura 

Ialomitei (linie nouă)
2021 2023 2 intarziat executie lucrari

Intarziere emitere HG expropiere, obtinere avize, modificare 

legislatie achizitii publice 

8
Extinderea staţiei 400 kV Gura Ialomiţei cu două celule: 

LEA 400 kV Cernavodă 3 şi LEA 400 kV Stâlpu
2021 2023 2 intarziat in executie lucrari

A) NFIP – Doc. predată la DC în 21.02.2019 si ulterior in 

29.05.2019;

Depunere oferte - 02.09.2019;

Oferta respinsă - neconformă d.p.d.v.tehnic;

S-a efectuat consultarea de piață și actualizarea CS pentru reluarea 

procedurii de achiziție sub forma licitație deschisă (LD)

B) LD – Doc. Predată la DC în 27.02.2019; Deschidere oferte în 

12.08.2019 În 11.03.2020 a fost semnat raportul procedurii de 

atribuire. semnare contract. 16.06.2020

9
Statia 400 kV Stalpu (staţie nouă )+ Modernizare celule 110 

kV si medie tensiune
2021 2023 2 intarziat executie lucrari

modificare legislatie achizitii publice , reluare licitatie -oferte 

neconforme, 

10 LEA 400 kV s.c. Gădălin - Suceava (LEA nouă) 2027 2027 0 in termen in proiectare/executie lucrari Reluari obținere avize acorduri.

11
LEA 400 kV s.c. Suceava - Balti (LEA nouă - pentru 

portiunea de pe teritoriul Romaniei)
0 Finalizare in functie de acord cu Moldelectrica.

12

LEA 400 kV s.c. Oradea Sud - Nadab - Bekescsaba, etapa 

finală: tronsonul dintre stâlpii 1-42 (48) ai LEA 400 kV 

Oradea Sud - Nădab

2019 2021 2 intarziat
contract semnat 24.07.2020. Termen de 

executie 12 luni

Reluari licitatii (depasire valoare estimata), Postare SICAP 

10.04.2020

Deschidere oferte 26.05.2020

G

Platformă integrată de conducere operativă a SEN + 

Inlocuire componente sistem EMS SCADA AREVA + 

Inlocuire componente suport ale platformei piata de 

echilibrare

2025 2025 0
Se va efectua PIFin 2020  pt Inlocuire 

EMS SCADA Areva

 - „Platformă integrată de conducere operativă a SEN” se va 

demara după finalizare proiect „Înlocuire componente sistem EMS 

SCADA AREVA”;

„Înlocuire componente sistem EMS SCADA AREVA” - in derulare, 

PIF 2020

H
Sistem de contorizare și de management al datelor de 

măsurare a energiei electrice pe piața angro  
2021 2024 3 intarziat

In curs de avizare documentatie revizuita 

a CS

Modificare solutie tehnica. Doc tehnica a fost predată la DC în 

10.10.2018, publicat pe SEAP în 30.09.2019

Deschidere oferte în 29.01.2020 - Procedura de licitație anulată 

datorită neprezentării nici unui ofertant. În derulare studiu de piață - 

în curs de avizare nota tehnică pentru  actualizarea Documentației 

de Atribuire  în vederea reluării procedurii de achiziție

J
MANAGEMENT SISTEME INFORMATICE ŞI 

TELECOMUNICAŢII
2026 2022 -4

K INFRASTRUCTURA CRITICA 2018 2020 2 intarziat se va efectua PIF in luna august 2020 emitere analize la risc



Anexa F4 

Prezentarea beneficiilor proiectelor de dezvoltare a RET , identificate în cadrul studiului elaborate de Tractebel Engineering în anul 

2018 

Indicatorii de beneficiu calculaţi la etapa apropită de PIF 

Poz. 
PD 

2018-
2027 

Proiect Creșterea 
siguranței în 
alimentare 

Bunăstarea 
socio-

economica 

Integrarea 
RES 

iarnă/vară 

Variația 
pierderilor 

Variația emisiilor de 
CO2 

Reziliența 
tehnică/sigura
nța sistemului 

Flexibilitatea Capacitatea de 
transfer a rețelei 

iarna/vara 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 ΔGTC 

 UM MWh/an MRO
N 

MRON MW MWh/an 
**) 

MRO
N ***) 

tCO2/an 
**) 

MRON 
***) 

- - MW 

1 Înlocuiri de 
transformatoare în stații 

RET *) 

    -22104 5,812      

D.1 Montare T3 – 250 MVA 
(în stația 400/110 kV 

Sibiu Sud) 

1,896 0,038 0,786 116 -4773 1,045 -1059 0,443 + + 63/97 

D.2 AT2 Iernut  - 400 MVA, 
400/220 kV Montare AT2 
400 MVA 400/231/22 kV 

precum şi a celulelor 
aferente în staţia Iernut 

şi modernizarea 
sistemului de comandă 

control al staţiei 
400/220/110/6 kV Iernut 

5392,05 106,7
62 

1,458 145 990 -0,244 -3271 1,516 + 0 422/254 

D.1.1+
D1.2 

Racordarea LEA 400 kV 
Isaccea-Varna şi LEA 
Isaccea – Dobrudja în 
staţia 400 kV Medgidia 

Sud. Etapa I – 
extinderea staţiei 400 kV 

Medgidia Sud. 
Racordarea LEA 400 kV 

Isaccea-Varna şi LEA 
Isaccea – Dobrudja în 
staţia 400 kV Medgidia 

Sud. Etapa II – LEA 400 
kV d.c. Racorduri la 
staţia Medgidia Sud 

0 0 36,916 353/258 -52244 11,10
2 

-70241 29,396 + ++ 346/256 

D.2 Trecerea la 400 kV LEA 
Brazi Vest – Teleajen-

Stâlpu, inclusiv: Achiziţia 

0 0 5,437 147/157 -20173 4,970 -9428 4,370 + 0 138/149 



AT 400 MVA, 400/220/20 
kV şi lucrări de extindere 
staţiile 400 kV şi 220 kV 

aferente, în staţia 
400/220/110 kV Brazi 

Vest 

D.3 LEA 400 kV d.c. (1c.e.) 
Constanţa Nord – 

Medgidia Sud 

1,4 0,028 8,048 159/109 307 -0,076 -11263 5,221 ++ 0 159/109 

D.5 Mărirea capacităţii de 
transport LEA 220 kV 
Stejaru-Gheorgheni-

Fântânele 

18,1 0,358 23,455 302/263 S3 
202/139 S4 

12786 -3,150 -40565 18,802 + 
 

++  279/257 S3 
223/151 S4 

D.6 LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) 
Stâlpu – Braşov (linie 

nouă) 

  15,261 125/220 -12802 3,656 -30174 15,343 + + 118/213 

D.7+ 
D.8 

Mărirea capacităţii de 
transport tronson LEA 

400 kV Bucureşti Sud – 
Pelicanu (8 km). 

Mărirea capacităţii de 
transport LEA 400 kV 
Cernavodă- Pelicanu 

(53 km). 
 

  8,115 400/300 -933 0,230 -16147 7,484 + 0 378/289 

E.1+  
E.2 

Staţia Ostrovu Mare 220 
kV (staţie nouă). LEA 

220 kV Ostrovu Mare – 
RET (linie nouă). 

 

  14,872 0 -7853 1,935 -26575 12,317 ++ + 231/303 

 

**) valoarea “-” reprezintă reducerea valorii pierderilor/emisiilor de CO2 

**) valoarea “+” reprezintă creşterea valorii pierderilor/emisiilor de CO2 

***) valoarea “-” reprezintă o pierdere economică 

***) valoarea “+” reprezintă o creştere economică 

 

 

 

 

 



*) Înlocuiri de transformatoare în staţii RET 

Nr.crt Proiect B4 

 UM MWh/an MRON 

A.27 
Retehnologizarea statiei electrice de transformare 

400/110 kV Pelicanu (T1 250 MVA, T2 MVA) 
-2074 0.592 

A.3 
Retehnologizare Staţia 220/110 kV Turnu Severin 

Est (AT1 200 MVA, AT2 200 MVA) 
-898 0.221 

A.5 
Retehnologizarea Staţiei 400/110/20 kV Domneşti 
(T1 250 MVA,T2 250 MVA, T5 250 MVA și T3 16 

MVA,T4 25 MVA) 

-4882 1.203 

A.21 
Inlocuiri AT şi Trafo în staţii electrice (etapa 2), din 

care: faza 2 (8 AT 200 MVA; 4 Trafo 16 MVA) 
- - 

A.15 Stația 220/110/20 kV kV Alba Iulia  (AT1 200 MVA) -388 0.111 

A.6 Stația 220/110 kV Baia Mare 3 (AT1 200 MVA) -425 0.121 

A.6 Stația 220/110/20 kV Cluj Florești (AT2 200 MVA) -421 0.120 

A.6 Stația 110kV/MT  FAI (T1 16 MVA ,T2 25 MVA) -754 0.215 

A.6 Stația 220/110/20 kV Ghizdaru (AT1 200 MVA) -464 0.133 

A.6 Stația 400/110/20 kV Oradea Sud  (T4 16 MVA) -210 0.060 

A.6 Stația 220/110/20 kV Suceava (T4 16 MVA) -88 0.025 

A.6 Stația 220/110/20 kV Târgoviște (AT3 200 MVA) -805 0.230 

A.6 
Stația 220/110/20 kV Turnu Măgurele (AT1 200 

MVA) 
-474 0.135 

A.6 Stația 400/220/110 kV Urechești (AT1 200 MVA) -310 0.089 

A.8 Stația 220/110/20 kV Vetiș (AT1 200 MVA) -615 0.176 

A.13 
Retehnologizarea staţiei 220/110/20 kV Ungheni 

(AT1 200 MVA,T 25 MVA) 
-858 0.211 

A.15 
Retehnologizare staţia 400/110/20 kV Smârdan (T2 

250 MVA, T4 10 MVA) 
-1209 0.345 

A.16 
Retehnologizare staţia 220/110/MT kV Baru Mare 

(AT1 200 MVA, T1 10 MVA, T2 6 MVA) 
-554 0.158 

A.17 
Retehnologizare staţia 220/110 kV Iaz (AT1 200 

MVA, AT2 200 MVA) 
-592 0.146 

A.19 
Retehnologizare staţia 220/110 kV Hăşdat (AT1 200 

MVA, AT2 200 MVA) 
-718 0.177 

A.20 
Retehnologizare staţia 220/110 kV Fileşti (AT1 200 

MVA) 
-567 0.140 

A.23 
Modernizare statia 400(220)/110/20 kV Munteni 

(AT1 200 MVA) 
-548 0.157 

A.25 
Retehnologizare staţia Medgidia Sud 110 kV (T1 

250 MVA, T2 250 MVA, T4 10 MVA) 
-2002 0.493 

A.27 
Retehnologizarea staţiei 400 kV Isaccea (etapa I - 

înlocuire 2 BC, celule af. și celula LEA 400 kV 
Stupina (Bobine de reactanță 2x100 MVAr) 

-2248 0.554 



 

Indicatorii de beneficiu calculaţi la etapa 2027 

Nr.crt Proiect Creșterea 
siguranței în 
alimentare 

Bunăstarea 
socio-

economica 

Integrarea 
RES 

iarnă/vară 

Variația 
pierderilor 

Variația emisiilor de 
CO2 

Reziliența 
tehnică/sigura
nța sistemului 

Flexibilitatea Capacitatea de 
transfer a rețelei 

iarna/vara 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 ΔGTC 

 UM MWh/an MRO
N 

MRON MW MWh/an 
**) 

MRO
N ***) 

tCO2/an 
*) 

MRON 
***) 

- - MW 

1 Înlocuiri de 
transformatoare în stații 

RET *) 

    -22900 6,54      

D.1 Montare T3 – 250 MVA 
(în stația 400/110 kV 

Sibiu Sud) 

2,697 0,053 0,764 65/65 -6060 1,731 -830 0,422 + + 72/109 

D.2 AT2 Iernut  - 400 MVA, 
400/220 kV Montare AT2 
400 MVA 400/231/22 kV 

precum şi a celulelor 
aferente în staţia Iernut 

şi modernizarea 
sistemului de comandă 

control al staţiei 
400/220/110/6 kV Iernut 

1169 23,15
0 

2,490 116/116 4204 -1,201 -1003 0,510 + + 167/93 

D.1.1+
D1.2 

Racordarea LEA 400 kV 
Isaccea-Varna şi LEA 
Isaccea – Dobrudja în 
staţia 400 kV Medgidia 

Sud. Etapa I – 
extinderea staţiei 400 kV 

Medgidia Sud. 
Racordarea LEA 400 kV 

Isaccea-Varna şi LEA 
Isaccea – Dobrudja în 
staţia 400 kV Medgidia 

Sud. Etapa II – LEA 400 
kV d.c. Racorduri la 
staţia Medgidia Sud 

0 0 52,721 389/485 -140917 40,24
3 

-141708 72,059 ++ ++ 383/283 

D.2 Trecerea la 400 kV LEA 
Brazi Vest – Teleajen-

Stâlpu, inclusiv: Achiziţia 
AT 400 MVA, 400/220/20 
kV şi lucrări de extindere 
staţiile 400 kV şi 220 kV 

aferente, în staţia 
400/220/110 kV Brazi 

0 0 43,536 232/191 -31951 9,125 -23353 11,875 + + 219/183 



Vest 

D.3 LEA 400 kV d.c. (1c.e.) 
Constanţa Nord – 

Medgidia Sud 

2,073 0,041 0,813 189/81 1750 -0,500 -35313 17,957 + 0 182/78 

D.5 Mărirea capacităţii de 
transport LEA 220 kV 
Stejaru-Gheorgheni-

Fântânele 

2342,8 46,38
7 

55,123 287/282 S3 
219/148 S4 

9317 -2,661 -4934 2,508 + + 266/257 S3 
239/195 S4 

D.6 LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) 
Stâlpu – Braşov (linie 

nouă) 

0 0 15,261 125/220 -12802 3,656 -30174 15,343 + 0 118/213 

D.7+ 
D.8 

Mărirea capacităţii de 
transport tronson LEA 

400 kV Bucureşti Sud – 
Pelicanu (8 km). 

Mărirea capacităţii de 
transport LEA 400 kV 
Cernavodă- Pelicanu 

(53 km). 
 

0 0 28,250 450/305 -5161 1,474 -59915 30,467 + + 424/293 

E.1+  
E.2 

Staţia Ostrovu Mare 220 
kV (staţie nouă). LEA 

220 kV Ostrovu Mare – 
RET (linie nouă). 

 

0 0 3,351 0/0 -7052 2,014 -9260 4,709 + + 231/322 

**) valoarea “-” reprezintă reducerea valorii pierderilor/emisiilor de CO2 

**) valoarea “+” reprezintă creşterea valorii pierderilor/emisiilor de CO2 

***) valoarea “-” reprezintă o pierdere economică 

***) valoarea “+” reprezintă o creștere economică 

 

 

 

 

 

 

 



*)Înlocuiri de transformatoare în staţii RET 

Nr.crt Proiect B4 

 UM MWh/an MRON 

A.27 
Retehnologizarea statiei electrice de transformare 

400/110 kV Pelicanu (T1 250 MVA, T2 MVA) 
-2051 0,586 

A.3 
Retehnologizare Staţia 220/110 kV Turnu Severin 

Est (AT1 200 MVA, AT2 200 MVA) 
-889 0,254 

A.5 
Retehnologizarea Staţiei 400/110/20 kV Domneşti 
(T1 250 MVA,T2 250 MVA, T5 250 MVA și T3 16 

MVA,T4 25 MVA) 

-5783 1,652 

A.21 
Inlocuiri AT şi Trafo în staţii electrice (etapa 2), din 

care: faza 2 (8 AT 200 MVA; 4 Trafo 16 MVA) 
  

A.15 Stația 220/110/20 kV kV Alba Iulia  (AT1 200 MVA) -423 0,121 

A.6 Stația 220/110 kV Baia Mare 3 (AT1 200 MVA) -358 0,102 

A.6 Stația 220/110/20 kV Cluj Florești (AT2 200 MVA) -386 0,110 

A.6 Stația 110kV/MT  FAI (T1 16 MVA ,T2 25 MVA) -753 0,215 

A.6 Stația 220/110/20 kV Ghizdaru (AT1 200 MVA) -582 0,166 

A.6 Stația 400/110/20 kV Oradea Sud  (T4 16 MVA) -210 0,06 

A.6 Stația 220/110/20 kV Suceava (T4 16 MVA) -88 0,025 

A.6 Stația 220/110/20 kV Târgoviște (AT3 200 MVA) -679 0,194 

A.6 
Stația 220/110/20 kV Turnu Măgurele (AT1 200 

MVA) 
-462 0,132 

A.6 Stația 400/220/110 kV Urechești (AT1 200 MVA) -280 0.08 

A.8 Stația 220/110/20 kV Vetiș (AT1 200 MVA) -608 0,174 

A.13 
Retehnologizarea staţiei 220/110/20 kV Ungheni 

(AT1 200 MVA,T 25 MVA) 
-866 0,247 

A.15 
Retehnologizare staţia 400/110/20 kV Smârdan (T2 

250 MVA, T4 10 MVA) 
-1287 0,368 

A.16 
Retehnologizare staţia 220/110/MT kV Baru Mare 

(AT1 200 MVA, T1 10 MVA, T2 6 MVA) 
-707 0,202 

A.17 
Retehnologizare staţia 220/110 kV Iaz (AT1 200 

MVA, AT2 200 MVA) 
-579 0,165 

A.19 
Retehnologizare staţia 220/110 kV Hăşdat (AT1 200 

MVA, AT2 200 MVA) 
-710 0,203 

A.20 
Retehnologizare staţia 220/110 kV Fileşti (AT1 200 

MVA) 
-532 0,152 

A.23 
Modernizare statia 400(220)/110/20 kV Munteni 

(AT1 200 MVA) 
-552 0,158 

A.25 
Retehnologizare staţia Medgidia Sud 110 kV (T1 

250 MVA, T2 250 MVA, T4 10 MVA) 
-1926 0,55 

A.27 
Retehnologizarea staţiei 400 kV Isaccea (etapa I - 

înlocuire 2 BC, celule af. și celula LEA 400 kV 
Stupina (Bobine de reactanță 2x100 MVAr) 

-2189 0,625 

 

 

 

 

 

 

 



Prezentarea beneficiilor proiectelor de dezvoltare a RET, identificate în cadrul studiului elaborate de ISPE Proiectare și Consultanță  

în anul 2020 

Indicatorii de beneficiu calculaţi la etapa apropiată de PIF 

Poz. 
PD 

2020-
2029 

Proiect Bunăstare
a socio-

economic
a 

Variaţia bunăstării 
sociale ca urmare 
a variaţiei emisiei 

de CO2 şi a 
integrarării RES 

Variaţia pierderilor 
de energie 

Siguranţa în 
alimentare 

Capacitatea 
netă de transfer 

Capacitatea de 
transfer a rețelei  

B1 B4 B5 B6 ΔNTC ΔGTC 

 
UM MRON/an 

tCO2/an 
*) 

GWh/an 
*) 

MRON/
an 
**) 

MRON/an MW MW 

C.5 Creșterea gradului de 
siguranță în alimentarea 
consumatorilor din zona 

de nord-est a 
Municipiului București 

racordați în stația 
220/110/10 kV Fundeni 

    1658,88  360 

C.8 Creșterea gradului de 
siguranță în alimentarea 
consumatorilor din zona 

de sud a Municipiului 
București racordați in 

stația 400/220/110/10 kV 
București Sud 

    147,312  230 

F.1.2 Stația 400 kV Reșița 5,904  -12,84 0,8448    

F.9 LEA 400 kV s.c. Gădălin 
-Suceava (LEA nouă) 

3,84 -2768     395 

F.11 LEA 400 kV s.c. Oradea 
Sud – Nădab-

Bekescsaba, etapa 
finală: tronsonul dintre 
stâlpii 1-42(48) ai LEA 
400 kV Oradea Sud - 

Nădab 

135,84 -62327    294 exp/411 imp 275 

*) valoarea “-” reprezintă reducerea valorii pierderilor/emisiilor de CO2 

*) valoarea “+” reprezintă creşterea valorii pierderilor/emisiilor de CO2 

**) valoarea “-” reprezintă o pierdere economică 

**) valoarea “+” reprezintă o creștere economică 

 



Indicatorii de beneficiu calculaţi la etapa 2029 

Poz. 
PD 

2020-
2029 

Proiect Bunăstare
a socio-

economic
a 

Variaţia bunăstării 
sociale ca urmare 
a variaţiei emisiei 

de CO2 şi a 
integrarării RES 

Variaţia pierderilor 
de energie 

Siguranţa în 
alimentare 

Capacitatea 
netă de transfer 

Capacitatea de 
transfer a rețelei  

B1 B4 B5 B6 ΔNTC ΔGTC 

 

UM MRON/an 
tCO2/an 

*) 
GWh/an 

*) 

MRON/
an 
**) 
 

MRON/an MW MW 

C.5 Creșterea gradului de 
siguranță în alimentarea 
consumatorilor din zona 

de nord-est a 
Municipiului București 

racordați în stația 
220/110/10 kV Fundeni 

    2224,96  360 

C.8 Creșterea gradului de 
siguranță în alimentarea 
consumatorilor din zona 

de sud a Municipiului 
București racordați in 

stația 400/220/110/10 kV 
București Sud 

    265,234  230 

F.1.2 Stația 400 kV Reșița  

Scenariul Sustainable 
Transitio 

6,758  +41,712 -18,586    

Scenariul Distributed 
Generation 

53,222  +35,376 -5,068    

Scenariul EUCO 15,206  +11,44 -5,068    

F.9 LEA 400 kV s.c. Gădălin 
-Suceava (LEA nouă) 

3,84 -2768     395 

F.11 LEA 400 kV s.c. Oradea 
Sud – Nădab-

Bekescsaba, etapa 
finală: tronsonul dintre 
stâlpii 1-42(48) ai LEA 
400 kV Oradea Sud - 

Nădab 

odată cu punerea în funcțiune a LEA Suceava-Gădălin beneficiile aduse de proiect se reduc 

*) valoarea “-” reprezintă reducerea valorii pierderilor/emisiilor de CO2 

*) valoarea “+” reprezintă creşterea valorii pierderilor/emisiilor de CO2 

**) valoarea “-” reprezintă o pierdere economică 

**) valoarea “+” reprezintă o creștere economică 



 

Indicatorii de beneficiu adiționali calculați pentru proiectele PCI 

Poz. PD 2020-
2029 

Proiect 

Reducerea emisiilor (CO2 exclus) – SOx, NOx, PM 2,5 și PM 10 
datorită integrarii RES Observații 

A2 

 UM MRON/an 
 

F1.1 LEA 400kV Portile de Fier - Reșita 
0,328 

 

- Calculul a fost efectuat pentru etapa de PIF a întregii investiţii de 

trecere a axului de vest la tensiunea 400kV 

- Nerealizarea proiectelor necesita reabilitarea retelei de 220kV din 

întreaga zonă, activitate care necesită o investiție de cca. 50mil.Euro 

F1.2 Staţia 400 kV Reşiţa 
0,287 

F2.1 Staţia 400 kV Timişoara 
0,235 

F.2.2 
LEA 400kV d.c.Reşiţa-Timişoara-

Săcălaz 

0,242 

F3.1 
LEA 400kV d.c. Timişoara-

Săcălaz-Arad 

0,215 

F3.2 Staţia Săcălaz 400/110kV 
0,163 

F3.3 Staţia Arad 400/110kV 
0,162 

F.4. 
LEA 400kV d.c. (1c.e) Gutinaş-

Smârdan 

33,408 

- Realizarea noii LEA nu mai face necesară reconductorarea LEA 

220kV Lacul Sărat – Fileşti – Barboşi – Focşani Vest – Gutinaş care 

ar necesita o investiţie de cca. 10,6mil. Euro. 

F.6. LEA 400kV d.c. Cernavodă-Stâlpu 25,776  

 

 

 

 

 

 

 



Prezentarea beneficiilor proiectelor noi de dezvoltare RET, identificate in cadrul studiilor elaborate in perioada 2017-2018 

Poz. 
PD 

2020-
2029 

Descrierea 
succinta a 
proiectului 

Creșterea 
siguranței în 
alimentare 

Bunastarea 
socio-

economica  

Integrarea 
resurselor 

regenerabile de 
energie 

Reducerea pierderilor Reducerea 
emisiilor de CO2  

Cresterea 
capacitatii 

de 
transport           

Imbunatatirea sigurantei SEN 

B1 B2 B3 B4 B5 GTC 

[Mil. RON/an] [Mil. RON/an]  [MW] [MWh/an] [Mil. RON/an] [Mil. RON/an] [MW] 

D.4 Trecerea LEA 400 
kV Isaccea - 

Tulcea Vest de la 
simplu circuit la 

dublu circuit 

0.22 0.18 155     32.11   Elimina riscul unor incarcari foarte mari a LEA 
400 kV existente si a LEA 400 kV Constanta 

Nord-Tariverde 

C.3 Inlocuire AT3 
400/400/160 MVA 
400/231/22 kV din 
statia 400/220 kV 

Portile de Fier  

  4.6   4897 0.04 0.1 100 MVA Aducerea instalatiilor la un nivel de siguranta 
si fiabilitate corespunzator zonei din punct de 

vedere energetic, prin utilizarea tehnicii 
actuale existente pe plan mondial, ceea ce va 

contribui la cresterea calitatii serviciului de 
transport al energiei si la cresterea sigurantei 
in deservirea utilizatorilor retelei electrice de 

transport.  

C.4 Creșterea 
siguranței în 

funcționare a zonei 
de rețea Argeș-

Vâlcea– prin 
realizarea unei 
stații noi 400 kV 

Arefu, 1AT 
400/110 kV 400 
MVA și racord în 

LEA 400 kV 
Țânțăreni – Sibiu 
Sud printr-o LEA 
400 kV d.c. de 

aproximativ 0.05 
km. 

0.039 13.42 193(iarna)/                  
135(vara) 

6835 1.45 0.14   Creșterea siguranței în funcționare a RET în 
zona Argeș - Vâlcea fie prin întărirea racordării 

zonei la RET și/sau prin măsuri de 
reconductorare și reconfigurare a rețelei de 

distribuție din zonă. 

 



Anexa F5 la  Planul de Dezvoltare a RET perioada 2020-2029 

Lista proiectelor de investiții de interconexiune, cu specificarea contribuției fiecăruia la realizarea obiectivului de creștere a gradului de 

interconectare la 15 % din capacitatea totală netă de generare până în anul 2030 

 

Denumire indicator/Denumire PCI 2017 2020 2025 2030 

Capacitate totală netă de generare [GW] 20,2 19,7 19,9 20,7 

Valoare NTC (GW) de import 1,4 1.8 3 3.6 

Creșterea capacității de transfer [GW] - Total din care:    1.2 0.6 

     - LEA 400kV Oradea-Nadab    0.3   

     - LEA 400kV Resita-Pancevo + LEA 400kV Portile de Fier-Resita   
 

0.3   

     - LEA 400kV Smardan Gutinas+LEA 400kV Cernavoda-Stalpu   
 

0.6   

     - Trecerea la 400kV  a axului Resita-Timisoara-Arad      0.6 

Grad de interconectare [%] 6,9% 9,1% 15,07% 17,4% 

Contribuția la creșterea gradului de interconectare (%) - Total, din care:   
 

5,9% 2,33% 

     - LEA 400kV Oradea-Nadab    1.45%   

     - LEA 400kV Resita-Pancevo + LEA 400kV Portile de Fier-Resita   
 

1.45%   

     - LEA 400kV Smardan Gutinas+LEA 400kV Cernavoda-Stalpu   
 

2,96%   

     - Trecerea la 400kV  a axului Resita-Timisoara-Arad      2,33% 

 

Valoare NTC- capacitatea totala de import 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA G 
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      ANEXA H-1 
 

Opțiuni Piloni domeniu cercetare în cadrul CNTEE Transelectrica SA 

In acord cu prevederile Strategiei CNTEE TRANSELECTRICA SA în domeniul Cercetării şi Inovării 2018-2027 – Anexa 8 
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• Cercetare fundamentală1. Observare principii de 
bază

• Pilon 1 - Cercetare tehnologică2.Formulare concepte 
privind tehnologiile

• Pilon 1 - Cercetare tehnologică
3. Demonstrare 
experimentală a 
conceptelor

• Pilon 1 - Cercetare tehnologică4. Validare tehnologii în 
laboratoare

• Pilon 2  - Demonstrație de produs5. Validare tehnologii în 
medii relevante

• Pilon 2 - Demonstrație de produs6.Demostrații în medii 
relevante

• Pilon 2 - Demonstrație de produs7. Demonstrare în mediul 
operațional

• Pilon 2 - Demonstrație de produs8. Sistem complet și 
calificat

• Pilon 3 - Producție competitivă9. Misiune de succes în 
operare

1. Parteneriate / proiecte 
de cercetare naționale și 

internaționale 

2. Pilon 1 – etapa 2+3+4 
– Parteneriate / proiecte 

de cercetare

3. Pilon 2 – Parteneriate 
cu furnizorii de soluții și 

produse

4. Pilon 3 – Parteneriate 
în cadrul unor proceduri 

concurențiale



             Anexa H-2 
Obiective generale aferente domeniilor cheie de interes TEL 

 pentru structurarea sesiunilor de prezentare a conceptelor, solutiilor, 
 tehnologiilor si echipamentelor  

echipamentelor  

In acord cu prevederile Strategiei CNTEE TRANSELECTRICA SA în domeniul Cercetării şi Inovării 2018-2027 – Anexa 11 
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Nr. 
Crt. 

Denumire subactivități 
Domeniul vizat de activitățile de 

cercetare și inovare 

Obiective de 
performanță 

urmărite (KPI) 

A. Activitatea de transport energie electrică (activitate primară) 

1. Exploatare active 

Managementul activelor specific 
transportului de energie electrică. 
 

KPI asociați 

Standardului de 

performanță al 

serviciului de 

transport e.e., 

Codurilor tehnice 

etc. 

2. Mentenanță active 

3. Dezvoltare active 

4. Măsurare energie electrică 

B. Activitatea de conducere sistem (activitate primară) 

5. Management SEN / RET 

Securitatea, flexibilitatea și 
stabilitatea SEN / RET. 

KPI asociați 

Standardului de 

performanță al 

serviciului de 

transport e.e., 

Codurilor tehnice 

etc. 

6. Observabilitate SEN / RET 

7. Integrare și control RES 

8. Management servicii de sistem 

C. Activitatea de administrare piețe de energie (activitate primară) 

9. 
Integrare piețe naționale de 
e.e. în structura piețelor 
europene de energie electrică 

Schimburi transfrontaliere. 
Integrare eficientă a 
mecanismelor de piață e.e. în 
managementul rețelei de 
transport e.e. 

KPI asociați 

Standardului de 

performanță al 

serviciului de 

transport e.e., 

Codurilor tehnice 

etc. 

D. Activitatea referitoare la managementul strategic (activitate suport) 

10. Strategii și politici corporatiste 

Performanță generală organizație 
(financiar, operațional, imagine 
etc.). 

Excelență 
Operațională 

11. Modele de afacere 

12. 
Instrumente, metodologii și 
elemente de bună practică / 
guvernare 

E. Activitatea referitoare la managementul operațional (activitate primară) 

13. Smart Grid 

Mentenanță. 
Dezvoltare. 
Capabilități organizaționale (ex. 
abilități personal+sisteme expert) 

Excelență 
Operațională 

14. Tehnologii noi 

15. 
Standarde și concepte 
specifice mentenanței 

16. 
Standarde și concepte 
specifice managementului de 
proiect 



 
   ANEXA H-3 

 
 

Structura grupelor și obiectivelor specifice aferente strategiei cercetării și inovării 
 

In acord cu prevederile Strategiei CNTEE TRANSELECTRICA SA în domeniul Cercetării şi Inovării 2018-2027 – 
Anexa 5.1 
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Grupuri 
(cluster–e) 

Obiective funcționale Comentarii 

 
C1 - Modernizarea 
sistemului 
energetic 
  
 

T 1 Proiectarea optimă a rețelei  
 

Proiectarea optimă a rețelei: planificare, compatibilitate, unelte  

T 2 Management inteligent al 
Activelor  

Management intelligent al activelor; mentenanță predictivă și 
bazată pe starea tehnică a echipamentului, optimizare CAPEX  

T 3 Materiale noi & tehnologii  Utilizarea de noi materiale și tehnologii energetice; metode noi 
de construcție și mentenanță  

T 4 Părtile interesate și 
provocări legate de mediu  

Impactul asupra mediului, acceptare publică, participarea părților 
interesate  

C2 - Securitatea și 
stabilitatea 
sistemului  
 

T 5 Observabilitatea Rețelei  Observabilitatea rețelei; PMU, WAM, senzori, schimb de 
informație cu OD  

T 6 Controlabilitatea rețelei  Controlabilitatea rețelei: stabilitatea tensiunii și a frecvenței, 
calitatea energiei, inerție sintetică  

T 7 Sisteme expert și unelte  Unelte de suport al deciziei, control automat și sisteme expert  

T 8 Fiabilitatea și elasticitatea  Fiabilitate și elasticitate: planuri de apărare și restaurare, 
abordare probabilistică, evaluare a riscurilor, auto vindecare. 

T 9 Servicii auxiliare 
consolidate  

Servicii auxiliare consolidate pentru operarea rețelei; furnizare de 
servicii transfrontaliere 

C3 - Flexibilitatea 
sistemului 
energetic  

T 10 Integrarea soluțiilor de 
stocare  

Integrarea, definirea și utilizarea serviciilor de stocare; valoarea 
adăugată a sistemului de stocare  

T 11 Răspunsul la cerere  
 

Răspunsul la cerere, uneltele folosite pentru răspunsul la cerere, 
profilul sarcinii, impactul vehiculelor electrice.   

T 12 Prognoza Surselor 
Regenerabile de energie  

Prognoza îmbunătățită a surselor regenerabile de energie și 
funcționare optimă a capacității  

T 13 Utilizarea flexibilă a rețelei  Utilizare flexibilă a rețelei: evaluare dinamică a echipamentelor, 
echipamente de electronică de putere, utilizarea interconectărilor 

T 14 Interacțiunea cu rețelele 
energetice non-electrice  

Interacțiunea/coordonarea cu alte rețele de energie (gaz, termic, 
transport) 

C4 - Economia și 
eficiența 
sistemului 
energetic  
 

T 15 Integrarea piață-rețea 
 

Integrarea funcționării pieței de energie cu operarea rețelei în 
timp 

T 16 Modele de afaceri  
 

Modele de afaceri (pentru stocarea energiei, extinderea rețelei, 
generare distribuită) pentru investiții optime în rețea  

T 17 Design Flexibil al Pieței  Design flexibil pentru adecvanță, utilizare flexibilă, schimburi 
transfrontaliere, utilizarea rațională a surselor regenerabile, 
managementul cererii de energie  

C5 - Tehnologia 
informației și a 
comunicațiilor 
(TIC) și 
Digitalizarea 
Sistemului 
Energetic  
 

T 18 Date păstrate și prelucrate 
în cantități mari  

Date păstrate și prelucrate în cantități mari, extragere de 
cunoștințe din date, managementul datelor  

T 19 Standardizare & schimb 
de date  

Standardizare, protocoale pentru comunicații și schimb de date 
cu Operatorii de Distribuție și alți operatori de rețea 

T 20 Internetul Obiectelor – 
folosirea internetului pentru a 
conecta diverse dispozitive  

Noi tehnologii de comunicații, Internetul Obiectelor – folosirea 
internetului pentru a conecta diverse dispozitive 
 

T 21 Securitatea Cibernetică  Securitatea Cibernetică  





ANEXA H-5 

 
Lista sistemelor principale care fac parte din standardul “Smart Grid” 

si numarul de corespondenta din arhitecturile “Smart Grid” 
 

 
In acord cu prevederile Politicii CNTEE TRANSELECTRICA SA in domeniul Smart Grid 2018-2027 – Anexa 7 

 
1/2 

 

Nr. de 
corespondenta 

in arhitecturi 

Denumirea in engleza 
(conf. Standardelor Smart 

Grid) 

Sisteme Smart Grid specifice CNTEE 
Transelectrica SA 

Operatorul administrator al 
sistemului 

1 
Generation management 
system 

Sistemul de management al productiei Operatorul de Sistem (DEN) 

2 
SAS (Substation 
automation system) 

SCCPA – Sistemul de Comanda Control 
Protectii si Automatizari 

Operatorul de Sistem (DEN) 

3 
WAMS (Wide area 
monitoring system) 

Sistemul de monitorizare a oscilatiilor 
interzonale 

Operatorul de Sistem (DEN) 

4 EMS SCADA system 
Sistemul de management al energiei si 
de supraveghere, control si achizitie de 
date 

Operatorul de Sistem (DEN) 

5 
FACTS (Flexible AC 
transmission system) 

Sistemul echipamentelor flexibile de 
transport in curent alternativ 

Operatorul de Sistem (DEN) 

6 
PQCS (Power quality 
control system) 

Sistemul de control al calitatii energiei 
electrice 

Operatorul de Masurare 
(OMEPA) 

7 DER management system  
Sistemul de management al resurselor 
de energie distribuite 

Operatorul de Sistem (DEN) 

8 
Storage management 
system  

Sistemul de management al sistemelor 
de stocare 

Operatorul de Sistem (DEN) 

9 
AMI (Advanced Metering 
Infrastructure System) 

Sistemul de contorizare local de balanta 
Operatorul de Masurare 
(OMEPA) 

10 
MDMS (Meter data 
management system) 

Platforma de telecontorizare pe piata 
angro de energie electrica 

Operatorul de Masurare 
(OMEPA) 

11 
DRMS (Demand-Response 
/ Load management 
system) 

Sistem de management al curbei de 
sarcina 

Operatorul de Sistem (DEN) 

12 Marketplace system Sistemul pietei de echilibrare 
Operatorul Pietei de 
Echilibrare 

13 Trading system  Sistemul de tranzactionare a energiei 
Operatorul Pietei de 
Echilibrare 

14 
Condition Monitoring 
system 

Sistemul de monitorizare a starii 
echipamentelor 

Operatorul de Transport 

14.1 Power Transformers 
Unitati de transformare 
(autotransformator, transformator) si 
bobine de compensare 

Operatorul de Transport 

14.2 Gas Insulated Substation Statie GIS (izolata cu gaz) 
Operatorul de Transport 

14.3 Disconnector Separator 
Operatorul de Transport 

14.4 Circuit Breaker Intreruptor 
Operatorul de Transport 

14.5 Capacitor Baterii de condensatoare 
Operatorul de Transport 

14.6 Surge Arrester  Descarcator 
Operatorul de Transport 

14.7 HVL (Highvoltage Lines) Linii de inalta tensiune (LEA/LES) 
Operatorul de Transport 

14.8 Instrument Transformers Transformatoare de masura 
Operatorul de Transport 

14.9 
FACTS (Flexible AC 
Transmission Systems) 

Echipamente flexibile de transport in 
curent alternativ 

Operatorul de Transport 

14.10 Auxiliary Services Servicii interne 
Operatorul de Transport 
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14.11 
Weather forecast and 
observation equipment 

Statie meteo (echipament al sistemului 
de prognoza si supraveghere 
meteorologica) 

Operatorul de Transport 

15 

Communication network 
management system + 
crosscutting functions 
(Telecomunication, 
Security, EMC, Power 
Quality) 

Sistemul de management al retelelor de 
comunicatii si al functiilor adiacente 
(telecomunicatii, securitate, 
compatibilitate electromagnetica, calitate 
a energiei electrice) 

Operatorul Infrastructurii IT&C 
(DTIC) + Operatorul de 
Transport 

16 
Weather forecast and 
observation system 

Sistemul de prognoza si supraveghere 
meteorologica 

Operatorul de Transport 

17 
Authorization and 
Accounting system 

Sistemul de autorizare si gestiune 

Operatorul Infrastructurii IT&C 

(DTIC) 

18 Authentication system Sistemul de autentificare 

Operatorul Infrastructurii IT&C 

(DTIC) 

19 
Device remote 
configuration system  

Sistemul de configurare de la distanta al 
echipamentelor 

Operatorul Infrastructurii IT&C 

(DTIC) 

20 Clock reference system  

Sistemul de referinta a timpului (de 
unificare a timpului global si de 
sincronizare a ceasurilor pentru toate 
sistemele Smart Grid) 

Operatorul Infrastructurii IT&C 

(DTIC) 

21 Field Force Echipa de interventie (din teren) Operatorul de Transport 

22 EAS ENTSO-E 
Sistemul european de alarmare 
preventiva 

Operatorul de sistem (DEN) 

23 
International data transfer 
information node (ETSO)  

Nodul de informatii privind transferul de 
date international 

Operatorul de sistem (DEN) 

24 
GIS (Geographic 
Information System) 

Sistemul de informatii geografice (pozitie 
in teren a echipamentelor) 

Operatorul de Transport 

25 
ERP (Enterprise Resource 
Planning) 

Sistemul de planificare a resurselor Operatorul de Transport 

26 
Customer portal & CIS 
(Customer Information 
System) 

Portalul clientilor si sistemul 
informational pentru clienti 

Operatorul de Transport 

27 Asset management system Sistemul de management al activelor Operatorul de Transport 
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Nr. 

crt. 
Denumire portofolii de proiecte 

A. Portofoliul de proiecte care implementeaza  conceptul de digitizare 

A1. 

Proiecte de modernizare care implementeaza standardele Smart Grid si Asset Management: 
1. Proiecte de monitorizare a conditiei tehnice la activele RET (sisteme monitorizare linii electrice, unitati trafo, statii electrice). 
2. Proiecte de modernizare a statiilor electrice digitale (ex. Proiect pilot statia digitala Alba Iulia). 
3. Proiecte pilot care testeaza si promoveaza noi concepte si tehnologii (ex.microgrid Brazi Vest, E-learning, smart building etc). 

A2. 
Proiecte care asigura digitizarea informatiilor / datelor operationale: 

1. Date din aplicatia info LEA si info statii; 
2. Date colectate in urmare activitatilor de exploatare si mentenanta (ex.scanare multispectrala LEA si statii, GIS etc). 

B. Portofoliul de proiecte  care implementeaza   conceptul de digitalizare 

B1. Proiect de modernizare a infrastructurii date-voce-video care va asigura  implementarea unei soluții unitare care să asigure gradul de 
disponibilitate, scalabilitate și securitate necesar îndeplinirii atribuțiilor companiei. 

B2. Proiect de modernizarea infrastructurii managementului de proiect care va asigura o eficientizare a proiectelor, o standardizare ridicata a 
proceselor, comunicare eficienta cu detinatorii de interese, interoperabilitate cu infrastructura organizationala (enterprise). 

B3. 
Proiecte care vizeaza automatizarea și standardizarea proceselor operationale administrative si manageriale: 
1. eliminarea activitatilor care implica manualitate, este consumator de resurse informationale, umane si competente specifice; 
2. automatizarea proceselor repetitive care au standarde riguroase (structura si continut). 

C. Portofoliul de proiecte care implementeaza conceptul de transformare digitala 

C1. 

Proiecte de dezvoltare a infrastructurii organizationale (enterprise): 
1. Proiect privind dezvoltarea arhitecturii organizationale care sa integreze conceptul IT&OT. 

2. Proiecte privind domeniul  securitatii informatice: 

3. implementarea unei solutii  de securitate cibernetica end-to end; 

4. implementarea unui sistem informatic de combatere a terorismului cibernetic; 

5. Implementarea unei soluții de management al identitatii, Active Directory, management al accesului si Single Sign On la nivelul 

Companiei care să conducă la o securitate sporită la nivelul reţelei, un control rafinat al drepturilor de acces la resursele IT&C şi o 

partajare mai eficientă a acestora, implementarea unei politici coerente de update-uri software şi  asigurarea unei redundanţe şi load 

balancing la nivel de file-servere. 



Anexa H-6  

Structura si continutul cadru ale Agendei digitale a Companiei  

Conform Programului de Transformare Digitala 2018-2027  
 

    
In acord cu prevederile Programului privind implementarea conceptului de transformare digitala 2018-2027 – Anexa 1.1 

  
2/3 

6. Proiecte de modernizarea a sistemului de productivitate existent la nivelul Companiei și implementarea unei soluții unitare care 

să permită gestionarea integrată a tuturor componentelor afacerii  (BPM, ERP, HR & Payroll, EAM, BI, Smart Grid, Asset 

management, platforme de conducere prin dispecer, masurare pentru piata angro de e.e. etc). 

7. Proiect de implementare a unei solutii colaborative la nivelul Companiei care va cuprinde: ECM, posta electronica, solutie de 
video-conferinta, solutie de management al sedintelor, vot electronic, telefonie, fax, precum si integrarea acestor produse. 

8. Proiecte care asigura interoperabilitatea sistemelor sau platformelor existente cu arhitectura organizationala nou dezvoltata 

sau cu platformele sau sistemele internationale unde Compania este membru deplin. 

C2. 

Proiecte care sustin dezvoltarea culturii personalului in domeniul digital: 
1. Cursuri de formare si imbunatatire a cunostintelor  si competentelor personalului adaptate erei digitale; 
2. Proiecte de infrastructura privind perfectionarea personalului: 

• Infiintarea si dezvoltarea Laboratorului de tehnologii digitale (odata cu proiectul statiei digitale Alba Iulia); 

• Infiintarea centrelor de cercetare, dezvoltare, excelenta; 
3. Organizarea si participarea la sesiuni stiintifice, de prezentare, mese rotunde, simpozioane etc; 
4. Identificarea competentelor cheie necesare implementarii conceptelor digitale si atragerea personalului calificat; 
5. Definirea si implementarea programelor de mentorat specifice. 

D. Portofoliul de proiecte suport pentru proiectele care sustin programul de transformare digitala 

D1. 

Proiecte care asigura modernizarea spatiilor care gazduiesc: 

• spatii tehnologice (ex. data centere); 

• centre de dispecer si telecomanda specifice OTS; 

• camere care asigura servicii suport si call center; 

• camere pentru managementul situatiilor de urgenta etc. 

D2. 

Proiecte care influenteaza productivitatea personalului Companiei: 
1. Proiect care vizeaza cartografierea proceselor Companiei, automatizareaprin digitizare si digitalizare. 
2. Proiect care interoperabilizeaza resursele informationale digitizate din cadrul Companiei: 

• Info statii, info LEA; 

• GIS; 

• Inspectii multispectrale  etc. 

D3 
Proiecte de modernizare aferente infrastructurii activitatilor de baza a Companiei specifice: 

1.    Operatorului de Sistem (UnO DEN) – platforme integrate / EMS-SCADA etc; 
2. Operatorul pietei de echilibrare (UnO DEN)  - platforma piata echilibrare etc 
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3. Operatorului de masurare (DM OMEPA)  - platforma piata angro / monitorizare calitate; 
4. Operatorului de transport (sucursale si executiv) – enterprise asset management; 
5. Operatorul de telecomunicatii (DTIC) –  rețea comunicații electronice,  servere și rețea stocare date (cloud privat) etc. 

D4. 

Proiecte care implementeaza metodologii  si concepte moderne, certificari (studii, servicii sau lucrari): 
1. Management de proiect – PMBOK sau echivalent 
2. Guvernanta IT  - COBIT v5, CGEIT sau echivalent 
3. Enterprise Architecture – TOGAF sau echivalent 
4. Managementul serviciilor IT – ITIL v3 sau echivalent 
5. Auditul sistemlor informatice – CISA sau echivalent 
6. Auditul riscurilor IT – CRISC sau echivalent 
7. Cybersecurity – CSX, CISM sau echivalent 
8. Business Analysis – PMI -– BA sau echivalent 
9. Asset Management – ISO 55 000 
10. Smart Grid si managementul riscurilor asociate 
11. TOGAF - The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 
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Nr. 
crt. 

Denumire document 
Tip 

document 

Stadiul 
implementarii 

 
Observatii 

1 
Nota privind activitatea de monitorizare a activelor 
parte a “Strategiei Companiei privind dezvoltarea 
RET” (2016-2025) 

Tactic Obiectiv realizat  

Obiective: 
1. Standardizare 
2. Implementare proiecte 
3. Diseminare bune practici / etc 

2 
Constituire Grup de lucru Smart Grid in vederea 
elaborarii „Politicii Companiei in domeniul Smart Grid 
2018-2027” 

Operational Obiectiv realizat 
GL si-a incetat activitatea odata cu aprobarea 
Politicii Smart Grid si actualizarea componentei 
GL (aprilie 2018) 

3 
„Politica Companiei in domeniul Smart Grid 2018-
2027” 

Strategic 
Obiectiv in etapa 
de implementare 

Obiective: 
1. Standardizare (NTI subsisteme de 

monitorizare) 
2. Implementare proiecte pilot 
3. Competente personal 
4. Dezvoltare capabilitati strategice 
5. Guvernanta 
6. Life cycle costing 
7. Asset management+ Smart Grid 

4 
„Strategia Companiei in domeniul cercetarii si 
inovarii 2018-2027” 

Strategic 
Obiectiv in etapa 
de implementare 

Obiective: 
1. Inovare 
2. Digitalizare 
3. Implementare proiecte pilot 
4. Competente personal 
5. Dezvoltare capabilitati strategice 
6. Guvernanta 
7. Program Transformare digitala / Agenda 

Digitala 
8. Model ENTSO-E organizare C&I 

5 
Proiecte de modernizare a activelor RET cu 
componenta de digitalizare / sisteme de monitorizare 
conditie tehnica 

Operatio-
nal 

Obiective in etapa 
de implementare 
(ex.proiectare, 
achizitie si PIF) 

Obiective: 
1. Achizitii UT / BC 
2. Microgrid Brazi Vest 
3. Monitorizare LEA ST Constanta 
4. Statie digitala Alba Iulia etc 
 

6 POLITICĂ TEHNICĂ  privind digitalizarea activelor  Tactic Obiectiv in etapa Obiective: 
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în cadrul inițiativelor de modernizare  din cadrul 
CNTEE TRANSELECTRICA SA. 
- Sistem de Informații Geografice 
(Geographic Information System - GIS)- partea a II-a 
- Laborator de testare tehnologii digitale 
și dezvoltare competențe personal – partea a III-a 
- Centrul de sanatate a activelor RET – partea a IV-a 

de implementare 
proiecte pilot (ex. 

Statia digitala Alba 
Iulia) 

1. Inovare 
2. Digitalizare 
3. Asset management 
4. Smart grid 
5. Standardizare solutii 
6. Interoperabilitate 

7 Raport de sustenabilitate TEL aferent anului 2018 Strategic 
Obiective in etapa 
de implementare 

Obiective: 
1. Capitol distinct Inovare 
2. Capitol distinct Cercetare&Inovare 
3. Cqapitol distinct digitalizare 

8 

Temă de proiectare si Caiet de sarcini 

”Retehnologizare stația  220/110/20 kV ALBA IULIA” 

(proiect pilot in concept Smart Grid) 

Tactic 

Obiectiv in etapa 
de implementare 

(achizitie servicii de 
proiectare) 

Obiective: 
1. testare si validare concepte / solutii : 

1.1. monitorizare conditie tehnica 
1.2. management active 
1.3. digitalizare; 
1.4. cyber security end-to-end; 
1.5. e-learning; 
1.6. smart building; 
1.7. GIS; 
1.8. Health index; 
1.9. Risk index; 
1.10. Centru de sanatate active; 
1.11. Laborator de testare si validare 

tehnologii digitale; 
1.12. Outage management system; 
1.13. Weather system; 
1.14. Management de proiect; 
1.15. Matrice RASCI; 

2. implementare metodologii: 
2.1. guvernanta (COBIT); 
2.2. TOGAF; 
2.3. SGAM; 
2.4. PMBOK; 
2.5. ENTSO-E cost-beneficiu; 
2.6. Balance ScoreCard; 
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2.7. Life cycle costing 

9 
Constituire Grup de lucru operationalizare  „Politica 
Companiei in domeniul Smart Grid 2018-2027” 

Operativ Obiectiv realizat 
S-a stabilit componenta GL, ROF GL, relatii, 
administrator Politica SG etc. 

10 
Program privind implementarea conceptului de 
„Transformare digitala” 2018-2027 

Tactic 
Obiectiv in etapa 
de implementare 

Obiective: 
1. Validare Concept TEL transformare 
digitala 
2. Metodologie implementare 
3. Structura si continut „Agenda digitala 
TEL” 
4. Elaborare agenda digitala 2019-2029 

11 

Program elaborare / actualizare NTI subsisteme de 
monitorizare active RET: 
1. Ghid de proiectare pentru subsistemul de 

monitorizare a UT / BC 
2. NTI-TEL-E-046-2017-00 „Specificatie tehnica 

achizitie subsistem de monitorizare a UT si BC” 
3. Ghid de proiectare pentru subsistemul de 

monitorizare a LEA 
4. NTI-TEL-DT-007-2015-01 „Specificatie 

tehnica achizitie subsistem de monitorizare a LEA” 
5. Ghid de proiectare pentru subsistemul de 

monitorizare a LEC 
6. NTI-TEL-DT-010-2018-00 „Specificatie 

tehnica achizitie subsistem de monitorizare a LEC” 
7. Ghid de proiectare pentru subsistemul de 

monitorizare a statiilor GIS 
8. NTI-TEL-E-055-2015-01 „Specificatie tehnica 

achizitie subsistem de monitorizare a statiilor GIS” 
9. Ghid de proiectare pentru subsistemul de 

monitorizare AIS 
10. NTI-TEL-E-063-2016-01 „Specificatie tehnica 

achizitie subsistem de monitorizare a statiilor AIS” 
11. Ghid de proiectare pentru subsistemul de 

monitorizare a serviciilor interne 
12. NTI-TEL-DT-011-2019-00 „Specificatie 

tehnica achizitie subsistem de monitorizare a 

Tactic Obiectiv realizat 

Obiective: 
1. Inovare 
2. Digitalizare 
3. Asset management 
4. Smart grid 
5. Standardizare solutii 
6. Interoperabilitate solutii 
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serviciilor interne” 

12 

Achizitie si adoptare standarde, carti tehnice 
necesare operationalizarii „Politicii Companiei in 
domeniul Smart Grid 2018-2027”, „Strategiei 
Companiei in domeniul cercetarii si inovarii 2018-
2027” 

Tactic Obiectiv realizat 

Achizitie si adoptare standarde ISO / CEI 
specifice: 
1. Smart Grid 
2. Asset Management 
3. Managementului Riscurilor 
4. Cyber security 
5. Statiilor digitale 61 850 
6. Managementului proiectelor 

13 

Intensificarea transferului de cunostinte, elemente de 
buna practica necesare operationalizarii „Politicii 
Companiei in domeniul Smart Grid 2018-2027”, 
„Strategiei Companiei in domeniul cercetarii si 
inovarii 2018-2027” 

Tactic Obiectiv permanent 

Dezvoltarea parteneriatelor: 
1. In cadrul ENTSO-E /  RDIC 
2. CIGRE 
3. Furnizori de tehnologie 
4. In cadrul proiectelor cu finantare EU 
Organizare eficienta: 
1. biblioteca tehnica – buton Smart Grid; 
2. Sesiuni de prezentare solutii / sisteme / 

concepte 

14 
Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport 
pentru perioada 2020 – 2029 

Strategic 
Obiective in curs 
de implementare 

Obiective: 
1. Proiect pilot statie digitala Alba Iulia 
2. Subsisteme de monitorizare UT / BC 
3. Subsisteme monitorizare LEA 
4. Sisteme informatice si telecomunicatii 
5. Dezvoltare cap.distinct digitalizare / Smart 

Grid / Cercetare&Inovare 
6. Arhitectura cadrul TEL Smart Grid 
7. Lista sistemelor principale Smart Grid 
 

15 
Constituire echipa de proiect „Retehnologizare statie 
Alba Iulia” (in concept Smart Grid) 

Operatio-
nal 

Obiectiv in curs de 
implementare 

Obiective: 
1. Derulare etapa consultare a pietii 
2. Etapa de achizitie servicii de proiectare 
3. Etapa de contractare lucrari si servicii. 

16 
Program de dezvoltare a competentelor strategice 
digitale pentru personalul TEL 

Tactic 
Obiectiv in curs de 

implementare 

Operationalizare obiective cuprinse in Politica 
SG, Strategia C&I, Programul Transformare 
Digitala (resurse alocate in Programul de 
formare profesionala a Companiei – capitol 
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distinct) 

17 
Tema de proiectare cadru retehnologizare / 
modernizare statie 400/220/110/20(10)(6) kV (norma 
tehnica interna NTI-TEL-DT-006-2014-03) 

Tactic 

Obiectiv 
valorificabil in 

etapa de 
implementare 

Obiective: 
1. Implementare de solutii: 

- monitorizare conditie tehnica 
- management active 
- digitalizare 
- cyber security end-to-end 
- e-learning, smart building 
- GIS 
- Health index, Risk index 
- Outage management system 
- Management de proiect 

2. Implementare metodologii: 

- guvernanta (COBIT), matrice RSCI, 
TOGAF, SGAM, etc 
- ENTSO-E cost-beneficiu 
- Life cycle costing 

18 
Nota conceptuala privind dezvoltarea capabilitatilor 
IT&C – infrasttructura, procese, competente 

Tactic / 
Operational 

Obiectiv in etapa 
de implementare 

Obiective: 
- asigurare elemente de infrastructura 
pentru nevoile operationale 
- modernizare infrastructura IT&C 
- implementare solutii cybersecurity, 
asset management, GIS, etc 

19 Raport de sustenabilitate Strategic 
Obiectiv in etapa 
de implementare 

Obiective: 
1. Capitol distinct Inovare 
2. Capitol distinct R&D 
3. Capitol distinct digitalizare 
4. Promovare program transformare 

digitala 2018-2027 

 



 Anexa H-8  

Arhitectura țintă Laborator de testare  CNTEE Transelectrica SA  

 

In acord cu prevederile Politicii Tehnice privind digitalizarea activelor în cadrul inițiativelor de 
modernizare din cadrul CNTEE Transelectrica SA – partea a III-a – Concept  „Laborator de testare 
tehnologii digitale și dezvoltare competențe personal” – Anexa 1 
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