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Marți dimineață, 24 noiembrie 2020 în jurul orei 8.26, s-a înregistrat o avarie în rețeaua 

electrică de transport în Stația Electrică de Transformare 220/110 kV Fundeni, care a afectat 

alimentarea unor stații ale operatorului de distribuție în partea de nord și de est a Municipiului 

București.  

Cea mai mare parte a consumului a fost realimentat până la ora 8.37, realimentarea integrală 

asigurându-se până la ora 8.46. Din verificările preliminare a fost identificată o cauză tehnică 

în circuitele secundare, analiza finală a avariei urmând a fi definitivată în cel mai scurt timp.   

Stația Electrică de Transformare 220/110 kV Fundeni a fost retehnologizată în perioada 2005-

2007.  
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